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1) PREMESSA 

Il presente elaborato costituisce documentazione di base per la stesura delProgetto Esecutivo per la realizzazione 

dell’“Intervento di adeguamento sismico e di manutenzione straordinaria della scuola primaria di Pedrocca”, nel Comune 

di Cazzago San Martino (BS). 
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2) AMBIENTE E TERRITORIO 

L’edificio oggetto di intervento è situato ai margini settentrionali del centro abitato della Pedrocca. La frazione e il centro 

abitato principale di Cazzago San Martino, distanti circa 5 km, risultano attualmente divisi fisicamente da barriere 

infrastrutturali (le più importanti sono costituite dal tracciato ferroviario della linea Milano-Treviglio-Brescia, poco distante 

dall’edificio di intervento, e dal tracciato autostradale dell’A4) ma collegati dal Viale Europa-via Bonfadina, uno dei 

principali assi stradali a livello comunale. 

Viale Europa-via Bonfadina è l’asse viario lungo il quale le diverse frazioni di Cazzago San Martino sono distribuite 

all’interno del grande ambito agricolo posto fra i Comuni di Ospitaletto e Rovato. È un territorio scarsamente edificato, 

nel quale ai centri abitati costituiti da poche centinaia di fabbricati si contrappone una vasta zona destinata all’attività 

agricola per la quale la strumentazione urbanistica individua a livello sovracomunale un grado di “pericolo” costituito 

dalle infrastrutture, dall’ampliamento delle aree edificate e dall’intensificazione dell’agricoltura. 

L’area di intervento è in prossimità della linea di delimitazione fra area edificata e area verde. L’ambito di pertinenza, 

nonostante la rete infrastrutturale sorta nel tempo, mantiene ancora oggi un forte carattere naturale ed agricolo non 

edificato, evidente già nelle aree limitrofe all’edificio di intervento. Il carattere naturale è rappresentato in particolar modo 

dalla roggia Seriola nuova, oggi parzialmente tombinata in corrispondenza del lato sud del lotto, mentre il centro abitato 

è contraddistinto da un nucleo edificato storico, poco distante dalla scuola, costituito da edifici contraddistinti dalla 

tipologia costruttiva tipica dell’architettura lombarda. Il centro abitato della Pedrocca è prevalentemente destinato a 

edifici residenziali e ai relativi servizi. 

L’analisi della strumentazione urbanistica vigente a livello comunale e sovracomunale ha consentito di definire i vincoli di 

natura edilizia-ambientale oggi insistenti sull’edificio e sull’area di intervento.  

Si vuole qui riportare una breve sintesi delle principali considerazioni emerse dall’analisi, più dettagliatamente riportata 

nell’elaborato STUDIO DI FATTIBILITÀ AMBIENTALE, sulle quali sono stati impostati gli interventi di progetto: 

- L’edificio è censito come vincolato ai sensi dell’art. 12 c. 1 del D.Lgs. 42/2004 relativo ai Beni Culturali e del 

paesaggio. Più nello specifico è riconosciuto come “opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga 

a oltre settant’anni”, il quale cioè dev’essere sottoposto alle disposizioni normative di tutela “fino a quando non 

sia stata effettuata la verifica della sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico ed 

etnoantropologico” di competenza ministeriale.  

- L’area di intervento è censita nella zonizzazione comunale come “Attrezzatura esistente per l’istruzione”, per la 

quale il P.G.T. comunale prevede: un indice di utilizzazione fondiaria pari a 1,50 m2/m2, un’altezza massima 

degli edifici non superiore a 10 m, un rapporto di copertura massimo del 75%, distanze dai confini di proprietà e 

dalle strade non inferiore a 5 m. 

- L’area di intervento è censita nella zonizzazione acustica comunale all’interno della CLASSE I – Aree 

particolarmente protette, per la quale i limiti e i valori minimi di isolamento acustico sono fissati dalle relative 

N.T.A. e dal D.P.C.M. 05/12/1997. L’area è attualmente distante circa 100 m dalla linea ferroviaria regionale 
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Milano-Treviglio-Brescia, e confinante sul lato ovest con la via Caduti, censita nella strumentazione comunale 

come strada urbana di quartiere. 

- La zonizzazione geologica comunale non prevede particolari limitazioni per l’area oggetto di intervento. Il 

comune di Cazzago San Martino è classificato in zona sismica 3, zona con pericolosità sismica bassa che può 

essere soggetta a scuotimenti modesti. 

- In merito al tema della cosiddetta invarianza idraulica, il territorio comunale di Cazzago San Martino rientra 

nell’elenco dei Comuni lombardi censiti, ai sensi del Regolamento Regionale n. 7 del 23.11.2017, in aree ad 

alta criticità idraulica. 

- La Dirigenza scolastica ha comunicato che il numero degli utenti interni della primaria Pedrocca è pari a 95 

alunni, 11 docenti e 1 collaboratore scolastico (dicembre 2018). 

- Sull’area non insistono altri vincoli di natura ambientale e paesaggistica. 
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3) STATO DELLE OPERE 

4) Caratteristiche storiche, tipologiche e costruttive. 

L’edificio oggetto di intervento è di tipo isolato con corte esterna di pertinenza. 

Si sviluppa su due piani fuori terra, organizzati come di seguito elencato: 

•  Piano terra – locali per attività didattiche, palestra, disimpegni, servizi igienici e locale tecnico per centrale 

termica. 

•  Piano primo – locali per attività didattiche, aula insegnanti, disimpegni e servizi igienici. 

 

Il numero totale di persone presenti nella struttura è di 108 così dichiarati: 

•  Alunni 95 

•  Docenti 11 

•  Coll. Scol. 1 

 

Il fabbricato sede delle scuole elementari di Pedrocca, frazione di Cazzago SanMartino, è un edificio degli anni ’30 del 

Novecento. La struttura portante è costituita da muraturaperimetrale e interna in laterizio e pietrame e da solai in 

laterocemento. L'edificioè a due piani (piano rialzato e piano primo) e non è presente l'interrato.L'edificio in pianta ha 

forma a L ed è quindi pressoché regolare. Presenta un vanoscale e un ascensore realizzati nel 2000, sul lato corto 

rivolto verso nord dellasagoma, mentre il vano scala originario è situato nel corpo principale. Lacopertura è a padiglione 

con manto di copertura in tegole marsigliesi. L’edificio è servito da impianto di riscaldamento con centrale termica a gas 

metano di rete installata in apposito locale al piano terra. Il generatore ha una potenza complessiva di 134Kw. 

 

Il Progetto in oggetto si inserisce trasversalmente all’interno di una progettazione multidisciplinare che coinvolge una 

serie di interventi volti al generale miglioramento prestazionale e normativo dell’interno edificio; si specificano di seguito 

gli obiettivi degli interventi oggetto di appalto: 

 

•  Adeguamento sismico della centrale termica esistente. 

•  Sostituzione serramenti esterni e separazione funzionale e distributiva della palestra esistente. 

•  Separazione funzionale dell’impianto di riscaldamento tra scuola e palestra. 

•  Messa a norma degli impianti elettrici esistenti. 

•  Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del plesso scolastico. 

•  Opere edili di ristrutturazione interni. 

•  Sistemazioni puntuali esterne. 
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5) ARCHITETTURA, FUNZIONALITA’ E TECNOLOGIA 

5.1) Inquadramento generale 

La centrale termica esistente è coinvolta da una serie di interventi. In primo luogo, la necessità di una maggior flessibilità 

dal punto di vista termico dell’intera struttura scolastica attraverso la separazione funzionale della palestra, sia da un 

punto di vista termico che distributivo, con l’inserimento di una porta vetrata nei pressi del lato nord del corridoio del 

piano terra. 

L’inserimento quindi di nuovi collettori e valvole impiantistiche per raggiungere l’obiettivo sopradescritto obbliga ad 

aumentare le dimensioni spaziali interne dell’attuale centrale che risultano minime e insoddisfacenti sotto questo profilo. 

L’edificio è già stato recentemente oggetto di un intervento di adeguamento sismico dove però non è stata inclusa la 

centrale termica esistente, che necessita quindi di un adeguamento alla normativa vigente. 

L’unione delle necessità sopra descritte suggerisce l’abbattimento del locale tecnico esistente e la successiva 

ricostruzione nella stessa posizione originaria ma con dimensioni maggiorate e sismicamente adeguato alla normativa. 

Il fabbricato oggetto di intervento è classificato ai sensi del DPR 151/2011 e s.m.i. come attività n.67, categoria A. Per 

quanto infatti concerne l’adeguamento del plesso scolastico alla normativa antincendio si prevedono una serie di 

interventi che spaziano dal campo edile a quello impiantistico: 

 

� Nuova rete antincendio con idranti. 

� Compartimentazione REI 60 del deposito al Piano Terra e messa a norma impiantistica. 

� Compartimentazione REI 120 della centrale termica. 

� Sostituzione corpi illuminanti di emergenza. 

� Adeguamento normativo dell’impianto elettrico e speciali. 

� Messa a norma di tutte le vie di esodo.  

� Verifica ed adeguamento impianto di segnalazione antincendio ed installazione impianto di rivelazione incendio 

per il deposito e la centrale termica. 

 

Le opere edili ripercorrono trasversalmente gli interventi sopra descritti e aggiungono una serie di lavorazioni concordate 

con la stazione appaltante: 

 

•  Sostituzione centrale termica esistente con relative opere di demolizioni e ripristini. 

•  Rifacimento massetti e pavimenti esterni (uguali all’esistente) compromessi in seguito a scavi. 

•  Compartimentazioni con lastre in silicato di calcio e sostituzione serramenti EI 

•  Sostituzione di tutti i serramenti obsoleti perimetrali. 

•  Mantenimento e restauro di tutti i serramenti interni oggetto di interesse. 

•  Realizzazione nuovi controsoffitti nei servizi igienici. 
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Fotoinserimento nuova centrale termica

•  Inserimento di tramezzo e serramento vetrato nell’aula informatica e nel corridoio del piano terra. 

•  Sostituzione della recinzione perimetrale esterna e revisione muro di cinta 

 

Da un punto di vista funzionale e manutentivo si verterà sulla scelta di materiali semplici e facili da gestire che abbiano 

una durabilità protratta nel tempo attraverso la minore necessità manutentiva possibile. 

 

5.2) Centrale termica 

L’opera in progetto necessita scavi, demolizioni e 

conferimento a discarica di tutti quegli elementi cui 

lo smaltimento dal cantiere è propedeutico alla 

realizzazione del nuovo volume tecnico. 

La nuova struttura in cemento armato èfisicamente 

indipendente dall’esistente separata da un giunto di 

5 cm di spessore di differente entità in funzione del 

materiale interessato: in prossimità delle fondazioni 

con pannelli in polistirene espanso estruso, in 

prossimità del massetto finito con battuto di cemento 

con giunto di alluminio più gomma, con mastice 

refrattario in prossimità del solaio e delle pareti 

verticali e infine con giunto separatore composto da 

elemento in polietilene a celle aperte in prossimità della guaina impermeabilizzante in copertura [vedi particolari 

costruttivi].  

Le murature perimetrali sono realizzate in blocchi di calcestruzzo vibrocompresso che permettono maggior flessibilità di 

aggancio dell’impiantistica interna. 

L’ingresso è predisposto con serramento di dimensioni 150 x 210 dotato di maniglia, serratura e apertura verso l’esterno. 

Sul lato ovest è invece predisposto un serramento grigliato metallico per l’aerazione naturale del locale tecnico come da 

normativa vigente delle dimensioni di 80 x 60 cm.  

Le pareti perimetrali sono rivestite esternamente con intonaco minerale a base di calce e cemento con rete in 

vetroresina e tinteggiatura con cromia uguale all’esistente e comunque approvata dalla D.L. Internamente le pareti in CA 

e in clsvibrocompresso sono intonacate ma non tinteggiate per raggiungere la resistenza al fuoco di 120 minuti. 

La pavimentazione interna è finita con battuto di cemento su massetto cementizio lisciato su riempitivo in strati di 

differente sezione di ghiaia e sabbia battuta. Verrà prevista una caditoia di deflusso acque meteoriche per prevenire 

eventuali allagamenti interni. 
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Dettaglio stratigrafia solaio piano primo, Certificato di idoneità statica 26 set 2003, ing. Maranesi GIianluigi, Prot. N. 14938

La copertura è realizzata con pannello doppio strato sandwich prefabbricato e coibentato con strato di polistirene 

espanso estruso in lamiera di acciaio, strato di aerazione e lastra superiore grecata con strato protettivo anti-goccia e 

anti rumore. 

In copertura verrà anche installato un sistema anticaduta ai sensi del decreto 119/2009 e s.m.i. e conforme alla norma 

UNI EN 795 ‘protezioni contro le cadute dall’alto’ comprensivo di n.2 punti di ancoraggio e n.1antipendolo,integrati con il 

sistema di copertura. L’accesso per la manutenzione e la riparazione della copertura avverrà con sistema mobile esterno 

(trabattello, scala mobile ecc), è comunque previsto un sistema di linea vita con anticaduta con ancoraggi. 

Tra la piastra in cemento armato di copertura e il manto in pannello sandwich sarà interposta guaina bituminosa doppio 

strato posata a fiamma. Scossaline, pluviali e gronde sono in lamiera di acciaio della cromia degli stessi elementi 

preesistenti.È previsto l’inserimento di un pozzo perdente vicino allo scarico del pluviale ad esso collegato che 

coinvolgerà lo scotico e lo scavo di una porzione di terreno con relativo riempimento e sistemazione di manto erboso. 

Le sistemazioni esterne intaccate da scavi e movimentazioni di terreno saranno ripristinate come lo stato di fatto 

attraverso l’uso degli stessi materiali di finitura e la stessa modalità di posa: pavimentazione e cordolo in calcestruzzo su 

massetto cementizio. 

 

5.3) Interventi per la messa a norma antincendio 

Il fabbricato oggetto di intervento è classificato ai sensi del DPR 151/2011 e s.m.i. come attività n.67, categoria A. Tutte 

le compartimentazioni dei locali a rischio incendio sono realizzate con placcaggi in lastre di silicato di calcio necessarie a 

raggiungere la classe di resistenza al fuoco dettata dalla normativa sulla prevenzione incendi.  

Il solaio piano primo risulta composto da caldana in cemento, tavelle in laterizio e cordolo armato. È stata giudicata 

staticamente rischiosa l’applicazione di lastre o intonaco ignifugo, si è optato quindi per l’uso di pitturaintumescente, 

applicata a spruzzo airless, rullo o pennello, compresa mano di primer a base di resine acriliche in dispersioneacquosa o 

solvente. Quest’ultima lavorazione dovrà avvenire dopo il corretto smontaggio del controsoffitto esistente e 

l’applicazione di una base di rasatura minerale nel locale deposito limitrofo alla palestra. 
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Le porte interne tagliafuoco ad uno o due battenti, dimensioni come previste da planimetrie, aventi  resistenza al fuoco 

non inferiore a REI 60 con telaio in acciaio profilato a "Z" con zanche a premurare e guarnizioni autoespandenti 

perimetrali, battente in lamiera di acciaio a doppia parete con intercapedine in materiale isolante ad alta densità, 

cerniere con molla incorporata regolabile per chiusura automatica, serratura del tipo antincendio adatta alle alte 

temperature, protetta da doppio isolamento, verniciatura elettrostatica o a polveri epossidiche polimerizzate a forno con 

colori RAL a scelta della D.L. Prevista eventuale installazione di maniglioni antipanico o di sistemi equivalenti (porta con 

scrocco laterale), rispondente sia alle normative vigenti che ai requisiti costruttivi di montaggio, complete dei supporti di 

fissaggio al serramento, fermi sui punti di chiusura a vista o ad incasso, sistemi di bloccaggio, barra orizzontale in 

acciaio inox o verniciata. 

 

5.4) Interventi edili 

Tutti i serramenti obsoleti perimetrali sono sostituiti con nuovi serramenti in legno, uguali all’esistente per forme, sviluppo 

e dimensioni. La sostituzione dei serramenti esterni, oltre a migliorare le prestazioni termo acustiche dell’edificio ne 

garantirà anche la sicurezza nei confronti dell’utenza scolastica, attualmente carente. I serramenti composti da vetri e 

telaio garantiranno le prestazioni termo acustiche dettate dalla normativa vigente in materia: 

 

- Acustica (legge n 447/1995 e D.P.C.M. n 297/1997 e s.m.i.)  

- Sicurezza (D.L. n 172/2004 e normativa UNI 7697e s.m.i.)  

- Termica (D.L. n 192/2005, D.L. n 311/2006 e s.m.i.) 

- Controllo solare (DPR n 59/2009e s.m.i.) 

 

Verranno quindi installati nuovi serramenti in legno di pino o abete mordenzato trasmittanza termica della finestra: Uw 

1,2 Kw/mqK, prestazione acustica 48 dB composto da triplo vetro selettivo a sud, est e ovest e bassoemissivo a nord 

così composto: doppio vetro da 8 (+PVB), camera con gas argon da 18, singolo vetro da 6 mm, camera con gas argon e 

infini doppio vetro da 6 (+PVB). 

Il progetto prevede anche la revisione dei cassonetti contenti le persiane avvolgibili e la loro coibentazione con 

materassino in polistirene espanso estruso. Il progetto prevede inoltre la revisione attraverso riverniciatura e pulizia delle 

grate in ferro del piano terra. 

Il corridoio al piano terra e l’aula informatica verranno dotate di una parete divisoria in vetro montato a filo soffitto con 

serramento apribile vetrato con sopraluce. Dove necessario sarà installato traverso di rinforzo in alluminio, la parte 

soprastante il vetro sarà una tramezzatura in cartongesso con interposto materassino in lana di roccia isolante. Il vetro 

sarà composto da doppio vetro stratificato da 6 mm con interposto PVB da 0.38 mm, giunti a scomparsa e cerniere in 

alluminio. 

Nei servizi igienici sono stati installati nuovi controsoffitti in fibra minerale idrorepellenti al livello della parte superioredel 

cassonetto dei serramenti esistenti. 
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Le murature sono inoltre tinteggiate con idropittura murale del tipo traspirante, a base di polimeri acrilici e pigmenti 

coloranti, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi, data a pennello o a rullo. 

In luogo della loro totale sostituzione si è optato, ove possibile e nel rispetto delle normative vigenti, per preservare e 

recuperare le porte interne degradate riconosciute come aventi un interesse architettonico tale da caratterizzare 

l’edificio, da farne cioè risaltare le specifiche qualità. Si tratta di porte lignee a doppio battente di dimensioni 

considerevoli, con apertura verso l’interno o l’esterno dei rispettivi locali, complete di un sopraluce dotato, in taluni casi, 

di scuri lignei anch’essi a battente. Le lavorazioni previste prevederanno: 

 

•  Smontaggio e trasporto in laboratorio 

•  Sverniciatura 

•  Essiccazione 

•  Riparazione 

•  Carteggiatura 

•  Impregnazione con prodotti all’acqua 

•  Applicazione fondo 

•  Carteggiatura fondo 

•  Finitura  

•  Rimontaggio  

 

All’esterno la recinzione esistente ormai degradata è sostituita con una nuova recinzione metallica in acciaio zincato e 

verniciato colore a scelta della D.L., migliorandone i parametri di sicurezza.Si prevede inoltre la revisione dei cancelli di 

ingresso che verranno anch’essi zincati e verniciati. Infine il muro di cinta perimetrale verrà rasato e tinteggiato con 

cromia a scelta della D.L. e verrà posata una scossalina in lamiera di zinco rame titanio. 

Tra le lavorazioni edili si riportano in generale anche le assistenze murarie alle opere impiantistiche varie, i ripristini che 

coinvolgono le demolizioni degli interventi e tutti gli scavi, demolizioni, smaltimenti e conferimenti a discarica 

indispensabili alla buona riuscita dell’opera in oggetto. 

 

5.5) Tipologie tramezzi 

Le murature esistenti sono di differenti tipologie e materiali: le murature perimetrali e alcune interne sono realizzate in 

pietra e intonacate su entrambi i lati, i nuovi setti in CA dell’intervento di adeguamento sismico del 2016 sono in cemento 

armato intonacati e tinteggiati; infine una parte di murature divisorie interne sono in laterizio rasate e tinteggiate da 

entrambi i lati. 

A titolo riepilogativo si riporta l’elenco e la descrizione delle tipologie di murature facendo riferimento all’abaco delle 

stratigrafie riportato nel documento grafico 00_PDE_AR_T_01: 
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- M1 - parete in blocchi di calcestruzzo vibrocompresso sp.25 cm intonacati e tinteggiati; 

- M2 – Setti e pilastri in CA sp. 25 cm della centrale termica intonacati e tinteggiati; 

- M3 – Setto in CA esistente placcato con lastre in silicato di calcio stuccate, rasate e tinteggiate; 

- M4 - Muratura perimetrale in pietra esistente placcata con lastre in silicato di calcio stuccate rasate e 

tinteggiate; 

- M5 – Muratura esistente divisoria interna placcata con lastre in silicato di calcio stuccate, rasate e tinteggiate; 

- M6 – Parete divisoria composta da montanti e traversi in acciaio, lastre in cartongesso stuccate, rasate e 

tinteggiate con interposto materassino fonoisolante in lana di roccia sp.5 cm 

- M7 – Muro di recinzione h:80 cm in CA rasato e tinteggiato.  
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6) OPERE STRUTTURALI 

6.1) Descrizione degli interventi 

 

La nuova struttura portante della centrale termica è pianificata per essere autonoma rispetto alla struttura principale 

dell’edificio. Quest’ultima è stata oggetto di intervento di adeguamento sismico caratterizzato da integrazione di diversi 

setti in CA distribuiti sul perimetro della costruzione ed estesi a tutta l’altezza delle facciate. L’intervento ha altresì 

riguardato la realizzazione di piani rigidi interni e cordolature perimetrali esterne realizzate ai diversi piani dell’edificio. 

Per quanto è stato possibile appurare, Il calcolo analitico dell’intervento di adeguamento è stato eseguito senza tener 

conto della presenza della centrale termica, che nello stato di fatto non fornisce un sensibile contributo alla rigidezza del 

complesso costruttivo, essendo di piccole dimensioni e molto più bassa del livello del piano primo. 

La attuale progettazione strutturale della nuova conformazione della centrale termica deve essere obbligatoriamente 

eseguita senza alterare la rigidezza del setto sismico adiacente al nuovo intervento poiché ciò comporterebbe lo studio 

ex-novo dell’intera costruzione ed è quindi obbligatorio procedere alla realizzazione di una struttura autonoma e 

separata dal resto della costruzione. 

Il piano fondazionale è assunto alla stessa q.ta del precedente, in accordo alle risultanze delle indagini geologiche che 

individuano la presenza del terreno con adeguate caratteristiche meccaniche a partire da circa 1.5mt dal piano 

campagna. 

Il nuovo progetto prevede quindi una fondazione perimetrale continua alla nuova costruzione da cui spiccano 3 setti in 

CA disposti sui 2 lati corti e sul lato lungo esterno, in grado di riprendere le azioni orizzontali sismiche della copertura in 

entrambe le direzioni, comprensive di eccentricità imposte dalla normativa, e trasmetterle a terra. 

In corrispondenza degli angoli del lato lungo adiacente alla costruzione alta sono previste colonne in CA che 

rappresentano punti di appoggio sul lato interno necessari a sostenere l’orizzontamento della copertura costituito da un 

solaio in getto pieno. 

Tutti gli elementi strutturali che spiccano dal piano fondazionale (setti, colonne) sono staccati dalla costruzione 

adiacente mediante un giunto strutturale. Allo stesso modo anche il solaio di copertura è distanziato dal corpo alto da un 

giunto continuo disposto sul perimetro in adiacenza alle pareti in muratura ed al setto in CA appartenenti alla costruzione 

principale. 
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6.2) Normative di riferimento 

 

Di seguito si definiscono in forma sintetica le normative di riferimento che verranno impiegati nelle successive fasi 

progettuali. 

 

1 ]   Decreto Ministeriale del 17.01.2018 del Ministero dei LL.PP. “Norme tecniche per le costruzioni”; 

2 ]   Circolare 21gennaio 2019: “Istruzioni per l’applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cuial D.M. 

17 gennaio 2018”. 

3 ]   UNI EN 1991-1-3:2004 “Azioni sulle strutture - Parte 1-3: Azioni in generale - Carichi da neve 

4 ]   UNI EN 1991-1-4:2010 “Azioni sulle strutture - Parte 1-4: Azioni in generale - Azioni del vento 

5 ]   CNR-DT 207/2008 “Istruzioni per la valutazione delle azioni e degli effetti del vento sulle costruzioni 

6 ]   UNI EN 1992-1-1:2005 “Progettazione delle strutture di calcestruzzo - Parte 1-1: Regole generali e regole per 

gli edifici. 

7 ]   UNI EN 206:2016 “Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità” 

8 ]   UNI 11104:2016 “Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità - Specificazioni 

complementari per l'applicazione della EN 206 
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6.3) Relazione sui Materiali 

CLS ordinario da C.A. 

Di seguito si riportano le caratteristiche dei calcestruzzi definiti per la realizzazione degli interventi previsti a progetto. La 

definizione delle tipologie dei calcestruzzi da impiegare nella realizzazione dell'opera è stata definita considerando, 

come definito nella norma UNI 11104:2016, valori per la composizione e le proprietà del calcestruzzo in funzione delle 

classi di esposizione degli elementi. I valori dei copriferri netti degli elementi strutturali in c.a. sono stati definiti 

considerando anche le prescrizioni della normativa (UNI EN 13670:2010 - Esecuzione di strutture di calcestruzzo) che 

considera problemi di durabilità delle strutture in funzione delle classi di esposizione delle varie parti dell'opera. 

I parametri meccanici di resistenza considerati nella modellazione sono di seguito riportati. Nota: in fase di realizzazione 

dell'opera, in caso di difficoltà di getto e vibrazione di alcuni elementi strutturali densamente armati, il D.L. potrà stabilire 

soluzioni atte a migliorare la fase di getto e vibrazione del calcestruzzo; si potranno prevedere aggiunte di 

superfluidificanti o far ricorso a calcestruzzo autocompattante SCC.  

 

I calcestruzzi impiegati per la realizzazione dell’opera saranno espressamente forniti a prestazione garantita e conformi 

al par. 11.2 del DM 17/01/2018 ed alle norme UNI EN 206-01 e UNI 11104. 

Per ottenere le prestazioni richieste, l’Impresa dovrà fare riferimento, per la messa in opera del calcestruzzo, alla norma 

UNI EN 13670-1:2010 ed alle Linee Guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale pubblicate dal Servizio 

Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP. 

Nel caso, come previsto, di impiego di calcestruzzo confezionato con processo industrializzato, le forniture avverranno 

unicamente da impianti dotati di sistema di controllo certificato da organismi terzi indipendenti che operano in coerenza 

con la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015, così come indicato al 11.2.8 del DM 17/01/2018. I documenti che 

accompagnano ogni fornitura di calcestruzzo confezionato con processo industrializzato dovranno indicare gli estremi di 

tale certificazione. Il produttore del calcestruzzo dovrà adottare tutti gli accorgimenti in termini di ingredienti e di 

composizione dell’impasto per garantire che il calcestruzzo possegga, al momento della consegna del calcestruzzo in 

cantiere, la lavorabilità prescritta. Sono assolutamente proibite le aggiunte di acqua in betoniera al momento del getto 

dopo l’inizio dello scarico del calcestruzzo dall’autobetoniera. 

 

Controlli di accettazione in cantiere 

Per i criteri di accettazione in cantiere ci si atterrà alle prescrizioni del punto 11.2.5 del DM 17.01.2018. Il Direttore dei 

lavori avrà l'obbligo di eseguire controlli sistematici in corso d'opera per verificare la conformità delle caratteristiche del 

calcestruzzo messo in opera rispetto a quello stabilito dal progetto. 

Controlli di tipo A: minimo n.6 cubetti di prelievo per ogni classe di resistenza; con un minimo di n.2 cubetti per ogni 

sessione di getto della stessa tipologia di calcestruzzo. 
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Calcestruzzo C32/40 da c.a 

Per la realizzazione delle opere di elevazione e di fondazione è previsto l’impiego di calcestruzzo a normale densità con 

resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione superiore a 400 daN/cm2, classe di resistenza a 

compressione C32/40 (UNI EN 206-1), classe di consistenza S5, con dosaggio di cemento minimo 340 kg/m3, rapporto 

massimo acqua/cemento pari a 0,50 e diametro massimo degli aggregati pari a 25 mm, aria inglobata ≥4%. 

Ai fini del calcolo, per tutte le tipologie di calcestruzzo, sono stati assunti i seguenti: 

 

Calcestruzzo strutture di fondazione e di elevazione – solai, setti e pilastri (DM. 17.01.2018 - EC2) 

Dati  

Classe di resistenza C32/40 
Resistenza cilindrica/resistenza cubica a 

compressione 

γ 2500 daN/m³ Peso specifico  

Classe di consistenza (Slump) S5 Classe di consistenza 

Dimensione max dell'aggregato 20 mm   

Copriferro minimo 40 mm 

 
 
Ai fini del calcolo, per tutte le tipologie di calcestruzzo, sono stati assunti i seguenti dati: 

Classe di 

resistenza 

del 

calcestruzzo 

Rck fck fcd f 'cd fcm fctm fctd Ecm 

N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 

C32/40 40 32 18,8 9,4 41,2 3,1 1,4 33640 

 

con 

Rck:  Resistenza cubica caratteristica 

fck:  Resistenza cilindrica caratteristica 

fcd:  Resistenza cilindrica di calcolo 

f’cd:  Resistenza a compressione ridotta del calcestruzzo d’anima 

fcm: Resistenza cilindrica media 

fctm: Resistenza a trazione cilindrica 

Em: Modulo elastico 

γc = 1,5 
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Le classi di esposizione assunte come riferimento per la progettazione sono: 
 

XC4 
CICLICAMENTE ASCIUTTO E 

BAGNATO 

Calcestruzzo armato ordinario o precompresso 

in esterni con superfici soggette a alternanze di 

asciutto ed umido. Calcestruzzi a vista in 

ambienti urbani. Superfici a contatto con l’acqua 

non comprese nella classe XC2. 

XF1 
MODERATA SATURAZIONE D’ACQUA, 

IN ASSENZA DI AGENTE DISGELANTE 

Superfici verticali di calcestruzzo come facciate 

e colonne esposte alla pioggia ed al gelo. 

Superfici non verticali e non soggette alla 

completa saturazione ma esposte al gelo, alla 

pioggia o all’acqua. 

XF3 
ELEVATA SATURAZIONE D’ACQUA, IN 

ASSENZA DI AGENTE DISGELANTE 

Superfici orizzontali in edifici dove l’acqua può 

accumularsi e che possono essere soggetti ai 

fenomeni di gelo, elementi soggetti a frequenti 

bagnature ed esposti al gelo. 

 

 

 

Barre di armatura da C.A. 

Armature ad aderenza migliorata tipo B450C. L’acciaio deve essere qualificato all’origine e deve portare impresso il 

marchio indelebile che lo renda costantemente riconoscibile e riconducibile in modo inequivocabile allo stabilimento di 

produzione. 

In cantiere è ammessa esclusivamente la fornitura e l’impiego di acciai B450C (per le barre di armatura) e B450A (nei 

diametri compresi tra 5 e 10 mm per reti/tralicci elettrosaldati e per le staffe delle sole parti degli elementi in cui è 

impedita al plasticizzazione, nonché per gli elementi secondari e per gli elementi con comportamento non dissipativo) in 

accordo al paragrafo 7.4.4 e 11.3.2.4 del DM 17/01/2018, saldabili e ad aderenza migliorata, qualificati secondo le 

procedure indicate al cap. 11.3 del D.M. 17/01/2018. 

Tutte le forniture di acciaio devono essere accompagnate dell’”Attestato di Qualificazione” rilasciato dal Servizio Tecnico 

Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP. I riferimenti a tale attestato devono essere riportati sui documenti di 

trasporto di ogni fornitura. 

Per i prodotti provenienti dai Centri di trasformazione è necessaria la documentazione che assicuri che le lavorazioni 

effettuate non abbiano alterato le caratteristiche meccaniche e geometriche dei prodotti previste dal D.M. 17/01/2018. 

Suddetti Centri di Trasformazione dovranno essere dotati di un sistema di gestione della qualità del prodotto, che 

sovrintende al processo di trasformazione, predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001:2008 e certificato da 
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parte di un organismo terzo indipendente, di adeguata competenza ed organizzazione, che opera in coerenza con la 

norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015. 

Le forniture effettuate da un commerciante o da un trasformatore intermedio dovranno essere accompagnate da copia 

dei documenti rilasciati dal produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante o 

trasformatore intermedio. In quest’ultimo caso per gli elementi presaldati, presagomati o preassemblati, in aggiunta agli 

“Attestati di Qualificazione” dovranno essere consegnati i certificati delle prove fatte eseguire dal Direttore del Centro di 

Trasformazione. Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l’intervento di un trasformatore intermedio devono essere dotati di 

una specifica marcatura che identifichi in modo inequivocabile il centro di trasformazione stesso, in aggiunta alla 

marcatura del prodotto di origine. Alla consegna in cantiere, l’impresa esecutrice dovrà avere cura di depositare l’acciaio 

in luoghi protetti dagli agenti atmosferici. 

Le caratteristiche degli acciai impiegabili per la realizzazione delle carpenterie per c.a. sono riportate di seguito. 

 

 

Armature ad aderenza migliorata tipo B450C 
fy,nom= 450 N/mm2; 

ft,nom= 540 N/mm2; 

(ft/fy)k ≥ 1,15 e < 1,35 

(fy/fy,nom)k ≤ 1,25 

(Agt)k ≥ 7,5 % 
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Struttura in carpenteria metallica 

Per la realizzazione di strutture metalliche, si dovranno utilizzare acciai conformi alle norme armonizzate della serie UNI 

EN 10025 (per i laminati), UNI EN 10210 (per i tubi senza saldatura) e UNI EN 10219-1 (per i tubi saldati) recanti la 

Marcatura CE, cui si applica il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 2+, e per i quali si 

rimanda a quanto specificato al punto A del § 11.1. Solo per i prodotti per cui non sia applicabile la marcatura CE si 

rimanda a quanto specificato al punto B del § 11.1 e si applica la procedura di cui ai §11.3.1.2 e § 11.3.4.11.1. 

La norma UNI EN 10025 è richiamata esplicitamente dalla UNI EN 1090-2 e dalla norma italiana vigente ed i relativi 

parametri meccanici di resistenza sono in accordo con gli analoghi valori esposti nel prospetto 3.1 della norma europea 

EN1993-1-1. 

Nel progetto esecutivo è definita la classe di esecuzione EXC2. 

Per la nuova struttura in carpenteria metallica, che si eleva dallo spiccato di fondazione fino al piano primo del blocco Q 

adiacente, è previsto l’impiego di acciaio da carpenteria di grado S355J0. Le caratteristiche meccaniche sono di seguito 

esposte: 

Resist.caratteristica allo snervamento: fyk = 355 N/mm2 

Resistenzacaratteristica alla rottura: ftk = 470 N/mm2 

Modulo elastico normale: E = 210000 N/mm2 

Coefficiente di Poisson: ν = 0,3 

Modulo elastico tangenziale: G = E / [2 x (1+ ν)] = 210000 / [2 x (1+ 0,3)] = 80769 N/mm2 

Peso specifico: ρg,k = 78,5 kN/m3 
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6.4) Carichi della struttura in CA 

 

I carichi considerati nello sviluppo della progettazione definitiva sono di seguito descritti. 

 

Peso proprio 

Il peso proprio PG1 della struttura in CA ècomputata in automatico dal programma agli E.F. impiegato per l’analisi 

(MIDAS GEN 2019), a partire dal peso specifico pari a 25 kN/m3. 

 

Carico permanente 

Il carico permanente PG2è costituito dal peso degli elementi non strutturali. 

Il peso permanente gravante sulla copertura nello stato di progetto è dichiarato di seguito. 

Piano della copertura  

Lamiera sandwich di finitura  0.25 kN/m2 

Guaina impermeabile 0.10 kN/m2 

Intonaco 0.30 kN/m2 

Carichi impiantistici appesi al solaio 0.50 kN/m2 

 

Carico variabile 

La copertura è accessibile per sola manutenzione ed il carico variabile applicato è assunto in accordo alla categoria H 

come da indicazione della tab. 3.1.II della normativa in rif. 1. È quindi previsto un carico variabile distribuito di 0.50 kN/m2 

ed un carico concentrato di 1.2 kN applicato in conformità alle indicazioni di normativa. 
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Carico variabile (neve) 

Il carico della neve, di seguito calcolato con riferimento alla q.ta corrispondente a 152s.l.m. 

qs  = μi×qsk× CE×Ct 

qs  = carico della neve in copertura 

qsk= carico della neve al suolo 

CE  = coefficiente di esposizione, posto paria a 1. 

Ct  = coefficiente termico, posto paria a 1. 

μi  = coefficiente di forma della copertura (valutato in funzione della pendenza <30°), posto pari a 0.8 in accordo alla 

tabella 3.4.II del DM2018. 

Il carico della neve al suolo viene calcolato con riferimento a: 

 Zona I Mediterranea 

 as≤200 m quota del suolo sul livello del mare 

qsk= 1.50 [kN/m²] in accordo al paragrafo 3.4.2 del DM2018 

qs= μi × 1.50 × CE× Ct = 1.20 [kN/m²] 

 

La conformazione della copertura impone di integrare nel dimensionamento delle strutture portanti anche il carico da 

neve depositata in presenza di vento per effetto dei possibili accumuli causati dai due fenomeni seguenti, in accordo alla 

normativa italiana ed alla norma europea in rif. 4. 

- Scivolamento della neve dalla copertura posta a q.ta superiore; 

- Deposito della neve nella zona di “ombra aerodinamica”. 

La condizione di carico conseguente i fenomeni di cui sopra è rappresentata nella figura seguente, tratta dalla normativa 

sopra richiamata. 

 

Coefficienti di forma del carico della neve per cambi bruschi di forma della copertura. 
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Nel caso in esame si ottiene: 

qs,max= (μs + μw)× qsk× CE×Ct = 2 x (2 x bfalda,1 x qs) x 50% x 2/ls + (b1+ b2)/2h = 4.65kN/m² 

dove: 

ls=2 h = 14.2 m, in accordo alla normativa sopra richiamata. 

h=7.1 m 

bfalda,1 = 9.8 m 

b1=14.4 m 

b2= 4.5 m 

 

A favore di sicurezza è stato assunto per entrambe le falde della copertura, che convergono nell’angolo in cui è presente 

la centrale termica, una inclinazione maggiore di 15°, trascurando quindi la fascia piana, lato gronda, presente sul lato 

nord dell’edificio. 

La maggiore area della falda superiore data dalla presenza del compluvio è tenuta in conto in modo rigoroso 

raddoppiando la superficie della copertura e in ultima analisi del carico della neve (2 x bfalda,1 x qs) 

La presenza delle falde convergenti nell’angolo dell’edificio è considerata sovrapponendo gli effetti di ognuna di esse 

che comporta di fatto il raddoppio del carico da neve sulla copertura inferiore. 

Sempre a favore di sicurezza, il carico ottenuto è considerato costante sul solaio di copertura della centrale termica. 
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Carico variabile - Vento 

Il calcolo della pressione del vento è eseguito in accordo alla normativa di riferimento in cui si assume: 

VN = 50 anni   vita nominale della costruzione 

  vref= 25 m/s  velocità di riferimento del vento per zona 1(Lombardia) 

Kr = 0.20;  z0 = 0.1m;  zmin = 5m  per la categoria di esposizione III (a favore 

di sicurezza) 

  qref = ½ ρ v²   pressione del vento di riferimento 
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Calcolo della pressione cinetica di riferimento 

La pressione del vento è fornita da: 

p=qref·ce·cp·cd 

dove: 

- ce(z) -coefficiente di esposizione- dato da: 

ce(z) =Kr²·ct·ln(z/z0)[7+ct· ln(z/z0)]  per z ≥ zmin 

ce(z) = ce(zmin)    per z <zmin 

con: z, altezza della costruzione sul suolo 

ct=1, coefficiente di topografia 

 

- cp - coefficiente di forma, funzione della tipologia, della geometria della costruzione e del suo orientamento 

rispetto alla direzione del vento; il coefficiente è assunto in accordo al documento in rif.2 e 3. 

- cd - coefficiente dinamico, assunto cautelativamente pari a 1 in accordo al par. 3.3.8 della norma di riferimento. 

 

 

 

 

Wind analisys

Return period design

Return period - Nominal life T-R0 = 50 year

exponent n = 0.5

shape parameter k = 0.2

probability value p = 0.0200

c_prob = 1.0007 par. 3.3.2. DM2018

Basic wind velocity

foundamental value of the basic wind v_b,0 = 25 m/s

directional factor c_dir = 1

season factor c_season = 1

basic wind velocity v_b = 25.0183 m/s

Variation with height - parameters 

roughness length z_0 = 0.100 m

z_min = 5 m

roughness length (terrain category II) z_0,II = 0.05 m

terrain factor k_r = 0.1994

oroghraphy factor c_o (z) = 1

Turbolence - parameters

turbulence factor k_I = 1

Peak velocity pressure - parameters

air density ρ = 1.25 kg/m
3

basic velocity pressure q_b = 0.391198 kN/m
2
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Calcolo della pressione qref·cea livello della copertura e della pressioneqref·cecp per le facce sottovento, laterale e 

sopravento 

 

Nella tabella, accanto alla pressione qref·ce correlata alla q.ta della copertura, sono presenti le intensità dei carichi Wupwind 

, Wsideward e Wleewind che rappresentano le pressioni del vento p=qref·ce·cp·cd (sottovento, laterale  e sopravento) sulle 

pareti dell’edificio. Il calcolo è eseguito con riferimento alla q.ta della parete della costruzione alta, come se il corpo 

basso della centrale termica non esistesse. Il valore della pressione è considerato costante sull’altezza in accordo alle 

norme in rif. 2 e 3 per gli edifici tozzi. 

La collocazione nell’angolo dell’edificio alto della centrale termica deve essere analizzata considerando anche la 

condizione più gravosa corrispondente alla pressione negativa Wsideward presente sulla faccia laterale sommata alla 

pressione negativa che instaura anche sulla faccia perpendicolare alla direzione del vento con pari intensità, in accordo 

alla formulazione della distribuzione delle pressioni del vento per gli edifici irregolari in pianta fornita dalle norme in rif. 2 

e 3. 

Il valore del carico distribuito massimo sulla copertura piana è sempre legato a valori del coeff. cp negativi che 

conducono a pressioni di suzione. Il valore max è pari a -2.08 kPa ottenuto applicando il coeff. cp=-2.5. La depressione 

non viene quindi sommata al carico variabile della neve in accordo alla tabella 2.6.I delle norme in rif. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

height 

[m]

Exposure 

factor

Peak velocity 

pressure 

[kN/m
2
]

W_upwind   

[kN/m
2
]

W_sideward  

[kN/m
2
]

W_leewind  

[kN/m
2
]

z c_e (z) q_p (z)

10.0 2.1259 0.8317 0.67 -1.08 -0.42

(cp = 0.8) (cp = -1.3) (cp = -0.5)



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

Carico termico 

La temperatura non costituisce azione fondamentale per la sicurezza e per la efficienza funzionale della struttura. 

L’azione termica è quindi calcolata con riferimento alla sola componente ∆TU in accordo al cap. 3.5.5 della normativa in 

rif. 1: 

∆TU = ± 15°C 

 

 

Azione sismica 

Il calcolo è svolto impiegando l’analisi modale con spettro di risposta.  

Di seguito si espongono gli spettri di risposta, ed i parametri impiegati per la loro definizione, ottenuti utilizzando il 

programma messo a disposizione nel sito del Consiglio Superiore Lavori Pubblici  

 

 

Coordinate del sito 
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Dati di progetto VN – cU – VR – PVR 

 

 

 

 

 

Valori dei parametri ag, F0, TC per i periodi di ritorno TR associati ai diversi stati limite 
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Parametri per la determinazione dello spettro di progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spettro di progetto allo Stato Limite di salvaguardia della Vita SLV 

-parametri e valori numerici- 

 

Lo spettro di progetto SLV è calcolato considerando il sottosuolo di categoria B, coerentemente con la caratterizzazione 

del terreno definita nella relazione geologica/geotecnica appartenente alla documentazione di progetto. 

Si sottolinea come lo spettro allo stato limite di salvaguardia della vita SLV è calcolato impiegando il fattore di struttura 

q=1. 

La distribuzione delle masse è eseguita in automatico dal programma di calcolo in accordo alla combinazione delle 

masse definita al paragrafo 3.2.4 della normativa in rif. 1. 

L’azione sismica sulla struttura è definita in entrambe le direzioni ortogonali X e Y a partire dall’accelerazione spettrale. 

Le combinazioni sismiche sono sviluppate sommando il 30% di ogni parametro della risposta ottenuta dalle analisi 

dinamiche condotte in campo lineare nella direzione perpendicolare a quella considerata, in applicazione del par. 7.3.5 

della normativa in rif. 1. 

 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

Le combinazioni sismiche tengono conto della eccentricità accidentale della distribuzione delle masse del 5% positiva e 

negativa in entrambe le direzioni X e Y in ottemperanza al paragrafo 7.2.6 della normativa in rif. 1. 

Le azioni sollecitanti e gli spostamenti/deformazioni della struttura sono ottenuti applicando la combinazione quadratica 

completa CQC dei modi di vibrare.  

 

Di seguito si espongono gli spettri allo stato limite di esercizio SLE che sono stati implementati nella modellazione FEM. 

L’implementazione degli spettri SLE consente il controllo degli spostamenti correlati alle combinazioni SLD e SLO in 

accordo al par. 7.3.6 della norma in rif. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spettro di progetto allo Stato Limite di Danno SLD 

-parametri e valori numerici- 
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Spettro di progetto allo Stato Limite di Operatività SLO 

-parametri e valori numerici- 
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6.5) Criteri di progettazione e modellazione della struttura in CA 

Per la progettazione è stato realizzato un modello strutturale, realizzato con il software di calcolo MIDAS GEN 2019. Di 

seguito si illustra il modello di calcolo utilizzato nella progettazione e verifica dell'opera. 

 

L’affidabilità del software utilizzato è dimostrata dalla copiosa documentazione a corredo del programma fornita dalla 

società Harpaceas (distributore del programma per la Lombardia), dal documento “Analysis Manual”, nonché dagli 

innumerevoli files “VerificationExamples”. 

 

Per un controllo di affidabilità del software utilizzato i risultati ottenuti dai modelli di calcolo numerico (FEM), sia per le 

azioni sismiche che per quelle gravitazionali, sono stati paragonati a quelli ottenuti attraverso analisi manuali 

semplificate, di tipo statico equivalente per le azioni sismiche e mediante le aree di influenza per le azioni sui pilastri e 

travi. 

 

 

Modellazione delle strutture in CA 

Per la modellazione del terreno, si è fatto riferimento ai parametri definiti nella Relazione Geologica, a cui si rimanda.Il 

terreno è stato schematizzato con comportamento elastico lineare secondo la teoria di Winkler, si assume Kw=1 Kg/cm3. 

 

Di seguito si riportano alcune immagini significative del modello strutturale effettuato: 

•  la prima immagine è relativa al modello di calcolo utilizzato per il calcolo delle travi di fondazione nel quale sono 

state modellate le travi stesse ed il terreno in forma di vincoli elastici; 

•  nella seconda immagine è riportato il modello utilizzato per le verifiche delle strutture in elevazione, dove, a 

favore di sicurezza, gli elementi verticali risultano incastrati a terra. 
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Modello FEM per calcolo strutture di fondazione 

La trave tra pilastri (su fondazione esistente) è stata modellata “sospesa” per non gravare sulle fondazioni esistenti. 

A favore di sicurezza le travi di fondazione a T rovescia sono state modellate come triangolari 

 

 

Modello FEM per calcolo strutture in elevazione 

Criteri di modellazione 

Le sollecitazioni sono valutate considerando le combinazioni di carico definite ai paragrafi 2.5.3 del D.M. 17/01/2018 ed 

applicando il sistema di forze definito per l’analisi lineare dinamica considerando un fattore di struttura “q" pari ad 1. 
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Stati limite analizzati e verificati 

Le verifiche sono condotte con il metodo degli Stati Limite, secondo le modalità definite ai paragrafi 2.2 e 2.6 del D.M. 

17/01/2018. 

Stati limite indagati: 

•  SLU – Stato Limite Ultimo 

•  SLE rara – Stato Limite di Esercizio (combinazione rara) 

•  SLE frequente – Stato Limite di Esercizio (combinazione frequente) 

•  SLE quasi permanete – Stato Limite di Esercizio (combinazione quasi permanente) 

•  SLD – Stato Limite di Danno 

•  SLV – Stato Limite per la Salvaguardia della Vita 

•  SLV – Stato Limite per la Salvaguardia delle Fondazioni 

•  Calcolo della rigidezza torsionale/flessionale 

 

Il paragrafo 2.5.1.3 “Classificazione delle azioni secondo la variazione della loro intensità nel tempo” definisce le 

seguenti azioni: 

a) permanenti (G): azioni che agiscono durante tutta la vita nominale della costruzione, la cui variazione di intensità nel 

tempo è così piccola e lenta da poterle considerare con sufficiente approssimazione costanti nel tempo: peso proprio di 

tutti gli elementi strutturali, peso proprio del terreno, quando pertinente, forze indotte dal terreno (esclusi gli effetti di 

carichi variabili applicati al terreno), forze risultanti dalla pressione dell’acqua (quando si configurino costanti nel tempo) 

(G1 ); peso proprio di tutti gli elementi non strutturali ( G2 ); spostamenti e deformazioni imposti, previsti dal progetto e 

realizzati all’atto della costruzione; pretensione e precompressione ( P ); ritiro e viscosità; spostamenti differenziali; 

b) variabili (Q): azioni sulla struttura o sull’elemento strutturale con valori istantanei che possono risultare sensibilmente 

diversi fra loro nel tempo: di lunga durata, agiscono con un’intensità significativa, anche non continuativamente, per un 

tempo non trascurabile rispetto alla vita nominale della struttura, di breve durata: azioni che agiscono per un periodo di 

tempo breve rispetto alla vita nominale della struttura; 

c) eccezionali (A): azioni che si verificano solo eccezionalmente nel corso della vita nominale della struttura: incendi, 

esplosioni, urti ed impatti; 

d) sismiche ( E): azioni derivanti da eventi sismici. 

 

Le combinazioni di carico adottate sono quelle definite al paragrafo 2.5.3 “Classificazione delle azioni”: 

- Combinazione fondamentale, da utilizzarsi nelle verifiche per gli stati limite ultimi (S.L.U.) di cui al paragrafo 2.2.1 del 

D.M. 17/01/2018: 

 γG1×G1+ γG2×G2+ γPP + γQ1×Qk1 + γQ2×ψ02×Qk2 + γQ3× ψ03×Qk3+ … (2.5.1) 

- Combinazione caratteristica (rara), da utilizzarsi nelle verifiche per gli stati limite di esercizio (S.L.E.) irreversibili di cui 

al paragrafo 2.2.2 del D.M. 17/01/2018: 
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 G1 + G2 + P + Qk1 + ψ02×Qk2 + ψ 03×Qk3+ … (2.5.2) 

- Combinazione sismica, connessa all’azione sismica E di cui al paragrafo 3.2 del D.M. 17/01/2018: 

E + G1 + G2 + P + ψ21×Qk1 + ψ22×Qk2 + … (2.5.5) 

 

 

 

6.6) Risultati dell’analisi della struttura in CA 

Analisi modale 

Nel presente paragrafo si riportano i risultati dell’analisi modale per il fabbricato nella condizione di vincoli incastrati a 

terra. 
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I modo di vibrare 

 

II modo di vibrare 

 

Azioni interne 

Nel presente paragrafo si riportano i risultati in termini di azioni interne delle strutture in elevazione e di fondazione. 
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Pilastri – Azione assiale N[kN] SLU 

 

 

 

Setti – Azione assiale N[kN] SLV 
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Setti – Momento flettente M[kNm] SLV 

 

 

Setti – Taglio V[kN] SLV 

 

Copertura – Momento flettente Mxx [kNm/m] 
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Copertura – Momento flettente Myy [kNm] 

 

Copertura – Wood Armer Moment dir x [kNm] 

 

Copertura – Wood Armer Moment dir y [kNm] 
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Copertura – Taglio Vxx [kN/m] 

 

 

Copertura – Taglio Vyy [kN/m] 

 

Travi di fondazione – Momento flettente My [kNm] 
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Travi di fondazione – Taglio V [kN] 
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6.7) Risultati dell’analisi  - Tabulato 

 

BEAM FORCE 

          

 Elem Load Part Axial (kN) Shear-y (kN) Shear-z (kN) Torsion (kN*cm) Moment-y 

(kN*cm) Moment-z (kN*cm) 

 41 gLCB1 I[8] -0.00 0.00 29.12 267.77 -895.61 0.37 

 41 gLCB1 J[99] -0.00 0.00 31.75 267.77 -2055.94 0.30 

 42 gLCB1 I[19] 4.28 0.00 4.07 366.40 66.91 0.11 

 42 gLCB1 J[113] 4.28 0.00 7.09 366.40 -177.40 0.01 

 43 gLCB1 I[20] 0.00 -0.00 23.30 366.40 -1088.73 0.22 

 43 gLCB1 J[114] 0.00 -0.00 25.80 366.40 -1978.79 0.29 

 44 gLCB1 I[37] 0.00 -0.00 -48.01 366.40 -689.80 0.47 

 44 gLCB1 J[1] 0.00 -0.00 -47.49 366.40 -331.65 0.49 

 47 gLCB1 I[39] 0.00 0.00 -8.25 -331.65 267.77 0.10 

 47 gLCB1 J[102] 0.00 0.00 -4.79 -331.65 593.72 0.00 

 50 gLCB1 I[19] 3.88 -0.00 -0.32 -338.63 60.48 -0.03 

 50 gLCB1 J[108] 3.88 -0.00 2.70 -338.63 8.38 0.04 

 51 gLCB1 I[18] -0.00 -0.00 13.17 -338.63 601.79 0.10 

 51 gLCB1 J[109] -0.00 -0.00 16.11 -338.63 -20.41 0.18 

 59 gLCB1 I[47] 9.91 0.01 6.21 267.77 83.16 0.48 

 59 gLCB1 J[107] 9.91 0.01 9.23 267.77 -254.54 -0.13 

 98 gLCB1 I[99] -0.00 0.00 6.63 267.77 -2055.94 0.30 

 98 gLCB1 J[100] -0.00 0.00 9.27 267.77 -2358.99 0.24 

 99 gLCB1 I[100] -0.00 0.00 -20.60 267.77 -2358.99 0.24 

 99 gLCB1 J[101] -0.00 0.00 -17.96 267.77 -1623.89 0.17 

 100 gLCB1 I[101] -0.00 0.00 -52.61 267.77 -1623.89 0.17 

 100 gLCB1 J[39] -0.00 0.00 -49.98 267.77 331.65 0.10 

 126 gLCB1 I[102] 0.00 0.00 -4.79 -331.65 593.72 0.00 

 126 gLCB1 J[103] 0.00 0.00 -1.34 -331.65 747.01 -0.09 

 127 gLCB1 I[103] 0.00 0.00 -1.34 -331.65 747.01 -0.09 

 127 gLCB1 J[104] 0.00 0.00 2.11 -331.65 727.64 -0.19 

 128 gLCB1 I[104] 0.00 0.00 2.11 -331.65 727.64 -0.19 

 128 gLCB1 J[105] 0.00 0.00 5.57 -331.65 535.62 -0.29 

 129 gLCB1 I[105] 0.00 0.00 5.57 -331.65 535.62 -0.29 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 129 gLCB1 J[106] 0.00 0.00 9.02 -331.65 170.94 -0.39 

 130 gLCB1 I[106] 0.00 0.00 9.02 -331.65 170.94 -0.39 

 130 gLCB1 J[1] 0.00 0.00 12.47 -331.65 -366.40 -0.49 

 131 gLCB1 I[107] 9.91 -0.01 -7.97 267.77 -226.95 -0.06 

 131 gLCB1 J[8] 9.91 -0.01 -4.95 267.77 55.57 0.40 

 132 gLCB1 I[108] 3.88 -0.00 -3.23 -338.63 -3.28 -0.05 

 132 gLCB1 J[18] 3.88 -0.00 -0.21 -338.63 72.14 0.06 

 133 gLCB1 I[109] -0.00 -0.00 8.71 -338.63 -20.41 0.18 

 133 gLCB1 J[110] -0.00 -0.00 11.64 -338.63 -452.75 0.27 

 134 gLCB1 I[110] -0.00 -0.00 3.44 -338.63 -452.75 0.27 

 134 gLCB1 J[111] -0.00 -0.00 6.37 -338.63 -661.16 0.35 

 135 gLCB1 I[111] -0.00 -0.00 -2.64 -338.63 -661.16 0.35 

 135 gLCB1 J[112] -0.00 -0.00 0.29 -338.63 -611.17 0.43 

 136 gLCB1 I[112] -0.00 -0.00 -9.55 -338.63 -611.17 0.43 

 136 gLCB1 J[47] -0.00 -0.00 -6.61 -338.63 -267.77 0.52 

 137 gLCB1 I[113] 4.28 -0.01 -3.86 366.40 -106.70 -0.07 

 137 gLCB1 J[20] 4.28 -0.01 -0.84 366.40 -3.80 0.19 

 138 gLCB1 I[114] 0.00 -0.00 7.81 366.40 -1978.79 0.29 

 138 gLCB1 J[115] 0.00 -0.00 10.31 366.40 -2307.31 0.35 

 139 gLCB1 I[115] 0.00 -0.00 -11.74 366.40 -2307.31 0.35 

 139 gLCB1 J[116] 0.00 -0.00 -9.24 366.40 -1927.08 0.41 

 140 gLCB1 I[116] 0.00 -0.00 -35.38 366.40 -1927.08 0.41 

 140 gLCB1 J[37] 0.00 -0.00 -32.88 366.40 -689.80 0.47 

 41 gLCB2 I[8] -0.00 0.00 28.64 262.77 -880.26 0.36 

 41 gLCB2 J[99] -0.00 0.00 31.27 262.77 -2022.31 0.30 

 42 gLCB2 I[19] 4.26 0.00 4.05 361.74 66.74 0.11 

 42 gLCB2 J[113] 4.26 0.00 7.08 361.74 -176.70 0.01 

 43 gLCB2 I[20] 0.00 -0.00 23.00 361.74 -1078.46 0.22 

 43 gLCB2 J[114] 0.00 -0.00 25.50 361.74 -1957.45 0.28 

 44 gLCB2 I[37] 0.00 -0.00 -47.44 361.74 -680.21 0.47 

 44 gLCB2 J[1] 0.00 -0.00 -46.92 361.74 -326.35 0.48 

 47 gLCB2 I[39] 0.00 0.00 -8.28 -326.35 262.77 0.10 

 47 gLCB2 J[102] 0.00 0.00 -4.82 -326.35 590.32 0.00 

 50 gLCB2 I[19] 3.86 -0.00 -0.27 -333.73 60.42 -0.03 

 50 gLCB2 J[108] 3.86 -0.00 2.75 -333.73 6.25 0.04 

 51 gLCB2 I[18] -0.00 -0.00 13.04 -333.73 585.55 0.10 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 51 gLCB2 J[109] -0.00 -0.00 15.98 -333.73 -31.06 0.18 

 59 gLCB2 I[47] 9.78 0.01 6.09 262.76 81.85 0.47 

 59 gLCB2 J[107] 9.78 0.01 9.11 262.76 -250.81 -0.13 

 98 gLCB2 I[99] -0.00 0.00 6.51 262.77 -2022.31 0.30 

 98 gLCB2 J[100] -0.00 0.00 9.14 262.77 -2320.62 0.23 

 99 gLCB2 I[100] -0.00 0.00 -20.28 262.77 -2320.62 0.23 

 99 gLCB2 J[101] -0.00 0.00 -17.65 262.77 -1597.45 0.16 

 100 gLCB2 I[101] -0.00 0.00 -51.78 262.77 -1597.45 0.16 

 100 gLCB2 J[39] -0.00 0.00 -49.14 262.77 326.35 0.10 

 126 gLCB2 I[102] 0.00 0.00 -4.82 -326.35 590.32 0.00 

 126 gLCB2 J[103] 0.00 0.00 -1.37 -326.35 745.22 -0.10 

 127 gLCB2 I[103] 0.00 0.00 -1.37 -326.35 745.22 -0.10 

 127 gLCB2 J[104] 0.00 0.00 2.08 -326.35 727.46 -0.19 

 128 gLCB2 I[104] 0.00 0.00 2.08 -326.35 727.46 -0.19 

 128 gLCB2 J[105] 0.00 0.00 5.53 -326.35 537.05 -0.29 

 129 gLCB2 I[105] 0.00 0.00 5.53 -326.35 537.05 -0.29 

 129 gLCB2 J[106] 0.00 0.00 8.99 -326.35 173.98 -0.38 

 130 gLCB2 I[106] 0.00 0.00 8.99 -326.35 173.98 -0.38 

 130 gLCB2 J[1] 0.00 0.00 12.44 -326.35 -361.74 -0.48 

 131 gLCB2 I[107] 9.78 -0.01 -7.88 262.76 -223.73 -0.06 

 131 gLCB2 J[8] 9.78 -0.01 -4.86 262.76 54.78 0.40 

 132 gLCB2 I[108] 3.86 -0.00 -3.26 -333.73 -4.84 -0.05 

 132 gLCB2 J[18] 3.86 -0.00 -0.23 -333.73 71.51 0.06 

 133 gLCB2 I[109] -0.00 -0.00 8.56 -333.73 -31.06 0.18 

 133 gLCB2 J[110] -0.00 -0.00 11.50 -333.73 -457.32 0.27 

 134 gLCB2 I[110] -0.00 -0.00 3.31 -333.73 -457.32 0.27 

 134 gLCB2 J[111] -0.00 -0.00 6.24 -333.73 -660.34 0.35 

 135 gLCB2 I[111] -0.00 -0.00 -2.73 -333.73 -660.34 0.35 

 135 gLCB2 J[112] -0.00 -0.00 0.21 -333.73 -606.78 0.43 

 136 gLCB2 I[112] -0.00 -0.00 -9.56 -333.73 -606.78 0.43 

 136 gLCB2 J[47] -0.00 -0.00 -6.63 -333.73 -262.76 0.51 

 137 gLCB2 I[113] 4.26 -0.01 -3.88 361.74 -106.75 -0.07 

 137 gLCB2 J[20] 4.26 -0.01 -0.86 361.74 -3.21 0.18 

 138 gLCB2 I[114] 0.00 -0.00 7.67 361.74 -1957.45 0.28 

 138 gLCB2 J[115] 0.00 -0.00 10.17 361.74 -2280.69 0.34 

 139 gLCB2 I[115] 0.00 -0.00 -11.66 361.74 -2280.69 0.34 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 139 gLCB2 J[116] 0.00 -0.00 -9.15 361.74 -1903.52 0.41 

 140 gLCB2 I[116] 0.00 -0.00 -35.00 361.74 -1903.52 0.41 

 140 gLCB2 J[37] 0.00 -0.00 -32.49 361.74 -680.21 0.47 

 41 gLCB3 I[8] -0.00 0.00 36.63 346.18 -1136.07 0.46 

 41 gLCB3 J[99] -0.00 0.00 39.26 346.18 -2582.79 0.39 

 42 gLCB3 I[19] 4.65 0.00 4.38 439.38 69.46 0.20 

 42 gLCB3 J[113] 4.65 0.00 7.40 439.38 -188.38 -0.01 

 43 gLCB3 I[20] 0.00 -0.00 28.08 439.38 -1249.71 0.32 

 43 gLCB3 J[114] 0.00 -0.00 30.59 439.38 -2313.11 0.38 

 44 gLCB3 I[37] 0.00 -0.00 -56.97 439.38 -840.08 0.58 

 44 gLCB3 J[1] 0.00 -0.00 -56.45 439.38 -414.77 0.59 

 47 gLCB3 I[39] 0.00 0.00 -7.74 -414.77 346.18 0.19 

 47 gLCB3 J[102] 0.00 0.00 -4.29 -414.77 646.89 0.06 

 50 gLCB3 I[19] 4.13 -0.00 -1.06 -415.51 61.49 -0.10 

 50 gLCB3 J[108] 4.13 -0.00 1.96 -415.51 41.79 0.07 

 51 gLCB3 I[18] -0.00 -0.00 15.24 -415.50 856.19 0.07 

 51 gLCB3 J[109] -0.00 -0.00 18.17 -415.50 146.30 0.18 

 59 gLCB3 I[47] 11.98 0.02 8.01 346.18 103.62 0.58 

 59 gLCB3 J[107] 11.98 0.02 11.04 346.18 -313.09 -0.16 

 98 gLCB3 I[99] -0.00 0.00 8.58 346.18 -2582.79 0.39 

 98 gLCB3 J[100] -0.00 0.00 11.21 346.18 -2960.04 0.32 

 99 gLCB3 I[100] -0.00 0.00 -25.50 346.18 -2960.04 0.32 

 99 gLCB3 J[101] -0.00 0.00 -22.87 346.18 -2038.05 0.25 

 100 gLCB3 I[101] -0.00 0.00 -65.65 346.18 -2038.05 0.25 

 100 gLCB3 J[39] -0.00 0.00 -63.02 346.18 414.77 0.19 

 126 gLCB3 I[102] 0.00 0.00 -4.29 -414.77 646.89 0.06 

 126 gLCB3 J[103] 0.00 0.00 -0.83 -414.77 774.95 -0.07 

 127 gLCB3 I[103] 0.00 0.00 -0.83 -414.77 774.95 -0.07 

 127 gLCB3 J[104] 0.00 0.00 2.62 -414.77 730.35 -0.20 

 128 gLCB3 I[104] 0.00 0.00 2.62 -414.77 730.35 -0.20 

 128 gLCB3 J[105] 0.00 0.00 6.07 -414.77 513.10 -0.33 

 129 gLCB3 I[105] 0.00 0.00 6.07 -414.77 513.10 -0.33 

 129 gLCB3 J[106] 0.00 0.00 9.52 -414.77 123.19 -0.46 

 130 gLCB3 I[106] 0.00 0.00 9.52 -414.77 123.19 -0.46 

 130 gLCB3 J[1] 0.00 0.00 12.98 -414.77 -439.38 -0.59 

 131 gLCB3 I[107] 11.98 -0.01 -9.40 346.18 -277.40 -0.08 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 131 gLCB3 J[8] 11.98 -0.01 -6.38 346.18 67.92 0.50 

 132 gLCB3 I[108] 4.13 -0.00 -2.90 -415.51 21.15 -0.05 

 132 gLCB3 J[18] 4.13 -0.00 0.12 -415.51 82.13 0.01 

 133 gLCB3 I[109] -0.00 -0.00 10.94 -415.50 146.30 0.18 

 133 gLCB3 J[110] -0.00 -0.00 13.88 -415.50 -381.12 0.29 

 134 gLCB3 I[110] -0.00 -0.00 5.42 -415.50 -381.12 0.29 

 134 gLCB3 J[111] -0.00 -0.00 8.36 -415.50 -674.03 0.40 

 135 gLCB3 I[111] -0.00 -0.00 -1.33 -415.50 -674.03 0.40 

 135 gLCB3 J[112] -0.00 -0.00 1.61 -415.50 -680.04 0.51 

 136 gLCB3 I[112] -0.00 -0.00 -9.32 -415.50 -680.04 0.51 

 136 gLCB3 J[47] -0.00 -0.00 -6.39 -415.50 -346.18 0.62 

 137 gLCB3 I[113] 4.65 -0.01 -3.63 439.38 -105.90 -0.09 

 137 gLCB3 J[20] 4.65 -0.01 -0.61 439.38 -13.02 0.28 

 138 gLCB3 I[114] 0.00 -0.00 10.09 439.38 -2313.11 0.38 

 138 gLCB3 J[115] 0.00 -0.00 12.60 439.38 -2724.39 0.45 

 139 gLCB3 I[115] 0.00 -0.00 -13.06 439.38 -2724.39 0.45 

 139 gLCB3 J[116] 0.00 -0.00 -10.56 439.38 -2296.23 0.51 

 140 gLCB3 I[116] 0.00 -0.00 -41.42 439.38 -2296.23 0.51 

 140 gLCB3 J[37] 0.00 -0.00 -38.92 439.38 -840.08 0.58 

 41 gLCB4 I[8] -0.00 0.00 36.15 341.17 -1120.72 0.45 

 41 gLCB4 J[99] -0.00 0.00 38.78 341.17 -2549.16 0.39 

 42 gLCB4 I[19] 4.63 0.00 4.36 434.72 69.30 0.19 

 42 gLCB4 J[113] 4.63 0.00 7.38 434.72 -187.68 -0.01 

 43 gLCB4 I[20] 0.00 -0.00 27.78 434.72 -1239.43 0.31 

 43 gLCB4 J[114] 0.00 -0.00 30.28 434.72 -2291.77 0.38 

 44 gLCB4 I[37] 0.00 -0.00 -56.40 434.72 -830.49 0.57 

 44 gLCB4 J[1] 0.00 -0.00 -55.88 434.72 -409.47 0.59 

 47 gLCB4 I[39] 0.00 0.00 -7.77 -409.47 341.17 0.18 

 47 gLCB4 J[102] 0.00 0.00 -4.32 -409.47 643.50 0.05 

 50 gLCB4 I[19] 4.12 -0.00 -1.01 -410.60 61.42 -0.10 

 50 gLCB4 J[108] 4.12 -0.00 2.01 -410.60 39.66 0.07 

 51 gLCB4 I[18] -0.00 -0.00 15.10 -410.60 839.95 0.07 

 51 gLCB4 J[109] -0.00 -0.00 18.04 -410.60 135.66 0.18 

 59 gLCB4 I[47] 11.85 0.02 7.90 341.17 102.31 0.57 

 59 gLCB4 J[107] 11.85 0.02 10.92 341.17 -309.36 -0.15 

 98 gLCB4 I[99] -0.00 0.00 8.45 341.17 -2549.16 0.39 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 98 gLCB4 J[100] -0.00 0.00 11.09 341.17 -2921.68 0.32 

 99 gLCB4 I[100] -0.00 0.00 -25.19 341.17 -2921.68 0.32 

 99 gLCB4 J[101] -0.00 0.00 -22.55 341.17 -2011.62 0.25 

 100 gLCB4 I[101] -0.00 0.00 -64.82 341.17 -2011.62 0.25 

 100 gLCB4 J[39] -0.00 0.00 -62.19 341.17 409.47 0.18 

 126 gLCB4 I[102] 0.00 0.00 -4.32 -409.47 643.50 0.05 

 126 gLCB4 J[103] 0.00 0.00 -0.87 -409.47 773.17 -0.08 

 127 gLCB4 I[103] 0.00 0.00 -0.87 -409.47 773.17 -0.08 

 127 gLCB4 J[104] 0.00 0.00 2.59 -409.47 730.18 -0.20 

 128 gLCB4 I[104] 0.00 0.00 2.59 -409.47 730.18 -0.20 

 128 gLCB4 J[105] 0.00 0.00 6.04 -409.47 514.53 -0.33 

 129 gLCB4 I[105] 0.00 0.00 6.04 -409.47 514.53 -0.33 

 129 gLCB4 J[106] 0.00 0.00 9.49 -409.47 126.23 -0.46 

 130 gLCB4 I[106] 0.00 0.00 9.49 -409.47 126.23 -0.46 

 130 gLCB4 J[1] 0.00 0.00 12.95 -409.47 -434.72 -0.59 

 131 gLCB4 I[107] 11.85 -0.01 -9.31 341.17 -274.18 -0.07 

 131 gLCB4 J[8] 11.85 -0.01 -6.29 341.17 67.14 0.49 

 132 gLCB4 I[108] 4.12 -0.00 -2.93 -410.60 19.59 -0.05 

 132 gLCB4 J[18] 4.12 -0.00 0.10 -410.60 81.50 0.01 

 133 gLCB4 I[109] -0.00 -0.00 10.80 -410.60 135.66 0.18 

 133 gLCB4 J[110] -0.00 -0.00 13.73 -410.60 -385.69 0.29 

 134 gLCB4 I[110] -0.00 -0.00 5.30 -410.60 -385.69 0.29 

 134 gLCB4 J[111] -0.00 -0.00 8.23 -410.60 -673.21 0.39 

 135 gLCB4 I[111] -0.00 -0.00 -1.41 -410.60 -673.21 0.39 

 135 gLCB4 J[112] -0.00 -0.00 1.52 -410.60 -675.64 0.50 

 136 gLCB4 I[112] -0.00 -0.00 -9.34 -410.60 -675.64 0.50 

 136 gLCB4 J[47] -0.00 -0.00 -6.40 -410.60 -341.17 0.61 

 137 gLCB4 I[113] 4.63 -0.01 -3.65 434.72 -105.95 -0.09 

 137 gLCB4 J[20] 4.63 -0.01 -0.63 434.72 -12.43 0.27 

 138 gLCB4 I[114] 0.00 -0.00 9.95 434.72 -2291.77 0.38 

 138 gLCB4 J[115] 0.00 -0.00 12.45 434.72 -2697.77 0.44 

 139 gLCB4 I[115] 0.00 -0.00 -12.98 434.72 -2697.77 0.44 

 139 gLCB4 J[116] 0.00 -0.00 -10.47 434.72 -2272.67 0.51 

 140 gLCB4 I[116] 0.00 -0.00 -41.04 434.72 -2272.67 0.51 

 140 gLCB4 J[37] 0.00 -0.00 -38.53 434.72 -830.49 0.57 

 41 gLCB5 I[8] -0.00 0.00 43.66 419.58 -1361.17 0.55 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 41 gLCB5 J[99] -0.00 0.00 46.30 419.58 -3076.01 0.48 

 42 gLCB5 I[19] 5.00 0.01 4.67 507.70 71.86 0.28 

 42 gLCB5 J[113] 5.00 0.01 7.69 507.70 -198.66 -0.03 

 43 gLCB5 I[20] 0.00 -0.00 32.56 507.70 -1400.41 0.41 

 43 gLCB5 J[114] 0.00 -0.00 35.06 507.70 -2626.09 0.47 

 44 gLCB5 I[37] 0.00 -0.00 -65.35 507.70 -980.76 0.68 

 44 gLCB5 J[1] 0.00 -0.00 -64.83 507.70 -492.58 0.69 

 47 gLCB5 I[39] 0.00 0.00 -7.27 -492.58 419.58 0.26 

 47 gLCB5 J[102] 0.00 0.00 -3.82 -492.58 696.67 0.10 

 50 gLCB5 I[19] 4.38 -0.01 -1.75 -487.47 62.43 -0.17 

 50 gLCB5 J[108] 4.38 -0.01 1.27 -487.47 73.07 0.09 

 51 gLCB5 I[18] -0.00 -0.00 17.17 -487.47 1094.35 0.04 

 51 gLCB5 J[109] -0.00 -0.00 20.10 -487.47 302.37 0.17 

 59 gLCB5 I[47] 13.93 0.02 9.70 419.58 122.77 0.67 

 59 gLCB5 J[107] 13.93 0.02 12.73 419.58 -367.90 -0.18 

 98 gLCB5 I[99] -0.00 0.00 10.40 419.58 -3076.01 0.48 

 98 gLCB5 J[100] -0.00 0.00 13.03 419.58 -3522.74 0.41 

 99 gLCB5 I[100] -0.00 0.00 -30.09 419.58 -3522.74 0.41 

 99 gLCB5 J[101] -0.00 0.00 -27.46 419.58 -2425.78 0.33 

 100 gLCB5 I[101] -0.00 0.00 -77.86 419.58 -2425.78 0.33 

 100 gLCB5 J[39] -0.00 0.00 -75.23 419.58 492.58 0.26 

 126 gLCB5 I[102] 0.00 0.00 -3.82 -492.58 696.67 0.10 

 126 gLCB5 J[103] 0.00 0.00 -0.36 -492.58 801.11 -0.06 

 127 gLCB5 I[103] 0.00 0.00 -0.36 -492.58 801.11 -0.06 

 127 gLCB5 J[104] 0.00 0.00 3.09 -492.58 732.89 -0.21 

 128 gLCB5 I[104] 0.00 0.00 3.09 -492.58 732.89 -0.21 

 128 gLCB5 J[105] 0.00 0.00 6.54 -492.58 492.02 -0.37 

 129 gLCB5 I[105] 0.00 0.00 6.54 -492.58 492.02 -0.37 

 129 gLCB5 J[106] 0.00 0.00 10.00 -492.58 78.48 -0.53 

 130 gLCB5 I[106] 0.00 0.00 10.00 -492.58 78.48 -0.53 

 130 gLCB5 J[1] 0.00 0.00 13.45 -492.58 -507.70 -0.69 

 131 gLCB5 I[107] 13.93 -0.02 -10.75 419.58 -324.62 -0.09 

 131 gLCB5 J[8] 13.93 -0.02 -7.73 419.58 79.49 0.59 

 132 gLCB5 I[108] 4.38 -0.00 -2.60 -487.47 44.01 -0.05 

 132 gLCB5 J[18] 4.38 -0.00 0.43 -487.47 91.49 -0.03 

 133 gLCB5 I[109] -0.00 -0.00 13.04 -487.47 302.37 0.17 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 133 gLCB5 J[110] -0.00 -0.00 15.97 -487.47 -314.06 0.31 

 134 gLCB5 I[110] -0.00 -0.00 7.29 -487.47 -314.06 0.31 

 134 gLCB5 J[111] -0.00 -0.00 10.22 -487.47 -686.08 0.44 

 135 gLCB5 I[111] -0.00 -0.00 -0.09 -487.47 -686.08 0.44 

 135 gLCB5 J[112] -0.00 -0.00 2.84 -487.47 -744.51 0.58 

 136 gLCB5 I[112] -0.00 -0.00 -9.11 -487.47 -744.51 0.58 

 136 gLCB5 J[47] -0.00 -0.00 -6.18 -487.47 -419.58 0.71 

 137 gLCB5 I[113] 5.00 -0.01 -3.42 507.70 -105.15 -0.11 

 137 gLCB5 J[20] 5.00 -0.01 -0.40 507.70 -21.66 0.37 

 138 gLCB5 I[114] 0.00 -0.00 12.23 507.70 -2626.09 0.47 

 138 gLCB5 J[115] 0.00 -0.00 14.73 507.70 -3114.84 0.54 

 139 gLCB5 I[115] 0.00 -0.00 -14.30 507.70 -3114.84 0.54 

 139 gLCB5 J[116] 0.00 -0.00 -11.80 507.70 -2641.83 0.61 

 140 gLCB5 I[116] 0.00 -0.00 -47.07 507.70 -2641.83 0.61 

 140 gLCB5 J[37] 0.00 -0.00 -44.57 507.70 -980.76 0.68 

 41 gLCB6 I[8] -0.00 0.00 46.19 489.40 843.07 0.38 

 41 gLCB6 J[99] -0.00 0.00 48.82 489.40 -967.98 0.34 

 42 gLCB6 I[19] 5.91 0.01 2.74 520.68 82.49 0.24 

 42 gLCB6 J[113] 5.91 0.01 5.76 520.68 -103.29 -0.03 

 43 gLCB6 I[20] 0.00 -0.00 35.62 520.68 -421.49 0.31 

 43 gLCB6 J[114] 0.00 -0.00 38.13 520.68 -1758.18 0.35 

 44 gLCB6 I[37] 0.00 -0.00 -54.39 520.68 -905.50 0.46 

 44 gLCB6 J[1] 0.00 -0.00 -53.87 520.68 -499.53 0.47 

 47 gLCB6 I[39] 0.00 0.00 -6.99 -499.53 489.40 0.22 

 47 gLCB6 J[102] 0.00 0.00 -3.54 -499.53 752.70 0.11 

 50 gLCB6 I[19] 2.58 -0.01 -3.28 -549.65 45.97 -0.17 

 50 gLCB6 J[108] 2.58 -0.01 -0.26 -549.65 123.32 0.08 

 51 gLCB6 I[18] -0.00 -0.00 8.54 -549.65 1372.19 -0.01 

 51 gLCB6 J[109] -0.00 -0.00 11.47 -549.65 947.04 0.08 

 59 gLCB6 I[47] 12.35 0.01 2.92 489.40 88.55 0.45 

 59 gLCB6 J[107] 12.35 0.01 5.94 489.40 -105.43 -0.12 

 98 gLCB6 I[99] -0.00 0.00 20.69 489.40 -967.98 0.34 

 98 gLCB6 J[100] -0.00 0.00 23.32 489.40 -1807.03 0.30 

 99 gLCB6 I[100] -0.00 0.00 -11.80 489.40 -1807.03 0.30 

 99 gLCB6 J[101] -0.00 0.00 -9.17 489.40 -1407.24 0.26 

 100 gLCB6 I[101] -0.00 0.00 -51.33 489.40 -1407.24 0.26 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 100 gLCB6 J[39] -0.00 0.00 -48.70 489.40 499.53 0.22 

 126 gLCB6 I[102] 0.00 0.00 -3.54 -499.53 752.70 0.11 

 126 gLCB6 J[103] 0.00 0.00 -0.09 -499.53 843.34 -0.01 

 127 gLCB6 I[103] 0.00 0.00 -0.09 -499.53 843.34 -0.01 

 127 gLCB6 J[104] 0.00 0.00 3.37 -499.53 761.32 -0.13 

 128 gLCB6 I[104] 0.00 0.00 3.37 -499.53 761.32 -0.13 

 128 gLCB6 J[105] 0.00 0.00 6.82 -499.53 506.64 -0.24 

 129 gLCB6 I[105] 0.00 0.00 6.82 -499.53 506.64 -0.24 

 129 gLCB6 J[106] 0.00 0.00 10.27 -499.53 79.31 -0.36 

 130 gLCB6 I[106] 0.00 0.00 10.27 -499.53 79.31 -0.36 

 130 gLCB6 J[1] 0.00 0.00 13.73 -499.53 -520.68 -0.47 

 131 gLCB6 I[107] 12.35 -0.01 -9.10 489.40 -174.42 -0.07 

 131 gLCB6 J[8] 12.35 -0.01 -6.08 489.40 157.54 0.41 

 132 gLCB6 I[108] 2.58 0.00 -1.67 -549.65 81.14 -0.03 

 132 gLCB6 J[18] 2.58 0.00 1.35 -549.65 88.15 -0.06 

 133 gLCB6 I[109] -0.00 -0.00 8.62 -549.65 947.04 0.08 

 133 gLCB6 J[110] -0.00 -0.00 11.55 -549.65 518.42 0.18 

 134 gLCB6 I[110] -0.00 -0.00 7.99 -549.65 518.42 0.18 

 134 gLCB6 J[111] -0.00 -0.00 10.93 -549.65 116.35 0.28 

 135 gLCB6 I[111] -0.00 -0.00 6.67 -549.65 116.35 0.28 

 135 gLCB6 J[112] -0.00 -0.00 9.60 -549.65 -229.47 0.38 

 136 gLCB6 I[112] -0.00 -0.00 4.65 -549.65 -229.47 0.38 

 136 gLCB6 J[47] -0.00 -0.00 7.58 -549.65 -489.40 0.48 

 137 gLCB6 I[113] 5.91 -0.01 -3.56 520.68 -55.18 -0.08 

 137 gLCB6 J[20] 5.91 -0.01 -0.54 520.68 34.38 0.29 

 138 gLCB6 I[114] 0.00 -0.00 17.25 520.68 -1758.18 0.35 

 138 gLCB6 J[115] 0.00 -0.00 19.76 520.68 -2429.04 0.39 

 139 gLCB6 I[115] 0.00 -0.00 -7.09 520.68 -2429.04 0.39 

 139 gLCB6 J[116] 0.00 -0.00 -4.59 520.68 -2217.42 0.43 

 140 gLCB6 I[116] 0.00 -0.00 -37.44 520.68 -2217.42 0.43 

 140 gLCB6 J[37] 0.00 -0.00 -34.94 520.68 -905.50 0.46 

 41 gLCB7 I[8] -0.00 -0.00 33.00 976.91 1145.22 0.44 

 41 gLCB7 J[99] -0.00 -0.00 35.63 976.91 -163.17 0.49 

 42 gLCB7 I[19] 3.15 0.02 10.03 1312.17 129.33 0.70 

 42 gLCB7 J[113] 3.15 0.02 13.05 1312.17 -375.39 -0.17 

 43 gLCB7 I[20] 0.00 0.00 18.62 1312.17 -3298.61 0.61 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 43 gLCB7 J[114] 0.00 0.00 21.12 1312.17 -4018.93 0.56 

 44 gLCB7 I[37] 0.00 0.00 -63.05 1312.17 -1542.44 0.42 

 44 gLCB7 J[1] 0.00 0.00 -62.53 1312.17 -1071.53 0.41 

 47 gLCB7 I[39] -0.00 0.00 -2.73 -1071.53 976.91 0.64 

 47 gLCB7 J[102] -0.00 0.00 0.72 -1071.53 1027.04 0.47 

 50 gLCB7 I[19] -2.15 -0.02 7.44 -1271.51 61.67 -0.65 

 50 gLCB7 J[108] -2.15 -0.02 10.46 -1271.51 -329.95 0.20 

 51 gLCB7 I[18] 0.00 -0.00 -5.49 -1271.51 -3700.76 -0.42 

 51 gLCB7 J[109] 0.00 -0.00 -2.56 -1271.51 -3529.68 -0.27 

 59 gLCB7 I[47] 12.40 0.01 0.53 976.91 18.28 0.35 

 59 gLCB7 J[107] 12.40 0.01 3.55 976.91 -71.05 -0.05 

 98 gLCB7 I[99] -0.00 -0.00 13.82 976.91 -163.17 0.49 

 98 gLCB7 J[100] -0.00 -0.00 16.45 976.91 -740.11 0.54 

 99 gLCB7 I[100] -0.00 -0.00 -10.42 976.91 -740.11 0.54 

 99 gLCB7 J[101] -0.00 -0.00 -7.79 976.91 -392.98 0.59 

 100 gLCB7 I[101] -0.00 -0.00 -39.73 976.91 -392.98 0.59 

 100 gLCB7 J[39] -0.00 -0.00 -37.10 976.91 1071.53 0.64 

 126 gLCB7 I[102] -0.00 0.00 0.72 -1071.53 1027.04 0.47 

 126 gLCB7 J[103] -0.00 0.00 4.18 -1071.53 904.51 0.29 

 127 gLCB7 I[103] -0.00 0.00 4.18 -1071.53 904.51 0.29 

 127 gLCB7 J[104] -0.00 0.00 7.63 -1071.53 609.32 0.12 

 128 gLCB7 I[104] -0.00 0.00 7.63 -1071.53 609.32 0.12 

 128 gLCB7 J[105] -0.00 0.00 11.08 -1071.53 141.48 -0.06 

 129 gLCB7 I[105] -0.00 0.00 11.08 -1071.53 141.48 -0.06 

 129 gLCB7 J[106] -0.00 0.00 14.54 -1071.53 -499.02 -0.23 

 130 gLCB7 I[106] -0.00 0.00 14.54 -1071.53 -499.02 -0.23 

 130 gLCB7 J[1] -0.00 0.00 17.99 -1071.53 -1312.17 -0.41 

 131 gLCB7 I[107] 12.40 -0.01 -9.03 976.91 -190.77 -0.11 

 131 gLCB7 J[8] 12.40 -0.01 -6.00 976.91 138.00 0.41 

 132 gLCB7 I[108] -2.15 0.01 0.89 -1271.51 -81.63 0.05 

 132 gLCB7 J[18] -2.15 0.01 3.91 -1271.51 -186.64 -0.50 

 133 gLCB7 I[109] 0.00 -0.00 -10.47 -1271.51 -3529.68 -0.27 

 133 gLCB7 J[110] 0.00 -0.00 -7.54 -1271.51 -3146.91 -0.12 

 134 gLCB7 I[110] 0.00 -0.00 -14.85 -1271.51 -3146.91 -0.12 

 134 gLCB7 J[111] 0.00 -0.00 -11.91 -1271.51 -2578.32 0.03 

 135 gLCB7 I[111] 0.00 -0.00 -18.66 -1271.51 -2578.32 0.03 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 135 gLCB7 J[112] 0.00 -0.00 -15.72 -1271.51 -1847.65 0.17 

 136 gLCB7 I[112] 0.00 -0.00 -21.96 -1271.51 -1847.65 0.17 

 136 gLCB7 J[47] 0.00 -0.00 -19.02 -1271.51 -976.91 0.32 

 137 gLCB7 I[113] 3.15 -0.02 -2.70 1312.17 -149.01 -0.11 

 137 gLCB7 J[20] 3.15 -0.02 0.32 1312.17 -97.05 0.64 

 138 gLCB7 I[114] 0.00 0.00 -0.17 1312.17 -4018.93 0.56 

 138 gLCB7 J[115] 0.00 0.00 2.33 1312.17 -4058.13 0.51 

 139 gLCB7 I[115] 0.00 0.00 -22.75 1312.17 -4058.13 0.51 

 139 gLCB7 J[116] 0.00 0.00 -20.24 1312.17 -3278.96 0.46 

 140 gLCB7 I[116] 0.00 0.00 -49.16 1312.17 -3278.96 0.46 

 140 gLCB7 J[37] 0.00 0.00 -46.65 1312.17 -1542.44 0.42 

 41 gLCB8 I[8] -0.00 0.00 45.71 484.40 858.42 0.38 

 41 gLCB8 J[99] -0.00 0.00 48.34 484.40 -934.35 0.34 

 42 gLCB8 I[19] 5.89 0.01 2.72 516.02 82.32 0.23 

 42 gLCB8 J[113] 5.89 0.01 5.74 516.02 -102.59 -0.03 

 43 gLCB8 I[20] 0.00 -0.00 35.32 516.02 -411.21 0.30 

 43 gLCB8 J[114] 0.00 -0.00 37.82 516.02 -1736.84 0.34 

 44 gLCB8 I[37] 0.00 -0.00 -53.82 516.02 -895.91 0.46 

 44 gLCB8 J[1] 0.00 -0.00 -53.30 516.02 -494.23 0.47 

 47 gLCB8 I[39] 0.00 0.00 -7.02 -494.23 484.40 0.22 

 47 gLCB8 J[102] 0.00 0.00 -3.57 -494.23 749.30 0.10 

 50 gLCB8 I[19] 2.56 -0.01 -3.23 -544.74 45.90 -0.16 

 50 gLCB8 J[108] 2.56 -0.01 -0.21 -544.74 121.19 0.07 

 51 gLCB8 I[18] -0.00 -0.00 8.40 -544.74 1355.95 -0.01 

 51 gLCB8 J[109] -0.00 -0.00 11.34 -544.74 936.40 0.08 

 59 gLCB8 I[47] 12.21 0.01 2.81 484.40 87.25 0.45 

 59 gLCB8 J[107] 12.21 0.01 5.83 484.40 -101.70 -0.11 

 98 gLCB8 I[99] -0.00 0.00 20.57 484.40 -934.35 0.34 

 98 gLCB8 J[100] -0.00 0.00 23.20 484.40 -1768.67 0.30 

 99 gLCB8 I[100] -0.00 0.00 -11.49 484.40 -1768.67 0.30 

 99 gLCB8 J[101] -0.00 0.00 -8.86 484.40 -1380.80 0.26 

 100 gLCB8 I[101] -0.00 0.00 -50.50 484.40 -1380.80 0.26 

 100 gLCB8 J[39] -0.00 0.00 -47.86 484.40 494.23 0.22 

 126 gLCB8 I[102] 0.00 0.00 -3.57 -494.23 749.30 0.10 

 126 gLCB8 J[103] 0.00 0.00 -0.12 -494.23 841.55 -0.01 

 127 gLCB8 I[103] 0.00 0.00 -0.12 -494.23 841.55 -0.01 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 127 gLCB8 J[104] 0.00 0.00 3.33 -494.23 761.14 -0.12 

 128 gLCB8 I[104] 0.00 0.00 3.33 -494.23 761.14 -0.12 

 128 gLCB8 J[105] 0.00 0.00 6.79 -494.23 508.08 -0.24 

 129 gLCB8 I[105] 0.00 0.00 6.79 -494.23 508.08 -0.24 

 129 gLCB8 J[106] 0.00 0.00 10.24 -494.23 82.36 -0.35 

 130 gLCB8 I[106] 0.00 0.00 10.24 -494.23 82.36 -0.35 

 130 gLCB8 J[1] 0.00 0.00 13.69 -494.23 -516.02 -0.47 

 131 gLCB8 I[107] 12.21 -0.01 -9.01 484.40 -171.20 -0.07 

 131 gLCB8 J[8] 12.21 -0.01 -5.99 484.40 156.75 0.40 

 132 gLCB8 I[108] 2.56 0.00 -1.69 -544.74 79.58 -0.03 

 132 gLCB8 J[18] 2.56 0.00 1.33 -544.74 87.51 -0.06 

 133 gLCB8 I[109] -0.00 -0.00 8.47 -544.74 936.40 0.08 

 133 gLCB8 J[110] -0.00 -0.00 11.41 -544.74 513.84 0.18 

 134 gLCB8 I[110] -0.00 -0.00 7.87 -544.74 513.84 0.18 

 134 gLCB8 J[111] -0.00 -0.00 10.80 -544.74 117.17 0.28 

 135 gLCB8 I[111] -0.00 -0.00 6.59 -544.74 117.17 0.28 

 135 gLCB8 J[112] -0.00 -0.00 9.52 -544.74 -225.08 0.38 

 136 gLCB8 I[112] -0.00 -0.00 4.63 -544.74 -225.08 0.38 

 136 gLCB8 J[47] -0.00 -0.00 7.57 -544.74 -484.40 0.47 

 137 gLCB8 I[113] 5.89 -0.01 -3.57 516.02 -55.24 -0.08 

 137 gLCB8 J[20] 5.89 -0.01 -0.55 516.02 34.97 0.28 

 138 gLCB8 I[114] 0.00 -0.00 17.11 516.02 -1736.84 0.34 

 138 gLCB8 J[115] 0.00 -0.00 19.61 516.02 -2402.42 0.38 

 139 gLCB8 I[115] 0.00 -0.00 -7.01 516.02 -2402.42 0.38 

 139 gLCB8 J[116] 0.00 -0.00 -4.50 516.02 -2193.86 0.42 

 140 gLCB8 I[116] 0.00 -0.00 -37.06 516.02 -2193.86 0.42 

 140 gLCB8 J[37] 0.00 -0.00 -34.55 516.02 -895.91 0.46 

 41 gLCB9 I[8] -0.00 -0.00 32.52 971.91 1160.57 0.43 

 41 gLCB9 J[99] -0.00 -0.00 35.16 971.91 -129.54 0.48 

 42 gLCB9 I[19] 3.13 0.02 10.01 1307.51 129.17 0.69 

 42 gLCB9 J[113] 3.13 0.02 13.03 1307.51 -374.69 -0.17 

 43 gLCB9 I[20] 0.00 0.00 18.31 1307.51 -3288.33 0.60 

 43 gLCB9 J[114] 0.00 0.00 20.82 1307.51 -3997.59 0.56 

 44 gLCB9 I[37] 0.00 0.00 -62.47 1307.51 -1532.85 0.41 

 44 gLCB9 J[1] 0.00 0.00 -61.96 1307.51 -1066.23 0.40 

 47 gLCB9 I[39] -0.00 0.00 -2.76 -1066.23 971.91 0.64 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 47 gLCB9 J[102] -0.00 0.00 0.69 -1066.23 1023.64 0.46 

 50 gLCB9 I[19] -2.17 -0.02 7.49 -1266.60 61.61 -0.65 

 50 gLCB9 J[108] -2.17 -0.02 10.51 -1266.60 -332.08 0.20 

 51 gLCB9 I[18] 0.00 -0.00 -5.62 -1266.60 -3717.00 -0.42 

 51 gLCB9 J[109] 0.00 -0.00 -2.69 -1266.60 -3540.32 -0.27 

 59 gLCB9 I[47] 12.26 0.01 0.42 971.90 16.98 0.35 

 59 gLCB9 J[107] 12.26 0.01 3.44 971.90 -67.32 -0.05 

 98 gLCB9 I[99] -0.00 -0.00 13.69 971.91 -129.54 0.48 

 98 gLCB9 J[100] -0.00 -0.00 16.33 971.91 -701.74 0.53 

 99 gLCB9 I[100] -0.00 -0.00 -10.11 971.91 -701.74 0.53 

 99 gLCB9 J[101] -0.00 -0.00 -7.48 971.91 -366.55 0.59 

 100 gLCB9 I[101] -0.00 -0.00 -38.90 971.91 -366.55 0.59 

 100 gLCB9 J[39] -0.00 -0.00 -36.26 971.91 1066.23 0.64 

 126 gLCB9 I[102] -0.00 0.00 0.69 -1066.23 1023.64 0.46 

 126 gLCB9 J[103] -0.00 0.00 4.14 -1066.23 902.72 0.29 

 127 gLCB9 I[103] -0.00 0.00 4.14 -1066.23 902.72 0.29 

 127 gLCB9 J[104] -0.00 0.00 7.60 -1066.23 609.15 0.12 

 128 gLCB9 I[104] -0.00 0.00 7.60 -1066.23 609.15 0.12 

 128 gLCB9 J[105] -0.00 0.00 11.05 -1066.23 142.92 -0.05 

 129 gLCB9 I[105] -0.00 0.00 11.05 -1066.23 142.92 -0.05 

 129 gLCB9 J[106] -0.00 0.00 14.50 -1066.23 -495.97 -0.23 

 130 gLCB9 I[106] -0.00 0.00 14.50 -1066.23 -495.97 -0.23 

 130 gLCB9 J[1] -0.00 0.00 17.96 -1066.23 -1307.51 -0.40 

 131 gLCB9 I[107] 12.26 -0.01 -8.93 971.90 -187.55 -0.11 

 131 gLCB9 J[8] 12.26 -0.01 -5.91 971.90 137.21 0.40 

 132 gLCB9 I[108] -2.17 0.01 0.87 -1266.60 -83.19 0.05 

 132 gLCB9 J[18] -2.17 0.01 3.89 -1266.60 -187.28 -0.50 

 133 gLCB9 I[109] 0.00 -0.00 -10.62 -1266.60 -3540.32 -0.27 

 133 gLCB9 J[110] 0.00 -0.00 -7.68 -1266.60 -3151.48 -0.13 

 134 gLCB9 I[110] 0.00 -0.00 -14.97 -1266.60 -3151.48 -0.13 

 134 gLCB9 J[111] 0.00 -0.00 -12.04 -1266.60 -2577.50 0.02 

 135 gLCB9 I[111] 0.00 -0.00 -18.74 -1266.60 -2577.50 0.02 

 135 gLCB9 J[112] 0.00 -0.00 -15.81 -1266.60 -1843.26 0.17 

 136 gLCB9 I[112] 0.00 -0.00 -21.97 -1266.60 -1843.26 0.17 

 136 gLCB9 J[47] 0.00 -0.00 -19.03 -1266.60 -971.90 0.32 

 137 gLCB9 I[113] 3.13 -0.02 -2.71 1307.51 -149.06 -0.11 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 137 gLCB9 J[20] 3.13 -0.02 0.31 1307.51 -96.46 0.63 

 138 gLCB9 I[114] 0.00 0.00 -0.32 1307.51 -3997.59 0.56 

 138 gLCB9 J[115] 0.00 0.00 2.19 1307.51 -4031.51 0.51 

 139 gLCB9 I[115] 0.00 0.00 -22.66 1307.51 -4031.51 0.51 

 139 gLCB9 J[116] 0.00 0.00 -20.16 1307.51 -3255.39 0.46 

 140 gLCB9 I[116] 0.00 0.00 -48.77 1307.51 -3255.39 0.46 

 140 gLCB9 J[37] 0.00 0.00 -46.27 1307.51 -1532.85 0.41 

 41 gLCB10 I[8] -0.00 0.00 57.09 632.15 2017.54 0.39 

 41 gLCB10 J[99] -0.00 0.00 59.72 632.15 -209.04 0.37 

 42 gLCB10 I[19] 6.98 0.01 1.82 618.87 92.71 0.32 

 42 gLCB10 J[113] 6.98 0.01 4.85 618.87 -53.18 -0.06 

 43 gLCB10 I[20] 0.00 -0.00 43.53 618.87 33.62 0.36 

 43 gLCB10 J[114] 0.00 -0.00 46.03 618.87 -1589.77 0.38 

 44 gLCB10 I[37] 0.00 -0.00 -58.07 618.87 -1039.71 0.45 

 44 gLCB10 J[1] 0.00 -0.00 -57.55 618.87 -606.15 0.45 

 47 gLCB10 I[39] 0.00 0.00 -6.19 -606.15 632.15 0.29 

 47 gLCB10 J[102] 0.00 0.00 -2.74 -606.15 855.29 0.17 

 50 gLCB10 I[19] 1.70 -0.01 -5.20 -685.42 36.23 -0.25 

 50 gLCB10 J[108] 1.70 -0.01 -2.18 -685.42 197.82 0.10 

 51 gLCB10 I[18] -0.00 -0.00 5.31 -685.42 1869.56 -0.09 

 51 gLCB10 J[109] -0.00 -0.00 8.25 -685.42 1581.37 0.02 

 59 gLCB10 I[47] 13.84 0.01 0.62 632.15 90.84 0.43 

 59 gLCB10 J[107] 13.84 0.01 3.64 632.15 -2.29 -0.10 

 98 gLCB10 I[99] -0.00 0.00 29.94 632.15 -209.04 0.37 

 98 gLCB10 J[100] -0.00 0.00 32.57 632.15 -1400.70 0.34 

 99 gLCB10 I[100] -0.00 0.00 -5.63 632.15 -1400.70 0.34 

 99 gLCB10 J[101] -0.00 0.00 -2.99 632.15 -1236.37 0.32 

 100 gLCB10 I[101] -0.00 0.00 -49.64 632.15 -1236.37 0.32 

 100 gLCB10 J[39] -0.00 0.00 -47.01 632.15 606.15 0.29 

 126 gLCB10 I[102] 0.00 0.00 -2.74 -606.15 855.29 0.17 

 126 gLCB10 J[103] 0.00 0.00 0.72 -606.15 905.77 0.04 

 127 gLCB10 I[103] 0.00 0.00 0.72 -606.15 905.77 0.04 

 127 gLCB10 J[104] 0.00 0.00 4.17 -606.15 783.60 -0.08 

 128 gLCB10 I[104] 0.00 0.00 4.17 -606.15 783.60 -0.08 

 128 gLCB10 J[105] 0.00 0.00 7.62 -606.15 488.76 -0.21 

 129 gLCB10 I[105] 0.00 0.00 7.62 -606.15 488.76 -0.21 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 129 gLCB10 J[106] 0.00 0.00 11.08 -606.15 21.28 -0.33 

 130 gLCB10 I[106] 0.00 0.00 11.08 -606.15 21.28 -0.33 

 130 gLCB10 J[1] 0.00 0.00 14.53 -606.15 -618.87 -0.45 

 131 gLCB10 I[107] 13.84 -0.01 -9.76 632.15 -136.18 -0.08 

 131 gLCB10 J[8] 13.84 -0.01 -6.74 632.15 224.73 0.40 

 132 gLCB10 I[108] 1.70 0.00 -0.65 -685.42 135.86 -0.01 

 132 gLCB10 J[18] 1.70 0.00 2.37 -685.42 98.18 -0.14 

 133 gLCB10 I[109] -0.00 -0.00 8.42 -685.42 1581.37 0.02 

 133 gLCB10 J[110] -0.00 -0.00 11.35 -685.42 1161.29 0.13 

 134 gLCB10 I[110] -0.00 -0.00 10.90 -685.42 1161.29 0.13 

 134 gLCB10 J[111] -0.00 -0.00 13.84 -685.42 635.51 0.23 

 135 gLCB10 I[111] -0.00 -0.00 12.79 -685.42 635.51 0.23 

 135 gLCB10 J[112] -0.00 -0.00 15.73 -685.42 29.39 0.34 

 136 gLCB10 I[112] -0.00 -0.00 14.10 -685.42 29.39 0.34 

 136 gLCB10 J[47] -0.00 -0.00 17.03 -685.42 -632.15 0.44 

 137 gLCB10 I[113] 6.98 -0.01 -3.37 618.87 -20.89 -0.08 

 137 gLCB10 J[20] 6.98 -0.01 -0.35 618.87 60.42 0.35 

 138 gLCB10 I[114] 0.00 -0.00 23.40 618.87 -1589.77 0.38 

 138 gLCB10 J[115] 0.00 -0.00 25.91 618.87 -2483.57 0.40 

 139 gLCB10 I[115] 0.00 -0.00 -3.90 618.87 -2483.57 0.40 

 139 gLCB10 J[116] 0.00 -0.00 -1.40 618.87 -2387.42 0.43 

 140 gLCB10 I[116] 0.00 -0.00 -38.43 618.87 -2387.42 0.43 

 140 gLCB10 J[37] 0.00 -0.00 -35.93 618.87 -1039.71 0.45 

 41 gLCB11 I[8] -0.00 -0.00 35.11 1444.67 2521.12 0.48 

 41 gLCB11 J[99] -0.00 -0.00 37.74 1444.67 1132.31 0.61 

 42 gLCB11 I[19] 2.37 0.03 13.97 1938.03 170.79 1.09 

 42 gLCB11 J[113] 2.37 0.03 17.00 1938.03 -506.68 -0.29 

 43 gLCB11 I[20] 0.00 0.00 15.19 1938.03 -4761.58 0.86 

 43 gLCB11 J[114] 0.00 0.00 17.70 1938.03 -5357.69 0.74 

 44 gLCB11 I[37] 0.00 0.00 -72.50 1938.03 -2101.27 0.37 

 44 gLCB11 J[1] 0.00 0.00 -71.98 1938.03 -1559.48 0.35 

 47 gLCB11 I[39] -0.00 0.00 0.92 -1559.48 1444.67 1.00 

 47 gLCB11 J[102] -0.00 0.00 4.37 -1559.48 1312.52 0.77 

 50 gLCB11 I[19] -6.19 -0.03 12.66 -1888.52 62.40 -1.06 

 50 gLCB11 J[108] -6.19 -0.03 15.68 -1888.52 -557.63 0.30 

 51 gLCB11 I[18] 0.00 -0.00 -18.07 -1888.52 -6585.36 -0.77 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 51 gLCB11 J[109] 0.00 -0.00 -15.13 -1888.52 -5879.83 -0.58 

 59 gLCB11 I[47] 13.92 0.01 -3.37 1444.66 -26.27 0.26 

 59 gLCB11 J[107] 13.92 0.01 -0.35 1444.66 55.01 0.00 

 98 gLCB11 I[99] -0.00 -0.00 18.48 1444.67 1132.31 0.61 

 98 gLCB11 J[100] -0.00 -0.00 21.11 1444.67 377.51 0.74 

 99 gLCB11 I[100] -0.00 -0.00 -3.32 1444.67 377.51 0.74 

 99 gLCB11 J[101] -0.00 -0.00 -0.69 1444.67 454.06 0.87 

 100 gLCB11 I[101] -0.00 -0.00 -30.31 1444.67 454.06 0.87 

 100 gLCB11 J[39] -0.00 -0.00 -27.68 1444.67 1559.48 1.00 

 126 gLCB11 I[102] -0.00 0.00 4.37 -1559.48 1312.52 0.77 

 126 gLCB11 J[103] -0.00 0.00 7.82 -1559.48 1007.73 0.55 

 127 gLCB11 I[103] -0.00 0.00 7.82 -1559.48 1007.73 0.55 

 127 gLCB11 J[104] -0.00 0.00 11.28 -1559.48 530.27 0.33 

 128 gLCB11 I[104] -0.00 0.00 11.28 -1559.48 530.27 0.33 

 128 gLCB11 J[105] -0.00 0.00 14.73 -1559.48 -119.84 0.10 

 129 gLCB11 I[105] -0.00 0.00 14.73 -1559.48 -119.84 0.10 

 129 gLCB11 J[106] -0.00 0.00 18.18 -1559.48 -942.61 -0.12 

 130 gLCB11 I[106] -0.00 0.00 18.18 -1559.48 -942.61 -0.12 

 130 gLCB11 J[1] -0.00 0.00 21.64 -1559.48 -1938.03 -0.35 

 131 gLCB11 I[107] 13.92 -0.01 -9.64 1444.66 -163.42 -0.14 

 131 gLCB11 J[8] 13.92 -0.01 -6.62 1444.66 192.16 0.41 

 132 gLCB11 I[108] -6.19 0.02 3.62 -1888.52 -135.43 0.11 

 132 gLCB11 J[18] -6.19 0.02 6.64 -1888.52 -359.80 -0.87 

 133 gLCB11 I[109] 0.00 -0.00 -23.40 -1888.52 -5879.83 -0.58 

 133 gLCB11 J[110] 0.00 -0.00 -20.47 -1888.52 -4947.59 -0.39 

 134 gLCB11 I[110] 0.00 -0.00 -27.16 -1888.52 -4947.59 -0.39 

 134 gLCB11 J[111] 0.00 -0.00 -24.23 -1888.52 -3855.60 -0.19 

 135 gLCB11 I[111] 0.00 -0.00 -29.42 -1888.52 -3855.60 -0.19 

 135 gLCB11 J[112] 0.00 -0.00 -26.49 -1888.52 -2667.58 -0.00 

 136 gLCB11 I[112] 0.00 -0.00 -30.24 -1888.52 -2667.58 -0.00 

 136 gLCB11 J[47] 0.00 -0.00 -27.31 -1888.52 -1444.66 0.19 

 137 gLCB11 I[113] 2.37 -0.02 -1.94 1938.03 -177.27 -0.14 

 137 gLCB11 J[20] 2.37 -0.02 1.08 1938.03 -158.62 0.94 

 138 gLCB11 I[114] 0.00 0.00 -5.64 1938.03 -5357.69 0.74 

 138 gLCB11 J[115] 0.00 0.00 -3.13 1938.03 -5198.72 0.62 

 139 gLCB11 I[115] 0.00 0.00 -30.00 1938.03 -5198.72 0.62 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 139 gLCB11 J[116] 0.00 0.00 -27.50 1938.03 -4156.64 0.49 

 140 gLCB11 I[116] 0.00 0.00 -57.95 1938.03 -4156.64 0.49 

 140 gLCB11 J[37] 0.00 0.00 -55.45 1938.03 -2101.27 0.37 

 41 gLCB12 I[8] -0.00 0.00 12.05 46.14 -2634.30 0.35 

 41 gLCB12 J[99] -0.00 0.00 14.68 46.14 -3143.90 0.26 

 42 gLCB12 I[19] 2.65 -0.00 5.41 212.12 51.33 -0.02 

 42 gLCB12 J[113] 2.65 -0.00 8.43 212.12 -251.51 0.04 

 43 gLCB12 I[20] 0.00 -0.00 10.98 212.12 -1755.98 0.14 

 43 gLCB12 J[114] 0.00 -0.00 13.48 212.12 -2199.40 0.23 

 44 gLCB12 I[37] 0.00 -0.00 -41.64 212.12 -474.10 0.49 

 44 gLCB12 J[1] 0.00 -0.00 -41.12 212.12 -163.78 0.50 

 47 gLCB12 I[39] 0.00 0.00 -9.50 -163.78 46.14 -0.01 

 47 gLCB12 J[102] 0.00 0.00 -6.05 -163.78 434.73 -0.10 

 50 gLCB12 I[19] 5.17 0.00 2.64 -127.62 75.00 0.10 

 50 gLCB12 J[108] 5.17 0.00 5.66 -127.62 -106.56 0.01 

 51 gLCB12 I[18] -0.00 -0.00 17.81 -127.62 -168.62 0.21 

 51 gLCB12 J[109] -0.00 -0.00 20.74 -127.62 -987.87 0.28 

 59 gLCB12 I[47] 7.47 0.02 9.49 46.14 77.76 0.51 

 59 gLCB12 J[107] 7.47 0.02 12.51 46.14 -403.65 -0.15 

 98 gLCB12 I[99] -0.00 0.00 -7.43 46.14 -3143.90 0.26 

 98 gLCB12 J[100] -0.00 0.00 -4.79 46.14 -2910.94 0.17 

 99 gLCB12 I[100] -0.00 0.00 -29.39 46.14 -2910.94 0.17 

 99 gLCB12 J[101] -0.00 0.00 -26.76 46.14 -1840.54 0.08 

 100 gLCB12 I[101] -0.00 0.00 -53.89 46.14 -1840.54 0.08 

 100 gLCB12 J[39] -0.00 0.00 -51.26 46.14 163.78 -0.01 

 126 gLCB12 I[102] 0.00 0.00 -6.05 -163.78 434.73 -0.10 

 126 gLCB12 J[103] 0.00 0.00 -2.59 -163.78 650.67 -0.18 

 127 gLCB12 I[103] 0.00 0.00 -2.59 -163.78 650.67 -0.18 

 127 gLCB12 J[104] 0.00 0.00 0.86 -163.78 693.96 -0.26 

 128 gLCB12 I[104] 0.00 0.00 0.86 -163.78 693.96 -0.26 

 128 gLCB12 J[105] 0.00 0.00 4.31 -163.78 564.59 -0.34 

 129 gLCB12 I[105] 0.00 0.00 4.31 -163.78 564.59 -0.34 

 129 gLCB12 J[106] 0.00 0.00 7.77 -163.78 262.56 -0.42 

 130 gLCB12 I[106] 0.00 0.00 7.77 -163.78 262.56 -0.42 

 130 gLCB12 J[1] 0.00 0.00 11.22 -163.78 -212.12 -0.50 

 131 gLCB12 I[107] 7.47 -0.01 -6.84 46.14 -279.49 -0.05 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 131 gLCB12 J[8] 7.47 -0.01 -3.82 46.14 -46.40 0.40 

 132 gLCB12 I[108] 5.17 -0.01 -4.80 -127.62 -87.70 -0.07 

 132 gLCB12 J[18] 5.17 -0.01 -1.78 -127.62 56.14 0.18 

 133 gLCB12 I[109] -0.00 -0.00 8.79 -127.62 -987.87 0.28 

 133 gLCB12 J[110] -0.00 -0.00 11.73 -127.62 -1423.92 0.35 

 134 gLCB12 I[110] -0.00 -0.00 -1.12 -127.62 -1423.92 0.35 

 134 gLCB12 J[111] -0.00 -0.00 1.81 -127.62 -1438.66 0.42 

 135 gLCB12 I[111] -0.00 -0.00 -11.96 -127.62 -1438.66 0.42 

 135 gLCB12 J[112] -0.00 -0.00 -9.02 -127.62 -992.87 0.49 

 136 gLCB12 I[112] -0.00 -0.00 -23.74 -127.62 -992.87 0.49 

 136 gLCB12 J[47] -0.00 -0.00 -20.81 -127.62 -46.14 0.56 

 137 gLCB12 I[113] 2.65 -0.00 -4.17 212.12 -158.21 -0.06 

 137 gLCB12 J[20] 2.65 -0.00 -1.15 212.12 -41.98 0.09 

 138 gLCB12 I[114] 0.00 -0.00 -1.63 212.12 -2199.40 0.23 

 138 gLCB12 J[115] 0.00 -0.00 0.87 212.12 -2185.58 0.31 

 139 gLCB12 I[115] 0.00 -0.00 -16.39 212.12 -2185.58 0.31 

 139 gLCB12 J[116] 0.00 -0.00 -13.89 212.12 -1636.74 0.40 

 140 gLCB12 I[116] 0.00 -0.00 -33.32 212.12 -1636.74 0.40 

 140 gLCB12 J[37] 0.00 -0.00 -30.82 212.12 -474.10 0.49 

 41 gLCB13 I[8] -0.00 0.00 25.23 -441.37 -2936.45 0.30 

 41 gLCB13 J[99] -0.00 0.00 27.87 -441.37 -3948.71 0.11 

 42 gLCB13 I[19] 5.41 -0.02 -1.88 -579.37 4.48 -0.48 

 42 gLCB13 J[113] 5.41 -0.02 1.14 -579.37 20.59 0.18 

 43 gLCB13 I[20] 0.00 -0.00 27.98 -579.37 1121.14 -0.16 

 43 gLCB13 J[114] 0.00 -0.00 30.49 -579.37 61.35 0.01 

 44 gLCB13 I[37] 0.00 -0.00 -32.98 -579.37 162.83 0.53 

 44 gLCB13 J[1] 0.00 -0.00 -32.46 -579.37 408.23 0.57 

 47 gLCB13 I[39] 0.00 0.00 -13.76 408.23 -441.37 -0.44 

 47 gLCB13 J[102] 0.00 0.00 -10.31 408.23 160.39 -0.46 

 50 gLCB13 I[19] 9.91 0.02 -8.08 594.24 59.29 0.59 

 50 gLCB13 J[108] 9.91 0.02 -5.06 594.24 346.71 -0.12 

 51 gLCB13 I[18] -0.00 -0.00 31.84 594.24 4904.33 0.62 

 51 gLCB13 J[109] -0.00 -0.00 34.77 594.24 3488.85 0.64 

 59 gLCB13 I[47] 7.42 0.02 11.89 -441.37 148.03 0.61 

 59 gLCB13 J[107] 7.42 0.02 14.91 -441.37 -438.03 -0.21 

 98 gLCB13 I[99] -0.00 0.00 -0.55 -441.37 -3948.71 0.11 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 98 gLCB13 J[100] -0.00 0.00 2.08 -441.37 -3977.86 -0.07 

 99 gLCB13 I[100] -0.00 0.00 -30.77 -441.37 -3977.86 -0.07 

 99 gLCB13 J[101] -0.00 0.00 -28.14 -441.37 -2854.80 -0.25 

 100 gLCB13 I[101] -0.00 0.00 -65.49 -441.37 -2854.80 -0.25 

 100 gLCB13 J[39] -0.00 0.00 -62.86 -441.37 -408.23 -0.44 

 126 gLCB13 I[102] 0.00 0.00 -10.31 408.23 160.39 -0.46 

 126 gLCB13 J[103] 0.00 0.00 -6.86 408.23 589.50 -0.48 

 127 gLCB13 I[103] 0.00 0.00 -6.86 408.23 589.50 -0.48 

 127 gLCB13 J[104] 0.00 0.00 -3.40 408.23 845.95 -0.50 

 128 gLCB13 I[104] 0.00 0.00 -3.40 408.23 845.95 -0.50 

 128 gLCB13 J[105] 0.00 0.00 0.05 408.23 929.75 -0.52 

 129 gLCB13 I[105] 0.00 0.00 0.05 408.23 929.75 -0.52 

 129 gLCB13 J[106] 0.00 0.00 3.50 408.23 840.89 -0.55 

 130 gLCB13 I[106] 0.00 0.00 3.50 408.23 840.89 -0.55 

 130 gLCB13 J[1] 0.00 0.00 6.96 408.23 579.37 -0.57 

 131 gLCB13 I[107] 7.42 -0.01 -6.91 -441.37 -263.14 -0.00 

 131 gLCB13 J[8] 7.42 -0.01 -3.89 -441.37 -26.86 0.40 

 132 gLCB13 I[108] 9.91 -0.02 -7.36 594.24 75.07 -0.14 

 132 gLCB13 J[18] 9.91 -0.02 -4.34 594.24 330.92 0.61 

 133 gLCB13 I[109] -0.00 -0.00 27.88 594.24 3488.85 0.64 

 133 gLCB13 J[110] -0.00 -0.00 30.82 594.24 2241.41 0.66 

 134 gLCB13 I[110] -0.00 -0.00 21.72 594.24 2241.41 0.66 

 134 gLCB13 J[111] -0.00 -0.00 24.65 594.24 1256.00 0.68 

 135 gLCB13 I[111] -0.00 -0.00 13.37 594.24 1256.00 0.68 

 135 gLCB13 J[112] -0.00 -0.00 16.31 594.24 625.31 0.69 

 136 gLCB13 I[112] -0.00 -0.00 2.86 594.24 625.31 0.69 

 136 gLCB13 J[47] -0.00 -0.00 5.80 594.24 441.37 0.71 

 137 gLCB13 I[113] 5.41 0.01 -5.03 -579.37 -64.38 -0.03 

 137 gLCB13 J[20] 5.41 0.01 -2.01 -579.37 89.45 -0.27 

 138 gLCB13 I[114] 0.00 -0.00 15.79 -579.37 61.35 0.01 

 138 gLCB13 J[115] 0.00 -0.00 18.30 -579.37 -556.49 0.19 

 139 gLCB13 I[115] 0.00 -0.00 -0.74 -579.37 -556.49 0.19 

 139 gLCB13 J[116] 0.00 -0.00 1.77 -579.37 -575.20 0.36 

 140 gLCB13 I[116] 0.00 -0.00 -21.61 -579.37 -575.20 0.36 

 140 gLCB13 J[37] 0.00 -0.00 -19.11 -579.37 162.83 0.53 

 41 gLCB14 I[8] -0.00 0.00 11.57 41.13 -2618.95 0.34 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 41 gLCB14 J[99] -0.00 0.00 14.20 41.13 -3110.27 0.25 

 42 gLCB14 I[19] 2.63 -0.00 5.39 207.47 51.16 -0.02 

 42 gLCB14 J[113] 2.63 -0.00 8.41 207.47 -250.81 0.05 

 43 gLCB14 I[20] 0.00 -0.00 10.68 207.47 -1745.70 0.13 

 43 gLCB14 J[114] 0.00 -0.00 13.18 207.47 -2178.06 0.22 

 44 gLCB14 I[37] 0.00 -0.00 -41.06 207.47 -464.51 0.48 

 44 gLCB14 J[1] 0.00 -0.00 -40.55 207.47 -158.47 0.50 

 47 gLCB14 I[39] 0.00 0.00 -9.53 -158.47 41.13 -0.02 

 47 gLCB14 J[102] 0.00 0.00 -6.08 -158.47 431.34 -0.10 

 50 gLCB14 I[19] 5.16 0.00 2.69 -122.71 74.93 0.11 

 50 gLCB14 J[108] 5.16 0.00 5.71 -122.71 -108.70 0.00 

 51 gLCB14 I[18] -0.00 -0.00 17.68 -122.71 -184.86 0.21 

 51 gLCB14 J[109] -0.00 -0.00 20.61 -122.71 -998.51 0.28 

 59 gLCB14 I[47] 7.34 0.01 9.38 41.13 76.46 0.50 

 59 gLCB14 J[107] 7.34 0.01 12.40 41.13 -399.92 -0.15 

 98 gLCB14 I[99] -0.00 0.00 -7.55 41.13 -3110.27 0.25 

 98 gLCB14 J[100] -0.00 0.00 -4.92 41.13 -2872.57 0.16 

 99 gLCB14 I[100] -0.00 0.00 -29.08 41.13 -2872.57 0.16 

 99 gLCB14 J[101] -0.00 0.00 -26.45 41.13 -1814.10 0.07 

 100 gLCB14 I[101] -0.00 0.00 -53.06 41.13 -1814.10 0.07 

 100 gLCB14 J[39] -0.00 0.00 -50.42 41.13 158.47 -0.02 

 126 gLCB14 I[102] 0.00 0.00 -6.08 -158.47 431.34 -0.10 

 126 gLCB14 J[103] 0.00 0.00 -2.62 -158.47 648.89 -0.18 

 127 gLCB14 I[103] 0.00 0.00 -2.62 -158.47 648.89 -0.18 

 127 gLCB14 J[104] 0.00 0.00 0.83 -158.47 693.79 -0.26 

 128 gLCB14 I[104] 0.00 0.00 0.83 -158.47 693.79 -0.26 

 128 gLCB14 J[105] 0.00 0.00 4.28 -158.47 566.02 -0.34 

 129 gLCB14 I[105] 0.00 0.00 4.28 -158.47 566.02 -0.34 

 129 gLCB14 J[106] 0.00 0.00 7.73 -158.47 265.61 -0.42 

 130 gLCB14 I[106] 0.00 0.00 7.73 -158.47 265.61 -0.42 

 130 gLCB14 J[1] 0.00 0.00 11.19 -158.47 -207.47 -0.50 

 131 gLCB14 I[107] 7.34 -0.01 -6.75 41.13 -276.27 -0.04 

 131 gLCB14 J[8] 7.34 -0.01 -3.73 41.13 -47.19 0.40 

 132 gLCB14 I[108] 5.16 -0.01 -4.82 -122.71 -89.26 -0.07 

 132 gLCB14 J[18] 5.16 -0.01 -1.80 -122.71 55.50 0.18 

 133 gLCB14 I[109] -0.00 -0.00 8.65 -122.71 -998.51 0.28 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 133 gLCB14 J[110] -0.00 -0.00 11.58 -122.71 -1428.49 0.35 

 134 gLCB14 I[110] -0.00 -0.00 -1.25 -122.71 -1428.49 0.35 

 134 gLCB14 J[111] -0.00 -0.00 1.69 -122.71 -1437.84 0.42 

 135 gLCB14 I[111] -0.00 -0.00 -12.04 -122.71 -1437.84 0.42 

 135 gLCB14 J[112] -0.00 -0.00 -9.11 -122.71 -988.47 0.49 

 136 gLCB14 I[112] -0.00 -0.00 -23.76 -122.71 -988.47 0.49 

 136 gLCB14 J[47] -0.00 -0.00 -20.82 -122.71 -41.13 0.55 

 137 gLCB14 I[113] 2.63 -0.00 -4.18 207.47 -158.26 -0.06 

 137 gLCB14 J[20] 2.63 -0.00 -1.16 207.47 -41.39 0.08 

 138 gLCB14 I[114] 0.00 -0.00 -1.78 207.47 -2178.06 0.22 

 138 gLCB14 J[115] 0.00 -0.00 0.72 207.47 -2158.96 0.31 

 139 gLCB14 I[115] 0.00 -0.00 -16.31 207.47 -2158.96 0.31 

 139 gLCB14 J[116] 0.00 -0.00 -13.80 207.47 -1613.18 0.39 

 140 gLCB14 I[116] 0.00 -0.00 -32.94 207.47 -1613.18 0.39 

 140 gLCB14 J[37] 0.00 -0.00 -30.44 207.47 -464.51 0.48 

 41 gLCB15 I[8] -0.00 0.00 24.76 -446.38 -2921.10 0.29 

 41 gLCB15 J[99] -0.00 0.00 27.39 -446.38 -3915.08 0.11 

 42 gLCB15 I[19] 5.39 -0.02 -1.90 -584.03 4.32 -0.48 

 42 gLCB15 J[113] 5.39 -0.02 1.12 -584.03 21.29 0.19 

 43 gLCB15 I[20] 0.00 -0.00 27.68 -584.03 1131.41 -0.17 

 43 gLCB15 J[114] 0.00 -0.00 30.18 -584.03 82.69 0.01 

 44 gLCB15 I[37] 0.00 -0.00 -32.41 -584.03 172.42 0.53 

 44 gLCB15 J[1] 0.00 -0.00 -31.89 -584.03 413.53 0.56 

 47 gLCB15 I[39] 0.00 0.00 -13.79 413.53 -446.38 -0.44 

 47 gLCB15 J[102] 0.00 0.00 -10.34 413.53 157.00 -0.46 

 50 gLCB15 I[19] 9.89 0.02 -8.03 599.15 59.23 0.60 

 50 gLCB15 J[108] 9.89 0.02 -5.01 599.15 344.57 -0.12 

 51 gLCB15 I[18] -0.00 -0.00 31.71 599.15 4888.09 0.62 

 51 gLCB15 J[109] -0.00 -0.00 34.64 599.15 3478.21 0.64 

 59 gLCB15 I[47] 7.29 0.02 11.77 -446.37 146.73 0.60 

 59 gLCB15 J[107] 7.29 0.02 14.79 -446.37 -434.30 -0.21 

 98 gLCB15 I[99] -0.00 0.00 -0.68 -446.38 -3915.08 0.11 

 98 gLCB15 J[100] -0.00 0.00 1.96 -446.38 -3939.50 -0.08 

 99 gLCB15 I[100] -0.00 0.00 -30.46 -446.38 -3939.50 -0.08 

 99 gLCB15 J[101] -0.00 0.00 -27.83 -446.38 -2828.36 -0.26 

 100 gLCB15 I[101] -0.00 0.00 -64.66 -446.38 -2828.36 -0.26 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 100 gLCB15 J[39] -0.00 0.00 -62.02 -446.38 -413.53 -0.44 

 126 gLCB15 I[102] 0.00 0.00 -10.34 413.53 157.00 -0.46 

 126 gLCB15 J[103] 0.00 0.00 -6.89 413.53 587.72 -0.48 

 127 gLCB15 I[103] 0.00 0.00 -6.89 413.53 587.72 -0.48 

 127 gLCB15 J[104] 0.00 0.00 -3.43 413.53 845.78 -0.50 

 128 gLCB15 I[104] 0.00 0.00 -3.43 413.53 845.78 -0.50 

 128 gLCB15 J[105] 0.00 0.00 0.02 413.53 931.19 -0.52 

 129 gLCB15 I[105] 0.00 0.00 0.02 413.53 931.19 -0.52 

 129 gLCB15 J[106] 0.00 0.00 3.47 413.53 843.94 -0.54 

 130 gLCB15 I[106] 0.00 0.00 3.47 413.53 843.94 -0.54 

 130 gLCB15 J[1] 0.00 0.00 6.92 413.53 584.03 -0.56 

 131 gLCB15 I[107] 7.29 -0.01 -6.82 -446.37 -259.92 -0.00 

 131 gLCB15 J[8] 7.29 -0.01 -3.80 -446.37 -27.65 0.39 

 132 gLCB15 I[108] 9.89 -0.02 -7.38 599.15 73.51 -0.14 

 132 gLCB15 J[18] 9.89 -0.02 -4.36 599.15 330.29 0.61 

 133 gLCB15 I[109] -0.00 -0.00 27.74 599.15 3478.21 0.64 

 133 gLCB15 J[110] -0.00 -0.00 30.68 599.15 2236.84 0.66 

 134 gLCB15 I[110] -0.00 -0.00 21.59 599.15 2236.84 0.66 

 134 gLCB15 J[111] -0.00 -0.00 24.53 599.15 1256.82 0.67 

 135 gLCB15 I[111] -0.00 -0.00 13.29 599.15 1256.82 0.67 

 135 gLCB15 J[112] -0.00 -0.00 16.22 599.15 629.70 0.69 

 136 gLCB15 I[112] -0.00 -0.00 2.85 599.15 629.70 0.69 

 136 gLCB15 J[47] -0.00 -0.00 5.78 599.15 446.37 0.71 

 137 gLCB15 I[113] 5.39 0.01 -5.04 -584.03 -64.44 -0.02 

 137 gLCB15 J[20] 5.39 0.01 -2.02 -584.03 90.04 -0.27 

 138 gLCB15 I[114] 0.00 -0.00 15.65 -584.03 82.69 0.01 

 138 gLCB15 J[115] 0.00 -0.00 18.15 -584.03 -529.87 0.18 

 139 gLCB15 I[115] 0.00 -0.00 -0.65 -584.03 -529.87 0.18 

 139 gLCB15 J[116] 0.00 -0.00 1.85 -584.03 -551.64 0.35 

 140 gLCB15 I[116] 0.00 -0.00 -21.23 -584.03 -551.64 0.35 

 140 gLCB15 J[37] 0.00 -0.00 -18.72 -584.03 172.42 0.53 

 41 gLCB16 I[8] -0.00 0.00 0.19 -106.62 -3778.07 0.33 

 41 gLCB16 J[99] -0.00 0.00 2.82 -106.62 -3835.58 0.23 

 42 gLCB16 I[19] 1.54 -0.00 6.28 104.62 40.78 -0.11 

 42 gLCB16 J[113] 1.54 -0.00 9.30 104.62 -300.22 0.07 

 43 gLCB16 I[20] 0.00 -0.00 2.46 104.62 -2190.53 0.08 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 43 gLCB16 J[114] 0.00 -0.00 4.96 104.62 -2325.13 0.18 

 44 gLCB16 I[37] 0.00 -0.00 -36.81 104.62 -320.71 0.49 

 44 gLCB16 J[1] 0.00 -0.00 -36.30 104.62 -46.55 0.51 

 47 gLCB16 I[39] 0.00 0.00 -10.37 -46.55 -106.62 -0.10 

 47 gLCB16 J[102] 0.00 0.00 -6.91 -46.55 325.35 -0.17 

 50 gLCB16 I[19] 6.02 0.01 4.66 17.96 84.61 0.20 

 50 gLCB16 J[108] 6.02 0.01 7.68 17.96 -185.32 -0.02 

 51 gLCB16 I[18] -0.00 -0.00 20.77 17.96 -698.46 0.29 

 51 gLCB16 J[109] -0.00 -0.00 23.70 17.96 -1643.48 0.35 

 59 gLCB16 I[47] 5.72 0.02 11.57 -106.62 72.86 0.52 

 59 gLCB16 J[107] 5.72 0.02 14.59 -106.62 -499.32 -0.16 

 98 gLCB16 I[99] -0.00 0.00 -16.92 -106.62 -3835.58 0.23 

 98 gLCB16 J[100] -0.00 0.00 -14.29 -106.62 -3240.54 0.12 

 99 gLCB16 I[100] -0.00 0.00 -34.94 -106.62 -3240.54 0.12 

 99 gLCB16 J[101] -0.00 0.00 -32.31 -106.62 -1958.53 0.01 

 100 gLCB16 I[101] -0.00 0.00 -53.91 -106.62 -1958.53 0.01 

 100 gLCB16 J[39] -0.00 0.00 -51.28 -106.62 46.55 -0.10 

 126 gLCB16 I[102] 0.00 0.00 -6.91 -46.55 325.35 -0.17 

 126 gLCB16 J[103] 0.00 0.00 -3.46 -46.55 584.67 -0.23 

 127 gLCB16 I[103] 0.00 0.00 -3.46 -46.55 584.67 -0.23 

 127 gLCB16 J[104] 0.00 0.00 -0.01 -46.55 671.33 -0.30 

 128 gLCB16 I[104] 0.00 0.00 -0.01 -46.55 671.33 -0.30 

 128 gLCB16 J[105] 0.00 0.00 3.45 -46.55 585.34 -0.37 

 129 gLCB16 I[105] 0.00 0.00 3.45 -46.55 585.34 -0.37 

 129 gLCB16 J[106] 0.00 0.00 6.90 -46.55 326.69 -0.44 

 130 gLCB16 I[106] 0.00 0.00 6.90 -46.55 326.69 -0.44 

 130 gLCB16 J[1] 0.00 0.00 10.35 -46.55 -104.62 -0.51 

 131 gLCB16 I[107] 5.72 -0.01 -5.99 -106.62 -311.29 -0.04 

 131 gLCB16 J[8] 5.72 -0.01 -2.97 -106.62 -115.17 0.39 

 132 gLCB16 I[108] 6.02 -0.01 -5.86 17.96 -145.54 -0.08 

 132 gLCB16 J[18] 6.02 -0.01 -2.84 17.96 44.83 0.26 

 133 gLCB16 I[109] -0.00 -0.00 8.71 17.96 -1643.48 0.35 

 133 gLCB16 J[110] -0.00 -0.00 11.64 17.96 -2075.94 0.41 

 134 gLCB16 I[110] -0.00 -0.00 -4.29 17.96 -2075.94 0.41 

 134 gLCB16 J[111] -0.00 -0.00 -1.35 17.96 -1956.18 0.46 

 135 gLCB16 I[111] -0.00 -0.00 -18.25 17.96 -1956.18 0.46 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 135 gLCB16 J[112] -0.00 -0.00 -15.31 17.96 -1242.94 0.52 

 136 gLCB16 I[112] -0.00 -0.00 -33.22 17.96 -1242.94 0.52 

 136 gLCB16 J[47] -0.00 -0.00 -30.29 17.96 106.62 0.58 

 137 gLCB16 I[113] 1.54 -0.00 -4.39 104.62 -192.60 -0.05 

 137 gLCB16 J[20] 1.54 -0.00 -1.36 104.62 -66.84 0.02 

 138 gLCB16 I[114] 0.00 -0.00 -8.07 104.62 -2325.13 0.18 

 138 gLCB16 J[115] 0.00 -0.00 -5.57 104.62 -2077.81 0.28 

 139 gLCB16 I[115] 0.00 -0.00 -19.41 104.62 -2077.81 0.28 

 139 gLCB16 J[116] 0.00 -0.00 -16.91 104.62 -1419.61 0.38 

 140 gLCB16 I[116] 0.00 -0.00 -31.57 104.62 -1419.61 0.38 

 140 gLCB16 J[37] 0.00 -0.00 -29.06 104.62 -320.71 0.49 

 41 gLCB17 I[8] 0.00 0.01 22.17 -919.14 -4281.65 0.24 

 41 gLCB17 J[99] 0.00 0.01 24.80 -919.14 -5176.93 -0.02 

 42 gLCB17 I[19] 6.14 -0.03 -5.87 -1214.55 -37.30 -0.87 

 42 gLCB17 J[113] 6.14 -0.03 -2.85 -1214.55 153.28 0.31 

 43 gLCB17 I[20] -0.00 -0.01 30.80 -1214.55 2604.66 -0.42 

 43 gLCB17 J[114] -0.00 -0.01 33.30 -1214.55 1442.79 -0.18 

 44 gLCB17 I[37] -0.00 -0.01 -22.38 -1214.55 740.85 0.57 

 44 gLCB17 J[1] -0.00 -0.01 -21.87 -1214.55 906.79 0.62 

 47 gLCB17 I[39] 0.01 -0.00 -17.47 906.79 -919.14 -0.80 

 47 gLCB17 J[102] 0.01 -0.00 -14.02 906.79 -131.88 -0.77 

 50 gLCB17 I[19] 13.91 0.03 -13.21 1221.06 58.43 1.01 

 50 gLCB17 J[108] 13.91 0.03 -10.19 1221.06 570.12 -0.23 

 51 gLCB17 I[18] -0.01 0.00 44.15 1221.06 7756.46 0.97 

 51 gLCB17 J[109] -0.01 0.00 47.08 1221.06 5817.72 0.94 

 59 gLCB17 I[47] 5.63 0.02 15.55 -919.13 189.97 0.69 

 59 gLCB17 J[107] 5.63 0.02 18.58 -919.13 -556.62 -0.26 

 98 gLCB17 I[99] 0.00 0.01 -5.47 -919.14 -5176.93 -0.02 

 98 gLCB17 J[100] 0.00 0.01 -2.83 -919.14 -5018.75 -0.28 

 99 gLCB17 I[100] 0.00 0.01 -37.25 -919.14 -5018.75 -0.28 

 99 gLCB17 J[101] 0.00 0.01 -34.61 -919.14 -3648.97 -0.54 

 100 gLCB17 I[101] 0.00 0.01 -73.24 -919.14 -3648.97 -0.54 

 100 gLCB17 J[39] 0.00 0.01 -70.61 -919.14 -906.79 -0.80 

 126 gLCB17 I[102] 0.01 -0.00 -14.02 906.79 -131.88 -0.77 

 126 gLCB17 J[103] 0.01 -0.00 -10.57 906.79 482.72 -0.74 

 127 gLCB17 I[103] 0.01 -0.00 -10.57 906.79 482.72 -0.74 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 127 gLCB17 J[104] 0.01 -0.00 -7.11 906.79 924.66 -0.71 

 128 gLCB17 I[104] 0.01 -0.00 -7.11 906.79 924.66 -0.71 

 128 gLCB17 J[105] 0.01 -0.00 -3.66 906.79 1193.94 -0.68 

 129 gLCB17 I[105] 0.01 -0.00 -3.66 906.79 1193.94 -0.68 

 129 gLCB17 J[106] 0.01 -0.00 -0.21 906.79 1290.57 -0.65 

 130 gLCB17 I[106] 0.01 -0.00 -0.21 906.79 1290.57 -0.65 

 130 gLCB17 J[1] 0.01 -0.00 3.25 906.79 1214.55 -0.62 

 131 gLCB17 I[107] 5.63 -0.01 -6.12 -919.13 -284.05 0.03 

 131 gLCB17 J[8] 5.63 -0.01 -3.09 -919.13 -82.60 0.39 

 132 gLCB17 I[108] 13.91 -0.03 -10.13 1221.06 125.75 -0.20 

 132 gLCB17 J[18] 13.91 -0.03 -7.11 1221.06 502.81 0.98 

 133 gLCB17 I[109] -0.01 0.00 40.53 1221.06 5817.72 0.94 

 133 gLCB17 J[110] -0.01 0.00 43.46 1221.06 4032.94 0.92 

 134 gLCB17 I[110] -0.01 0.00 33.78 1221.06 4032.94 0.92 

 134 gLCB17 J[111] -0.01 0.00 36.71 1221.06 2534.93 0.89 

 135 gLCB17 I[111] -0.01 0.00 23.97 1221.06 2534.93 0.89 

 135 gLCB17 J[112] -0.01 0.00 26.90 1221.06 1454.02 0.86 

 136 gLCB17 I[112] -0.01 0.00 11.12 1221.06 1454.02 0.86 

 136 gLCB17 J[47] -0.01 0.00 14.05 1221.06 919.13 0.84 

 137 gLCB17 I[113] 6.14 0.01 -5.82 -1214.55 -36.23 0.01 

 137 gLCB17 J[20] 6.14 0.01 -2.80 -1214.55 152.21 -0.57 

 138 gLCB17 I[114] -0.00 -0.01 20.97 -1214.55 1442.79 -0.18 

 138 gLCB17 J[115] -0.00 -0.01 23.47 -1214.55 637.35 0.07 

 139 gLCB17 I[115] -0.00 -0.01 6.69 -1214.55 637.35 0.07 

 139 gLCB17 J[116] -0.00 -0.01 9.19 -1214.55 349.61 0.32 

 140 gLCB17 I[116] -0.00 -0.01 -12.04 -1214.55 349.61 0.32 

 140 gLCB17 J[37] -0.00 -0.01 -9.54 -1214.55 740.85 0.57 

 41 gLCB18 I[8] -0.00 0.00 53.70 567.81 602.62 0.48 

 41 gLCB18 J[99] -0.00 0.00 56.33 567.81 -1494.82 0.43 

 42 gLCB18 I[19] 6.28 0.01 3.04 593.66 85.04 0.33 

 42 gLCB18 J[113] 6.28 0.01 6.07 593.66 -114.27 -0.05 

 43 gLCB18 I[20] 0.00 -0.00 40.40 593.66 -582.46 0.40 

 43 gLCB18 J[114] 0.00 -0.00 42.91 593.66 -2092.50 0.44 

 44 gLCB18 I[37] 0.00 -0.00 -63.34 593.66 -1055.78 0.57 

 44 gLCB18 J[1] 0.00 -0.00 -62.82 593.66 -582.65 0.58 

 47 gLCB18 I[39] 0.00 0.00 -6.49 -582.65 567.81 0.30 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 47 gLCB18 J[102] 0.00 0.00 -3.03 -582.65 805.87 0.16 

 50 gLCB18 I[19] 2.84 -0.01 -4.02 -626.52 46.97 -0.24 

 50 gLCB18 J[108] 2.84 -0.01 -1.00 -626.52 156.74 0.10 

 51 gLCB18 I[18] -0.00 -0.00 10.60 -626.52 1626.60 -0.05 

 51 gLCB18 J[109] -0.00 -0.00 13.53 -626.52 1113.75 0.08 

 59 gLCB18 I[47] 14.42 0.02 4.73 567.81 109.01 0.55 

 59 gLCB18 J[107] 14.42 0.02 7.75 567.81 -163.98 -0.14 

 98 gLCB18 I[99] -0.00 0.00 22.64 567.81 -1494.82 0.43 

 98 gLCB18 J[100] -0.00 0.00 25.27 567.81 -2408.09 0.39 

 99 gLCB18 I[100] -0.00 0.00 -16.70 567.81 -2408.09 0.39 

 99 gLCB18 J[101] -0.00 0.00 -14.07 567.81 -1821.41 0.35 

 100 gLCB18 I[101] -0.00 0.00 -64.37 567.81 -1821.41 0.35 

 100 gLCB18 J[39] -0.00 0.00 -61.74 567.81 582.65 0.30 

 126 gLCB18 I[102] 0.00 0.00 -3.03 -582.65 805.87 0.16 

 126 gLCB18 J[103] 0.00 0.00 0.42 -582.65 871.28 0.01 

 127 gLCB18 I[103] 0.00 0.00 0.42 -582.65 871.28 0.01 

 127 gLCB18 J[104] 0.00 0.00 3.87 -582.65 764.03 -0.14 

 128 gLCB18 I[104] 0.00 0.00 3.87 -582.65 764.03 -0.14 

 128 gLCB18 J[105] 0.00 0.00 7.32 -582.65 484.12 -0.28 

 129 gLCB18 I[105] 0.00 0.00 7.32 -582.65 484.12 -0.28 

 129 gLCB18 J[106] 0.00 0.00 10.78 -582.65 31.56 -0.43 

 130 gLCB18 I[106] 0.00 0.00 10.78 -582.65 31.56 -0.43 

 130 gLCB18 J[1] 0.00 0.00 14.23 -582.65 -593.66 -0.58 

 131 gLCB18 I[107] 14.42 -0.01 -10.53 567.81 -224.87 -0.09 

 131 gLCB18 J[8] 14.42 -0.01 -7.51 567.81 169.90 0.50 

 132 gLCB18 I[108] 2.84 0.00 -1.34 -626.52 105.57 -0.03 

 132 gLCB18 J[18] 2.84 0.00 1.68 -626.52 98.14 -0.11 

 133 gLCB18 I[109] -0.00 -0.00 10.85 -626.52 1113.75 0.08 

 133 gLCB18 J[110] -0.00 -0.00 13.79 -626.52 590.05 0.20 

 134 gLCB18 I[110] -0.00 -0.00 9.98 -626.52 590.05 0.20 

 134 gLCB18 J[111] -0.00 -0.00 12.92 -626.52 103.48 0.33 

 135 gLCB18 I[111] -0.00 -0.00 7.99 -626.52 103.48 0.33 

 135 gLCB18 J[112] -0.00 -0.00 10.92 -626.52 -298.34 0.45 

 136 gLCB18 I[112] -0.00 -0.00 4.87 -626.52 -298.34 0.45 

 136 gLCB18 J[47] -0.00 -0.00 7.81 -626.52 -567.81 0.58 

 137 gLCB18 I[113] 6.28 -0.01 -3.33 593.66 -54.38 -0.10 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 137 gLCB18 J[20] 6.28 -0.01 -0.31 593.66 25.16 0.38 

 138 gLCB18 I[114] 0.00 -0.00 19.54 593.66 -2092.50 0.44 

 138 gLCB18 J[115] 0.00 -0.00 22.04 593.66 -2846.11 0.49 

 139 gLCB18 I[115] 0.00 -0.00 -8.41 593.66 -2846.11 0.49 

 139 gLCB18 J[116] 0.00 -0.00 -5.91 593.66 -2586.57 0.53 

 140 gLCB18 I[116] 0.00 -0.00 -43.48 593.66 -2586.57 0.53 

 140 gLCB18 J[37] 0.00 -0.00 -40.98 593.66 -1055.78 0.57 

 41 gLCB19 I[8] -0.00 -0.00 40.51 1055.32 904.77 0.53 

 41 gLCB19 J[99] -0.00 -0.00 43.15 1055.32 -690.01 0.58 

 42 gLCB19 I[19] 3.52 0.02 10.34 1385.15 131.89 0.79 

 42 gLCB19 J[113] 3.52 0.02 13.36 1385.15 -386.37 -0.19 

 43 gLCB19 I[20] 0.00 0.00 23.40 1385.15 -3459.58 0.70 

 43 gLCB19 J[114] 0.00 0.00 25.90 1385.15 -4353.25 0.66 

 44 gLCB19 I[37] 0.00 0.00 -72.00 1385.15 -1692.71 0.52 

 44 gLCB19 J[1] 0.00 0.00 -71.48 1385.15 -1154.65 0.51 

 47 gLCB19 I[39] -0.00 0.00 -2.22 -1154.65 1055.32 0.72 

 47 gLCB19 J[102] -0.00 0.00 1.23 -1154.65 1080.21 0.52 

 50 gLCB19 I[19] -1.89 -0.02 6.70 -1348.38 62.68 -0.73 

 50 gLCB19 J[108] -1.89 -0.02 9.72 -1348.38 -296.53 0.23 

 51 gLCB19 I[18] 0.00 -0.00 -3.43 -1348.38 -3446.36 -0.46 

 51 gLCB19 J[109] 0.00 -0.00 -0.49 -1348.38 -3362.97 -0.28 

 59 gLCB19 I[47] 14.47 0.01 2.34 1055.32 38.74 0.45 

 59 gLCB19 J[107] 14.47 0.01 5.36 1055.32 -129.60 -0.08 

 98 gLCB19 I[99] -0.00 -0.00 15.76 1055.32 -690.01 0.58 

 98 gLCB19 J[100] -0.00 -0.00 18.40 1055.32 -1341.17 0.63 

 99 gLCB19 I[100] -0.00 -0.00 -15.32 1055.32 -1341.17 0.63 

 99 gLCB19 J[101] -0.00 -0.00 -12.69 1055.32 -807.15 0.68 

 100 gLCB19 I[101] -0.00 -0.00 -52.77 1055.32 -807.15 0.68 

 100 gLCB19 J[39] -0.00 -0.00 -50.14 1055.32 1154.65 0.72 

 126 gLCB19 I[102] -0.00 0.00 1.23 -1154.65 1080.21 0.52 

 126 gLCB19 J[103] -0.00 0.00 4.68 -1154.65 932.45 0.31 

 127 gLCB19 I[103] -0.00 0.00 4.68 -1154.65 932.45 0.31 

 127 gLCB19 J[104] -0.00 0.00 8.13 -1154.65 612.04 0.11 

 128 gLCB19 I[104] -0.00 0.00 8.13 -1154.65 612.04 0.11 

 128 gLCB19 J[105] -0.00 0.00 11.59 -1154.65 118.96 -0.10 

 129 gLCB19 I[105] -0.00 0.00 11.59 -1154.65 118.96 -0.10 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 129 gLCB19 J[106] -0.00 0.00 15.04 -1154.65 -546.77 -0.31 

 130 gLCB19 I[106] -0.00 0.00 15.04 -1154.65 -546.77 -0.31 

 130 gLCB19 J[1] -0.00 0.00 18.49 -1154.65 -1385.15 -0.51 

 131 gLCB19 I[107] 14.47 -0.01 -10.46 1055.32 -241.21 -0.13 

 131 gLCB19 J[8] 14.47 -0.01 -7.44 1055.32 150.35 0.50 

 132 gLCB19 I[108] -1.89 0.01 1.22 -1348.38 -57.21 0.05 

 132 gLCB19 J[18] -1.89 0.01 4.24 -1348.38 -176.65 -0.55 

 133 gLCB19 I[109] 0.00 -0.00 -8.24 -1348.38 -3362.97 -0.28 

 133 gLCB19 J[110] 0.00 -0.00 -5.30 -1348.38 -3075.28 -0.10 

 134 gLCB19 I[110] 0.00 -0.00 -12.86 -1348.38 -3075.28 -0.10 

 134 gLCB19 J[111] 0.00 -0.00 -9.92 -1348.38 -2591.19 0.07 

 135 gLCB19 I[111] 0.00 -0.00 -17.34 -1348.38 -2591.19 0.07 

 135 gLCB19 J[112] 0.00 -0.00 -14.41 -1348.38 -1916.52 0.25 

 136 gLCB19 I[112] 0.00 -0.00 -21.73 -1348.38 -1916.52 0.25 

 136 gLCB19 J[47] 0.00 -0.00 -18.80 -1348.38 -1055.32 0.42 

 137 gLCB19 I[113] 3.52 -0.02 -2.47 1385.15 -148.21 -0.13 

 137 gLCB19 J[20] 3.52 -0.02 0.55 1385.15 -106.27 0.73 

 138 gLCB19 I[114] 0.00 0.00 2.11 1385.15 -4353.25 0.66 

 138 gLCB19 J[115] 0.00 0.00 4.62 1385.15 -4475.21 0.61 

 139 gLCB19 I[115] 0.00 0.00 -24.07 1385.15 -4475.21 0.61 

 139 gLCB19 J[116] 0.00 0.00 -21.56 1385.15 -3648.11 0.57 

 140 gLCB19 I[116] 0.00 0.00 -55.19 1385.15 -3648.11 0.57 

 140 gLCB19 J[37] 0.00 0.00 -52.69 1385.15 -1692.71 0.52 

 41 gLCB20 I[8] -0.00 0.00 53.22 562.81 617.97 0.47 

 41 gLCB20 J[99] -0.00 0.00 55.85 562.81 -1461.20 0.43 

 42 gLCB20 I[19] 6.26 0.01 3.03 589.00 84.88 0.32 

 42 gLCB20 J[113] 6.26 0.01 6.05 589.00 -113.57 -0.05 

 43 gLCB20 I[20] 0.00 -0.00 40.10 589.00 -572.19 0.40 

 43 gLCB20 J[114] 0.00 -0.00 42.60 589.00 -2071.16 0.44 

 44 gLCB20 I[37] 0.00 -0.00 -62.77 589.00 -1046.18 0.56 

 44 gLCB20 J[1] 0.00 -0.00 -62.25 589.00 -577.34 0.57 

 47 gLCB20 I[39] 0.00 0.00 -6.52 -577.34 562.81 0.30 

 47 gLCB20 J[102] 0.00 0.00 -3.07 -577.34 802.48 0.15 

 50 gLCB20 I[19] 2.82 -0.01 -3.97 -621.61 46.91 -0.23 

 50 gLCB20 J[108] 2.82 -0.01 -0.95 -621.61 154.60 0.10 

 51 gLCB20 I[18] -0.00 -0.00 10.47 -621.61 1610.36 -0.05 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 51 gLCB20 J[109] -0.00 -0.00 13.40 -621.61 1103.11 0.08 

 59 gLCB20 I[47] 14.29 0.02 4.61 562.81 107.70 0.55 

 59 gLCB20 J[107] 14.29 0.02 7.64 562.81 -160.25 -0.14 

 98 gLCB20 I[99] -0.00 0.00 22.51 562.81 -1461.20 0.43 

 98 gLCB20 J[100] -0.00 0.00 25.15 562.81 -2369.72 0.38 

 99 gLCB20 I[100] -0.00 0.00 -16.39 562.81 -2369.72 0.38 

 99 gLCB20 J[101] -0.00 0.00 -13.76 562.81 -1794.97 0.34 

 100 gLCB20 I[101] -0.00 0.00 -63.54 562.81 -1794.97 0.34 

 100 gLCB20 J[39] -0.00 0.00 -60.91 562.81 577.34 0.30 

 126 gLCB20 I[102] 0.00 0.00 -3.07 -577.34 802.48 0.15 

 126 gLCB20 J[103] 0.00 0.00 0.39 -577.34 869.50 0.01 

 127 gLCB20 I[103] 0.00 0.00 0.39 -577.34 869.50 0.01 

 127 gLCB20 J[104] 0.00 0.00 3.84 -577.34 763.86 -0.14 

 128 gLCB20 I[104] 0.00 0.00 3.84 -577.34 763.86 -0.14 

 128 gLCB20 J[105] 0.00 0.00 7.29 -577.34 485.56 -0.28 

 129 gLCB20 I[105] 0.00 0.00 7.29 -577.34 485.56 -0.28 

 129 gLCB20 J[106] 0.00 0.00 10.75 -577.34 34.61 -0.43 

 130 gLCB20 I[106] 0.00 0.00 10.75 -577.34 34.61 -0.43 

 130 gLCB20 J[1] 0.00 0.00 14.20 -577.34 -589.00 -0.57 

 131 gLCB20 I[107] 14.29 -0.01 -10.44 562.81 -221.65 -0.09 

 131 gLCB20 J[8] 14.29 -0.01 -7.42 562.81 169.11 0.50 

 132 gLCB20 I[108] 2.82 0.00 -1.36 -621.61 104.01 -0.03 

 132 gLCB20 J[18] 2.82 0.00 1.66 -621.61 97.50 -0.11 

 133 gLCB20 I[109] -0.00 -0.00 10.71 -621.61 1103.11 0.08 

 133 gLCB20 J[110] -0.00 -0.00 13.65 -621.61 585.48 0.20 

 134 gLCB20 I[110] -0.00 -0.00 9.85 -621.61 585.48 0.20 

 134 gLCB20 J[111] -0.00 -0.00 12.79 -621.61 104.30 0.33 

 135 gLCB20 I[111] -0.00 -0.00 7.90 -621.61 104.30 0.33 

 135 gLCB20 J[112] -0.00 -0.00 10.84 -621.61 -293.94 0.45 

 136 gLCB20 I[112] -0.00 -0.00 4.86 -621.61 -293.94 0.45 

 136 gLCB20 J[47] -0.00 -0.00 7.79 -621.61 -562.81 0.57 

 137 gLCB20 I[113] 6.26 -0.01 -3.34 589.00 -54.43 -0.10 

 137 gLCB20 J[20] 6.26 -0.01 -0.32 589.00 25.75 0.37 

 138 gLCB20 I[114] 0.00 -0.00 19.39 589.00 -2071.16 0.44 

 138 gLCB20 J[115] 0.00 -0.00 21.90 589.00 -2819.49 0.48 

 139 gLCB20 I[115] 0.00 -0.00 -8.33 589.00 -2819.49 0.48 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 139 gLCB20 J[116] 0.00 -0.00 -5.82 589.00 -2563.01 0.52 

 140 gLCB20 I[116] 0.00 -0.00 -43.10 589.00 -2563.01 0.52 

 140 gLCB20 J[37] 0.00 -0.00 -40.59 589.00 -1046.18 0.56 

 41 gLCB21 I[8] -0.00 -0.00 40.03 1050.31 920.11 0.53 

 41 gLCB21 J[99] -0.00 -0.00 42.67 1050.31 -656.39 0.57 

 42 gLCB21 I[19] 3.50 0.02 10.32 1380.49 131.73 0.78 

 42 gLCB21 J[113] 3.50 0.02 13.34 1380.49 -385.67 -0.19 

 43 gLCB21 I[20] 0.00 0.00 23.10 1380.50 -3449.31 0.70 

 43 gLCB21 J[114] 0.00 0.00 25.60 1380.50 -4331.91 0.65 

 44 gLCB21 I[37] 0.00 0.00 -71.43 1380.50 -1683.12 0.51 

 44 gLCB21 J[1] 0.00 0.00 -70.91 1380.50 -1149.35 0.50 

 47 gLCB21 I[39] -0.00 0.00 -2.26 -1149.35 1050.31 0.72 

 47 gLCB21 J[102] -0.00 0.00 1.20 -1149.35 1076.82 0.51 

 50 gLCB21 I[19] -1.91 -0.02 6.75 -1343.47 62.61 -0.72 

 50 gLCB21 J[108] -1.91 -0.02 9.77 -1343.47 -298.67 0.22 

 51 gLCB21 I[18] 0.00 -0.00 -3.56 -1343.47 -3462.59 -0.45 

 51 gLCB21 J[109] 0.00 -0.00 -0.63 -1343.47 -3373.61 -0.28 

 59 gLCB21 I[47] 14.34 0.01 2.22 1050.31 37.44 0.44 

 59 gLCB21 J[107] 14.34 0.01 5.24 1050.31 -125.86 -0.07 

 98 gLCB21 I[99] -0.00 -0.00 15.64 1050.31 -656.39 0.57 

 98 gLCB21 J[100] -0.00 -0.00 18.27 1050.31 -1302.80 0.62 

 99 gLCB21 I[100] -0.00 -0.00 -15.01 1050.31 -1302.80 0.62 

 99 gLCB21 J[101] -0.00 -0.00 -12.38 1050.31 -780.71 0.67 

 100 gLCB21 I[101] -0.00 -0.00 -51.94 1050.31 -780.71 0.67 

 100 gLCB21 J[39] -0.00 -0.00 -49.31 1050.31 1149.35 0.72 

 126 gLCB21 I[102] -0.00 0.00 1.20 -1149.35 1076.82 0.51 

 126 gLCB21 J[103] -0.00 0.00 4.65 -1149.35 930.67 0.31 

 127 gLCB21 I[103] -0.00 0.00 4.65 -1149.35 930.67 0.31 

 127 gLCB21 J[104] -0.00 0.00 8.10 -1149.35 611.86 0.11 

 128 gLCB21 I[104] -0.00 0.00 8.10 -1149.35 611.86 0.11 

 128 gLCB21 J[105] -0.00 0.00 11.56 -1149.35 120.40 -0.10 

 129 gLCB21 I[105] -0.00 0.00 11.56 -1149.35 120.40 -0.10 

 129 gLCB21 J[106] -0.00 0.00 15.01 -1149.35 -543.72 -0.30 

 130 gLCB21 I[106] -0.00 0.00 15.01 -1149.35 -543.72 -0.30 

 130 gLCB21 J[1] -0.00 0.00 18.46 -1149.35 -1380.50 -0.50 

 131 gLCB21 I[107] 14.34 -0.01 -10.37 1050.31 -237.99 -0.13 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 
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CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 131 gLCB21 J[8] 14.34 -0.01 -7.35 1050.31 149.56 0.50 

 132 gLCB21 I[108] -1.91 0.01 1.20 -1343.47 -58.77 0.05 

 132 gLCB21 J[18] -1.91 0.01 4.22 -1343.47 -177.29 -0.54 

 133 gLCB21 I[109] 0.00 -0.00 -8.38 -1343.47 -3373.61 -0.28 

 133 gLCB21 J[110] 0.00 -0.00 -5.44 -1343.47 -3079.85 -0.11 

 134 gLCB21 I[110] 0.00 -0.00 -12.98 -1343.47 -3079.85 -0.11 

 134 gLCB21 J[111] 0.00 -0.00 -10.05 -1343.47 -2590.37 0.07 

 135 gLCB21 I[111] 0.00 -0.00 -17.43 -1343.47 -2590.37 0.07 

 135 gLCB21 J[112] 0.00 -0.00 -14.49 -1343.47 -1912.12 0.24 

 136 gLCB21 I[112] 0.00 -0.00 -21.75 -1343.47 -1912.12 0.24 

 136 gLCB21 J[47] 0.00 -0.00 -18.81 -1343.47 -1050.31 0.42 

 137 gLCB21 I[113] 3.50 -0.02 -2.48 1380.49 -148.26 -0.13 

 137 gLCB21 J[20] 3.50 -0.02 0.54 1380.49 -105.68 0.73 

 138 gLCB21 I[114] 0.00 0.00 1.97 1380.50 -4331.91 0.65 

 138 gLCB21 J[115] 0.00 0.00 4.47 1380.50 -4448.59 0.61 

 139 gLCB21 I[115] 0.00 0.00 -23.98 1380.50 -4448.59 0.61 

 139 gLCB21 J[116] 0.00 0.00 -21.48 1380.50 -3624.55 0.56 

 140 gLCB21 I[116] 0.00 0.00 -54.81 1380.50 -3624.55 0.56 

 140 gLCB21 J[37] 0.00 0.00 -52.30 1380.50 -1683.12 0.51 

 41 gLCB22 I[8] -0.00 0.00 64.60 710.56 1777.09 0.48 

 41 gLCB22 J[99] -0.00 0.00 67.23 710.56 -735.89 0.46 

 42 gLCB22 I[19] 7.35 0.01 2.13 691.85 95.27 0.41 

 42 gLCB22 J[113] 7.35 0.01 5.15 691.85 -64.16 -0.08 

 43 gLCB22 I[20] 0.00 -0.00 48.31 691.85 -127.36 0.45 

 43 gLCB22 J[114] 0.00 -0.00 50.82 691.85 -1924.09 0.48 

 44 gLCB22 I[37] 0.00 -0.00 -67.02 691.85 -1189.98 0.55 

 44 gLCB22 J[1] 0.00 -0.00 -66.50 691.85 -689.26 0.56 

 47 gLCB22 I[39] 0.00 0.00 -5.68 -689.26 710.56 0.38 

 47 gLCB22 J[102] 0.00 0.00 -2.23 -689.26 908.47 0.22 

 50 gLCB22 I[19] 1.96 -0.01 -5.95 -762.29 37.23 -0.33 

 50 gLCB22 J[108] 1.96 -0.01 -2.92 -762.29 231.23 0.12 

 51 gLCB22 I[18] -0.00 -0.00 7.38 -762.29 2123.96 -0.12 

 51 gLCB22 J[109] -0.00 -0.00 10.31 -762.29 1748.08 0.01 

 59 gLCB22 I[47] 15.91 0.01 2.42 710.56 111.30 0.53 

 59 gLCB22 J[107] 15.91 0.01 5.45 710.56 -60.84 -0.13 

 98 gLCB22 I[99] -0.00 0.00 31.89 710.56 -735.89 0.46 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 98 gLCB22 J[100] -0.00 0.00 34.52 710.56 -2001.75 0.43 

 99 gLCB22 I[100] -0.00 0.00 -10.53 710.56 -2001.75 0.43 

 99 gLCB22 J[101] -0.00 0.00 -7.90 710.56 -1650.54 0.40 

 100 gLCB22 I[101] -0.00 0.00 -62.69 710.56 -1650.54 0.40 

 100 gLCB22 J[39] -0.00 0.00 -60.06 710.56 689.26 0.38 

 126 gLCB22 I[102] 0.00 0.00 -2.23 -689.26 908.47 0.22 

 126 gLCB22 J[103] 0.00 0.00 1.22 -689.26 933.72 0.06 

 127 gLCB22 I[103] 0.00 0.00 1.22 -689.26 933.72 0.06 

 127 gLCB22 J[104] 0.00 0.00 4.67 -689.26 786.31 -0.09 

 128 gLCB22 I[104] 0.00 0.00 4.67 -689.26 786.31 -0.09 

 128 gLCB22 J[105] 0.00 0.00 8.13 -689.26 466.25 -0.25 

 129 gLCB22 I[105] 0.00 0.00 8.13 -689.26 466.25 -0.25 

 129 gLCB22 J[106] 0.00 0.00 11.58 -689.26 -26.47 -0.40 

 130 gLCB22 I[106] 0.00 0.00 11.58 -689.26 -26.47 -0.40 

 130 gLCB22 J[1] 0.00 0.00 15.03 -689.26 -691.85 -0.56 

 131 gLCB22 I[107] 15.91 -0.01 -11.20 710.56 -186.63 -0.09 

 131 gLCB22 J[8] 15.91 -0.01 -8.17 710.56 237.09 0.50 

 132 gLCB22 I[108] 1.96 0.00 -0.32 -762.29 160.29 -0.01 

 132 gLCB22 J[18] 1.96 0.00 2.70 -762.29 108.17 -0.19 

 133 gLCB22 I[109] -0.00 -0.00 10.65 -762.29 1748.08 0.01 

 133 gLCB22 J[110] -0.00 -0.00 13.59 -762.29 1232.92 0.15 

 134 gLCB22 I[110] -0.00 -0.00 12.89 -762.29 1232.92 0.15 

 134 gLCB22 J[111] -0.00 -0.00 15.83 -762.29 622.64 0.28 

 135 gLCB22 I[111] -0.00 -0.00 14.11 -762.29 622.64 0.28 

 135 gLCB22 J[112] -0.00 -0.00 17.05 -762.29 -39.48 0.41 

 136 gLCB22 I[112] -0.00 -0.00 14.32 -762.29 -39.48 0.41 

 136 gLCB22 J[47] -0.00 -0.00 17.26 -762.29 -710.56 0.54 

 137 gLCB22 I[113] 7.35 -0.01 -3.14 691.85 -20.09 -0.11 

 137 gLCB22 J[20] 7.35 -0.01 -0.12 691.85 51.20 0.44 

 138 gLCB22 I[114] 0.00 -0.00 25.69 691.85 -1924.09 0.48 

 138 gLCB22 J[115] 0.00 -0.00 28.19 691.85 -2900.64 0.50 

 139 gLCB22 I[115] 0.00 -0.00 -5.23 691.85 -2900.64 0.50 

 139 gLCB22 J[116] 0.00 -0.00 -2.72 691.85 -2756.57 0.53 

 140 gLCB22 I[116] 0.00 -0.00 -44.47 691.85 -2756.57 0.53 

 140 gLCB22 J[37] 0.00 -0.00 -41.96 691.85 -1189.98 0.55 

 41 gLCB23 I[8] -0.01 -0.00 42.62 1523.08 2280.67 0.57 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 41 gLCB23 J[99] -0.01 -0.00 45.26 1523.08 605.46 0.70 

 42 gLCB23 I[19] 2.74 0.03 14.28 2011.01 173.34 1.17 

 42 gLCB23 J[113] 2.74 0.03 17.31 2011.01 -517.66 -0.31 

 43 gLCB23 I[20] 0.01 0.00 19.97 2011.01 -4922.56 0.96 

 43 gLCB23 J[114] 0.01 0.00 22.48 2011.01 -5692.01 0.84 

 44 gLCB23 I[37] 0.01 0.00 -81.45 2011.01 -2251.55 0.48 

 44 gLCB23 J[1] 0.01 0.00 -80.93 2011.01 -1642.60 0.45 

 47 gLCB23 I[39] -0.00 0.01 1.42 -1642.60 1523.08 1.08 

 47 gLCB23 J[102] -0.00 0.01 4.87 -1642.60 1365.70 0.82 

 50 gLCB23 I[19] -5.93 -0.03 11.92 -1965.39 63.41 -1.14 

 50 gLCB23 J[108] -5.93 -0.03 14.94 -1965.39 -524.22 0.33 

 51 gLCB23 I[18] 0.00 -0.01 -16.00 -1965.39 -6330.96 -0.80 

 51 gLCB23 J[109] 0.00 -0.01 -13.07 -1965.39 -5713.12 -0.58 

 59 gLCB23 I[47] 16.00 0.01 -1.56 1523.07 -5.81 0.36 

 59 gLCB23 J[107] 16.00 0.01 1.46 1523.07 -3.54 -0.02 

 98 gLCB23 I[99] -0.01 -0.00 20.43 1523.08 605.46 0.70 

 98 gLCB23 J[100] -0.01 -0.00 23.06 1523.08 -223.55 0.83 

 99 gLCB23 I[100] -0.01 -0.00 -8.23 1523.08 -223.55 0.83 

 99 gLCB23 J[101] -0.01 -0.00 -5.59 1523.08 39.90 0.95 

 100 gLCB23 I[101] -0.01 -0.00 -43.35 1523.08 39.90 0.95 

 100 gLCB23 J[39] -0.01 -0.00 -40.72 1523.08 1642.60 1.08 

 126 gLCB23 I[102] -0.00 0.01 4.87 -1642.60 1365.70 0.82 

 126 gLCB23 J[103] -0.00 0.01 8.33 -1642.60 1035.67 0.57 

 127 gLCB23 I[103] -0.00 0.01 8.33 -1642.60 1035.67 0.57 

 127 gLCB23 J[104] -0.00 0.01 11.78 -1642.60 532.98 0.31 

 128 gLCB23 I[104] -0.00 0.01 11.78 -1642.60 532.98 0.31 

 128 gLCB23 J[105] -0.00 0.01 15.23 -1642.60 -142.36 0.06 

 129 gLCB23 I[105] -0.00 0.01 15.23 -1642.60 -142.36 0.06 

 129 gLCB23 J[106] -0.00 0.01 18.69 -1642.60 -990.36 -0.20 

 130 gLCB23 I[106] -0.00 0.01 18.69 -1642.60 -990.36 -0.20 

 130 gLCB23 J[1] -0.00 0.01 22.14 -1642.60 -2011.01 -0.45 

 131 gLCB23 I[107] 16.00 -0.02 -11.07 1523.07 -213.86 -0.16 

 131 gLCB23 J[8] 16.00 -0.02 -8.05 1523.07 204.51 0.50 

 132 gLCB23 I[108] -5.93 0.02 3.95 -1965.39 -111.00 0.11 

 132 gLCB23 J[18] -5.93 0.02 6.97 -1965.39 -349.81 -0.91 

 133 gLCB23 I[109] 0.00 -0.01 -21.17 -1965.39 -5713.12 -0.58 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 133 gLCB23 J[110] 0.00 -0.01 -18.23 -1965.39 -4875.96 -0.37 

 134 gLCB23 I[110] 0.00 -0.01 -25.17 -1965.39 -4875.96 -0.37 

 134 gLCB23 J[111] 0.00 -0.01 -22.24 -1965.39 -3868.47 -0.15 

 135 gLCB23 I[111] 0.00 -0.01 -28.10 -1965.39 -3868.47 -0.15 

 135 gLCB23 J[112] 0.00 -0.01 -25.17 -1965.39 -2736.44 0.07 

 136 gLCB23 I[112] 0.00 -0.01 -30.02 -1965.39 -2736.44 0.07 

 136 gLCB23 J[47] 0.00 -0.01 -27.08 -1965.39 -1523.07 0.29 

 137 gLCB23 I[113] 2.74 -0.03 -1.71 2011.01 -176.47 -0.16 

 137 gLCB23 J[20] 2.74 -0.03 1.31 2011.01 -167.85 1.03 

 138 gLCB23 I[114] 0.01 0.00 -3.35 2011.01 -5692.01 0.84 

 138 gLCB23 J[115] 0.01 0.00 -0.85 2011.01 -5615.80 0.72 

 139 gLCB23 I[115] 0.01 0.00 -31.32 2011.01 -5615.80 0.72 

 139 gLCB23 J[116] 0.01 0.00 -28.82 2011.01 -4525.80 0.60 

 140 gLCB23 I[116] 0.01 0.00 -63.99 2011.01 -4525.80 0.60 

 140 gLCB23 J[37] 0.01 0.00 -61.49 2011.01 -2251.55 0.48 

 41 gLCB24 I[8] -0.00 0.00 19.56 124.54 -2874.75 0.44 

 41 gLCB24 J[99] -0.00 0.00 22.20 124.54 -3670.75 0.35 

 42 gLCB24 I[19] 3.02 0.00 5.72 285.11 53.88 0.07 

 42 gLCB24 J[113] 3.02 0.00 8.74 285.11 -262.49 0.03 

 43 gLCB24 I[20] 0.00 -0.00 15.76 285.11 -1916.95 0.23 

 43 gLCB24 J[114] 0.00 -0.00 18.27 285.11 -2533.72 0.32 

 44 gLCB24 I[37] 0.00 -0.00 -50.59 285.11 -624.38 0.59 

 44 gLCB24 J[1] 0.00 -0.00 -50.07 285.11 -246.89 0.61 

 47 gLCB24 I[39] 0.00 0.00 -8.99 -246.89 124.54 0.07 

 47 gLCB24 J[102] 0.00 0.00 -5.54 -246.89 487.91 -0.04 

 50 gLCB24 I[19] 5.43 -0.00 1.90 -204.49 76.00 0.03 

 50 gLCB24 J[108] 5.43 -0.00 4.92 -204.49 -73.15 0.03 

 51 gLCB24 I[18] -0.00 -0.00 19.87 -204.49 85.78 0.18 

 51 gLCB24 J[109] -0.00 -0.00 22.81 -204.49 -821.16 0.28 

 59 gLCB24 I[47] 9.55 0.02 11.30 124.54 98.22 0.61 

 59 gLCB24 J[107] 9.55 0.02 14.32 124.54 -462.20 -0.17 

 98 gLCB24 I[99] -0.00 0.00 -5.48 124.54 -3670.75 0.35 

 98 gLCB24 J[100] -0.00 0.00 -2.85 124.54 -3512.00 0.26 

 99 gLCB24 I[100] -0.00 0.00 -34.29 124.54 -3512.00 0.26 

 99 gLCB24 J[101] -0.00 0.00 -31.66 124.54 -2254.70 0.16 

 100 gLCB24 I[101] -0.00 0.00 -66.93 124.54 -2254.70 0.16 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 100 gLCB24 J[39] -0.00 0.00 -64.30 124.54 246.89 0.07 

 126 gLCB24 I[102] 0.00 0.00 -5.54 -246.89 487.91 -0.04 

 126 gLCB24 J[103] 0.00 0.00 -2.09 -246.89 678.62 -0.16 

 127 gLCB24 I[103] 0.00 0.00 -2.09 -246.89 678.62 -0.16 

 127 gLCB24 J[104] 0.00 0.00 1.37 -246.89 696.67 -0.27 

 128 gLCB24 I[104] 0.00 0.00 1.37 -246.89 696.67 -0.27 

 128 gLCB24 J[105] 0.00 0.00 4.82 -246.89 542.07 -0.38 

 129 gLCB24 I[105] 0.00 0.00 4.82 -246.89 542.07 -0.38 

 129 gLCB24 J[106] 0.00 0.00 8.27 -246.89 214.81 -0.50 

 130 gLCB24 I[106] 0.00 0.00 8.27 -246.89 214.81 -0.50 

 130 gLCB24 J[1] 0.00 0.00 11.72 -246.89 -285.11 -0.61 

 131 gLCB24 I[107] 9.55 -0.01 -8.27 124.54 -329.93 -0.06 

 131 gLCB24 J[8] 9.55 -0.01 -5.25 124.54 -34.05 0.50 

 132 gLCB24 I[108] 5.43 -0.00 -4.47 -204.49 -63.28 -0.07 

 132 gLCB24 J[18] 5.43 -0.00 -1.45 -204.49 66.13 0.13 

 133 gLCB24 I[109] -0.00 -0.00 11.03 -204.49 -821.16 0.28 

 133 gLCB24 J[110] -0.00 -0.00 13.96 -204.49 -1352.29 0.37 

 134 gLCB24 I[110] -0.00 -0.00 0.87 -204.49 -1352.29 0.37 

 134 gLCB24 J[111] -0.00 -0.00 3.80 -204.49 -1451.54 0.47 

 135 gLCB24 I[111] -0.00 -0.00 -10.64 -204.49 -1451.54 0.47 

 135 gLCB24 J[112] -0.00 -0.00 -7.70 -204.49 -1061.74 0.56 

 136 gLCB24 I[112] -0.00 -0.00 -23.52 -204.49 -1061.74 0.56 

 136 gLCB24 J[47] -0.00 -0.00 -20.58 -204.49 -124.54 0.66 

 137 gLCB24 I[113] 3.02 -0.01 -3.94 285.11 -157.41 -0.08 

 137 gLCB24 J[20] 3.02 -0.01 -0.92 285.11 -51.20 0.18 

 138 gLCB24 I[114] 0.00 -0.00 0.65 285.11 -2533.72 0.32 

 138 gLCB24 J[115] 0.00 -0.00 3.15 285.11 -2602.66 0.41 

 139 gLCB24 I[115] 0.00 -0.00 -17.71 285.11 -2602.66 0.41 

 139 gLCB24 J[116] 0.00 -0.00 -15.21 285.11 -2005.89 0.50 

 140 gLCB24 I[116] 0.00 -0.00 -39.36 285.11 -2005.89 0.50 

 140 gLCB24 J[37] 0.00 -0.00 -36.86 285.11 -624.38 0.59 

 41 gLCB25 I[8] -0.00 0.00 32.75 -362.96 -3176.90 0.39 

 41 gLCB25 J[99] -0.00 0.00 35.38 -362.96 -4475.56 0.20 

 42 gLCB25 I[19] 5.78 -0.01 -1.57 -506.39 7.04 -0.39 

 42 gLCB25 J[113] 5.78 -0.01 1.45 -506.39 9.61 0.17 

 43 gLCB25 I[20] 0.00 -0.00 32.77 -506.39 960.17 -0.07 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 43 gLCB25 J[114] 0.00 -0.00 35.27 -506.39 -272.97 0.11 

 44 gLCB25 I[37] 0.00 -0.00 -41.93 -506.39 12.56 0.64 

 44 gLCB25 J[1] 0.00 -0.00 -41.41 -506.39 325.11 0.67 

 47 gLCB25 I[39] 0.00 0.00 -13.26 325.11 -362.96 -0.35 

 47 gLCB25 J[102] 0.00 0.00 -9.80 325.11 213.57 -0.41 

 50 gLCB25 I[19] 10.16 0.01 -8.82 517.37 60.30 0.52 

 50 gLCB25 J[108] 10.16 0.01 -5.80 517.37 380.12 -0.09 

 51 gLCB25 I[18] -0.00 -0.00 33.90 517.37 5158.74 0.59 

 51 gLCB25 J[109] -0.00 -0.00 36.84 517.37 3655.57 0.63 

 59 gLCB25 I[47] 9.50 0.02 13.69 -362.96 168.49 0.71 

 59 gLCB25 J[107] 9.50 0.02 16.71 -362.96 -496.58 -0.24 

 98 gLCB25 I[99] -0.00 0.00 1.39 -362.96 -4475.56 0.20 

 98 gLCB25 J[100] -0.00 0.00 4.03 -362.96 -4578.92 0.02 

 99 gLCB25 I[100] -0.00 0.00 -35.68 -362.96 -4578.92 0.02 

 99 gLCB25 J[101] -0.00 0.00 -33.04 -362.96 -3268.96 -0.17 

 100 gLCB25 I[101] -0.00 0.00 -78.53 -362.96 -3268.96 -0.17 

 100 gLCB25 J[39] -0.00 0.00 -75.90 -362.96 -325.11 -0.35 

 126 gLCB25 I[102] 0.00 0.00 -9.80 325.11 213.57 -0.41 

 126 gLCB25 J[103] 0.00 0.00 -6.35 325.11 617.45 -0.46 

 127 gLCB25 I[103] 0.00 0.00 -6.35 325.11 617.45 -0.46 

 127 gLCB25 J[104] 0.00 0.00 -2.90 325.11 848.67 -0.51 

 128 gLCB25 I[104] 0.00 0.00 -2.90 325.11 848.67 -0.51 

 128 gLCB25 J[105] 0.00 0.00 0.56 325.11 907.23 -0.57 

 129 gLCB25 I[105] 0.00 0.00 0.56 325.11 907.23 -0.57 

 129 gLCB25 J[106] 0.00 0.00 4.01 325.11 793.14 -0.62 

 130 gLCB25 I[106] 0.00 0.00 4.01 325.11 793.14 -0.62 

 130 gLCB25 J[1] 0.00 0.00 7.46 325.11 506.39 -0.67 

 131 gLCB25 I[107] 9.50 -0.01 -8.35 -362.96 -313.59 -0.02 

 131 gLCB25 J[8] 9.50 -0.01 -5.33 -362.96 -14.50 0.50 

 132 gLCB25 I[108] 10.16 -0.02 -7.03 517.37 99.50 -0.14 

 132 gLCB25 J[18] 10.16 -0.02 -4.01 517.37 340.91 0.56 

 133 gLCB25 I[109] -0.00 -0.00 30.12 517.37 3655.57 0.63 

 133 gLCB25 J[110] -0.00 -0.00 33.06 517.37 2313.04 0.68 

 134 gLCB25 I[110] -0.00 -0.00 23.71 517.37 2313.04 0.68 

 134 gLCB25 J[111] -0.00 -0.00 26.64 517.37 1243.13 0.72 

 135 gLCB25 I[111] -0.00 -0.00 14.69 517.37 1243.13 0.72 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 135 gLCB25 J[112] -0.00 -0.00 17.62 517.37 556.44 0.77 

 136 gLCB25 I[112] -0.00 -0.00 3.08 517.37 556.44 0.77 

 136 gLCB25 J[47] -0.00 -0.00 6.02 517.37 362.96 0.81 

 137 gLCB25 I[113] 5.78 0.00 -4.80 -506.39 -63.58 -0.05 

 137 gLCB25 J[20] 5.78 0.00 -1.78 -506.39 80.23 -0.17 

 138 gLCB25 I[114] 0.00 -0.00 18.08 -506.39 -272.97 0.11 

 138 gLCB25 J[115] 0.00 -0.00 20.58 -506.39 -973.57 0.29 

 139 gLCB25 I[115] 0.00 -0.00 -2.06 -506.39 -973.57 0.29 

 139 gLCB25 J[116] 0.00 -0.00 0.45 -506.39 -944.36 0.46 

 140 gLCB25 I[116] 0.00 -0.00 -27.65 -506.39 -944.36 0.46 

 140 gLCB25 J[37] 0.00 -0.00 -25.15 -506.39 12.56 0.64 

 41 gLCB26 I[8] -0.00 0.00 19.08 119.54 -2859.40 0.44 

 41 gLCB26 J[99] -0.00 0.00 21.72 119.54 -3637.12 0.34 

 42 gLCB26 I[19] 3.00 0.00 5.70 280.45 53.72 0.07 

 42 gLCB26 J[113] 3.00 0.00 8.72 280.45 -261.79 0.03 

 43 gLCB26 I[20] 0.00 -0.00 15.46 280.45 -1906.68 0.23 

 43 gLCB26 J[114] 0.00 -0.00 17.96 280.45 -2512.38 0.32 

 44 gLCB26 I[37] 0.00 -0.00 -50.02 280.45 -614.79 0.58 

 44 gLCB26 J[1] 0.00 -0.00 -49.50 280.45 -241.59 0.60 

 47 gLCB26 I[39] 0.00 0.00 -9.03 -241.59 119.54 0.06 

 47 gLCB26 J[102] 0.00 0.00 -5.57 -241.59 484.52 -0.05 

 50 gLCB26 I[19] 5.41 0.00 1.95 -199.58 75.94 0.04 

 50 gLCB26 J[108] 5.41 0.00 4.97 -199.58 -75.28 0.03 

 51 gLCB26 I[18] -0.00 -0.00 19.74 -199.58 69.55 0.18 

 51 gLCB26 J[109] -0.00 -0.00 22.68 -199.58 -831.80 0.28 

 59 gLCB26 I[47] 9.42 0.02 11.18 119.54 96.92 0.60 

 59 gLCB26 J[107] 9.42 0.02 14.21 119.54 -458.47 -0.17 

 98 gLCB26 I[99] -0.00 0.00 -5.60 119.54 -3637.12 0.34 

 98 gLCB26 J[100] -0.00 0.00 -2.97 119.54 -3473.63 0.25 

 99 gLCB26 I[100] -0.00 0.00 -33.98 119.54 -3473.63 0.25 

 99 gLCB26 J[101] -0.00 0.00 -31.35 119.54 -2228.27 0.16 

 100 gLCB26 I[101] -0.00 0.00 -66.10 119.54 -2228.27 0.16 

 100 gLCB26 J[39] -0.00 0.00 -63.47 119.54 241.59 0.06 

 126 gLCB26 I[102] 0.00 0.00 -5.57 -241.59 484.52 -0.05 

 126 gLCB26 J[103] 0.00 0.00 -2.12 -241.59 676.84 -0.16 

 127 gLCB26 I[103] 0.00 0.00 -2.12 -241.59 676.84 -0.16 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 127 gLCB26 J[104] 0.00 0.00 1.33 -241.59 696.50 -0.27 

 128 gLCB26 I[104] 0.00 0.00 1.33 -241.59 696.50 -0.27 

 128 gLCB26 J[105] 0.00 0.00 4.79 -241.59 543.51 -0.38 

 129 gLCB26 I[105] 0.00 0.00 4.79 -241.59 543.51 -0.38 

 129 gLCB26 J[106] 0.00 0.00 8.24 -241.59 217.86 -0.49 

 130 gLCB26 I[106] 0.00 0.00 8.24 -241.59 217.86 -0.49 

 130 gLCB26 J[1] 0.00 0.00 11.69 -241.59 -280.45 -0.60 

 131 gLCB26 I[107] 9.42 -0.01 -8.18 119.54 -326.71 -0.06 

 131 gLCB26 J[8] 9.42 -0.01 -5.16 119.54 -34.84 0.49 

 132 gLCB26 I[108] 5.41 -0.00 -4.49 -199.58 -64.83 -0.07 

 132 gLCB26 J[18] 5.41 -0.00 -1.47 -199.58 65.49 0.13 

 133 gLCB26 I[109] -0.00 -0.00 10.89 -199.58 -831.80 0.28 

 133 gLCB26 J[110] -0.00 -0.00 13.82 -199.58 -1356.86 0.37 

 134 gLCB26 I[110] -0.00 -0.00 0.74 -199.58 -1356.86 0.37 

 134 gLCB26 J[111] -0.00 -0.00 3.68 -199.58 -1450.71 0.46 

 135 gLCB26 I[111] -0.00 -0.00 -10.72 -199.58 -1450.71 0.46 

 135 gLCB26 J[112] -0.00 -0.00 -7.79 -199.58 -1057.34 0.56 

 136 gLCB26 I[112] -0.00 -0.00 -23.53 -199.58 -1057.34 0.56 

 136 gLCB26 J[47] -0.00 -0.00 -20.60 -199.58 -119.54 0.65 

 137 gLCB26 I[113] 3.00 -0.01 -3.95 280.45 -157.46 -0.08 

 137 gLCB26 J[20] 3.00 -0.01 -0.93 280.45 -50.61 0.17 

 138 gLCB26 I[114] 0.00 -0.00 0.50 280.45 -2512.38 0.32 

 138 gLCB26 J[115] 0.00 -0.00 3.01 280.45 -2576.04 0.41 

 139 gLCB26 I[115] 0.00 -0.00 -17.63 280.45 -2576.04 0.41 

 139 gLCB26 J[116] 0.00 -0.00 -15.13 280.45 -1982.33 0.49 

 140 gLCB26 I[116] 0.00 -0.00 -38.98 280.45 -1982.33 0.49 

 140 gLCB26 J[37] 0.00 -0.00 -36.47 280.45 -614.79 0.58 

 41 gLCB27 I[8] -0.00 0.00 32.27 -367.97 -3161.55 0.38 

 41 gLCB27 J[99] -0.00 0.00 34.90 -367.97 -4441.93 0.20 

 42 gLCB27 I[19] 5.76 -0.01 -1.59 -511.05 6.88 -0.39 

 42 gLCB27 J[113] 5.76 -0.01 1.43 -511.05 10.31 0.17 

 43 gLCB27 I[20] 0.00 -0.00 32.46 -511.05 970.44 -0.07 

 43 gLCB27 J[114] 0.00 -0.00 34.96 -511.05 -251.63 0.10 

 44 gLCB27 I[37] 0.00 -0.00 -41.36 -511.05 22.15 0.63 

 44 gLCB27 J[1] 0.00 -0.00 -40.84 -511.05 330.42 0.67 

 47 gLCB27 I[39] 0.00 0.00 -13.29 330.42 -367.97 -0.36 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 47 gLCB27 J[102] 0.00 0.00 -9.84 330.42 210.18 -0.41 

 50 gLCB27 I[19] 10.15 0.01 -8.77 522.28 60.23 0.52 

 50 gLCB27 J[108] 10.15 0.01 -5.75 522.28 377.99 -0.09 

 51 gLCB27 I[18] -0.00 -0.00 33.77 522.28 5142.50 0.59 

 51 gLCB27 J[109] -0.00 -0.00 36.70 522.28 3644.92 0.63 

 59 gLCB27 I[47] 9.36 0.02 13.58 -367.97 167.18 0.70 

 59 gLCB27 J[107] 9.36 0.02 16.60 -367.97 -492.85 -0.23 

 98 gLCB27 I[99] -0.00 0.00 1.27 -367.97 -4441.93 0.20 

 98 gLCB27 J[100] -0.00 0.00 3.90 -367.97 -4540.56 0.01 

 99 gLCB27 I[100] -0.00 0.00 -35.36 -367.97 -4540.56 0.01 

 99 gLCB27 J[101] -0.00 0.00 -32.73 -367.97 -3242.52 -0.17 

 100 gLCB27 I[101] -0.00 0.00 -77.70 -367.97 -3242.52 -0.17 

 100 gLCB27 J[39] -0.00 0.00 -75.07 -367.97 -330.42 -0.36 

 126 gLCB27 I[102] 0.00 0.00 -9.84 330.42 210.18 -0.41 

 126 gLCB27 J[103] 0.00 0.00 -6.38 330.42 615.66 -0.46 

 127 gLCB27 I[103] 0.00 0.00 -6.38 330.42 615.66 -0.46 

 127 gLCB27 J[104] 0.00 0.00 -2.93 330.42 848.49 -0.51 

 128 gLCB27 I[104] 0.00 0.00 -2.93 330.42 848.49 -0.51 

 128 gLCB27 J[105] 0.00 0.00 0.52 330.42 908.67 -0.56 

 129 gLCB27 I[105] 0.00 0.00 0.52 330.42 908.67 -0.56 

 129 gLCB27 J[106] 0.00 0.00 3.98 330.42 796.19 -0.62 

 130 gLCB27 I[106] 0.00 0.00 3.98 330.42 796.19 -0.62 

 130 gLCB27 J[1] 0.00 0.00 7.43 330.42 511.05 -0.67 

 131 gLCB27 I[107] 9.36 -0.01 -8.26 -367.97 -310.37 -0.02 

 131 gLCB27 J[8] 9.36 -0.01 -5.23 -367.97 -15.29 0.49 

 132 gLCB27 I[108] 10.15 -0.02 -7.05 522.28 97.94 -0.14 

 132 gLCB27 J[18] 10.15 -0.02 -4.03 522.28 340.28 0.57 

 133 gLCB27 I[109] -0.00 -0.00 29.98 522.28 3644.92 0.63 

 133 gLCB27 J[110] -0.00 -0.00 32.91 522.28 2308.47 0.68 

 134 gLCB27 I[110] -0.00 -0.00 23.58 522.28 2308.47 0.68 

 134 gLCB27 J[111] -0.00 -0.00 26.52 522.28 1243.95 0.72 

 135 gLCB27 I[111] -0.00 -0.00 14.61 522.28 1243.95 0.72 

 135 gLCB27 J[112] -0.00 -0.00 17.54 522.28 560.84 0.76 

 136 gLCB27 I[112] -0.00 -0.00 3.07 522.28 560.84 0.76 

 136 gLCB27 J[47] -0.00 -0.00 6.01 522.28 367.97 0.81 

 137 gLCB27 I[113] 5.76 0.00 -4.81 -511.05 -63.63 -0.05 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 
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CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 137 gLCB27 J[20] 5.76 0.00 -1.79 -511.05 80.82 -0.18 

 138 gLCB27 I[114] 0.00 -0.00 17.93 -511.05 -251.63 0.10 

 138 gLCB27 J[115] 0.00 -0.00 20.43 -511.05 -946.94 0.28 

 139 gLCB27 I[115] 0.00 -0.00 -1.97 -511.05 -946.94 0.28 

 139 gLCB27 J[116] 0.00 -0.00 0.53 -511.05 -920.79 0.46 

 140 gLCB27 I[116] 0.00 -0.00 -27.26 -511.05 -920.79 0.46 

 140 gLCB27 J[37] 0.00 -0.00 -24.76 -511.05 22.15 0.63 

 41 gLCB28 I[8] -0.00 0.00 7.70 -28.22 -4018.53 0.43 

 41 gLCB28 J[99] -0.00 0.00 10.34 -28.22 -4362.42 0.32 

 42 gLCB28 I[19] 1.91 -0.00 6.59 177.60 43.33 -0.02 

 42 gLCB28 J[113] 1.91 -0.00 9.61 177.60 -311.20 0.05 

 43 gLCB28 I[20] 0.00 -0.00 7.24 177.60 -2351.51 0.17 

 43 gLCB28 J[114] 0.00 -0.00 9.75 177.60 -2659.45 0.28 

 44 gLCB28 I[37] 0.00 -0.00 -45.77 177.60 -470.99 0.59 

 44 gLCB28 J[1] 0.00 -0.00 -45.25 177.60 -129.67 0.61 

 47 gLCB28 I[39] 0.00 0.00 -9.86 -129.67 -28.22 -0.02 

 47 gLCB28 J[102] 0.00 0.00 -6.41 -129.67 378.53 -0.12 

 50 gLCB28 I[19] 6.28 0.00 3.92 -58.91 85.62 0.13 

 50 gLCB28 J[108] 6.28 0.00 6.94 -58.91 -151.91 0.01 

 51 gLCB28 I[18] -0.00 -0.00 22.83 -58.91 -444.06 0.26 

 51 gLCB28 J[109] -0.00 -0.00 25.77 -58.91 -1476.77 0.34 

 59 gLCB28 I[47] 7.79 0.02 13.37 -28.22 93.32 0.62 

 59 gLCB28 J[107] 7.79 0.02 16.40 -28.22 -557.87 -0.18 

 98 gLCB28 I[99] -0.00 0.00 -14.98 -28.22 -4362.42 0.32 

 98 gLCB28 J[100] -0.00 0.00 -12.34 -28.22 -3841.60 0.21 

 99 gLCB28 I[100] -0.00 0.00 -39.85 -28.22 -3841.60 0.21 

 99 gLCB28 J[101] -0.00 0.00 -37.21 -28.22 -2372.70 0.09 

 100 gLCB28 I[101] -0.00 0.00 -66.95 -28.22 -2372.70 0.09 

 100 gLCB28 J[39] -0.00 0.00 -64.32 -28.22 129.67 -0.02 

 126 gLCB28 I[102] 0.00 0.00 -6.41 -129.67 378.53 -0.12 

 126 gLCB28 J[103] 0.00 0.00 -2.96 -129.67 612.62 -0.21 

 127 gLCB28 I[103] 0.00 0.00 -2.96 -129.67 612.62 -0.21 

 127 gLCB28 J[104] 0.00 0.00 0.50 -129.67 674.05 -0.31 

 128 gLCB28 I[104] 0.00 0.00 0.50 -129.67 674.05 -0.31 

 128 gLCB28 J[105] 0.00 0.00 3.95 -129.67 562.82 -0.41 

 129 gLCB28 I[105] 0.00 0.00 3.95 -129.67 562.82 -0.41 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 129 gLCB28 J[106] 0.00 0.00 7.40 -129.67 278.94 -0.51 

 130 gLCB28 I[106] 0.00 0.00 7.40 -129.67 278.94 -0.51 

 130 gLCB28 J[1] 0.00 0.00 10.86 -129.67 -177.60 -0.61 

 131 gLCB28 I[107] 7.79 -0.01 -7.43 -28.22 -361.73 -0.06 

 131 gLCB28 J[8] 7.79 -0.01 -4.41 -28.22 -102.82 0.49 

 132 gLCB28 I[108] 6.28 -0.01 -5.53 -58.91 -121.12 -0.08 

 132 gLCB28 J[18] 6.28 -0.01 -2.51 -58.91 54.82 0.21 

 133 gLCB28 I[109] -0.00 -0.00 10.95 -58.91 -1476.77 0.34 

 133 gLCB28 J[110] -0.00 -0.00 13.88 -58.91 -2004.30 0.43 

 134 gLCB28 I[110] -0.00 -0.00 -2.30 -58.91 -2004.30 0.43 

 134 gLCB28 J[111] -0.00 -0.00 0.64 -58.91 -1969.05 0.51 

 135 gLCB28 I[111] -0.00 -0.00 -16.93 -58.91 -1969.05 0.51 

 135 gLCB28 J[112] -0.00 -0.00 -14.00 -58.91 -1311.81 0.60 

 136 gLCB28 I[112] -0.00 -0.00 -33.00 -58.91 -1311.81 0.60 

 136 gLCB28 J[47] -0.00 -0.00 -30.06 -58.91 28.22 0.68 

 137 gLCB28 I[113] 1.91 -0.00 -4.16 177.60 -191.80 -0.07 

 137 gLCB28 J[20] 1.91 -0.00 -1.13 177.60 -76.06 0.11 

 138 gLCB28 I[114] 0.00 -0.00 -5.79 177.60 -2659.45 0.28 

 138 gLCB28 J[115] 0.00 -0.00 -3.29 177.60 -2494.89 0.38 

 139 gLCB28 I[115] 0.00 -0.00 -20.73 177.60 -2494.89 0.38 

 139 gLCB28 J[116] 0.00 -0.00 -18.23 177.60 -1788.77 0.49 

 140 gLCB28 I[116] 0.00 -0.00 -37.60 177.60 -1788.77 0.49 

 140 gLCB28 J[37] 0.00 -0.00 -35.10 177.60 -470.99 0.59 

 41 gLCB29 I[8] -0.00 0.01 29.68 -840.73 -4522.11 0.34 

 41 gLCB29 J[99] -0.00 0.01 32.31 -840.73 -5703.77 0.07 

 42 gLCB29 I[19] 6.51 -0.02 -5.56 -1141.56 -34.74 -0.79 

 42 gLCB29 J[113] 6.51 -0.02 -2.54 -1141.56 142.30 0.29 

 43 gLCB29 I[20] 0.00 -0.01 35.58 -1141.57 2443.69 -0.33 

 43 gLCB29 J[114] 0.00 -0.01 38.09 -1141.57 1108.47 -0.08 

 44 gLCB29 I[37] 0.00 -0.01 -31.34 -1141.57 590.57 0.67 

 44 gLCB29 J[1] 0.00 -0.01 -30.82 -1141.57 823.67 0.72 

 47 gLCB29 I[39] 0.01 0.00 -16.97 823.67 -840.73 -0.72 

 47 gLCB29 J[102] 0.01 0.00 -13.51 823.67 -78.71 -0.72 

 50 gLCB29 I[19] 14.17 0.03 -13.95 1144.19 59.44 0.94 

 50 gLCB29 J[108] 14.17 0.03 -10.93 1144.19 603.54 -0.20 

 51 gLCB29 I[18] -0.01 0.00 46.21 1144.19 8010.86 0.94 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 51 gLCB29 J[109] -0.01 0.00 49.15 1144.19 5984.44 0.94 

 59 gLCB29 I[47] 7.71 0.02 17.36 -840.73 210.43 0.79 

 59 gLCB29 J[107] 7.71 0.02 20.38 -840.73 -615.17 -0.29 

 98 gLCB29 I[99] -0.00 0.01 -3.52 -840.73 -5703.77 0.07 

 98 gLCB29 J[100] -0.00 0.01 -0.89 -840.73 -5619.81 -0.19 

 99 gLCB29 I[100] -0.00 0.01 -42.15 -840.73 -5619.81 -0.19 

 99 gLCB29 J[101] -0.00 0.01 -39.51 -840.73 -4063.13 -0.45 

 100 gLCB29 I[101] -0.00 0.01 -86.29 -840.73 -4063.13 -0.45 

 100 gLCB29 J[39] -0.00 0.01 -83.65 -840.73 -823.67 -0.72 

 126 gLCB29 I[102] 0.01 0.00 -13.51 823.67 -78.71 -0.72 

 126 gLCB29 J[103] 0.01 0.00 -10.06 823.67 510.66 -0.72 

 127 gLCB29 I[103] 0.01 0.00 -10.06 823.67 510.66 -0.72 

 127 gLCB29 J[104] 0.01 0.00 -6.61 823.67 927.37 -0.72 

 128 gLCB29 I[104] 0.01 0.00 -6.61 823.67 927.37 -0.72 

 128 gLCB29 J[105] 0.01 0.00 -3.15 823.67 1171.43 -0.72 

 129 gLCB29 I[105] 0.01 0.00 -3.15 823.67 1171.43 -0.72 

 129 gLCB29 J[106] 0.01 0.00 0.30 823.67 1242.82 -0.72 

 130 gLCB29 I[106] 0.01 0.00 0.30 823.67 1242.82 -0.72 

 130 gLCB29 J[1] 0.01 0.00 3.75 823.67 1141.57 -0.72 

 131 gLCB29 I[107] 7.71 -0.01 -7.55 -840.73 -334.49 0.01 

 131 gLCB29 J[8] 7.71 -0.01 -4.53 -840.73 -70.24 0.49 

 132 gLCB29 I[108] 14.17 -0.03 -9.80 1144.19 150.18 -0.20 

 132 gLCB29 J[18] 14.17 -0.03 -6.78 1144.19 512.80 0.94 

 133 gLCB29 I[109] -0.01 0.00 42.76 1144.19 5984.44 0.94 

 133 gLCB29 J[110] -0.01 0.00 45.70 1144.19 4104.58 0.94 

 134 gLCB29 I[110] -0.01 0.00 35.77 1144.19 4104.58 0.94 

 134 gLCB29 J[111] -0.01 0.00 38.70 1144.19 2522.06 0.94 

 135 gLCB29 I[111] -0.01 0.00 25.28 1144.19 2522.06 0.94 

 135 gLCB29 J[112] -0.01 0.00 28.22 1144.19 1385.16 0.94 

 136 gLCB29 I[112] -0.01 0.00 11.34 1144.19 1385.16 0.94 

 136 gLCB29 J[47] -0.01 0.00 14.28 1144.19 840.72 0.94 

 137 gLCB29 I[113] 6.51 0.01 -5.59 -1141.56 -35.43 -0.02 

 137 gLCB29 J[20] 6.51 0.01 -2.57 -1141.56 142.98 -0.48 

 138 gLCB29 I[114] 0.00 -0.01 23.25 -1141.57 1108.47 -0.08 

 138 gLCB29 J[115] 0.00 -0.01 25.75 -1141.57 220.27 0.17 

 139 gLCB29 I[115] 0.00 -0.01 5.36 -1141.57 220.27 0.17 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 139 gLCB29 J[116] 0.00 -0.01 7.87 -1141.57 -19.54 0.42 

 140 gLCB29 I[116] 0.00 -0.01 -18.08 -1141.57 -19.54 0.42 

 140 gLCB29 J[37] 0.00 -0.01 -15.58 -1141.57 590.57 0.67 

 41 gLCB30 I[8] -0.00 0.00 60.73 641.22 377.51 0.56 

 41 gLCB30 J[99] -0.00 0.00 63.36 641.22 -1988.04 0.52 

 42 gLCB30 I[19] 6.63 0.01 3.33 661.98 87.44 0.41 

 42 gLCB30 J[113] 6.63 0.01 6.36 661.98 -124.55 -0.07 

 43 gLCB30 I[20] 0.00 -0.00 44.88 661.98 -733.16 0.49 

 43 gLCB30 J[114] 0.00 -0.00 47.38 661.98 -2405.48 0.53 

 44 gLCB30 I[37] 0.00 -0.00 -71.73 661.98 -1196.46 0.67 

 44 gLCB30 J[1] 0.00 -0.00 -71.21 661.98 -660.46 0.68 

 47 gLCB30 I[39] 0.00 0.00 -6.02 -660.46 641.22 0.38 

 47 gLCB30 J[102] 0.00 0.00 -2.56 -660.46 855.66 0.20 

 50 gLCB30 I[19] 3.08 -0.01 -4.71 -698.48 47.91 -0.31 

 50 gLCB30 J[108] 3.08 -0.01 -1.69 -698.48 188.02 0.13 

 51 gLCB30 I[18] -0.00 -0.00 12.53 -698.48 1864.76 -0.08 

 51 gLCB30 J[109] -0.00 -0.00 15.47 -698.48 1269.82 0.07 

 59 gLCB30 I[47] 16.36 0.02 6.42 641.22 128.16 0.65 

 59 gLCB30 J[107] 16.36 0.02 9.44 641.22 -218.79 -0.16 

 98 gLCB30 I[99] -0.00 0.00 24.46 641.22 -1988.04 0.52 

 98 gLCB30 J[100] -0.00 0.00 27.09 641.22 -2970.78 0.47 

 99 gLCB30 I[100] -0.00 0.00 -21.29 641.22 -2970.78 0.47 

 99 gLCB30 J[101] -0.00 0.00 -18.66 641.22 -2209.13 0.43 

 100 gLCB30 I[101] -0.00 0.00 -76.58 641.22 -2209.13 0.43 

 100 gLCB30 J[39] -0.00 0.00 -73.95 641.22 660.46 0.38 

 126 gLCB30 I[102] 0.00 0.00 -2.56 -660.46 855.66 0.20 

 126 gLCB30 J[103] 0.00 0.00 0.89 -660.46 897.44 0.03 

 127 gLCB30 I[103] 0.00 0.00 0.89 -660.46 897.44 0.03 

 127 gLCB30 J[104] 0.00 0.00 4.34 -660.46 766.57 -0.15 

 128 gLCB30 I[104] 0.00 0.00 4.34 -660.46 766.57 -0.15 

 128 gLCB30 J[105] 0.00 0.00 7.80 -660.46 463.04 -0.32 

 129 gLCB30 I[105] 0.00 0.00 7.80 -660.46 463.04 -0.32 

 129 gLCB30 J[106] 0.00 0.00 11.25 -660.46 -13.14 -0.50 

 130 gLCB30 I[106] 0.00 0.00 11.25 -660.46 -13.14 -0.50 

 130 gLCB30 J[1] 0.00 0.00 14.70 -660.46 -661.98 -0.68 

 131 gLCB30 I[107] 16.36 -0.02 -11.88 641.22 -272.09 -0.11 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 131 gLCB30 J[8] 16.36 -0.02 -8.86 641.22 181.46 0.59 

 132 gLCB30 I[108] 3.08 0.00 -1.03 -698.48 128.44 -0.03 

 132 gLCB30 J[18] 3.08 0.00 1.99 -698.48 107.49 -0.15 

 133 gLCB30 I[109] -0.00 -0.00 12.95 -698.48 1269.82 0.07 

 133 gLCB30 J[110] -0.00 -0.00 15.88 -698.48 657.11 0.22 

 134 gLCB30 I[110] -0.00 -0.00 11.84 -698.48 657.11 0.22 

 134 gLCB30 J[111] -0.00 -0.00 14.78 -698.48 91.43 0.37 

 135 gLCB30 I[111] -0.00 -0.00 9.22 -698.48 91.43 0.37 

 135 gLCB30 J[112] -0.00 -0.00 12.16 -698.48 -362.81 0.52 

 136 gLCB30 I[112] -0.00 -0.00 5.08 -698.48 -362.81 0.52 

 136 gLCB30 J[47] -0.00 -0.00 8.02 -698.48 -641.21 0.67 

 137 gLCB30 I[113] 6.63 -0.01 -3.11 661.98 -53.63 -0.12 

 137 gLCB30 J[20] 6.63 -0.01 -0.09 661.98 16.52 0.46 

 138 gLCB30 I[114] 0.00 -0.00 21.67 661.98 -2405.48 0.53 

 138 gLCB30 J[115] 0.00 -0.00 24.18 661.98 -3236.57 0.58 

 139 gLCB30 I[115] 0.00 -0.00 -9.65 661.98 -3236.57 0.58 

 139 gLCB30 J[116] 0.00 -0.00 -7.15 661.98 -2932.17 0.62 

 140 gLCB30 I[116] 0.00 -0.00 -49.13 661.98 -2932.17 0.62 

 140 gLCB30 J[37] 0.00 -0.00 -46.63 661.98 -1196.46 0.67 

 41 gLCB31 I[8] -0.00 -0.00 47.55 1128.72 679.66 0.62 

 41 gLCB31 J[99] -0.00 -0.00 50.18 1128.72 -1183.23 0.66 

 42 gLCB31 I[19] 3.87 0.02 10.62 1453.48 134.28 0.87 

 42 gLCB31 J[113] 3.87 0.02 13.65 1453.48 -396.65 -0.21 

 43 gLCB31 I[20] 0.00 0.00 27.88 1453.48 -3610.28 0.79 

 43 gLCB31 J[114] 0.00 0.00 30.38 1453.48 -4666.23 0.75 

 44 gLCB31 I[37] 0.00 0.00 -80.38 1453.48 -1833.40 0.62 

 44 gLCB31 J[1] 0.00 0.00 -79.87 1453.48 -1232.46 0.61 

 47 gLCB31 I[39] -0.00 0.00 -1.75 -1232.46 1128.72 0.80 

 47 gLCB31 J[102] -0.00 0.00 1.70 -1232.46 1130.00 0.57 

 50 gLCB31 I[19] -1.65 -0.02 6.01 -1420.34 63.62 -0.80 

 50 gLCB31 J[108] -1.65 -0.02 9.03 -1420.34 -265.25 0.25 

 51 gLCB31 I[18] 0.00 -0.00 -1.50 -1420.34 -3208.19 -0.49 

 51 gLCB31 J[109] 0.00 -0.00 1.44 -1420.34 -3206.90 -0.29 

 59 gLCB31 I[47] 16.41 0.01 4.03 1128.72 57.90 0.54 

 59 gLCB31 J[107] 16.41 0.01 7.05 1128.72 -184.41 -0.10 

 98 gLCB31 I[99] -0.00 -0.00 17.59 1128.72 -1183.23 0.66 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 98 gLCB31 J[100] -0.00 -0.00 20.22 1128.72 -1903.86 0.71 

 99 gLCB31 I[100] -0.00 -0.00 -19.91 1128.72 -1903.86 0.71 

 99 gLCB31 J[101] -0.00 -0.00 -17.28 1128.72 -1194.87 0.76 

 100 gLCB31 I[101] -0.00 -0.00 -64.98 1128.72 -1194.87 0.76 

 100 gLCB31 J[39] -0.00 -0.00 -62.35 1128.72 1232.46 0.80 

 126 gLCB31 I[102] -0.00 0.00 1.70 -1232.46 1130.00 0.57 

 126 gLCB31 J[103] -0.00 0.00 5.15 -1232.46 958.61 0.33 

 127 gLCB31 I[103] -0.00 0.00 5.15 -1232.46 958.61 0.33 

 127 gLCB31 J[104] -0.00 0.00 8.61 -1232.46 614.58 0.10 

 128 gLCB31 I[104] -0.00 0.00 8.61 -1232.46 614.58 0.10 

 128 gLCB31 J[105] -0.00 0.00 12.06 -1232.46 97.88 -0.14 

 129 gLCB31 I[105] -0.00 0.00 12.06 -1232.46 97.88 -0.14 

 129 gLCB31 J[106] -0.00 0.00 15.51 -1232.46 -591.47 -0.38 

 130 gLCB31 I[106] -0.00 0.00 15.51 -1232.46 -591.47 -0.38 

 130 gLCB31 J[1] -0.00 0.00 18.97 -1232.46 -1453.48 -0.61 

 131 gLCB31 I[107] 16.41 -0.02 -11.80 1128.72 -288.44 -0.15 

 131 gLCB31 J[8] 16.41 -0.02 -8.78 1128.72 161.92 0.59 

 132 gLCB31 I[108] -1.65 0.01 1.53 -1420.34 -34.34 0.05 

 132 gLCB31 J[18] -1.65 0.01 4.55 -1420.34 -167.30 -0.59 

 133 gLCB31 I[109] 0.00 -0.00 -6.14 -1420.34 -3206.90 -0.29 

 133 gLCB31 J[110] 0.00 -0.00 -3.21 -1420.34 -3008.22 -0.08 

 134 gLCB31 I[110] 0.00 -0.00 -11.00 -1420.34 -3008.22 -0.08 

 134 gLCB31 J[111] 0.00 -0.00 -8.06 -1420.34 -2603.24 0.12 

 135 gLCB31 I[111] 0.00 -0.00 -16.11 -1420.34 -2603.24 0.12 

 135 gLCB31 J[112] 0.00 -0.00 -13.17 -1420.34 -1980.99 0.32 

 136 gLCB31 I[112] 0.00 -0.00 -21.52 -1420.34 -1980.99 0.32 

 136 gLCB31 J[47] 0.00 -0.00 -18.59 -1420.34 -1128.72 0.52 

 137 gLCB31 I[113] 3.87 -0.02 -2.25 1453.48 -147.46 -0.15 

 137 gLCB31 J[20] 3.87 -0.02 0.77 1453.48 -114.91 0.82 

 138 gLCB31 I[114] 0.00 0.00 4.25 1453.48 -4666.23 0.75 

 138 gLCB31 J[115] 0.00 0.00 6.75 1453.48 -4865.66 0.71 

 139 gLCB31 I[115] 0.00 0.00 -25.31 1453.48 -4865.66 0.71 

 139 gLCB31 J[116] 0.00 0.00 -22.80 1453.48 -3993.70 0.66 

 140 gLCB31 I[116] 0.00 0.00 -60.85 1453.48 -3993.70 0.66 

 140 gLCB31 J[37] 0.00 0.00 -58.34 1453.48 -1833.40 0.62 

 41 gLCB32 I[8] -0.00 0.00 26.59 197.95 -3099.86 0.53 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 41 gLCB32 J[99] -0.00 0.00 29.23 197.95 -4163.97 0.43 

 42 gLCB32 I[19] 3.37 0.00 6.01 353.43 56.28 0.16 

 42 gLCB32 J[113] 3.37 0.00 9.03 353.43 -272.77 0.01 

 43 gLCB32 I[20] 0.00 -0.00 20.24 353.43 -2067.65 0.32 

 43 gLCB32 J[114] 0.00 -0.00 22.74 353.43 -2846.70 0.41 

 44 gLCB32 I[37] 0.00 -0.00 -58.97 353.43 -765.06 0.69 

 44 gLCB32 J[1] 0.00 -0.00 -58.46 353.43 -324.70 0.71 

 47 gLCB32 I[39] 0.00 0.00 -8.52 -324.70 197.95 0.14 

 47 gLCB32 J[102] 0.00 0.00 -5.07 -324.70 537.69 0.00 

 50 gLCB32 I[19] 5.67 -0.00 1.20 -276.45 76.94 -0.04 

 50 gLCB32 J[108] 5.67 -0.00 4.23 -276.45 -41.87 0.06 

 51 gLCB32 I[18] -0.00 -0.00 21.80 -276.45 323.95 0.15 

 51 gLCB32 J[109] -0.00 -0.00 24.74 -276.45 -665.08 0.27 

 59 gLCB32 I[47] 11.49 0.02 12.99 197.95 117.38 0.70 

 59 gLCB32 J[107] 11.49 0.02 16.01 197.95 -517.01 -0.19 

 98 gLCB32 I[99] -0.00 0.00 -3.66 197.95 -4163.97 0.43 

 98 gLCB32 J[100] -0.00 0.00 -1.03 197.95 -4074.69 0.34 

 99 gLCB32 I[100] -0.00 0.00 -38.88 197.95 -4074.69 0.34 

 99 gLCB32 J[101] -0.00 0.00 -36.25 197.95 -2642.43 0.24 

 100 gLCB32 I[101] -0.00 0.00 -79.14 197.95 -2642.43 0.24 

 100 gLCB32 J[39] -0.00 0.00 -76.51 197.95 324.70 0.14 

 126 gLCB32 I[102] 0.00 0.00 -5.07 -324.70 537.69 0.00 

 126 gLCB32 J[103] 0.00 0.00 -1.62 -324.70 704.78 -0.14 

 127 gLCB32 I[103] 0.00 0.00 -1.62 -324.70 704.78 -0.14 

 127 gLCB32 J[104] 0.00 0.00 1.84 -324.70 699.21 -0.28 

 128 gLCB32 I[104] 0.00 0.00 1.84 -324.70 699.21 -0.28 

 128 gLCB32 J[105] 0.00 0.00 5.29 -324.70 520.99 -0.42 

 129 gLCB32 I[105] 0.00 0.00 5.29 -324.70 520.99 -0.42 

 129 gLCB32 J[106] 0.00 0.00 8.74 -324.70 170.11 -0.57 

 130 gLCB32 I[106] 0.00 0.00 8.74 -324.70 170.11 -0.57 

 130 gLCB32 J[1] 0.00 0.00 12.20 -324.70 -353.43 -0.71 

 131 gLCB32 I[107] 11.49 -0.02 -9.62 197.95 -377.16 -0.08 

 131 gLCB32 J[8] 11.49 -0.02 -6.60 197.95 -22.48 0.59 

 132 gLCB32 I[108] 5.67 -0.00 -4.16 -276.45 -40.41 -0.07 

 132 gLCB32 J[18] 5.67 -0.00 -1.14 -276.45 75.48 0.09 

 133 gLCB32 I[109] -0.00 -0.00 13.12 -276.45 -665.08 0.27 
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 133 gLCB32 J[110] -0.00 -0.00 16.06 -276.45 -1285.23 0.39 

 134 gLCB32 I[110] -0.00 -0.00 2.73 -276.45 -1285.23 0.39 

 134 gLCB32 J[111] -0.00 -0.00 5.66 -276.45 -1463.58 0.51 

 135 gLCB32 I[111] -0.00 -0.00 -9.41 -276.45 -1463.58 0.51 

 135 gLCB32 J[112] -0.00 -0.00 -6.47 -276.45 -1126.21 0.63 

 136 gLCB32 I[112] -0.00 -0.00 -23.31 -276.45 -1126.21 0.63 

 136 gLCB32 J[47] -0.00 -0.00 -20.37 -276.45 -197.95 0.75 

 137 gLCB32 I[113] 3.37 -0.01 -3.72 353.43 -156.66 -0.10 

 137 gLCB32 J[20] 3.37 -0.01 -0.70 353.43 -59.84 0.27 

 138 gLCB32 I[114] 0.00 -0.00 2.79 353.43 -2846.70 0.41 

 138 gLCB32 J[115] 0.00 -0.00 5.29 353.43 -2993.11 0.51 

 139 gLCB32 I[115] 0.00 -0.00 -18.95 353.43 -2993.11 0.51 

 139 gLCB32 J[116] 0.00 -0.00 -16.45 353.43 -2351.49 0.60 

 140 gLCB32 I[116] 0.00 -0.00 -45.02 353.43 -2351.49 0.60 

 140 gLCB32 J[37] 0.00 -0.00 -42.51 353.43 -765.06 0.69 

 41 gLCB33 I[8] -0.00 0.00 39.78 -289.56 -3402.01 0.48 

 41 gLCB33 J[99] -0.00 0.00 42.41 -289.56 -4968.78 0.29 

 42 gLCB33 I[19] 6.13 -0.01 -1.28 -438.07 9.43 -0.30 

 42 gLCB33 J[113] 6.13 -0.01 1.74 -438.07 -0.67 0.15 

 43 gLCB33 I[20] 0.00 -0.00 37.24 -438.07 809.47 0.02 

 43 gLCB33 J[114] 0.00 -0.00 39.75 -438.07 -585.95 0.20 

 44 gLCB33 I[37] 0.00 -0.00 -50.32 -438.07 -128.12 0.74 

 44 gLCB33 J[1] 0.00 -0.00 -49.80 -438.07 247.30 0.77 

 47 gLCB33 I[39] 0.00 0.00 -12.78 247.30 -289.56 -0.28 

 47 gLCB33 J[102] 0.00 0.00 -9.33 247.30 263.35 -0.36 

 50 gLCB33 I[19] 10.40 0.01 -9.51 445.41 61.23 0.45 

 50 gLCB33 J[108] 10.40 0.01 -6.49 445.41 411.40 -0.07 

 51 gLCB33 I[18] -0.00 -0.00 35.83 445.41 5396.90 0.56 

 51 gLCB33 J[109] -0.00 -0.00 38.77 445.41 3811.64 0.63 

 59 gLCB33 I[47] 11.44 0.02 15.38 -289.56 187.64 0.80 

 59 gLCB33 J[107] 11.44 0.02 18.40 -289.56 -551.39 -0.26 

 98 gLCB33 I[99] -0.00 0.00 3.22 -289.56 -4968.78 0.29 

 98 gLCB33 J[100] -0.00 0.00 5.85 -289.56 -5141.62 0.10 

 99 gLCB33 I[100] -0.00 0.00 -40.27 -289.56 -5141.62 0.10 

 99 gLCB33 J[101] -0.00 0.00 -37.63 -289.56 -3656.69 -0.09 

 100 gLCB33 I[101] -0.00 0.00 -90.74 -289.56 -3656.69 -0.09 
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 100 gLCB33 J[39] -0.00 0.00 -88.11 -289.56 -247.30 -0.28 

 126 gLCB33 I[102] 0.00 0.00 -9.33 247.30 263.35 -0.36 

 126 gLCB33 J[103] 0.00 0.00 -5.88 247.30 643.61 -0.44 

 127 gLCB33 I[103] 0.00 0.00 -5.88 247.30 643.61 -0.44 

 127 gLCB33 J[104] 0.00 0.00 -2.43 247.30 851.21 -0.52 

 128 gLCB33 I[104] 0.00 0.00 -2.43 247.30 851.21 -0.52 

 128 gLCB33 J[105] 0.00 0.00 1.03 247.30 886.15 -0.61 

 129 gLCB33 I[105] 0.00 0.00 1.03 247.30 886.15 -0.61 

 129 gLCB33 J[106] 0.00 0.00 4.48 247.30 748.44 -0.69 

 130 gLCB33 I[106] 0.00 0.00 4.48 247.30 748.44 -0.69 

 130 gLCB33 J[1] 0.00 0.00 7.93 247.30 438.07 -0.77 

 131 gLCB33 I[107] 11.44 -0.01 -9.69 -289.56 -360.81 -0.04 

 131 gLCB33 J[8] 11.44 -0.01 -6.67 -289.56 -2.94 0.58 

 132 gLCB33 I[108] 10.40 -0.02 -6.72 445.41 122.37 -0.14 

 132 gLCB33 J[18] 10.40 -0.02 -3.70 445.41 350.27 0.52 

 133 gLCB33 I[109] -0.00 -0.00 32.22 445.41 3811.64 0.63 

 133 gLCB33 J[110] -0.00 -0.00 35.15 445.41 2380.10 0.70 

 134 gLCB33 I[110] -0.00 -0.00 25.57 445.41 2380.10 0.70 

 134 gLCB33 J[111] -0.00 -0.00 28.50 445.41 1231.08 0.77 

 135 gLCB33 I[111] -0.00 -0.00 15.92 445.41 1231.08 0.77 

 135 gLCB33 J[112] -0.00 -0.00 18.86 445.41 491.97 0.84 

 136 gLCB33 I[112] -0.00 -0.00 3.30 445.41 491.97 0.84 

 136 gLCB33 J[47] -0.00 -0.00 6.23 445.41 289.56 0.91 

 137 gLCB33 I[113] 6.13 0.00 -4.58 -438.07 -62.83 -0.07 

 137 gLCB33 J[20] 6.13 0.00 -1.56 -438.07 71.59 -0.09 

 138 gLCB33 I[114] 0.00 -0.00 20.21 -438.07 -585.95 0.20 

 138 gLCB33 J[115] 0.00 -0.00 22.72 -438.07 -1364.02 0.38 

 139 gLCB33 I[115] 0.00 -0.00 -3.30 -438.07 -1364.02 0.38 

 139 gLCB33 J[116] 0.00 -0.00 -0.79 -438.07 -1289.95 0.56 

 140 gLCB33 I[116] 0.00 -0.00 -33.30 -438.07 -1289.95 0.56 

 140 gLCB33 J[37] 0.00 -0.00 -30.80 -438.07 -128.12 0.74 

 41 gLCB34 I[8] -4.38 -2.71 84.41 1901.81 7787.29 46.02 

 41 gLCB34 J[99] -4.38 -2.71 86.43 1901.81 4577.06 50.10 

 42 gLCB34 I[19] 5.91 12.75 5.58 2089.30 176.74 415.62 

 42 gLCB34 J[113] 5.91 12.75 7.91 2089.30 -138.18 -142.92 

 43 gLCB34 I[20] 4.47 3.37 49.23 2089.30 -1467.19 203.86 
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 43 gLCB34 J[114] 4.47 3.37 51.16 2089.30 -3114.62 86.31 

 44 gLCB34 I[37] 3.33 2.80 -76.72 2089.30 -2386.38 -294.71 

 44 gLCB34 J[1] 3.33 2.80 -76.32 2089.30 -1815.47 -315.40 

 47 gLCB34 I[39] -1.60 2.62 5.30 -1815.47 1901.81 215.50 

 47 gLCB34 J[102] -1.60 2.62 7.96 -1815.47 1572.08 117.36 

 50 gLCB34 I[19] -8.27 -12.51 -1.34 -2235.09 17.84 -384.22 

 50 gLCB34 J[108] -8.27 -12.51 0.99 -2235.09 21.54 163.67 

 51 gLCB34 I[18] 3.62 -2.84 -26.96 -2235.09 -1190.75 -258.89 

 51 gLCB34 J[109] 3.62 -2.84 -24.71 -2235.09 -526.15 -172.49 

 59 gLCB34 I[47] 19.24 -8.69 -13.45 1901.81 -25.78 -269.53 

 59 gLCB34 J[107] 19.24 -8.69 -11.13 1901.81 537.55 111.12 

 98 gLCB34 I[99] -4.13 -2.54 61.12 1901.81 4577.06 43.31 

 98 gLCB34 J[100] -4.13 -2.54 63.15 1901.81 2249.23 109.46 

 99 gLCB34 I[100] -3.79 -2.30 27.13 1901.81 2249.23 100.49 

 99 gLCB34 J[101] -3.79 -2.30 29.15 1901.81 1226.13 182.68 

 100 gLCB34 I[101] -3.41 -2.05 -16.19 1901.81 1226.13 172.10 

 100 gLCB34 J[39] -3.41 -2.05 -14.16 1901.81 1815.47 246.77 

 126 gLCB34 I[102] -1.40 2.10 7.96 -1815.47 1572.08 99.72 

 126 gLCB34 J[103] -1.40 2.10 10.62 -1815.47 1112.87 139.53 

 127 gLCB34 I[103] -1.30 1.12 10.62 -1815.47 1112.87 120.02 

 127 gLCB34 J[104] -1.30 1.12 13.27 -1815.47 543.99 132.10 

 128 gLCB34 I[104] -1.51 1.32 13.27 -1815.47 543.99 107.78 

 128 gLCB34 J[105] -1.51 1.32 15.93 -1815.47 -242.20 157.12 

 129 gLCB34 I[105] -1.85 2.26 15.93 -1815.47 -242.20 138.44 

 129 gLCB34 J[106] -1.85 2.26 18.59 -1815.47 -1096.22 173.15 

 130 gLCB34 I[106] -2.20 2.72 18.59 -1815.47 -1096.22 156.06 

 130 gLCB34 J[1] -2.20 2.72 21.24 -1815.47 -2089.30 342.19 

 131 gLCB34 I[107] 19.24 -2.04 -11.55 1901.81 45.10 -31.59 

 131 gLCB34 J[8] 19.24 -2.04 -9.22 1901.81 496.02 91.11 

 132 gLCB34 I[108] -8.27 6.18 7.49 -2235.09 188.38 50.15 

 132 gLCB34 J[18] -8.27 6.18 9.82 -2235.09 -254.28 -225.27 

 133 gLCB34 I[109] 3.58 -2.82 -18.17 -2235.09 -526.15 -184.62 

 133 gLCB34 J[110] 3.58 -2.82 -15.92 -2235.09 -87.95 -85.12 

 134 gLCB34 I[110] 3.52 -3.50 -0.82 -2235.09 -87.95 -97.49 

 134 gLCB34 J[111] 3.52 -3.50 1.44 -2235.09 -84.47 -113.66 

 135 gLCB34 I[111] 3.45 -3.97 11.19 -2235.09 -84.47 -123.46 
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 135 gLCB34 J[112] 3.45 -3.97 13.44 -2235.09 -601.53 -187.82 

 136 gLCB34 I[112] 3.38 -4.16 25.63 -2235.09 -601.53 -192.89 

 136 gLCB34 J[47] 3.38 -4.16 27.89 -2235.09 -1901.81 -326.42 

 137 gLCB34 I[113] 5.91 -6.70 0.53 2089.30 36.15 -28.60 

 137 gLCB34 J[20] 5.91 -6.70 2.85 2089.30 -10.97 282.76 

 138 gLCB34 I[114] 4.24 3.36 24.94 2089.30 -3114.62 80.42 

 138 gLCB34 J[115] 4.24 3.36 26.87 2089.30 -4844.96 69.88 

 139 gLCB34 I[115] 3.93 3.21 -8.02 2089.30 -4844.96 61.88 

 139 gLCB34 J[116] 3.93 3.21 -6.10 2089.30 -4271.01 35.48 

 140 gLCB34 I[116] 3.56 2.96 -53.17 2089.30 -4271.01 25.69 

 140 gLCB34 J[37] 3.56 2.96 -51.24 2089.30 -2386.38 -287.94 

 41 gLCB35 I[8] -5.63 -2.68 76.51 1405.62 6195.09 24.83 

 41 gLCB35 J[99] -5.63 -2.68 78.53 1405.62 3286.04 27.82 

 42 gLCB35 I[19] 10.76 11.11 2.55 1581.30 177.93 356.69 

 42 gLCB35 J[113] 10.76 11.11 4.88 1581.30 -4.44 -129.78 

 43 gLCB35 I[20] 5.73 3.34 59.57 1581.30 486.63 177.01 

 43 gLCB35 J[114] 5.73 3.34 61.49 1581.30 -1535.53 60.49 

 44 gLCB35 I[37] 4.59 2.77 -67.75 1581.30 -1868.57 -256.56 

 44 gLCB35 J[1] 4.59 2.77 -67.35 1581.30 -1364.93 -277.03 

 47 gLCB35 I[39] -1.57 3.87 1.96 -1364.93 1405.62 305.19 

 47 gLCB35 J[102] -1.57 3.87 4.61 -1364.93 1243.26 144.36 

 50 gLCB35 I[19] -9.61 -10.86 -1.91 -1649.79 -28.71 -338.52 

 50 gLCB35 J[108] -9.61 -10.86 0.42 -1649.79 -0.09 137.18 

 51 gLCB35 I[18] 3.60 -1.87 -30.06 -1649.79 -1387.15 -205.24 

 51 gLCB35 J[109] 3.60 -1.87 -27.80 -1649.79 -590.91 -160.12 

 59 gLCB35 I[47] 16.06 -10.17 -10.83 1405.62 -18.15 -323.25 

 59 gLCB35 J[107] 16.06 -10.17 -8.51 1405.62 430.46 122.15 

 98 gLCB35 I[99] -5.38 -2.52 53.38 1405.62 3286.04 34.61 

 98 gLCB35 J[100] -5.38 -2.52 55.41 1405.62 1253.37 99.68 

 99 gLCB35 I[100] -5.05 -2.28 19.72 1405.62 1253.37 108.65 

 99 gLCB35 J[101] -5.05 -2.28 21.75 1405.62 512.58 189.76 

 100 gLCB35 I[101] -4.66 -2.02 -23.08 1405.62 512.58 200.34 

 100 gLCB35 J[39] -4.66 -2.02 -21.06 1405.62 1364.93 273.92 

 126 gLCB35 I[102] -1.37 3.35 4.61 -1364.93 1243.26 162.00 

 126 gLCB35 J[103] -1.37 3.35 7.27 -1364.93 951.42 139.12 

 127 gLCB35 I[103] -1.28 2.37 7.27 -1364.93 951.42 158.63 
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 127 gLCB35 J[104] -1.28 2.37 9.93 -1364.93 549.89 108.02 

 128 gLCB35 I[104] -1.49 2.58 9.93 -1364.93 549.89 132.34 

 128 gLCB35 J[105] -1.49 2.58 12.58 -1364.93 -68.93 119.00 

 129 gLCB35 I[105] -1.82 3.51 12.58 -1364.93 -68.93 137.69 

 129 gLCB35 J[106] -1.82 3.51 15.24 -1364.93 -755.58 109.71 

 130 gLCB35 I[106] -2.17 3.97 15.24 -1364.93 -755.58 126.80 

 130 gLCB35 J[1] -2.17 3.97 17.90 -1364.93 -1581.30 250.24 

 131 gLCB35 I[107] 16.06 -0.50 -9.24 1405.62 45.87 -19.32 

 131 gLCB35 J[8] 16.06 -0.50 -6.92 1405.62 395.79 36.15 

 132 gLCB35 I[108] -9.61 6.47 7.36 -1649.79 151.31 66.15 

 132 gLCB35 J[18] -9.61 6.47 9.68 -1649.79 -285.39 -222.07 

 133 gLCB35 I[109] 3.55 -1.85 -21.18 -1649.79 -590.91 -147.98 

 133 gLCB35 J[110] 3.55 -1.85 -18.93 -1649.79 -24.72 -89.76 

 134 gLCB35 I[110] 3.49 -2.53 -3.91 -1649.79 -24.72 -77.39 

 134 gLCB35 J[111] 3.49 -2.53 -1.66 -1649.79 110.21 -134.85 

 135 gLCB35 I[111] 3.42 -3.00 7.84 -1649.79 110.21 -125.05 

 135 gLCB35 J[112] 3.42 -3.00 10.10 -1649.79 -264.85 -230.69 

 136 gLCB35 I[112] 3.35 -3.19 21.88 -1649.79 -264.85 -225.63 

 136 gLCB35 J[47] 3.35 -3.19 24.13 -1649.79 -1405.62 -400.43 

 137 gLCB35 I[113] 10.76 -5.11 -2.19 1581.30 44.12 -16.72 

 137 gLCB35 J[20] 10.76 -5.11 0.13 1581.30 115.99 225.08 

 138 gLCB35 I[114] 5.49 3.33 35.10 1581.30 -1535.53 66.38 

 138 gLCB35 J[115] 5.49 3.33 37.03 1581.30 -3634.22 56.87 

 139 gLCB35 I[115] 5.18 3.19 1.79 1581.30 -3634.22 64.86 

 139 gLCB35 J[116] 5.18 3.19 3.72 1581.30 -3415.97 39.49 

 140 gLCB35 I[116] 4.82 2.94 -43.87 1581.30 -3415.97 49.28 

 140 gLCB35 J[37] 4.82 2.94 -41.94 1581.30 -1868.57 -263.33 

 41 gLCB36 I[8] -2.39 0.88 75.38 463.81 3770.10 -96.01 

 41 gLCB36 J[99] -2.39 0.88 77.41 463.81 853.39 14.20 

 42 gLCB36 I[19] 11.00 -4.29 -6.56 223.44 70.80 -130.76 

 42 gLCB36 J[113] 11.00 -4.29 -4.23 223.44 289.08 56.37 

 43 gLCB36 I[20] 2.53 -0.81 66.07 223.44 3518.08 -21.29 

 43 gLCB36 J[114] 2.53 -0.81 68.00 223.44 1279.94 10.23 

 44 gLCB36 I[37] 1.41 -0.23 -47.38 223.44 -688.85 43.11 

 44 gLCB36 J[1] 1.41 -0.23 -46.98 223.44 -337.91 44.99 

 47 gLCB36 I[39] -0.18 0.66 -5.70 -337.91 463.81 -91.41 
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 47 gLCB36 J[102] -0.18 0.66 -3.05 -337.91 684.26 -91.78 

 50 gLCB36 I[19] 2.11 4.76 -15.82 -362.97 -22.68 183.16 

 50 gLCB36 J[108] 2.11 4.76 -13.50 -362.97 630.23 -24.76 

 51 gLCB36 I[18] -1.35 1.24 3.62 -362.97 6436.75 64.93 

 51 gLCB36 J[109] -1.35 1.24 5.88 -362.97 5806.22 -21.71 

 59 gLCB36 I[47] 13.70 4.14 -2.93 463.81 92.47 132.12 

 59 gLCB36 J[107] 13.70 4.14 -0.61 463.81 194.19 -48.67 

 98 gLCB36 I[99] -2.14 0.81 47.07 463.81 853.39 12.01 

 98 gLCB36 J[100] -2.14 0.81 49.09 463.81 -952.15 -13.14 

 99 gLCB36 I[100] -1.81 0.74 7.41 463.81 -952.15 -16.71 

 99 gLCB36 J[101] -1.81 0.74 9.43 463.81 -1226.02 -46.47 

 100 gLCB36 I[101] -1.43 0.60 -41.75 463.81 -1226.02 -51.51 

 100 gLCB36 J[39] -1.43 0.60 -39.73 463.81 337.91 -75.42 

 126 gLCB36 I[102] -0.54 0.10 -3.05 -337.91 684.26 -101.79 

 126 gLCB36 J[103] -0.54 0.10 -0.39 -337.91 774.15 37.34 

 127 gLCB36 I[103] -0.78 -0.90 -0.39 -337.91 774.15 25.47 

 127 gLCB36 J[104] -0.78 -0.90 2.26 -337.91 761.17 112.64 

 128 gLCB36 I[104] -0.70 -0.67 2.26 -337.91 761.17 95.96 

 128 gLCB36 J[105] -0.70 -0.67 4.92 -337.91 523.22 18.91 

 129 gLCB36 I[105] -0.48 0.31 4.92 -337.91 523.22 7.87 

 129 gLCB36 J[106] -0.48 0.31 7.58 -337.91 219.31 -83.63 

 130 gLCB36 I[106] -0.22 0.80 7.58 -337.91 219.31 -93.07 

 130 gLCB36 J[1] -0.22 0.80 10.23 -337.91 -223.44 -31.17 

 131 gLCB36 I[107] 13.70 3.13 -8.59 463.81 -8.77 1.59 

 131 gLCB36 J[8] 13.70 3.13 -6.26 463.81 318.75 -151.32 

 132 gLCB36 I[108] 2.11 -3.35 0.51 -362.97 329.86 29.60 

 132 gLCB36 J[18] 2.11 -3.35 2.83 -362.97 190.37 172.69 

 133 gLCB36 I[109] -1.32 1.29 14.24 -362.97 5806.22 -32.09 

 133 gLCB36 J[110] -1.32 1.29 16.50 -362.97 4870.33 -70.25 

 134 gLCB36 I[110] -1.29 0.61 30.95 -362.97 4870.33 -79.32 

 134 gLCB36 J[111] -1.29 0.61 33.20 -362.97 3527.82 55.65 

 135 gLCB36 I[111] -1.25 0.11 39.90 -362.97 3527.82 50.50 

 135 gLCB36 J[112] -1.25 0.11 42.16 -362.97 1799.01 137.35 

 136 gLCB36 I[112] -1.22 -0.11 48.99 -362.97 1799.01 136.14 

 136 gLCB36 J[47] -1.22 -0.11 51.25 -362.97 -463.81 152.66 

 137 gLCB36 I[113] 11.00 0.84 -3.03 223.44 125.31 -7.16 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 137 gLCB36 J[20] 11.00 0.84 -0.70 223.44 227.49 -55.54 

 138 gLCB36 I[114] 2.30 -0.61 46.30 223.44 1279.94 7.62 

 138 gLCB36 J[115] 2.30 -0.61 48.23 223.44 -1216.19 -12.98 

 139 gLCB36 I[115] 1.99 -0.45 17.14 223.44 -1216.19 -16.80 

 139 gLCB36 J[116] 1.99 -0.45 19.06 223.44 -1551.36 -170.21 

 140 gLCB36 I[116] 1.63 -0.33 -24.97 223.44 -1551.36 -175.10 

 140 gLCB36 J[37] 1.63 -0.33 -23.04 223.44 -688.85 46.59 

 41 gLCB37 I[8] -3.05 0.80 70.39 150.39 2764.38 -118.98 

 41 gLCB37 J[99] -3.05 0.80 72.42 150.39 37.92 -5.76 

 42 gLCB37 I[19] 14.05 -4.55 -8.47 -97.44 71.55 -141.17 

 42 gLCB37 J[113] 14.05 -4.55 -6.15 -97.44 373.56 57.25 

 43 gLCB37 I[20] 3.20 -0.73 72.60 -97.44 4752.29 -26.98 

 43 gLCB37 J[114] 3.20 -0.73 74.53 -97.44 2277.43 1.68 

 44 gLCB37 I[37] 2.07 -0.15 -41.71 -97.44 -361.77 55.60 

 44 gLCB37 J[1] 2.07 -0.15 -41.31 -97.44 -53.33 56.89 

 47 gLCB37 I[39] -0.26 1.32 -7.82 -53.33 150.39 -48.76 

 47 gLCB37 J[102] -0.26 1.32 -5.16 -53.33 476.56 -82.52 

 50 gLCB37 I[19] 1.28 5.03 -16.18 6.74 -52.08 186.06 

 50 gLCB37 J[108] 1.28 5.03 -13.86 6.74 616.56 -33.40 

 51 gLCB37 I[18] -1.27 1.70 1.67 6.74 6312.64 88.57 

 51 gLCB37 J[109] -1.27 1.70 3.92 6.74 5765.28 -17.89 

 59 gLCB37 I[47] 11.75 3.19 -1.27 150.39 97.30 98.99 

 59 gLCB37 J[107] 11.75 3.19 1.05 150.39 126.54 -40.21 

 98 gLCB37 I[99] -2.81 0.73 42.18 150.39 37.92 -3.58 

 98 gLCB37 J[100] -2.81 0.73 44.20 150.39 -1581.18 -25.72 

 99 gLCB37 I[100] -2.48 0.66 2.73 150.39 -1581.18 -22.14 

 99 gLCB37 J[101] -2.48 0.66 4.75 150.39 -1676.74 -48.89 

 100 gLCB37 I[101] -2.10 0.52 -46.11 150.39 -1676.74 -43.85 

 100 gLCB37 J[39] -2.10 0.52 -44.09 150.39 53.33 -64.75 

 126 gLCB37 I[102] -0.62 0.77 -5.16 -53.33 476.56 -72.52 

 126 gLCB37 J[103] -0.62 0.77 -2.51 -53.33 672.16 33.24 

 127 gLCB37 I[103] -0.86 -0.23 -2.51 -53.33 672.16 45.12 

 127 gLCB37 J[104] -0.86 -0.23 0.15 -53.33 764.90 98.91 

 128 gLCB37 I[104] -0.78 -0.01 0.15 -53.33 764.90 115.59 

 128 gLCB37 J[105] -0.78 -0.01 2.81 -53.33 632.67 5.18 

 129 gLCB37 I[105] -0.56 0.98 2.81 -53.33 632.67 16.22 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 129 gLCB37 J[106] -0.56 0.98 5.46 -53.33 434.47 -108.66 

 130 gLCB37 I[106] -0.30 1.47 5.46 -53.33 434.47 -99.22 

 130 gLCB37 J[1] -0.30 1.47 8.12 -53.33 97.44 -70.70 

 131 gLCB37 I[107] 11.75 3.93 -7.13 150.39 -8.29 6.59 

 131 gLCB37 J[8] 11.75 3.93 -4.80 150.39 255.44 -180.99 

 132 gLCB37 I[108] 1.28 -2.68 0.42 6.74 306.45 41.36 

 132 gLCB37 J[18] 1.28 -2.68 2.75 6.74 170.72 155.20 

 133 gLCB37 I[109] -1.24 1.76 12.34 6.74 5765.28 -7.50 

 133 gLCB37 J[110] -1.24 1.76 14.60 6.74 4910.24 -65.47 

 134 gLCB37 I[110] -1.21 1.08 28.99 6.74 4910.24 -56.40 

 134 gLCB37 J[111] -1.21 1.08 31.25 6.74 3650.77 58.75 

 135 gLCB37 I[111] -1.18 0.57 37.79 6.74 3650.77 63.90 

 135 gLCB37 J[112] -1.18 0.57 40.05 6.74 2011.67 130.94 

 136 gLCB37 I[112] -1.14 0.35 46.62 6.74 2011.67 132.16 

 136 gLCB37 J[47] -1.14 0.35 48.88 6.74 -150.39 128.87 

 137 gLCB37 I[113] 14.05 1.26 -4.74 -97.44 130.34 -2.84 

 137 gLCB37 J[20] 14.05 1.26 -2.42 -97.44 307.69 -69.39 

 138 gLCB37 I[114] 2.97 -0.53 52.72 -97.44 2277.43 4.30 

 138 gLCB37 J[115] 2.97 -0.53 54.65 -97.44 -451.38 -19.15 

 139 gLCB37 I[115] 2.66 -0.37 23.34 -97.44 -451.38 -15.34 

 139 gLCB37 J[116] 2.66 -0.37 25.26 -97.44 -1011.26 -171.61 

 140 gLCB37 I[116] 2.30 -0.25 -19.09 -97.44 -1011.26 -166.72 

 140 gLCB37 J[37] 2.30 -0.25 -17.17 -97.44 -361.77 52.12 

 41 gLCB38 I[8] -4.34 -6.26 54.05 2889.05 7967.07 229.41 

 41 gLCB38 J[99] -4.34 -6.26 56.08 2889.05 5958.30 69.63 

 42 gLCB38 I[19] -3.68 29.67 22.25 3647.79 249.50 953.42 

 42 gLCB38 J[113] -3.68 29.67 24.58 3647.79 -784.06 -345.12 

 43 gLCB38 I[20] 4.28 7.35 1.37 3647.79 -8573.76 402.76 

 43 gLCB38 J[114] 4.28 7.35 3.29 3647.79 -8636.63 141.43 

 44 gLCB38 I[37] 3.92 5.42 -92.60 3647.79 -3649.20 -600.53 

 44 gLCB38 J[1] 3.92 5.42 -92.21 3647.79 -2957.14 -640.96 

 47 gLCB38 I[39] -2.64 3.76 13.81 -2957.14 2889.05 530.17 

 47 gLCB38 J[102] -2.64 3.76 16.46 -2957.14 2133.35 352.41 

 50 gLCB38 I[19] -16.15 -29.95 21.46 -3685.74 99.29 -975.79 

 50 gLCB38 J[108] -16.15 -29.95 23.78 -3685.74 -915.03 334.92 

 51 gLCB38 I[18] 8.63 -7.03 -47.56 -3685.74 -11623.13 -568.73 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 51 gLCB38 J[109] 8.63 -7.03 -45.30 -3685.74 -9787.08 -280.33 

 59 gLCB38 I[47] 19.34 -22.05 -16.80 2889.04 -144.04 -689.77 

 59 gLCB38 J[107] 19.34 -22.05 -14.48 2889.04 549.94 275.60 

 98 gLCB38 I[99] -4.26 -5.85 43.06 2889.05 5958.30 60.62 

 98 gLCB38 J[100] -4.26 -5.85 45.09 2889.05 4310.92 218.90 

 99 gLCB38 I[100] -4.15 -5.30 27.37 2889.05 4310.92 208.01 

 99 gLCB38 J[101] -4.15 -5.30 29.39 2889.05 3247.64 402.43 

 100 gLCB38 I[101] -4.02 -4.63 6.70 2889.05 3247.64 390.86 

 100 gLCB38 J[39] -4.02 -4.63 8.72 2889.05 2957.14 562.74 

 126 gLCB38 I[102] -1.73 3.66 16.46 -2957.14 2133.35 335.53 

 126 gLCB38 J[103] -1.73 3.66 19.12 -2957.14 1247.46 196.79 

 127 gLCB38 I[103] -1.18 3.39 19.12 -2957.14 1247.46 179.36 

 127 gLCB38 J[104] -1.18 3.39 21.78 -2957.14 225.38 69.04 

 128 gLCB38 I[104] -1.68 3.43 21.78 -2957.14 225.38 50.16 

 128 gLCB38 J[105] -1.68 3.43 24.43 -2957.14 -943.23 256.60 

 129 gLCB38 I[105] -2.63 3.64 24.43 -2957.14 -943.23 239.41 

 129 gLCB38 J[106] -2.63 3.64 27.09 -2957.14 -2228.00 441.19 

 130 gLCB38 I[106] -3.65 3.72 27.09 -2957.14 -2228.00 424.45 

 130 gLCB38 J[1] -3.65 3.72 29.74 -2957.14 -3647.79 668.68 

 131 gLCB38 I[107] 19.34 -8.46 -12.13 2889.04 -22.69 -59.83 

 131 gLCB38 J[8] 19.34 -8.46 -9.80 2889.04 446.53 395.23 

 132 gLCB38 I[108] -16.15 16.31 11.07 -3685.74 -161.91 46.18 

 132 gLCB38 J[18] -16.15 16.31 13.40 -3685.74 -712.67 -671.12 

 133 gLCB38 I[109] 8.51 -7.09 -50.12 -3685.74 -9787.08 -286.62 

 133 gLCB38 J[110] 8.51 -7.09 -47.86 -3685.74 -7796.31 -47.95 

 134 gLCB38 I[110] 8.35 -7.28 -46.75 -3685.74 -7796.31 -56.66 

 134 gLCB38 J[111] 8.35 -7.28 -44.49 -3685.74 -5858.90 -290.70 

 135 gLCB38 I[111] 8.17 -7.38 -41.74 -3685.74 -5858.90 -300.68 

 135 gLCB38 J[112] 8.17 -7.38 -39.48 -3685.74 -4144.53 -549.30 

 136 gLCB38 I[112] 7.98 -7.40 -32.91 -3685.74 -4144.53 -556.66 

 136 gLCB38 J[47] 7.98 -7.40 -30.65 -3685.74 -2889.04 -824.26 

 137 gLCB38 I[113] -3.68 -13.44 3.45 3647.79 -181.89 -41.12 

 137 gLCB38 J[20] -3.68 -13.44 5.77 3647.79 -366.22 598.00 

 138 gLCB38 I[114] 4.21 7.02 -20.90 3647.79 -8636.63 134.70 

 138 gLCB38 J[115] 4.21 7.02 -18.98 3647.79 -8164.16 146.80 

 139 gLCB38 I[115] 4.11 6.52 -46.78 3647.79 -8164.16 138.07 
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 139 gLCB38 J[116] 4.11 6.52 -44.85 3647.79 -6412.45 322.82 

 140 gLCB38 I[116] 4.00 5.88 -77.26 3647.79 -6412.45 312.46 

 140 gLCB38 J[37] 4.00 5.88 -75.34 3647.79 -3649.20 -593.52 

 41 gLCB39 I[8] -5.60 -6.09 47.27 2462.99 6599.91 225.76 

 41 gLCB39 J[99] -5.60 -6.09 49.30 2462.99 4849.76 59.44 

 42 gLCB39 I[19] 0.52 27.07 19.65 3211.58 250.52 862.14 

 42 gLCB39 J[113] 0.52 27.07 21.97 3211.58 -669.23 -322.60 

 43 gLCB39 I[20] 5.55 7.18 10.24 3211.58 -6896.18 362.59 

 43 gLCB39 J[114] 5.55 7.18 12.17 3211.58 -7280.79 107.48 

 44 gLCB39 I[37] 5.19 5.25 -84.90 3211.58 -3204.57 -550.16 

 44 gLCB39 J[1] 5.19 5.25 -84.50 3211.58 -2570.28 -589.31 

 47 gLCB39 I[39] -2.47 5.03 10.93 -2570.28 2462.99 628.44 

 47 gLCB39 J[102] -2.47 5.03 13.59 -2570.28 1851.00 387.41 

 50 gLCB39 I[19] -17.33 -27.36 20.97 -3183.16 59.32 -897.18 

 50 gLCB39 J[108] -17.33 -27.36 23.29 -3183.16 -933.59 299.89 

 51 gLCB39 I[18] 8.45 -5.98 -50.22 -3183.16 -11791.69 -507.12 

 51 gLCB39 J[109] 8.45 -5.98 -47.96 -3183.16 -9842.62 -263.65 

 59 gLCB39 I[47] 16.52 -23.30 -14.55 2462.99 -137.49 -737.11 

 59 gLCB39 J[107] 16.52 -23.30 -12.23 2462.99 457.98 282.81 

 98 gLCB39 I[99] -5.52 -5.68 36.41 2462.99 4849.76 68.46 

 98 gLCB39 J[100] -5.52 -5.68 38.44 2462.99 3455.82 220.20 

 99 gLCB39 I[100] -5.41 -5.13 21.01 2462.99 3455.82 231.09 

 99 gLCB39 J[101] -5.41 -5.13 23.04 2462.99 2634.94 418.97 

 100 gLCB39 I[101] -5.29 -4.46 0.78 2462.99 2634.94 430.54 

 100 gLCB39 J[39] -5.29 -4.46 2.80 2462.99 2570.28 595.87 

 126 gLCB39 I[102] -1.55 4.92 13.59 -2570.28 1851.00 404.29 

 126 gLCB39 J[103] -1.55 4.92 16.25 -2570.28 1108.82 202.27 

 127 gLCB39 I[103] -1.01 4.66 16.25 -2570.28 1108.82 219.71 

 127 gLCB39 J[104] -1.01 4.66 18.90 -2570.28 230.45 46.12 

 128 gLCB39 I[104] -1.51 4.69 18.90 -2570.28 230.45 65.00 

 128 gLCB39 J[105] -1.51 4.69 21.56 -2570.28 -794.45 208.18 

 129 gLCB39 I[105] -2.46 4.90 21.56 -2570.28 -794.45 225.38 

 129 gLCB39 J[106] -2.46 4.90 24.21 -2570.28 -1935.50 363.89 

 130 gLCB39 I[106] -3.47 4.99 24.21 -2570.28 -1935.50 380.63 

 130 gLCB39 J[1] -3.47 4.99 26.87 -2570.28 -3211.58 561.59 

 131 gLCB39 I[107] 16.52 -6.87 -10.14 2462.99 -22.03 -45.12 
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 131 gLCB39 J[8] 16.52 -6.87 -7.82 2462.99 360.46 340.38 

 132 gLCB39 I[108] -17.33 15.83 10.96 -3183.16 -193.73 57.41 

 132 gLCB39 J[18] -17.33 15.83 13.28 -3183.16 -739.38 -638.77 

 133 gLCB39 I[109] 8.34 -6.03 -52.71 -3183.16 -9842.62 -257.36 

 133 gLCB39 J[110] 8.34 -6.03 -50.45 -3183.16 -7741.96 -63.62 

 134 gLCB39 I[110] 8.18 -6.22 -49.40 -3183.16 -7741.96 -54.91 

 134 gLCB39 J[111] 8.18 -6.22 -47.14 -3183.16 -5691.71 -333.89 

 135 gLCB39 I[111] 8.00 -6.32 -44.60 -3183.16 -5691.71 -323.91 

 135 gLCB39 J[112] 8.00 -6.32 -42.35 -3183.16 -3855.43 -617.46 

 136 gLCB39 I[112] 7.81 -6.34 -36.13 -3183.16 -3855.43 -610.10 

 136 gLCB39 J[47] 7.81 -6.34 -33.87 -3183.16 -2462.98 -922.64 

 137 gLCB39 I[113] 0.52 -11.18 1.11 3211.58 -175.05 -26.10 

 137 gLCB39 J[20] 0.52 -11.18 3.44 3211.58 -257.21 514.23 

 138 gLCB39 I[114] 5.48 6.85 -12.18 3211.58 -7280.79 114.22 

 138 gLCB39 J[115] 5.48 6.85 -10.25 3211.58 -7124.60 132.54 

 139 gLCB39 I[115] 5.38 6.35 -38.35 3211.58 -7124.60 141.27 

 139 gLCB39 J[116] 5.38 6.35 -36.43 3211.58 -5678.30 332.24 

 140 gLCB39 I[116] 5.26 5.71 -69.27 3211.58 -5678.30 342.59 

 140 gLCB39 J[37] 5.26 5.71 -67.35 3211.58 -3204.57 -557.17 

 41 gLCB40 I[8] -2.31 -5.71 19.01 2297.25 4103.96 244.57 

 41 gLCB40 J[99] -2.31 -5.71 21.04 2297.25 3418.56 50.48 

 42 gLCB40 I[19] -6.80 27.13 24.40 3117.77 205.94 868.01 

 42 gLCB40 J[113] -6.80 27.13 26.73 3117.77 -910.41 -319.16 

 43 gLCB40 I[20] 2.18 6.58 -22.82 3117.77 -9679.82 348.08 

 43 gLCB40 J[114] 2.18 6.58 -20.89 3117.77 -8975.21 112.59 

 44 gLCB40 I[37] 2.50 4.65 -76.88 3117.77 -3034.08 -524.83 

 44 gLCB40 J[1] 2.50 4.65 -76.49 3117.77 -2458.16 -559.62 

 47 gLCB40 I[39] -2.11 2.78 10.08 -2458.16 2297.25 492.99 

 47 gLCB40 J[102] -2.11 2.78 12.74 -2458.16 1726.60 344.74 

 50 gLCB40 I[19] -12.53 -27.63 26.51 -3057.03 128.58 -915.48 

 50 gLCB40 J[108] -12.53 -27.63 28.84 -3057.03 -1109.12 293.26 

 51 gLCB40 I[18] 7.94 -6.55 -34.63 -3057.03 -12937.67 -510.50 

 51 gLCB40 J[109] 7.94 -6.55 -32.37 -3057.03 -11392.64 -221.98 

 59 gLCB40 I[47] 13.88 -20.68 -9.15 2297.25 -127.16 -648.33 

 59 gLCB40 J[107] 13.88 -20.68 -6.83 2297.25 217.18 256.81 

 98 gLCB40 I[99] -2.38 -5.33 13.52 2297.25 3418.56 44.15 
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 98 gLCB40 J[100] -2.38 -5.33 15.55 2297.25 2876.71 190.11 

 99 gLCB40 I[100] -2.47 -4.83 7.86 2297.25 2876.71 182.98 

 99 gLCB40 J[101] -2.47 -4.83 9.89 2297.25 2528.22 361.64 

 100 gLCB40 I[101] -2.57 -4.19 0.75 2297.25 2528.22 354.76 

 100 gLCB40 J[39] -2.57 -4.19 2.77 2297.25 2458.16 511.37 

 126 gLCB40 I[102] -1.14 3.00 12.74 -2458.16 1726.60 336.15 

 126 gLCB40 J[103] -1.14 3.00 15.40 -2458.16 1024.09 143.68 

 127 gLCB40 I[103] -0.55 3.33 15.40 -2458.16 1024.09 135.67 

 127 gLCB40 J[104] -0.55 3.33 18.05 -2458.16 169.47 -4.47 

 128 gLCB40 I[104] -1.02 3.23 18.05 -2458.16 169.47 -11.05 

 128 gLCB40 J[105] -1.02 3.23 20.71 -2458.16 -778.69 203.66 

 129 gLCB40 I[105] -1.93 2.87 20.71 -2458.16 -778.69 195.38 

 129 gLCB40 J[106] -1.93 2.87 23.37 -2458.16 -1882.56 414.16 

 130 gLCB40 I[106] -2.92 2.67 23.37 -2458.16 -1882.56 405.38 

 130 gLCB40 J[1] -2.92 2.67 26.02 -2458.16 -3117.77 575.15 

 131 gLCB40 I[107] 13.88 -8.79 -9.66 2297.25 -134.67 -50.85 

 131 gLCB40 J[8] 13.88 -8.79 -7.33 2297.25 226.84 413.48 

 132 gLCB40 I[108] -12.53 15.46 7.15 -3057.03 -320.67 22.24 

 132 gLCB40 J[18] -12.53 15.46 9.48 -3057.03 -660.93 -655.32 

 133 gLCB40 I[109] 7.83 -6.63 -45.09 -3057.03 -11392.64 -221.52 

 133 gLCB40 J[110] 7.83 -6.63 -42.83 -3057.03 -9445.19 -1.22 

 134 gLCB40 I[110] 7.68 -6.41 -54.34 -3057.03 -9445.19 -3.50 

 134 gLCB40 J[111] 7.68 -6.41 -52.08 -3057.03 -7196.12 -273.14 

 135 gLCB40 I[111] 7.51 -6.22 -58.38 -3057.03 -7196.12 -278.63 

 135 gLCB40 J[112] 7.51 -6.22 -56.12 -3057.03 -4780.85 -533.96 

 136 gLCB40 I[112] 7.34 -6.12 -59.72 -3057.03 -4780.85 -539.44 

 136 gLCB40 J[47] 7.34 -6.12 -57.46 -3057.03 -2297.24 -771.90 

 137 gLCB40 I[113] -6.80 -11.69 2.40 3117.77 -279.63 -30.42 

 137 gLCB40 J[20] -6.80 -11.69 4.72 3117.77 -432.26 529.91 

 138 gLCB40 I[114] 2.25 6.19 -38.83 3117.77 -8975.21 108.41 

 138 gLCB40 J[115] 2.25 6.19 -36.91 3117.77 -7380.42 129.89 

 139 gLCB40 I[115] 2.34 5.69 -54.83 3117.77 -7380.42 124.70 

 139 gLCB40 J[116] 2.34 5.69 -52.91 3117.77 -5528.34 363.42 

 140 gLCB40 I[116] 2.44 5.09 -69.71 3117.77 -5528.34 357.47 

 140 gLCB40 J[37] 2.44 5.09 -67.79 3117.77 -3034.08 -520.90 

 41 gLCB41 I[8] -3.00 -5.53 16.09 2114.08 3516.18 254.17 
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 41 gLCB41 J[99] -3.00 -5.53 18.12 2114.08 2941.96 52.96 

 42 gLCB41 I[19] -4.97 25.10 23.28 2930.23 206.37 797.53 

 42 gLCB41 J[113] -4.97 25.10 25.61 2930.23 -861.04 -300.83 

 43 gLCB41 I[20] 2.87 6.40 -19.00 2930.23 -8958.65 317.68 

 43 gLCB41 J[114] 2.87 6.40 -17.08 2930.23 -8392.36 88.95 

 44 gLCB41 I[37] 3.19 4.46 -73.57 2930.23 -2842.92 -489.66 

 44 gLCB41 J[1] 3.19 4.46 -73.17 2930.23 -2291.83 -523.05 

 47 gLCB41 I[39] -1.92 3.47 8.85 -2291.83 2114.08 551.55 

 47 gLCB41 J[102] -1.92 3.47 11.51 -2291.83 1605.21 368.85 

 50 gLCB41 I[19] -13.06 -25.61 26.30 -2840.95 111.40 -851.45 

 50 gLCB41 J[108] -13.06 -25.61 28.63 -2840.95 -1117.10 268.77 

 51 gLCB41 I[18] 7.75 -5.93 -35.77 -2840.95 -13010.08 -472.08 

 51 gLCB41 J[109] 7.75 -5.93 -33.51 -2840.95 -11416.46 -210.17 

 59 gLCB41 I[47] 12.60 -21.20 -8.18 2114.07 -124.34 -669.62 

 59 gLCB41 J[107] 12.60 -21.20 -5.86 2114.07 177.65 258.17 

 98 gLCB41 I[99] -3.07 -5.14 10.67 2114.08 2941.96 59.28 

 98 gLCB41 J[100] -3.07 -5.14 12.69 2114.08 2509.08 198.12 

 99 gLCB41 I[100] -3.16 -4.64 5.13 2114.08 2509.08 205.24 

 99 gLCB41 J[101] -3.16 -4.64 7.15 2114.08 2264.80 376.78 

 100 gLCB41 I[101] -3.26 -4.01 -1.80 2114.08 2264.80 383.67 

 100 gLCB41 J[39] -3.26 -4.01 0.23 2114.08 2291.83 533.17 

 126 gLCB41 I[102] -0.96 3.69 11.51 -2291.83 1605.21 377.44 

 126 gLCB41 J[103] -0.96 3.69 14.16 -2291.83 964.49 150.52 

 127 gLCB41 I[103] -0.36 4.02 14.16 -2291.83 964.49 158.54 

 127 gLCB41 J[104] -0.36 4.02 16.82 -2291.83 171.65 -16.05 

 128 gLCB41 I[104] -0.83 3.92 16.82 -2291.83 171.65 -9.47 

 128 gLCB41 J[105] -0.83 3.92 19.47 -2291.83 -714.72 170.79 

 129 gLCB41 I[105] -1.74 3.56 19.47 -2291.83 -714.72 179.07 

 129 gLCB41 J[106] -1.74 3.56 22.13 -2291.83 -1756.80 363.41 

 130 gLCB41 I[106] -2.73 3.36 22.13 -2291.83 -1756.80 372.19 

 130 gLCB41 J[1] -2.73 3.36 24.79 -2291.83 -2930.23 507.51 

 131 gLCB41 I[107] 12.60 -7.90 -8.81 2114.07 -134.38 -41.33 

 131 gLCB41 J[8] 12.60 -7.90 -6.48 2114.07 189.84 384.02 

 132 gLCB41 I[108] -13.06 14.69 7.10 -2840.95 -334.35 25.13 

 132 gLCB41 J[18] -13.06 14.69 9.43 -2840.95 -672.41 -618.68 

 133 gLCB41 I[109] 7.65 -6.01 -46.20 -2840.95 -11416.46 -210.63 
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 133 gLCB41 J[110] 7.65 -6.01 -43.94 -2840.95 -9421.79 -16.93 

 134 gLCB41 I[110] 7.50 -5.79 -55.48 -2840.95 -9421.79 -14.65 

 134 gLCB41 J[111] 7.50 -5.79 -53.23 -2840.95 -7124.22 -310.90 

 135 gLCB41 I[111] 7.32 -5.59 -59.61 -2840.95 -7124.22 -305.41 

 135 gLCB41 J[112] 7.32 -5.59 -57.35 -2840.95 -4656.55 -587.34 

 136 gLCB41 I[112] 7.15 -5.49 -61.10 -2840.95 -4656.55 -581.87 

 136 gLCB41 J[47] 7.15 -5.49 -58.84 -2840.95 -2114.07 -840.94 

 137 gLCB41 I[113] -4.97 -10.03 1.39 2930.23 -276.70 -20.27 

 137 gLCB41 J[20] -4.97 -10.03 3.72 2930.23 -385.39 467.60 

 138 gLCB41 I[114] 2.94 6.01 -35.08 2930.23 -8392.36 93.14 

 138 gLCB41 J[115] 2.94 6.01 -33.16 2930.23 -6933.52 121.38 

 139 gLCB41 I[115] 3.03 5.51 -51.21 2930.23 -6933.52 126.57 

 139 gLCB41 J[116] 3.03 5.51 -49.29 2930.23 -5212.72 372.06 

 140 gLCB41 I[116] 3.13 4.90 -66.28 2930.23 -5212.72 378.01 

 140 gLCB41 J[37] 3.13 4.90 -64.35 2930.23 -2842.92 -493.60 

 41 gLCB42 I[8] -4.67 -2.66 82.95 1810.43 7494.05 46.91 

 41 gLCB42 J[99] -4.67 -2.66 84.98 1810.43 4339.29 48.94 

 42 gLCB42 I[19] 6.81 12.06 5.02 1995.74 176.96 391.36 

 42 gLCB42 J[113] 6.81 12.06 7.35 1995.74 -113.55 -136.79 

 43 gLCB42 I[20] 4.77 3.31 51.13 1995.74 -1107.38 193.28 

 43 gLCB42 J[114] 4.77 3.31 53.06 1995.74 -2823.82 77.68 

 44 gLCB42 I[37] 3.63 2.74 -75.07 1995.74 -2291.02 -281.88 

 44 gLCB42 J[1] 3.63 2.74 -74.67 1995.74 -1732.49 -302.17 

 47 gLCB42 I[39] -1.55 2.91 4.69 -1732.49 1810.43 239.02 

 47 gLCB42 J[102] -1.55 2.91 7.34 -1732.49 1511.52 126.23 

 50 gLCB42 I[19] -8.53 -11.82 -1.44 -2127.29 9.27 -362.82 

 50 gLCB42 J[108] -8.53 -11.82 0.88 -2127.29 17.56 154.75 

 51 gLCB42 I[18] 3.57 -2.58 -27.53 -2127.29 -1226.90 -243.88 

 51 gLCB42 J[109] 3.57 -2.58 -25.28 -2127.29 -538.06 -168.21 

 59 gLCB42 I[47] 18.63 -8.95 -12.97 1810.42 -24.37 -279.82 

 59 gLCB42 J[107] 18.63 -8.95 -10.64 1810.42 517.83 112.40 

 98 gLCB42 I[99] -4.42 -2.49 59.70 1810.43 4339.29 46.76 

 98 gLCB42 J[100] -4.42 -2.49 61.72 1810.43 2065.82 110.86 

 99 gLCB42 I[100] -4.09 -2.25 25.76 1810.43 2065.82 107.29 

 99 gLCB42 J[101] -4.09 -2.25 27.79 1810.43 1094.71 187.43 

 100 gLCB42 I[101] -3.70 -2.00 -17.46 1810.43 1094.71 182.39 
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 100 gLCB42 J[39] -3.70 -2.00 -15.43 1810.43 1732.49 255.01 

 126 gLCB42 I[102] -1.35 2.39 7.34 -1732.49 1511.52 116.23 

 126 gLCB42 J[103] -1.35 2.39 10.00 -1732.49 1083.14 141.38 

 127 gLCB42 I[103] -1.25 1.41 10.00 -1732.49 1083.14 129.50 

 127 gLCB42 J[104] -1.25 1.41 12.66 -1732.49 545.07 126.92 

 128 gLCB42 I[104] -1.46 1.62 12.66 -1732.49 545.07 110.24 

 128 gLCB42 J[105] -1.46 1.62 15.31 -1732.49 -210.29 144.93 

 129 gLCB42 I[105] -1.79 2.55 15.31 -1732.49 -210.29 133.89 

 129 gLCB42 J[106] -1.79 2.55 17.97 -1732.49 -1033.48 153.94 

 130 gLCB42 I[106] -2.14 3.01 17.97 -1732.49 -1033.48 144.50 

 130 gLCB42 J[1] -2.14 3.01 20.63 -1732.49 -1995.74 315.98 

 131 gLCB42 I[107] 18.63 -1.66 -11.12 1810.42 45.25 -27.96 

 131 gLCB42 J[8] 18.63 -1.66 -8.80 1810.42 477.56 78.46 

 132 gLCB42 I[108] -8.53 5.99 7.47 -2127.29 181.55 52.27 

 132 gLCB42 J[18] -8.53 5.99 9.79 -2127.29 -260.01 -214.93 

 133 gLCB42 I[109] 3.53 -2.57 -18.73 -2127.29 -538.06 -178.60 

 133 gLCB42 J[110] 3.53 -2.57 -16.47 -2127.29 -76.29 -89.83 

 134 gLCB42 I[110] 3.47 -3.24 -1.39 -2127.29 -76.29 -98.90 

 134 gLCB42 J[111] 3.47 -3.24 0.87 -2127.29 -48.61 -125.81 

 135 gLCB42 I[111] 3.40 -3.72 10.57 -2127.29 -48.61 -130.96 

 135 gLCB42 J[112] 3.40 -3.72 12.83 -2127.29 -539.52 -206.05 

 136 gLCB42 I[112] 3.32 -3.91 24.94 -2127.29 -539.52 -207.27 

 136 gLCB42 J[47] 3.32 -3.91 27.20 -2127.29 -1810.42 -351.53 

 137 gLCB42 I[113] 6.81 -6.11 0.03 1995.74 37.62 -24.82 

 137 gLCB42 J[20] 6.81 -6.11 2.35 1995.74 12.41 260.85 

 138 gLCB42 I[114] 4.53 3.31 26.81 1995.74 -2823.82 75.06 

 138 gLCB42 J[115] 4.53 3.31 28.74 1995.74 -4621.99 66.46 

 139 gLCB42 I[115] 4.22 3.16 -6.22 1995.74 -4621.99 62.64 

 139 gLCB42 J[116] 4.22 3.16 -4.29 1995.74 -4113.54 38.19 

 140 gLCB42 I[116] 3.86 2.91 -51.46 1995.74 -4113.54 33.29 

 140 gLCB42 J[37] 3.86 2.91 -49.53 1995.74 -2291.02 -278.40 

 41 gLCB43 I[8] -5.34 -2.74 77.96 1497.01 6488.33 23.94 

 41 gLCB43 J[99] -5.34 -2.74 79.99 1497.01 3523.82 28.98 

 42 gLCB43 I[19] 9.86 11.80 3.11 1674.86 177.71 380.95 

 42 gLCB43 J[113] 9.86 11.80 5.43 1674.86 -29.07 -135.91 

 43 gLCB43 I[20] 5.43 3.39 57.66 1674.86 126.82 187.59 
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 43 gLCB43 J[114] 5.43 3.39 59.59 1674.86 -1826.33 69.13 

 44 gLCB43 I[37] 4.29 2.82 -69.40 1674.86 -1963.94 -269.39 

 44 gLCB43 J[1] 4.29 2.82 -69.00 1674.86 -1447.91 -290.27 

 47 gLCB43 I[39] -1.63 3.58 2.57 -1447.91 1497.01 281.67 

 47 gLCB43 J[102] -1.63 3.58 5.23 -1447.91 1303.82 135.50 

 50 gLCB43 I[19] -9.35 -11.55 -1.80 -1757.58 -20.14 -359.92 

 50 gLCB43 J[108] -9.35 -11.55 0.52 -1757.58 3.90 146.11 

 51 gLCB43 I[18] 3.65 -2.12 -29.49 -1757.58 -1351.00 -220.24 

 51 gLCB43 J[109] 3.65 -2.12 -27.23 -1757.58 -579.00 -164.39 

 59 gLCB43 I[47] 16.68 -9.90 -11.31 1497.00 -19.55 -312.95 

 59 gLCB43 J[107] 16.68 -9.90 -8.99 1497.00 450.18 120.86 

 98 gLCB43 I[99] -5.09 -2.57 54.81 1497.01 3523.82 31.17 

 98 gLCB43 J[100] -5.09 -2.57 56.83 1497.01 1436.78 98.28 

 99 gLCB43 I[100] -4.75 -2.33 21.08 1497.01 1436.78 101.85 

 99 gLCB43 J[101] -4.75 -2.33 23.11 1497.01 643.99 185.01 

 100 gLCB43 I[101] -4.37 -2.08 -21.81 1497.01 643.99 190.05 

 100 gLCB43 J[39] -4.37 -2.08 -19.79 1497.01 1447.91 265.68 

 126 gLCB43 I[102] -1.43 3.06 5.23 -1447.91 1303.82 145.50 

 126 gLCB43 J[103] -1.43 3.06 7.89 -1447.91 981.15 137.27 

 127 gLCB43 I[103] -1.33 2.08 7.89 -1447.91 981.15 149.15 

 127 gLCB43 J[104] -1.33 2.08 10.54 -1447.91 548.80 113.20 

 128 gLCB43 I[104] -1.54 2.28 10.54 -1447.91 548.80 129.88 

 128 gLCB43 J[105] -1.54 2.28 13.20 -1447.91 -100.84 131.19 

 129 gLCB43 I[105] -1.87 3.22 13.20 -1447.91 -100.84 142.24 

 129 gLCB43 J[106] -1.87 3.22 15.86 -1447.91 -818.32 128.91 

 130 gLCB43 I[106] -2.22 3.68 15.86 -1447.91 -818.32 138.35 

 130 gLCB43 J[1] -2.22 3.68 18.51 -1447.91 -1674.86 276.45 

 131 gLCB43 I[107] 16.68 -0.87 -9.67 1497.00 45.73 -22.95 

 131 gLCB43 J[8] 16.68 -0.87 -7.34 1497.00 414.25 48.79 

 132 gLCB43 I[108] -9.35 6.66 7.38 -1757.58 158.14 64.03 

 132 gLCB43 J[18] -9.35 6.66 9.71 -1757.58 -279.66 -232.42 

 133 gLCB43 I[109] 3.61 -2.10 -20.63 -1757.58 -579.00 -154.01 

 133 gLCB43 J[110] 3.61 -2.10 -18.37 -1757.58 -36.38 -85.05 

 134 gLCB43 I[110] 3.55 -2.78 -3.34 -1757.58 -36.38 -75.98 

 134 gLCB43 J[111] 3.55 -2.78 -1.09 -1757.58 74.34 -122.70 

 135 gLCB43 I[111] 3.48 -3.25 8.46 -1757.58 74.34 -117.55 
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 135 gLCB43 J[112] 3.48 -3.25 10.72 -1757.58 -326.86 -212.46 

 136 gLCB43 I[112] 3.40 -3.45 22.57 -1757.58 -326.86 -211.25 

 136 gLCB43 J[47] 3.40 -3.45 24.83 -1757.58 -1497.00 -375.32 

 137 gLCB43 I[113] 9.86 -5.69 -1.69 1674.86 42.65 -20.49 

 137 gLCB43 J[20] 9.86 -5.69 0.63 1674.86 92.61 246.99 

 138 gLCB43 I[114] 5.20 3.38 33.23 1674.86 -1826.33 71.74 

 138 gLCB43 J[115] 5.20 3.38 35.16 1674.86 -3857.19 60.28 

 139 gLCB43 I[115] 4.89 3.24 -0.02 1674.86 -3857.19 64.10 

 139 gLCB43 J[116] 4.89 3.24 1.91 1674.86 -3573.44 36.79 

 140 gLCB43 I[116] 4.52 2.99 -45.58 1674.86 -3573.44 41.68 

 140 gLCB43 J[37] 4.52 2.99 -43.65 1674.86 -1963.94 -272.87 

 41 gLCB44 I[8] -2.09 0.83 76.84 555.19 4063.34 -96.90 

 41 gLCB44 J[99] -2.09 0.83 78.86 555.19 1091.16 15.35 

 42 gLCB44 I[19] 10.09 -3.59 -6.00 317.00 70.58 -106.50 

 42 gLCB44 J[113] 10.09 -3.59 -3.67 317.00 264.45 50.25 

 43 gLCB44 I[20] 2.24 -0.76 64.17 317.00 3158.27 -10.71 

 43 gLCB44 J[114] 2.24 -0.76 66.10 317.00 989.13 18.87 

 44 gLCB44 I[37] 1.11 -0.17 -49.03 317.00 -784.22 30.28 

 44 gLCB44 J[1] 1.11 -0.17 -48.63 317.00 -420.89 31.75 

 47 gLCB44 I[39] -0.23 0.36 -5.09 -420.89 555.19 -114.93 

 47 gLCB44 J[102] -0.23 0.36 -2.43 -420.89 744.82 -100.65 

 50 gLCB44 I[19] 2.36 4.07 -15.72 -470.76 -14.11 161.76 

 50 gLCB44 J[108] 2.36 4.07 -13.39 -470.76 634.21 -15.84 

 51 gLCB44 I[18] -1.29 0.99 4.19 -470.76 6472.90 49.93 

 51 gLCB44 J[109] -1.29 0.99 6.45 -470.76 5818.13 -25.98 

 59 gLCB44 I[47] 14.32 4.40 -3.41 555.19 91.07 142.41 

 59 gLCB44 J[107] 14.32 4.40 -1.09 555.19 213.91 -49.95 

 98 gLCB44 I[99] -1.85 0.76 48.49 555.19 1091.16 8.57 

 98 gLCB44 J[100] -1.85 0.76 50.52 555.19 -768.74 -14.53 

 99 gLCB44 I[100] -1.52 0.68 8.77 555.19 -768.74 -23.51 

 99 gLCB44 J[101] -1.52 0.68 10.80 555.19 -1094.60 -51.22 

 100 gLCB44 I[101] -1.13 0.54 -40.48 555.19 -1094.60 -61.80 

 100 gLCB44 J[39] -1.13 0.54 -38.46 555.19 420.89 -83.66 

 126 gLCB44 I[102] -0.59 -0.19 -2.43 -420.89 744.82 -118.29 

 126 gLCB44 J[103] -0.59 -0.19 0.22 -420.89 803.89 35.49 

 127 gLCB44 I[103] -0.84 -1.19 0.22 -420.89 803.89 15.98 
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 127 gLCB44 J[104] -0.84 -1.19 2.88 -420.89 760.08 117.81 

 128 gLCB44 I[104] -0.76 -0.97 2.88 -420.89 760.08 93.49 

 128 gLCB44 J[105] -0.76 -0.97 5.54 -420.89 491.31 31.11 

 129 gLCB44 I[105] -0.53 0.02 5.54 -420.89 491.31 12.42 

 129 gLCB44 J[106] -0.53 0.02 8.19 -420.89 156.57 -64.43 

 130 gLCB44 I[106] -0.28 0.51 8.19 -420.89 156.57 -81.52 

 130 gLCB44 J[1] -0.28 0.51 10.85 -420.89 -317.00 -4.96 

 131 gLCB44 I[107] 14.32 2.76 -9.01 555.19 -8.91 -2.05 

 131 gLCB44 J[8] 14.32 2.76 -6.69 555.19 337.21 -138.68 

 132 gLCB44 I[108] 2.36 -3.16 0.53 -470.76 336.69 27.48 

 132 gLCB44 J[18] 2.36 -3.16 2.86 -470.76 196.10 162.34 

 133 gLCB44 I[109] -1.27 1.04 14.80 -470.76 5818.13 -38.12 

 133 gLCB44 J[110] -1.27 1.04 17.06 -470.76 4858.67 -65.54 

 134 gLCB44 I[110] -1.24 0.36 31.52 -470.76 4858.67 -77.90 

 134 gLCB44 J[111] -1.24 0.36 33.77 -470.76 3491.96 67.79 

 135 gLCB44 I[111] -1.20 -0.15 40.52 -470.76 3491.96 58.00 

 135 gLCB44 J[112] -1.20 -0.15 42.78 -470.76 1737.00 155.58 

 136 gLCB44 I[112] -1.17 -0.36 49.68 -470.76 1737.00 150.52 

 136 gLCB44 J[47] -1.17 -0.36 51.94 -470.76 -555.20 177.77 

 137 gLCB44 I[113] 10.09 0.25 -2.53 317.00 123.84 -10.94 

 137 gLCB44 J[20] 10.09 0.25 -0.20 317.00 204.11 -33.62 

 138 gLCB44 I[114] 2.01 -0.55 44.43 317.00 989.13 12.98 

 138 gLCB44 J[115] 2.01 -0.55 46.36 317.00 -1439.16 -9.56 

 139 gLCB44 I[115] 1.70 -0.40 15.33 317.00 -1439.16 -17.56 

 139 gLCB44 J[116] 1.70 -0.40 17.26 317.00 -1708.83 -172.92 

 140 gLCB44 I[116] 1.34 -0.27 -26.68 317.00 -1708.83 -182.70 

 140 gLCB44 J[37] 1.34 -0.27 -24.76 317.00 -784.22 37.05 

 41 gLCB45 I[8] -3.35 0.86 68.94 59.00 2471.14 -118.09 

 41 gLCB45 J[99] -3.35 0.86 70.96 59.00 -199.85 -6.92 

 42 gLCB45 I[19] 14.95 -5.24 -9.03 -191.01 71.77 -165.43 

 42 gLCB45 J[113] 14.95 -5.24 -6.70 -191.01 398.19 63.38 

 43 gLCB45 I[20] 3.49 -0.79 74.51 -191.01 5112.10 -37.57 

 43 gLCB45 J[114] 3.49 -0.79 76.43 -191.01 2568.23 -6.95 

 44 gLCB45 I[37] 2.37 -0.20 -40.06 -191.01 -266.40 68.43 

 44 gLCB45 J[1] 2.37 -0.20 -39.66 -191.01 29.65 70.12 

 47 gLCB45 I[39] -0.20 1.62 -8.44 29.65 59.00 -25.24 
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 47 gLCB45 J[102] -0.20 1.62 -5.78 29.65 415.99 -73.65 

 50 gLCB45 I[19] 1.02 5.72 -16.29 114.54 -60.66 207.45 

 50 gLCB45 J[108] 1.02 5.72 -13.96 114.54 612.58 -42.32 

 51 gLCB45 I[18] -1.32 1.96 1.09 114.54 6276.50 103.58 

 51 gLCB45 J[109] -1.32 1.96 3.35 114.54 5753.38 -13.61 

 59 gLCB45 I[47] 11.14 2.92 -0.79 59.00 98.70 88.69 

 59 gLCB45 J[107] 11.14 2.92 1.53 59.00 106.82 -38.92 

 98 gLCB45 I[99] -3.10 0.78 40.75 59.00 -199.85 -0.13 

 98 gLCB45 J[100] -3.10 0.78 42.78 59.00 -1764.59 -24.32 

 99 gLCB45 I[100] -2.77 0.71 1.37 59.00 -1764.59 -15.34 

 99 gLCB45 J[101] -2.77 0.71 3.39 59.00 -1808.15 -44.14 

 100 gLCB45 I[101] -2.39 0.57 -47.38 59.00 -1808.15 -33.56 

 100 gLCB45 J[39] -2.39 0.57 -45.36 59.00 -29.65 -56.51 

 126 gLCB45 I[102] -0.57 1.06 -5.78 29.65 415.99 -56.01 

 126 gLCB45 J[103] -0.57 1.06 -3.12 29.65 642.43 35.09 

 127 gLCB45 I[103] -0.81 0.06 -3.12 29.65 642.43 54.60 

 127 gLCB45 J[104] -0.81 0.06 -0.47 29.65 765.98 93.74 

 128 gLCB45 I[104] -0.73 0.29 -0.47 29.65 765.98 118.06 

 128 gLCB45 J[105] -0.73 0.29 2.19 29.65 664.58 -7.02 

 129 gLCB45 I[105] -0.50 1.27 2.19 29.65 664.58 11.67 

 129 gLCB45 J[106] -0.50 1.27 4.85 29.65 497.21 -127.87 

 130 gLCB45 I[106] -0.25 1.76 4.85 29.65 497.21 -110.78 

 130 gLCB45 J[1] -0.25 1.76 7.50 29.65 191.01 -96.91 

 131 gLCB45 I[107] 11.14 4.30 -6.70 59.00 -8.15 10.23 

 131 gLCB45 J[8] 11.14 4.30 -4.38 59.00 236.99 -193.64 

 132 gLCB45 I[108] 1.02 -2.87 0.40 114.54 299.62 43.48 

 132 gLCB45 J[18] 1.02 -2.87 2.72 114.54 164.99 165.54 

 133 gLCB45 I[109] -1.30 2.01 11.79 114.54 5753.38 -1.48 

 133 gLCB45 J[110] -1.30 2.01 14.05 114.54 4921.90 -70.17 

 134 gLCB45 I[110] -1.26 1.33 28.42 114.54 4921.90 -57.81 

 134 gLCB45 J[111] -1.26 1.33 30.68 114.54 3686.64 46.61 

 135 gLCB45 I[111] -1.23 0.82 37.18 114.54 3686.64 56.40 

 135 gLCB45 J[112] -1.23 0.82 39.44 114.54 2073.68 112.71 

 136 gLCB45 I[112] -1.19 0.61 45.93 114.54 2073.68 117.78 

 136 gLCB45 J[47] -1.19 0.61 48.19 114.54 -59.01 103.76 

 137 gLCB45 I[113] 14.95 1.84 -5.25 -191.01 131.81 0.94 
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 137 gLCB45 J[20] 14.95 1.84 -2.92 -191.01 331.07 -91.30 

 138 gLCB45 I[114] 3.26 -0.58 54.59 -191.01 2568.23 -1.06 

 138 gLCB45 J[115] 3.26 -0.58 56.52 -191.01 -228.41 -22.57 

 139 gLCB45 I[115] 2.95 -0.43 25.14 -191.01 -228.41 -14.57 

 139 gLCB45 J[116] 2.95 -0.43 27.07 -191.01 -853.80 -168.90 

 140 gLCB45 I[116] 2.59 -0.30 -17.38 -191.01 -853.80 -159.12 

 140 gLCB45 J[37] 2.59 -0.30 -15.45 -191.01 -266.40 61.66 

 41 gLCB46 I[8] -4.63 -6.27 52.12 2767.61 7577.38 222.79 

 41 gLCB46 J[99] -4.63 -6.27 54.15 2767.61 5642.33 63.30 

 42 gLCB46 I[19] -2.50 29.39 21.51 3523.46 249.80 943.02 

 42 gLCB46 J[113] -2.50 29.39 23.83 3523.46 -751.33 -343.02 

 43 gLCB46 I[20] 4.57 7.36 3.90 3523.46 -8095.55 397.88 

 43 gLCB46 J[114] 4.57 7.36 5.82 3523.46 -8250.14 136.27 

 44 gLCB46 I[37] 4.21 5.43 -90.41 3523.46 -3522.46 -592.93 

 44 gLCB46 J[1] 4.21 5.43 -90.01 3523.46 -2846.87 -633.42 

 47 gLCB46 I[39] -2.65 4.05 12.99 -2846.87 2767.61 550.02 

 47 gLCB46 J[102] -2.65 4.05 15.64 -2846.87 2052.87 357.85 

 50 gLCB46 I[19] -16.48 -29.67 21.32 -3542.48 87.89 -968.50 

 50 gLCB46 J[108] -16.48 -29.67 23.64 -3542.48 -920.32 329.65 

 51 gLCB46 I[18] 8.63 -6.82 -48.32 -3542.48 -11671.21 -557.14 

 51 gLCB46 J[109] 8.63 -6.82 -46.06 -3542.48 -9802.93 -277.90 

 59 gLCB46 I[47] 18.57 -22.42 -16.16 2767.60 -142.17 -702.79 

 59 gLCB46 J[107] 18.57 -22.42 -13.84 2767.60 523.72 278.53 

 98 gLCB46 I[99] -4.55 -5.86 41.17 2767.61 5642.33 56.97 

 98 gLCB46 J[100] -4.55 -5.86 43.19 2767.61 4067.19 215.55 

 99 gLCB46 I[100] -4.44 -5.31 25.56 2767.61 4067.19 208.42 

 99 gLCB46 J[101] -4.44 -5.31 27.58 2767.61 3073.00 403.13 

 100 gLCB46 I[101] -4.31 -4.64 5.01 2767.61 3073.00 396.25 

 100 gLCB46 J[39] -4.31 -4.64 7.04 2767.61 2846.87 568.41 

 126 gLCB46 I[102] -1.73 3.94 15.64 -2846.87 2052.87 349.27 

 126 gLCB46 J[103] -1.73 3.94 18.30 -2846.87 1207.94 196.11 

 127 gLCB46 I[103] -1.19 3.68 18.30 -2846.87 1207.94 188.10 

 127 gLCB46 J[104] -1.19 3.68 20.96 -2846.87 226.83 63.37 

 128 gLCB46 I[104] -1.69 3.71 20.96 -2846.87 226.83 56.79 

 128 gLCB46 J[105] -1.69 3.71 23.61 -2846.87 -900.82 248.83 

 129 gLCB46 I[105] -2.63 3.93 23.61 -2846.87 -900.82 240.55 
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 129 gLCB46 J[106] -2.63 3.93 26.27 -2846.87 -2144.63 427.92 

 130 gLCB46 I[106] -3.65 4.01 26.27 -2846.87 -2144.63 419.14 

 130 gLCB46 J[1] -3.65 4.01 28.93 -2846.87 -3523.46 648.96 

 131 gLCB46 I[107] 18.57 -8.11 -11.56 2767.60 -22.50 -57.24 

 131 gLCB46 J[8] 18.57 -8.11 -9.24 2767.60 422.00 382.54 

 132 gLCB46 I[108] -16.48 16.45 11.04 -3542.48 -170.98 50.35 

 132 gLCB46 J[18] -16.48 16.45 13.36 -3542.48 -720.29 -673.26 

 133 gLCB46 I[109] 8.52 -6.87 -50.86 -3542.48 -9802.93 -277.44 

 133 gLCB46 J[110] 8.52 -6.87 -48.60 -3542.48 -7780.84 -47.93 

 134 gLCB46 I[110] 8.36 -7.06 -47.50 -3542.48 -7780.84 -50.21 

 134 gLCB46 J[111] 8.36 -7.06 -45.24 -3542.48 -5811.26 -293.42 

 135 gLCB46 I[111] 8.18 -7.16 -42.55 -3542.48 -5811.26 -298.91 

 135 gLCB46 J[112] 8.18 -7.16 -40.30 -3542.48 -4062.13 -556.69 

 136 gLCB46 I[112] 7.99 -7.18 -33.82 -3542.48 -4062.13 -562.17 

 136 gLCB46 J[47] 7.99 -7.18 -31.57 -3542.48 -2767.60 -838.93 

 137 gLCB46 I[113] -2.50 -13.14 2.78 3523.46 -179.94 -38.69 

 137 gLCB46 J[20] -2.50 -13.14 5.11 3523.46 -335.14 587.27 

 138 gLCB46 I[114] 4.50 7.03 -18.41 3523.46 -8250.14 132.09 

 138 gLCB46 J[115] 4.50 7.03 -16.49 3523.46 -7867.83 143.93 

 139 gLCB46 I[115] 4.40 6.53 -44.37 3523.46 -7867.83 138.74 

 139 gLCB46 J[116] 4.40 6.53 -42.45 3523.46 -6203.18 323.21 

 140 gLCB46 I[116] 4.28 5.89 -74.99 3523.46 -6203.18 317.26 

 140 gLCB46 J[37] 4.28 5.89 -73.06 3523.46 -3522.46 -589.00 

 41 gLCB47 I[8] -5.32 -6.08 49.20 2584.43 6989.60 232.38 

 41 gLCB47 J[99] -5.32 -6.08 51.23 2584.43 5165.73 65.78 

 42 gLCB47 I[19] -0.66 27.36 20.39 3335.91 250.23 872.54 

 42 gLCB47 J[113] -0.66 27.36 22.72 3335.91 -701.96 -324.70 

 43 gLCB47 I[20] 5.26 7.17 7.71 3335.92 -7374.39 367.47 

 43 gLCB47 J[114] 5.26 7.17 9.64 3335.92 -7667.28 112.64 

 44 gLCB47 I[37] 4.90 5.24 -87.10 3335.92 -3331.31 -557.76 

 44 gLCB47 J[1] 4.90 5.24 -86.70 3335.92 -2680.55 -596.85 

 47 gLCB47 I[39] -2.46 4.74 11.75 -2680.55 2584.43 608.59 

 47 gLCB47 J[102] -2.46 4.74 14.41 -2680.55 1931.48 381.97 

 50 gLCB47 I[19] -17.00 -27.64 21.11 -3326.41 70.71 -904.47 

 50 gLCB47 J[108] -17.00 -27.64 23.43 -3326.41 -928.30 305.16 

 51 gLCB47 I[18] 8.45 -6.19 -49.46 -3326.41 -11743.62 -518.72 
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 51 gLCB47 J[109] 8.45 -6.19 -47.20 -3326.41 -9826.76 -266.08 

 59 gLCB47 I[47] 17.29 -22.93 -15.19 2584.43 -139.35 -724.09 

 59 gLCB47 J[107] 17.29 -22.93 -12.87 2584.43 484.19 279.89 

 98 gLCB47 I[99] -5.24 -5.67 38.31 2584.43 5165.73 72.10 

 98 gLCB47 J[100] -5.24 -5.67 40.33 2584.43 3699.56 223.56 

 99 gLCB47 I[100] -5.13 -5.12 22.82 2584.43 3699.56 230.68 

 99 gLCB47 J[101] -5.13 -5.12 24.85 2584.43 2809.58 418.27 

 100 gLCB47 I[101] -5.00 -4.45 2.46 2584.43 2809.58 425.16 

 100 gLCB47 J[39] -5.00 -4.45 4.49 2584.43 2680.55 590.20 

 126 gLCB47 I[102] -1.55 4.63 14.41 -2680.55 1931.48 390.55 

 126 gLCB47 J[103] -1.55 4.63 17.06 -2680.55 1148.34 202.95 

 127 gLCB47 I[103] -1.00 4.37 17.06 -2680.55 1148.34 210.97 

 127 gLCB47 J[104] -1.00 4.37 19.72 -2680.55 229.01 51.79 

 128 gLCB47 I[104] -1.51 4.40 19.72 -2680.55 229.01 58.37 

 128 gLCB47 J[105] -1.51 4.40 22.38 -2680.55 -836.85 215.96 

 129 gLCB47 I[105] -2.45 4.62 22.38 -2680.55 -836.85 224.24 

 129 gLCB47 J[106] -2.45 4.62 25.03 -2680.55 -2018.87 377.16 

 130 gLCB47 I[106] -3.47 4.70 25.03 -2680.55 -2018.87 385.94 

 130 gLCB47 J[1] -3.47 4.70 27.69 -2680.55 -3335.92 581.31 

 131 gLCB47 I[107] 17.29 -7.22 -10.71 2584.43 -22.21 -47.71 

 131 gLCB47 J[8] 17.29 -7.22 -8.38 2584.43 384.99 353.08 

 132 gLCB47 I[108] -17.00 15.68 10.99 -3326.41 -184.66 53.25 

 132 gLCB47 J[18] -17.00 15.68 13.31 -3326.41 -731.77 -636.63 

 133 gLCB47 I[109] 8.33 -6.25 -51.97 -3326.41 -9826.76 -266.54 

 133 gLCB47 J[110] 8.33 -6.25 -49.71 -3326.41 -7757.44 -63.64 

 134 gLCB47 I[110] 8.17 -6.44 -48.64 -3326.41 -7757.44 -61.36 

 134 gLCB47 J[111] 8.17 -6.44 -46.39 -3326.41 -5739.35 -331.18 

 135 gLCB47 I[111] 7.99 -6.54 -43.79 -3326.41 -5739.35 -325.68 

 135 gLCB47 J[112] 7.99 -6.54 -41.53 -3326.41 -3937.83 -610.07 

 136 gLCB47 I[112] 7.80 -6.56 -35.21 -3326.41 -3937.83 -604.59 

 136 gLCB47 J[47] 7.80 -6.56 -32.95 -3326.41 -2584.42 -907.97 

 137 gLCB47 I[113] -0.66 -11.49 1.78 3335.91 -177.00 -28.53 

 137 gLCB47 J[20] -0.66 -11.49 4.10 3335.91 -288.28 524.96 

 138 gLCB47 I[114] 5.19 6.84 -14.66 3335.92 -7667.28 116.82 

 138 gLCB47 J[115] 5.19 6.84 -12.74 3335.92 -7420.93 135.42 

 139 gLCB47 I[115] 5.09 6.34 -40.75 3335.92 -7420.93 140.61 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 139 gLCB47 J[116] 5.09 6.34 -38.83 3335.92 -5887.57 331.85 

 140 gLCB47 I[116] 4.97 5.70 -71.55 3335.92 -5887.57 337.80 

 140 gLCB47 J[37] 4.97 5.70 -69.63 3335.92 -3331.31 -561.69 

 41 gLCB48 I[8] -2.02 -5.71 20.94 2418.69 4493.65 251.20 

 41 gLCB48 J[99] -2.02 -5.71 22.97 2418.69 3734.53 56.81 

 42 gLCB48 I[19] -7.99 27.42 25.14 3242.10 205.65 878.41 

 42 gLCB48 J[113] -7.99 27.42 27.47 3242.10 -943.14 -321.26 

 43 gLCB48 I[20] 1.90 6.58 -25.35 3242.11 -10158.02 352.97 

 43 gLCB48 J[114] 1.90 6.58 -23.42 3242.11 -9361.70 117.75 

 44 gLCB48 I[37] 2.21 4.64 -79.08 3242.11 -3160.81 -532.43 

 44 gLCB48 J[1] 2.21 4.64 -78.68 3242.11 -2568.43 -567.16 

 47 gLCB48 I[39] -2.10 2.49 10.90 -2568.43 2418.69 473.14 

 47 gLCB48 J[102] -2.10 2.49 13.56 -2568.43 1807.08 339.30 

 50 gLCB48 I[19] -12.21 -27.92 26.65 -3200.28 139.98 -922.77 

 50 gLCB48 J[108] -12.21 -27.92 28.98 -3200.28 -1103.83 298.53 

 51 gLCB48 I[18] 7.93 -6.77 -33.87 -3200.28 -12889.60 -522.09 

 51 gLCB48 J[109] 7.93 -6.77 -31.61 -3200.28 -11376.78 -224.41 

 59 gLCB48 I[47] 14.65 -20.32 -9.79 2418.69 -129.02 -635.30 

 59 gLCB48 J[107] 14.65 -20.32 -7.47 2418.69 243.40 253.89 

 98 gLCB48 I[99] -2.09 -5.32 15.42 2418.69 3734.53 47.80 

 98 gLCB48 J[100] -2.09 -5.32 17.44 2418.69 3120.45 193.46 

 99 gLCB48 I[100] -2.18 -4.82 9.67 2418.69 3120.45 182.57 

 99 gLCB48 J[101] -2.18 -4.82 11.70 2418.69 2702.85 360.94 

 100 gLCB48 I[101] -2.29 -4.19 2.44 2418.69 2702.85 349.37 

 100 gLCB48 J[39] -2.29 -4.19 4.46 2418.69 2568.43 505.70 

 126 gLCB48 I[102] -1.13 2.71 13.56 -2568.43 1807.08 322.42 

 126 gLCB48 J[103] -1.13 2.71 16.22 -2568.43 1063.61 144.36 

 127 gLCB48 I[103] -0.54 3.04 16.22 -2568.43 1063.61 126.93 

 127 gLCB48 J[104] -0.54 3.04 18.87 -2568.43 168.03 1.20 

 128 gLCB48 I[104] -1.01 2.94 18.87 -2568.43 168.03 -17.68 

 128 gLCB48 J[105] -1.01 2.94 21.53 -2568.43 -821.10 211.44 

 129 gLCB48 I[105] -1.92 2.58 21.53 -2568.43 -821.10 194.24 

 129 gLCB48 J[106] -1.92 2.58 24.19 -2568.43 -1965.93 427.43 

 130 gLCB48 I[106] -2.91 2.38 24.19 -2568.43 -1965.93 410.70 

 130 gLCB48 J[1] -2.91 2.38 26.84 -2568.43 -3242.11 594.88 

 131 gLCB48 I[107] 14.65 -9.14 -10.22 2418.69 -134.86 -53.44 
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 131 gLCB48 J[8] 14.65 -9.14 -7.90 2418.69 251.37 426.17 

 132 gLCB48 I[108] -12.21 15.31 7.19 -3200.28 -311.59 18.07 

 132 gLCB48 J[18] -12.21 15.31 9.51 -3200.28 -653.32 -653.17 

 133 gLCB48 I[109] 7.82 -6.85 -44.35 -3200.28 -11376.78 -230.71 

 133 gLCB48 J[110] 7.82 -6.85 -42.09 -3200.28 -9460.66 -1.24 

 134 gLCB48 I[110] 7.68 -6.63 -53.58 -3200.28 -9460.66 -9.95 

 134 gLCB48 J[111] 7.68 -6.63 -51.33 -3200.28 -7243.77 -270.43 

 135 gLCB48 I[111] 7.50 -6.44 -57.56 -3200.28 -7243.77 -280.41 

 135 gLCB48 J[112] 7.50 -6.44 -55.30 -3200.28 -4863.25 -526.57 

 136 gLCB48 I[112] 7.33 -6.33 -58.80 -3200.28 -4863.25 -533.93 

 136 gLCB48 J[47] 7.33 -6.33 -56.54 -3200.28 -2418.69 -757.23 

 137 gLCB48 I[113] -7.99 -11.99 3.06 3242.10 -281.58 -32.85 

 137 gLCB48 J[20] -7.99 -11.99 5.39 3242.10 -463.33 540.64 

 138 gLCB48 I[114] 1.96 6.18 -41.32 3242.11 -9361.70 111.01 

 138 gLCB48 J[115] 1.96 6.18 -39.40 3242.11 -7676.76 132.77 

 139 gLCB48 I[115] 2.05 5.69 -57.23 3242.11 -7676.76 124.03 

 139 gLCB48 J[116] 2.05 5.69 -55.31 3242.11 -5737.61 363.03 

 140 gLCB48 I[116] 2.15 5.08 -71.99 3242.11 -5737.61 352.68 

 140 gLCB48 J[37] 2.15 5.08 -70.06 3242.11 -3160.81 -525.42 

 41 gLCB49 I[8] -3.29 -5.53 14.16 1992.63 3126.50 247.54 

 41 gLCB49 J[99] -3.29 -5.53 16.19 1992.63 2625.99 46.62 

 42 gLCB49 I[19] -3.78 24.82 22.54 2805.90 206.67 787.13 

 42 gLCB49 J[113] -3.78 24.82 24.87 2805.90 -828.31 -298.73 

 43 gLCB49 I[20] 3.16 6.40 -16.47 2805.90 -8480.45 312.80 

 43 gLCB49 J[114] 3.16 6.40 -14.55 2805.90 -8005.87 83.80 

 44 gLCB49 I[37] 3.48 4.47 -71.38 2805.90 -2716.18 -482.07 

 44 gLCB49 J[1] 3.48 4.47 -70.98 2805.90 -2181.56 -515.51 

 47 gLCB49 I[39] -1.93 3.76 8.03 -2181.56 1992.63 571.40 

 47 gLCB49 J[102] -1.93 3.76 10.69 -2181.56 1524.73 374.29 

 50 gLCB49 I[19] -13.39 -25.32 26.16 -2697.70 100.01 -844.16 

 50 gLCB49 J[108] -13.39 -25.32 28.49 -2697.70 -1122.39 263.50 

 51 gLCB49 I[18] 7.76 -5.71 -36.53 -2697.70 -13058.16 -460.48 

 51 gLCB49 J[109] 7.76 -5.71 -34.27 -2697.70 -11432.32 -207.74 

 59 gLCB49 I[47] 11.83 -21.56 -7.54 1992.63 -122.47 -682.65 

 59 gLCB49 J[107] 11.83 -21.56 -5.22 1992.63 151.44 261.09 

 98 gLCB49 I[99] -3.35 -5.15 8.77 1992.63 2625.99 55.64 
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 98 gLCB49 J[100] -3.35 -5.15 10.80 1992.63 2265.35 194.76 

 99 gLCB49 I[100] -3.45 -4.65 3.31 1992.63 2265.35 205.65 

 99 gLCB49 J[101] -3.45 -4.65 5.34 1992.63 2090.16 377.48 

 100 gLCB49 I[101] -3.55 -4.01 -3.49 1992.63 2090.16 389.05 

 100 gLCB49 J[39] -3.55 -4.01 -1.46 1992.63 2181.56 538.84 

 126 gLCB49 I[102] -0.96 3.97 10.69 -2181.56 1524.73 391.17 

 126 gLCB49 J[103] -0.96 3.97 13.34 -2181.56 924.97 149.84 

 127 gLCB49 I[103] -0.37 4.30 13.34 -2181.56 924.97 167.28 

 127 gLCB49 J[104] -0.37 4.30 16.00 -2181.56 173.10 -21.72 

 128 gLCB49 I[104] -0.84 4.21 16.00 -2181.56 173.10 -2.84 

 128 gLCB49 J[105] -0.84 4.21 18.65 -2181.56 -672.32 163.01 

 129 gLCB49 I[105] -1.75 3.85 18.65 -2181.56 -672.32 180.21 

 129 gLCB49 J[106] -1.75 3.85 21.31 -2181.56 -1673.43 350.14 

 130 gLCB49 I[106] -2.74 3.64 21.31 -2181.56 -1673.43 366.87 

 130 gLCB49 J[1] -2.74 3.64 23.97 -2181.56 -2805.90 487.79 

 131 gLCB49 I[107] 11.83 -7.55 -8.24 1992.63 -134.20 -38.73 

 131 gLCB49 J[8] 11.83 -7.55 -5.92 1992.63 165.31 371.32 

 132 gLCB49 I[108] -13.39 14.83 7.07 -2697.70 -343.42 29.30 

 132 gLCB49 J[18] -13.39 14.83 9.39 -2697.70 -680.03 -620.82 

 133 gLCB49 I[109] 7.65 -5.79 -46.94 -2697.70 -11432.32 -201.44 

 133 gLCB49 J[110] 7.65 -5.79 -44.68 -2697.70 -9406.32 -16.91 

 134 gLCB49 I[110] 7.50 -5.57 -56.24 -2697.70 -9406.32 -8.20 

 134 gLCB49 J[111] 7.50 -5.57 -53.98 -2697.70 -7076.57 -313.61 

 135 gLCB49 I[111] 7.33 -5.38 -60.43 -2697.70 -7076.57 -303.64 

 135 gLCB49 J[112] 7.33 -5.38 -58.17 -2697.70 -4574.15 -594.73 

 136 gLCB49 I[112] 7.16 -5.27 -62.02 -2697.70 -4574.15 -587.37 

 136 gLCB49 J[47] 7.16 -5.27 -59.76 -2697.70 -1992.63 -855.61 

 137 gLCB49 I[113] -3.78 -9.73 0.73 2805.90 -274.75 -17.84 

 137 gLCB49 J[20] -3.78 -9.73 3.05 2805.90 -354.32 456.87 

 138 gLCB49 I[114] 3.23 6.01 -32.60 2805.90 -8005.87 90.53 

 138 gLCB49 J[115] 3.23 6.01 -30.67 2805.90 -6637.19 118.50 

 139 gLCB49 I[115] 3.31 5.51 -48.81 2805.90 -6637.19 127.24 

 139 gLCB49 J[116] 3.31 5.51 -46.88 2805.90 -5003.45 372.45 

 140 gLCB49 I[116] 3.42 4.91 -64.00 2805.90 -5003.45 382.80 

 140 gLCB49 J[37] 3.42 4.91 -62.08 2805.90 -2716.18 -489.07 

 41 gLCB50 I[8] 4.38 2.71 -41.43 -1508.85 -9106.91 -45.48 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 41 gLCB50 J[99] 4.38 2.71 -39.41 -1508.85 -7612.42 -49.66 

 42 gLCB50 I[19] 0.59 -12.75 0.61 -1543.29 -74.42 -415.47 

 42 gLCB50 J[113] 0.59 -12.75 2.93 -1543.29 -132.08 142.93 

 43 gLCB50 I[20] -4.47 -3.37 -14.54 -1543.29 -168.79 -203.54 

 43 gLCB50 J[114] -4.47 -3.37 -12.62 -1543.29 151.32 -85.90 

 44 gLCB50 I[37] -3.33 -2.80 5.02 -1543.29 1361.55 295.42 

 44 gLCB50 J[1] -3.33 -2.80 5.42 -1543.29 1325.37 316.13 

 47 gLCB50 I[39] 1.60 -2.62 -18.11 1325.37 -1508.85 -215.36 

 47 gLCB50 J[102] 1.60 -2.62 -15.46 1325.37 -671.56 -117.37 

 50 gLCB50 I[19] 14.17 12.51 1.02 1732.73 74.97 384.19 

 50 gLCB50 J[108] 14.17 12.51 3.35 1732.73 -16.75 -163.62 

 51 gLCB50 I[18] -3.63 2.83 46.73 1732.73 2054.95 259.05 

 51 gLCB50 J[109] -3.63 2.83 48.99 1732.73 454.37 172.77 

 59 gLCB50 I[47] -4.50 8.71 22.57 -1508.85 148.76 270.24 

 59 gLCB50 J[107] -4.50 8.71 24.89 -1508.85 -914.98 -111.32 

 98 gLCB50 I[99] 4.13 2.55 -51.39 -1508.85 -7612.42 -42.87 

 98 gLCB50 J[100] 4.13 2.55 -49.37 -1508.85 -5732.84 -109.12 

 99 gLCB50 I[100] 3.79 2.31 -57.63 -1508.85 -5732.84 -100.15 

 99 gLCB50 J[101] 3.79 2.31 -55.60 -1508.85 -3624.09 -182.44 

 100 gLCB50 I[101] 3.40 2.06 -61.59 -1508.85 -3624.09 -171.86 

 100 gLCB50 J[39] 3.40 2.06 -59.57 -1508.85 -1325.37 -246.63 

 126 gLCB50 I[102] 1.40 -2.09 -15.46 1325.37 -671.56 -99.73 

 126 gLCB50 J[103] 1.40 -2.09 -12.80 1325.37 29.59 -139.68 

 127 gLCB50 I[103] 1.31 -1.12 -12.80 1325.37 29.59 -120.17 

 127 gLCB50 J[104] 1.31 -1.12 -10.14 1325.37 574.80 -132.39 

 128 gLCB50 I[104] 1.52 -1.32 -10.14 1325.37 574.80 -108.07 

 128 gLCB50 J[105] 1.52 -1.32 -7.49 1325.37 1071.68 -157.56 

 129 gLCB50 I[105] 1.85 -2.26 -7.49 1325.37 1071.68 -138.87 

 129 gLCB50 J[106] 1.85 -2.26 -4.83 1325.37 1370.77 -173.73 

 130 gLCB50 I[106] 2.20 -2.72 -4.83 1325.37 1370.77 -156.64 

 130 gLCB50 J[1] 2.20 -2.72 -2.18 1325.37 1543.29 -342.92 

 131 gLCB50 I[107] -4.50 2.02 -0.36 -1508.85 -382.05 31.51 

 131 gLCB50 J[8] -4.50 2.02 1.96 -1508.85 -413.52 -90.51 

 132 gLCB50 I[108] 14.17 -6.19 -12.55 1732.73 -199.34 -50.22 

 132 gLCB50 J[18] 14.17 -6.19 -10.23 1732.73 362.85 225.37 

 133 gLCB50 I[109] -3.58 2.82 31.02 1732.73 454.37 184.91 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 133 gLCB50 J[110] -3.58 2.82 33.28 1732.73 -625.94 85.52 

 134 gLCB50 I[110] -3.52 3.49 5.63 1732.73 -625.94 97.89 

 134 gLCB50 J[111] -3.52 3.49 7.88 1732.73 -929.58 114.19 

 135 gLCB50 I[111] -3.45 3.97 -15.57 1732.73 -929.58 123.99 

 135 gLCB50 J[112] -3.45 3.97 -13.31 1732.73 -322.05 188.47 

 136 gLCB50 I[112] -3.38 4.16 -40.37 1732.73 -322.05 193.54 

 136 gLCB50 J[47] -3.38 4.16 -38.11 1732.73 1508.85 327.19 

 137 gLCB50 I[113] 0.59 6.69 -6.52 -1543.29 -200.50 28.49 

 137 gLCB50 J[20] 0.59 6.69 -4.20 -1543.29 7.36 -282.49 

 138 gLCB50 I[114] -4.24 -3.36 -13.48 -1543.29 151.32 -80.01 

 138 gLCB50 J[115] -4.24 -3.36 -11.55 -1543.29 1396.28 -69.36 

 139 gLCB50 I[115] -3.92 -3.22 -9.72 -1543.29 1396.28 -61.37 

 139 gLCB50 J[116] -3.92 -3.22 -7.79 -1543.29 1395.69 -34.87 

 140 gLCB50 I[116] -3.56 -2.97 0.19 -1543.29 1395.69 -25.08 

 140 gLCB50 J[37] -3.56 -2.97 2.12 -1543.29 1361.55 288.65 

 41 gLCB51 I[8] 5.63 2.69 -33.53 -1012.66 -7514.71 -24.29 

 41 gLCB51 J[99] 5.63 2.69 -31.51 -1012.66 -6321.41 -27.38 

 42 gLCB51 I[19] -4.27 -11.10 3.64 -1035.28 -75.61 -356.54 

 42 gLCB51 J[113] -4.27 -11.10 5.96 -1035.28 -265.82 129.80 

 43 gLCB51 I[20] -5.72 -3.34 -24.88 -1035.28 -2122.61 -176.68 

 43 gLCB51 J[114] -5.72 -3.34 -22.95 -1035.28 -1427.78 -60.07 

 44 gLCB51 I[37] -4.58 -2.77 -3.95 -1035.28 843.73 257.26 

 44 gLCB51 J[1] -4.58 -2.77 -3.55 -1035.28 874.83 277.76 

 47 gLCB51 I[39] 1.58 -3.87 -14.77 874.83 -1012.66 -305.05 

 47 gLCB51 J[102] 1.58 -3.87 -12.11 874.83 -342.73 -144.37 

 50 gLCB51 I[19] 15.51 10.86 1.59 1147.43 121.52 338.49 

 50 gLCB51 J[108] 15.51 10.86 3.92 1147.43 4.88 -137.13 

 51 gLCB51 I[18] -3.60 1.86 49.83 1147.43 2251.35 205.40 

 51 gLCB51 J[109] -3.60 1.86 52.09 1147.43 519.12 160.40 

 59 gLCB51 I[47] -1.32 10.19 19.94 -1012.66 141.12 323.96 

 59 gLCB51 J[107] -1.32 10.19 22.27 -1012.66 -807.89 -122.35 

 98 gLCB51 I[99] 5.38 2.52 -43.65 -1012.66 -6321.41 -34.17 

 98 gLCB51 J[100] 5.38 2.52 -41.63 -1012.66 -4736.99 -99.34 

 99 gLCB51 I[100] 5.04 2.28 -50.22 -1012.66 -4736.99 -108.31 

 99 gLCB51 J[101] 5.04 2.28 -48.20 -1012.66 -2910.55 -189.52 

 100 gLCB51 I[101] 4.66 2.03 -54.69 -1012.66 -2910.55 -200.10 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 100 gLCB51 J[39] 4.66 2.03 -52.67 -1012.66 -874.83 -273.78 

 126 gLCB51 I[102] 1.38 -3.35 -12.11 874.83 -342.73 -162.01 

 126 gLCB51 J[103] 1.38 -3.35 -9.45 874.83 191.05 -139.27 

 127 gLCB51 I[103] 1.28 -2.37 -9.45 874.83 191.05 -158.78 

 127 gLCB51 J[104] 1.28 -2.37 -6.80 874.83 568.89 -108.32 

 128 gLCB51 I[104] 1.49 -2.57 -6.80 874.83 568.89 -132.63 

 128 gLCB51 J[105] 1.49 -2.57 -4.14 874.83 898.41 -119.44 

 129 gLCB51 I[105] 1.82 -3.51 -4.14 874.83 898.41 -138.12 

 129 gLCB51 J[106] 1.82 -3.51 -1.48 874.83 1030.13 -110.29 

 130 gLCB51 I[106] 2.17 -3.97 -1.48 874.83 1030.13 -127.38 

 130 gLCB51 J[1] 2.17 -3.97 1.17 874.83 1035.28 -250.97 

 131 gLCB51 I[107] -1.32 0.48 -2.67 -1012.66 -382.81 19.23 

 131 gLCB51 J[8] -1.32 0.48 -0.35 -1012.66 -313.29 -35.55 

 132 gLCB51 I[108] 15.51 -6.48 -12.41 1147.43 -162.28 -66.22 

 132 gLCB51 J[18] 15.51 -6.48 -10.09 1147.43 393.96 222.16 

 133 gLCB51 I[109] -3.56 1.85 34.03 1147.43 519.12 148.26 

 133 gLCB51 J[110] -3.56 1.85 36.29 1147.43 -689.17 90.16 

 134 gLCB51 I[110] -3.50 2.52 8.72 1147.43 -689.17 77.79 

 134 gLCB51 J[111] -3.50 2.52 10.98 1147.43 -1124.26 135.37 

 135 gLCB51 I[111] -3.43 3.00 -12.23 1147.43 -1124.26 125.58 

 135 gLCB51 J[112] -3.43 3.00 -9.97 1147.43 -658.73 231.34 

 136 gLCB51 I[112] -3.35 3.19 -36.62 1147.43 -658.73 226.28 

 136 gLCB51 J[47] -3.35 3.19 -34.36 1147.43 1012.66 401.21 

 137 gLCB51 I[113] -4.27 5.10 -3.80 -1035.28 -208.46 16.61 

 137 gLCB51 J[20] -4.27 5.10 -1.48 -1035.28 -119.60 -224.81 

 138 gLCB51 I[114] -5.49 -3.33 -23.64 -1035.28 -1427.78 -65.96 

 138 gLCB51 J[115] -5.49 -3.33 -21.71 -1035.28 185.53 -56.36 

 139 gLCB51 I[115] -5.18 -3.19 -19.53 -1035.28 185.53 -64.35 

 139 gLCB51 J[116] -5.18 -3.19 -17.61 -1035.28 540.66 -38.88 

 140 gLCB51 I[116] -4.81 -2.94 -9.11 -1035.28 540.66 -48.67 

 140 gLCB51 J[37] -4.81 -2.94 -7.18 -1035.28 843.73 264.03 

 41 gLCB52 I[8] 2.38 -0.88 -32.40 -70.85 -5089.72 96.55 

 41 gLCB52 J[99] 2.38 -0.88 -30.38 -70.85 -3888.76 -13.76 

 42 gLCB52 I[19] -4.50 4.29 12.75 322.58 31.51 130.91 

 42 gLCB52 J[113] -4.50 4.29 15.07 322.58 -559.34 -56.36 

 43 gLCB52 I[20] -2.53 0.81 -31.38 322.58 -5154.07 21.61 
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 43 gLCB52 J[114] -2.53 0.81 -29.46 322.58 -4243.24 -9.82 

 44 gLCB52 I[37] -1.40 0.22 -24.32 322.58 -335.98 -42.40 

 44 gLCB52 J[1] -1.40 0.22 -23.92 322.58 -152.19 -44.26 

 47 gLCB52 I[39] 0.18 -0.65 -7.10 -152.19 -70.85 91.55 

 47 gLCB52 J[102] 0.18 -0.65 -4.45 -152.19 216.27 91.78 

 50 gLCB52 I[19] 3.80 -4.76 15.51 -139.39 115.49 -183.18 

 50 gLCB52 J[108] 3.80 -4.76 17.83 -139.39 -625.43 24.82 

 51 gLCB52 I[18] 1.34 -1.24 16.14 -139.39 -5572.55 -64.77 

 51 gLCB52 J[109] 1.34 -1.24 18.40 -139.39 -5878.01 21.99 

 59 gLCB52 I[47] 1.04 -4.12 12.04 -70.85 30.51 -131.40 

 59 gLCB52 J[107] 1.04 -4.12 14.37 -70.85 -571.62 48.47 

 98 gLCB52 I[99] 2.14 -0.81 -37.34 -70.85 -3888.76 -11.57 

 98 gLCB52 J[100] 2.14 -0.81 -35.31 -70.85 -2531.47 13.48 

 99 gLCB52 I[100] 1.81 -0.73 -37.91 -70.85 -2531.47 17.05 

 99 gLCB52 J[101] 1.81 -0.73 -35.88 -70.85 -1171.95 46.71 

 100 gLCB52 I[101] 1.42 -0.59 -36.02 -70.85 -1171.95 51.75 

 100 gLCB52 J[39] 1.42 -0.59 -34.00 -70.85 152.19 75.56 

 126 gLCB52 I[102] 0.54 -0.10 -4.45 -152.19 216.27 101.78 

 126 gLCB52 J[103] 0.54 -0.10 -1.79 -152.19 368.32 -37.49 

 127 gLCB52 I[103] 0.79 0.90 -1.79 -152.19 368.32 -25.62 

 127 gLCB52 J[104] 0.79 0.90 0.87 -152.19 357.62 -112.93 

 128 gLCB52 I[104] 0.71 0.68 0.87 -152.19 357.62 -96.25 

 128 gLCB52 J[105] 0.71 0.68 3.52 -152.19 306.26 -19.35 

 129 gLCB52 I[105] 0.48 -0.31 3.52 -152.19 306.26 -8.31 

 129 gLCB52 J[106] 0.48 -0.31 6.18 -152.19 55.24 83.05 

 130 gLCB52 I[106] 0.23 -0.80 6.18 -152.19 55.24 92.49 

 130 gLCB52 J[1] 0.23 -0.80 8.83 -152.19 -322.58 30.45 

 131 gLCB52 I[107] 1.04 -3.15 -3.32 -70.85 -328.17 -1.67 

 131 gLCB52 J[8] 1.04 -3.15 -1.00 -70.85 -236.26 151.92 

 132 gLCB52 I[108] 3.80 3.35 -5.57 -139.39 -340.83 -29.67 

 132 gLCB52 J[18] 3.80 3.35 -3.24 -139.39 -81.80 -172.59 

 133 gLCB52 I[109] 1.32 -1.30 -1.39 -139.39 -5878.01 32.38 

 133 gLCB52 J[110] 1.32 -1.30 0.86 -139.39 -5584.22 70.65 

 134 gLCB52 I[110] 1.29 -0.61 -26.14 -139.39 -5584.22 79.72 

 134 gLCB52 J[111] 1.29 -0.61 -23.88 -139.39 -4541.87 -55.12 

 135 gLCB52 I[111] 1.25 -0.11 -44.29 -139.39 -4541.87 -49.97 
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 135 gLCB52 J[112] 1.25 -0.11 -42.03 -139.39 -2722.60 -136.70 

 136 gLCB52 I[112] 1.22 0.11 -63.74 -139.39 -2722.60 -135.49 

 136 gLCB52 J[47] 1.22 0.11 -61.48 -139.39 70.85 -151.89 

 137 gLCB52 I[113] -4.50 -0.85 -2.97 322.58 -289.65 7.06 

 137 gLCB52 J[20] -4.50 -0.85 -0.65 322.58 -231.10 55.80 

 138 gLCB52 I[114] -2.30 0.60 -34.84 322.58 -4243.24 -7.20 

 138 gLCB52 J[115] -2.30 0.60 -32.91 322.58 -2232.49 13.49 

 139 gLCB52 I[115] -1.99 0.45 -34.88 322.58 -2232.49 17.31 

 139 gLCB52 J[116] -1.99 0.45 -32.95 322.58 -1323.95 170.82 

 140 gLCB52 I[116] -1.63 0.32 -28.01 322.58 -1323.95 175.71 

 140 gLCB52 J[37] -1.63 0.32 -26.08 322.58 -335.98 -45.89 

 41 gLCB53 I[8] 3.05 -0.80 -27.41 242.57 -4084.00 119.52 

 41 gLCB53 J[99] 3.05 -0.80 -25.39 242.57 -3073.28 6.20 

 42 gLCB53 I[19] -7.55 4.55 14.66 643.46 30.76 141.32 

 42 gLCB53 J[113] -7.55 4.55 16.99 643.46 -643.83 -57.24 

 43 gLCB53 I[20] -3.20 0.73 -37.91 643.46 -6388.27 27.30 

 43 gLCB53 J[114] -3.20 0.73 -35.99 643.46 -5240.73 -1.27 

 44 gLCB53 I[37] -2.07 0.14 -29.98 643.46 -663.06 -54.90 

 44 gLCB53 J[1] -2.07 0.14 -29.58 643.46 -436.77 -56.16 

 47 gLCB53 I[39] 0.26 -1.32 -4.99 -436.77 242.57 48.90 

 47 gLCB53 J[102] 0.26 -1.32 -2.33 -436.77 423.97 82.51 

 50 gLCB53 I[19] 4.62 -5.03 15.87 -509.10 144.89 -186.09 

 50 gLCB53 J[108] 4.62 -5.03 18.19 -509.10 -611.76 33.45 

 51 gLCB53 I[18] 1.26 -1.71 18.10 -509.10 -5448.44 -88.41 

 51 gLCB53 J[109] 1.26 -1.71 20.36 -509.10 -5837.07 18.17 

 59 gLCB53 I[47] 2.99 -3.16 10.39 242.57 25.68 -98.27 

 59 gLCB53 J[107] 2.99 -3.16 12.71 242.57 -503.97 40.01 

 98 gLCB53 I[99] 2.80 -0.73 -32.45 242.57 -3073.28 4.02 

 98 gLCB53 J[100] 2.80 -0.73 -30.42 242.57 -1902.43 26.06 

 99 gLCB53 I[100] 2.47 -0.65 -33.23 242.57 -1902.43 22.48 

 99 gLCB53 J[101] 2.47 -0.65 -31.20 242.57 -721.23 49.13 

 100 gLCB53 I[101] 2.09 -0.51 -31.67 242.57 -721.23 44.09 

 100 gLCB53 J[39] 2.09 -0.51 -29.64 242.57 436.77 64.89 

 126 gLCB53 I[102] 0.62 -0.77 -2.33 -436.77 423.97 72.51 

 126 gLCB53 J[103] 0.62 -0.77 0.32 -436.77 470.31 -33.39 

 127 gLCB53 I[103] 0.87 0.23 0.32 -436.77 470.31 -45.26 
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 127 gLCB53 J[104] 0.87 0.23 2.98 -436.77 353.89 -99.21 

 128 gLCB53 I[104] 0.78 0.01 2.98 -436.77 353.89 -115.89 

 128 gLCB53 J[105] 0.78 0.01 5.64 -436.77 196.81 -5.61 

 129 gLCB53 I[105] 0.56 -0.97 5.64 -436.77 196.81 -16.66 

 129 gLCB53 J[106] 0.56 -0.97 8.29 -436.77 -159.93 108.08 

 130 gLCB53 I[106] 0.31 -1.47 8.29 -436.77 -159.93 98.64 

 130 gLCB53 J[1] 0.31 -1.47 10.95 -436.77 -643.46 69.98 

 131 gLCB53 I[107] 2.99 -3.94 -4.78 242.57 -328.65 -6.68 

 131 gLCB53 J[8] 2.99 -3.94 -2.46 242.57 -172.95 181.59 

 132 gLCB53 I[108] 4.62 2.68 -5.48 -509.10 -317.41 -41.44 

 132 gLCB53 J[18] 4.62 2.68 -3.16 -509.10 -62.15 -155.10 

 133 gLCB53 I[109] 1.24 -1.76 0.51 -509.10 -5837.07 7.78 

 133 gLCB53 J[110] 1.24 -1.76 2.77 -509.10 -5624.13 65.87 

 134 gLCB53 I[110] 1.21 -1.08 -24.19 -509.10 -5624.13 56.80 

 134 gLCB53 J[111] 1.21 -1.08 -21.93 -509.10 -4664.82 -58.22 

 135 gLCB53 I[111] 1.17 -0.57 -42.18 -509.10 -4664.82 -63.37 

 135 gLCB53 J[112] 1.17 -0.57 -39.92 -509.10 -2935.25 -130.29 

 136 gLCB53 I[112] 1.14 -0.36 -61.37 -509.10 -2935.25 -131.51 

 136 gLCB53 J[47] 1.14 -0.36 -59.11 -509.10 -242.57 -128.10 

 137 gLCB53 I[113] -7.55 -1.27 -1.25 643.46 -294.69 2.73 

 137 gLCB53 J[20] -7.55 -1.27 1.07 643.46 -311.30 69.66 

 138 gLCB53 I[114] -2.97 0.52 -41.26 643.46 -5240.73 -3.88 

 138 gLCB53 J[115] -2.97 0.52 -39.33 643.46 -2997.30 19.67 

 139 gLCB53 I[115] -2.66 0.37 -41.08 643.46 -2997.30 15.85 

 139 gLCB53 J[116] -2.66 0.37 -39.15 643.46 -1864.05 172.22 

 140 gLCB53 I[116] -2.30 0.24 -33.88 643.46 -1864.05 167.33 

 140 gLCB53 J[37] -2.30 0.24 -31.96 643.46 -663.06 -51.41 

 41 gLCB54 I[8] 4.34 6.27 -11.08 -2496.09 -9286.69 -228.87 

 41 gLCB54 J[99] 4.34 6.27 -9.05 -2496.09 -8993.66 -69.19 

 42 gLCB54 I[19] 10.18 -29.67 -16.06 -3101.77 -147.19 -953.27 

 42 gLCB54 J[113] 10.18 -29.67 -13.74 -3101.77 513.79 345.14 

 43 gLCB54 I[20] -4.28 -7.35 33.32 -3101.78 6937.77 -402.44 

 43 gLCB54 J[114] -4.28 -7.35 35.25 -3101.78 5673.32 -141.01 

 44 gLCB54 I[37] -3.92 -5.42 20.91 -3101.78 2624.36 601.23 

 44 gLCB54 J[1] -3.92 -5.42 21.31 -3101.78 2467.04 641.68 

 47 gLCB54 I[39] 2.64 -3.76 -26.61 2467.04 -2496.09 -530.04 
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 47 gLCB54 J[102] 2.64 -3.76 -23.96 2467.04 -1232.82 -352.42 

 50 gLCB54 I[19] 22.06 29.95 -21.77 3183.38 -6.48 975.76 

 50 gLCB54 J[108] 22.06 29.95 -19.45 3183.38 919.83 -334.86 

 51 gLCB54 I[18] -8.63 7.03 67.33 3183.38 12487.34 568.90 

 51 gLCB54 J[109] -8.63 7.03 69.58 3183.38 9715.29 280.61 

 59 gLCB54 I[47] -4.60 22.07 25.92 -2496.08 267.02 690.48 

 59 gLCB54 J[107] -4.60 22.07 28.24 -2496.08 -927.36 -275.80 

 98 gLCB54 I[99] 4.26 5.85 -33.33 -2496.09 -8993.66 -60.18 

 98 gLCB54 J[100] 4.26 5.85 -31.30 -2496.09 -7794.54 -218.56 

 99 gLCB54 I[100] 4.15 5.30 -57.87 -2496.09 -7794.54 -207.67 

 99 gLCB54 J[101] 4.15 5.30 -55.85 -2496.09 -5645.61 -402.19 

 100 gLCB54 I[101] 4.02 4.63 -84.48 -2496.09 -5645.61 -390.62 

 100 gLCB54 J[39] 4.02 4.63 -82.45 -2496.09 -2467.04 -562.60 

 126 gLCB54 I[102] 1.73 -3.65 -23.96 2467.04 -1232.82 -335.54 

 126 gLCB54 J[103] 1.73 -3.65 -21.30 2467.04 -104.99 -196.94 

 127 gLCB54 I[103] 1.18 -3.39 -21.30 2467.04 -104.99 -179.50 

 127 gLCB54 J[104] 1.18 -3.39 -18.65 2467.04 893.41 -69.33 

 128 gLCB54 I[104] 1.69 -3.42 -18.65 2467.04 893.41 -50.45 

 128 gLCB54 J[105] 1.69 -3.42 -15.99 2467.04 1772.71 -257.04 

 129 gLCB54 I[105] 2.63 -3.64 -15.99 2467.04 1772.71 -239.84 

 129 gLCB54 J[106] 2.63 -3.64 -13.33 2467.04 2502.54 -441.77 

 130 gLCB54 I[106] 3.65 -3.72 -13.33 2467.04 2502.54 -425.04 

 130 gLCB54 J[1] 3.65 -3.72 -10.68 2467.04 3101.78 -669.40 

 131 gLCB54 I[107] -4.60 8.44 0.21 -2496.08 -314.26 59.75 

 131 gLCB54 J[8] -4.60 8.44 2.54 -2496.08 -364.03 -394.63 

 132 gLCB54 I[108] 22.06 -16.31 -16.13 3183.38 150.94 -46.25 

 132 gLCB54 J[18] 22.06 -16.31 -13.80 3183.38 821.24 671.22 

 133 gLCB54 I[109] -8.51 7.09 62.97 3183.38 9715.29 286.90 

 133 gLCB54 J[110] -8.51 7.09 65.23 3183.38 7082.42 48.36 

 134 gLCB54 I[110] -8.36 7.28 51.55 3183.38 7082.42 57.07 

 134 gLCB54 J[111] -8.36 7.28 53.81 3183.38 4844.85 291.23 

 135 gLCB54 I[111] -8.17 7.38 37.35 3183.38 4844.85 301.21 

 135 gLCB54 J[112] -8.17 7.38 39.61 3183.38 3220.95 549.95 

 136 gLCB54 I[112] -7.99 7.39 18.16 3183.38 3220.95 557.31 

 136 gLCB54 J[47] -7.99 7.39 20.42 3183.38 2496.08 825.04 

 137 gLCB54 I[113] 10.18 13.43 -9.45 -3101.77 17.55 41.02 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 137 gLCB54 J[20] 10.18 13.43 -7.12 -3101.77 362.61 -597.73 

 138 gLCB54 I[114] -4.21 -7.02 32.37 -3101.78 5673.32 -134.28 

 138 gLCB54 J[115] -4.21 -7.02 34.29 -3101.78 4715.48 -146.29 

 139 gLCB54 I[115] -4.11 -6.53 29.03 -3101.78 4715.48 -137.56 

 139 gLCB54 J[116] -4.11 -6.53 30.96 -3101.78 3537.14 -322.21 

 140 gLCB54 I[116] -3.99 -5.88 24.29 -3101.78 3537.14 -311.86 

 140 gLCB54 J[37] -3.99 -5.88 26.21 -3101.78 2624.36 594.22 

 41 gLCB55 I[8] 5.60 6.09 -4.29 -2070.03 -7919.53 -225.22 

 41 gLCB55 J[99] 5.60 6.09 -2.27 -2070.03 -7885.12 -59.00 

 42 gLCB55 I[19] 5.97 -27.07 -13.46 -2665.57 -148.21 -861.99 

 42 gLCB55 J[113] 5.97 -27.07 -11.13 -2665.57 398.96 322.61 

 43 gLCB55 I[20] -5.55 -7.18 24.45 -2665.57 5260.20 -362.27 

 43 gLCB55 J[114] -5.55 -7.18 26.37 -2665.57 4317.49 -107.06 

 44 gLCB55 I[37] -5.18 -5.25 13.21 -2665.57 2179.74 550.87 

 44 gLCB55 J[1] -5.18 -5.25 13.60 -2665.57 2080.18 590.03 

 47 gLCB55 I[39] 2.47 -5.03 -23.74 2080.18 -2070.03 -628.30 

 47 gLCB55 J[102] 2.47 -5.03 -21.08 2080.18 -950.47 -387.41 

 50 gLCB55 I[19] 23.23 27.35 -21.28 2680.80 33.49 897.16 

 50 gLCB55 J[108] 23.23 27.35 -18.96 2680.80 938.39 -299.84 

 51 gLCB55 I[18] -8.46 5.97 69.99 2680.80 12655.90 507.28 

 51 gLCB55 J[109] -8.46 5.97 72.24 2680.80 9770.83 263.93 

 59 gLCB55 I[47] -1.78 23.32 23.66 -2070.02 260.47 737.83 

 59 gLCB55 J[107] -1.78 23.32 25.99 -2070.02 -835.40 -283.01 

 98 gLCB55 I[99] 5.52 5.68 -26.68 -2070.03 -7885.12 -68.02 

 98 gLCB55 J[100] 5.52 5.68 -24.66 -2070.03 -6939.44 -219.86 

 99 gLCB55 I[100] 5.41 5.13 -51.51 -2070.03 -6939.44 -230.75 

 99 gLCB55 J[101] 5.41 5.13 -49.49 -2070.03 -5032.91 -418.73 

 100 gLCB55 I[101] 5.29 4.46 -78.55 -2070.03 -5032.91 -430.30 

 100 gLCB55 J[39] 5.29 4.46 -76.53 -2070.03 -2080.18 -595.74 

 126 gLCB55 I[102] 1.56 -4.92 -21.08 2080.18 -950.47 -404.29 

 126 gLCB55 J[103] 1.56 -4.92 -18.43 2080.18 33.65 -202.42 

 127 gLCB55 I[103] 1.01 -4.66 -18.43 2080.18 33.65 -219.86 

 127 gLCB55 J[104] 1.01 -4.66 -15.77 2080.18 888.33 -46.41 

 128 gLCB55 I[104] 1.52 -4.69 -15.77 2080.18 888.33 -65.29 

 128 gLCB55 J[105] 1.52 -4.69 -13.12 2080.18 1623.92 -208.61 

 129 gLCB55 I[105] 2.46 -4.90 -13.12 2080.18 1623.92 -225.81 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 129 gLCB55 J[106] 2.46 -4.90 -10.46 2080.18 2210.04 -364.48 

 130 gLCB55 I[106] 3.48 -4.99 -10.46 2080.18 2210.04 -381.21 

 130 gLCB55 J[1] 3.48 -4.99 -7.80 2080.18 2665.57 -562.31 

 131 gLCB55 I[107] -1.78 6.85 -1.77 -2070.02 -314.92 45.03 

 131 gLCB55 J[8] -1.78 6.85 0.56 -2070.02 -277.97 -339.78 

 132 gLCB55 I[108] 23.23 -15.83 -16.01 2680.80 182.77 -57.48 

 132 gLCB55 J[18] 23.23 -15.83 -13.69 2680.80 847.95 638.87 

 133 gLCB55 I[109] -8.34 6.03 65.56 2680.80 9770.83 257.64 

 133 gLCB55 J[110] -8.34 6.03 67.81 2680.80 7028.07 64.03 

 134 gLCB55 I[110] -8.18 6.22 54.21 2680.80 7028.07 55.32 

 134 gLCB55 J[111] -8.18 6.22 56.46 2680.80 4677.66 334.42 

 135 gLCB55 I[111] -8.00 6.32 40.22 2680.80 4677.66 324.44 

 135 gLCB55 J[112] -8.00 6.32 42.48 2680.80 2931.85 618.11 

 136 gLCB55 I[112] -7.82 6.34 21.39 2680.80 2931.85 610.75 

 136 gLCB55 J[47] -7.82 6.34 23.64 2680.80 2070.02 923.41 

 137 gLCB55 I[113] 5.97 11.18 -7.11 -2665.57 10.71 26.00 

 137 gLCB55 J[20] 5.97 11.18 -4.79 -2665.57 253.60 -513.96 

 138 gLCB55 I[114] -5.47 -6.85 23.64 -2665.57 4317.49 -113.80 

 138 gLCB55 J[115] -5.47 -6.85 25.57 -2665.57 3675.91 -132.03 

 139 gLCB55 I[115] -5.37 -6.35 20.61 -2665.57 3675.91 -140.76 

 139 gLCB55 J[116] -5.37 -6.35 22.53 -2665.57 2802.98 -331.63 

 140 gLCB55 I[116] -5.26 -5.71 16.30 -2665.57 2802.98 -341.98 

 140 gLCB55 J[37] -5.26 -5.71 18.23 -2665.57 2179.74 557.88 

 41 gLCB56 I[8] 2.31 5.72 23.97 -1904.29 -5423.58 -244.03 

 41 gLCB56 J[99] 2.31 5.72 25.99 -1904.29 -6453.92 -50.04 

 42 gLCB56 I[19] 13.30 -27.13 -18.21 -2571.76 -103.62 -867.86 

 42 gLCB56 J[113] 13.30 -27.13 -15.89 -2571.76 640.14 319.17 

 43 gLCB56 I[20] -2.18 -6.59 57.51 -2571.76 8043.83 -347.76 

 43 gLCB56 J[114] -2.18 -6.59 59.43 -2571.76 6011.91 -112.17 

 44 gLCB56 I[37] -2.50 -4.65 5.19 -2571.76 2009.24 525.54 

 44 gLCB56 J[1] -2.50 -4.65 5.59 -2571.76 1968.05 560.34 

 47 gLCB56 I[39] 2.11 -2.78 -22.89 1968.05 -1904.29 -492.85 

 47 gLCB56 J[102] 2.11 -2.78 -20.24 1968.05 -826.07 -344.74 

 50 gLCB56 I[19] 18.44 27.63 -26.82 2554.67 -35.77 915.45 

 50 gLCB56 J[108] 18.44 27.63 -24.50 2554.67 1113.92 -293.21 

 51 gLCB56 I[18] -7.94 6.55 54.39 2554.67 13801.88 510.66 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 51 gLCB56 J[109] -7.94 6.55 56.65 2554.67 11320.85 222.27 

 59 gLCB56 I[47] 0.87 20.70 18.27 -1904.29 250.13 649.04 

 59 gLCB56 J[107] 0.87 20.70 20.59 -1904.29 -594.61 -257.01 

 98 gLCB56 I[99] 2.37 5.33 -3.79 -1904.29 -6453.92 -43.71 

 98 gLCB56 J[100] 2.37 5.33 -1.77 -1904.29 -6360.33 -189.77 

 99 gLCB56 I[100] 2.47 4.83 -38.36 -1904.29 -6360.33 -182.64 

 99 gLCB56 J[101] 2.47 4.83 -36.34 -1904.29 -4926.18 -361.40 

 100 gLCB56 I[101] 2.57 4.20 -78.53 -1904.29 -4926.18 -354.52 

 100 gLCB56 J[39] 2.57 4.20 -76.50 -1904.29 -1968.05 -511.23 

 126 gLCB56 I[102] 1.14 -2.99 -20.24 1968.05 -826.07 -336.16 

 126 gLCB56 J[103] 1.14 -2.99 -17.58 1968.05 118.38 -143.83 

 127 gLCB56 I[103] 0.55 -3.32 -17.58 1968.05 118.38 -135.81 

 127 gLCB56 J[104] 0.55 -3.32 -14.92 1968.05 949.31 4.18 

 128 gLCB56 I[104] 1.02 -3.23 -14.92 1968.05 949.31 10.76 

 128 gLCB56 J[105] 1.02 -3.23 -12.27 1968.05 1608.17 -204.10 

 129 gLCB56 I[105] 1.93 -2.87 -12.27 1968.05 1608.17 -195.82 

 129 gLCB56 J[106] 1.93 -2.87 -9.61 1968.05 2157.10 -414.75 

 130 gLCB56 I[106] 2.92 -2.66 -9.61 1968.05 2157.10 -405.97 

 130 gLCB56 J[1] 2.92 -2.66 -6.96 1968.05 2571.76 -575.88 

 131 gLCB56 I[107] 0.87 8.78 -2.25 -1904.29 -202.27 50.77 

 131 gLCB56 J[8] 0.87 8.78 0.07 -1904.29 -144.35 -412.88 

 132 gLCB56 I[108] 18.44 -15.46 -12.21 2554.67 309.70 -22.31 

 132 gLCB56 J[18] 18.44 -15.46 -9.89 2554.67 769.50 655.41 

 133 gLCB56 I[109] -7.83 6.63 57.94 2554.67 11320.85 221.80 

 133 gLCB56 J[110] -7.83 6.63 60.20 2554.67 8731.30 1.63 

 134 gLCB56 I[110] -7.69 6.41 59.15 2554.67 8731.30 3.91 

 134 gLCB56 J[111] -7.69 6.41 61.40 2554.67 6182.07 273.67 

 135 gLCB56 I[111] -7.51 6.22 53.99 2554.67 6182.07 279.16 

 135 gLCB56 J[112] -7.51 6.22 56.25 2554.67 3857.27 534.61 

 136 gLCB56 I[112] -7.34 6.11 44.97 2554.67 3857.27 540.09 

 136 gLCB56 J[47] -7.34 6.11 47.23 2554.67 1904.28 772.68 

 137 gLCB56 I[113] 13.30 11.68 -8.40 -2571.76 115.29 30.32 

 137 gLCB56 J[20] 13.30 11.68 -6.07 -2571.76 428.65 -529.65 

 138 gLCB56 I[114] -2.25 -6.19 50.30 -2571.76 6011.91 -107.99 

 138 gLCB56 J[115] -2.25 -6.19 52.22 -2571.76 3931.74 -129.37 

 139 gLCB56 I[115] -2.33 -5.70 37.09 -2571.76 3931.74 -124.19 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 139 gLCB56 J[116] -2.33 -5.70 39.02 -2571.76 2653.02 -362.81 

 140 gLCB56 I[116] -2.44 -5.09 16.74 -2571.76 2653.02 -356.86 

 140 gLCB56 J[37] -2.44 -5.09 18.67 -2571.76 2009.24 521.61 

 41 gLCB57 I[8] 3.00 5.53 26.88 -1721.11 -4835.81 -253.62 

 41 gLCB57 J[99] 3.00 5.53 28.91 -1721.11 -5977.33 -52.51 

 42 gLCB57 I[19] 11.47 -25.10 -17.09 -2384.22 -104.06 -797.38 

 42 gLCB57 J[113] 11.47 -25.10 -14.77 -2384.22 590.78 300.85 

 43 gLCB57 I[20] -2.87 -6.40 53.69 -2384.22 7322.67 -317.36 

 43 gLCB57 J[114] -2.87 -6.40 55.62 -2384.22 5429.05 -88.54 

 44 gLCB57 I[37] -3.19 -4.47 1.88 -2384.22 1818.08 490.37 

 44 gLCB57 J[1] -3.19 -4.47 2.28 -2384.22 1801.73 523.77 

 47 gLCB57 I[39] 1.92 -3.47 -21.66 1801.73 -1721.11 -551.41 

 47 gLCB57 J[102] 1.92 -3.47 -19.00 1801.73 -704.68 -368.86 

 50 gLCB57 I[19] 18.96 25.60 -26.61 2338.60 -18.59 851.43 

 50 gLCB57 J[108] 18.96 25.60 -24.29 2338.60 1121.90 -268.72 

 51 gLCB57 I[18] -7.76 5.92 55.54 2338.60 13874.28 472.24 

 51 gLCB57 J[109] -7.76 5.92 57.79 2338.60 11344.68 210.45 

 59 gLCB57 I[47] 2.14 21.22 17.30 -1721.11 247.32 670.34 

 59 gLCB57 J[107] 2.14 21.22 19.62 -1721.11 -555.07 -258.37 

 98 gLCB57 I[99] 3.06 5.14 -0.93 -1721.11 -5977.33 -58.84 

 98 gLCB57 J[100] 3.06 5.14 1.09 -1721.11 -5992.70 -197.77 

 99 gLCB57 I[100] 3.16 4.64 -35.63 -1721.11 -5992.70 -204.90 

 99 gLCB57 J[101] 3.16 4.64 -33.60 -1721.11 -4662.77 -376.54 

 100 gLCB57 I[101] 3.26 4.01 -75.98 -1721.11 -4662.77 -383.43 

 100 gLCB57 J[39] 3.26 4.01 -73.95 -1721.11 -1801.73 -533.03 

 126 gLCB57 I[102] 0.96 -3.68 -19.00 1801.73 -704.68 -377.44 

 126 gLCB57 J[103] 0.96 -3.68 -16.34 1801.73 177.98 -150.67 

 127 gLCB57 I[103] 0.37 -4.01 -16.34 1801.73 177.98 -158.69 

 127 gLCB57 J[104] 0.37 -4.01 -13.69 1801.73 947.13 15.75 

 128 gLCB57 I[104] 0.83 -3.92 -13.69 1801.73 947.13 9.18 

 128 gLCB57 J[105] 0.83 -3.92 -11.03 1801.73 1544.20 -171.23 

 129 gLCB57 I[105] 1.74 -3.55 -11.03 1801.73 1544.20 -179.51 

 129 gLCB57 J[106] 1.74 -3.55 -8.38 1801.73 2031.35 -363.99 

 130 gLCB57 I[106] 2.74 -3.35 -8.38 1801.73 2031.35 -372.77 

 130 gLCB57 J[1] 2.74 -3.35 -5.72 1801.73 2384.22 -508.23 

 131 gLCB57 I[107] 2.14 7.89 -3.10 -1721.11 -202.56 41.24 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 131 gLCB57 J[8] 2.14 7.89 -0.78 -1721.11 -107.35 -383.42 

 132 gLCB57 I[108] 18.96 -14.69 -12.16 2338.60 323.38 -25.21 

 132 gLCB57 J[18] 18.96 -14.69 -9.84 2338.60 780.98 618.77 

 133 gLCB57 I[109] -7.65 6.00 59.05 2338.60 11344.68 210.91 

 133 gLCB57 J[110] -7.65 6.00 61.31 2338.60 8707.90 17.34 

 134 gLCB57 I[110] -7.50 5.78 60.29 2338.60 8707.90 15.06 

 134 gLCB57 J[111] -7.50 5.78 62.55 2338.60 6110.17 311.43 

 135 gLCB57 I[111] -7.33 5.59 55.22 2338.60 6110.17 305.94 

 135 gLCB57 J[112] -7.33 5.59 57.48 2338.60 3732.96 587.99 

 136 gLCB57 I[112] -7.15 5.49 46.36 2338.60 3732.96 582.52 

 136 gLCB57 J[47] -7.15 5.49 48.62 2338.60 1721.11 841.71 

 137 gLCB57 I[113] 11.47 10.02 -7.39 -2384.22 112.35 20.17 

 137 gLCB57 J[20] 11.47 10.02 -5.07 -2384.22 381.79 -467.34 

 138 gLCB57 I[114] -2.94 -6.01 46.55 -2384.22 5429.05 -92.72 

 138 gLCB57 J[115] -2.94 -6.01 48.47 -2384.22 3484.84 -120.87 

 139 gLCB57 I[115] -3.02 -5.51 33.47 -2384.22 3484.84 -126.06 

 139 gLCB57 J[116] -3.02 -5.51 35.39 -2384.22 2337.40 -371.45 

 140 gLCB57 I[116] -3.12 -4.90 13.31 -2384.22 2337.40 -377.40 

 140 gLCB57 J[37] -3.12 -4.90 15.23 -2384.22 1818.08 494.30 

 41 gLCB58 I[8] 4.67 2.66 -39.98 -1417.46 -8813.67 -46.37 

 41 gLCB58 J[99] 4.67 2.66 -37.95 -1417.46 -7374.65 -48.50 

 42 gLCB58 I[19] -0.31 -12.06 1.17 -1449.72 -74.64 -391.21 

 42 gLCB58 J[113] -0.31 -12.06 3.49 -1449.72 -156.71 136.80 

 43 gLCB58 I[20] -4.76 -3.32 -16.44 -1449.72 -528.60 -192.96 

 43 gLCB58 J[114] -4.76 -3.32 -14.52 -1449.72 -139.49 -77.26 

 44 gLCB58 I[37] -3.62 -2.75 3.37 -1449.72 1266.18 282.59 

 44 gLCB58 J[1] -3.62 -2.75 3.77 -1449.72 1242.39 302.89 

 47 gLCB58 I[39] 1.55 -2.91 -17.50 1242.39 -1417.46 -238.89 

 47 gLCB58 J[102] 1.55 -2.91 -14.84 1242.39 -611.00 -126.23 

 50 gLCB58 I[19] 14.43 11.82 1.13 1624.94 83.54 362.79 

 50 gLCB58 J[108] 14.43 11.82 3.45 1624.94 -12.76 -154.69 

 51 gLCB58 I[18] -3.57 2.58 47.30 1624.94 2091.10 244.04 

 51 gLCB58 J[109] -3.57 2.58 49.56 1624.94 466.27 168.50 

 59 gLCB58 I[47] -3.89 8.97 22.08 -1417.46 147.35 280.54 

 59 gLCB58 J[107] -3.89 8.97 24.41 -1417.46 -895.26 -112.60 

 98 gLCB58 I[99] 4.42 2.49 -49.97 -1417.46 -7374.65 -46.32 
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 98 gLCB58 J[100] 4.42 2.49 -47.94 -1417.46 -5549.43 -110.52 

 99 gLCB58 I[100] 4.08 2.25 -56.26 -1417.46 -5549.43 -106.94 

 99 gLCB58 J[101] 4.08 2.25 -54.24 -1417.46 -3492.68 -187.19 

 100 gLCB58 I[101] 3.70 2.00 -60.32 -1417.46 -3492.68 -182.15 

 100 gLCB58 J[39] 3.70 2.00 -58.30 -1417.46 -1242.39 -254.87 

 126 gLCB58 I[102] 1.35 -2.39 -14.84 1242.39 -611.00 -116.23 

 126 gLCB58 J[103] 1.35 -2.39 -12.18 1242.39 59.33 -141.53 

 127 gLCB58 I[103] 1.25 -1.41 -12.18 1242.39 59.33 -129.65 

 127 gLCB58 J[104] 1.25 -1.41 -9.53 1242.39 573.71 -127.21 

 128 gLCB58 I[104] 1.46 -1.61 -9.53 1242.39 573.71 -110.53 

 128 gLCB58 J[105] 1.46 -1.61 -6.87 1242.39 1039.77 -145.37 

 129 gLCB58 I[105] 1.80 -2.55 -6.87 1242.39 1039.77 -134.32 

 129 gLCB58 J[106] 1.80 -2.55 -4.21 1242.39 1308.03 -154.52 

 130 gLCB58 I[106] 2.14 -3.01 -4.21 1242.39 1308.03 -145.08 

 130 gLCB58 J[1] 2.14 -3.01 -1.56 1242.39 1449.72 -316.71 

 131 gLCB58 I[107] -3.89 1.65 -0.79 -1417.46 -382.19 27.87 

 131 gLCB58 J[8] -3.89 1.65 1.54 -1417.46 -395.06 -77.86 

 132 gLCB58 I[108] 14.43 -6.00 -12.53 1624.94 -192.52 -52.34 

 132 gLCB58 J[18] 14.43 -6.00 -10.20 1624.94 368.58 215.02 

 133 gLCB58 I[109] -3.53 2.57 31.58 1624.94 466.27 178.88 

 133 gLCB58 J[110] -3.53 2.57 33.84 1624.94 -637.60 90.23 

 134 gLCB58 I[110] -3.47 3.24 6.20 1624.94 -637.60 99.30 

 134 gLCB58 J[111] -3.47 3.24 8.45 1624.94 -965.44 126.34 

 135 gLCB58 I[111] -3.40 3.72 -14.96 1624.94 -965.44 131.49 

 135 gLCB58 J[112] -3.40 3.72 -12.70 1624.94 -384.07 206.70 

 136 gLCB58 I[112] -3.33 3.91 -39.68 1624.94 -384.07 207.92 

 136 gLCB58 J[47] -3.33 3.91 -37.42 1624.94 1417.46 352.31 

 137 gLCB58 I[113] -0.31 6.10 -6.02 -1449.72 -201.96 24.72 

 137 gLCB58 J[20] -0.31 6.10 -3.70 -1449.72 -16.02 -260.58 

 138 gLCB58 I[114] -4.53 -3.31 -15.35 -1449.72 -139.49 -74.64 

 138 gLCB58 J[115] -4.53 -3.31 -13.42 -1449.72 1173.31 -65.95 

 139 gLCB58 I[115] -4.22 -3.16 -11.53 -1449.72 1173.31 -62.13 

 139 gLCB58 J[116] -4.22 -3.16 -9.60 -1449.72 1238.22 -37.58 

 140 gLCB58 I[116] -3.85 -2.91 -1.52 -1449.72 1238.22 -32.68 

 140 gLCB58 J[37] -3.85 -2.91 0.41 -1449.72 1266.18 279.10 

 41 gLCB59 I[8] 5.34 2.74 -34.99 -1104.04 -7807.95 -23.40 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 41 gLCB59 J[99] 5.34 2.74 -32.96 -1104.04 -6559.18 -28.54 

 42 gLCB59 I[19] -3.36 -11.80 3.08 -1128.84 -75.40 -380.80 

 42 gLCB59 J[113] -3.36 -11.80 5.41 -1128.84 -241.19 135.92 

 43 gLCB59 I[20] -5.43 -3.40 -22.97 -1128.84 -1762.80 -187.27 

 43 gLCB59 J[114] -5.43 -3.40 -21.05 -1128.84 -1136.98 -68.71 

 44 gLCB59 I[37] -4.29 -2.82 -2.30 -1128.84 939.10 270.09 

 44 gLCB59 J[1] -4.29 -2.82 -1.90 -1128.84 957.81 290.99 

 47 gLCB59 I[39] 1.63 -3.58 -15.38 957.81 -1104.04 -281.53 

 47 gLCB59 J[102] 1.63 -3.58 -12.73 957.81 -403.29 -135.50 

 50 gLCB59 I[19] 15.26 11.55 1.49 1255.23 112.95 359.89 

 50 gLCB59 J[108] 15.26 11.55 3.81 1255.23 0.90 -146.06 

 51 gLCB59 I[18] -3.65 2.12 49.26 1255.23 2215.21 220.40 

 51 gLCB59 J[109] -3.65 2.12 51.51 1255.23 507.21 164.67 

 59 gLCB59 I[47] -1.93 9.93 20.43 -1104.04 142.53 313.67 

 59 gLCB59 J[107] -1.93 9.93 22.75 -1104.04 -827.61 -121.06 

 98 gLCB59 I[99] 5.09 2.57 -45.08 -1104.04 -6559.18 -30.72 

 98 gLCB59 J[100] 5.09 2.57 -43.05 -1104.04 -4920.40 -97.94 

 99 gLCB59 I[100] 4.75 2.33 -51.59 -1104.04 -4920.40 -101.51 

 99 gLCB59 J[101] 4.75 2.33 -49.56 -1104.04 -3041.96 -184.77 

 100 gLCB59 I[101] 4.36 2.08 -55.96 -1104.04 -3041.96 -189.81 

 100 gLCB59 J[39] 4.36 2.08 -53.94 -1104.04 -957.81 -265.54 

 126 gLCB59 I[102] 1.43 -3.05 -12.73 957.81 -403.29 -145.50 

 126 gLCB59 J[103] 1.43 -3.05 -10.07 957.81 161.32 -137.42 

 127 gLCB59 I[103] 1.33 -2.08 -10.07 957.81 161.32 -149.30 

 127 gLCB59 J[104] 1.33 -2.08 -7.41 957.81 569.98 -113.49 

 128 gLCB59 I[104] 1.54 -2.28 -7.41 957.81 569.98 -130.17 

 128 gLCB59 J[105] 1.54 -2.28 -4.76 957.81 930.32 -131.63 

 129 gLCB59 I[105] 1.87 -3.22 -4.76 957.81 930.32 -142.67 

 129 gLCB59 J[106] 1.87 -3.22 -2.10 957.81 1092.86 -129.49 

 130 gLCB59 I[106] 2.22 -3.68 -2.10 957.81 1092.86 -138.93 

 130 gLCB59 J[1] 2.22 -3.68 0.56 957.81 1128.84 -277.18 

 131 gLCB59 I[107] -1.93 0.86 -2.25 -1104.04 -382.67 22.87 

 131 gLCB59 J[8] -1.93 0.86 0.08 -1104.04 -331.75 -48.19 

 132 gLCB59 I[108] 15.26 -6.67 -12.44 1255.23 -169.10 -64.10 

 132 gLCB59 J[18] 15.26 -6.67 -10.12 1255.23 388.23 232.51 

 133 gLCB59 I[109] -3.61 2.10 33.48 1255.23 507.21 154.29 
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 133 gLCB59 J[110] -3.61 2.10 35.74 1255.23 -677.51 85.45 

 134 gLCB59 I[110] -3.55 2.78 8.15 1255.23 -677.51 76.38 

 134 gLCB59 J[111] -3.55 2.78 10.41 1255.23 -1088.39 123.23 

 135 gLCB59 I[111] -3.48 3.25 -12.85 1255.23 -1088.39 118.08 

 135 gLCB59 J[112] -3.48 3.25 -10.59 1255.23 -596.72 213.11 

 136 gLCB59 I[112] -3.40 3.44 -37.31 1255.23 -596.72 211.90 

 136 gLCB59 J[47] -3.40 3.44 -35.05 1255.23 1104.04 376.10 

 137 gLCB59 I[113] -3.36 5.68 -4.31 -1128.84 -207.00 20.39 

 137 gLCB59 J[20] -3.36 5.68 -1.98 -1128.84 -96.22 -246.72 

 138 gLCB59 I[114] -5.20 -3.39 -21.77 -1128.84 -1136.98 -71.33 

 138 gLCB59 J[115] -5.20 -3.39 -19.84 -1128.84 408.50 -59.77 

 139 gLCB59 I[115] -4.88 -3.24 -17.73 -1128.84 408.50 -63.59 

 139 gLCB59 J[116] -4.88 -3.24 -15.80 -1128.84 698.12 -36.18 

 140 gLCB59 I[116] -4.52 -2.99 -7.39 -1128.84 698.12 -41.07 

 140 gLCB59 J[37] -4.52 -2.99 -5.47 -1128.84 939.10 273.58 

 41 gLCB60 I[8] 2.09 -0.83 -33.86 -162.23 -5382.96 97.45 

 41 gLCB60 J[99] 2.09 -0.83 -31.83 -162.23 -4126.53 -14.91 

 42 gLCB60 I[19] -3.60 3.60 12.19 229.02 31.73 106.65 

 42 gLCB60 J[113] -3.60 3.60 14.52 229.02 -534.71 -50.23 

 43 gLCB60 I[20] -2.24 0.76 -29.48 229.02 -4794.26 11.03 

 43 gLCB60 J[114] -2.24 0.76 -27.55 229.02 -3952.44 -18.45 

 44 gLCB60 I[37] -1.11 0.17 -22.66 229.02 -240.61 -29.57 

 44 gLCB60 J[1] -1.11 0.17 -22.27 229.02 -69.21 -31.03 

 47 gLCB60 I[39] 0.23 -0.36 -7.72 -69.21 -162.23 115.07 

 47 gLCB60 J[102] 0.23 -0.36 -5.06 -69.21 155.71 100.65 

 50 gLCB60 I[19] 3.54 -4.07 15.40 -31.59 106.92 -161.79 

 50 gLCB60 J[108] 3.54 -4.07 17.73 -31.59 -629.41 15.89 

 51 gLCB60 I[18] 1.29 -0.99 15.57 -31.59 -5608.69 -49.77 

 51 gLCB60 J[109] 1.29 -0.99 17.83 -31.59 -5889.92 26.27 

 59 gLCB60 I[47] 0.43 -4.38 12.53 -162.23 31.91 -141.70 

 59 gLCB60 J[107] 0.43 -4.38 14.85 -162.23 -591.34 49.75 

 98 gLCB60 I[99] 1.84 -0.75 -38.76 -162.23 -4126.53 -8.13 

 98 gLCB60 J[100] 1.84 -0.75 -36.74 -162.23 -2714.88 14.87 

 99 gLCB60 I[100] 1.51 -0.68 -39.27 -162.23 -2714.88 23.85 

 99 gLCB60 J[101] 1.51 -0.68 -37.25 -162.23 -1303.37 51.46 

 100 gLCB60 I[101] 1.13 -0.54 -37.29 -162.23 -1303.37 62.04 
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 100 gLCB60 J[39] 1.13 -0.54 -35.27 -162.23 69.21 83.80 

 126 gLCB60 I[102] 0.60 0.19 -5.06 -69.21 155.71 118.29 

 126 gLCB60 J[103] 0.60 0.19 -2.41 -69.21 338.58 -35.64 

 127 gLCB60 I[103] 0.84 1.19 -2.41 -69.21 338.58 -16.13 

 127 gLCB60 J[104] 0.84 1.19 0.25 -69.21 358.71 -118.10 

 128 gLCB60 I[104] 0.76 0.97 0.25 -69.21 358.71 -93.79 

 128 gLCB60 J[105] 0.76 0.97 2.91 -69.21 338.17 -31.54 

 129 gLCB60 I[105] 0.54 -0.01 2.91 -69.21 338.17 -12.86 

 129 gLCB60 J[106] 0.54 -0.01 5.56 -69.21 117.97 63.84 

 130 gLCB60 I[106] 0.28 -0.51 5.56 -69.21 117.97 80.94 

 130 gLCB60 J[1] 0.28 -0.51 8.22 -69.21 -229.02 4.24 

 131 gLCB60 I[107] 0.43 -2.78 -2.90 -162.23 -328.03 1.97 

 131 gLCB60 J[8] 0.43 -2.78 -0.57 -162.23 -254.72 139.28 

 132 gLCB60 I[108] 3.54 3.16 -5.59 -31.59 -347.65 -27.55 

 132 gLCB60 J[18] 3.54 3.16 -3.27 -31.59 -87.53 -162.24 

 133 gLCB60 I[109] 1.27 -1.04 -1.95 -31.59 -5889.92 38.40 

 133 gLCB60 J[110] 1.27 -1.04 0.31 -31.59 -5572.56 65.94 

 134 gLCB60 I[110] 1.23 -0.36 -26.71 -31.59 -5572.56 78.31 

 134 gLCB60 J[111] 1.23 -0.36 -24.45 -31.59 -4506.01 -67.26 

 135 gLCB60 I[111] 1.20 0.14 -44.91 -31.59 -4506.01 -57.47 

 135 gLCB60 J[112] 1.20 0.14 -42.65 -31.59 -2660.58 -154.93 

 136 gLCB60 I[112] 1.16 0.36 -64.43 -31.59 -2660.58 -149.87 

 136 gLCB60 J[47] 1.16 0.36 -62.17 -31.59 162.23 -177.00 

 137 gLCB60 I[113] -3.60 -0.26 -3.47 229.02 -288.19 10.84 

 137 gLCB60 J[20] -3.60 -0.26 -1.15 229.02 -207.72 33.89 

 138 gLCB60 I[114] -2.00 0.55 -32.97 229.02 -3952.44 -12.56 

 138 gLCB60 J[115] -2.00 0.55 -31.04 229.02 -2009.52 10.08 

 139 gLCB60 I[115] -1.70 0.39 -33.07 229.02 -2009.52 18.07 

 139 gLCB60 J[116] -1.70 0.39 -31.15 229.02 -1166.49 173.53 

 140 gLCB60 I[116] -1.34 0.27 -26.29 229.02 -1166.49 183.31 

 140 gLCB60 J[37] -1.34 0.27 -24.37 229.02 -240.61 -36.34 

 41 gLCB61 I[8] 3.34 -0.85 -25.96 333.96 -3790.76 118.63 

 41 gLCB61 J[99] 3.34 -0.85 -23.93 333.96 -2835.51 7.36 

 42 gLCB61 I[19] -8.46 5.24 15.22 737.02 30.54 165.58 

 42 gLCB61 J[113] -8.46 5.24 17.54 737.02 -668.45 -63.36 

 43 gLCB61 I[20] -3.49 0.79 -39.82 737.02 -6748.08 37.89 
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 43 gLCB61 J[114] -3.49 0.79 -37.89 737.02 -5531.54 7.37 

 44 gLCB61 I[37] -2.36 0.20 -31.63 737.02 -758.43 -67.73 

 44 gLCB61 J[1] -2.36 0.20 -31.24 737.02 -519.75 -69.40 

 47 gLCB61 I[39] 0.21 -1.61 -4.37 -519.75 333.96 25.38 

 47 gLCB61 J[102] 0.21 -1.61 -1.72 -519.75 484.53 73.65 

 50 gLCB61 I[19] 4.88 -5.72 15.97 -616.89 153.46 -207.48 

 50 gLCB61 J[108] 4.88 -5.72 18.30 -616.89 -607.78 42.38 

 51 gLCB61 I[18] 1.32 -1.96 18.67 -616.89 -5412.30 -103.42 

 51 gLCB61 J[109] 1.32 -1.96 20.93 -616.89 -5825.16 13.89 

 59 gLCB61 I[47] 3.61 -2.90 9.91 333.96 24.28 -87.98 

 59 gLCB61 J[107] 3.61 -2.90 12.23 333.96 -484.25 38.72 

 98 gLCB61 I[99] 3.10 -0.78 -31.02 333.96 -2835.51 0.57 

 98 gLCB61 J[100] 3.10 -0.78 -29.00 333.96 -1719.02 24.66 

 99 gLCB61 I[100] 2.77 -0.71 -31.87 333.96 -1719.02 15.68 

 99 gLCB61 J[101] 2.77 -0.71 -29.84 333.96 -589.82 44.38 

 100 gLCB61 I[101] 2.39 -0.57 -30.40 333.96 -589.82 33.80 

 100 gLCB61 J[39] 2.39 -0.57 -28.37 333.96 519.75 56.65 

 126 gLCB61 I[102] 0.57 -1.06 -1.72 -519.75 484.53 56.00 

 126 gLCB61 J[103] 0.57 -1.06 0.94 -519.75 500.04 -35.24 

 127 gLCB61 I[103] 0.81 -0.06 0.94 -519.75 500.04 -54.75 

 127 gLCB61 J[104] 0.81 -0.06 3.60 -519.75 352.80 -94.03 

 128 gLCB61 I[104] 0.73 -0.29 3.60 -519.75 352.80 -118.35 

 128 gLCB61 J[105] 0.73 -0.29 6.25 -519.75 164.90 6.58 

 129 gLCB61 I[105] 0.51 -1.27 6.25 -519.75 164.90 -12.11 

 129 gLCB61 J[106] 0.51 -1.27 8.91 -519.75 -222.66 127.29 

 130 gLCB61 I[106] 0.25 -1.76 8.91 -519.75 -222.66 110.20 

 130 gLCB61 J[1] 0.25 -1.76 11.57 -519.75 -737.02 96.19 

 131 gLCB61 I[107] 3.61 -4.31 -5.21 333.96 -328.80 -10.31 

 131 gLCB61 J[8] 3.61 -4.31 -2.88 333.96 -154.49 194.24 

 132 gLCB61 I[108] 4.88 2.87 -5.45 -616.89 -310.59 -43.55 

 132 gLCB61 J[18] 4.88 2.87 -3.13 -616.89 -56.42 -165.45 

 133 gLCB61 I[109] 1.29 -2.02 1.06 -616.89 -5825.16 1.76 

 133 gLCB61 J[110] 1.29 -2.02 3.32 -616.89 -5635.79 70.58 

 134 gLCB61 I[110] 1.26 -1.33 -23.62 -616.89 -5635.79 58.21 

 134 gLCB61 J[111] 1.26 -1.33 -21.36 -616.89 -4700.69 -46.08 

 135 gLCB61 I[111] 1.23 -0.83 -41.56 -616.89 -4700.69 -55.87 
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 135 gLCB61 J[112] 1.23 -0.83 -39.31 -616.89 -2997.26 -112.06 

 136 gLCB61 I[112] 1.19 -0.61 -60.67 -616.89 -2997.26 -117.13 

 136 gLCB61 J[47] 1.19 -0.61 -58.42 -616.89 -333.96 -102.99 

 137 gLCB61 I[113] -8.46 -1.85 -0.75 737.02 -296.15 -1.04 

 137 gLCB61 J[20] -8.46 -1.85 1.57 737.02 -334.68 91.57 

 138 gLCB61 I[114] -3.26 0.58 -43.13 737.02 -5531.54 1.48 

 138 gLCB61 J[115] -3.26 0.58 -41.20 737.02 -3220.27 23.08 

 139 gLCB61 I[115] -2.95 0.42 -42.89 737.02 -3220.27 15.09 

 139 gLCB61 J[116] -2.95 0.42 -40.96 737.02 -2021.52 169.51 

 140 gLCB61 I[116] -2.59 0.30 -35.60 737.02 -2021.52 159.73 

 140 gLCB61 J[37] -2.59 0.30 -33.67 737.02 -758.43 -60.96 

 41 gLCB62 I[8] 4.62 6.27 -9.14 -2374.65 -8897.00 -222.25 

 41 gLCB62 J[99] 4.62 6.27 -7.12 -2374.65 -8677.69 -62.86 

 42 gLCB62 I[19] 8.99 -29.38 -15.32 -2977.44 -147.48 -942.87 

 42 gLCB62 J[113] 8.99 -29.38 -12.99 -2977.44 481.06 343.04 

 43 gLCB62 I[20] -4.57 -7.36 30.79 -2977.44 6459.57 -397.55 

 43 gLCB62 J[114] -4.57 -7.36 32.72 -2977.44 5286.83 -135.86 

 44 gLCB62 I[37] -4.21 -5.43 18.71 -2977.44 2497.63 593.63 

 44 gLCB62 J[1] -4.21 -5.43 19.11 -2977.44 2356.77 634.14 

 47 gLCB62 I[39] 2.65 -4.05 -25.80 2356.77 -2374.65 -549.89 

 47 gLCB62 J[102] 2.65 -4.05 -23.14 2356.77 -1152.34 -357.86 

 50 gLCB62 I[19] 22.38 29.66 -21.63 3040.13 4.91 968.47 

 50 gLCB62 J[108] 22.38 29.66 -19.31 3040.13 925.12 -329.59 

 51 gLCB62 I[18] -8.64 6.81 68.08 3040.13 12535.41 557.30 

 51 gLCB62 J[109] -8.64 6.81 70.34 3040.13 9731.15 278.18 

 59 gLCB62 I[47] -3.83 22.44 25.27 -2374.64 265.15 703.51 

 59 gLCB62 J[107] -3.83 22.44 27.60 -2374.64 -901.15 -278.73 

 98 gLCB62 I[99] 4.54 5.86 -31.44 -2374.65 -8677.69 -56.53 

 98 gLCB62 J[100] 4.54 5.86 -29.41 -2374.65 -7550.80 -215.21 

 99 gLCB62 I[100] 4.43 5.31 -56.06 -2374.65 -7550.80 -208.08 

 99 gLCB62 J[101] 4.43 5.31 -54.03 -2374.65 -5470.97 -402.89 

 100 gLCB62 I[101] 4.31 4.64 -82.79 -2374.65 -5470.97 -396.01 

 100 gLCB62 J[39] 4.31 4.64 -80.76 -2374.65 -2356.77 -568.27 

 126 gLCB62 I[102] 1.74 -3.94 -23.14 2356.77 -1152.34 -349.27 

 126 gLCB62 J[103] 1.74 -3.94 -20.48 2356.77 -65.47 -196.26 

 127 gLCB62 I[103] 1.19 -3.68 -20.48 2356.77 -65.47 -188.24 
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 127 gLCB62 J[104] 1.19 -3.68 -17.83 2356.77 891.96 -63.66 

 128 gLCB62 I[104] 1.69 -3.71 -17.83 2356.77 891.96 -57.08 

 128 gLCB62 J[105] 1.69 -3.71 -15.17 2356.77 1730.30 -249.26 

 129 gLCB62 I[105] 2.64 -3.92 -15.17 2356.77 1730.30 -240.98 

 129 gLCB62 J[106] 2.64 -3.92 -12.51 2356.77 2419.17 -428.50 

 130 gLCB62 I[106] 3.66 -4.01 -12.51 2356.77 2419.17 -419.72 

 130 gLCB62 J[1] 3.66 -4.01 -9.86 2356.77 2977.44 -649.68 

 131 gLCB62 I[107] -3.83 8.09 -0.35 -2374.64 -314.44 57.15 

 131 gLCB62 J[8] -3.83 8.09 1.97 -2374.64 -339.50 -381.94 

 132 gLCB62 I[108] 22.38 -16.46 -16.10 3040.13 160.01 -50.42 

 132 gLCB62 J[18] 22.38 -16.46 -13.77 3040.13 828.86 673.36 

 133 gLCB62 I[109] -8.52 6.87 63.71 3040.13 9731.15 277.72 

 133 gLCB62 J[110] -8.52 6.87 65.97 3040.13 7066.95 48.34 

 134 gLCB62 I[110] -8.36 7.06 52.31 3040.13 7066.95 50.61 

 134 gLCB62 J[111] -8.36 7.06 54.57 3040.13 4797.21 293.94 

 135 gLCB62 I[111] -8.18 7.16 38.17 3040.13 4797.21 299.44 

 135 gLCB62 J[112] -8.18 7.16 40.42 3040.13 3138.55 557.34 

 136 gLCB62 I[112] -7.99 7.18 19.08 3040.13 3138.55 562.82 

 136 gLCB62 J[47] -7.99 7.18 21.34 3040.13 2374.64 839.71 

 137 gLCB62 I[113] 8.99 13.13 -8.78 -2977.44 15.60 38.59 

 137 gLCB62 J[20] 8.99 13.13 -6.46 -2977.44 331.54 -587.00 

 138 gLCB62 I[114] -4.50 -7.03 29.88 -2977.44 5286.83 -131.68 

 138 gLCB62 J[115] -4.50 -7.03 31.80 -2977.44 4419.15 -143.41 

 139 gLCB62 I[115] -4.40 -6.53 26.63 -2977.44 4419.15 -138.22 

 139 gLCB62 J[116] -4.40 -6.53 28.56 -2977.44 3327.87 -322.60 

 140 gLCB62 I[116] -4.28 -5.89 22.01 -2977.44 3327.87 -316.65 

 140 gLCB62 J[37] -4.28 -5.89 23.94 -2977.44 2497.63 589.70 

 41 gLCB63 I[8] 5.31 6.09 -6.23 -2191.47 -8309.22 -231.84 

 41 gLCB63 J[99] 5.31 6.09 -4.20 -2191.47 -8201.10 -65.34 

 42 gLCB63 I[19] 7.16 -27.35 -14.20 -2789.90 -147.92 -872.39 

 42 gLCB63 J[113] 7.16 -27.35 -11.88 -2789.90 431.70 324.71 

 43 gLCB63 I[20] -5.26 -7.17 26.98 -2789.90 5738.40 -367.15 

 43 gLCB63 J[114] -5.26 -7.17 28.90 -2789.90 4703.97 -112.22 

 44 gLCB63 I[37] -4.90 -5.24 15.40 -2789.90 2306.47 558.46 

 44 gLCB63 J[1] -4.90 -5.24 15.80 -2789.90 2190.45 597.57 

 47 gLCB63 I[39] 2.46 -4.74 -24.56 2190.45 -2191.47 -608.45 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 47 gLCB63 J[102] 2.46 -4.74 -21.90 2190.45 -1030.95 -381.97 

 50 gLCB63 I[19] 22.91 27.64 -21.42 2824.06 22.10 904.45 

 50 gLCB63 J[108] 22.91 27.64 -19.10 2824.06 933.10 -305.10 

 51 gLCB63 I[18] -8.45 6.19 69.23 2824.06 12607.82 518.88 

 51 gLCB63 J[109] -8.45 6.19 71.49 2824.06 9754.97 266.36 

 59 gLCB63 I[47] -2.55 22.96 24.31 -2191.47 262.33 724.80 

 59 gLCB63 J[107] -2.55 22.96 26.63 -2191.47 -861.61 -280.09 

 98 gLCB63 I[99] 5.23 5.67 -28.58 -2191.47 -8201.10 -71.66 

 98 gLCB63 J[100] 5.23 5.67 -26.55 -2191.47 -7183.17 -223.22 

 99 gLCB63 I[100] 5.12 5.12 -53.33 -2191.47 -7183.17 -230.34 

 99 gLCB63 J[101] 5.12 5.12 -51.30 -2191.47 -5207.55 -418.03 

 100 gLCB63 I[101] 5.00 4.45 -80.24 -2191.47 -5207.55 -424.92 

 100 gLCB63 J[39] 5.00 4.45 -78.22 -2191.47 -2190.45 -590.06 

 126 gLCB63 I[102] 1.55 -4.63 -21.90 2190.45 -1030.95 -390.56 

 126 gLCB63 J[103] 1.55 -4.63 -19.25 2190.45 -5.87 -203.10 

 127 gLCB63 I[103] 1.00 -4.37 -19.25 2190.45 -5.87 -211.12 

 127 gLCB63 J[104] 1.00 -4.37 -16.59 2190.45 889.78 -52.08 

 128 gLCB63 I[104] 1.51 -4.40 -16.59 2190.45 889.78 -58.66 

 128 gLCB63 J[105] 1.51 -4.40 -13.93 2190.45 1666.33 -216.39 

 129 gLCB63 I[105] 2.45 -4.61 -13.93 2190.45 1666.33 -224.67 

 129 gLCB63 J[106] 2.45 -4.61 -11.28 2190.45 2293.41 -377.75 

 130 gLCB63 I[106] 3.47 -4.70 -11.28 2190.45 2293.41 -386.52 

 130 gLCB63 J[1] 3.47 -4.70 -8.62 2190.45 2789.90 -582.03 

 131 gLCB63 I[107] -2.55 7.20 -1.20 -2191.47 -314.73 47.63 

 131 gLCB63 J[8] -2.55 7.20 1.12 -2191.47 -302.50 -352.48 

 132 gLCB63 I[108] 22.91 -15.69 -16.05 2824.06 173.69 -53.32 

 132 gLCB63 J[18] 22.91 -15.69 -13.72 2824.06 840.34 636.72 

 133 gLCB63 I[109] -8.33 6.24 64.82 2824.06 9754.97 266.83 

 133 gLCB63 J[110] -8.33 6.24 67.08 2824.06 7043.55 64.05 

 134 gLCB63 I[110] -8.18 6.43 53.45 2824.06 7043.55 61.77 

 134 gLCB63 J[111] -8.18 6.43 55.71 2824.06 4725.30 331.71 

 135 gLCB63 I[111] -7.99 6.54 39.40 2824.06 4725.30 326.21 

 135 gLCB63 J[112] -7.99 6.54 41.66 2824.06 3014.24 610.72 

 136 gLCB63 I[112] -7.81 6.55 20.47 2824.06 3014.24 605.24 

 136 gLCB63 J[47] -7.81 6.55 22.72 2824.06 2191.46 908.74 

 137 gLCB63 I[113] 7.16 11.48 -7.78 -2789.90 12.66 28.43 
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 137 gLCB63 J[20] 7.16 11.48 -5.45 -2789.90 284.67 -524.69 

 138 gLCB63 I[114] -5.18 -6.84 26.13 -2789.90 4703.97 -116.40 

 138 gLCB63 J[115] -5.18 -6.84 28.05 -2789.90 3972.25 -134.91 

 139 gLCB63 I[115] -5.09 -6.35 23.01 -2789.90 3972.25 -140.09 

 139 gLCB63 J[116] -5.09 -6.35 24.94 -2789.90 3012.25 -331.24 

 140 gLCB63 I[116] -4.97 -5.70 18.58 -2789.90 3012.25 -337.19 

 140 gLCB63 J[37] -4.97 -5.70 20.50 -2789.90 2306.47 562.40 

 41 gLCB64 I[8] 2.02 5.71 22.03 -2025.73 -5813.27 -250.65 

 41 gLCB64 J[99] 2.02 5.71 24.06 -2025.73 -6769.89 -56.37 

 42 gLCB64 I[19] 14.49 -27.42 -18.95 -2696.09 -103.33 -878.26 

 42 gLCB64 J[113] 14.49 -27.42 -16.63 -2696.09 672.88 321.27 

 43 gLCB64 I[20] -1.89 -6.58 60.04 -2696.09 8522.04 -352.64 

 43 gLCB64 J[114] -1.89 -6.58 61.96 -2696.09 6398.39 -117.33 

 44 gLCB64 I[37] -2.21 -4.64 7.38 -2696.09 2135.98 533.14 

 44 gLCB64 J[1] -2.21 -4.64 7.78 -2696.09 2078.32 567.88 

 47 gLCB64 I[39] 2.10 -2.49 -23.71 2078.32 -2025.73 -473.00 

 47 gLCB64 J[102] 2.10 -2.49 -21.06 2078.32 -906.55 -339.30 

 50 gLCB64 I[19] 18.11 27.91 -26.96 2697.92 -47.17 922.74 

 50 gLCB64 J[108] 18.11 27.91 -24.64 2697.92 1108.62 -298.47 

 51 gLCB64 I[18] -7.94 6.77 53.64 2697.92 13753.80 522.25 

 51 gLCB64 J[109] -7.94 6.77 55.89 2697.92 11304.99 224.70 

 59 gLCB64 I[47] 0.10 20.34 18.91 -2025.73 252.00 636.02 

 59 gLCB64 J[107] 0.10 20.34 21.23 -2025.73 -620.82 -254.08 

 98 gLCB64 I[99] 2.09 5.32 -5.69 -2025.73 -6769.89 -47.36 

 98 gLCB64 J[100] 2.09 5.32 -3.66 -2025.73 -6604.06 -193.12 

 99 gLCB64 I[100] 2.18 4.82 -40.17 -2025.73 -6604.06 -182.23 

 99 gLCB64 J[101] 2.18 4.82 -38.15 -2025.73 -5100.82 -360.70 

 100 gLCB64 I[101] 2.28 4.19 -80.21 -2025.73 -5100.82 -349.13 

 100 gLCB64 J[39] 2.28 4.19 -78.19 -2025.73 -2078.32 -505.56 

 126 gLCB64 I[102] 1.14 -2.71 -21.06 2078.32 -906.55 -322.42 

 126 gLCB64 J[103] 1.14 -2.71 -18.40 2078.32 78.86 -144.51 

 127 gLCB64 I[103] 0.55 -3.04 -18.40 2078.32 78.86 -127.08 

 127 gLCB64 J[104] 0.55 -3.04 -15.74 2078.32 950.76 -1.49 

 128 gLCB64 I[104] 1.01 -2.94 -15.74 2078.32 950.76 17.39 

 128 gLCB64 J[105] 1.01 -2.94 -13.09 2078.32 1650.58 -211.88 

 129 gLCB64 I[105] 1.92 -2.58 -13.09 2078.32 1650.58 -194.68 
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 129 gLCB64 J[106] 1.92 -2.58 -10.43 2078.32 2240.47 -428.02 

 130 gLCB64 I[106] 2.91 -2.38 -10.43 2078.32 2240.47 -411.28 

 130 gLCB64 J[1] 2.91 -2.38 -7.77 2078.32 2696.09 -595.60 

 131 gLCB64 I[107] 0.10 9.13 -1.69 -2025.73 -202.09 53.36 

 131 gLCB64 J[8] 0.10 9.13 0.64 -2025.73 -168.88 -425.57 

 132 gLCB64 I[108] 18.11 -15.32 -12.24 2697.92 300.63 -18.14 

 132 gLCB64 J[18] 18.11 -15.32 -9.92 2697.92 761.89 653.27 

 133 gLCB64 I[109] -7.83 6.84 57.20 2697.92 11304.99 230.99 

 133 gLCB64 J[110] -7.83 6.84 59.46 2697.92 8746.77 1.65 

 134 gLCB64 I[110] -7.68 6.63 58.39 2697.92 8746.77 10.36 

 134 gLCB64 J[111] -7.68 6.63 60.65 2697.92 6229.72 270.96 

 135 gLCB64 I[111] -7.51 6.43 53.17 2697.92 6229.72 280.93 

 135 gLCB64 J[112] -7.51 6.43 55.43 2697.92 3939.67 527.22 

 136 gLCB64 I[112] -7.33 6.33 44.05 2697.92 3939.67 534.58 

 136 gLCB64 J[47] -7.33 6.33 46.31 2697.92 2025.72 758.01 

 137 gLCB64 I[113] 14.49 11.98 -9.06 -2696.09 117.24 32.75 

 137 gLCB64 J[20] 14.49 11.98 -6.74 -2696.09 459.72 -540.38 

 138 gLCB64 I[114] -1.96 -6.19 52.79 -2696.09 6398.39 -110.60 

 138 gLCB64 J[115] -1.96 -6.19 54.71 -2696.09 4228.07 -132.25 

 139 gLCB64 I[115] -2.05 -5.69 39.49 -2696.09 4228.07 -123.52 

 139 gLCB64 J[116] -2.05 -5.69 41.42 -2696.09 2862.29 -362.42 

 140 gLCB64 I[116] -2.15 -5.08 19.02 -2696.09 2862.29 -352.07 

 140 gLCB64 J[37] -2.15 -5.08 20.94 -2696.09 2135.98 526.13 

 41 gLCB65 I[8] 3.28 5.54 28.82 -1599.67 -4446.12 -247.00 

 41 gLCB65 J[99] 3.28 5.54 30.84 -1599.67 -5661.35 -46.18 

 42 gLCB65 I[19] 10.28 -24.82 -16.35 -2259.88 -104.35 -786.98 

 42 gLCB65 J[113] 10.28 -24.82 -14.03 -2259.88 558.05 298.75 

 43 gLCB65 I[20] -3.16 -6.41 51.16 -2259.89 6844.46 -312.48 

 43 gLCB65 J[114] -3.16 -6.41 53.09 -2259.89 5042.56 -83.38 

 44 gLCB65 I[37] -3.48 -4.47 -0.32 -2259.89 1691.35 482.77 

 44 gLCB65 J[1] -3.48 -4.47 0.08 -2259.89 1691.46 516.23 

 47 gLCB65 I[39] 1.93 -3.76 -20.84 1691.46 -1599.67 -571.26 

 47 gLCB65 J[102] 1.93 -3.76 -18.18 1691.46 -624.20 -374.30 

 50 gLCB65 I[19] 19.29 25.32 -26.48 2195.35 -7.20 844.14 

 50 gLCB65 J[108] 19.29 25.32 -24.15 2195.35 1127.19 -263.45 

 51 gLCB65 I[18] -7.76 5.71 56.29 2195.35 13922.36 460.64 
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 51 gLCB65 J[109] -7.76 5.71 58.55 2195.35 11360.53 208.02 

 59 gLCB65 I[47] 2.91 21.58 16.66 -1599.67 245.45 683.36 

 59 gLCB65 J[107] 2.91 21.58 18.98 -1599.67 -528.86 -261.29 

 98 gLCB65 I[99] 3.35 5.15 0.96 -1599.67 -5661.35 -55.20 

 98 gLCB65 J[100] 3.35 5.15 2.99 -1599.67 -5748.96 -194.42 

 99 gLCB65 I[100] 3.44 4.65 -33.82 -1599.67 -5748.96 -205.31 

 99 gLCB65 J[101] 3.44 4.65 -31.79 -1599.67 -4488.13 -377.24 

 100 gLCB65 I[101] 3.55 4.02 -74.29 -1599.67 -4488.13 -388.81 

 100 gLCB65 J[39] 3.55 4.02 -72.27 -1599.67 -1691.46 -538.70 

 126 gLCB65 I[102] 0.97 -3.97 -18.18 1691.46 -624.20 -391.18 

 126 gLCB65 J[103] 0.97 -3.97 -15.53 1691.46 217.50 -149.99 

 127 gLCB65 I[103] 0.38 -4.30 -15.53 1691.46 217.50 -167.43 

 127 gLCB65 J[104] 0.38 -4.30 -12.87 1691.46 945.69 21.42 

 128 gLCB65 I[104] 0.84 -4.21 -12.87 1691.46 945.69 2.55 

 128 gLCB65 J[105] 0.84 -4.21 -10.21 1691.46 1501.79 -163.45 

 129 gLCB65 I[105] 1.75 -3.84 -10.21 1691.46 1501.79 -180.65 

 129 gLCB65 J[106] 1.75 -3.84 -7.56 1691.46 1947.98 -350.72 

 130 gLCB65 I[106] 2.74 -3.64 -7.56 1691.46 1947.98 -367.45 

 130 gLCB65 J[1] 2.74 -3.64 -4.90 1691.46 2259.89 -488.51 

 131 gLCB65 I[107] 2.91 7.54 -3.67 -1599.67 -202.75 38.65 

 131 gLCB65 J[8] 2.91 7.54 -1.35 -1599.67 -82.82 -370.72 

 132 gLCB65 I[108] 19.29 -14.84 -12.13 2195.35 332.46 -29.37 

 132 gLCB65 J[18] 19.29 -14.84 -9.80 2195.35 788.60 620.92 

 133 gLCB65 I[109] -7.66 5.79 59.79 2195.35 11360.53 201.73 

 133 gLCB65 J[110] -7.66 5.79 62.04 2195.35 8692.43 17.32 

 134 gLCB65 I[110] -7.51 5.57 61.04 2195.35 8692.43 8.61 

 134 gLCB65 J[111] -7.51 5.57 63.30 2195.35 6062.52 314.14 

 135 gLCB65 I[111] -7.33 5.38 56.04 2195.35 6062.52 304.16 

 135 gLCB65 J[112] -7.33 5.38 58.30 2195.35 3650.56 595.39 

 136 gLCB65 I[112] -7.16 5.27 47.28 2195.35 3650.56 588.02 

 136 gLCB65 J[47] -7.16 5.27 49.53 2195.35 1599.67 856.38 

 137 gLCB65 I[113] 10.28 9.72 -6.73 -2259.88 110.40 17.73 

 137 gLCB65 J[20] 10.28 9.72 -4.40 -2259.88 350.71 -456.61 

 138 gLCB65 I[114] -3.22 -6.02 44.06 -2259.89 5042.56 -90.11 

 138 gLCB65 J[115] -3.22 -6.02 45.99 -2259.89 3188.51 -117.99 

 139 gLCB65 I[115] -3.31 -5.52 31.07 -2259.89 3188.51 -126.72 
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 139 gLCB65 J[116] -3.31 -5.52 32.99 -2259.89 2128.13 -371.84 

 140 gLCB65 I[116] -3.41 -4.91 11.03 -2259.89 2128.13 -382.19 

 140 gLCB65 J[37] -3.41 -4.91 12.96 -2259.89 1691.35 489.78 

 41 gLCB66 I[8] -4.38 -2.71 84.41 1901.81 7787.29 46.02 

 41 gLCB66 J[99] -4.38 -2.71 86.43 1901.81 4577.06 50.10 

 42 gLCB66 I[19] 5.91 12.75 5.58 2089.30 176.74 415.62 

 42 gLCB66 J[113] 5.91 12.75 7.91 2089.30 -138.18 -142.92 

 43 gLCB66 I[20] 4.47 3.37 49.23 2089.30 -1467.19 203.86 

 43 gLCB66 J[114] 4.47 3.37 51.16 2089.30 -3114.62 86.31 

 44 gLCB66 I[37] 3.33 2.80 -76.72 2089.30 -2386.38 -294.71 

 44 gLCB66 J[1] 3.33 2.80 -76.32 2089.30 -1815.47 -315.40 

 47 gLCB66 I[39] -1.60 2.62 5.30 -1815.47 1901.81 215.50 

 47 gLCB66 J[102] -1.60 2.62 7.96 -1815.47 1572.08 117.36 

 50 gLCB66 I[19] -8.27 -12.51 -1.34 -2235.09 17.84 -384.22 

 50 gLCB66 J[108] -8.27 -12.51 0.99 -2235.09 21.54 163.67 

 51 gLCB66 I[18] 3.62 -2.84 -26.96 -2235.09 -1190.75 -258.89 

 51 gLCB66 J[109] 3.62 -2.84 -24.71 -2235.09 -526.15 -172.49 

 59 gLCB66 I[47] 19.24 -8.69 -13.45 1901.81 -25.78 -269.53 

 59 gLCB66 J[107] 19.24 -8.69 -11.13 1901.81 537.55 111.12 

 98 gLCB66 I[99] -4.13 -2.54 61.12 1901.81 4577.06 43.31 

 98 gLCB66 J[100] -4.13 -2.54 63.15 1901.81 2249.23 109.46 

 99 gLCB66 I[100] -3.79 -2.30 27.13 1901.81 2249.23 100.49 

 99 gLCB66 J[101] -3.79 -2.30 29.15 1901.81 1226.13 182.68 

 100 gLCB66 I[101] -3.41 -2.05 -16.19 1901.81 1226.13 172.10 

 100 gLCB66 J[39] -3.41 -2.05 -14.16 1901.81 1815.47 246.77 

 126 gLCB66 I[102] -1.40 2.10 7.96 -1815.47 1572.08 99.72 

 126 gLCB66 J[103] -1.40 2.10 10.62 -1815.47 1112.87 139.53 

 127 gLCB66 I[103] -1.30 1.12 10.62 -1815.47 1112.87 120.02 

 127 gLCB66 J[104] -1.30 1.12 13.27 -1815.47 543.99 132.10 

 128 gLCB66 I[104] -1.51 1.32 13.27 -1815.47 543.99 107.78 

 128 gLCB66 J[105] -1.51 1.32 15.93 -1815.47 -242.20 157.12 

 129 gLCB66 I[105] -1.85 2.26 15.93 -1815.47 -242.20 138.44 

 129 gLCB66 J[106] -1.85 2.26 18.59 -1815.47 -1096.22 173.15 

 130 gLCB66 I[106] -2.20 2.72 18.59 -1815.47 -1096.22 156.06 

 130 gLCB66 J[1] -2.20 2.72 21.24 -1815.47 -2089.30 342.19 

 131 gLCB66 I[107] 19.24 -2.04 -11.55 1901.81 45.10 -31.59 
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 131 gLCB66 J[8] 19.24 -2.04 -9.22 1901.81 496.02 91.11 

 132 gLCB66 I[108] -8.27 6.18 7.49 -2235.09 188.38 50.15 

 132 gLCB66 J[18] -8.27 6.18 9.82 -2235.09 -254.28 -225.27 

 133 gLCB66 I[109] 3.58 -2.82 -18.17 -2235.09 -526.15 -184.62 

 133 gLCB66 J[110] 3.58 -2.82 -15.92 -2235.09 -87.95 -85.12 

 134 gLCB66 I[110] 3.52 -3.50 -0.82 -2235.09 -87.95 -97.49 

 134 gLCB66 J[111] 3.52 -3.50 1.44 -2235.09 -84.47 -113.66 

 135 gLCB66 I[111] 3.45 -3.97 11.19 -2235.09 -84.47 -123.46 

 135 gLCB66 J[112] 3.45 -3.97 13.44 -2235.09 -601.53 -187.82 

 136 gLCB66 I[112] 3.38 -4.16 25.63 -2235.09 -601.53 -192.89 

 136 gLCB66 J[47] 3.38 -4.16 27.89 -2235.09 -1901.81 -326.42 

 137 gLCB66 I[113] 5.91 -6.70 0.53 2089.30 36.15 -28.60 

 137 gLCB66 J[20] 5.91 -6.70 2.85 2089.30 -10.97 282.76 

 138 gLCB66 I[114] 4.24 3.36 24.94 2089.30 -3114.62 80.42 

 138 gLCB66 J[115] 4.24 3.36 26.87 2089.30 -4844.96 69.88 

 139 gLCB66 I[115] 3.93 3.21 -8.02 2089.30 -4844.96 61.88 

 139 gLCB66 J[116] 3.93 3.21 -6.10 2089.30 -4271.01 35.48 

 140 gLCB66 I[116] 3.56 2.96 -53.17 2089.30 -4271.01 25.69 

 140 gLCB66 J[37] 3.56 2.96 -51.24 2089.30 -2386.38 -287.94 

 41 gLCB67 I[8] -5.63 -2.68 76.51 1405.62 6195.09 24.83 

 41 gLCB67 J[99] -5.63 -2.68 78.53 1405.62 3286.04 27.82 

 42 gLCB67 I[19] 10.76 11.11 2.55 1581.30 177.93 356.69 

 42 gLCB67 J[113] 10.76 11.11 4.88 1581.30 -4.44 -129.78 

 43 gLCB67 I[20] 5.73 3.34 59.57 1581.30 486.63 177.01 

 43 gLCB67 J[114] 5.73 3.34 61.49 1581.30 -1535.53 60.49 

 44 gLCB67 I[37] 4.59 2.77 -67.75 1581.30 -1868.57 -256.56 

 44 gLCB67 J[1] 4.59 2.77 -67.35 1581.30 -1364.93 -277.03 

 47 gLCB67 I[39] -1.57 3.87 1.96 -1364.93 1405.62 305.19 

 47 gLCB67 J[102] -1.57 3.87 4.61 -1364.93 1243.26 144.36 

 50 gLCB67 I[19] -9.61 -10.86 -1.91 -1649.79 -28.71 -338.52 

 50 gLCB67 J[108] -9.61 -10.86 0.42 -1649.79 -0.09 137.18 

 51 gLCB67 I[18] 3.60 -1.87 -30.06 -1649.79 -1387.15 -205.24 

 51 gLCB67 J[109] 3.60 -1.87 -27.80 -1649.79 -590.91 -160.12 

 59 gLCB67 I[47] 16.06 -10.17 -10.83 1405.62 -18.15 -323.25 

 59 gLCB67 J[107] 16.06 -10.17 -8.51 1405.62 430.46 122.15 

 98 gLCB67 I[99] -5.38 -2.52 53.38 1405.62 3286.04 34.61 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 98 gLCB67 J[100] -5.38 -2.52 55.41 1405.62 1253.37 99.68 

 99 gLCB67 I[100] -5.05 -2.28 19.72 1405.62 1253.37 108.65 

 99 gLCB67 J[101] -5.05 -2.28 21.75 1405.62 512.58 189.76 

 100 gLCB67 I[101] -4.66 -2.02 -23.08 1405.62 512.58 200.34 

 100 gLCB67 J[39] -4.66 -2.02 -21.06 1405.62 1364.93 273.92 

 126 gLCB67 I[102] -1.37 3.35 4.61 -1364.93 1243.26 162.00 

 126 gLCB67 J[103] -1.37 3.35 7.27 -1364.93 951.42 139.12 

 127 gLCB67 I[103] -1.28 2.37 7.27 -1364.93 951.42 158.63 

 127 gLCB67 J[104] -1.28 2.37 9.93 -1364.93 549.89 108.02 

 128 gLCB67 I[104] -1.49 2.58 9.93 -1364.93 549.89 132.34 

 128 gLCB67 J[105] -1.49 2.58 12.58 -1364.93 -68.93 119.00 

 129 gLCB67 I[105] -1.82 3.51 12.58 -1364.93 -68.93 137.69 

 129 gLCB67 J[106] -1.82 3.51 15.24 -1364.93 -755.58 109.71 

 130 gLCB67 I[106] -2.17 3.97 15.24 -1364.93 -755.58 126.80 

 130 gLCB67 J[1] -2.17 3.97 17.90 -1364.93 -1581.30 250.24 

 131 gLCB67 I[107] 16.06 -0.50 -9.24 1405.62 45.87 -19.32 

 131 gLCB67 J[8] 16.06 -0.50 -6.92 1405.62 395.79 36.15 

 132 gLCB67 I[108] -9.61 6.47 7.36 -1649.79 151.31 66.15 

 132 gLCB67 J[18] -9.61 6.47 9.68 -1649.79 -285.39 -222.07 

 133 gLCB67 I[109] 3.55 -1.85 -21.18 -1649.79 -590.91 -147.98 

 133 gLCB67 J[110] 3.55 -1.85 -18.93 -1649.79 -24.72 -89.76 

 134 gLCB67 I[110] 3.49 -2.53 -3.91 -1649.79 -24.72 -77.39 

 134 gLCB67 J[111] 3.49 -2.53 -1.66 -1649.79 110.21 -134.85 

 135 gLCB67 I[111] 3.42 -3.00 7.84 -1649.79 110.21 -125.05 

 135 gLCB67 J[112] 3.42 -3.00 10.10 -1649.79 -264.85 -230.69 

 136 gLCB67 I[112] 3.35 -3.19 21.88 -1649.79 -264.85 -225.63 

 136 gLCB67 J[47] 3.35 -3.19 24.13 -1649.79 -1405.62 -400.43 

 137 gLCB67 I[113] 10.76 -5.11 -2.19 1581.30 44.12 -16.72 

 137 gLCB67 J[20] 10.76 -5.11 0.13 1581.30 115.99 225.08 

 138 gLCB67 I[114] 5.49 3.33 35.10 1581.30 -1535.53 66.38 

 138 gLCB67 J[115] 5.49 3.33 37.03 1581.30 -3634.22 56.87 

 139 gLCB67 I[115] 5.18 3.19 1.79 1581.30 -3634.22 64.86 

 139 gLCB67 J[116] 5.18 3.19 3.72 1581.30 -3415.97 39.49 

 140 gLCB67 I[116] 4.82 2.94 -43.87 1581.30 -3415.97 49.28 

 140 gLCB67 J[37] 4.82 2.94 -41.94 1581.30 -1868.57 -263.33 

 41 gLCB68 I[8] -2.39 0.88 75.38 463.81 3770.10 -96.01 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 41 gLCB68 J[99] -2.39 0.88 77.41 463.81 853.39 14.20 

 42 gLCB68 I[19] 11.00 -4.29 -6.56 223.44 70.80 -130.76 

 42 gLCB68 J[113] 11.00 -4.29 -4.23 223.44 289.08 56.37 

 43 gLCB68 I[20] 2.53 -0.81 66.07 223.44 3518.08 -21.29 

 43 gLCB68 J[114] 2.53 -0.81 68.00 223.44 1279.94 10.23 

 44 gLCB68 I[37] 1.41 -0.23 -47.38 223.44 -688.85 43.11 

 44 gLCB68 J[1] 1.41 -0.23 -46.98 223.44 -337.91 44.99 

 47 gLCB68 I[39] -0.18 0.66 -5.70 -337.91 463.81 -91.41 

 47 gLCB68 J[102] -0.18 0.66 -3.05 -337.91 684.26 -91.78 

 50 gLCB68 I[19] 2.11 4.76 -15.82 -362.97 -22.68 183.16 

 50 gLCB68 J[108] 2.11 4.76 -13.50 -362.97 630.23 -24.76 

 51 gLCB68 I[18] -1.35 1.24 3.62 -362.97 6436.75 64.93 

 51 gLCB68 J[109] -1.35 1.24 5.88 -362.97 5806.22 -21.71 

 59 gLCB68 I[47] 13.70 4.14 -2.93 463.81 92.47 132.12 

 59 gLCB68 J[107] 13.70 4.14 -0.61 463.81 194.19 -48.67 

 98 gLCB68 I[99] -2.14 0.81 47.07 463.81 853.39 12.01 

 98 gLCB68 J[100] -2.14 0.81 49.09 463.81 -952.15 -13.14 

 99 gLCB68 I[100] -1.81 0.74 7.41 463.81 -952.15 -16.71 

 99 gLCB68 J[101] -1.81 0.74 9.43 463.81 -1226.02 -46.47 

 100 gLCB68 I[101] -1.43 0.60 -41.75 463.81 -1226.02 -51.51 

 100 gLCB68 J[39] -1.43 0.60 -39.73 463.81 337.91 -75.42 

 126 gLCB68 I[102] -0.54 0.10 -3.05 -337.91 684.26 -101.79 

 126 gLCB68 J[103] -0.54 0.10 -0.39 -337.91 774.15 37.34 

 127 gLCB68 I[103] -0.78 -0.90 -0.39 -337.91 774.15 25.47 

 127 gLCB68 J[104] -0.78 -0.90 2.26 -337.91 761.17 112.64 

 128 gLCB68 I[104] -0.70 -0.67 2.26 -337.91 761.17 95.96 

 128 gLCB68 J[105] -0.70 -0.67 4.92 -337.91 523.22 18.91 

 129 gLCB68 I[105] -0.48 0.31 4.92 -337.91 523.22 7.87 

 129 gLCB68 J[106] -0.48 0.31 7.58 -337.91 219.31 -83.63 

 130 gLCB68 I[106] -0.22 0.80 7.58 -337.91 219.31 -93.07 

 130 gLCB68 J[1] -0.22 0.80 10.23 -337.91 -223.44 -31.17 

 131 gLCB68 I[107] 13.70 3.13 -8.59 463.81 -8.77 1.59 

 131 gLCB68 J[8] 13.70 3.13 -6.26 463.81 318.75 -151.32 

 132 gLCB68 I[108] 2.11 -3.35 0.51 -362.97 329.86 29.60 

 132 gLCB68 J[18] 2.11 -3.35 2.83 -362.97 190.37 172.69 

 133 gLCB68 I[109] -1.32 1.29 14.24 -362.97 5806.22 -32.09 
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 133 gLCB68 J[110] -1.32 1.29 16.50 -362.97 4870.33 -70.25 

 134 gLCB68 I[110] -1.29 0.61 30.95 -362.97 4870.33 -79.32 

 134 gLCB68 J[111] -1.29 0.61 33.20 -362.97 3527.82 55.65 

 135 gLCB68 I[111] -1.25 0.11 39.90 -362.97 3527.82 50.50 

 135 gLCB68 J[112] -1.25 0.11 42.16 -362.97 1799.01 137.35 

 136 gLCB68 I[112] -1.22 -0.11 48.99 -362.97 1799.01 136.14 

 136 gLCB68 J[47] -1.22 -0.11 51.25 -362.97 -463.81 152.66 

 137 gLCB68 I[113] 11.00 0.84 -3.03 223.44 125.31 -7.16 

 137 gLCB68 J[20] 11.00 0.84 -0.70 223.44 227.49 -55.54 

 138 gLCB68 I[114] 2.30 -0.61 46.30 223.44 1279.94 7.62 

 138 gLCB68 J[115] 2.30 -0.61 48.23 223.44 -1216.19 -12.98 

 139 gLCB68 I[115] 1.99 -0.45 17.14 223.44 -1216.19 -16.80 

 139 gLCB68 J[116] 1.99 -0.45 19.06 223.44 -1551.36 -170.21 

 140 gLCB68 I[116] 1.63 -0.33 -24.97 223.44 -1551.36 -175.10 

 140 gLCB68 J[37] 1.63 -0.33 -23.04 223.44 -688.85 46.59 

 41 gLCB69 I[8] -3.05 0.80 70.39 150.39 2764.38 -118.98 

 41 gLCB69 J[99] -3.05 0.80 72.42 150.39 37.92 -5.76 

 42 gLCB69 I[19] 14.05 -4.55 -8.47 -97.44 71.55 -141.17 

 42 gLCB69 J[113] 14.05 -4.55 -6.15 -97.44 373.56 57.25 

 43 gLCB69 I[20] 3.20 -0.73 72.60 -97.44 4752.29 -26.98 

 43 gLCB69 J[114] 3.20 -0.73 74.53 -97.44 2277.43 1.68 

 44 gLCB69 I[37] 2.07 -0.15 -41.71 -97.44 -361.77 55.60 

 44 gLCB69 J[1] 2.07 -0.15 -41.31 -97.44 -53.33 56.89 

 47 gLCB69 I[39] -0.26 1.32 -7.82 -53.33 150.39 -48.76 

 47 gLCB69 J[102] -0.26 1.32 -5.16 -53.33 476.56 -82.52 

 50 gLCB69 I[19] 1.28 5.03 -16.18 6.74 -52.08 186.06 

 50 gLCB69 J[108] 1.28 5.03 -13.86 6.74 616.56 -33.40 

 51 gLCB69 I[18] -1.27 1.70 1.67 6.74 6312.64 88.57 

 51 gLCB69 J[109] -1.27 1.70 3.92 6.74 5765.28 -17.89 

 59 gLCB69 I[47] 11.75 3.19 -1.27 150.39 97.30 98.99 

 59 gLCB69 J[107] 11.75 3.19 1.05 150.39 126.54 -40.21 

 98 gLCB69 I[99] -2.81 0.73 42.18 150.39 37.92 -3.58 

 98 gLCB69 J[100] -2.81 0.73 44.20 150.39 -1581.18 -25.72 

 99 gLCB69 I[100] -2.48 0.66 2.73 150.39 -1581.18 -22.14 

 99 gLCB69 J[101] -2.48 0.66 4.75 150.39 -1676.74 -48.89 

 100 gLCB69 I[101] -2.10 0.52 -46.11 150.39 -1676.74 -43.85 
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 100 gLCB69 J[39] -2.10 0.52 -44.09 150.39 53.33 -64.75 

 126 gLCB69 I[102] -0.62 0.77 -5.16 -53.33 476.56 -72.52 

 126 gLCB69 J[103] -0.62 0.77 -2.51 -53.33 672.16 33.24 

 127 gLCB69 I[103] -0.86 -0.23 -2.51 -53.33 672.16 45.12 

 127 gLCB69 J[104] -0.86 -0.23 0.15 -53.33 764.90 98.91 

 128 gLCB69 I[104] -0.78 -0.01 0.15 -53.33 764.90 115.59 

 128 gLCB69 J[105] -0.78 -0.01 2.81 -53.33 632.67 5.18 

 129 gLCB69 I[105] -0.56 0.98 2.81 -53.33 632.67 16.22 

 129 gLCB69 J[106] -0.56 0.98 5.46 -53.33 434.47 -108.66 

 130 gLCB69 I[106] -0.30 1.47 5.46 -53.33 434.47 -99.22 

 130 gLCB69 J[1] -0.30 1.47 8.12 -53.33 97.44 -70.70 

 131 gLCB69 I[107] 11.75 3.93 -7.13 150.39 -8.29 6.59 

 131 gLCB69 J[8] 11.75 3.93 -4.80 150.39 255.44 -180.99 

 132 gLCB69 I[108] 1.28 -2.68 0.42 6.74 306.45 41.36 

 132 gLCB69 J[18] 1.28 -2.68 2.75 6.74 170.72 155.20 

 133 gLCB69 I[109] -1.24 1.76 12.34 6.74 5765.28 -7.50 

 133 gLCB69 J[110] -1.24 1.76 14.60 6.74 4910.24 -65.47 

 134 gLCB69 I[110] -1.21 1.08 28.99 6.74 4910.24 -56.40 

 134 gLCB69 J[111] -1.21 1.08 31.25 6.74 3650.77 58.75 

 135 gLCB69 I[111] -1.18 0.57 37.79 6.74 3650.77 63.90 

 135 gLCB69 J[112] -1.18 0.57 40.05 6.74 2011.67 130.94 

 136 gLCB69 I[112] -1.14 0.35 46.62 6.74 2011.67 132.16 

 136 gLCB69 J[47] -1.14 0.35 48.88 6.74 -150.39 128.87 

 137 gLCB69 I[113] 14.05 1.26 -4.74 -97.44 130.34 -2.84 

 137 gLCB69 J[20] 14.05 1.26 -2.42 -97.44 307.69 -69.39 

 138 gLCB69 I[114] 2.97 -0.53 52.72 -97.44 2277.43 4.30 

 138 gLCB69 J[115] 2.97 -0.53 54.65 -97.44 -451.38 -19.15 

 139 gLCB69 I[115] 2.66 -0.37 23.34 -97.44 -451.38 -15.34 

 139 gLCB69 J[116] 2.66 -0.37 25.26 -97.44 -1011.26 -171.61 

 140 gLCB69 I[116] 2.30 -0.25 -19.09 -97.44 -1011.26 -166.72 

 140 gLCB69 J[37] 2.30 -0.25 -17.17 -97.44 -361.77 52.12 

 41 gLCB70 I[8] -4.34 -6.26 54.05 2889.05 7967.07 229.41 

 41 gLCB70 J[99] -4.34 -6.26 56.08 2889.05 5958.30 69.63 

 42 gLCB70 I[19] -3.68 29.67 22.25 3647.79 249.50 953.42 

 42 gLCB70 J[113] -3.68 29.67 24.58 3647.79 -784.06 -345.12 

 43 gLCB70 I[20] 4.28 7.35 1.37 3647.79 -8573.76 402.76 
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 43 gLCB70 J[114] 4.28 7.35 3.29 3647.79 -8636.63 141.43 

 44 gLCB70 I[37] 3.92 5.42 -92.60 3647.79 -3649.20 -600.53 

 44 gLCB70 J[1] 3.92 5.42 -92.21 3647.79 -2957.14 -640.96 

 47 gLCB70 I[39] -2.64 3.76 13.81 -2957.14 2889.05 530.17 

 47 gLCB70 J[102] -2.64 3.76 16.46 -2957.14 2133.35 352.41 

 50 gLCB70 I[19] -16.15 -29.95 21.46 -3685.74 99.29 -975.79 

 50 gLCB70 J[108] -16.15 -29.95 23.78 -3685.74 -915.03 334.92 

 51 gLCB70 I[18] 8.63 -7.03 -47.56 -3685.74 -11623.13 -568.73 

 51 gLCB70 J[109] 8.63 -7.03 -45.30 -3685.74 -9787.08 -280.33 

 59 gLCB70 I[47] 19.34 -22.05 -16.80 2889.04 -144.04 -689.77 

 59 gLCB70 J[107] 19.34 -22.05 -14.48 2889.04 549.94 275.60 

 98 gLCB70 I[99] -4.26 -5.85 43.06 2889.05 5958.30 60.62 

 98 gLCB70 J[100] -4.26 -5.85 45.09 2889.05 4310.92 218.90 

 99 gLCB70 I[100] -4.15 -5.30 27.37 2889.05 4310.92 208.01 

 99 gLCB70 J[101] -4.15 -5.30 29.39 2889.05 3247.64 402.43 

 100 gLCB70 I[101] -4.02 -4.63 6.70 2889.05 3247.64 390.86 

 100 gLCB70 J[39] -4.02 -4.63 8.72 2889.05 2957.14 562.74 

 126 gLCB70 I[102] -1.73 3.66 16.46 -2957.14 2133.35 335.53 

 126 gLCB70 J[103] -1.73 3.66 19.12 -2957.14 1247.46 196.79 

 127 gLCB70 I[103] -1.18 3.39 19.12 -2957.14 1247.46 179.36 

 127 gLCB70 J[104] -1.18 3.39 21.78 -2957.14 225.38 69.04 

 128 gLCB70 I[104] -1.68 3.43 21.78 -2957.14 225.38 50.16 

 128 gLCB70 J[105] -1.68 3.43 24.43 -2957.14 -943.23 256.60 

 129 gLCB70 I[105] -2.63 3.64 24.43 -2957.14 -943.23 239.41 

 129 gLCB70 J[106] -2.63 3.64 27.09 -2957.14 -2228.00 441.19 

 130 gLCB70 I[106] -3.65 3.72 27.09 -2957.14 -2228.00 424.45 

 130 gLCB70 J[1] -3.65 3.72 29.74 -2957.14 -3647.79 668.68 

 131 gLCB70 I[107] 19.34 -8.46 -12.13 2889.04 -22.69 -59.83 

 131 gLCB70 J[8] 19.34 -8.46 -9.80 2889.04 446.53 395.23 

 132 gLCB70 I[108] -16.15 16.31 11.07 -3685.74 -161.91 46.18 

 132 gLCB70 J[18] -16.15 16.31 13.40 -3685.74 -712.67 -671.12 

 133 gLCB70 I[109] 8.51 -7.09 -50.12 -3685.74 -9787.08 -286.62 

 133 gLCB70 J[110] 8.51 -7.09 -47.86 -3685.74 -7796.31 -47.95 

 134 gLCB70 I[110] 8.35 -7.28 -46.75 -3685.74 -7796.31 -56.66 

 134 gLCB70 J[111] 8.35 -7.28 -44.49 -3685.74 -5858.90 -290.70 

 135 gLCB70 I[111] 8.17 -7.38 -41.74 -3685.74 -5858.90 -300.68 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 135 gLCB70 J[112] 8.17 -7.38 -39.48 -3685.74 -4144.53 -549.30 

 136 gLCB70 I[112] 7.98 -7.40 -32.91 -3685.74 -4144.53 -556.66 

 136 gLCB70 J[47] 7.98 -7.40 -30.65 -3685.74 -2889.04 -824.26 

 137 gLCB70 I[113] -3.68 -13.44 3.45 3647.79 -181.89 -41.12 

 137 gLCB70 J[20] -3.68 -13.44 5.77 3647.79 -366.22 598.00 

 138 gLCB70 I[114] 4.21 7.02 -20.90 3647.79 -8636.63 134.70 

 138 gLCB70 J[115] 4.21 7.02 -18.98 3647.79 -8164.16 146.80 

 139 gLCB70 I[115] 4.11 6.52 -46.78 3647.79 -8164.16 138.07 

 139 gLCB70 J[116] 4.11 6.52 -44.85 3647.79 -6412.45 322.82 

 140 gLCB70 I[116] 4.00 5.88 -77.26 3647.79 -6412.45 312.46 

 140 gLCB70 J[37] 4.00 5.88 -75.34 3647.79 -3649.20 -593.52 

 41 gLCB71 I[8] -5.60 -6.09 47.27 2462.99 6599.91 225.76 

 41 gLCB71 J[99] -5.60 -6.09 49.30 2462.99 4849.76 59.44 

 42 gLCB71 I[19] 0.52 27.07 19.65 3211.58 250.52 862.14 

 42 gLCB71 J[113] 0.52 27.07 21.97 3211.58 -669.23 -322.60 

 43 gLCB71 I[20] 5.55 7.18 10.24 3211.58 -6896.18 362.59 

 43 gLCB71 J[114] 5.55 7.18 12.17 3211.58 -7280.79 107.48 

 44 gLCB71 I[37] 5.19 5.25 -84.90 3211.58 -3204.57 -550.16 

 44 gLCB71 J[1] 5.19 5.25 -84.50 3211.58 -2570.28 -589.31 

 47 gLCB71 I[39] -2.47 5.03 10.93 -2570.28 2462.99 628.44 

 47 gLCB71 J[102] -2.47 5.03 13.59 -2570.28 1851.00 387.41 

 50 gLCB71 I[19] -17.33 -27.36 20.97 -3183.16 59.32 -897.18 

 50 gLCB71 J[108] -17.33 -27.36 23.29 -3183.16 -933.59 299.89 

 51 gLCB71 I[18] 8.45 -5.98 -50.22 -3183.16 -11791.69 -507.12 

 51 gLCB71 J[109] 8.45 -5.98 -47.96 -3183.16 -9842.62 -263.65 

 59 gLCB71 I[47] 16.52 -23.30 -14.55 2462.99 -137.49 -737.11 

 59 gLCB71 J[107] 16.52 -23.30 -12.23 2462.99 457.98 282.81 

 98 gLCB71 I[99] -5.52 -5.68 36.41 2462.99 4849.76 68.46 

 98 gLCB71 J[100] -5.52 -5.68 38.44 2462.99 3455.82 220.20 

 99 gLCB71 I[100] -5.41 -5.13 21.01 2462.99 3455.82 231.09 

 99 gLCB71 J[101] -5.41 -5.13 23.04 2462.99 2634.94 418.97 

 100 gLCB71 I[101] -5.29 -4.46 0.78 2462.99 2634.94 430.54 

 100 gLCB71 J[39] -5.29 -4.46 2.80 2462.99 2570.28 595.87 

 126 gLCB71 I[102] -1.55 4.92 13.59 -2570.28 1851.00 404.29 

 126 gLCB71 J[103] -1.55 4.92 16.25 -2570.28 1108.82 202.27 

 127 gLCB71 I[103] -1.01 4.66 16.25 -2570.28 1108.82 219.71 
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 127 gLCB71 J[104] -1.01 4.66 18.90 -2570.28 230.45 46.12 

 128 gLCB71 I[104] -1.51 4.69 18.90 -2570.28 230.45 65.00 

 128 gLCB71 J[105] -1.51 4.69 21.56 -2570.28 -794.45 208.18 

 129 gLCB71 I[105] -2.46 4.90 21.56 -2570.28 -794.45 225.38 

 129 gLCB71 J[106] -2.46 4.90 24.21 -2570.28 -1935.50 363.89 

 130 gLCB71 I[106] -3.47 4.99 24.21 -2570.28 -1935.50 380.63 

 130 gLCB71 J[1] -3.47 4.99 26.87 -2570.28 -3211.58 561.59 

 131 gLCB71 I[107] 16.52 -6.87 -10.14 2462.99 -22.03 -45.12 

 131 gLCB71 J[8] 16.52 -6.87 -7.82 2462.99 360.46 340.38 

 132 gLCB71 I[108] -17.33 15.83 10.96 -3183.16 -193.73 57.41 

 132 gLCB71 J[18] -17.33 15.83 13.28 -3183.16 -739.38 -638.77 

 133 gLCB71 I[109] 8.34 -6.03 -52.71 -3183.16 -9842.62 -257.36 

 133 gLCB71 J[110] 8.34 -6.03 -50.45 -3183.16 -7741.96 -63.62 

 134 gLCB71 I[110] 8.18 -6.22 -49.40 -3183.16 -7741.96 -54.91 

 134 gLCB71 J[111] 8.18 -6.22 -47.14 -3183.16 -5691.71 -333.89 

 135 gLCB71 I[111] 8.00 -6.32 -44.60 -3183.16 -5691.71 -323.91 

 135 gLCB71 J[112] 8.00 -6.32 -42.35 -3183.16 -3855.43 -617.46 

 136 gLCB71 I[112] 7.81 -6.34 -36.13 -3183.16 -3855.43 -610.10 

 136 gLCB71 J[47] 7.81 -6.34 -33.87 -3183.16 -2462.98 -922.64 

 137 gLCB71 I[113] 0.52 -11.18 1.11 3211.58 -175.05 -26.10 

 137 gLCB71 J[20] 0.52 -11.18 3.44 3211.58 -257.21 514.23 

 138 gLCB71 I[114] 5.48 6.85 -12.18 3211.58 -7280.79 114.22 

 138 gLCB71 J[115] 5.48 6.85 -10.25 3211.58 -7124.60 132.54 

 139 gLCB71 I[115] 5.38 6.35 -38.35 3211.58 -7124.60 141.27 

 139 gLCB71 J[116] 5.38 6.35 -36.43 3211.58 -5678.30 332.24 

 140 gLCB71 I[116] 5.26 5.71 -69.27 3211.58 -5678.30 342.59 

 140 gLCB71 J[37] 5.26 5.71 -67.35 3211.58 -3204.57 -557.17 

 41 gLCB72 I[8] -2.31 -5.71 19.01 2297.25 4103.96 244.57 

 41 gLCB72 J[99] -2.31 -5.71 21.04 2297.25 3418.56 50.48 

 42 gLCB72 I[19] -6.80 27.13 24.40 3117.77 205.94 868.01 

 42 gLCB72 J[113] -6.80 27.13 26.73 3117.77 -910.41 -319.16 

 43 gLCB72 I[20] 2.18 6.58 -22.82 3117.77 -9679.82 348.08 

 43 gLCB72 J[114] 2.18 6.58 -20.89 3117.77 -8975.21 112.59 

 44 gLCB72 I[37] 2.50 4.65 -76.88 3117.77 -3034.08 -524.83 

 44 gLCB72 J[1] 2.50 4.65 -76.49 3117.77 -2458.16 -559.62 

 47 gLCB72 I[39] -2.11 2.78 10.08 -2458.16 2297.25 492.99 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 47 gLCB72 J[102] -2.11 2.78 12.74 -2458.16 1726.60 344.74 

 50 gLCB72 I[19] -12.53 -27.63 26.51 -3057.03 128.58 -915.48 

 50 gLCB72 J[108] -12.53 -27.63 28.84 -3057.03 -1109.12 293.26 

 51 gLCB72 I[18] 7.94 -6.55 -34.63 -3057.03 -12937.67 -510.50 

 51 gLCB72 J[109] 7.94 -6.55 -32.37 -3057.03 -11392.64 -221.98 

 59 gLCB72 I[47] 13.88 -20.68 -9.15 2297.25 -127.16 -648.33 

 59 gLCB72 J[107] 13.88 -20.68 -6.83 2297.25 217.18 256.81 

 98 gLCB72 I[99] -2.38 -5.33 13.52 2297.25 3418.56 44.15 

 98 gLCB72 J[100] -2.38 -5.33 15.55 2297.25 2876.71 190.11 

 99 gLCB72 I[100] -2.47 -4.83 7.86 2297.25 2876.71 182.98 

 99 gLCB72 J[101] -2.47 -4.83 9.89 2297.25 2528.22 361.64 

 100 gLCB72 I[101] -2.57 -4.19 0.75 2297.25 2528.22 354.76 

 100 gLCB72 J[39] -2.57 -4.19 2.77 2297.25 2458.16 511.37 

 126 gLCB72 I[102] -1.14 3.00 12.74 -2458.16 1726.60 336.15 

 126 gLCB72 J[103] -1.14 3.00 15.40 -2458.16 1024.09 143.68 

 127 gLCB72 I[103] -0.55 3.33 15.40 -2458.16 1024.09 135.67 

 127 gLCB72 J[104] -0.55 3.33 18.05 -2458.16 169.47 -4.47 

 128 gLCB72 I[104] -1.02 3.23 18.05 -2458.16 169.47 -11.05 

 128 gLCB72 J[105] -1.02 3.23 20.71 -2458.16 -778.69 203.66 

 129 gLCB72 I[105] -1.93 2.87 20.71 -2458.16 -778.69 195.38 

 129 gLCB72 J[106] -1.93 2.87 23.37 -2458.16 -1882.56 414.16 

 130 gLCB72 I[106] -2.92 2.67 23.37 -2458.16 -1882.56 405.38 

 130 gLCB72 J[1] -2.92 2.67 26.02 -2458.16 -3117.77 575.15 

 131 gLCB72 I[107] 13.88 -8.79 -9.66 2297.25 -134.67 -50.85 

 131 gLCB72 J[8] 13.88 -8.79 -7.33 2297.25 226.84 413.48 

 132 gLCB72 I[108] -12.53 15.46 7.15 -3057.03 -320.67 22.24 

 132 gLCB72 J[18] -12.53 15.46 9.48 -3057.03 -660.93 -655.32 

 133 gLCB72 I[109] 7.83 -6.63 -45.09 -3057.03 -11392.64 -221.52 

 133 gLCB72 J[110] 7.83 -6.63 -42.83 -3057.03 -9445.19 -1.22 

 134 gLCB72 I[110] 7.68 -6.41 -54.34 -3057.03 -9445.19 -3.50 

 134 gLCB72 J[111] 7.68 -6.41 -52.08 -3057.03 -7196.12 -273.14 

 135 gLCB72 I[111] 7.51 -6.22 -58.38 -3057.03 -7196.12 -278.63 

 135 gLCB72 J[112] 7.51 -6.22 -56.12 -3057.03 -4780.85 -533.96 

 136 gLCB72 I[112] 7.34 -6.12 -59.72 -3057.03 -4780.85 -539.44 

 136 gLCB72 J[47] 7.34 -6.12 -57.46 -3057.03 -2297.24 -771.90 

 137 gLCB72 I[113] -6.80 -11.69 2.40 3117.77 -279.63 -30.42 
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 137 gLCB72 J[20] -6.80 -11.69 4.72 3117.77 -432.26 529.91 

 138 gLCB72 I[114] 2.25 6.19 -38.83 3117.77 -8975.21 108.41 

 138 gLCB72 J[115] 2.25 6.19 -36.91 3117.77 -7380.42 129.89 

 139 gLCB72 I[115] 2.34 5.69 -54.83 3117.77 -7380.42 124.70 

 139 gLCB72 J[116] 2.34 5.69 -52.91 3117.77 -5528.34 363.42 

 140 gLCB72 I[116] 2.44 5.09 -69.71 3117.77 -5528.34 357.47 

 140 gLCB72 J[37] 2.44 5.09 -67.79 3117.77 -3034.08 -520.90 

 41 gLCB73 I[8] -3.00 -5.53 16.09 2114.08 3516.18 254.17 

 41 gLCB73 J[99] -3.00 -5.53 18.12 2114.08 2941.96 52.96 

 42 gLCB73 I[19] -4.97 25.10 23.28 2930.23 206.37 797.53 

 42 gLCB73 J[113] -4.97 25.10 25.61 2930.23 -861.04 -300.83 

 43 gLCB73 I[20] 2.87 6.40 -19.00 2930.23 -8958.65 317.68 

 43 gLCB73 J[114] 2.87 6.40 -17.08 2930.23 -8392.36 88.95 

 44 gLCB73 I[37] 3.19 4.46 -73.57 2930.23 -2842.92 -489.66 

 44 gLCB73 J[1] 3.19 4.46 -73.17 2930.23 -2291.83 -523.05 

 47 gLCB73 I[39] -1.92 3.47 8.85 -2291.83 2114.08 551.55 

 47 gLCB73 J[102] -1.92 3.47 11.51 -2291.83 1605.21 368.85 

 50 gLCB73 I[19] -13.06 -25.61 26.30 -2840.95 111.40 -851.45 

 50 gLCB73 J[108] -13.06 -25.61 28.63 -2840.95 -1117.10 268.77 

 51 gLCB73 I[18] 7.75 -5.93 -35.77 -2840.95 -13010.08 -472.08 

 51 gLCB73 J[109] 7.75 -5.93 -33.51 -2840.95 -11416.46 -210.17 

 59 gLCB73 I[47] 12.60 -21.20 -8.18 2114.07 -124.34 -669.62 

 59 gLCB73 J[107] 12.60 -21.20 -5.86 2114.07 177.65 258.17 

 98 gLCB73 I[99] -3.07 -5.14 10.67 2114.08 2941.96 59.28 

 98 gLCB73 J[100] -3.07 -5.14 12.69 2114.08 2509.08 198.12 

 99 gLCB73 I[100] -3.16 -4.64 5.13 2114.08 2509.08 205.24 

 99 gLCB73 J[101] -3.16 -4.64 7.15 2114.08 2264.80 376.78 

 100 gLCB73 I[101] -3.26 -4.01 -1.80 2114.08 2264.80 383.67 

 100 gLCB73 J[39] -3.26 -4.01 0.23 2114.08 2291.83 533.17 

 126 gLCB73 I[102] -0.96 3.69 11.51 -2291.83 1605.21 377.44 

 126 gLCB73 J[103] -0.96 3.69 14.16 -2291.83 964.49 150.52 

 127 gLCB73 I[103] -0.36 4.02 14.16 -2291.83 964.49 158.54 

 127 gLCB73 J[104] -0.36 4.02 16.82 -2291.83 171.65 -16.05 

 128 gLCB73 I[104] -0.83 3.92 16.82 -2291.83 171.65 -9.47 

 128 gLCB73 J[105] -0.83 3.92 19.47 -2291.83 -714.72 170.79 

 129 gLCB73 I[105] -1.74 3.56 19.47 -2291.83 -714.72 179.07 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 129 gLCB73 J[106] -1.74 3.56 22.13 -2291.83 -1756.80 363.41 

 130 gLCB73 I[106] -2.73 3.36 22.13 -2291.83 -1756.80 372.19 

 130 gLCB73 J[1] -2.73 3.36 24.79 -2291.83 -2930.23 507.51 

 131 gLCB73 I[107] 12.60 -7.90 -8.81 2114.07 -134.38 -41.33 

 131 gLCB73 J[8] 12.60 -7.90 -6.48 2114.07 189.84 384.02 

 132 gLCB73 I[108] -13.06 14.69 7.10 -2840.95 -334.35 25.13 

 132 gLCB73 J[18] -13.06 14.69 9.43 -2840.95 -672.41 -618.68 

 133 gLCB73 I[109] 7.65 -6.01 -46.20 -2840.95 -11416.46 -210.63 

 133 gLCB73 J[110] 7.65 -6.01 -43.94 -2840.95 -9421.79 -16.93 

 134 gLCB73 I[110] 7.50 -5.79 -55.48 -2840.95 -9421.79 -14.65 

 134 gLCB73 J[111] 7.50 -5.79 -53.23 -2840.95 -7124.22 -310.90 

 135 gLCB73 I[111] 7.32 -5.59 -59.61 -2840.95 -7124.22 -305.41 

 135 gLCB73 J[112] 7.32 -5.59 -57.35 -2840.95 -4656.55 -587.34 

 136 gLCB73 I[112] 7.15 -5.49 -61.10 -2840.95 -4656.55 -581.87 

 136 gLCB73 J[47] 7.15 -5.49 -58.84 -2840.95 -2114.07 -840.94 

 137 gLCB73 I[113] -4.97 -10.03 1.39 2930.23 -276.70 -20.27 

 137 gLCB73 J[20] -4.97 -10.03 3.72 2930.23 -385.39 467.60 

 138 gLCB73 I[114] 2.94 6.01 -35.08 2930.23 -8392.36 93.14 

 138 gLCB73 J[115] 2.94 6.01 -33.16 2930.23 -6933.52 121.38 

 139 gLCB73 I[115] 3.03 5.51 -51.21 2930.23 -6933.52 126.57 

 139 gLCB73 J[116] 3.03 5.51 -49.29 2930.23 -5212.72 372.06 

 140 gLCB73 I[116] 3.13 4.90 -66.28 2930.23 -5212.72 378.01 

 140 gLCB73 J[37] 3.13 4.90 -64.35 2930.23 -2842.92 -493.60 

 41 gLCB74 I[8] -4.67 -2.66 82.95 1810.43 7494.05 46.91 

 41 gLCB74 J[99] -4.67 -2.66 84.98 1810.43 4339.29 48.94 

 42 gLCB74 I[19] 6.81 12.06 5.02 1995.74 176.96 391.36 

 42 gLCB74 J[113] 6.81 12.06 7.35 1995.74 -113.55 -136.79 

 43 gLCB74 I[20] 4.77 3.31 51.13 1995.74 -1107.38 193.28 

 43 gLCB74 J[114] 4.77 3.31 53.06 1995.74 -2823.82 77.68 

 44 gLCB74 I[37] 3.63 2.74 -75.07 1995.74 -2291.02 -281.88 

 44 gLCB74 J[1] 3.63 2.74 -74.67 1995.74 -1732.49 -302.17 

 47 gLCB74 I[39] -1.55 2.91 4.69 -1732.49 1810.43 239.02 

 47 gLCB74 J[102] -1.55 2.91 7.34 -1732.49 1511.52 126.23 

 50 gLCB74 I[19] -8.53 -11.82 -1.44 -2127.29 9.27 -362.82 

 50 gLCB74 J[108] -8.53 -11.82 0.88 -2127.29 17.56 154.75 

 51 gLCB74 I[18] 3.57 -2.58 -27.53 -2127.29 -1226.90 -243.88 
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 51 gLCB74 J[109] 3.57 -2.58 -25.28 -2127.29 -538.06 -168.21 

 59 gLCB74 I[47] 18.63 -8.95 -12.97 1810.42 -24.37 -279.82 

 59 gLCB74 J[107] 18.63 -8.95 -10.64 1810.42 517.83 112.40 

 98 gLCB74 I[99] -4.42 -2.49 59.70 1810.43 4339.29 46.76 

 98 gLCB74 J[100] -4.42 -2.49 61.72 1810.43 2065.82 110.86 

 99 gLCB74 I[100] -4.09 -2.25 25.76 1810.43 2065.82 107.29 

 99 gLCB74 J[101] -4.09 -2.25 27.79 1810.43 1094.71 187.43 

 100 gLCB74 I[101] -3.70 -2.00 -17.46 1810.43 1094.71 182.39 

 100 gLCB74 J[39] -3.70 -2.00 -15.43 1810.43 1732.49 255.01 

 126 gLCB74 I[102] -1.35 2.39 7.34 -1732.49 1511.52 116.23 

 126 gLCB74 J[103] -1.35 2.39 10.00 -1732.49 1083.14 141.38 

 127 gLCB74 I[103] -1.25 1.41 10.00 -1732.49 1083.14 129.50 

 127 gLCB74 J[104] -1.25 1.41 12.66 -1732.49 545.07 126.92 

 128 gLCB74 I[104] -1.46 1.62 12.66 -1732.49 545.07 110.24 

 128 gLCB74 J[105] -1.46 1.62 15.31 -1732.49 -210.29 144.93 

 129 gLCB74 I[105] -1.79 2.55 15.31 -1732.49 -210.29 133.89 

 129 gLCB74 J[106] -1.79 2.55 17.97 -1732.49 -1033.48 153.94 

 130 gLCB74 I[106] -2.14 3.01 17.97 -1732.49 -1033.48 144.50 

 130 gLCB74 J[1] -2.14 3.01 20.63 -1732.49 -1995.74 315.98 

 131 gLCB74 I[107] 18.63 -1.66 -11.12 1810.42 45.25 -27.96 

 131 gLCB74 J[8] 18.63 -1.66 -8.80 1810.42 477.56 78.46 

 132 gLCB74 I[108] -8.53 5.99 7.47 -2127.29 181.55 52.27 

 132 gLCB74 J[18] -8.53 5.99 9.79 -2127.29 -260.01 -214.93 

 133 gLCB74 I[109] 3.53 -2.57 -18.73 -2127.29 -538.06 -178.60 

 133 gLCB74 J[110] 3.53 -2.57 -16.47 -2127.29 -76.29 -89.83 

 134 gLCB74 I[110] 3.47 -3.24 -1.39 -2127.29 -76.29 -98.90 

 134 gLCB74 J[111] 3.47 -3.24 0.87 -2127.29 -48.61 -125.81 

 135 gLCB74 I[111] 3.40 -3.72 10.57 -2127.29 -48.61 -130.96 

 135 gLCB74 J[112] 3.40 -3.72 12.83 -2127.29 -539.52 -206.05 

 136 gLCB74 I[112] 3.32 -3.91 24.94 -2127.29 -539.52 -207.27 

 136 gLCB74 J[47] 3.32 -3.91 27.20 -2127.29 -1810.42 -351.53 

 137 gLCB74 I[113] 6.81 -6.11 0.03 1995.74 37.62 -24.82 

 137 gLCB74 J[20] 6.81 -6.11 2.35 1995.74 12.41 260.85 

 138 gLCB74 I[114] 4.53 3.31 26.81 1995.74 -2823.82 75.06 

 138 gLCB74 J[115] 4.53 3.31 28.74 1995.74 -4621.99 66.46 

 139 gLCB74 I[115] 4.22 3.16 -6.22 1995.74 -4621.99 62.64 
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 139 gLCB74 J[116] 4.22 3.16 -4.29 1995.74 -4113.54 38.19 

 140 gLCB74 I[116] 3.86 2.91 -51.46 1995.74 -4113.54 33.29 

 140 gLCB74 J[37] 3.86 2.91 -49.53 1995.74 -2291.02 -278.40 

 41 gLCB75 I[8] -5.34 -2.74 77.96 1497.01 6488.33 23.94 

 41 gLCB75 J[99] -5.34 -2.74 79.99 1497.01 3523.82 28.98 

 42 gLCB75 I[19] 9.86 11.80 3.11 1674.86 177.71 380.95 

 42 gLCB75 J[113] 9.86 11.80 5.43 1674.86 -29.07 -135.91 

 43 gLCB75 I[20] 5.43 3.39 57.66 1674.86 126.82 187.59 

 43 gLCB75 J[114] 5.43 3.39 59.59 1674.86 -1826.33 69.13 

 44 gLCB75 I[37] 4.29 2.82 -69.40 1674.86 -1963.94 -269.39 

 44 gLCB75 J[1] 4.29 2.82 -69.00 1674.86 -1447.91 -290.27 

 47 gLCB75 I[39] -1.63 3.58 2.57 -1447.91 1497.01 281.67 

 47 gLCB75 J[102] -1.63 3.58 5.23 -1447.91 1303.82 135.50 

 50 gLCB75 I[19] -9.35 -11.55 -1.80 -1757.58 -20.14 -359.92 

 50 gLCB75 J[108] -9.35 -11.55 0.52 -1757.58 3.90 146.11 

 51 gLCB75 I[18] 3.65 -2.12 -29.49 -1757.58 -1351.00 -220.24 

 51 gLCB75 J[109] 3.65 -2.12 -27.23 -1757.58 -579.00 -164.39 

 59 gLCB75 I[47] 16.68 -9.90 -11.31 1497.00 -19.55 -312.95 

 59 gLCB75 J[107] 16.68 -9.90 -8.99 1497.00 450.18 120.86 

 98 gLCB75 I[99] -5.09 -2.57 54.81 1497.01 3523.82 31.17 

 98 gLCB75 J[100] -5.09 -2.57 56.83 1497.01 1436.78 98.28 

 99 gLCB75 I[100] -4.75 -2.33 21.08 1497.01 1436.78 101.85 

 99 gLCB75 J[101] -4.75 -2.33 23.11 1497.01 643.99 185.01 

 100 gLCB75 I[101] -4.37 -2.08 -21.81 1497.01 643.99 190.05 

 100 gLCB75 J[39] -4.37 -2.08 -19.79 1497.01 1447.91 265.68 

 126 gLCB75 I[102] -1.43 3.06 5.23 -1447.91 1303.82 145.50 

 126 gLCB75 J[103] -1.43 3.06 7.89 -1447.91 981.15 137.27 

 127 gLCB75 I[103] -1.33 2.08 7.89 -1447.91 981.15 149.15 

 127 gLCB75 J[104] -1.33 2.08 10.54 -1447.91 548.80 113.20 

 128 gLCB75 I[104] -1.54 2.28 10.54 -1447.91 548.80 129.88 

 128 gLCB75 J[105] -1.54 2.28 13.20 -1447.91 -100.84 131.19 

 129 gLCB75 I[105] -1.87 3.22 13.20 -1447.91 -100.84 142.24 

 129 gLCB75 J[106] -1.87 3.22 15.86 -1447.91 -818.32 128.91 

 130 gLCB75 I[106] -2.22 3.68 15.86 -1447.91 -818.32 138.35 

 130 gLCB75 J[1] -2.22 3.68 18.51 -1447.91 -1674.86 276.45 

 131 gLCB75 I[107] 16.68 -0.87 -9.67 1497.00 45.73 -22.95 
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 131 gLCB75 J[8] 16.68 -0.87 -7.34 1497.00 414.25 48.79 

 132 gLCB75 I[108] -9.35 6.66 7.38 -1757.58 158.14 64.03 

 132 gLCB75 J[18] -9.35 6.66 9.71 -1757.58 -279.66 -232.42 

 133 gLCB75 I[109] 3.61 -2.10 -20.63 -1757.58 -579.00 -154.01 

 133 gLCB75 J[110] 3.61 -2.10 -18.37 -1757.58 -36.38 -85.05 

 134 gLCB75 I[110] 3.55 -2.78 -3.34 -1757.58 -36.38 -75.98 

 134 gLCB75 J[111] 3.55 -2.78 -1.09 -1757.58 74.34 -122.70 

 135 gLCB75 I[111] 3.48 -3.25 8.46 -1757.58 74.34 -117.55 

 135 gLCB75 J[112] 3.48 -3.25 10.72 -1757.58 -326.86 -212.46 

 136 gLCB75 I[112] 3.40 -3.45 22.57 -1757.58 -326.86 -211.25 

 136 gLCB75 J[47] 3.40 -3.45 24.83 -1757.58 -1497.00 -375.32 

 137 gLCB75 I[113] 9.86 -5.69 -1.69 1674.86 42.65 -20.49 

 137 gLCB75 J[20] 9.86 -5.69 0.63 1674.86 92.61 246.99 

 138 gLCB75 I[114] 5.20 3.38 33.23 1674.86 -1826.33 71.74 

 138 gLCB75 J[115] 5.20 3.38 35.16 1674.86 -3857.19 60.28 

 139 gLCB75 I[115] 4.89 3.24 -0.02 1674.86 -3857.19 64.10 

 139 gLCB75 J[116] 4.89 3.24 1.91 1674.86 -3573.44 36.79 

 140 gLCB75 I[116] 4.52 2.99 -45.58 1674.86 -3573.44 41.68 

 140 gLCB75 J[37] 4.52 2.99 -43.65 1674.86 -1963.94 -272.87 

 41 gLCB76 I[8] -2.09 0.83 76.84 555.19 4063.34 -96.90 

 41 gLCB76 J[99] -2.09 0.83 78.86 555.19 1091.16 15.35 

 42 gLCB76 I[19] 10.09 -3.59 -6.00 317.00 70.58 -106.50 

 42 gLCB76 J[113] 10.09 -3.59 -3.67 317.00 264.45 50.25 

 43 gLCB76 I[20] 2.24 -0.76 64.17 317.00 3158.27 -10.71 

 43 gLCB76 J[114] 2.24 -0.76 66.10 317.00 989.13 18.87 

 44 gLCB76 I[37] 1.11 -0.17 -49.03 317.00 -784.22 30.28 

 44 gLCB76 J[1] 1.11 -0.17 -48.63 317.00 -420.89 31.75 

 47 gLCB76 I[39] -0.23 0.36 -5.09 -420.89 555.19 -114.93 

 47 gLCB76 J[102] -0.23 0.36 -2.43 -420.89 744.82 -100.65 

 50 gLCB76 I[19] 2.36 4.07 -15.72 -470.76 -14.11 161.76 

 50 gLCB76 J[108] 2.36 4.07 -13.39 -470.76 634.21 -15.84 

 51 gLCB76 I[18] -1.29 0.99 4.19 -470.76 6472.90 49.93 

 51 gLCB76 J[109] -1.29 0.99 6.45 -470.76 5818.13 -25.98 

 59 gLCB76 I[47] 14.32 4.40 -3.41 555.19 91.07 142.41 

 59 gLCB76 J[107] 14.32 4.40 -1.09 555.19 213.91 -49.95 

 98 gLCB76 I[99] -1.85 0.76 48.49 555.19 1091.16 8.57 
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 98 gLCB76 J[100] -1.85 0.76 50.52 555.19 -768.74 -14.53 

 99 gLCB76 I[100] -1.52 0.68 8.77 555.19 -768.74 -23.51 

 99 gLCB76 J[101] -1.52 0.68 10.80 555.19 -1094.60 -51.22 

 100 gLCB76 I[101] -1.13 0.54 -40.48 555.19 -1094.60 -61.80 

 100 gLCB76 J[39] -1.13 0.54 -38.46 555.19 420.89 -83.66 

 126 gLCB76 I[102] -0.59 -0.19 -2.43 -420.89 744.82 -118.29 

 126 gLCB76 J[103] -0.59 -0.19 0.22 -420.89 803.89 35.49 

 127 gLCB76 I[103] -0.84 -1.19 0.22 -420.89 803.89 15.98 

 127 gLCB76 J[104] -0.84 -1.19 2.88 -420.89 760.08 117.81 

 128 gLCB76 I[104] -0.76 -0.97 2.88 -420.89 760.08 93.49 

 128 gLCB76 J[105] -0.76 -0.97 5.54 -420.89 491.31 31.11 

 129 gLCB76 I[105] -0.53 0.02 5.54 -420.89 491.31 12.42 

 129 gLCB76 J[106] -0.53 0.02 8.19 -420.89 156.57 -64.43 

 130 gLCB76 I[106] -0.28 0.51 8.19 -420.89 156.57 -81.52 

 130 gLCB76 J[1] -0.28 0.51 10.85 -420.89 -317.00 -4.96 

 131 gLCB76 I[107] 14.32 2.76 -9.01 555.19 -8.91 -2.05 

 131 gLCB76 J[8] 14.32 2.76 -6.69 555.19 337.21 -138.68 

 132 gLCB76 I[108] 2.36 -3.16 0.53 -470.76 336.69 27.48 

 132 gLCB76 J[18] 2.36 -3.16 2.86 -470.76 196.10 162.34 

 133 gLCB76 I[109] -1.27 1.04 14.80 -470.76 5818.13 -38.12 

 133 gLCB76 J[110] -1.27 1.04 17.06 -470.76 4858.67 -65.54 

 134 gLCB76 I[110] -1.24 0.36 31.52 -470.76 4858.67 -77.90 

 134 gLCB76 J[111] -1.24 0.36 33.77 -470.76 3491.96 67.79 

 135 gLCB76 I[111] -1.20 -0.15 40.52 -470.76 3491.96 58.00 

 135 gLCB76 J[112] -1.20 -0.15 42.78 -470.76 1737.00 155.58 

 136 gLCB76 I[112] -1.17 -0.36 49.68 -470.76 1737.00 150.52 

 136 gLCB76 J[47] -1.17 -0.36 51.94 -470.76 -555.20 177.77 

 137 gLCB76 I[113] 10.09 0.25 -2.53 317.00 123.84 -10.94 

 137 gLCB76 J[20] 10.09 0.25 -0.20 317.00 204.11 -33.62 

 138 gLCB76 I[114] 2.01 -0.55 44.43 317.00 989.13 12.98 

 138 gLCB76 J[115] 2.01 -0.55 46.36 317.00 -1439.16 -9.56 

 139 gLCB76 I[115] 1.70 -0.40 15.33 317.00 -1439.16 -17.56 

 139 gLCB76 J[116] 1.70 -0.40 17.26 317.00 -1708.83 -172.92 

 140 gLCB76 I[116] 1.34 -0.27 -26.68 317.00 -1708.83 -182.70 

 140 gLCB76 J[37] 1.34 -0.27 -24.76 317.00 -784.22 37.05 

 41 gLCB77 I[8] -3.35 0.86 68.94 59.00 2471.14 -118.09 
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 41 gLCB77 J[99] -3.35 0.86 70.96 59.00 -199.85 -6.92 

 42 gLCB77 I[19] 14.95 -5.24 -9.03 -191.01 71.77 -165.43 

 42 gLCB77 J[113] 14.95 -5.24 -6.70 -191.01 398.19 63.38 

 43 gLCB77 I[20] 3.49 -0.79 74.51 -191.01 5112.10 -37.57 

 43 gLCB77 J[114] 3.49 -0.79 76.43 -191.01 2568.23 -6.95 

 44 gLCB77 I[37] 2.37 -0.20 -40.06 -191.01 -266.40 68.43 

 44 gLCB77 J[1] 2.37 -0.20 -39.66 -191.01 29.65 70.12 

 47 gLCB77 I[39] -0.20 1.62 -8.44 29.65 59.00 -25.24 

 47 gLCB77 J[102] -0.20 1.62 -5.78 29.65 415.99 -73.65 

 50 gLCB77 I[19] 1.02 5.72 -16.29 114.54 -60.66 207.45 

 50 gLCB77 J[108] 1.02 5.72 -13.96 114.54 612.58 -42.32 

 51 gLCB77 I[18] -1.32 1.96 1.09 114.54 6276.50 103.58 

 51 gLCB77 J[109] -1.32 1.96 3.35 114.54 5753.38 -13.61 

 59 gLCB77 I[47] 11.14 2.92 -0.79 59.00 98.70 88.69 

 59 gLCB77 J[107] 11.14 2.92 1.53 59.00 106.82 -38.92 

 98 gLCB77 I[99] -3.10 0.78 40.75 59.00 -199.85 -0.13 

 98 gLCB77 J[100] -3.10 0.78 42.78 59.00 -1764.59 -24.32 

 99 gLCB77 I[100] -2.77 0.71 1.37 59.00 -1764.59 -15.34 

 99 gLCB77 J[101] -2.77 0.71 3.39 59.00 -1808.15 -44.14 

 100 gLCB77 I[101] -2.39 0.57 -47.38 59.00 -1808.15 -33.56 

 100 gLCB77 J[39] -2.39 0.57 -45.36 59.00 -29.65 -56.51 

 126 gLCB77 I[102] -0.57 1.06 -5.78 29.65 415.99 -56.01 

 126 gLCB77 J[103] -0.57 1.06 -3.12 29.65 642.43 35.09 

 127 gLCB77 I[103] -0.81 0.06 -3.12 29.65 642.43 54.60 

 127 gLCB77 J[104] -0.81 0.06 -0.47 29.65 765.98 93.74 

 128 gLCB77 I[104] -0.73 0.29 -0.47 29.65 765.98 118.06 

 128 gLCB77 J[105] -0.73 0.29 2.19 29.65 664.58 -7.02 

 129 gLCB77 I[105] -0.50 1.27 2.19 29.65 664.58 11.67 

 129 gLCB77 J[106] -0.50 1.27 4.85 29.65 497.21 -127.87 

 130 gLCB77 I[106] -0.25 1.76 4.85 29.65 497.21 -110.78 

 130 gLCB77 J[1] -0.25 1.76 7.50 29.65 191.01 -96.91 

 131 gLCB77 I[107] 11.14 4.30 -6.70 59.00 -8.15 10.23 

 131 gLCB77 J[8] 11.14 4.30 -4.38 59.00 236.99 -193.64 

 132 gLCB77 I[108] 1.02 -2.87 0.40 114.54 299.62 43.48 

 132 gLCB77 J[18] 1.02 -2.87 2.72 114.54 164.99 165.54 

 133 gLCB77 I[109] -1.30 2.01 11.79 114.54 5753.38 -1.48 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 133 gLCB77 J[110] -1.30 2.01 14.05 114.54 4921.90 -70.17 

 134 gLCB77 I[110] -1.26 1.33 28.42 114.54 4921.90 -57.81 

 134 gLCB77 J[111] -1.26 1.33 30.68 114.54 3686.64 46.61 

 135 gLCB77 I[111] -1.23 0.82 37.18 114.54 3686.64 56.40 

 135 gLCB77 J[112] -1.23 0.82 39.44 114.54 2073.68 112.71 

 136 gLCB77 I[112] -1.19 0.61 45.93 114.54 2073.68 117.78 

 136 gLCB77 J[47] -1.19 0.61 48.19 114.54 -59.01 103.76 

 137 gLCB77 I[113] 14.95 1.84 -5.25 -191.01 131.81 0.94 

 137 gLCB77 J[20] 14.95 1.84 -2.92 -191.01 331.07 -91.30 

 138 gLCB77 I[114] 3.26 -0.58 54.59 -191.01 2568.23 -1.06 

 138 gLCB77 J[115] 3.26 -0.58 56.52 -191.01 -228.41 -22.57 

 139 gLCB77 I[115] 2.95 -0.43 25.14 -191.01 -228.41 -14.57 

 139 gLCB77 J[116] 2.95 -0.43 27.07 -191.01 -853.80 -168.90 

 140 gLCB77 I[116] 2.59 -0.30 -17.38 -191.01 -853.80 -159.12 

 140 gLCB77 J[37] 2.59 -0.30 -15.45 -191.01 -266.40 61.66 

 41 gLCB78 I[8] -4.63 -6.27 52.12 2767.61 7577.38 222.79 

 41 gLCB78 J[99] -4.63 -6.27 54.15 2767.61 5642.33 63.30 

 42 gLCB78 I[19] -2.50 29.39 21.51 3523.46 249.80 943.02 

 42 gLCB78 J[113] -2.50 29.39 23.83 3523.46 -751.33 -343.02 

 43 gLCB78 I[20] 4.57 7.36 3.90 3523.46 -8095.55 397.88 

 43 gLCB78 J[114] 4.57 7.36 5.82 3523.46 -8250.14 136.27 

 44 gLCB78 I[37] 4.21 5.43 -90.41 3523.46 -3522.46 -592.93 

 44 gLCB78 J[1] 4.21 5.43 -90.01 3523.46 -2846.87 -633.42 

 47 gLCB78 I[39] -2.65 4.05 12.99 -2846.87 2767.61 550.02 

 47 gLCB78 J[102] -2.65 4.05 15.64 -2846.87 2052.87 357.85 

 50 gLCB78 I[19] -16.48 -29.67 21.32 -3542.48 87.89 -968.50 

 50 gLCB78 J[108] -16.48 -29.67 23.64 -3542.48 -920.32 329.65 

 51 gLCB78 I[18] 8.63 -6.82 -48.32 -3542.48 -11671.21 -557.14 

 51 gLCB78 J[109] 8.63 -6.82 -46.06 -3542.48 -9802.93 -277.90 

 59 gLCB78 I[47] 18.57 -22.42 -16.16 2767.60 -142.17 -702.79 

 59 gLCB78 J[107] 18.57 -22.42 -13.84 2767.60 523.72 278.53 

 98 gLCB78 I[99] -4.55 -5.86 41.17 2767.61 5642.33 56.97 

 98 gLCB78 J[100] -4.55 -5.86 43.19 2767.61 4067.19 215.55 

 99 gLCB78 I[100] -4.44 -5.31 25.56 2767.61 4067.19 208.42 

 99 gLCB78 J[101] -4.44 -5.31 27.58 2767.61 3073.00 403.13 

 100 gLCB78 I[101] -4.31 -4.64 5.01 2767.61 3073.00 396.25 
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 100 gLCB78 J[39] -4.31 -4.64 7.04 2767.61 2846.87 568.41 

 126 gLCB78 I[102] -1.73 3.94 15.64 -2846.87 2052.87 349.27 

 126 gLCB78 J[103] -1.73 3.94 18.30 -2846.87 1207.94 196.11 

 127 gLCB78 I[103] -1.19 3.68 18.30 -2846.87 1207.94 188.10 

 127 gLCB78 J[104] -1.19 3.68 20.96 -2846.87 226.83 63.37 

 128 gLCB78 I[104] -1.69 3.71 20.96 -2846.87 226.83 56.79 

 128 gLCB78 J[105] -1.69 3.71 23.61 -2846.87 -900.82 248.83 

 129 gLCB78 I[105] -2.63 3.93 23.61 -2846.87 -900.82 240.55 

 129 gLCB78 J[106] -2.63 3.93 26.27 -2846.87 -2144.63 427.92 

 130 gLCB78 I[106] -3.65 4.01 26.27 -2846.87 -2144.63 419.14 

 130 gLCB78 J[1] -3.65 4.01 28.93 -2846.87 -3523.46 648.96 

 131 gLCB78 I[107] 18.57 -8.11 -11.56 2767.60 -22.50 -57.24 

 131 gLCB78 J[8] 18.57 -8.11 -9.24 2767.60 422.00 382.54 

 132 gLCB78 I[108] -16.48 16.45 11.04 -3542.48 -170.98 50.35 

 132 gLCB78 J[18] -16.48 16.45 13.36 -3542.48 -720.29 -673.26 

 133 gLCB78 I[109] 8.52 -6.87 -50.86 -3542.48 -9802.93 -277.44 

 133 gLCB78 J[110] 8.52 -6.87 -48.60 -3542.48 -7780.84 -47.93 

 134 gLCB78 I[110] 8.36 -7.06 -47.50 -3542.48 -7780.84 -50.21 

 134 gLCB78 J[111] 8.36 -7.06 -45.24 -3542.48 -5811.26 -293.42 

 135 gLCB78 I[111] 8.18 -7.16 -42.55 -3542.48 -5811.26 -298.91 

 135 gLCB78 J[112] 8.18 -7.16 -40.30 -3542.48 -4062.13 -556.69 

 136 gLCB78 I[112] 7.99 -7.18 -33.82 -3542.48 -4062.13 -562.17 

 136 gLCB78 J[47] 7.99 -7.18 -31.57 -3542.48 -2767.60 -838.93 

 137 gLCB78 I[113] -2.50 -13.14 2.78 3523.46 -179.94 -38.69 

 137 gLCB78 J[20] -2.50 -13.14 5.11 3523.46 -335.14 587.27 

 138 gLCB78 I[114] 4.50 7.03 -18.41 3523.46 -8250.14 132.09 

 138 gLCB78 J[115] 4.50 7.03 -16.49 3523.46 -7867.83 143.93 

 139 gLCB78 I[115] 4.40 6.53 -44.37 3523.46 -7867.83 138.74 

 139 gLCB78 J[116] 4.40 6.53 -42.45 3523.46 -6203.18 323.21 

 140 gLCB78 I[116] 4.28 5.89 -74.99 3523.46 -6203.18 317.26 

 140 gLCB78 J[37] 4.28 5.89 -73.06 3523.46 -3522.46 -589.00 

 41 gLCB79 I[8] -5.32 -6.08 49.20 2584.43 6989.60 232.38 

 41 gLCB79 J[99] -5.32 -6.08 51.23 2584.43 5165.73 65.78 

 42 gLCB79 I[19] -0.66 27.36 20.39 3335.91 250.23 872.54 

 42 gLCB79 J[113] -0.66 27.36 22.72 3335.91 -701.96 -324.70 

 43 gLCB79 I[20] 5.26 7.17 7.71 3335.92 -7374.39 367.47 
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 43 gLCB79 J[114] 5.26 7.17 9.64 3335.92 -7667.28 112.64 

 44 gLCB79 I[37] 4.90 5.24 -87.10 3335.92 -3331.31 -557.76 

 44 gLCB79 J[1] 4.90 5.24 -86.70 3335.92 -2680.55 -596.85 

 47 gLCB79 I[39] -2.46 4.74 11.75 -2680.55 2584.43 608.59 

 47 gLCB79 J[102] -2.46 4.74 14.41 -2680.55 1931.48 381.97 

 50 gLCB79 I[19] -17.00 -27.64 21.11 -3326.41 70.71 -904.47 

 50 gLCB79 J[108] -17.00 -27.64 23.43 -3326.41 -928.30 305.16 

 51 gLCB79 I[18] 8.45 -6.19 -49.46 -3326.41 -11743.62 -518.72 

 51 gLCB79 J[109] 8.45 -6.19 -47.20 -3326.41 -9826.76 -266.08 

 59 gLCB79 I[47] 17.29 -22.93 -15.19 2584.43 -139.35 -724.09 

 59 gLCB79 J[107] 17.29 -22.93 -12.87 2584.43 484.19 279.89 

 98 gLCB79 I[99] -5.24 -5.67 38.31 2584.43 5165.73 72.10 

 98 gLCB79 J[100] -5.24 -5.67 40.33 2584.43 3699.56 223.56 

 99 gLCB79 I[100] -5.13 -5.12 22.82 2584.43 3699.56 230.68 

 99 gLCB79 J[101] -5.13 -5.12 24.85 2584.43 2809.58 418.27 

 100 gLCB79 I[101] -5.00 -4.45 2.46 2584.43 2809.58 425.16 

 100 gLCB79 J[39] -5.00 -4.45 4.49 2584.43 2680.55 590.20 

 126 gLCB79 I[102] -1.55 4.63 14.41 -2680.55 1931.48 390.55 

 126 gLCB79 J[103] -1.55 4.63 17.06 -2680.55 1148.34 202.95 

 127 gLCB79 I[103] -1.00 4.37 17.06 -2680.55 1148.34 210.97 

 127 gLCB79 J[104] -1.00 4.37 19.72 -2680.55 229.01 51.79 

 128 gLCB79 I[104] -1.51 4.40 19.72 -2680.55 229.01 58.37 

 128 gLCB79 J[105] -1.51 4.40 22.38 -2680.55 -836.85 215.96 

 129 gLCB79 I[105] -2.45 4.62 22.38 -2680.55 -836.85 224.24 

 129 gLCB79 J[106] -2.45 4.62 25.03 -2680.55 -2018.87 377.16 

 130 gLCB79 I[106] -3.47 4.70 25.03 -2680.55 -2018.87 385.94 

 130 gLCB79 J[1] -3.47 4.70 27.69 -2680.55 -3335.92 581.31 

 131 gLCB79 I[107] 17.29 -7.22 -10.71 2584.43 -22.21 -47.71 

 131 gLCB79 J[8] 17.29 -7.22 -8.38 2584.43 384.99 353.08 

 132 gLCB79 I[108] -17.00 15.68 10.99 -3326.41 -184.66 53.25 

 132 gLCB79 J[18] -17.00 15.68 13.31 -3326.41 -731.77 -636.63 

 133 gLCB79 I[109] 8.33 -6.25 -51.97 -3326.41 -9826.76 -266.54 

 133 gLCB79 J[110] 8.33 -6.25 -49.71 -3326.41 -7757.44 -63.64 

 134 gLCB79 I[110] 8.17 -6.44 -48.64 -3326.41 -7757.44 -61.36 

 134 gLCB79 J[111] 8.17 -6.44 -46.39 -3326.41 -5739.35 -331.18 

 135 gLCB79 I[111] 7.99 -6.54 -43.79 -3326.41 -5739.35 -325.68 
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 135 gLCB79 J[112] 7.99 -6.54 -41.53 -3326.41 -3937.83 -610.07 

 136 gLCB79 I[112] 7.80 -6.56 -35.21 -3326.41 -3937.83 -604.59 

 136 gLCB79 J[47] 7.80 -6.56 -32.95 -3326.41 -2584.42 -907.97 

 137 gLCB79 I[113] -0.66 -11.49 1.78 3335.91 -177.00 -28.53 

 137 gLCB79 J[20] -0.66 -11.49 4.10 3335.91 -288.28 524.96 

 138 gLCB79 I[114] 5.19 6.84 -14.66 3335.92 -7667.28 116.82 

 138 gLCB79 J[115] 5.19 6.84 -12.74 3335.92 -7420.93 135.42 

 139 gLCB79 I[115] 5.09 6.34 -40.75 3335.92 -7420.93 140.61 

 139 gLCB79 J[116] 5.09 6.34 -38.83 3335.92 -5887.57 331.85 

 140 gLCB79 I[116] 4.97 5.70 -71.55 3335.92 -5887.57 337.80 

 140 gLCB79 J[37] 4.97 5.70 -69.63 3335.92 -3331.31 -561.69 

 41 gLCB80 I[8] -2.02 -5.71 20.94 2418.69 4493.65 251.20 

 41 gLCB80 J[99] -2.02 -5.71 22.97 2418.69 3734.53 56.81 

 42 gLCB80 I[19] -7.99 27.42 25.14 3242.10 205.65 878.41 

 42 gLCB80 J[113] -7.99 27.42 27.47 3242.10 -943.14 -321.26 

 43 gLCB80 I[20] 1.90 6.58 -25.35 3242.11 -10158.02 352.97 

 43 gLCB80 J[114] 1.90 6.58 -23.42 3242.11 -9361.70 117.75 

 44 gLCB80 I[37] 2.21 4.64 -79.08 3242.11 -3160.81 -532.43 

 44 gLCB80 J[1] 2.21 4.64 -78.68 3242.11 -2568.43 -567.16 

 47 gLCB80 I[39] -2.10 2.49 10.90 -2568.43 2418.69 473.14 

 47 gLCB80 J[102] -2.10 2.49 13.56 -2568.43 1807.08 339.30 

 50 gLCB80 I[19] -12.21 -27.92 26.65 -3200.28 139.98 -922.77 

 50 gLCB80 J[108] -12.21 -27.92 28.98 -3200.28 -1103.83 298.53 

 51 gLCB80 I[18] 7.93 -6.77 -33.87 -3200.28 -12889.60 -522.09 

 51 gLCB80 J[109] 7.93 -6.77 -31.61 -3200.28 -11376.78 -224.41 

 59 gLCB80 I[47] 14.65 -20.32 -9.79 2418.69 -129.02 -635.30 

 59 gLCB80 J[107] 14.65 -20.32 -7.47 2418.69 243.40 253.89 

 98 gLCB80 I[99] -2.09 -5.32 15.42 2418.69 3734.53 47.80 

 98 gLCB80 J[100] -2.09 -5.32 17.44 2418.69 3120.45 193.46 

 99 gLCB80 I[100] -2.18 -4.82 9.67 2418.69 3120.45 182.57 

 99 gLCB80 J[101] -2.18 -4.82 11.70 2418.69 2702.85 360.94 

 100 gLCB80 I[101] -2.29 -4.19 2.44 2418.69 2702.85 349.37 

 100 gLCB80 J[39] -2.29 -4.19 4.46 2418.69 2568.43 505.70 

 126 gLCB80 I[102] -1.13 2.71 13.56 -2568.43 1807.08 322.42 

 126 gLCB80 J[103] -1.13 2.71 16.22 -2568.43 1063.61 144.36 

 127 gLCB80 I[103] -0.54 3.04 16.22 -2568.43 1063.61 126.93 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 127 gLCB80 J[104] -0.54 3.04 18.87 -2568.43 168.03 1.20 

 128 gLCB80 I[104] -1.01 2.94 18.87 -2568.43 168.03 -17.68 

 128 gLCB80 J[105] -1.01 2.94 21.53 -2568.43 -821.10 211.44 

 129 gLCB80 I[105] -1.92 2.58 21.53 -2568.43 -821.10 194.24 

 129 gLCB80 J[106] -1.92 2.58 24.19 -2568.43 -1965.93 427.43 

 130 gLCB80 I[106] -2.91 2.38 24.19 -2568.43 -1965.93 410.70 

 130 gLCB80 J[1] -2.91 2.38 26.84 -2568.43 -3242.11 594.88 

 131 gLCB80 I[107] 14.65 -9.14 -10.22 2418.69 -134.86 -53.44 

 131 gLCB80 J[8] 14.65 -9.14 -7.90 2418.69 251.37 426.17 

 132 gLCB80 I[108] -12.21 15.31 7.19 -3200.28 -311.59 18.07 

 132 gLCB80 J[18] -12.21 15.31 9.51 -3200.28 -653.32 -653.17 

 133 gLCB80 I[109] 7.82 -6.85 -44.35 -3200.28 -11376.78 -230.71 

 133 gLCB80 J[110] 7.82 -6.85 -42.09 -3200.28 -9460.66 -1.24 

 134 gLCB80 I[110] 7.68 -6.63 -53.58 -3200.28 -9460.66 -9.95 

 134 gLCB80 J[111] 7.68 -6.63 -51.33 -3200.28 -7243.77 -270.43 

 135 gLCB80 I[111] 7.50 -6.44 -57.56 -3200.28 -7243.77 -280.41 

 135 gLCB80 J[112] 7.50 -6.44 -55.30 -3200.28 -4863.25 -526.57 

 136 gLCB80 I[112] 7.33 -6.33 -58.80 -3200.28 -4863.25 -533.93 

 136 gLCB80 J[47] 7.33 -6.33 -56.54 -3200.28 -2418.69 -757.23 

 137 gLCB80 I[113] -7.99 -11.99 3.06 3242.10 -281.58 -32.85 

 137 gLCB80 J[20] -7.99 -11.99 5.39 3242.10 -463.33 540.64 

 138 gLCB80 I[114] 1.96 6.18 -41.32 3242.11 -9361.70 111.01 

 138 gLCB80 J[115] 1.96 6.18 -39.40 3242.11 -7676.76 132.77 

 139 gLCB80 I[115] 2.05 5.69 -57.23 3242.11 -7676.76 124.03 

 139 gLCB80 J[116] 2.05 5.69 -55.31 3242.11 -5737.61 363.03 

 140 gLCB80 I[116] 2.15 5.08 -71.99 3242.11 -5737.61 352.68 

 140 gLCB80 J[37] 2.15 5.08 -70.06 3242.11 -3160.81 -525.42 

 41 gLCB81 I[8] -3.29 -5.53 14.16 1992.63 3126.50 247.54 

 41 gLCB81 J[99] -3.29 -5.53 16.19 1992.63 2625.99 46.62 

 42 gLCB81 I[19] -3.78 24.82 22.54 2805.90 206.67 787.13 

 42 gLCB81 J[113] -3.78 24.82 24.87 2805.90 -828.31 -298.73 

 43 gLCB81 I[20] 3.16 6.40 -16.47 2805.90 -8480.45 312.80 

 43 gLCB81 J[114] 3.16 6.40 -14.55 2805.90 -8005.87 83.80 

 44 gLCB81 I[37] 3.48 4.47 -71.38 2805.90 -2716.18 -482.07 

 44 gLCB81 J[1] 3.48 4.47 -70.98 2805.90 -2181.56 -515.51 

 47 gLCB81 I[39] -1.93 3.76 8.03 -2181.56 1992.63 571.40 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 47 gLCB81 J[102] -1.93 3.76 10.69 -2181.56 1524.73 374.29 

 50 gLCB81 I[19] -13.39 -25.32 26.16 -2697.70 100.01 -844.16 

 50 gLCB81 J[108] -13.39 -25.32 28.49 -2697.70 -1122.39 263.50 

 51 gLCB81 I[18] 7.76 -5.71 -36.53 -2697.70 -13058.16 -460.48 

 51 gLCB81 J[109] 7.76 -5.71 -34.27 -2697.70 -11432.32 -207.74 

 59 gLCB81 I[47] 11.83 -21.56 -7.54 1992.63 -122.47 -682.65 

 59 gLCB81 J[107] 11.83 -21.56 -5.22 1992.63 151.44 261.09 

 98 gLCB81 I[99] -3.35 -5.15 8.77 1992.63 2625.99 55.64 

 98 gLCB81 J[100] -3.35 -5.15 10.80 1992.63 2265.35 194.76 

 99 gLCB81 I[100] -3.45 -4.65 3.31 1992.63 2265.35 205.65 

 99 gLCB81 J[101] -3.45 -4.65 5.34 1992.63 2090.16 377.48 

 100 gLCB81 I[101] -3.55 -4.01 -3.49 1992.63 2090.16 389.05 

 100 gLCB81 J[39] -3.55 -4.01 -1.46 1992.63 2181.56 538.84 

 126 gLCB81 I[102] -0.96 3.97 10.69 -2181.56 1524.73 391.17 

 126 gLCB81 J[103] -0.96 3.97 13.34 -2181.56 924.97 149.84 

 127 gLCB81 I[103] -0.37 4.30 13.34 -2181.56 924.97 167.28 

 127 gLCB81 J[104] -0.37 4.30 16.00 -2181.56 173.10 -21.72 

 128 gLCB81 I[104] -0.84 4.21 16.00 -2181.56 173.10 -2.84 

 128 gLCB81 J[105] -0.84 4.21 18.65 -2181.56 -672.32 163.01 

 129 gLCB81 I[105] -1.75 3.85 18.65 -2181.56 -672.32 180.21 

 129 gLCB81 J[106] -1.75 3.85 21.31 -2181.56 -1673.43 350.14 

 130 gLCB81 I[106] -2.74 3.64 21.31 -2181.56 -1673.43 366.87 

 130 gLCB81 J[1] -2.74 3.64 23.97 -2181.56 -2805.90 487.79 

 131 gLCB81 I[107] 11.83 -7.55 -8.24 1992.63 -134.20 -38.73 

 131 gLCB81 J[8] 11.83 -7.55 -5.92 1992.63 165.31 371.32 

 132 gLCB81 I[108] -13.39 14.83 7.07 -2697.70 -343.42 29.30 

 132 gLCB81 J[18] -13.39 14.83 9.39 -2697.70 -680.03 -620.82 

 133 gLCB81 I[109] 7.65 -5.79 -46.94 -2697.70 -11432.32 -201.44 

 133 gLCB81 J[110] 7.65 -5.79 -44.68 -2697.70 -9406.32 -16.91 

 134 gLCB81 I[110] 7.50 -5.57 -56.24 -2697.70 -9406.32 -8.20 

 134 gLCB81 J[111] 7.50 -5.57 -53.98 -2697.70 -7076.57 -313.61 

 135 gLCB81 I[111] 7.33 -5.38 -60.43 -2697.70 -7076.57 -303.64 

 135 gLCB81 J[112] 7.33 -5.38 -58.17 -2697.70 -4574.15 -594.73 

 136 gLCB81 I[112] 7.16 -5.27 -62.02 -2697.70 -4574.15 -587.37 

 136 gLCB81 J[47] 7.16 -5.27 -59.76 -2697.70 -1992.63 -855.61 

 137 gLCB81 I[113] -3.78 -9.73 0.73 2805.90 -274.75 -17.84 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 137 gLCB81 J[20] -3.78 -9.73 3.05 2805.90 -354.32 456.87 

 138 gLCB81 I[114] 3.23 6.01 -32.60 2805.90 -8005.87 90.53 

 138 gLCB81 J[115] 3.23 6.01 -30.67 2805.90 -6637.19 118.50 

 139 gLCB81 I[115] 3.31 5.51 -48.81 2805.90 -6637.19 127.24 

 139 gLCB81 J[116] 3.31 5.51 -46.88 2805.90 -5003.45 372.45 

 140 gLCB81 I[116] 3.42 4.91 -64.00 2805.90 -5003.45 382.80 

 140 gLCB81 J[37] 3.42 4.91 -62.08 2805.90 -2716.18 -489.07 

 41 gLCB82 I[8] 4.38 2.71 -41.43 -1508.85 -9106.91 -45.48 

 41 gLCB82 J[99] 4.38 2.71 -39.41 -1508.85 -7612.42 -49.66 

 42 gLCB82 I[19] 0.59 -12.75 0.61 -1543.29 -74.42 -415.47 

 42 gLCB82 J[113] 0.59 -12.75 2.93 -1543.29 -132.08 142.93 

 43 gLCB82 I[20] -4.47 -3.37 -14.54 -1543.29 -168.79 -203.54 

 43 gLCB82 J[114] -4.47 -3.37 -12.62 -1543.29 151.32 -85.90 

 44 gLCB82 I[37] -3.33 -2.80 5.02 -1543.29 1361.55 295.42 

 44 gLCB82 J[1] -3.33 -2.80 5.42 -1543.29 1325.37 316.13 

 47 gLCB82 I[39] 1.60 -2.62 -18.11 1325.37 -1508.85 -215.36 

 47 gLCB82 J[102] 1.60 -2.62 -15.46 1325.37 -671.56 -117.37 

 50 gLCB82 I[19] 14.17 12.51 1.02 1732.73 74.97 384.19 

 50 gLCB82 J[108] 14.17 12.51 3.35 1732.73 -16.75 -163.62 

 51 gLCB82 I[18] -3.63 2.83 46.73 1732.73 2054.95 259.05 

 51 gLCB82 J[109] -3.63 2.83 48.99 1732.73 454.37 172.77 

 59 gLCB82 I[47] -4.50 8.71 22.57 -1508.85 148.76 270.24 

 59 gLCB82 J[107] -4.50 8.71 24.89 -1508.85 -914.98 -111.32 

 98 gLCB82 I[99] 4.13 2.55 -51.39 -1508.85 -7612.42 -42.87 

 98 gLCB82 J[100] 4.13 2.55 -49.37 -1508.85 -5732.84 -109.12 

 99 gLCB82 I[100] 3.79 2.31 -57.63 -1508.85 -5732.84 -100.15 

 99 gLCB82 J[101] 3.79 2.31 -55.60 -1508.85 -3624.09 -182.44 

 100 gLCB82 I[101] 3.40 2.06 -61.59 -1508.85 -3624.09 -171.86 

 100 gLCB82 J[39] 3.40 2.06 -59.57 -1508.85 -1325.37 -246.63 

 126 gLCB82 I[102] 1.40 -2.09 -15.46 1325.37 -671.56 -99.73 

 126 gLCB82 J[103] 1.40 -2.09 -12.80 1325.37 29.59 -139.68 

 127 gLCB82 I[103] 1.31 -1.12 -12.80 1325.37 29.59 -120.17 

 127 gLCB82 J[104] 1.31 -1.12 -10.14 1325.37 574.80 -132.39 

 128 gLCB82 I[104] 1.52 -1.32 -10.14 1325.37 574.80 -108.07 

 128 gLCB82 J[105] 1.52 -1.32 -7.49 1325.37 1071.68 -157.56 

 129 gLCB82 I[105] 1.85 -2.26 -7.49 1325.37 1071.68 -138.87 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 129 gLCB82 J[106] 1.85 -2.26 -4.83 1325.37 1370.77 -173.73 

 130 gLCB82 I[106] 2.20 -2.72 -4.83 1325.37 1370.77 -156.64 

 130 gLCB82 J[1] 2.20 -2.72 -2.18 1325.37 1543.29 -342.92 

 131 gLCB82 I[107] -4.50 2.02 -0.36 -1508.85 -382.05 31.51 

 131 gLCB82 J[8] -4.50 2.02 1.96 -1508.85 -413.52 -90.51 

 132 gLCB82 I[108] 14.17 -6.19 -12.55 1732.73 -199.34 -50.22 

 132 gLCB82 J[18] 14.17 -6.19 -10.23 1732.73 362.85 225.37 

 133 gLCB82 I[109] -3.58 2.82 31.02 1732.73 454.37 184.91 

 133 gLCB82 J[110] -3.58 2.82 33.28 1732.73 -625.94 85.52 

 134 gLCB82 I[110] -3.52 3.49 5.63 1732.73 -625.94 97.89 

 134 gLCB82 J[111] -3.52 3.49 7.88 1732.73 -929.58 114.19 

 135 gLCB82 I[111] -3.45 3.97 -15.57 1732.73 -929.58 123.99 

 135 gLCB82 J[112] -3.45 3.97 -13.31 1732.73 -322.05 188.47 

 136 gLCB82 I[112] -3.38 4.16 -40.37 1732.73 -322.05 193.54 

 136 gLCB82 J[47] -3.38 4.16 -38.11 1732.73 1508.85 327.19 

 137 gLCB82 I[113] 0.59 6.69 -6.52 -1543.29 -200.50 28.49 

 137 gLCB82 J[20] 0.59 6.69 -4.20 -1543.29 7.36 -282.49 

 138 gLCB82 I[114] -4.24 -3.36 -13.48 -1543.29 151.32 -80.01 

 138 gLCB82 J[115] -4.24 -3.36 -11.55 -1543.29 1396.28 -69.36 

 139 gLCB82 I[115] -3.92 -3.22 -9.72 -1543.29 1396.28 -61.37 

 139 gLCB82 J[116] -3.92 -3.22 -7.79 -1543.29 1395.69 -34.87 

 140 gLCB82 I[116] -3.56 -2.97 0.19 -1543.29 1395.69 -25.08 

 140 gLCB82 J[37] -3.56 -2.97 2.12 -1543.29 1361.55 288.65 

 41 gLCB83 I[8] 5.63 2.69 -33.53 -1012.66 -7514.71 -24.29 

 41 gLCB83 J[99] 5.63 2.69 -31.51 -1012.66 -6321.41 -27.38 

 42 gLCB83 I[19] -4.27 -11.10 3.64 -1035.28 -75.61 -356.54 

 42 gLCB83 J[113] -4.27 -11.10 5.96 -1035.28 -265.82 129.80 

 43 gLCB83 I[20] -5.72 -3.34 -24.88 -1035.28 -2122.61 -176.68 

 43 gLCB83 J[114] -5.72 -3.34 -22.95 -1035.28 -1427.78 -60.07 

 44 gLCB83 I[37] -4.58 -2.77 -3.95 -1035.28 843.73 257.26 

 44 gLCB83 J[1] -4.58 -2.77 -3.55 -1035.28 874.83 277.76 

 47 gLCB83 I[39] 1.58 -3.87 -14.77 874.83 -1012.66 -305.05 

 47 gLCB83 J[102] 1.58 -3.87 -12.11 874.83 -342.73 -144.37 

 50 gLCB83 I[19] 15.51 10.86 1.59 1147.43 121.52 338.49 

 50 gLCB83 J[108] 15.51 10.86 3.92 1147.43 4.88 -137.13 

 51 gLCB83 I[18] -3.60 1.86 49.83 1147.43 2251.35 205.40 
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 51 gLCB83 J[109] -3.60 1.86 52.09 1147.43 519.12 160.40 

 59 gLCB83 I[47] -1.32 10.19 19.94 -1012.66 141.12 323.96 

 59 gLCB83 J[107] -1.32 10.19 22.27 -1012.66 -807.89 -122.35 

 98 gLCB83 I[99] 5.38 2.52 -43.65 -1012.66 -6321.41 -34.17 

 98 gLCB83 J[100] 5.38 2.52 -41.63 -1012.66 -4736.99 -99.34 

 99 gLCB83 I[100] 5.04 2.28 -50.22 -1012.66 -4736.99 -108.31 

 99 gLCB83 J[101] 5.04 2.28 -48.20 -1012.66 -2910.55 -189.52 

 100 gLCB83 I[101] 4.66 2.03 -54.69 -1012.66 -2910.55 -200.10 

 100 gLCB83 J[39] 4.66 2.03 -52.67 -1012.66 -874.83 -273.78 

 126 gLCB83 I[102] 1.38 -3.35 -12.11 874.83 -342.73 -162.01 

 126 gLCB83 J[103] 1.38 -3.35 -9.45 874.83 191.05 -139.27 

 127 gLCB83 I[103] 1.28 -2.37 -9.45 874.83 191.05 -158.78 

 127 gLCB83 J[104] 1.28 -2.37 -6.80 874.83 568.89 -108.32 

 128 gLCB83 I[104] 1.49 -2.57 -6.80 874.83 568.89 -132.63 

 128 gLCB83 J[105] 1.49 -2.57 -4.14 874.83 898.41 -119.44 

 129 gLCB83 I[105] 1.82 -3.51 -4.14 874.83 898.41 -138.12 

 129 gLCB83 J[106] 1.82 -3.51 -1.48 874.83 1030.13 -110.29 

 130 gLCB83 I[106] 2.17 -3.97 -1.48 874.83 1030.13 -127.38 

 130 gLCB83 J[1] 2.17 -3.97 1.17 874.83 1035.28 -250.97 

 131 gLCB83 I[107] -1.32 0.48 -2.67 -1012.66 -382.81 19.23 

 131 gLCB83 J[8] -1.32 0.48 -0.35 -1012.66 -313.29 -35.55 

 132 gLCB83 I[108] 15.51 -6.48 -12.41 1147.43 -162.28 -66.22 

 132 gLCB83 J[18] 15.51 -6.48 -10.09 1147.43 393.96 222.16 

 133 gLCB83 I[109] -3.56 1.85 34.03 1147.43 519.12 148.26 

 133 gLCB83 J[110] -3.56 1.85 36.29 1147.43 -689.17 90.16 

 134 gLCB83 I[110] -3.50 2.52 8.72 1147.43 -689.17 77.79 

 134 gLCB83 J[111] -3.50 2.52 10.98 1147.43 -1124.26 135.37 

 135 gLCB83 I[111] -3.43 3.00 -12.23 1147.43 -1124.26 125.58 

 135 gLCB83 J[112] -3.43 3.00 -9.97 1147.43 -658.73 231.34 

 136 gLCB83 I[112] -3.35 3.19 -36.62 1147.43 -658.73 226.28 

 136 gLCB83 J[47] -3.35 3.19 -34.36 1147.43 1012.66 401.21 

 137 gLCB83 I[113] -4.27 5.10 -3.80 -1035.28 -208.46 16.61 

 137 gLCB83 J[20] -4.27 5.10 -1.48 -1035.28 -119.60 -224.81 

 138 gLCB83 I[114] -5.49 -3.33 -23.64 -1035.28 -1427.78 -65.96 

 138 gLCB83 J[115] -5.49 -3.33 -21.71 -1035.28 185.53 -56.36 

 139 gLCB83 I[115] -5.18 -3.19 -19.53 -1035.28 185.53 -64.35 
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 139 gLCB83 J[116] -5.18 -3.19 -17.61 -1035.28 540.66 -38.88 

 140 gLCB83 I[116] -4.81 -2.94 -9.11 -1035.28 540.66 -48.67 

 140 gLCB83 J[37] -4.81 -2.94 -7.18 -1035.28 843.73 264.03 

 41 gLCB84 I[8] 2.38 -0.88 -32.40 -70.85 -5089.72 96.55 

 41 gLCB84 J[99] 2.38 -0.88 -30.38 -70.85 -3888.76 -13.76 

 42 gLCB84 I[19] -4.50 4.29 12.75 322.58 31.51 130.91 

 42 gLCB84 J[113] -4.50 4.29 15.07 322.58 -559.34 -56.36 

 43 gLCB84 I[20] -2.53 0.81 -31.38 322.58 -5154.07 21.61 

 43 gLCB84 J[114] -2.53 0.81 -29.46 322.58 -4243.24 -9.82 

 44 gLCB84 I[37] -1.40 0.22 -24.32 322.58 -335.98 -42.40 

 44 gLCB84 J[1] -1.40 0.22 -23.92 322.58 -152.19 -44.26 

 47 gLCB84 I[39] 0.18 -0.65 -7.10 -152.19 -70.85 91.55 

 47 gLCB84 J[102] 0.18 -0.65 -4.45 -152.19 216.27 91.78 

 50 gLCB84 I[19] 3.80 -4.76 15.51 -139.39 115.49 -183.18 

 50 gLCB84 J[108] 3.80 -4.76 17.83 -139.39 -625.43 24.82 

 51 gLCB84 I[18] 1.34 -1.24 16.14 -139.39 -5572.55 -64.77 

 51 gLCB84 J[109] 1.34 -1.24 18.40 -139.39 -5878.01 21.99 

 59 gLCB84 I[47] 1.04 -4.12 12.04 -70.85 30.51 -131.40 

 59 gLCB84 J[107] 1.04 -4.12 14.37 -70.85 -571.62 48.47 

 98 gLCB84 I[99] 2.14 -0.81 -37.34 -70.85 -3888.76 -11.57 

 98 gLCB84 J[100] 2.14 -0.81 -35.31 -70.85 -2531.47 13.48 

 99 gLCB84 I[100] 1.81 -0.73 -37.91 -70.85 -2531.47 17.05 

 99 gLCB84 J[101] 1.81 -0.73 -35.88 -70.85 -1171.95 46.71 

 100 gLCB84 I[101] 1.42 -0.59 -36.02 -70.85 -1171.95 51.75 

 100 gLCB84 J[39] 1.42 -0.59 -34.00 -70.85 152.19 75.56 

 126 gLCB84 I[102] 0.54 -0.10 -4.45 -152.19 216.27 101.78 

 126 gLCB84 J[103] 0.54 -0.10 -1.79 -152.19 368.32 -37.49 

 127 gLCB84 I[103] 0.79 0.90 -1.79 -152.19 368.32 -25.62 

 127 gLCB84 J[104] 0.79 0.90 0.87 -152.19 357.62 -112.93 

 128 gLCB84 I[104] 0.71 0.68 0.87 -152.19 357.62 -96.25 

 128 gLCB84 J[105] 0.71 0.68 3.52 -152.19 306.26 -19.35 

 129 gLCB84 I[105] 0.48 -0.31 3.52 -152.19 306.26 -8.31 

 129 gLCB84 J[106] 0.48 -0.31 6.18 -152.19 55.24 83.05 

 130 gLCB84 I[106] 0.23 -0.80 6.18 -152.19 55.24 92.49 

 130 gLCB84 J[1] 0.23 -0.80 8.83 -152.19 -322.58 30.45 

 131 gLCB84 I[107] 1.04 -3.15 -3.32 -70.85 -328.17 -1.67 
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 131 gLCB84 J[8] 1.04 -3.15 -1.00 -70.85 -236.26 151.92 

 132 gLCB84 I[108] 3.80 3.35 -5.57 -139.39 -340.83 -29.67 

 132 gLCB84 J[18] 3.80 3.35 -3.24 -139.39 -81.80 -172.59 

 133 gLCB84 I[109] 1.32 -1.30 -1.39 -139.39 -5878.01 32.38 

 133 gLCB84 J[110] 1.32 -1.30 0.86 -139.39 -5584.22 70.65 

 134 gLCB84 I[110] 1.29 -0.61 -26.14 -139.39 -5584.22 79.72 

 134 gLCB84 J[111] 1.29 -0.61 -23.88 -139.39 -4541.87 -55.12 

 135 gLCB84 I[111] 1.25 -0.11 -44.29 -139.39 -4541.87 -49.97 

 135 gLCB84 J[112] 1.25 -0.11 -42.03 -139.39 -2722.60 -136.70 

 136 gLCB84 I[112] 1.22 0.11 -63.74 -139.39 -2722.60 -135.49 

 136 gLCB84 J[47] 1.22 0.11 -61.48 -139.39 70.85 -151.89 

 137 gLCB84 I[113] -4.50 -0.85 -2.97 322.58 -289.65 7.06 

 137 gLCB84 J[20] -4.50 -0.85 -0.65 322.58 -231.10 55.80 

 138 gLCB84 I[114] -2.30 0.60 -34.84 322.58 -4243.24 -7.20 

 138 gLCB84 J[115] -2.30 0.60 -32.91 322.58 -2232.49 13.49 

 139 gLCB84 I[115] -1.99 0.45 -34.88 322.58 -2232.49 17.31 

 139 gLCB84 J[116] -1.99 0.45 -32.95 322.58 -1323.95 170.82 

 140 gLCB84 I[116] -1.63 0.32 -28.01 322.58 -1323.95 175.71 

 140 gLCB84 J[37] -1.63 0.32 -26.08 322.58 -335.98 -45.89 

 41 gLCB85 I[8] 3.05 -0.80 -27.41 242.57 -4084.00 119.52 

 41 gLCB85 J[99] 3.05 -0.80 -25.39 242.57 -3073.28 6.20 

 42 gLCB85 I[19] -7.55 4.55 14.66 643.46 30.76 141.32 

 42 gLCB85 J[113] -7.55 4.55 16.99 643.46 -643.83 -57.24 

 43 gLCB85 I[20] -3.20 0.73 -37.91 643.46 -6388.27 27.30 

 43 gLCB85 J[114] -3.20 0.73 -35.99 643.46 -5240.73 -1.27 

 44 gLCB85 I[37] -2.07 0.14 -29.98 643.46 -663.06 -54.90 

 44 gLCB85 J[1] -2.07 0.14 -29.58 643.46 -436.77 -56.16 

 47 gLCB85 I[39] 0.26 -1.32 -4.99 -436.77 242.57 48.90 

 47 gLCB85 J[102] 0.26 -1.32 -2.33 -436.77 423.97 82.51 

 50 gLCB85 I[19] 4.62 -5.03 15.87 -509.10 144.89 -186.09 

 50 gLCB85 J[108] 4.62 -5.03 18.19 -509.10 -611.76 33.45 

 51 gLCB85 I[18] 1.26 -1.71 18.10 -509.10 -5448.44 -88.41 

 51 gLCB85 J[109] 1.26 -1.71 20.36 -509.10 -5837.07 18.17 

 59 gLCB85 I[47] 2.99 -3.16 10.39 242.57 25.68 -98.27 

 59 gLCB85 J[107] 2.99 -3.16 12.71 242.57 -503.97 40.01 

 98 gLCB85 I[99] 2.80 -0.73 -32.45 242.57 -3073.28 4.02 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 98 gLCB85 J[100] 2.80 -0.73 -30.42 242.57 -1902.43 26.06 

 99 gLCB85 I[100] 2.47 -0.65 -33.23 242.57 -1902.43 22.48 

 99 gLCB85 J[101] 2.47 -0.65 -31.20 242.57 -721.23 49.13 

 100 gLCB85 I[101] 2.09 -0.51 -31.67 242.57 -721.23 44.09 

 100 gLCB85 J[39] 2.09 -0.51 -29.64 242.57 436.77 64.89 

 126 gLCB85 I[102] 0.62 -0.77 -2.33 -436.77 423.97 72.51 

 126 gLCB85 J[103] 0.62 -0.77 0.32 -436.77 470.31 -33.39 

 127 gLCB85 I[103] 0.87 0.23 0.32 -436.77 470.31 -45.26 

 127 gLCB85 J[104] 0.87 0.23 2.98 -436.77 353.89 -99.21 

 128 gLCB85 I[104] 0.78 0.01 2.98 -436.77 353.89 -115.89 

 128 gLCB85 J[105] 0.78 0.01 5.64 -436.77 196.81 -5.61 

 129 gLCB85 I[105] 0.56 -0.97 5.64 -436.77 196.81 -16.66 

 129 gLCB85 J[106] 0.56 -0.97 8.29 -436.77 -159.93 108.08 

 130 gLCB85 I[106] 0.31 -1.47 8.29 -436.77 -159.93 98.64 

 130 gLCB85 J[1] 0.31 -1.47 10.95 -436.77 -643.46 69.98 

 131 gLCB85 I[107] 2.99 -3.94 -4.78 242.57 -328.65 -6.68 

 131 gLCB85 J[8] 2.99 -3.94 -2.46 242.57 -172.95 181.59 

 132 gLCB85 I[108] 4.62 2.68 -5.48 -509.10 -317.41 -41.44 

 132 gLCB85 J[18] 4.62 2.68 -3.16 -509.10 -62.15 -155.10 

 133 gLCB85 I[109] 1.24 -1.76 0.51 -509.10 -5837.07 7.78 

 133 gLCB85 J[110] 1.24 -1.76 2.77 -509.10 -5624.13 65.87 

 134 gLCB85 I[110] 1.21 -1.08 -24.19 -509.10 -5624.13 56.80 

 134 gLCB85 J[111] 1.21 -1.08 -21.93 -509.10 -4664.82 -58.22 

 135 gLCB85 I[111] 1.17 -0.57 -42.18 -509.10 -4664.82 -63.37 

 135 gLCB85 J[112] 1.17 -0.57 -39.92 -509.10 -2935.25 -130.29 

 136 gLCB85 I[112] 1.14 -0.36 -61.37 -509.10 -2935.25 -131.51 

 136 gLCB85 J[47] 1.14 -0.36 -59.11 -509.10 -242.57 -128.10 

 137 gLCB85 I[113] -7.55 -1.27 -1.25 643.46 -294.69 2.73 

 137 gLCB85 J[20] -7.55 -1.27 1.07 643.46 -311.30 69.66 

 138 gLCB85 I[114] -2.97 0.52 -41.26 643.46 -5240.73 -3.88 

 138 gLCB85 J[115] -2.97 0.52 -39.33 643.46 -2997.30 19.67 

 139 gLCB85 I[115] -2.66 0.37 -41.08 643.46 -2997.30 15.85 

 139 gLCB85 J[116] -2.66 0.37 -39.15 643.46 -1864.05 172.22 

 140 gLCB85 I[116] -2.30 0.24 -33.88 643.46 -1864.05 167.33 

 140 gLCB85 J[37] -2.30 0.24 -31.96 643.46 -663.06 -51.41 

 41 gLCB86 I[8] 4.34 6.27 -11.08 -2496.09 -9286.69 -228.87 
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 41 gLCB86 J[99] 4.34 6.27 -9.05 -2496.09 -8993.66 -69.19 

 42 gLCB86 I[19] 10.18 -29.67 -16.06 -3101.77 -147.19 -953.27 

 42 gLCB86 J[113] 10.18 -29.67 -13.74 -3101.77 513.79 345.14 

 43 gLCB86 I[20] -4.28 -7.35 33.32 -3101.78 6937.77 -402.44 

 43 gLCB86 J[114] -4.28 -7.35 35.25 -3101.78 5673.32 -141.01 

 44 gLCB86 I[37] -3.92 -5.42 20.91 -3101.78 2624.36 601.23 

 44 gLCB86 J[1] -3.92 -5.42 21.31 -3101.78 2467.04 641.68 

 47 gLCB86 I[39] 2.64 -3.76 -26.61 2467.04 -2496.09 -530.04 

 47 gLCB86 J[102] 2.64 -3.76 -23.96 2467.04 -1232.82 -352.42 

 50 gLCB86 I[19] 22.06 29.95 -21.77 3183.38 -6.48 975.76 

 50 gLCB86 J[108] 22.06 29.95 -19.45 3183.38 919.83 -334.86 

 51 gLCB86 I[18] -8.63 7.03 67.33 3183.38 12487.34 568.90 

 51 gLCB86 J[109] -8.63 7.03 69.58 3183.38 9715.29 280.61 

 59 gLCB86 I[47] -4.60 22.07 25.92 -2496.08 267.02 690.48 

 59 gLCB86 J[107] -4.60 22.07 28.24 -2496.08 -927.36 -275.80 

 98 gLCB86 I[99] 4.26 5.85 -33.33 -2496.09 -8993.66 -60.18 

 98 gLCB86 J[100] 4.26 5.85 -31.30 -2496.09 -7794.54 -218.56 

 99 gLCB86 I[100] 4.15 5.30 -57.87 -2496.09 -7794.54 -207.67 

 99 gLCB86 J[101] 4.15 5.30 -55.85 -2496.09 -5645.61 -402.19 

 100 gLCB86 I[101] 4.02 4.63 -84.48 -2496.09 -5645.61 -390.62 

 100 gLCB86 J[39] 4.02 4.63 -82.45 -2496.09 -2467.04 -562.60 

 126 gLCB86 I[102] 1.73 -3.65 -23.96 2467.04 -1232.82 -335.54 

 126 gLCB86 J[103] 1.73 -3.65 -21.30 2467.04 -104.99 -196.94 

 127 gLCB86 I[103] 1.18 -3.39 -21.30 2467.04 -104.99 -179.50 

 127 gLCB86 J[104] 1.18 -3.39 -18.65 2467.04 893.41 -69.33 

 128 gLCB86 I[104] 1.69 -3.42 -18.65 2467.04 893.41 -50.45 

 128 gLCB86 J[105] 1.69 -3.42 -15.99 2467.04 1772.71 -257.04 

 129 gLCB86 I[105] 2.63 -3.64 -15.99 2467.04 1772.71 -239.84 

 129 gLCB86 J[106] 2.63 -3.64 -13.33 2467.04 2502.54 -441.77 

 130 gLCB86 I[106] 3.65 -3.72 -13.33 2467.04 2502.54 -425.04 

 130 gLCB86 J[1] 3.65 -3.72 -10.68 2467.04 3101.78 -669.40 

 131 gLCB86 I[107] -4.60 8.44 0.21 -2496.08 -314.26 59.75 

 131 gLCB86 J[8] -4.60 8.44 2.54 -2496.08 -364.03 -394.63 

 132 gLCB86 I[108] 22.06 -16.31 -16.13 3183.38 150.94 -46.25 

 132 gLCB86 J[18] 22.06 -16.31 -13.80 3183.38 821.24 671.22 

 133 gLCB86 I[109] -8.51 7.09 62.97 3183.38 9715.29 286.90 
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 133 gLCB86 J[110] -8.51 7.09 65.23 3183.38 7082.42 48.36 

 134 gLCB86 I[110] -8.36 7.28 51.55 3183.38 7082.42 57.07 

 134 gLCB86 J[111] -8.36 7.28 53.81 3183.38 4844.85 291.23 

 135 gLCB86 I[111] -8.17 7.38 37.35 3183.38 4844.85 301.21 

 135 gLCB86 J[112] -8.17 7.38 39.61 3183.38 3220.95 549.95 

 136 gLCB86 I[112] -7.99 7.39 18.16 3183.38 3220.95 557.31 

 136 gLCB86 J[47] -7.99 7.39 20.42 3183.38 2496.08 825.04 

 137 gLCB86 I[113] 10.18 13.43 -9.45 -3101.77 17.55 41.02 

 137 gLCB86 J[20] 10.18 13.43 -7.12 -3101.77 362.61 -597.73 

 138 gLCB86 I[114] -4.21 -7.02 32.37 -3101.78 5673.32 -134.28 

 138 gLCB86 J[115] -4.21 -7.02 34.29 -3101.78 4715.48 -146.29 

 139 gLCB86 I[115] -4.11 -6.53 29.03 -3101.78 4715.48 -137.56 

 139 gLCB86 J[116] -4.11 -6.53 30.96 -3101.78 3537.14 -322.21 

 140 gLCB86 I[116] -3.99 -5.88 24.29 -3101.78 3537.14 -311.86 

 140 gLCB86 J[37] -3.99 -5.88 26.21 -3101.78 2624.36 594.22 

 41 gLCB87 I[8] 5.60 6.09 -4.29 -2070.03 -7919.53 -225.22 

 41 gLCB87 J[99] 5.60 6.09 -2.27 -2070.03 -7885.12 -59.00 

 42 gLCB87 I[19] 5.97 -27.07 -13.46 -2665.57 -148.21 -861.99 

 42 gLCB87 J[113] 5.97 -27.07 -11.13 -2665.57 398.96 322.61 

 43 gLCB87 I[20] -5.55 -7.18 24.45 -2665.57 5260.20 -362.27 

 43 gLCB87 J[114] -5.55 -7.18 26.37 -2665.57 4317.49 -107.06 

 44 gLCB87 I[37] -5.18 -5.25 13.21 -2665.57 2179.74 550.87 

 44 gLCB87 J[1] -5.18 -5.25 13.60 -2665.57 2080.18 590.03 

 47 gLCB87 I[39] 2.47 -5.03 -23.74 2080.18 -2070.03 -628.30 

 47 gLCB87 J[102] 2.47 -5.03 -21.08 2080.18 -950.47 -387.41 

 50 gLCB87 I[19] 23.23 27.35 -21.28 2680.80 33.49 897.16 

 50 gLCB87 J[108] 23.23 27.35 -18.96 2680.80 938.39 -299.84 

 51 gLCB87 I[18] -8.46 5.97 69.99 2680.80 12655.90 507.28 

 51 gLCB87 J[109] -8.46 5.97 72.24 2680.80 9770.83 263.93 

 59 gLCB87 I[47] -1.78 23.32 23.66 -2070.02 260.47 737.83 

 59 gLCB87 J[107] -1.78 23.32 25.99 -2070.02 -835.40 -283.01 

 98 gLCB87 I[99] 5.52 5.68 -26.68 -2070.03 -7885.12 -68.02 

 98 gLCB87 J[100] 5.52 5.68 -24.66 -2070.03 -6939.44 -219.86 

 99 gLCB87 I[100] 5.41 5.13 -51.51 -2070.03 -6939.44 -230.75 

 99 gLCB87 J[101] 5.41 5.13 -49.49 -2070.03 -5032.91 -418.73 

 100 gLCB87 I[101] 5.29 4.46 -78.55 -2070.03 -5032.91 -430.30 
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 100 gLCB87 J[39] 5.29 4.46 -76.53 -2070.03 -2080.18 -595.74 

 126 gLCB87 I[102] 1.56 -4.92 -21.08 2080.18 -950.47 -404.29 

 126 gLCB87 J[103] 1.56 -4.92 -18.43 2080.18 33.65 -202.42 

 127 gLCB87 I[103] 1.01 -4.66 -18.43 2080.18 33.65 -219.86 

 127 gLCB87 J[104] 1.01 -4.66 -15.77 2080.18 888.33 -46.41 

 128 gLCB87 I[104] 1.52 -4.69 -15.77 2080.18 888.33 -65.29 

 128 gLCB87 J[105] 1.52 -4.69 -13.12 2080.18 1623.92 -208.61 

 129 gLCB87 I[105] 2.46 -4.90 -13.12 2080.18 1623.92 -225.81 

 129 gLCB87 J[106] 2.46 -4.90 -10.46 2080.18 2210.04 -364.48 

 130 gLCB87 I[106] 3.48 -4.99 -10.46 2080.18 2210.04 -381.21 

 130 gLCB87 J[1] 3.48 -4.99 -7.80 2080.18 2665.57 -562.31 

 131 gLCB87 I[107] -1.78 6.85 -1.77 -2070.02 -314.92 45.03 

 131 gLCB87 J[8] -1.78 6.85 0.56 -2070.02 -277.97 -339.78 

 132 gLCB87 I[108] 23.23 -15.83 -16.01 2680.80 182.77 -57.48 

 132 gLCB87 J[18] 23.23 -15.83 -13.69 2680.80 847.95 638.87 

 133 gLCB87 I[109] -8.34 6.03 65.56 2680.80 9770.83 257.64 

 133 gLCB87 J[110] -8.34 6.03 67.81 2680.80 7028.07 64.03 

 134 gLCB87 I[110] -8.18 6.22 54.21 2680.80 7028.07 55.32 

 134 gLCB87 J[111] -8.18 6.22 56.46 2680.80 4677.66 334.42 

 135 gLCB87 I[111] -8.00 6.32 40.22 2680.80 4677.66 324.44 

 135 gLCB87 J[112] -8.00 6.32 42.48 2680.80 2931.85 618.11 

 136 gLCB87 I[112] -7.82 6.34 21.39 2680.80 2931.85 610.75 

 136 gLCB87 J[47] -7.82 6.34 23.64 2680.80 2070.02 923.41 

 137 gLCB87 I[113] 5.97 11.18 -7.11 -2665.57 10.71 26.00 

 137 gLCB87 J[20] 5.97 11.18 -4.79 -2665.57 253.60 -513.96 

 138 gLCB87 I[114] -5.47 -6.85 23.64 -2665.57 4317.49 -113.80 

 138 gLCB87 J[115] -5.47 -6.85 25.57 -2665.57 3675.91 -132.03 

 139 gLCB87 I[115] -5.37 -6.35 20.61 -2665.57 3675.91 -140.76 

 139 gLCB87 J[116] -5.37 -6.35 22.53 -2665.57 2802.98 -331.63 

 140 gLCB87 I[116] -5.26 -5.71 16.30 -2665.57 2802.98 -341.98 

 140 gLCB87 J[37] -5.26 -5.71 18.23 -2665.57 2179.74 557.88 

 41 gLCB88 I[8] 2.31 5.72 23.97 -1904.29 -5423.58 -244.03 

 41 gLCB88 J[99] 2.31 5.72 25.99 -1904.29 -6453.92 -50.04 

 42 gLCB88 I[19] 13.30 -27.13 -18.21 -2571.76 -103.62 -867.86 

 42 gLCB88 J[113] 13.30 -27.13 -15.89 -2571.76 640.14 319.17 

 43 gLCB88 I[20] -2.18 -6.59 57.51 -2571.76 8043.83 -347.76 
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 43 gLCB88 J[114] -2.18 -6.59 59.43 -2571.76 6011.91 -112.17 

 44 gLCB88 I[37] -2.50 -4.65 5.19 -2571.76 2009.24 525.54 

 44 gLCB88 J[1] -2.50 -4.65 5.59 -2571.76 1968.05 560.34 

 47 gLCB88 I[39] 2.11 -2.78 -22.89 1968.05 -1904.29 -492.85 

 47 gLCB88 J[102] 2.11 -2.78 -20.24 1968.05 -826.07 -344.74 

 50 gLCB88 I[19] 18.44 27.63 -26.82 2554.67 -35.77 915.45 

 50 gLCB88 J[108] 18.44 27.63 -24.50 2554.67 1113.92 -293.21 

 51 gLCB88 I[18] -7.94 6.55 54.39 2554.67 13801.88 510.66 

 51 gLCB88 J[109] -7.94 6.55 56.65 2554.67 11320.85 222.27 

 59 gLCB88 I[47] 0.87 20.70 18.27 -1904.29 250.13 649.04 

 59 gLCB88 J[107] 0.87 20.70 20.59 -1904.29 -594.61 -257.01 

 98 gLCB88 I[99] 2.37 5.33 -3.79 -1904.29 -6453.92 -43.71 

 98 gLCB88 J[100] 2.37 5.33 -1.77 -1904.29 -6360.33 -189.77 

 99 gLCB88 I[100] 2.47 4.83 -38.36 -1904.29 -6360.33 -182.64 

 99 gLCB88 J[101] 2.47 4.83 -36.34 -1904.29 -4926.18 -361.40 

 100 gLCB88 I[101] 2.57 4.20 -78.53 -1904.29 -4926.18 -354.52 

 100 gLCB88 J[39] 2.57 4.20 -76.50 -1904.29 -1968.05 -511.23 

 126 gLCB88 I[102] 1.14 -2.99 -20.24 1968.05 -826.07 -336.16 

 126 gLCB88 J[103] 1.14 -2.99 -17.58 1968.05 118.38 -143.83 

 127 gLCB88 I[103] 0.55 -3.32 -17.58 1968.05 118.38 -135.81 

 127 gLCB88 J[104] 0.55 -3.32 -14.92 1968.05 949.31 4.18 

 128 gLCB88 I[104] 1.02 -3.23 -14.92 1968.05 949.31 10.76 

 128 gLCB88 J[105] 1.02 -3.23 -12.27 1968.05 1608.17 -204.10 

 129 gLCB88 I[105] 1.93 -2.87 -12.27 1968.05 1608.17 -195.82 

 129 gLCB88 J[106] 1.93 -2.87 -9.61 1968.05 2157.10 -414.75 

 130 gLCB88 I[106] 2.92 -2.66 -9.61 1968.05 2157.10 -405.97 

 130 gLCB88 J[1] 2.92 -2.66 -6.96 1968.05 2571.76 -575.88 

 131 gLCB88 I[107] 0.87 8.78 -2.25 -1904.29 -202.27 50.77 

 131 gLCB88 J[8] 0.87 8.78 0.07 -1904.29 -144.35 -412.88 

 132 gLCB88 I[108] 18.44 -15.46 -12.21 2554.67 309.70 -22.31 

 132 gLCB88 J[18] 18.44 -15.46 -9.89 2554.67 769.50 655.41 

 133 gLCB88 I[109] -7.83 6.63 57.94 2554.67 11320.85 221.80 

 133 gLCB88 J[110] -7.83 6.63 60.20 2554.67 8731.30 1.63 

 134 gLCB88 I[110] -7.69 6.41 59.15 2554.67 8731.30 3.91 

 134 gLCB88 J[111] -7.69 6.41 61.40 2554.67 6182.07 273.67 

 135 gLCB88 I[111] -7.51 6.22 53.99 2554.67 6182.07 279.16 
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 135 gLCB88 J[112] -7.51 6.22 56.25 2554.67 3857.27 534.61 

 136 gLCB88 I[112] -7.34 6.11 44.97 2554.67 3857.27 540.09 

 136 gLCB88 J[47] -7.34 6.11 47.23 2554.67 1904.28 772.68 

 137 gLCB88 I[113] 13.30 11.68 -8.40 -2571.76 115.29 30.32 

 137 gLCB88 J[20] 13.30 11.68 -6.07 -2571.76 428.65 -529.65 

 138 gLCB88 I[114] -2.25 -6.19 50.30 -2571.76 6011.91 -107.99 

 138 gLCB88 J[115] -2.25 -6.19 52.22 -2571.76 3931.74 -129.37 

 139 gLCB88 I[115] -2.33 -5.70 37.09 -2571.76 3931.74 -124.19 

 139 gLCB88 J[116] -2.33 -5.70 39.02 -2571.76 2653.02 -362.81 

 140 gLCB88 I[116] -2.44 -5.09 16.74 -2571.76 2653.02 -356.86 

 140 gLCB88 J[37] -2.44 -5.09 18.67 -2571.76 2009.24 521.61 

 41 gLCB89 I[8] 3.00 5.53 26.88 -1721.11 -4835.81 -253.62 

 41 gLCB89 J[99] 3.00 5.53 28.91 -1721.11 -5977.33 -52.51 

 42 gLCB89 I[19] 11.47 -25.10 -17.09 -2384.22 -104.06 -797.38 

 42 gLCB89 J[113] 11.47 -25.10 -14.77 -2384.22 590.78 300.85 

 43 gLCB89 I[20] -2.87 -6.40 53.69 -2384.22 7322.67 -317.36 

 43 gLCB89 J[114] -2.87 -6.40 55.62 -2384.22 5429.05 -88.54 

 44 gLCB89 I[37] -3.19 -4.47 1.88 -2384.22 1818.08 490.37 

 44 gLCB89 J[1] -3.19 -4.47 2.28 -2384.22 1801.73 523.77 

 47 gLCB89 I[39] 1.92 -3.47 -21.66 1801.73 -1721.11 -551.41 

 47 gLCB89 J[102] 1.92 -3.47 -19.00 1801.73 -704.68 -368.86 

 50 gLCB89 I[19] 18.96 25.60 -26.61 2338.60 -18.59 851.43 

 50 gLCB89 J[108] 18.96 25.60 -24.29 2338.60 1121.90 -268.72 

 51 gLCB89 I[18] -7.76 5.92 55.54 2338.60 13874.28 472.24 

 51 gLCB89 J[109] -7.76 5.92 57.79 2338.60 11344.68 210.45 

 59 gLCB89 I[47] 2.14 21.22 17.30 -1721.11 247.32 670.34 

 59 gLCB89 J[107] 2.14 21.22 19.62 -1721.11 -555.07 -258.37 

 98 gLCB89 I[99] 3.06 5.14 -0.93 -1721.11 -5977.33 -58.84 

 98 gLCB89 J[100] 3.06 5.14 1.09 -1721.11 -5992.70 -197.77 

 99 gLCB89 I[100] 3.16 4.64 -35.63 -1721.11 -5992.70 -204.90 

 99 gLCB89 J[101] 3.16 4.64 -33.60 -1721.11 -4662.77 -376.54 

 100 gLCB89 I[101] 3.26 4.01 -75.98 -1721.11 -4662.77 -383.43 

 100 gLCB89 J[39] 3.26 4.01 -73.95 -1721.11 -1801.73 -533.03 

 126 gLCB89 I[102] 0.96 -3.68 -19.00 1801.73 -704.68 -377.44 

 126 gLCB89 J[103] 0.96 -3.68 -16.34 1801.73 177.98 -150.67 

 127 gLCB89 I[103] 0.37 -4.01 -16.34 1801.73 177.98 -158.69 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 127 gLCB89 J[104] 0.37 -4.01 -13.69 1801.73 947.13 15.75 

 128 gLCB89 I[104] 0.83 -3.92 -13.69 1801.73 947.13 9.18 

 128 gLCB89 J[105] 0.83 -3.92 -11.03 1801.73 1544.20 -171.23 

 129 gLCB89 I[105] 1.74 -3.55 -11.03 1801.73 1544.20 -179.51 

 129 gLCB89 J[106] 1.74 -3.55 -8.38 1801.73 2031.35 -363.99 

 130 gLCB89 I[106] 2.74 -3.35 -8.38 1801.73 2031.35 -372.77 

 130 gLCB89 J[1] 2.74 -3.35 -5.72 1801.73 2384.22 -508.23 

 131 gLCB89 I[107] 2.14 7.89 -3.10 -1721.11 -202.56 41.24 

 131 gLCB89 J[8] 2.14 7.89 -0.78 -1721.11 -107.35 -383.42 

 132 gLCB89 I[108] 18.96 -14.69 -12.16 2338.60 323.38 -25.21 

 132 gLCB89 J[18] 18.96 -14.69 -9.84 2338.60 780.98 618.77 

 133 gLCB89 I[109] -7.65 6.00 59.05 2338.60 11344.68 210.91 

 133 gLCB89 J[110] -7.65 6.00 61.31 2338.60 8707.90 17.34 

 134 gLCB89 I[110] -7.50 5.78 60.29 2338.60 8707.90 15.06 

 134 gLCB89 J[111] -7.50 5.78 62.55 2338.60 6110.17 311.43 

 135 gLCB89 I[111] -7.33 5.59 55.22 2338.60 6110.17 305.94 

 135 gLCB89 J[112] -7.33 5.59 57.48 2338.60 3732.96 587.99 

 136 gLCB89 I[112] -7.15 5.49 46.36 2338.60 3732.96 582.52 

 136 gLCB89 J[47] -7.15 5.49 48.62 2338.60 1721.11 841.71 

 137 gLCB89 I[113] 11.47 10.02 -7.39 -2384.22 112.35 20.17 

 137 gLCB89 J[20] 11.47 10.02 -5.07 -2384.22 381.79 -467.34 

 138 gLCB89 I[114] -2.94 -6.01 46.55 -2384.22 5429.05 -92.72 

 138 gLCB89 J[115] -2.94 -6.01 48.47 -2384.22 3484.84 -120.87 

 139 gLCB89 I[115] -3.02 -5.51 33.47 -2384.22 3484.84 -126.06 

 139 gLCB89 J[116] -3.02 -5.51 35.39 -2384.22 2337.40 -371.45 

 140 gLCB89 I[116] -3.12 -4.90 13.31 -2384.22 2337.40 -377.40 

 140 gLCB89 J[37] -3.12 -4.90 15.23 -2384.22 1818.08 494.30 

 41 gLCB90 I[8] 4.67 2.66 -39.98 -1417.46 -8813.67 -46.37 

 41 gLCB90 J[99] 4.67 2.66 -37.95 -1417.46 -7374.65 -48.50 

 42 gLCB90 I[19] -0.31 -12.06 1.17 -1449.72 -74.64 -391.21 

 42 gLCB90 J[113] -0.31 -12.06 3.49 -1449.72 -156.71 136.80 

 43 gLCB90 I[20] -4.76 -3.32 -16.44 -1449.72 -528.60 -192.96 

 43 gLCB90 J[114] -4.76 -3.32 -14.52 -1449.72 -139.49 -77.26 

 44 gLCB90 I[37] -3.62 -2.75 3.37 -1449.72 1266.18 282.59 

 44 gLCB90 J[1] -3.62 -2.75 3.77 -1449.72 1242.39 302.89 

 47 gLCB90 I[39] 1.55 -2.91 -17.50 1242.39 -1417.46 -238.89 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 47 gLCB90 J[102] 1.55 -2.91 -14.84 1242.39 -611.00 -126.23 

 50 gLCB90 I[19] 14.43 11.82 1.13 1624.94 83.54 362.79 

 50 gLCB90 J[108] 14.43 11.82 3.45 1624.94 -12.76 -154.69 

 51 gLCB90 I[18] -3.57 2.58 47.30 1624.94 2091.10 244.04 

 51 gLCB90 J[109] -3.57 2.58 49.56 1624.94 466.27 168.50 

 59 gLCB90 I[47] -3.89 8.97 22.08 -1417.46 147.35 280.54 

 59 gLCB90 J[107] -3.89 8.97 24.41 -1417.46 -895.26 -112.60 

 98 gLCB90 I[99] 4.42 2.49 -49.97 -1417.46 -7374.65 -46.32 

 98 gLCB90 J[100] 4.42 2.49 -47.94 -1417.46 -5549.43 -110.52 

 99 gLCB90 I[100] 4.08 2.25 -56.26 -1417.46 -5549.43 -106.94 

 99 gLCB90 J[101] 4.08 2.25 -54.24 -1417.46 -3492.68 -187.19 

 100 gLCB90 I[101] 3.70 2.00 -60.32 -1417.46 -3492.68 -182.15 

 100 gLCB90 J[39] 3.70 2.00 -58.30 -1417.46 -1242.39 -254.87 

 126 gLCB90 I[102] 1.35 -2.39 -14.84 1242.39 -611.00 -116.23 

 126 gLCB90 J[103] 1.35 -2.39 -12.18 1242.39 59.33 -141.53 

 127 gLCB90 I[103] 1.25 -1.41 -12.18 1242.39 59.33 -129.65 

 127 gLCB90 J[104] 1.25 -1.41 -9.53 1242.39 573.71 -127.21 

 128 gLCB90 I[104] 1.46 -1.61 -9.53 1242.39 573.71 -110.53 

 128 gLCB90 J[105] 1.46 -1.61 -6.87 1242.39 1039.77 -145.37 

 129 gLCB90 I[105] 1.80 -2.55 -6.87 1242.39 1039.77 -134.32 

 129 gLCB90 J[106] 1.80 -2.55 -4.21 1242.39 1308.03 -154.52 

 130 gLCB90 I[106] 2.14 -3.01 -4.21 1242.39 1308.03 -145.08 

 130 gLCB90 J[1] 2.14 -3.01 -1.56 1242.39 1449.72 -316.71 

 131 gLCB90 I[107] -3.89 1.65 -0.79 -1417.46 -382.19 27.87 

 131 gLCB90 J[8] -3.89 1.65 1.54 -1417.46 -395.06 -77.86 

 132 gLCB90 I[108] 14.43 -6.00 -12.53 1624.94 -192.52 -52.34 

 132 gLCB90 J[18] 14.43 -6.00 -10.20 1624.94 368.58 215.02 

 133 gLCB90 I[109] -3.53 2.57 31.58 1624.94 466.27 178.88 

 133 gLCB90 J[110] -3.53 2.57 33.84 1624.94 -637.60 90.23 

 134 gLCB90 I[110] -3.47 3.24 6.20 1624.94 -637.60 99.30 

 134 gLCB90 J[111] -3.47 3.24 8.45 1624.94 -965.44 126.34 

 135 gLCB90 I[111] -3.40 3.72 -14.96 1624.94 -965.44 131.49 

 135 gLCB90 J[112] -3.40 3.72 -12.70 1624.94 -384.07 206.70 

 136 gLCB90 I[112] -3.33 3.91 -39.68 1624.94 -384.07 207.92 

 136 gLCB90 J[47] -3.33 3.91 -37.42 1624.94 1417.46 352.31 

 137 gLCB90 I[113] -0.31 6.10 -6.02 -1449.72 -201.96 24.72 
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 137 gLCB90 J[20] -0.31 6.10 -3.70 -1449.72 -16.02 -260.58 

 138 gLCB90 I[114] -4.53 -3.31 -15.35 -1449.72 -139.49 -74.64 

 138 gLCB90 J[115] -4.53 -3.31 -13.42 -1449.72 1173.31 -65.95 

 139 gLCB90 I[115] -4.22 -3.16 -11.53 -1449.72 1173.31 -62.13 

 139 gLCB90 J[116] -4.22 -3.16 -9.60 -1449.72 1238.22 -37.58 

 140 gLCB90 I[116] -3.85 -2.91 -1.52 -1449.72 1238.22 -32.68 

 140 gLCB90 J[37] -3.85 -2.91 0.41 -1449.72 1266.18 279.10 

 41 gLCB91 I[8] 5.34 2.74 -34.99 -1104.04 -7807.95 -23.40 

 41 gLCB91 J[99] 5.34 2.74 -32.96 -1104.04 -6559.18 -28.54 

 42 gLCB91 I[19] -3.36 -11.80 3.08 -1128.84 -75.40 -380.80 

 42 gLCB91 J[113] -3.36 -11.80 5.41 -1128.84 -241.19 135.92 

 43 gLCB91 I[20] -5.43 -3.40 -22.97 -1128.84 -1762.80 -187.27 

 43 gLCB91 J[114] -5.43 -3.40 -21.05 -1128.84 -1136.98 -68.71 

 44 gLCB91 I[37] -4.29 -2.82 -2.30 -1128.84 939.10 270.09 

 44 gLCB91 J[1] -4.29 -2.82 -1.90 -1128.84 957.81 290.99 

 47 gLCB91 I[39] 1.63 -3.58 -15.38 957.81 -1104.04 -281.53 

 47 gLCB91 J[102] 1.63 -3.58 -12.73 957.81 -403.29 -135.50 

 50 gLCB91 I[19] 15.26 11.55 1.49 1255.23 112.95 359.89 

 50 gLCB91 J[108] 15.26 11.55 3.81 1255.23 0.90 -146.06 

 51 gLCB91 I[18] -3.65 2.12 49.26 1255.23 2215.21 220.40 

 51 gLCB91 J[109] -3.65 2.12 51.51 1255.23 507.21 164.67 

 59 gLCB91 I[47] -1.93 9.93 20.43 -1104.04 142.53 313.67 

 59 gLCB91 J[107] -1.93 9.93 22.75 -1104.04 -827.61 -121.06 

 98 gLCB91 I[99] 5.09 2.57 -45.08 -1104.04 -6559.18 -30.72 

 98 gLCB91 J[100] 5.09 2.57 -43.05 -1104.04 -4920.40 -97.94 

 99 gLCB91 I[100] 4.75 2.33 -51.59 -1104.04 -4920.40 -101.51 

 99 gLCB91 J[101] 4.75 2.33 -49.56 -1104.04 -3041.96 -184.77 

 100 gLCB91 I[101] 4.36 2.08 -55.96 -1104.04 -3041.96 -189.81 

 100 gLCB91 J[39] 4.36 2.08 -53.94 -1104.04 -957.81 -265.54 

 126 gLCB91 I[102] 1.43 -3.05 -12.73 957.81 -403.29 -145.50 

 126 gLCB91 J[103] 1.43 -3.05 -10.07 957.81 161.32 -137.42 

 127 gLCB91 I[103] 1.33 -2.08 -10.07 957.81 161.32 -149.30 

 127 gLCB91 J[104] 1.33 -2.08 -7.41 957.81 569.98 -113.49 

 128 gLCB91 I[104] 1.54 -2.28 -7.41 957.81 569.98 -130.17 

 128 gLCB91 J[105] 1.54 -2.28 -4.76 957.81 930.32 -131.63 

 129 gLCB91 I[105] 1.87 -3.22 -4.76 957.81 930.32 -142.67 
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 129 gLCB91 J[106] 1.87 -3.22 -2.10 957.81 1092.86 -129.49 

 130 gLCB91 I[106] 2.22 -3.68 -2.10 957.81 1092.86 -138.93 

 130 gLCB91 J[1] 2.22 -3.68 0.56 957.81 1128.84 -277.18 

 131 gLCB91 I[107] -1.93 0.86 -2.25 -1104.04 -382.67 22.87 

 131 gLCB91 J[8] -1.93 0.86 0.08 -1104.04 -331.75 -48.19 

 132 gLCB91 I[108] 15.26 -6.67 -12.44 1255.23 -169.10 -64.10 

 132 gLCB91 J[18] 15.26 -6.67 -10.12 1255.23 388.23 232.51 

 133 gLCB91 I[109] -3.61 2.10 33.48 1255.23 507.21 154.29 

 133 gLCB91 J[110] -3.61 2.10 35.74 1255.23 -677.51 85.45 

 134 gLCB91 I[110] -3.55 2.78 8.15 1255.23 -677.51 76.38 

 134 gLCB91 J[111] -3.55 2.78 10.41 1255.23 -1088.39 123.23 

 135 gLCB91 I[111] -3.48 3.25 -12.85 1255.23 -1088.39 118.08 

 135 gLCB91 J[112] -3.48 3.25 -10.59 1255.23 -596.72 213.11 

 136 gLCB91 I[112] -3.40 3.44 -37.31 1255.23 -596.72 211.90 

 136 gLCB91 J[47] -3.40 3.44 -35.05 1255.23 1104.04 376.10 

 137 gLCB91 I[113] -3.36 5.68 -4.31 -1128.84 -207.00 20.39 

 137 gLCB91 J[20] -3.36 5.68 -1.98 -1128.84 -96.22 -246.72 

 138 gLCB91 I[114] -5.20 -3.39 -21.77 -1128.84 -1136.98 -71.33 

 138 gLCB91 J[115] -5.20 -3.39 -19.84 -1128.84 408.50 -59.77 

 139 gLCB91 I[115] -4.88 -3.24 -17.73 -1128.84 408.50 -63.59 

 139 gLCB91 J[116] -4.88 -3.24 -15.80 -1128.84 698.12 -36.18 

 140 gLCB91 I[116] -4.52 -2.99 -7.39 -1128.84 698.12 -41.07 

 140 gLCB91 J[37] -4.52 -2.99 -5.47 -1128.84 939.10 273.58 

 41 gLCB92 I[8] 2.09 -0.83 -33.86 -162.23 -5382.96 97.45 

 41 gLCB92 J[99] 2.09 -0.83 -31.83 -162.23 -4126.53 -14.91 

 42 gLCB92 I[19] -3.60 3.60 12.19 229.02 31.73 106.65 

 42 gLCB92 J[113] -3.60 3.60 14.52 229.02 -534.71 -50.23 

 43 gLCB92 I[20] -2.24 0.76 -29.48 229.02 -4794.26 11.03 

 43 gLCB92 J[114] -2.24 0.76 -27.55 229.02 -3952.44 -18.45 

 44 gLCB92 I[37] -1.11 0.17 -22.66 229.02 -240.61 -29.57 

 44 gLCB92 J[1] -1.11 0.17 -22.27 229.02 -69.21 -31.03 

 47 gLCB92 I[39] 0.23 -0.36 -7.72 -69.21 -162.23 115.07 

 47 gLCB92 J[102] 0.23 -0.36 -5.06 -69.21 155.71 100.65 

 50 gLCB92 I[19] 3.54 -4.07 15.40 -31.59 106.92 -161.79 

 50 gLCB92 J[108] 3.54 -4.07 17.73 -31.59 -629.41 15.89 

 51 gLCB92 I[18] 1.29 -0.99 15.57 -31.59 -5608.69 -49.77 
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 51 gLCB92 J[109] 1.29 -0.99 17.83 -31.59 -5889.92 26.27 

 59 gLCB92 I[47] 0.43 -4.38 12.53 -162.23 31.91 -141.70 

 59 gLCB92 J[107] 0.43 -4.38 14.85 -162.23 -591.34 49.75 

 98 gLCB92 I[99] 1.84 -0.75 -38.76 -162.23 -4126.53 -8.13 

 98 gLCB92 J[100] 1.84 -0.75 -36.74 -162.23 -2714.88 14.87 

 99 gLCB92 I[100] 1.51 -0.68 -39.27 -162.23 -2714.88 23.85 

 99 gLCB92 J[101] 1.51 -0.68 -37.25 -162.23 -1303.37 51.46 

 100 gLCB92 I[101] 1.13 -0.54 -37.29 -162.23 -1303.37 62.04 

 100 gLCB92 J[39] 1.13 -0.54 -35.27 -162.23 69.21 83.80 

 126 gLCB92 I[102] 0.60 0.19 -5.06 -69.21 155.71 118.29 

 126 gLCB92 J[103] 0.60 0.19 -2.41 -69.21 338.58 -35.64 

 127 gLCB92 I[103] 0.84 1.19 -2.41 -69.21 338.58 -16.13 

 127 gLCB92 J[104] 0.84 1.19 0.25 -69.21 358.71 -118.10 

 128 gLCB92 I[104] 0.76 0.97 0.25 -69.21 358.71 -93.79 

 128 gLCB92 J[105] 0.76 0.97 2.91 -69.21 338.17 -31.54 

 129 gLCB92 I[105] 0.54 -0.01 2.91 -69.21 338.17 -12.86 

 129 gLCB92 J[106] 0.54 -0.01 5.56 -69.21 117.97 63.84 

 130 gLCB92 I[106] 0.28 -0.51 5.56 -69.21 117.97 80.94 

 130 gLCB92 J[1] 0.28 -0.51 8.22 -69.21 -229.02 4.24 

 131 gLCB92 I[107] 0.43 -2.78 -2.90 -162.23 -328.03 1.97 

 131 gLCB92 J[8] 0.43 -2.78 -0.57 -162.23 -254.72 139.28 

 132 gLCB92 I[108] 3.54 3.16 -5.59 -31.59 -347.65 -27.55 

 132 gLCB92 J[18] 3.54 3.16 -3.27 -31.59 -87.53 -162.24 

 133 gLCB92 I[109] 1.27 -1.04 -1.95 -31.59 -5889.92 38.40 

 133 gLCB92 J[110] 1.27 -1.04 0.31 -31.59 -5572.56 65.94 

 134 gLCB92 I[110] 1.23 -0.36 -26.71 -31.59 -5572.56 78.31 

 134 gLCB92 J[111] 1.23 -0.36 -24.45 -31.59 -4506.01 -67.26 

 135 gLCB92 I[111] 1.20 0.14 -44.91 -31.59 -4506.01 -57.47 

 135 gLCB92 J[112] 1.20 0.14 -42.65 -31.59 -2660.58 -154.93 

 136 gLCB92 I[112] 1.16 0.36 -64.43 -31.59 -2660.58 -149.87 

 136 gLCB92 J[47] 1.16 0.36 -62.17 -31.59 162.23 -177.00 

 137 gLCB92 I[113] -3.60 -0.26 -3.47 229.02 -288.19 10.84 

 137 gLCB92 J[20] -3.60 -0.26 -1.15 229.02 -207.72 33.89 

 138 gLCB92 I[114] -2.00 0.55 -32.97 229.02 -3952.44 -12.56 

 138 gLCB92 J[115] -2.00 0.55 -31.04 229.02 -2009.52 10.08 

 139 gLCB92 I[115] -1.70 0.39 -33.07 229.02 -2009.52 18.07 
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 139 gLCB92 J[116] -1.70 0.39 -31.15 229.02 -1166.49 173.53 

 140 gLCB92 I[116] -1.34 0.27 -26.29 229.02 -1166.49 183.31 

 140 gLCB92 J[37] -1.34 0.27 -24.37 229.02 -240.61 -36.34 

 41 gLCB93 I[8] 3.34 -0.85 -25.96 333.96 -3790.76 118.63 

 41 gLCB93 J[99] 3.34 -0.85 -23.93 333.96 -2835.51 7.36 

 42 gLCB93 I[19] -8.46 5.24 15.22 737.02 30.54 165.58 

 42 gLCB93 J[113] -8.46 5.24 17.54 737.02 -668.45 -63.36 

 43 gLCB93 I[20] -3.49 0.79 -39.82 737.02 -6748.08 37.89 

 43 gLCB93 J[114] -3.49 0.79 -37.89 737.02 -5531.54 7.37 

 44 gLCB93 I[37] -2.36 0.20 -31.63 737.02 -758.43 -67.73 

 44 gLCB93 J[1] -2.36 0.20 -31.24 737.02 -519.75 -69.40 

 47 gLCB93 I[39] 0.21 -1.61 -4.37 -519.75 333.96 25.38 

 47 gLCB93 J[102] 0.21 -1.61 -1.72 -519.75 484.53 73.65 

 50 gLCB93 I[19] 4.88 -5.72 15.97 -616.89 153.46 -207.48 

 50 gLCB93 J[108] 4.88 -5.72 18.30 -616.89 -607.78 42.38 

 51 gLCB93 I[18] 1.32 -1.96 18.67 -616.89 -5412.30 -103.42 

 51 gLCB93 J[109] 1.32 -1.96 20.93 -616.89 -5825.16 13.89 

 59 gLCB93 I[47] 3.61 -2.90 9.91 333.96 24.28 -87.98 

 59 gLCB93 J[107] 3.61 -2.90 12.23 333.96 -484.25 38.72 

 98 gLCB93 I[99] 3.10 -0.78 -31.02 333.96 -2835.51 0.57 

 98 gLCB93 J[100] 3.10 -0.78 -29.00 333.96 -1719.02 24.66 

 99 gLCB93 I[100] 2.77 -0.71 -31.87 333.96 -1719.02 15.68 

 99 gLCB93 J[101] 2.77 -0.71 -29.84 333.96 -589.82 44.38 

 100 gLCB93 I[101] 2.39 -0.57 -30.40 333.96 -589.82 33.80 

 100 gLCB93 J[39] 2.39 -0.57 -28.37 333.96 519.75 56.65 

 126 gLCB93 I[102] 0.57 -1.06 -1.72 -519.75 484.53 56.00 

 126 gLCB93 J[103] 0.57 -1.06 0.94 -519.75 500.04 -35.24 

 127 gLCB93 I[103] 0.81 -0.06 0.94 -519.75 500.04 -54.75 

 127 gLCB93 J[104] 0.81 -0.06 3.60 -519.75 352.80 -94.03 

 128 gLCB93 I[104] 0.73 -0.29 3.60 -519.75 352.80 -118.35 

 128 gLCB93 J[105] 0.73 -0.29 6.25 -519.75 164.90 6.58 

 129 gLCB93 I[105] 0.51 -1.27 6.25 -519.75 164.90 -12.11 

 129 gLCB93 J[106] 0.51 -1.27 8.91 -519.75 -222.66 127.29 

 130 gLCB93 I[106] 0.25 -1.76 8.91 -519.75 -222.66 110.20 

 130 gLCB93 J[1] 0.25 -1.76 11.57 -519.75 -737.02 96.19 

 131 gLCB93 I[107] 3.61 -4.31 -5.21 333.96 -328.80 -10.31 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 131 gLCB93 J[8] 3.61 -4.31 -2.88 333.96 -154.49 194.24 

 132 gLCB93 I[108] 4.88 2.87 -5.45 -616.89 -310.59 -43.55 

 132 gLCB93 J[18] 4.88 2.87 -3.13 -616.89 -56.42 -165.45 

 133 gLCB93 I[109] 1.29 -2.02 1.06 -616.89 -5825.16 1.76 

 133 gLCB93 J[110] 1.29 -2.02 3.32 -616.89 -5635.79 70.58 

 134 gLCB93 I[110] 1.26 -1.33 -23.62 -616.89 -5635.79 58.21 

 134 gLCB93 J[111] 1.26 -1.33 -21.36 -616.89 -4700.69 -46.08 

 135 gLCB93 I[111] 1.23 -0.83 -41.56 -616.89 -4700.69 -55.87 

 135 gLCB93 J[112] 1.23 -0.83 -39.31 -616.89 -2997.26 -112.06 

 136 gLCB93 I[112] 1.19 -0.61 -60.67 -616.89 -2997.26 -117.13 

 136 gLCB93 J[47] 1.19 -0.61 -58.42 -616.89 -333.96 -102.99 

 137 gLCB93 I[113] -8.46 -1.85 -0.75 737.02 -296.15 -1.04 

 137 gLCB93 J[20] -8.46 -1.85 1.57 737.02 -334.68 91.57 

 138 gLCB93 I[114] -3.26 0.58 -43.13 737.02 -5531.54 1.48 

 138 gLCB93 J[115] -3.26 0.58 -41.20 737.02 -3220.27 23.08 

 139 gLCB93 I[115] -2.95 0.42 -42.89 737.02 -3220.27 15.09 

 139 gLCB93 J[116] -2.95 0.42 -40.96 737.02 -2021.52 169.51 

 140 gLCB93 I[116] -2.59 0.30 -35.60 737.02 -2021.52 159.73 

 140 gLCB93 J[37] -2.59 0.30 -33.67 737.02 -758.43 -60.96 

 41 gLCB94 I[8] 4.62 6.27 -9.14 -2374.65 -8897.00 -222.25 

 41 gLCB94 J[99] 4.62 6.27 -7.12 -2374.65 -8677.69 -62.86 

 42 gLCB94 I[19] 8.99 -29.38 -15.32 -2977.44 -147.48 -942.87 

 42 gLCB94 J[113] 8.99 -29.38 -12.99 -2977.44 481.06 343.04 

 43 gLCB94 I[20] -4.57 -7.36 30.79 -2977.44 6459.57 -397.55 

 43 gLCB94 J[114] -4.57 -7.36 32.72 -2977.44 5286.83 -135.86 

 44 gLCB94 I[37] -4.21 -5.43 18.71 -2977.44 2497.63 593.63 

 44 gLCB94 J[1] -4.21 -5.43 19.11 -2977.44 2356.77 634.14 

 47 gLCB94 I[39] 2.65 -4.05 -25.80 2356.77 -2374.65 -549.89 

 47 gLCB94 J[102] 2.65 -4.05 -23.14 2356.77 -1152.34 -357.86 

 50 gLCB94 I[19] 22.38 29.66 -21.63 3040.13 4.91 968.47 

 50 gLCB94 J[108] 22.38 29.66 -19.31 3040.13 925.12 -329.59 

 51 gLCB94 I[18] -8.64 6.81 68.08 3040.13 12535.41 557.30 

 51 gLCB94 J[109] -8.64 6.81 70.34 3040.13 9731.15 278.18 

 59 gLCB94 I[47] -3.83 22.44 25.27 -2374.64 265.15 703.51 

 59 gLCB94 J[107] -3.83 22.44 27.60 -2374.64 -901.15 -278.73 

 98 gLCB94 I[99] 4.54 5.86 -31.44 -2374.65 -8677.69 -56.53 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 98 gLCB94 J[100] 4.54 5.86 -29.41 -2374.65 -7550.80 -215.21 

 99 gLCB94 I[100] 4.43 5.31 -56.06 -2374.65 -7550.80 -208.08 

 99 gLCB94 J[101] 4.43 5.31 -54.03 -2374.65 -5470.97 -402.89 

 100 gLCB94 I[101] 4.31 4.64 -82.79 -2374.65 -5470.97 -396.01 

 100 gLCB94 J[39] 4.31 4.64 -80.76 -2374.65 -2356.77 -568.27 

 126 gLCB94 I[102] 1.74 -3.94 -23.14 2356.77 -1152.34 -349.27 

 126 gLCB94 J[103] 1.74 -3.94 -20.48 2356.77 -65.47 -196.26 

 127 gLCB94 I[103] 1.19 -3.68 -20.48 2356.77 -65.47 -188.24 

 127 gLCB94 J[104] 1.19 -3.68 -17.83 2356.77 891.96 -63.66 

 128 gLCB94 I[104] 1.69 -3.71 -17.83 2356.77 891.96 -57.08 

 128 gLCB94 J[105] 1.69 -3.71 -15.17 2356.77 1730.30 -249.26 

 129 gLCB94 I[105] 2.64 -3.92 -15.17 2356.77 1730.30 -240.98 

 129 gLCB94 J[106] 2.64 -3.92 -12.51 2356.77 2419.17 -428.50 

 130 gLCB94 I[106] 3.66 -4.01 -12.51 2356.77 2419.17 -419.72 

 130 gLCB94 J[1] 3.66 -4.01 -9.86 2356.77 2977.44 -649.68 

 131 gLCB94 I[107] -3.83 8.09 -0.35 -2374.64 -314.44 57.15 

 131 gLCB94 J[8] -3.83 8.09 1.97 -2374.64 -339.50 -381.94 

 132 gLCB94 I[108] 22.38 -16.46 -16.10 3040.13 160.01 -50.42 

 132 gLCB94 J[18] 22.38 -16.46 -13.77 3040.13 828.86 673.36 

 133 gLCB94 I[109] -8.52 6.87 63.71 3040.13 9731.15 277.72 

 133 gLCB94 J[110] -8.52 6.87 65.97 3040.13 7066.95 48.34 

 134 gLCB94 I[110] -8.36 7.06 52.31 3040.13 7066.95 50.61 

 134 gLCB94 J[111] -8.36 7.06 54.57 3040.13 4797.21 293.94 

 135 gLCB94 I[111] -8.18 7.16 38.17 3040.13 4797.21 299.44 

 135 gLCB94 J[112] -8.18 7.16 40.42 3040.13 3138.55 557.34 

 136 gLCB94 I[112] -7.99 7.18 19.08 3040.13 3138.55 562.82 

 136 gLCB94 J[47] -7.99 7.18 21.34 3040.13 2374.64 839.71 

 137 gLCB94 I[113] 8.99 13.13 -8.78 -2977.44 15.60 38.59 

 137 gLCB94 J[20] 8.99 13.13 -6.46 -2977.44 331.54 -587.00 

 138 gLCB94 I[114] -4.50 -7.03 29.88 -2977.44 5286.83 -131.68 

 138 gLCB94 J[115] -4.50 -7.03 31.80 -2977.44 4419.15 -143.41 

 139 gLCB94 I[115] -4.40 -6.53 26.63 -2977.44 4419.15 -138.22 

 139 gLCB94 J[116] -4.40 -6.53 28.56 -2977.44 3327.87 -322.60 

 140 gLCB94 I[116] -4.28 -5.89 22.01 -2977.44 3327.87 -316.65 

 140 gLCB94 J[37] -4.28 -5.89 23.94 -2977.44 2497.63 589.70 

 41 gLCB95 I[8] 5.31 6.09 -6.23 -2191.47 -8309.22 -231.84 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 41 gLCB95 J[99] 5.31 6.09 -4.20 -2191.47 -8201.10 -65.34 

 42 gLCB95 I[19] 7.16 -27.35 -14.20 -2789.90 -147.92 -872.39 

 42 gLCB95 J[113] 7.16 -27.35 -11.88 -2789.90 431.70 324.71 

 43 gLCB95 I[20] -5.26 -7.17 26.98 -2789.90 5738.40 -367.15 

 43 gLCB95 J[114] -5.26 -7.17 28.90 -2789.90 4703.97 -112.22 

 44 gLCB95 I[37] -4.90 -5.24 15.40 -2789.90 2306.47 558.46 

 44 gLCB95 J[1] -4.90 -5.24 15.80 -2789.90 2190.45 597.57 

 47 gLCB95 I[39] 2.46 -4.74 -24.56 2190.45 -2191.47 -608.45 

 47 gLCB95 J[102] 2.46 -4.74 -21.90 2190.45 -1030.95 -381.97 

 50 gLCB95 I[19] 22.91 27.64 -21.42 2824.06 22.10 904.45 

 50 gLCB95 J[108] 22.91 27.64 -19.10 2824.06 933.10 -305.10 

 51 gLCB95 I[18] -8.45 6.19 69.23 2824.06 12607.82 518.88 

 51 gLCB95 J[109] -8.45 6.19 71.49 2824.06 9754.97 266.36 

 59 gLCB95 I[47] -2.55 22.96 24.31 -2191.47 262.33 724.80 

 59 gLCB95 J[107] -2.55 22.96 26.63 -2191.47 -861.61 -280.09 

 98 gLCB95 I[99] 5.23 5.67 -28.58 -2191.47 -8201.10 -71.66 

 98 gLCB95 J[100] 5.23 5.67 -26.55 -2191.47 -7183.17 -223.22 

 99 gLCB95 I[100] 5.12 5.12 -53.33 -2191.47 -7183.17 -230.34 

 99 gLCB95 J[101] 5.12 5.12 -51.30 -2191.47 -5207.55 -418.03 

 100 gLCB95 I[101] 5.00 4.45 -80.24 -2191.47 -5207.55 -424.92 

 100 gLCB95 J[39] 5.00 4.45 -78.22 -2191.47 -2190.45 -590.06 

 126 gLCB95 I[102] 1.55 -4.63 -21.90 2190.45 -1030.95 -390.56 

 126 gLCB95 J[103] 1.55 -4.63 -19.25 2190.45 -5.87 -203.10 

 127 gLCB95 I[103] 1.00 -4.37 -19.25 2190.45 -5.87 -211.12 

 127 gLCB95 J[104] 1.00 -4.37 -16.59 2190.45 889.78 -52.08 

 128 gLCB95 I[104] 1.51 -4.40 -16.59 2190.45 889.78 -58.66 

 128 gLCB95 J[105] 1.51 -4.40 -13.93 2190.45 1666.33 -216.39 

 129 gLCB95 I[105] 2.45 -4.61 -13.93 2190.45 1666.33 -224.67 

 129 gLCB95 J[106] 2.45 -4.61 -11.28 2190.45 2293.41 -377.75 

 130 gLCB95 I[106] 3.47 -4.70 -11.28 2190.45 2293.41 -386.52 

 130 gLCB95 J[1] 3.47 -4.70 -8.62 2190.45 2789.90 -582.03 

 131 gLCB95 I[107] -2.55 7.20 -1.20 -2191.47 -314.73 47.63 

 131 gLCB95 J[8] -2.55 7.20 1.12 -2191.47 -302.50 -352.48 

 132 gLCB95 I[108] 22.91 -15.69 -16.05 2824.06 173.69 -53.32 

 132 gLCB95 J[18] 22.91 -15.69 -13.72 2824.06 840.34 636.72 

 133 gLCB95 I[109] -8.33 6.24 64.82 2824.06 9754.97 266.83 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 133 gLCB95 J[110] -8.33 6.24 67.08 2824.06 7043.55 64.05 

 134 gLCB95 I[110] -8.18 6.43 53.45 2824.06 7043.55 61.77 

 134 gLCB95 J[111] -8.18 6.43 55.71 2824.06 4725.30 331.71 

 135 gLCB95 I[111] -7.99 6.54 39.40 2824.06 4725.30 326.21 

 135 gLCB95 J[112] -7.99 6.54 41.66 2824.06 3014.24 610.72 

 136 gLCB95 I[112] -7.81 6.55 20.47 2824.06 3014.24 605.24 

 136 gLCB95 J[47] -7.81 6.55 22.72 2824.06 2191.46 908.74 

 137 gLCB95 I[113] 7.16 11.48 -7.78 -2789.90 12.66 28.43 

 137 gLCB95 J[20] 7.16 11.48 -5.45 -2789.90 284.67 -524.69 

 138 gLCB95 I[114] -5.18 -6.84 26.13 -2789.90 4703.97 -116.40 

 138 gLCB95 J[115] -5.18 -6.84 28.05 -2789.90 3972.25 -134.91 

 139 gLCB95 I[115] -5.09 -6.35 23.01 -2789.90 3972.25 -140.09 

 139 gLCB95 J[116] -5.09 -6.35 24.94 -2789.90 3012.25 -331.24 

 140 gLCB95 I[116] -4.97 -5.70 18.58 -2789.90 3012.25 -337.19 

 140 gLCB95 J[37] -4.97 -5.70 20.50 -2789.90 2306.47 562.40 

 41 gLCB96 I[8] 2.02 5.71 22.03 -2025.73 -5813.27 -250.65 

 41 gLCB96 J[99] 2.02 5.71 24.06 -2025.73 -6769.89 -56.37 

 42 gLCB96 I[19] 14.49 -27.42 -18.95 -2696.09 -103.33 -878.26 

 42 gLCB96 J[113] 14.49 -27.42 -16.63 -2696.09 672.88 321.27 

 43 gLCB96 I[20] -1.89 -6.58 60.04 -2696.09 8522.04 -352.64 

 43 gLCB96 J[114] -1.89 -6.58 61.96 -2696.09 6398.39 -117.33 

 44 gLCB96 I[37] -2.21 -4.64 7.38 -2696.09 2135.98 533.14 

 44 gLCB96 J[1] -2.21 -4.64 7.78 -2696.09 2078.32 567.88 

 47 gLCB96 I[39] 2.10 -2.49 -23.71 2078.32 -2025.73 -473.00 

 47 gLCB96 J[102] 2.10 -2.49 -21.06 2078.32 -906.55 -339.30 

 50 gLCB96 I[19] 18.11 27.91 -26.96 2697.92 -47.17 922.74 

 50 gLCB96 J[108] 18.11 27.91 -24.64 2697.92 1108.62 -298.47 

 51 gLCB96 I[18] -7.94 6.77 53.64 2697.92 13753.80 522.25 

 51 gLCB96 J[109] -7.94 6.77 55.89 2697.92 11304.99 224.70 

 59 gLCB96 I[47] 0.10 20.34 18.91 -2025.73 252.00 636.02 

 59 gLCB96 J[107] 0.10 20.34 21.23 -2025.73 -620.82 -254.08 

 98 gLCB96 I[99] 2.09 5.32 -5.69 -2025.73 -6769.89 -47.36 

 98 gLCB96 J[100] 2.09 5.32 -3.66 -2025.73 -6604.06 -193.12 

 99 gLCB96 I[100] 2.18 4.82 -40.17 -2025.73 -6604.06 -182.23 

 99 gLCB96 J[101] 2.18 4.82 -38.15 -2025.73 -5100.82 -360.70 

 100 gLCB96 I[101] 2.28 4.19 -80.21 -2025.73 -5100.82 -349.13 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 
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 100 gLCB96 J[39] 2.28 4.19 -78.19 -2025.73 -2078.32 -505.56 

 126 gLCB96 I[102] 1.14 -2.71 -21.06 2078.32 -906.55 -322.42 

 126 gLCB96 J[103] 1.14 -2.71 -18.40 2078.32 78.86 -144.51 

 127 gLCB96 I[103] 0.55 -3.04 -18.40 2078.32 78.86 -127.08 

 127 gLCB96 J[104] 0.55 -3.04 -15.74 2078.32 950.76 -1.49 

 128 gLCB96 I[104] 1.01 -2.94 -15.74 2078.32 950.76 17.39 

 128 gLCB96 J[105] 1.01 -2.94 -13.09 2078.32 1650.58 -211.88 

 129 gLCB96 I[105] 1.92 -2.58 -13.09 2078.32 1650.58 -194.68 

 129 gLCB96 J[106] 1.92 -2.58 -10.43 2078.32 2240.47 -428.02 

 130 gLCB96 I[106] 2.91 -2.38 -10.43 2078.32 2240.47 -411.28 

 130 gLCB96 J[1] 2.91 -2.38 -7.77 2078.32 2696.09 -595.60 

 131 gLCB96 I[107] 0.10 9.13 -1.69 -2025.73 -202.09 53.36 

 131 gLCB96 J[8] 0.10 9.13 0.64 -2025.73 -168.88 -425.57 

 132 gLCB96 I[108] 18.11 -15.32 -12.24 2697.92 300.63 -18.14 

 132 gLCB96 J[18] 18.11 -15.32 -9.92 2697.92 761.89 653.27 

 133 gLCB96 I[109] -7.83 6.84 57.20 2697.92 11304.99 230.99 

 133 gLCB96 J[110] -7.83 6.84 59.46 2697.92 8746.77 1.65 

 134 gLCB96 I[110] -7.68 6.63 58.39 2697.92 8746.77 10.36 

 134 gLCB96 J[111] -7.68 6.63 60.65 2697.92 6229.72 270.96 

 135 gLCB96 I[111] -7.51 6.43 53.17 2697.92 6229.72 280.93 

 135 gLCB96 J[112] -7.51 6.43 55.43 2697.92 3939.67 527.22 

 136 gLCB96 I[112] -7.33 6.33 44.05 2697.92 3939.67 534.58 

 136 gLCB96 J[47] -7.33 6.33 46.31 2697.92 2025.72 758.01 

 137 gLCB96 I[113] 14.49 11.98 -9.06 -2696.09 117.24 32.75 

 137 gLCB96 J[20] 14.49 11.98 -6.74 -2696.09 459.72 -540.38 

 138 gLCB96 I[114] -1.96 -6.19 52.79 -2696.09 6398.39 -110.60 

 138 gLCB96 J[115] -1.96 -6.19 54.71 -2696.09 4228.07 -132.25 

 139 gLCB96 I[115] -2.05 -5.69 39.49 -2696.09 4228.07 -123.52 

 139 gLCB96 J[116] -2.05 -5.69 41.42 -2696.09 2862.29 -362.42 

 140 gLCB96 I[116] -2.15 -5.08 19.02 -2696.09 2862.29 -352.07 

 140 gLCB96 J[37] -2.15 -5.08 20.94 -2696.09 2135.98 526.13 

 41 gLCB97 I[8] 3.28 5.54 28.82 -1599.67 -4446.12 -247.00 

 41 gLCB97 J[99] 3.28 5.54 30.84 -1599.67 -5661.35 -46.18 

 42 gLCB97 I[19] 10.28 -24.82 -16.35 -2259.88 -104.35 -786.98 

 42 gLCB97 J[113] 10.28 -24.82 -14.03 -2259.88 558.05 298.75 

 43 gLCB97 I[20] -3.16 -6.41 51.16 -2259.89 6844.46 -312.48 
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 43 gLCB97 J[114] -3.16 -6.41 53.09 -2259.89 5042.56 -83.38 

 44 gLCB97 I[37] -3.48 -4.47 -0.32 -2259.89 1691.35 482.77 

 44 gLCB97 J[1] -3.48 -4.47 0.08 -2259.89 1691.46 516.23 

 47 gLCB97 I[39] 1.93 -3.76 -20.84 1691.46 -1599.67 -571.26 

 47 gLCB97 J[102] 1.93 -3.76 -18.18 1691.46 -624.20 -374.30 

 50 gLCB97 I[19] 19.29 25.32 -26.48 2195.35 -7.20 844.14 

 50 gLCB97 J[108] 19.29 25.32 -24.15 2195.35 1127.19 -263.45 

 51 gLCB97 I[18] -7.76 5.71 56.29 2195.35 13922.36 460.64 

 51 gLCB97 J[109] -7.76 5.71 58.55 2195.35 11360.53 208.02 

 59 gLCB97 I[47] 2.91 21.58 16.66 -1599.67 245.45 683.36 

 59 gLCB97 J[107] 2.91 21.58 18.98 -1599.67 -528.86 -261.29 

 98 gLCB97 I[99] 3.35 5.15 0.96 -1599.67 -5661.35 -55.20 

 98 gLCB97 J[100] 3.35 5.15 2.99 -1599.67 -5748.96 -194.42 

 99 gLCB97 I[100] 3.44 4.65 -33.82 -1599.67 -5748.96 -205.31 

 99 gLCB97 J[101] 3.44 4.65 -31.79 -1599.67 -4488.13 -377.24 

 100 gLCB97 I[101] 3.55 4.02 -74.29 -1599.67 -4488.13 -388.81 

 100 gLCB97 J[39] 3.55 4.02 -72.27 -1599.67 -1691.46 -538.70 

 126 gLCB97 I[102] 0.97 -3.97 -18.18 1691.46 -624.20 -391.18 

 126 gLCB97 J[103] 0.97 -3.97 -15.53 1691.46 217.50 -149.99 

 127 gLCB97 I[103] 0.38 -4.30 -15.53 1691.46 217.50 -167.43 

 127 gLCB97 J[104] 0.38 -4.30 -12.87 1691.46 945.69 21.42 

 128 gLCB97 I[104] 0.84 -4.21 -12.87 1691.46 945.69 2.55 

 128 gLCB97 J[105] 0.84 -4.21 -10.21 1691.46 1501.79 -163.45 

 129 gLCB97 I[105] 1.75 -3.84 -10.21 1691.46 1501.79 -180.65 

 129 gLCB97 J[106] 1.75 -3.84 -7.56 1691.46 1947.98 -350.72 

 130 gLCB97 I[106] 2.74 -3.64 -7.56 1691.46 1947.98 -367.45 

 130 gLCB97 J[1] 2.74 -3.64 -4.90 1691.46 2259.89 -488.51 

 131 gLCB97 I[107] 2.91 7.54 -3.67 -1599.67 -202.75 38.65 

 131 gLCB97 J[8] 2.91 7.54 -1.35 -1599.67 -82.82 -370.72 

 132 gLCB97 I[108] 19.29 -14.84 -12.13 2195.35 332.46 -29.37 

 132 gLCB97 J[18] 19.29 -14.84 -9.80 2195.35 788.60 620.92 

 133 gLCB97 I[109] -7.66 5.79 59.79 2195.35 11360.53 201.73 

 133 gLCB97 J[110] -7.66 5.79 62.04 2195.35 8692.43 17.32 

 134 gLCB97 I[110] -7.51 5.57 61.04 2195.35 8692.43 8.61 

 134 gLCB97 J[111] -7.51 5.57 63.30 2195.35 6062.52 314.14 

 135 gLCB97 I[111] -7.33 5.38 56.04 2195.35 6062.52 304.16 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 135 gLCB97 J[112] -7.33 5.38 58.30 2195.35 3650.56 595.39 

 136 gLCB97 I[112] -7.16 5.27 47.28 2195.35 3650.56 588.02 

 136 gLCB97 J[47] -7.16 5.27 49.53 2195.35 1599.67 856.38 

 137 gLCB97 I[113] 10.28 9.72 -6.73 -2259.88 110.40 17.73 

 137 gLCB97 J[20] 10.28 9.72 -4.40 -2259.88 350.71 -456.61 

 138 gLCB97 I[114] -3.22 -6.02 44.06 -2259.89 5042.56 -90.11 

 138 gLCB97 J[115] -3.22 -6.02 45.99 -2259.89 3188.51 -117.99 

 139 gLCB97 I[115] -3.31 -5.52 31.07 -2259.89 3188.51 -126.72 

 139 gLCB97 J[116] -3.31 -5.52 32.99 -2259.89 2128.13 -371.84 

 140 gLCB97 I[116] -3.41 -4.91 11.03 -2259.89 2128.13 -382.19 

 140 gLCB97 J[37] -3.41 -4.91 12.96 -2259.89 1691.35 489.78 

 41 gLCB98 I[8] -0.00 0.00 22.23 204.27 -683.69 0.28 

 41 gLCB98 J[99] -0.00 0.00 24.26 204.27 -1569.99 0.23 

 42 gLCB98 I[19] 3.29 0.00 3.13 280.25 51.41 0.08 

 42 gLCB98 J[113] 3.29 0.00 5.45 280.25 -136.22 0.00 

 43 gLCB98 I[20] 0.00 -0.00 17.82 280.25 -833.97 0.17 

 43 gLCB98 J[114] 0.00 -0.00 19.75 280.25 -1514.85 0.22 

 44 gLCB98 I[37] 0.00 -0.00 -36.74 280.25 -527.34 0.36 

 44 gLCB98 J[1] 0.00 -0.00 -36.34 280.25 -253.30 0.37 

 47 gLCB98 I[39] 0.00 0.00 -6.35 -253.30 204.27 0.08 

 47 gLCB98 J[102] 0.00 0.00 -3.70 -253.30 455.54 0.00 

 50 gLCB98 I[19] 2.98 -0.00 -0.23 -258.81 46.50 -0.02 

 50 gLCB98 J[108] 2.98 -0.00 2.09 -258.81 5.72 0.03 

 51 gLCB98 I[18] -0.00 -0.00 10.09 -258.81 457.36 0.08 

 51 gLCB98 J[109] -0.00 -0.00 12.35 -258.81 -19.34 0.14 

 59 gLCB98 I[47] 7.58 0.01 4.74 204.27 63.52 0.37 

 59 gLCB98 J[107] 7.58 0.01 7.06 204.27 -194.53 -0.10 

 98 gLCB98 I[99] -0.00 0.00 5.06 204.27 -1569.99 0.23 

 98 gLCB98 J[100] -0.00 0.00 7.08 204.27 -1801.49 0.18 

 99 gLCB98 I[100] -0.00 0.00 -15.74 204.27 -1801.49 0.18 

 99 gLCB98 J[101] -0.00 0.00 -13.71 204.27 -1240.11 0.13 

 100 gLCB98 I[101] -0.00 0.00 -40.18 204.27 -1240.11 0.13 

 100 gLCB98 J[39] -0.00 0.00 -38.16 204.27 253.30 0.08 

 126 gLCB98 I[102] 0.00 0.00 -3.70 -253.30 455.54 0.00 

 126 gLCB98 J[103] 0.00 0.00 -1.04 -253.30 574.01 -0.07 

 127 gLCB98 I[103] 0.00 0.00 -1.04 -253.30 574.01 -0.07 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 127 gLCB98 J[104] 0.00 0.00 1.62 -253.30 559.66 -0.15 

 128 gLCB98 I[104] 0.00 0.00 1.62 -253.30 559.66 -0.15 

 128 gLCB98 J[105] 0.00 0.00 4.27 -253.30 412.50 -0.22 

 129 gLCB98 I[105] 0.00 0.00 4.27 -253.30 412.50 -0.22 

 129 gLCB98 J[106] 0.00 0.00 6.93 -253.30 132.53 -0.30 

 130 gLCB98 I[106] 0.00 0.00 6.93 -253.30 132.53 -0.30 

 130 gLCB98 J[1] 0.00 0.00 9.58 -253.30 -280.25 -0.37 

 131 gLCB98 I[107] 7.58 -0.01 -6.10 204.27 -173.48 -0.04 

 131 gLCB98 J[8] 7.58 -0.01 -3.77 204.27 42.48 0.31 

 132 gLCB98 I[108] 2.98 -0.00 -2.50 -258.81 -3.06 -0.04 

 132 gLCB98 J[18] 2.98 -0.00 -0.17 -258.81 55.28 0.04 

 133 gLCB98 I[109] -0.00 -0.00 6.65 -258.81 -19.34 0.14 

 133 gLCB98 J[110] -0.00 -0.00 8.91 -258.81 -349.83 0.20 

 134 gLCB98 I[110] -0.00 -0.00 2.60 -258.81 -349.83 0.20 

 134 gLCB98 J[111] -0.00 -0.00 4.86 -258.81 -508.30 0.27 

 135 gLCB98 I[111] -0.00 -0.00 -2.06 -258.81 -508.30 0.27 

 135 gLCB98 J[112] -0.00 -0.00 0.20 -258.81 -468.63 0.33 

 136 gLCB98 I[112] -0.00 -0.00 -7.35 -258.81 -468.63 0.33 

 136 gLCB98 J[47] -0.00 -0.00 -5.09 -258.81 -204.27 0.40 

 137 gLCB98 I[113] 3.29 -0.00 -2.98 280.25 -82.09 -0.05 

 137 gLCB98 J[20] 3.29 -0.00 -0.65 280.25 -2.72 0.14 

 138 gLCB98 I[114] 0.00 -0.00 5.96 280.25 -1514.85 0.22 

 138 gLCB98 J[115] 0.00 -0.00 7.88 280.25 -1765.75 0.27 

 139 gLCB98 I[115] 0.00 -0.00 -9.00 280.25 -1765.75 0.27 

 139 gLCB98 J[116] 0.00 -0.00 -7.08 280.25 -1474.31 0.31 

 140 gLCB98 I[116] 0.00 -0.00 -27.09 280.25 -1474.31 0.31 

 140 gLCB98 J[37] 0.00 -0.00 -25.16 280.25 -527.34 0.36 

 41 gLCB99 I[8] -0.00 0.00 21.92 200.93 -673.45 0.28 

 41 gLCB99 J[99] -0.00 0.00 23.94 200.93 -1547.57 0.23 

 42 gLCB99 I[19] 3.27 0.00 3.11 277.15 51.30 0.08 

 42 gLCB99 J[113] 3.27 0.00 5.44 277.15 -135.76 0.01 

 43 gLCB99 I[20] 0.00 -0.00 17.62 277.15 -827.13 0.17 

 43 gLCB99 J[114] 0.00 -0.00 19.54 277.15 -1500.62 0.21 

 44 gLCB99 I[37] 0.00 -0.00 -36.36 277.15 -520.94 0.36 

 44 gLCB99 J[1] 0.00 -0.00 -35.96 277.15 -249.77 0.37 

 47 gLCB99 I[39] 0.00 0.00 -6.38 -249.77 200.93 0.07 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 47 gLCB99 J[102] 0.00 0.00 -3.72 -249.77 453.28 0.00 

 50 gLCB99 I[19] 2.97 -0.00 -0.20 -255.54 46.46 -0.02 

 50 gLCB99 J[108] 2.97 -0.00 2.13 -255.54 4.29 0.03 

 51 gLCB99 I[18] -0.00 -0.00 10.00 -255.54 446.54 0.08 

 51 gLCB99 J[109] -0.00 -0.00 12.26 -255.54 -26.44 0.14 

 59 gLCB99 I[47] 7.49 0.01 4.66 200.93 62.65 0.36 

 59 gLCB99 J[107] 7.49 0.01 6.98 200.93 -192.03 -0.10 

 98 gLCB99 I[99] -0.00 0.00 4.98 200.93 -1547.57 0.23 

 98 gLCB99 J[100] -0.00 0.00 7.00 200.93 -1775.91 0.18 

 99 gLCB99 I[100] -0.00 0.00 -15.53 200.93 -1775.91 0.18 

 99 gLCB99 J[101] -0.00 0.00 -13.50 200.93 -1222.48 0.12 

 100 gLCB99 I[101] -0.00 0.00 -39.63 200.93 -1222.48 0.12 

 100 gLCB99 J[39] -0.00 0.00 -37.60 200.93 249.77 0.07 

 126 gLCB99 I[102] 0.00 0.00 -3.72 -249.77 453.28 0.00 

 126 gLCB99 J[103] 0.00 0.00 -1.06 -249.77 572.82 -0.07 

 127 gLCB99 I[103] 0.00 0.00 -1.06 -249.77 572.82 -0.07 

 127 gLCB99 J[104] 0.00 0.00 1.59 -249.77 559.55 -0.15 

 128 gLCB99 I[104] 0.00 0.00 1.59 -249.77 559.55 -0.15 

 128 gLCB99 J[105] 0.00 0.00 4.25 -249.77 413.46 -0.22 

 129 gLCB99 I[105] 0.00 0.00 4.25 -249.77 413.46 -0.22 

 129 gLCB99 J[106] 0.00 0.00 6.91 -249.77 134.56 -0.29 

 130 gLCB99 I[106] 0.00 0.00 6.91 -249.77 134.56 -0.29 

 130 gLCB99 J[1] 0.00 0.00 9.56 -249.77 -277.15 -0.37 

 131 gLCB99 I[107] 7.49 -0.01 -6.04 200.93 -171.33 -0.04 

 131 gLCB99 J[8] 7.49 -0.01 -3.71 200.93 41.95 0.31 

 132 gLCB99 I[108] 2.97 -0.00 -2.51 -255.54 -4.10 -0.04 

 132 gLCB99 J[18] 2.97 -0.00 -0.19 -255.54 54.85 0.05 

 133 gLCB99 I[109] -0.00 -0.00 6.55 -255.54 -26.44 0.14 

 133 gLCB99 J[110] -0.00 -0.00 8.81 -255.54 -352.88 0.20 

 134 gLCB99 I[110] -0.00 -0.00 2.52 -255.54 -352.88 0.20 

 134 gLCB99 J[111] -0.00 -0.00 4.77 -255.54 -507.75 0.27 

 135 gLCB99 I[111] -0.00 -0.00 -2.12 -255.54 -507.75 0.27 

 135 gLCB99 J[112] -0.00 -0.00 0.14 -255.54 -465.70 0.33 

 136 gLCB99 I[112] -0.00 -0.00 -7.36 -255.54 -465.70 0.33 

 136 gLCB99 J[47] -0.00 -0.00 -5.10 -255.54 -200.93 0.39 

 137 gLCB99 I[113] 3.27 -0.00 -2.99 277.15 -82.13 -0.05 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 137 gLCB99 J[20] 3.27 -0.00 -0.66 277.15 -2.33 0.14 

 138 gLCB99 I[114] 0.00 -0.00 5.86 277.15 -1500.62 0.21 

 138 gLCB99 J[115] 0.00 -0.00 7.79 277.15 -1748.00 0.26 

 139 gLCB99 I[115] 0.00 -0.00 -8.95 277.15 -1748.00 0.26 

 139 gLCB99 J[116] 0.00 -0.00 -7.02 277.15 -1458.60 0.31 

 140 gLCB99 I[116] 0.00 -0.00 -26.83 277.15 -1458.60 0.31 

 140 gLCB99 J[37] 0.00 -0.00 -24.90 277.15 -520.94 0.36 

 41 gLCB100 I[8] -0.00 0.00 27.24 256.54 -843.99 0.34 

 41 gLCB100 J[99] -0.00 0.00 29.27 256.54 -1921.23 0.29 

 42 gLCB100 I[19] 3.53 0.00 3.33 328.91 53.12 0.14 

 42 gLCB100 J[113] 3.53 0.00 5.66 328.91 -143.54 -0.01 

 43 gLCB100 I[20] 0.00 -0.00 21.01 328.91 -941.29 0.23 

 43 gLCB100 J[114] 0.00 -0.00 22.93 328.91 -1737.73 0.28 

 44 gLCB100 I[37] 0.00 -0.00 -42.71 328.91 -627.52 0.43 

 44 gLCB100 J[1] 0.00 -0.00 -42.31 328.91 -308.72 0.44 

 47 gLCB100 I[39] 0.00 0.00 -6.02 -308.72 256.54 0.13 

 47 gLCB100 J[102] 0.00 0.00 -3.36 -308.72 491.00 0.04 

 50 gLCB100 I[19] 3.15 -0.00 -0.72 -310.06 47.17 -0.07 

 50 gLCB100 J[108] 3.15 -0.00 1.60 -310.06 27.99 0.05 

 51 gLCB100 I[18] -0.00 -0.00 11.46 -310.06 626.96 0.05 

 51 gLCB100 J[109] -0.00 -0.00 13.72 -310.06 91.80 0.14 

 59 gLCB100 I[47] 8.96 0.01 5.94 256.54 77.16 0.43 

 59 gLCB100 J[107] 8.96 0.01 8.26 256.54 -233.56 -0.12 

 98 gLCB100 I[99] -0.00 0.00 6.36 256.54 -1921.23 0.29 

 98 gLCB100 J[100] -0.00 0.00 8.38 256.54 -2202.19 0.24 

 99 gLCB100 I[100] -0.00 0.00 -19.01 256.54 -2202.19 0.24 

 99 gLCB100 J[101] -0.00 0.00 -16.98 256.54 -1516.22 0.18 

 100 gLCB100 I[101] -0.00 0.00 -48.88 256.54 -1516.22 0.18 

 100 gLCB100 J[39] -0.00 0.00 -46.85 256.54 308.72 0.13 

 126 gLCB100 I[102] 0.00 0.00 -3.36 -308.72 491.00 0.04 

 126 gLCB100 J[103] 0.00 0.00 -0.70 -308.72 592.64 -0.06 

 127 gLCB100 I[103] 0.00 0.00 -0.70 -308.72 592.64 -0.06 

 127 gLCB100 J[104] 0.00 0.00 1.95 -308.72 561.47 -0.16 

 128 gLCB100 I[104] 0.00 0.00 1.95 -308.72 561.47 -0.16 

 128 gLCB100 J[105] 0.00 0.00 4.61 -308.72 397.49 -0.25 

 129 gLCB100 I[105] 0.00 0.00 4.61 -308.72 397.49 -0.25 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 129 gLCB100 J[106] 0.00 0.00 7.26 -308.72 100.70 -0.35 

 130 gLCB100 I[106] 0.00 0.00 7.26 -308.72 100.70 -0.35 

 130 gLCB100 J[1] 0.00 0.00 9.92 -308.72 -328.91 -0.44 

 131 gLCB100 I[107] 8.96 -0.01 -7.06 256.54 -207.11 -0.06 

 131 gLCB100 J[8] 8.96 -0.01 -4.73 256.54 50.71 0.37 

 132 gLCB100 I[108] 3.15 -0.00 -2.28 -310.06 13.23 -0.04 

 132 gLCB100 J[18] 3.15 -0.00 0.05 -310.06 61.94 0.01 

 133 gLCB100 I[109] -0.00 -0.00 8.14 -310.06 91.80 0.14 

 133 gLCB100 J[110] -0.00 -0.00 10.40 -310.06 -302.08 0.22 

 134 gLCB100 I[110] -0.00 -0.00 3.93 -310.06 -302.08 0.22 

 134 gLCB100 J[111] -0.00 -0.00 6.18 -310.06 -516.88 0.30 

 135 gLCB100 I[111] -0.00 -0.00 -1.18 -310.06 -516.88 0.30 

 135 gLCB100 J[112] -0.00 -0.00 1.07 -310.06 -514.54 0.38 

 136 gLCB100 I[112] -0.00 -0.00 -7.20 -310.06 -514.54 0.38 

 136 gLCB100 J[47] -0.00 -0.00 -4.94 -310.06 -256.54 0.46 

 137 gLCB100 I[113] 3.53 -0.01 -2.82 328.91 -81.56 -0.07 

 137 gLCB100 J[20] 3.53 -0.01 -0.50 328.91 -8.87 0.20 

 138 gLCB100 I[114] 0.00 -0.00 7.48 328.91 -1737.73 0.28 

 138 gLCB100 J[115] 0.00 -0.00 9.41 328.91 -2043.80 0.33 

 139 gLCB100 I[115] 0.00 -0.00 -9.88 328.91 -2043.80 0.33 

 139 gLCB100 J[116] 0.00 -0.00 -7.96 328.91 -1720.42 0.38 

 140 gLCB100 I[116] 0.00 -0.00 -31.11 328.91 -1720.42 0.38 

 140 gLCB100 J[37] 0.00 -0.00 -29.19 328.91 -627.52 0.43 

 41 gLCB101 I[8] -0.00 0.00 26.92 253.20 -833.76 0.34 

 41 gLCB101 J[99] -0.00 0.00 28.95 253.20 -1898.81 0.29 

 42 gLCB101 I[19] 3.52 0.00 3.32 325.80 53.01 0.14 

 42 gLCB101 J[113] 3.52 0.00 5.64 325.80 -143.08 -0.01 

 43 gLCB101 I[20] 0.00 -0.00 20.80 325.80 -934.44 0.23 

 43 gLCB101 J[114] 0.00 -0.00 22.73 325.80 -1723.50 0.28 

 44 gLCB101 I[37] 0.00 -0.00 -42.33 325.80 -621.13 0.43 

 44 gLCB101 J[1] 0.00 -0.00 -41.93 325.80 -305.18 0.44 

 47 gLCB101 I[39] 0.00 0.00 -6.04 -305.18 253.20 0.13 

 47 gLCB101 J[102] 0.00 0.00 -3.38 -305.18 488.73 0.03 

 50 gLCB101 I[19] 3.14 -0.00 -0.69 -306.79 47.13 -0.07 

 50 gLCB101 J[108] 3.14 -0.00 1.63 -306.79 26.57 0.05 

 51 gLCB101 I[18] -0.00 -0.00 11.38 -306.79 616.14 0.06 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 51 gLCB101 J[109] -0.00 -0.00 13.63 -306.79 84.71 0.14 

 59 gLCB101 I[47] 8.87 0.01 5.86 253.20 76.29 0.43 

 59 gLCB101 J[107] 8.87 0.01 8.19 253.20 -231.07 -0.12 

 98 gLCB101 I[99] -0.00 0.00 6.27 253.20 -1898.81 0.29 

 98 gLCB101 J[100] -0.00 0.00 8.30 253.20 -2176.62 0.23 

 99 gLCB101 I[100] -0.00 0.00 -18.80 253.20 -2176.62 0.23 

 99 gLCB101 J[101] -0.00 0.00 -16.77 253.20 -1498.59 0.18 

 100 gLCB101 I[101] -0.00 0.00 -48.32 253.20 -1498.59 0.18 

 100 gLCB101 J[39] -0.00 0.00 -46.30 253.20 305.18 0.13 

 126 gLCB101 I[102] 0.00 0.00 -3.38 -305.18 488.73 0.03 

 126 gLCB101 J[103] 0.00 0.00 -0.73 -305.18 591.45 -0.06 

 127 gLCB101 I[103] 0.00 0.00 -0.73 -305.18 591.45 -0.06 

 127 gLCB101 J[104] 0.00 0.00 1.93 -305.18 561.36 -0.15 

 128 gLCB101 I[104] 0.00 0.00 1.93 -305.18 561.36 -0.15 

 128 gLCB101 J[105] 0.00 0.00 4.59 -305.18 398.45 -0.25 

 129 gLCB101 I[105] 0.00 0.00 4.59 -305.18 398.45 -0.25 

 129 gLCB101 J[106] 0.00 0.00 7.24 -305.18 102.73 -0.34 

 130 gLCB101 I[106] 0.00 0.00 7.24 -305.18 102.73 -0.34 

 130 gLCB101 J[1] 0.00 0.00 9.90 -305.18 -325.80 -0.44 

 131 gLCB101 I[107] 8.87 -0.01 -6.99 253.20 -204.96 -0.06 

 131 gLCB101 J[8] 8.87 -0.01 -4.67 253.20 50.19 0.37 

 132 gLCB101 I[108] 3.14 -0.00 -2.29 -306.79 12.19 -0.04 

 132 gLCB101 J[18] 3.14 -0.00 0.03 -306.79 61.51 0.01 

 133 gLCB101 I[109] -0.00 -0.00 8.04 -306.79 84.71 0.14 

 133 gLCB101 J[110] -0.00 -0.00 10.30 -306.79 -305.13 0.22 

 134 gLCB101 I[110] -0.00 -0.00 3.84 -306.79 -305.13 0.22 

 134 gLCB101 J[111] -0.00 -0.00 6.10 -306.79 -516.34 0.30 

 135 gLCB101 I[111] -0.00 -0.00 -1.24 -306.79 -516.34 0.30 

 135 gLCB101 J[112] -0.00 -0.00 1.02 -306.79 -511.61 0.38 

 136 gLCB101 I[112] -0.00 -0.00 -7.21 -306.79 -511.61 0.38 

 136 gLCB101 J[47] -0.00 -0.00 -4.95 -306.79 -253.20 0.46 

 137 gLCB101 I[113] 3.52 -0.01 -2.83 325.80 -81.59 -0.07 

 137 gLCB101 J[20] 3.52 -0.01 -0.51 325.80 -8.48 0.20 

 138 gLCB101 I[114] 0.00 -0.00 7.38 325.80 -1723.50 0.28 

 138 gLCB101 J[115] 0.00 -0.00 9.31 325.80 -2026.06 0.33 

 139 gLCB101 I[115] 0.00 -0.00 -9.83 325.80 -2026.06 0.33 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 139 gLCB101 J[116] 0.00 -0.00 -7.90 325.80 -1704.71 0.38 

 140 gLCB101 I[116] 0.00 -0.00 -30.85 325.80 -1704.71 0.38 

 140 gLCB101 J[37] 0.00 -0.00 -28.93 325.80 -621.13 0.43 

 41 gLCB102 I[8] -0.00 0.00 31.93 305.47 -994.06 0.40 

 41 gLCB102 J[99] -0.00 0.00 33.96 305.47 -2250.04 0.35 

 42 gLCB102 I[19] 3.76 0.00 3.53 374.46 54.71 0.20 

 42 gLCB102 J[113] 3.76 0.00 5.85 374.46 -150.40 -0.02 

 43 gLCB102 I[20] 0.00 -0.00 23.99 374.46 -1041.76 0.29 

 43 gLCB102 J[114] 0.00 -0.00 25.92 374.46 -1946.38 0.34 

 44 gLCB102 I[37] 0.00 -0.00 -48.30 374.46 -721.31 0.50 

 44 gLCB102 J[1] 0.00 -0.00 -47.90 374.46 -360.59 0.51 

 47 gLCB102 I[39] 0.00 0.00 -5.70 -360.59 305.47 0.18 

 47 gLCB102 J[102] 0.00 0.00 -3.05 -360.59 524.18 0.07 

 50 gLCB102 I[19] 3.31 -0.00 -1.19 -358.03 47.80 -0.12 

 50 gLCB102 J[108] 3.31 -0.00 1.14 -358.03 48.85 0.06 

 51 gLCB102 I[18] -0.00 -0.00 12.75 -358.03 785.74 0.03 

 51 gLCB102 J[109] -0.00 -0.00 15.01 -358.03 195.85 0.13 

 59 gLCB102 I[47] 10.26 0.01 7.07 305.47 89.93 0.49 

 59 gLCB102 J[107] 10.26 0.01 9.39 305.47 -270.10 -0.13 

 98 gLCB102 I[99] -0.00 0.00 7.57 305.47 -2250.04 0.35 

 98 gLCB102 J[100] -0.00 0.00 9.60 305.47 -2577.32 0.29 

 99 gLCB102 I[100] -0.00 0.00 -22.07 305.47 -2577.32 0.29 

 99 gLCB102 J[101] -0.00 0.00 -20.04 305.47 -1774.70 0.24 

 100 gLCB102 I[101] -0.00 0.00 -57.02 305.47 -1774.70 0.24 

 100 gLCB102 J[39] -0.00 0.00 -54.99 305.47 360.59 0.18 

 126 gLCB102 I[102] 0.00 0.00 -3.05 -360.59 524.18 0.07 

 126 gLCB102 J[103] 0.00 0.00 -0.39 -360.59 610.08 -0.05 

 127 gLCB102 I[103] 0.00 0.00 -0.39 -360.59 610.08 -0.05 

 127 gLCB102 J[104] 0.00 0.00 2.27 -360.59 563.17 -0.16 

 128 gLCB102 I[104] 0.00 0.00 2.27 -360.59 563.17 -0.16 

 128 gLCB102 J[105] 0.00 0.00 4.92 -360.59 383.44 -0.28 

 129 gLCB102 I[105] 0.00 0.00 4.92 -360.59 383.44 -0.28 

 129 gLCB102 J[106] 0.00 0.00 7.58 -360.59 70.90 -0.39 

 130 gLCB102 I[106] 0.00 0.00 7.58 -360.59 70.90 -0.39 

 130 gLCB102 J[1] 0.00 0.00 10.24 -360.59 -374.46 -0.51 

 131 gLCB102 I[107] 10.26 -0.01 -7.95 305.47 -238.59 -0.07 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 131 gLCB102 J[8] 10.26 -0.01 -5.63 305.47 58.42 0.43 

 132 gLCB102 I[108] 3.31 -0.00 -2.07 -358.03 28.47 -0.04 

 132 gLCB102 J[18] 3.31 -0.00 0.25 -358.03 68.17 -0.02 

 133 gLCB102 I[109] -0.00 -0.00 9.54 -358.03 195.85 0.13 

 133 gLCB102 J[110] -0.00 -0.00 11.79 -358.03 -257.37 0.23 

 134 gLCB102 I[110] -0.00 -0.00 5.17 -358.03 -257.37 0.23 

 134 gLCB102 J[111] -0.00 -0.00 7.42 -358.03 -524.92 0.33 

 135 gLCB102 I[111] -0.00 -0.00 -0.36 -358.03 -524.92 0.33 

 135 gLCB102 J[112] -0.00 -0.00 1.90 -358.03 -557.52 0.43 

 136 gLCB102 I[112] -0.00 -0.00 -7.06 -358.03 -557.52 0.43 

 136 gLCB102 J[47] -0.00 -0.00 -4.80 -358.03 -305.47 0.53 

 137 gLCB102 I[113] 3.76 -0.01 -2.68 374.46 -81.06 -0.08 

 137 gLCB102 J[20] 3.76 -0.01 -0.36 374.46 -14.63 0.26 

 138 gLCB102 I[114] 0.00 -0.00 8.91 374.46 -1946.38 0.34 

 138 gLCB102 J[115] 0.00 -0.00 10.83 374.46 -2304.11 0.39 

 139 gLCB102 I[115] 0.00 -0.00 -10.71 374.46 -2304.11 0.39 

 139 gLCB102 J[116] 0.00 -0.00 -8.78 374.46 -1950.81 0.45 

 140 gLCB102 I[116] 0.00 -0.00 -34.88 374.46 -1950.81 0.45 

 140 gLCB102 J[37] 0.00 -0.00 -32.95 374.46 -721.31 0.50 

 41 gLCB103 I[8] -0.00 0.00 33.61 352.02 475.44 0.29 

 41 gLCB103 J[99] -0.00 0.00 35.64 352.02 -844.69 0.26 

 42 gLCB103 I[19] 4.37 0.00 2.23 383.10 61.80 0.17 

 42 gLCB103 J[113] 4.37 0.00 4.56 383.10 -86.81 -0.02 

 43 gLCB103 I[20] 0.00 -0.00 26.03 383.10 -389.14 0.23 

 43 gLCB103 J[114] 0.00 -0.00 27.96 383.10 -1367.78 0.26 

 44 gLCB103 I[37] 0.00 -0.00 -40.99 383.10 -671.14 0.36 

 44 gLCB103 J[1] 0.00 -0.00 -40.59 383.10 -365.22 0.36 

 47 gLCB103 I[39] 0.00 0.00 -5.52 -365.22 352.02 0.16 

 47 gLCB103 J[102] 0.00 0.00 -2.86 -365.22 561.53 0.07 

 50 gLCB103 I[19] 2.11 -0.00 -2.20 -399.49 36.83 -0.11 

 50 gLCB103 J[108] 2.11 -0.00 0.12 -399.49 82.34 0.05 

 51 gLCB103 I[18] -0.00 -0.00 7.00 -399.49 970.96 0.00 

 51 gLCB103 J[109] -0.00 -0.00 9.25 -399.49 625.63 0.08 

 59 gLCB103 I[47] 9.20 0.01 2.55 352.02 67.12 0.35 

 59 gLCB103 J[107] 9.20 0.01 4.87 352.02 -95.12 -0.09 

 98 gLCB103 I[99] -0.00 0.00 14.43 352.02 -844.69 0.26 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 98 gLCB103 J[100] -0.00 0.00 16.46 352.02 -1433.52 0.22 

 99 gLCB103 I[100] -0.00 0.00 -9.87 352.02 -1433.52 0.22 

 99 gLCB103 J[101] -0.00 0.00 -7.85 352.02 -1095.68 0.19 

 100 gLCB103 I[101] -0.00 0.00 -39.33 352.02 -1095.68 0.19 

 100 gLCB103 J[39] -0.00 0.00 -37.31 352.02 365.22 0.16 

 126 gLCB103 I[102] 0.00 0.00 -2.86 -365.22 561.53 0.07 

 126 gLCB103 J[103] 0.00 0.00 -0.21 -365.22 638.23 -0.02 

 127 gLCB103 I[103] 0.00 0.00 -0.21 -365.22 638.23 -0.02 

 127 gLCB103 J[104] 0.00 0.00 2.45 -365.22 582.12 -0.10 

 128 gLCB103 I[104] 0.00 0.00 2.45 -365.22 582.12 -0.10 

 128 gLCB103 J[105] 0.00 0.00 5.11 -365.22 393.19 -0.19 

 129 gLCB103 I[105] 0.00 0.00 5.11 -365.22 393.19 -0.19 

 129 gLCB103 J[106] 0.00 0.00 7.76 -365.22 71.45 -0.28 

 130 gLCB103 I[106] 0.00 0.00 7.76 -365.22 71.45 -0.28 

 130 gLCB103 J[1] 0.00 0.00 10.42 -365.22 -383.10 -0.36 

 131 gLCB103 I[107] 9.20 -0.01 -6.85 352.02 -138.46 -0.05 

 131 gLCB103 J[8] 9.20 -0.01 -4.53 352.02 110.46 0.31 

 132 gLCB103 I[108] 2.11 0.00 -1.45 -399.49 53.23 -0.02 

 132 gLCB103 J[18] 2.11 0.00 0.87 -399.49 65.95 -0.04 

 133 gLCB103 I[109] -0.00 -0.00 6.59 -399.49 625.63 0.08 

 133 gLCB103 J[110] -0.00 -0.00 8.85 -399.49 297.61 0.15 

 134 gLCB103 I[110] -0.00 -0.00 5.64 -399.49 297.61 0.15 

 134 gLCB103 J[111] -0.00 -0.00 7.90 -399.49 10.03 0.22 

 135 gLCB103 I[111] -0.00 -0.00 4.15 -399.49 10.03 0.22 

 135 gLCB103 J[112] -0.00 -0.00 6.40 -399.49 -214.16 0.30 

 136 gLCB103 I[112] -0.00 -0.00 2.11 -399.49 -214.16 0.30 

 136 gLCB103 J[47] -0.00 -0.00 4.37 -399.49 -352.02 0.37 

 137 gLCB103 I[113] 4.37 -0.01 -2.77 383.10 -47.75 -0.06 

 137 gLCB103 J[20] 4.37 -0.01 -0.45 383.10 22.73 0.21 

 138 gLCB103 I[114] 0.00 -0.00 12.25 383.10 -1367.78 0.26 

 138 gLCB103 J[115] 0.00 -0.00 14.18 383.10 -1846.90 0.29 

 139 gLCB103 I[115] 0.00 -0.00 -5.90 383.10 -1846.90 0.29 

 139 gLCB103 J[116] 0.00 -0.00 -3.98 383.10 -1667.87 0.32 

 140 gLCB103 I[116] 0.00 -0.00 -28.46 383.10 -1667.87 0.32 

 140 gLCB103 J[37] 0.00 -0.00 -26.53 383.10 -671.14 0.36 

 41 gLCB104 I[8] -0.00 -0.00 24.82 677.03 676.87 0.33 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 41 gLCB104 J[99] -0.00 -0.00 26.85 677.03 -308.15 0.36 

 42 gLCB104 I[19] 2.53 0.01 7.09 910.77 93.03 0.48 

 42 gLCB104 J[113] 2.53 0.01 9.42 910.77 -268.21 -0.11 

 43 gLCB104 I[20] 0.00 0.00 14.70 910.77 -2307.22 0.43 

 43 gLCB104 J[114] 0.00 0.00 16.62 910.77 -2874.94 0.40 

 44 gLCB104 I[37] 0.00 0.00 -46.76 910.77 -1095.76 0.32 

 44 gLCB104 J[1] 0.00 0.00 -46.36 910.77 -746.56 0.32 

 47 gLCB104 I[39] -0.00 0.00 -2.68 -746.56 677.03 0.44 

 47 gLCB104 J[102] -0.00 0.00 -0.02 -746.56 744.43 0.31 

 50 gLCB104 I[19] -1.04 -0.01 4.94 -880.73 47.30 -0.44 

 50 gLCB104 J[108] -1.04 -0.01 7.27 -880.73 -219.83 0.14 

 51 gLCB104 I[18] 0.00 -0.00 -2.36 -880.73 -2411.00 -0.27 

 51 gLCB104 J[109] 0.00 -0.00 -0.10 -880.73 -2358.85 -0.16 

 59 gLCB104 I[47] 9.24 0.01 0.95 677.03 20.27 0.28 

 59 gLCB104 J[107] 9.24 0.01 3.28 677.03 -72.20 -0.05 

 98 gLCB104 I[99] -0.00 -0.00 9.85 677.03 -308.15 0.36 

 98 gLCB104 J[100] -0.00 -0.00 11.87 677.03 -722.24 0.38 

 99 gLCB104 I[100] -0.00 -0.00 -8.95 677.03 -722.24 0.38 

 99 gLCB104 J[101] -0.00 -0.00 -6.93 677.03 -419.50 0.41 

 100 gLCB104 I[101] -0.00 -0.00 -31.60 677.03 -419.50 0.41 

 100 gLCB104 J[39] -0.00 -0.00 -29.57 677.03 746.56 0.44 

 126 gLCB104 I[102] -0.00 0.00 -0.02 -746.56 744.43 0.31 

 126 gLCB104 J[103] -0.00 0.00 2.64 -746.56 679.01 0.19 

 127 gLCB104 I[103] -0.00 0.00 2.64 -746.56 679.01 0.19 

 127 gLCB104 J[104] -0.00 0.00 5.29 -746.56 480.79 0.06 

 128 gLCB104 I[104] -0.00 0.00 5.29 -746.56 480.79 0.06 

 128 gLCB104 J[105] -0.00 0.00 7.95 -746.56 149.75 -0.07 

 129 gLCB104 I[105] -0.00 0.00 7.95 -746.56 149.75 -0.07 

 129 gLCB104 J[106] -0.00 0.00 10.61 -746.56 -314.11 -0.19 

 130 gLCB104 I[106] -0.00 0.00 10.61 -746.56 -314.11 -0.19 

 130 gLCB104 J[1] -0.00 0.00 13.26 -746.56 -910.77 -0.32 

 131 gLCB104 I[107] 9.24 -0.01 -6.80 677.03 -149.35 -0.08 

 131 gLCB104 J[8] 9.24 -0.01 -4.48 677.03 97.43 0.31 

 132 gLCB104 I[108] -1.04 0.01 0.25 -880.73 -55.29 0.03 

 132 gLCB104 J[18] -1.04 0.01 2.58 -880.73 -117.24 -0.33 

 133 gLCB104 I[109] 0.00 -0.00 -6.14 -880.73 -2358.85 -0.16 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 133 gLCB104 J[110] 0.00 -0.00 -3.88 -880.73 -2145.94 -0.06 

 134 gLCB104 I[110] 0.00 -0.00 -9.59 -880.73 -2145.94 -0.06 

 134 gLCB104 J[111] 0.00 -0.00 -7.33 -880.73 -1786.41 0.05 

 135 gLCB104 I[111] 0.00 -0.00 -12.74 -880.73 -1786.41 0.05 

 135 gLCB104 J[112] 0.00 -0.00 -10.48 -880.73 -1292.95 0.16 

 136 gLCB104 I[112] 0.00 -0.00 -15.62 -880.73 -1292.95 0.16 

 136 gLCB104 J[47] 0.00 -0.00 -13.36 -880.73 -677.02 0.27 

 137 gLCB104 I[113] 2.53 -0.01 -2.20 910.77 -110.30 -0.08 

 137 gLCB104 J[20] 2.53 -0.01 0.12 910.77 -64.89 0.44 

 138 gLCB104 I[114] 0.00 0.00 0.64 910.77 -2874.94 0.40 

 138 gLCB104 J[115] 0.00 0.00 2.56 910.77 -2932.97 0.38 

 139 gLCB104 I[115] 0.00 0.00 -16.34 910.77 -2932.97 0.38 

 139 gLCB104 J[116] 0.00 0.00 -14.41 910.77 -2375.56 0.35 

 140 gLCB104 I[116] 0.00 0.00 -36.27 910.77 -2375.56 0.35 

 140 gLCB104 J[37] 0.00 0.00 -34.34 910.77 -1095.76 0.32 

 41 gLCB105 I[8] -0.00 0.00 33.29 348.69 485.67 0.29 

 41 gLCB105 J[99] -0.00 0.00 35.32 348.69 -822.27 0.25 

 42 gLCB105 I[19] 4.36 0.00 2.22 380.00 61.69 0.17 

 42 gLCB105 J[113] 4.36 0.00 4.55 380.00 -86.35 -0.02 

 43 gLCB105 I[20] 0.00 -0.00 25.83 380.00 -382.29 0.22 

 43 gLCB105 J[114] 0.00 -0.00 27.76 380.00 -1353.55 0.25 

 44 gLCB105 I[37] 0.00 -0.00 -40.61 380.00 -664.74 0.35 

 44 gLCB105 J[1] 0.00 -0.00 -40.21 380.00 -361.69 0.36 

 47 gLCB105 I[39] 0.00 0.00 -5.54 -361.69 348.69 0.15 

 47 gLCB105 J[102] 0.00 0.00 -2.88 -361.69 559.27 0.07 

 50 gLCB105 I[19] 2.10 -0.00 -2.17 -396.22 36.78 -0.11 

 50 gLCB105 J[108] 2.10 -0.00 0.15 -396.22 80.92 0.05 

 51 gLCB105 I[18] -0.00 -0.00 6.91 -396.22 960.14 0.00 

 51 gLCB105 J[109] -0.00 -0.00 9.17 -396.22 618.53 0.08 

 59 gLCB105 I[47] 9.11 0.01 2.47 348.68 66.25 0.35 

 59 gLCB105 J[107] 9.11 0.01 4.79 348.68 -92.63 -0.09 

 98 gLCB105 I[99] -0.00 0.00 14.35 348.69 -822.27 0.25 

 98 gLCB105 J[100] -0.00 0.00 16.37 348.69 -1407.94 0.22 

 99 gLCB105 I[100] -0.00 0.00 -9.67 348.69 -1407.94 0.22 

 99 gLCB105 J[101] -0.00 0.00 -7.64 348.69 -1078.05 0.19 

 100 gLCB105 I[101] -0.00 0.00 -38.78 348.69 -1078.05 0.19 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 100 gLCB105 J[39] -0.00 0.00 -36.75 348.69 361.69 0.15 

 126 gLCB105 I[102] 0.00 0.00 -2.88 -361.69 559.27 0.07 

 126 gLCB105 J[103] 0.00 0.00 -0.23 -361.69 637.04 -0.02 

 127 gLCB105 I[103] 0.00 0.00 -0.23 -361.69 637.04 -0.02 

 127 gLCB105 J[104] 0.00 0.00 2.43 -361.69 582.00 -0.10 

 128 gLCB105 I[104] 0.00 0.00 2.43 -361.69 582.00 -0.10 

 128 gLCB105 J[105] 0.00 0.00 5.09 -361.69 394.15 -0.19 

 129 gLCB105 I[105] 0.00 0.00 5.09 -361.69 394.15 -0.19 

 129 gLCB105 J[106] 0.00 0.00 7.74 -361.69 73.48 -0.27 

 130 gLCB105 I[106] 0.00 0.00 7.74 -361.69 73.48 -0.27 

 130 gLCB105 J[1] 0.00 0.00 10.40 -361.69 -380.00 -0.36 

 131 gLCB105 I[107] 9.11 -0.01 -6.79 348.68 -136.31 -0.05 

 131 gLCB105 J[8] 9.11 -0.01 -4.47 348.68 109.93 0.31 

 132 gLCB105 I[108] 2.10 0.00 -1.47 -396.22 52.19 -0.02 

 132 gLCB105 J[18] 2.10 0.00 0.86 -396.22 65.52 -0.03 

 133 gLCB105 I[109] -0.00 -0.00 6.49 -396.22 618.53 0.08 

 133 gLCB105 J[110] -0.00 -0.00 8.75 -396.22 294.56 0.15 

 134 gLCB105 I[110] -0.00 -0.00 5.55 -396.22 294.56 0.15 

 134 gLCB105 J[111] -0.00 -0.00 7.81 -396.22 10.58 0.22 

 135 gLCB105 I[111] -0.00 -0.00 4.09 -396.22 10.58 0.22 

 135 gLCB105 J[112] -0.00 -0.00 6.35 -396.22 -211.23 0.29 

 136 gLCB105 I[112] -0.00 -0.00 2.11 -396.22 -211.23 0.29 

 136 gLCB105 J[47] -0.00 -0.00 4.36 -396.22 -348.68 0.37 

 137 gLCB105 I[113] 4.36 -0.01 -2.78 380.00 -47.78 -0.06 

 137 gLCB105 J[20] 4.36 -0.01 -0.46 380.00 23.13 0.20 

 138 gLCB105 I[114] 0.00 -0.00 12.16 380.00 -1353.55 0.25 

 138 gLCB105 J[115] 0.00 -0.00 14.08 380.00 -1829.16 0.29 

 139 gLCB105 I[115] 0.00 -0.00 -5.85 380.00 -1829.16 0.29 

 139 gLCB105 J[116] 0.00 -0.00 -3.92 380.00 -1652.16 0.32 

 140 gLCB105 I[116] 0.00 -0.00 -28.20 380.00 -1652.16 0.32 

 140 gLCB105 J[37] 0.00 -0.00 -26.28 380.00 -664.74 0.35 

 41 gLCB106 I[8] -0.00 -0.00 24.50 673.69 687.10 0.32 

 41 gLCB106 J[99] -0.00 -0.00 26.53 673.69 -285.73 0.35 

 42 gLCB106 I[19] 2.52 0.01 7.08 907.66 92.92 0.47 

 42 gLCB106 J[113] 2.52 0.01 9.41 907.66 -267.75 -0.11 

 43 gLCB106 I[20] 0.00 0.00 14.49 907.66 -2300.37 0.42 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 43 gLCB106 J[114] 0.00 0.00 16.42 907.66 -2860.72 0.40 

 44 gLCB106 I[37] 0.00 0.00 -46.38 907.66 -1089.37 0.32 

 44 gLCB106 J[1] 0.00 0.00 -45.98 907.66 -743.02 0.31 

 47 gLCB106 I[39] -0.00 0.00 -2.70 -743.02 673.69 0.43 

 47 gLCB106 J[102] -0.00 0.00 -0.04 -743.02 742.16 0.31 

 50 gLCB106 I[19] -1.05 -0.01 4.98 -877.46 47.25 -0.43 

 50 gLCB106 J[108] -1.05 -0.01 7.30 -877.46 -221.26 0.14 

 51 gLCB106 I[18] 0.00 -0.00 -2.44 -877.46 -2421.83 -0.27 

 51 gLCB106 J[109] 0.00 -0.00 -0.19 -877.46 -2365.95 -0.16 

 59 gLCB106 I[47] 9.15 0.01 0.87 673.69 19.40 0.28 

 59 gLCB106 J[107] 9.15 0.01 3.20 673.69 -69.71 -0.05 

 98 gLCB106 I[99] -0.00 -0.00 9.77 673.69 -285.73 0.35 

 98 gLCB106 J[100] -0.00 -0.00 11.79 673.69 -696.66 0.38 

 99 gLCB106 I[100] -0.00 -0.00 -8.74 673.69 -696.66 0.38 

 99 gLCB106 J[101] -0.00 -0.00 -6.72 673.69 -401.88 0.41 

 100 gLCB106 I[101] -0.00 -0.00 -31.04 673.69 -401.88 0.41 

 100 gLCB106 J[39] -0.00 -0.00 -29.02 673.69 743.02 0.43 

 126 gLCB106 I[102] -0.00 0.00 -0.04 -743.02 742.16 0.31 

 126 gLCB106 J[103] -0.00 0.00 2.61 -743.02 677.82 0.18 

 127 gLCB106 I[103] -0.00 0.00 2.61 -743.02 677.82 0.18 

 127 gLCB106 J[104] -0.00 0.00 5.27 -743.02 480.67 0.06 

 128 gLCB106 I[104] -0.00 0.00 5.27 -743.02 480.67 0.06 

 128 gLCB106 J[105] -0.00 0.00 7.93 -743.02 150.70 -0.07 

 129 gLCB106 I[105] -0.00 0.00 7.93 -743.02 150.70 -0.07 

 129 gLCB106 J[106] -0.00 0.00 10.58 -743.02 -312.07 -0.19 

 130 gLCB106 I[106] -0.00 0.00 10.58 -743.02 -312.07 -0.19 

 130 gLCB106 J[1] -0.00 0.00 13.24 -743.02 -907.66 -0.31 

 131 gLCB106 I[107] 9.15 -0.01 -6.74 673.69 -147.21 -0.08 

 131 gLCB106 J[8] 9.15 -0.01 -4.42 673.69 96.90 0.31 

 132 gLCB106 I[108] -1.05 0.01 0.24 -877.46 -56.33 0.03 

 132 gLCB106 J[18] -1.05 0.01 2.56 -877.46 -117.67 -0.32 

 133 gLCB106 I[109] 0.00 -0.00 -6.23 -877.46 -2365.95 -0.16 

 133 gLCB106 J[110] 0.00 -0.00 -3.98 -877.46 -2148.99 -0.06 

 134 gLCB106 I[110] 0.00 -0.00 -9.67 -877.46 -2148.99 -0.06 

 134 gLCB106 J[111] 0.00 -0.00 -7.42 -877.46 -1785.86 0.05 

 135 gLCB106 I[111] 0.00 -0.00 -12.80 -877.46 -1785.86 0.05 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 135 gLCB106 J[112] 0.00 -0.00 -10.54 -877.46 -1290.02 0.16 

 136 gLCB106 I[112] 0.00 -0.00 -15.63 -877.46 -1290.02 0.16 

 136 gLCB106 J[47] 0.00 -0.00 -13.37 -877.46 -673.69 0.26 

 137 gLCB106 I[113] 2.52 -0.01 -2.21 907.66 -110.33 -0.08 

 137 gLCB106 J[20] 2.52 -0.01 0.11 907.66 -64.49 0.44 

 138 gLCB106 I[114] 0.00 0.00 0.54 907.66 -2860.72 0.40 

 138 gLCB106 J[115] 0.00 0.00 2.47 907.66 -2915.22 0.37 

 139 gLCB106 I[115] 0.00 0.00 -16.28 907.66 -2915.22 0.37 

 139 gLCB106 J[116] 0.00 0.00 -14.36 907.66 -2359.86 0.35 

 140 gLCB106 I[116] 0.00 0.00 -36.01 907.66 -2359.86 0.35 

 140 gLCB106 J[37] 0.00 0.00 -34.09 907.66 -1089.37 0.32 

 41 gLCB107 I[8] -0.00 0.00 10.86 56.51 -1842.81 0.27 

 41 gLCB107 J[99] -0.00 0.00 12.88 56.51 -2295.30 0.20 

 42 gLCB107 I[19] 2.20 -0.00 4.02 177.40 41.02 -0.00 

 42 gLCB107 J[113] 2.20 -0.00 6.34 177.40 -185.63 0.03 

 43 gLCB107 I[20] 0.00 -0.00 9.61 177.40 -1278.81 0.11 

 43 gLCB107 J[114] 0.00 -0.00 11.53 177.40 -1661.92 0.18 

 44 gLCB107 I[37] 0.00 -0.00 -32.49 177.40 -383.54 0.37 

 44 gLCB107 J[1] 0.00 -0.00 -32.09 177.40 -141.39 0.38 

 47 gLCB107 I[39] 0.00 0.00 -7.19 -141.39 56.51 -0.00 

 47 gLCB107 J[102] 0.00 0.00 -4.53 -141.39 349.56 -0.06 

 50 gLCB107 I[19] 3.84 0.00 1.74 -118.13 56.18 0.07 

 50 gLCB107 J[108] 3.84 0.00 4.07 -118.13 -70.91 0.01 

 51 gLCB107 I[18] -0.00 -0.00 13.18 -118.13 -56.24 0.15 

 51 gLCB107 J[109] -0.00 -0.00 15.44 -118.13 -664.31 0.21 

 59 gLCB107 I[47] 5.95 0.01 6.93 56.51 59.93 0.39 

 59 gLCB107 J[107] 5.95 0.01 9.25 56.51 -293.93 -0.11 

 98 gLCB107 I[99] -0.00 0.00 -4.31 56.51 -2295.30 0.20 

 98 gLCB107 J[100] -0.00 0.00 -2.29 56.51 -2169.46 0.13 

 99 gLCB107 I[100] -0.00 0.00 -21.60 56.51 -2169.46 0.13 

 99 gLCB107 J[101] -0.00 0.00 -19.58 56.51 -1384.54 0.07 

 100 gLCB107 I[101] -0.00 0.00 -41.04 56.51 -1384.54 0.07 

 100 gLCB107 J[39] -0.00 0.00 -39.01 56.51 141.39 -0.00 

 126 gLCB107 I[102] 0.00 0.00 -4.53 -141.39 349.56 -0.06 

 126 gLCB107 J[103] 0.00 0.00 -1.88 -141.39 509.79 -0.13 

 127 gLCB107 I[103] 0.00 0.00 -1.88 -141.39 509.79 -0.13 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 127 gLCB107 J[104] 0.00 0.00 0.78 -141.39 537.21 -0.19 

 128 gLCB107 I[104] 0.00 0.00 0.78 -141.39 537.21 -0.19 

 128 gLCB107 J[105] 0.00 0.00 3.44 -141.39 431.82 -0.26 

 129 gLCB107 I[105] 0.00 0.00 3.44 -141.39 431.82 -0.26 

 129 gLCB107 J[106] 0.00 0.00 6.09 -141.39 193.61 -0.32 

 130 gLCB107 I[106] 0.00 0.00 6.09 -141.39 193.61 -0.32 

 130 gLCB107 J[1] 0.00 0.00 8.75 -141.39 -177.40 -0.38 

 131 gLCB107 I[107] 5.95 -0.01 -5.34 56.51 -208.50 -0.04 

 131 gLCB107 J[8] 5.95 -0.01 -3.02 56.51 -25.51 0.31 

 132 gLCB107 I[108] 3.84 -0.00 -3.54 -118.13 -59.34 -0.05 

 132 gLCB107 J[18] 3.84 -0.00 -1.21 -118.13 44.61 0.12 

 133 gLCB107 I[109] -0.00 -0.00 6.71 -118.13 -664.31 0.21 

 133 gLCB107 J[110] -0.00 -0.00 8.96 -118.13 -997.28 0.26 

 134 gLCB107 I[110] -0.00 -0.00 -0.44 -118.13 -997.28 0.26 

 134 gLCB107 J[111] -0.00 -0.00 1.82 -118.13 -1026.64 0.32 

 135 gLCB107 I[111] -0.00 -0.00 -8.27 -118.13 -1026.64 0.32 

 135 gLCB107 J[112] -0.00 -0.00 -6.01 -118.13 -723.09 0.37 

 136 gLCB107 I[112] -0.00 -0.00 -16.81 -118.13 -723.09 0.37 

 136 gLCB107 J[47] -0.00 -0.00 -14.56 -118.13 -56.51 0.42 

 137 gLCB107 I[113] 2.20 -0.00 -3.18 177.40 -116.43 -0.05 

 137 gLCB107 J[20] 2.20 -0.00 -0.86 177.40 -28.17 0.08 

 138 gLCB107 I[114] 0.00 -0.00 -0.34 177.40 -1661.92 0.18 

 138 gLCB107 J[115] 0.00 -0.00 1.59 177.40 -1684.60 0.24 

 139 gLCB107 I[115] 0.00 -0.00 -12.10 177.40 -1684.60 0.24 

 139 gLCB107 J[116] 0.00 -0.00 -10.18 177.40 -1280.75 0.31 

 140 gLCB107 I[116] 0.00 -0.00 -25.71 177.40 -1280.75 0.31 

 140 gLCB107 J[37] 0.00 -0.00 -23.79 177.40 -383.54 0.37 

 41 gLCB108 I[8] -0.00 0.00 19.65 -268.49 -2044.24 0.23 

 41 gLCB108 J[99] -0.00 0.00 21.67 -268.49 -2831.84 0.10 

 42 gLCB108 I[19] 4.04 -0.01 -0.84 -350.26 9.79 -0.31 

 42 gLCB108 J[113] 4.04 -0.01 1.48 -350.26 -4.23 0.12 

 43 gLCB108 I[20] 0.00 -0.00 20.94 -350.26 639.27 -0.09 

 43 gLCB108 J[114] 0.00 -0.00 22.87 -350.26 -154.75 0.04 

 44 gLCB108 I[37] 0.00 -0.00 -26.71 -350.26 41.09 0.40 

 44 gLCB108 J[1] 0.00 -0.00 -26.32 -350.26 239.95 0.43 

 47 gLCB108 I[39] 0.00 0.00 -10.03 239.95 -268.49 -0.28 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 47 gLCB108 J[102] 0.00 0.00 -7.38 239.95 166.66 -0.31 

 50 gLCB108 I[19] 7.00 0.01 -5.40 363.11 45.71 0.39 

 50 gLCB108 J[108] 7.00 0.01 -3.08 363.11 231.27 -0.08 

 51 gLCB108 I[18] -0.00 -0.00 22.53 363.11 3325.73 0.42 

 51 gLCB108 J[109] -0.00 -0.00 24.79 363.11 2320.17 0.45 

 59 gLCB108 I[47] 5.92 0.01 8.52 -268.49 106.77 0.45 

 59 gLCB108 J[107] 5.92 0.01 10.84 -268.49 -316.85 -0.15 

 98 gLCB108 I[99] -0.00 0.00 0.27 -268.49 -2831.84 0.10 

 98 gLCB108 J[100] -0.00 0.00 2.30 -268.49 -2880.74 -0.02 

 99 gLCB108 I[100] -0.00 0.00 -22.52 -268.49 -2880.74 -0.02 

 99 gLCB108 J[101] -0.00 0.00 -20.50 -268.49 -2060.71 -0.15 

 100 gLCB108 I[101] -0.00 0.00 -48.77 -268.49 -2060.71 -0.15 

 100 gLCB108 J[39] -0.00 0.00 -46.75 -268.49 -239.95 -0.28 

 126 gLCB108 I[102] 0.00 0.00 -7.38 239.95 166.66 -0.31 

 126 gLCB108 J[103] 0.00 0.00 -4.72 239.95 469.01 -0.33 

 127 gLCB108 I[103] 0.00 0.00 -4.72 239.95 469.01 -0.33 

 127 gLCB108 J[104] 0.00 0.00 -2.06 239.95 638.54 -0.35 

 128 gLCB108 I[104] 0.00 0.00 -2.06 239.95 638.54 -0.35 

 128 gLCB108 J[105] 0.00 0.00 0.59 239.95 675.26 -0.38 

 129 gLCB108 I[105] 0.00 0.00 0.59 239.95 675.26 -0.38 

 129 gLCB108 J[106] 0.00 0.00 3.25 239.95 579.17 -0.40 

 130 gLCB108 I[106] 0.00 0.00 3.25 239.95 579.17 -0.40 

 130 gLCB108 J[1] 0.00 0.00 5.91 239.95 350.26 -0.43 

 131 gLCB108 I[107] 5.92 -0.01 -5.39 -268.49 -197.61 -0.01 

 131 gLCB108 J[8] 5.92 -0.01 -3.07 -268.49 -12.48 0.31 

 132 gLCB108 I[108] 7.00 -0.01 -5.24 363.11 49.18 -0.10 

 132 gLCB108 J[18] 7.00 -0.01 -2.92 363.11 227.80 0.41 

 133 gLCB108 I[109] -0.00 -0.00 19.43 363.11 2320.17 0.45 

 133 gLCB108 J[110] -0.00 -0.00 21.69 363.11 1446.27 0.47 

 134 gLCB108 I[110] -0.00 -0.00 14.79 363.11 1446.27 0.47 

 134 gLCB108 J[111] -0.00 -0.00 17.05 363.11 769.80 0.49 

 135 gLCB108 I[111] -0.00 -0.00 8.61 363.11 769.80 0.49 

 135 gLCB108 J[112] -0.00 -0.00 10.87 363.11 355.69 0.51 

 136 gLCB108 I[112] -0.00 -0.00 0.92 363.11 355.69 0.51 

 136 gLCB108 J[47] -0.00 -0.00 3.18 363.11 268.49 0.53 

 137 gLCB108 I[113] 4.04 0.00 -3.75 -350.26 -53.88 -0.02 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 137 gLCB108 J[20] 4.04 0.00 -1.43 -350.26 59.45 -0.16 

 138 gLCB108 I[114] 0.00 -0.00 11.28 -350.26 -154.75 0.04 

 138 gLCB108 J[115] 0.00 -0.00 13.21 -350.26 -598.54 0.16 

 139 gLCB108 I[115] 0.00 -0.00 -1.67 -350.26 -598.54 0.16 

 139 gLCB108 J[116] 0.00 -0.00 0.26 -350.26 -573.06 0.28 

 140 gLCB108 I[116] 0.00 -0.00 -17.90 -350.26 -573.06 0.28 

 140 gLCB108 J[37] 0.00 -0.00 -15.98 -350.26 41.09 0.40 

 41 gLCB109 I[8] -0.00 0.00 10.54 53.17 -1832.58 0.26 

 41 gLCB109 J[99] -0.00 0.00 12.56 53.17 -2272.88 0.20 

 42 gLCB109 I[19] 2.18 -0.00 4.01 174.30 40.92 -0.01 

 42 gLCB109 J[113] 2.18 -0.00 6.33 174.30 -185.16 0.03 

 43 gLCB109 I[20] 0.00 -0.00 9.40 174.30 -1271.96 0.11 

 43 gLCB109 J[114] 0.00 -0.00 11.33 174.30 -1647.70 0.17 

 44 gLCB109 I[37] 0.00 -0.00 -32.11 174.30 -377.14 0.37 

 44 gLCB109 J[1] 0.00 -0.00 -31.71 174.30 -137.85 0.38 

 47 gLCB109 I[39] 0.00 0.00 -7.21 -137.85 53.17 -0.00 

 47 gLCB109 J[102] 0.00 0.00 -4.55 -137.85 347.29 -0.07 

 50 gLCB109 I[19] 3.83 0.00 1.77 -114.86 56.14 0.07 

 50 gLCB109 J[108] 3.83 0.00 4.10 -114.86 -72.33 0.01 

 51 gLCB109 I[18] -0.00 -0.00 13.09 -114.86 -67.07 0.15 

 51 gLCB109 J[109] -0.00 -0.00 15.35 -114.86 -671.40 0.21 

 59 gLCB109 I[47] 5.86 0.01 6.85 53.17 59.05 0.38 

 59 gLCB109 J[107] 5.86 0.01 9.17 53.17 -291.44 -0.11 

 98 gLCB109 I[99] -0.00 0.00 -4.40 53.17 -2272.88 0.20 

 98 gLCB109 J[100] -0.00 0.00 -2.37 53.17 -2143.88 0.13 

 99 gLCB109 I[100] -0.00 0.00 -21.39 53.17 -2143.88 0.13 

 99 gLCB109 J[101] -0.00 0.00 -19.37 53.17 -1366.92 0.06 

 100 gLCB109 I[101] -0.00 0.00 -40.48 53.17 -1366.92 0.06 

 100 gLCB109 J[39] -0.00 0.00 -38.46 53.17 137.85 -0.00 

 126 gLCB109 I[102] 0.00 0.00 -4.55 -137.85 347.29 -0.07 

 126 gLCB109 J[103] 0.00 0.00 -1.90 -137.85 508.60 -0.13 

 127 gLCB109 I[103] 0.00 0.00 -1.90 -137.85 508.60 -0.13 

 127 gLCB109 J[104] 0.00 0.00 0.76 -137.85 537.09 -0.19 

 128 gLCB109 I[104] 0.00 0.00 0.76 -137.85 537.09 -0.19 

 128 gLCB109 J[105] 0.00 0.00 3.41 -137.85 432.78 -0.25 

 129 gLCB109 I[105] 0.00 0.00 3.41 -137.85 432.78 -0.25 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 129 gLCB109 J[106] 0.00 0.00 6.07 -137.85 195.65 -0.32 

 130 gLCB109 I[106] 0.00 0.00 6.07 -137.85 195.65 -0.32 

 130 gLCB109 J[1] 0.00 0.00 8.73 -137.85 -174.30 -0.38 

 131 gLCB109 I[107] 5.86 -0.01 -5.28 53.17 -206.35 -0.03 

 131 gLCB109 J[8] 5.86 -0.01 -2.96 53.17 -26.03 0.30 

 132 gLCB109 I[108] 3.83 -0.00 -3.55 -114.86 -60.38 -0.05 

 132 gLCB109 J[18] 3.83 -0.00 -1.23 -114.86 44.18 0.13 

 133 gLCB109 I[109] -0.00 -0.00 6.61 -114.86 -671.40 0.21 

 133 gLCB109 J[110] -0.00 -0.00 8.87 -114.86 -1000.33 0.26 

 134 gLCB109 I[110] -0.00 -0.00 -0.52 -114.86 -1000.33 0.26 

 134 gLCB109 J[111] -0.00 -0.00 1.74 -114.86 -1026.09 0.31 

 135 gLCB109 I[111] -0.00 -0.00 -8.33 -114.86 -1026.09 0.31 

 135 gLCB109 J[112] -0.00 -0.00 -6.07 -114.86 -720.16 0.37 

 136 gLCB109 I[112] -0.00 -0.00 -16.82 -114.86 -720.16 0.37 

 136 gLCB109 J[47] -0.00 -0.00 -14.56 -114.86 -53.17 0.42 

 137 gLCB109 I[113] 2.18 -0.00 -3.19 174.30 -116.47 -0.05 

 137 gLCB109 J[20] 2.18 -0.00 -0.87 174.30 -27.78 0.07 

 138 gLCB109 I[114] 0.00 -0.00 -0.43 174.30 -1647.70 0.17 

 138 gLCB109 J[115] 0.00 -0.00 1.49 174.30 -1666.85 0.24 

 139 gLCB109 I[115] 0.00 -0.00 -12.05 174.30 -1666.85 0.24 

 139 gLCB109 J[116] 0.00 -0.00 -10.12 174.30 -1265.04 0.30 

 140 gLCB109 I[116] 0.00 -0.00 -25.46 174.30 -1265.04 0.30 

 140 gLCB109 J[37] 0.00 -0.00 -23.53 174.30 -377.14 0.37 

 41 gLCB110 I[8] -0.00 0.00 19.33 -271.83 -2034.01 0.23 

 41 gLCB110 J[99] -0.00 0.00 21.35 -271.83 -2809.42 0.10 

 42 gLCB110 I[19] 4.02 -0.01 -0.85 -353.37 9.69 -0.31 

 42 gLCB110 J[113] 4.02 -0.01 1.47 -353.37 -3.76 0.12 

 43 gLCB110 I[20] 0.00 -0.00 20.74 -353.37 646.12 -0.09 

 43 gLCB110 J[114] 0.00 -0.00 22.66 -353.37 -140.53 0.03 

 44 gLCB110 I[37] 0.00 -0.00 -26.33 -353.37 47.48 0.40 

 44 gLCB110 J[1] 0.00 -0.00 -25.93 -353.37 243.49 0.42 

 47 gLCB110 I[39] 0.00 0.00 -10.05 243.49 -271.83 -0.29 

 47 gLCB110 J[102] 0.00 0.00 -7.40 243.49 164.40 -0.31 

 50 gLCB110 I[19] 6.99 0.01 -5.37 366.38 45.67 0.40 

 50 gLCB110 J[108] 6.99 0.01 -3.05 366.38 229.85 -0.08 

 51 gLCB110 I[18] -0.00 -0.00 22.44 366.38 3314.90 0.43 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 51 gLCB110 J[109] -0.00 -0.00 24.70 366.38 2313.08 0.45 

 59 gLCB110 I[47] 5.83 0.01 8.44 -271.83 105.90 0.45 

 59 gLCB110 J[107] 5.83 0.01 10.77 -271.83 -314.36 -0.15 

 98 gLCB110 I[99] -0.00 0.00 0.19 -271.83 -2809.42 0.10 

 98 gLCB110 J[100] -0.00 0.00 2.21 -271.83 -2855.16 -0.03 

 99 gLCB110 I[100] -0.00 0.00 -22.31 -271.83 -2855.16 -0.03 

 99 gLCB110 J[101] -0.00 0.00 -20.29 -271.83 -2043.09 -0.16 

 100 gLCB110 I[101] -0.00 0.00 -48.22 -271.83 -2043.09 -0.16 

 100 gLCB110 J[39] -0.00 0.00 -46.19 -271.83 -243.49 -0.29 

 126 gLCB110 I[102] 0.00 0.00 -7.40 243.49 164.40 -0.31 

 126 gLCB110 J[103] 0.00 0.00 -4.74 243.49 467.82 -0.33 

 127 gLCB110 I[103] 0.00 0.00 -4.74 243.49 467.82 -0.33 

 127 gLCB110 J[104] 0.00 0.00 -2.08 243.49 638.42 -0.35 

 128 gLCB110 I[104] 0.00 0.00 -2.08 243.49 638.42 -0.35 

 128 gLCB110 J[105] 0.00 0.00 0.57 243.49 676.22 -0.38 

 129 gLCB110 I[105] 0.00 0.00 0.57 243.49 676.22 -0.38 

 129 gLCB110 J[106] 0.00 0.00 3.23 243.49 581.20 -0.40 

 130 gLCB110 I[106] 0.00 0.00 3.23 243.49 581.20 -0.40 

 130 gLCB110 J[1] 0.00 0.00 5.88 243.49 353.37 -0.42 

 131 gLCB110 I[107] 5.83 -0.01 -5.33 -271.83 -195.46 -0.01 

 131 gLCB110 J[8] 5.83 -0.01 -3.01 -271.83 -13.00 0.30 

 132 gLCB110 I[108] 6.99 -0.01 -5.26 366.38 48.14 -0.10 

 132 gLCB110 J[18] 6.99 -0.01 -2.93 366.38 227.37 0.42 

 133 gLCB110 I[109] -0.00 -0.00 19.34 366.38 2313.08 0.45 

 133 gLCB110 J[110] -0.00 -0.00 21.60 366.38 1443.23 0.46 

 134 gLCB110 I[110] -0.00 -0.00 14.70 366.38 1443.23 0.46 

 134 gLCB110 J[111] -0.00 -0.00 16.96 366.38 770.35 0.48 

 135 gLCB110 I[111] -0.00 -0.00 8.56 366.38 770.35 0.48 

 135 gLCB110 J[112] -0.00 -0.00 10.82 366.38 358.62 0.50 

 136 gLCB110 I[112] -0.00 -0.00 0.91 366.38 358.62 0.50 

 136 gLCB110 J[47] -0.00 -0.00 3.17 366.38 271.83 0.52 

 137 gLCB110 I[113] 4.02 0.00 -3.76 -353.37 -53.92 -0.02 

 137 gLCB110 J[20] 4.02 0.00 -1.44 -353.37 59.84 -0.16 

 138 gLCB110 I[114] 0.00 -0.00 11.18 -353.37 -140.53 0.03 

 138 gLCB110 J[115] 0.00 -0.00 13.11 -353.37 -580.79 0.15 

 139 gLCB110 I[115] 0.00 -0.00 -1.61 -353.37 -580.79 0.15 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 139 gLCB110 J[116] 0.00 -0.00 0.32 -353.37 -557.35 0.28 

 140 gLCB110 I[116] 0.00 -0.00 -17.65 -353.37 -557.35 0.28 

 140 gLCB110 J[37] 0.00 -0.00 -15.72 -353.37 47.48 0.40 

 41 gLCB111 I[8] -0.00 0.00 40.88 447.19 1258.42 0.29 

 41 gLCB111 J[99] -0.00 0.00 42.91 447.19 -338.73 0.27 

 42 gLCB111 I[19] 5.08 0.01 1.63 448.57 68.61 0.22 

 42 gLCB111 J[113] 5.08 0.01 3.95 448.57 -53.41 -0.04 

 43 gLCB111 I[20] 0.00 -0.00 31.31 448.57 -85.74 0.26 

 43 gLCB111 J[114] 0.00 -0.00 33.23 448.57 -1255.50 0.28 

 44 gLCB111 I[37] 0.00 -0.00 -43.44 448.57 -760.61 0.35 

 44 gLCB111 J[1] 0.00 -0.00 -43.04 448.57 -436.30 0.35 

 47 gLCB111 I[39] 0.00 0.00 -4.98 -436.30 447.19 0.20 

 47 gLCB111 J[102] 0.00 0.00 -2.33 -436.30 629.93 0.11 

 50 gLCB111 I[19] 1.53 -0.01 -3.49 -490.00 30.33 -0.17 

 50 gLCB111 J[108] 1.53 -0.01 -1.16 -490.00 132.01 0.07 

 51 gLCB111 I[18] -0.00 -0.00 4.85 -490.00 1302.54 -0.05 

 51 gLCB111 J[109] -0.00 -0.00 7.11 -490.00 1048.51 0.03 

 59 gLCB111 I[47] 10.20 0.01 1.01 447.19 68.64 0.33 

 59 gLCB111 J[107] 10.20 0.01 3.33 447.19 -26.36 -0.08 

 98 gLCB111 I[99] -0.00 0.00 20.60 447.19 -338.73 0.27 

 98 gLCB111 J[100] -0.00 0.00 22.62 447.19 -1162.63 0.25 

 99 gLCB111 I[100] -0.00 0.00 -5.76 447.19 -1162.63 0.25 

 99 gLCB111 J[101] -0.00 0.00 -3.73 447.19 -981.76 0.23 

 100 gLCB111 I[101] -0.00 0.00 -38.21 447.19 -981.76 0.23 

 100 gLCB111 J[39] -0.00 0.00 -36.18 447.19 436.30 0.20 

 126 gLCB111 I[102] 0.00 0.00 -2.33 -436.30 629.93 0.11 

 126 gLCB111 J[103] 0.00 0.00 0.33 -436.30 679.85 0.02 

 127 gLCB111 I[103] 0.00 0.00 0.33 -436.30 679.85 0.02 

 127 gLCB111 J[104] 0.00 0.00 2.99 -436.30 596.97 -0.07 

 128 gLCB111 I[104] 0.00 0.00 2.99 -436.30 596.97 -0.07 

 128 gLCB111 J[105] 0.00 0.00 5.64 -436.30 381.27 -0.17 

 129 gLCB111 I[105] 0.00 0.00 5.64 -436.30 381.27 -0.17 

 129 gLCB111 J[106] 0.00 0.00 8.30 -436.30 32.76 -0.26 

 130 gLCB111 I[106] 0.00 0.00 8.30 -436.30 32.76 -0.26 

 130 gLCB111 J[1] 0.00 0.00 10.95 -436.30 -448.57 -0.35 

 131 gLCB111 I[107] 10.20 -0.01 -7.29 447.19 -112.96 -0.06 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 131 gLCB111 J[8] 10.20 -0.01 -4.97 447.19 155.25 0.31 

 132 gLCB111 I[108] 1.53 0.00 -0.77 -490.00 89.71 -0.01 

 132 gLCB111 J[18] 1.53 0.00 1.55 -490.00 72.63 -0.09 

 133 gLCB111 I[109] -0.00 -0.00 6.46 -490.00 1048.51 0.03 

 133 gLCB111 J[110] -0.00 -0.00 8.71 -490.00 726.19 0.11 

 134 gLCB111 I[110] -0.00 -0.00 7.58 -490.00 726.19 0.11 

 134 gLCB111 J[111] -0.00 -0.00 9.84 -490.00 356.14 0.19 

 135 gLCB111 I[111] -0.00 -0.00 8.23 -490.00 356.14 0.19 

 135 gLCB111 J[112] -0.00 -0.00 10.49 -490.00 -41.59 0.27 

 136 gLCB111 I[112] -0.00 -0.00 8.41 -490.00 -41.59 0.27 

 136 gLCB111 J[47] -0.00 -0.00 10.67 -490.00 -447.19 0.35 

 137 gLCB111 I[113] 5.08 -0.01 -2.65 448.57 -24.89 -0.06 

 137 gLCB111 J[20] 5.08 -0.01 -0.32 448.57 40.09 0.25 

 138 gLCB111 I[114] 0.00 -0.00 16.35 448.57 -1255.50 0.28 

 138 gLCB111 J[115] 0.00 -0.00 18.28 448.57 -1883.26 0.30 

 139 gLCB111 I[115] 0.00 -0.00 -3.78 448.57 -1883.26 0.30 

 139 gLCB111 J[116] 0.00 -0.00 -1.85 448.57 -1781.20 0.32 

 140 gLCB111 I[116] 0.00 -0.00 -29.12 448.57 -1781.20 0.32 

 140 gLCB111 J[37] 0.00 -0.00 -27.19 448.57 -760.61 0.35 

 41 gLCB112 I[8] -0.00 -0.00 26.23 988.86 1594.14 0.36 

 41 gLCB112 J[99] -0.00 -0.00 28.26 988.86 555.51 0.43 

 42 gLCB112 I[19] 2.01 0.02 9.73 1328.01 120.66 0.73 

 42 gLCB112 J[113] 2.01 0.02 12.05 1328.01 -355.74 -0.19 

 43 gLCB112 I[20] 0.00 0.00 12.41 1328.01 -3282.54 0.60 

 43 gLCB112 J[114] 0.00 0.00 14.34 1328.01 -3767.45 0.52 

 44 gLCB112 I[37] 0.00 0.00 -53.06 1328.01 -1468.32 0.29 

 44 gLCB112 J[1] 0.00 0.00 -52.66 1328.01 -1071.86 0.28 

 47 gLCB112 I[39] -0.00 0.00 -0.25 -1071.86 988.86 0.67 

 47 gLCB112 J[102] -0.00 0.00 2.41 -1071.86 934.75 0.51 

 50 gLCB112 I[19] -3.73 -0.02 8.42 -1292.07 47.78 -0.71 

 50 gLCB112 J[108] -3.73 -0.02 10.75 -1292.07 -371.62 0.21 

 51 gLCB112 I[18] 0.00 -0.00 -10.74 -1292.07 -4334.07 -0.50 

 51 gLCB112 J[109] 0.00 -0.00 -8.48 -1292.07 -3925.62 -0.37 

 59 gLCB112 I[47] 10.25 0.01 -1.65 988.86 -9.43 0.22 

 59 gLCB112 J[107] 10.25 0.01 0.68 988.86 11.84 -0.01 

 98 gLCB112 I[99] -0.00 -0.00 12.96 988.86 555.51 0.43 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 98 gLCB112 J[100] -0.00 -0.00 14.98 988.86 22.84 0.51 

 99 gLCB112 I[100] -0.00 -0.00 -4.22 988.86 22.84 0.51 

 99 gLCB112 J[101] -0.00 -0.00 -2.20 988.86 145.19 0.59 

 100 gLCB112 I[101] -0.00 -0.00 -25.32 988.86 145.19 0.59 

 100 gLCB112 J[39] -0.00 -0.00 -23.29 988.86 1071.86 0.67 

 126 gLCB112 I[102] -0.00 0.00 2.41 -1071.86 934.75 0.51 

 126 gLCB112 J[103] -0.00 0.00 5.07 -1071.86 747.82 0.36 

 127 gLCB112 I[103] -0.00 0.00 5.07 -1071.86 747.82 0.36 

 127 gLCB112 J[104] -0.00 0.00 7.72 -1071.86 428.08 0.20 

 128 gLCB112 I[104] -0.00 0.00 7.72 -1071.86 428.08 0.20 

 128 gLCB112 J[105] -0.00 0.00 10.38 -1071.86 -24.47 0.04 

 129 gLCB112 I[105] -0.00 0.00 10.38 -1071.86 -24.47 0.04 

 129 gLCB112 J[106] -0.00 0.00 13.04 -1071.86 -609.83 -0.12 

 130 gLCB112 I[106] -0.00 0.00 13.04 -1071.86 -609.83 -0.12 

 130 gLCB112 J[1] -0.00 0.00 15.69 -1071.86 -1328.01 -0.28 

 131 gLCB112 I[107] 10.25 -0.01 -7.21 988.86 -131.12 -0.10 

 131 gLCB112 J[8] 10.25 -0.01 -4.89 988.86 133.54 0.31 

 132 gLCB112 I[108] -3.73 0.01 2.07 -1292.07 -91.16 0.07 

 132 gLCB112 J[18] -3.73 0.01 4.40 -1292.07 -232.68 -0.57 

 133 gLCB112 I[109] 0.00 -0.00 -14.76 -1292.07 -3925.62 -0.37 

 133 gLCB112 J[110] 0.00 -0.00 -12.50 -1292.07 -3346.39 -0.23 

 134 gLCB112 I[110] 0.00 -0.00 -17.80 -1292.07 -3346.39 -0.23 

 134 gLCB112 J[111] 0.00 -0.00 -15.54 -1292.07 -2637.93 -0.09 

 135 gLCB112 I[111] 0.00 -0.00 -19.91 -1292.07 -2637.93 -0.09 

 135 gLCB112 J[112] 0.00 -0.00 -17.66 -1292.07 -1839.57 0.04 

 136 gLCB112 I[112] 0.00 -0.00 -21.15 -1292.07 -1839.57 0.04 

 136 gLCB112 J[47] 0.00 -0.00 -18.89 -1292.07 -988.86 0.18 

 137 gLCB112 I[113] 2.01 -0.02 -1.69 1328.01 -129.14 -0.10 

 137 gLCB112 J[20] 2.01 -0.02 0.63 1328.01 -105.94 0.64 

 138 gLCB112 I[114] 0.00 0.00 -3.01 1328.01 -3767.45 0.52 

 138 gLCB112 J[115] 0.00 0.00 -1.08 1328.01 -3693.36 0.44 

 139 gLCB112 I[115] 0.00 0.00 -21.17 1328.01 -3693.36 0.44 

 139 gLCB112 J[116] 0.00 0.00 -19.25 1328.01 -2960.69 0.37 

 140 gLCB112 I[116] 0.00 0.00 -42.13 1328.01 -2960.69 0.37 

 140 gLCB112 J[37] 0.00 0.00 -40.21 1328.01 -1468.32 0.29 

 41 gLCB113 I[8] -0.00 0.00 2.95 -45.33 -2605.33 0.26 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 41 gLCB113 J[99] -0.00 0.00 4.98 -45.33 -2756.42 0.18 

 42 gLCB113 I[19] 1.46 -0.00 4.60 105.73 33.99 -0.06 

 42 gLCB113 J[113] 1.46 -0.00 6.92 105.73 -218.10 0.05 

 43 gLCB113 I[20] 0.00 -0.00 3.93 105.73 -1568.51 0.07 

 43 gLCB113 J[114] 0.00 -0.00 5.85 105.73 -1745.74 0.15 

 44 gLCB113 I[37] 0.00 -0.00 -29.27 105.73 -281.28 0.37 

 44 gLCB113 J[1] 0.00 -0.00 -28.87 105.73 -63.24 0.39 

 47 gLCB113 I[39] 0.00 0.00 -7.77 -63.24 -45.33 -0.06 

 47 gLCB113 J[102] 0.00 0.00 -5.11 -63.24 276.63 -0.11 

 50 gLCB113 I[19] 4.41 0.00 3.09 -21.08 62.59 0.13 

 50 gLCB113 J[108] 4.41 0.00 5.41 -21.08 -123.42 -0.01 

 51 gLCB113 I[18] -0.00 -0.00 15.15 -21.08 -409.47 0.20 

 51 gLCB113 J[109] -0.00 -0.00 17.41 -21.08 -1101.38 0.25 

 59 gLCB113 I[47] 4.78 0.01 8.31 -45.33 56.66 0.39 

 59 gLCB113 J[107] 4.78 0.01 10.63 -45.33 -357.71 -0.12 

 98 gLCB113 I[99] -0.00 0.00 -10.64 -45.33 -2756.42 0.18 

 98 gLCB113 J[100] -0.00 0.00 -8.62 -45.33 -2389.19 0.10 

 99 gLCB113 I[100] -0.00 0.00 -25.30 -45.33 -2389.19 0.10 

 99 gLCB113 J[101] -0.00 0.00 -23.28 -45.33 -1463.20 0.02 

 100 gLCB113 I[101] -0.00 0.00 -41.05 -45.33 -1463.20 0.02 

 100 gLCB113 J[39] -0.00 0.00 -39.03 -45.33 63.24 -0.06 

 126 gLCB113 I[102] 0.00 0.00 -5.11 -63.24 276.63 -0.11 

 126 gLCB113 J[103] 0.00 0.00 -2.45 -63.24 465.79 -0.17 

 127 gLCB113 I[103] 0.00 0.00 -2.45 -63.24 465.79 -0.17 

 127 gLCB113 J[104] 0.00 0.00 0.20 -63.24 522.13 -0.22 

 128 gLCB113 I[104] 0.00 0.00 0.20 -63.24 522.13 -0.22 

 128 gLCB113 J[105] 0.00 0.00 2.86 -63.24 445.65 -0.28 

 129 gLCB113 I[105] 0.00 0.00 2.86 -63.24 445.65 -0.28 

 129 gLCB113 J[106] 0.00 0.00 5.51 -63.24 236.37 -0.33 

 130 gLCB113 I[106] 0.00 0.00 5.51 -63.24 236.37 -0.33 

 130 gLCB113 J[1] 0.00 0.00 8.17 -63.24 -105.73 -0.39 

 131 gLCB113 I[107] 4.78 -0.01 -4.78 -45.33 -229.70 -0.03 

 131 gLCB113 J[8] 4.78 -0.01 -2.46 -45.33 -71.35 0.30 

 132 gLCB113 I[108] 4.41 -0.01 -4.25 -21.08 -97.90 -0.06 

 132 gLCB113 J[18] 4.41 -0.01 -1.92 -21.08 37.07 0.18 

 133 gLCB113 I[109] -0.00 -0.00 6.65 -21.08 -1101.38 0.25 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 133 gLCB113 J[110] -0.00 -0.00 8.91 -21.08 -1431.96 0.30 

 134 gLCB113 I[110] -0.00 -0.00 -2.55 -21.08 -1431.96 0.30 

 134 gLCB113 J[111] -0.00 -0.00 -0.29 -21.08 -1371.65 0.34 

 135 gLCB113 I[111] -0.00 -0.00 -12.47 -21.08 -1371.65 0.34 

 135 gLCB113 J[112] -0.00 -0.00 -10.21 -21.08 -889.81 0.39 

 136 gLCB113 I[112] -0.00 -0.00 -23.13 -21.08 -889.81 0.39 

 136 gLCB113 J[47] -0.00 -0.00 -20.87 -21.08 45.33 0.44 

 137 gLCB113 I[113] 1.46 -0.00 -3.32 105.73 -139.36 -0.04 

 137 gLCB113 J[20] 1.46 -0.00 -1.00 105.73 -44.75 0.03 

 138 gLCB113 I[114] 0.00 -0.00 -4.63 105.73 -1745.74 0.15 

 138 gLCB113 J[115] 0.00 -0.00 -2.71 105.73 -1612.75 0.22 

 139 gLCB113 I[115] 0.00 -0.00 -14.11 105.73 -1612.75 0.22 

 139 gLCB113 J[116] 0.00 -0.00 -12.19 105.73 -1136.00 0.30 

 140 gLCB113 I[116] 0.00 -0.00 -24.54 105.73 -1136.00 0.30 

 140 gLCB113 J[37] 0.00 -0.00 -22.62 105.73 -281.28 0.37 

 41 gLCB114 I[8] 0.00 0.00 17.60 -587.01 -2941.05 0.20 

 41 gLCB114 J[99] 0.00 0.00 19.63 -587.01 -3650.65 0.02 

 42 gLCB114 I[19] 4.53 -0.02 -3.50 -773.71 -18.06 -0.57 

 42 gLCB114 J[113] 4.53 -0.02 -1.18 -773.71 84.23 0.20 

 43 gLCB114 I[20] -0.00 -0.00 22.82 -773.71 1628.29 -0.26 

 43 gLCB114 J[114] -0.00 -0.00 24.74 -773.71 766.20 -0.09 

 44 gLCB114 I[37] -0.00 -0.00 -19.65 -773.71 426.43 0.42 

 44 gLCB114 J[1] -0.00 -0.00 -19.25 -773.71 572.32 0.46 

 47 gLCB114 I[39] 0.00 -0.00 -12.50 572.32 -587.01 -0.52 

 47 gLCB114 J[102] 0.00 -0.00 -9.85 572.32 -28.19 -0.51 

 50 gLCB114 I[19] 9.67 0.02 -8.82 780.99 45.14 0.67 

 50 gLCB114 J[108] 9.67 0.02 -6.50 780.99 380.21 -0.15 

 51 gLCB114 I[18] -0.00 0.00 30.74 780.99 5227.14 0.66 

 51 gLCB114 J[109] -0.00 0.00 33.00 780.99 3872.75 0.65 

 59 gLCB114 I[47] 4.73 0.02 10.97 -587.00 134.73 0.51 

 59 gLCB114 J[107] 4.73 0.02 13.29 -587.00 -395.91 -0.19 

 98 gLCB114 I[99] 0.00 0.00 -3.01 -587.01 -3650.65 0.02 

 98 gLCB114 J[100] 0.00 0.00 -0.98 -587.01 -3574.66 -0.16 

 99 gLCB114 I[100] 0.00 0.00 -26.84 -587.01 -3574.66 -0.16 

 99 gLCB114 J[101] 0.00 0.00 -24.81 -587.01 -2590.16 -0.34 

 100 gLCB114 I[101] 0.00 0.00 -53.94 -587.01 -2590.16 -0.34 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 100 gLCB114 J[39] 0.00 0.00 -51.91 -587.01 -572.32 -0.52 

 126 gLCB114 I[102] 0.00 -0.00 -9.85 572.32 -28.19 -0.51 

 126 gLCB114 J[103] 0.00 -0.00 -7.19 572.32 397.82 -0.50 

 127 gLCB114 I[103] 0.00 -0.00 -7.19 572.32 397.82 -0.50 

 127 gLCB114 J[104] 0.00 -0.00 -4.54 572.32 691.01 -0.49 

 128 gLCB114 I[104] 0.00 -0.00 -4.54 572.32 691.01 -0.49 

 128 gLCB114 J[105] 0.00 -0.00 -1.88 572.32 851.39 -0.48 

 129 gLCB114 I[105] 0.00 -0.00 -1.88 572.32 851.39 -0.48 

 129 gLCB114 J[106] 0.00 -0.00 0.78 572.32 878.96 -0.47 

 130 gLCB114 I[106] 0.00 -0.00 0.78 572.32 878.96 -0.47 

 130 gLCB114 J[1] 0.00 -0.00 3.43 572.32 773.71 -0.46 

 131 gLCB114 I[107] 4.73 -0.01 -4.86 -587.00 -211.54 0.02 

 131 gLCB114 J[8] 4.73 -0.01 -2.54 -587.00 -49.64 0.30 

 132 gLCB114 I[108] 9.67 -0.02 -7.09 780.99 82.96 -0.14 

 132 gLCB114 J[18] 9.67 -0.02 -4.77 780.99 342.39 0.66 

 133 gLCB114 I[109] -0.00 0.00 27.86 780.99 3872.75 0.65 

 133 gLCB114 J[110] -0.00 0.00 30.12 780.99 2640.63 0.64 

 134 gLCB114 I[110] -0.00 0.00 22.83 780.99 2640.63 0.64 

 134 gLCB114 J[111] -0.00 0.00 25.09 780.99 1622.42 0.63 

 135 gLCB114 I[111] -0.00 0.00 15.68 780.99 1622.42 0.63 

 135 gLCB114 J[112] -0.00 0.00 17.93 780.99 908.17 0.62 

 136 gLCB114 I[112] -0.00 0.00 6.43 780.99 908.17 0.62 

 136 gLCB114 J[47] -0.00 0.00 8.69 780.99 587.00 0.61 

 137 gLCB114 I[113] 4.53 0.01 -4.28 -773.71 -35.11 -0.00 

 137 gLCB114 J[20] 4.53 0.01 -1.96 -773.71 101.28 -0.37 

 138 gLCB114 I[114] -0.00 -0.00 14.73 -773.71 766.20 -0.09 

 138 gLCB114 J[115] -0.00 -0.00 16.66 -773.71 197.35 0.08 

 139 gLCB114 I[115] -0.00 -0.00 3.28 -773.71 197.35 0.08 

 139 gLCB114 J[116] -0.00 -0.00 5.21 -773.71 43.48 0.25 

 140 gLCB114 I[116] -0.00 -0.00 -11.53 -773.71 43.48 0.25 

 140 gLCB114 J[37] -0.00 -0.00 -9.60 -773.71 426.43 0.42 

 41 gLCB115 I[8] -0.00 0.00 38.62 404.29 315.13 0.35 

 41 gLCB115 J[99] -0.00 0.00 40.65 404.29 -1195.92 0.32 

 42 gLCB115 I[19] 4.62 0.01 2.44 431.76 63.50 0.23 

 42 gLCB115 J[113] 4.62 0.01 4.77 431.76 -94.14 -0.03 

 43 gLCB115 I[20] 0.00 -0.00 29.22 431.76 -496.46 0.29 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 43 gLCB115 J[114] 0.00 -0.00 31.15 431.76 -1590.66 0.32 

 44 gLCB115 I[37] 0.00 -0.00 -46.96 431.76 -771.32 0.43 

 44 gLCB115 J[1] 0.00 -0.00 -46.56 431.76 -420.63 0.43 

 47 gLCB115 I[39] 0.00 0.00 -5.18 -420.63 404.29 0.21 

 47 gLCB115 J[102] 0.00 0.00 -2.53 -420.63 596.98 0.10 

 50 gLCB115 I[19] 2.28 -0.01 -2.70 -450.73 37.50 -0.16 

 50 gLCB115 J[108] 2.28 -0.01 -0.37 -450.73 104.62 0.07 

 51 gLCB115 I[18] -0.00 -0.00 8.37 -450.73 1140.57 -0.02 

 51 gLCB115 J[109] -0.00 -0.00 10.63 -450.73 736.77 0.07 

 59 gLCB115 I[47] 10.58 0.01 3.75 404.29 80.76 0.42 

 59 gLCB115 J[107] 10.58 0.01 6.07 404.29 -134.15 -0.11 

 98 gLCB115 I[99] -0.00 0.00 15.73 404.29 -1195.92 0.32 

 98 gLCB115 J[100] -0.00 0.00 17.76 404.29 -1834.22 0.28 

 99 gLCB115 I[100] -0.00 0.00 -13.14 404.29 -1834.22 0.28 

 99 gLCB115 J[101] -0.00 0.00 -11.12 404.29 -1371.78 0.25 

 100 gLCB115 I[101] -0.00 0.00 -48.03 404.29 -1371.78 0.25 

 100 gLCB115 J[39] -0.00 0.00 -46.00 404.29 420.63 0.21 

 126 gLCB115 I[102] 0.00 0.00 -2.53 -420.63 596.98 0.10 

 126 gLCB115 J[103] 0.00 0.00 0.13 -420.63 656.86 -0.00 

 127 gLCB115 I[103] 0.00 0.00 0.13 -420.63 656.86 -0.00 

 127 gLCB115 J[104] 0.00 0.00 2.79 -420.63 583.92 -0.11 

 128 gLCB115 I[104] 0.00 0.00 2.79 -420.63 583.92 -0.11 

 128 gLCB115 J[105] 0.00 0.00 5.44 -420.63 378.18 -0.22 

 129 gLCB115 I[105] 0.00 0.00 5.44 -420.63 378.18 -0.22 

 129 gLCB115 J[106] 0.00 0.00 8.10 -420.63 39.62 -0.33 

 130 gLCB115 I[106] 0.00 0.00 8.10 -420.63 39.62 -0.33 

 130 gLCB115 J[1] 0.00 0.00 10.76 -420.63 -431.76 -0.43 

 131 gLCB115 I[107] 10.58 -0.01 -7.81 404.29 -172.09 -0.06 

 131 gLCB115 J[8] 10.58 -0.01 -5.48 404.29 118.69 0.37 

 132 gLCB115 I[108] 2.28 0.00 -1.23 -450.73 69.51 -0.02 

 132 gLCB115 J[18] 2.28 0.00 1.09 -450.73 72.61 -0.07 

 133 gLCB115 I[109] -0.00 -0.00 8.08 -450.73 736.77 0.07 

 133 gLCB115 J[110] -0.00 -0.00 10.34 -450.73 345.37 0.16 

 134 gLCB115 I[110] -0.00 -0.00 6.96 -450.73 345.37 0.16 

 134 gLCB115 J[111] -0.00 -0.00 9.22 -450.73 1.45 0.25 

 135 gLCB115 I[111] -0.00 -0.00 5.02 -450.73 1.45 0.25 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 135 gLCB115 J[112] -0.00 -0.00 7.28 -450.73 -260.08 0.35 

 136 gLCB115 I[112] -0.00 -0.00 2.26 -450.73 -260.08 0.35 

 136 gLCB115 J[47] -0.00 -0.00 4.52 -450.73 -404.29 0.44 

 137 gLCB115 I[113] 4.62 -0.01 -2.62 431.76 -47.22 -0.07 

 137 gLCB115 J[20] 4.62 -0.01 -0.30 431.76 16.58 0.27 

 138 gLCB115 I[114] 0.00 -0.00 13.78 431.76 -1590.66 0.32 

 138 gLCB115 J[115] 0.00 -0.00 15.70 431.76 -2124.96 0.36 

 139 gLCB115 I[115] 0.00 -0.00 -6.78 431.76 -2124.96 0.36 

 139 gLCB115 J[116] 0.00 -0.00 -4.86 431.76 -1913.98 0.39 

 140 gLCB115 I[116] 0.00 -0.00 -32.48 431.76 -1913.98 0.39 

 140 gLCB115 J[37] 0.00 -0.00 -30.56 431.76 -771.32 0.43 

 41 gLCB116 I[8] -0.00 -0.00 29.83 729.30 516.57 0.39 

 41 gLCB116 J[99] -0.00 -0.00 31.86 729.30 -659.38 0.42 

 42 gLCB116 I[19] 2.78 0.02 7.30 959.42 94.73 0.54 

 42 gLCB116 J[113] 2.78 0.02 9.63 959.42 -275.53 -0.13 

 43 gLCB116 I[20] 0.00 0.00 17.89 959.42 -2414.54 0.49 

 43 gLCB116 J[114] 0.00 0.00 19.81 959.42 -3097.82 0.47 

 44 gLCB116 I[37] 0.00 0.00 -52.73 959.42 -1195.95 0.39 

 44 gLCB116 J[1] 0.00 0.00 -52.33 959.42 -801.97 0.39 

 47 gLCB116 I[39] -0.00 0.00 -2.34 -801.97 729.30 0.49 

 47 gLCB116 J[102] -0.00 0.00 0.32 -801.97 779.88 0.34 

 50 gLCB116 I[19] -0.87 -0.01 4.45 -931.97 47.97 -0.49 

 50 gLCB116 J[108] -0.87 -0.01 6.77 -931.97 -197.56 0.15 

 51 gLCB116 I[18] 0.00 -0.00 -0.98 -931.97 -2241.40 -0.29 

 51 gLCB116 J[109] 0.00 -0.00 1.28 -931.97 -2247.71 -0.17 

 59 gLCB116 I[47] 10.62 0.01 2.16 729.30 33.91 0.35 

 59 gLCB116 J[107] 10.62 0.01 4.48 729.30 -111.23 -0.06 

 98 gLCB116 I[99] -0.00 -0.00 11.15 729.30 -659.38 0.42 

 98 gLCB116 J[100] -0.00 -0.00 13.17 729.30 -1122.94 0.44 

 99 gLCB116 I[100] -0.00 -0.00 -12.22 729.30 -1122.94 0.44 

 99 gLCB116 J[101] -0.00 -0.00 -10.20 729.30 -695.61 0.47 

 100 gLCB116 I[101] -0.00 -0.00 -40.29 729.30 -695.61 0.47 

 100 gLCB116 J[39] -0.00 -0.00 -38.27 729.30 801.97 0.49 

 126 gLCB116 I[102] -0.00 0.00 0.32 -801.97 779.88 0.34 

 126 gLCB116 J[103] -0.00 0.00 2.97 -801.97 697.64 0.20 

 127 gLCB116 I[103] -0.00 0.00 2.97 -801.97 697.64 0.20 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 127 gLCB116 J[104] -0.00 0.00 5.63 -801.97 482.59 0.05 

 128 gLCB116 I[104] -0.00 0.00 5.63 -801.97 482.59 0.05 

 128 gLCB116 J[105] -0.00 0.00 8.29 -801.97 134.73 -0.10 

 129 gLCB116 I[105] -0.00 0.00 8.29 -801.97 134.73 -0.10 

 129 gLCB116 J[106] -0.00 0.00 10.94 -801.97 -345.94 -0.24 

 130 gLCB116 I[106] -0.00 0.00 10.94 -801.97 -345.94 -0.24 

 130 gLCB116 J[1] -0.00 0.00 13.60 -801.97 -959.42 -0.39 

 131 gLCB116 I[107] 10.62 -0.01 -7.76 729.30 -182.98 -0.09 

 131 gLCB116 J[8] 10.62 -0.01 -5.44 729.30 105.66 0.38 

 132 gLCB116 I[108] -0.87 0.01 0.47 -931.97 -39.01 0.03 

 132 gLCB116 J[18] -0.87 0.01 2.80 -931.97 -110.58 -0.36 

 133 gLCB116 I[109] 0.00 -0.00 -4.65 -931.97 -2247.71 -0.17 

 133 gLCB116 J[110] 0.00 -0.00 -2.39 -931.97 -2098.18 -0.04 

 134 gLCB116 I[110] 0.00 -0.00 -8.26 -931.97 -2098.18 -0.04 

 134 gLCB116 J[111] 0.00 -0.00 -6.01 -931.97 -1794.99 0.08 

 135 gLCB116 I[111] 0.00 -0.00 -11.86 -931.97 -1794.99 0.08 

 135 gLCB116 J[112] 0.00 -0.00 -9.60 -931.97 -1338.86 0.21 

 136 gLCB116 I[112] 0.00 -0.00 -15.47 -931.97 -1338.86 0.21 

 136 gLCB116 J[47] 0.00 -0.00 -13.21 -931.97 -729.30 0.33 

 137 gLCB116 I[113] 2.78 -0.01 -2.05 959.42 -109.77 -0.10 

 137 gLCB116 J[20] 2.78 -0.01 0.28 959.42 -71.04 0.51 

 138 gLCB116 I[114] 0.00 0.00 2.16 959.42 -3097.82 0.47 

 138 gLCB116 J[115] 0.00 0.00 4.09 959.42 -3211.02 0.44 

 139 gLCB116 I[115] 0.00 0.00 -17.22 959.42 -3211.02 0.44 

 139 gLCB116 J[116] 0.00 0.00 -15.30 959.42 -2621.67 0.42 

 140 gLCB116 I[116] 0.00 0.00 -40.29 959.42 -2621.67 0.42 

 140 gLCB116 J[37] 0.00 0.00 -38.37 959.42 -1195.95 0.39 

 41 gLCB117 I[8] -0.00 0.00 38.30 400.96 325.37 0.35 

 41 gLCB117 J[99] -0.00 0.00 40.33 400.96 -1173.50 0.31 

 42 gLCB117 I[19] 4.60 0.01 2.43 428.65 63.39 0.22 

 42 gLCB117 J[113] 4.60 0.01 4.75 428.65 -93.67 -0.03 

 43 gLCB117 I[20] 0.00 -0.00 29.02 428.65 -489.61 0.29 

 43 gLCB117 J[114] 0.00 -0.00 30.94 428.65 -1576.43 0.32 

 44 gLCB117 I[37] 0.00 -0.00 -46.58 428.65 -764.93 0.42 

 44 gLCB117 J[1] 0.00 -0.00 -46.18 428.65 -417.10 0.43 

 47 gLCB117 I[39] 0.00 0.00 -5.20 -417.10 400.96 0.21 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 47 gLCB117 J[102] 0.00 0.00 -2.55 -417.10 594.72 0.10 

 50 gLCB117 I[19] 2.27 -0.01 -2.66 -447.46 37.45 -0.16 

 50 gLCB117 J[108] 2.27 -0.01 -0.34 -447.46 103.20 0.07 

 51 gLCB117 I[18] -0.00 -0.00 8.28 -447.46 1129.74 -0.02 

 51 gLCB117 J[109] -0.00 -0.00 10.54 -447.46 729.68 0.07 

 59 gLCB117 I[47] 10.50 0.01 3.67 400.96 79.89 0.41 

 59 gLCB117 J[107] 10.50 0.01 6.00 400.96 -131.66 -0.10 

 98 gLCB117 I[99] -0.00 0.00 15.65 400.96 -1173.50 0.31 

 98 gLCB117 J[100] -0.00 0.00 17.67 400.96 -1808.65 0.28 

 99 gLCB117 I[100] -0.00 0.00 -12.93 400.96 -1808.65 0.28 

 99 gLCB117 J[101] -0.00 0.00 -10.91 400.96 -1354.16 0.24 

 100 gLCB117 I[101] -0.00 0.00 -47.47 400.96 -1354.16 0.24 

 100 gLCB117 J[39] -0.00 0.00 -45.45 400.96 417.10 0.21 

 126 gLCB117 I[102] 0.00 0.00 -2.55 -417.10 594.72 0.10 

 126 gLCB117 J[103] 0.00 0.00 0.11 -417.10 655.67 -0.00 

 127 gLCB117 I[103] 0.00 0.00 0.11 -417.10 655.67 -0.00 

 127 gLCB117 J[104] 0.00 0.00 2.77 -417.10 583.81 -0.11 

 128 gLCB117 I[104] 0.00 0.00 2.77 -417.10 583.81 -0.11 

 128 gLCB117 J[105] 0.00 0.00 5.42 -417.10 379.13 -0.22 

 129 gLCB117 I[105] 0.00 0.00 5.42 -417.10 379.13 -0.22 

 129 gLCB117 J[106] 0.00 0.00 8.08 -417.10 41.65 -0.32 

 130 gLCB117 I[106] 0.00 0.00 8.08 -417.10 41.65 -0.32 

 130 gLCB117 J[1] 0.00 0.00 10.73 -417.10 -428.65 -0.43 

 131 gLCB117 I[107] 10.50 -0.01 -7.75 400.96 -169.94 -0.06 

 131 gLCB117 J[8] 10.50 -0.01 -5.42 400.96 118.17 0.37 

 132 gLCB117 I[108] 2.27 0.00 -1.25 -447.46 68.47 -0.02 

 132 gLCB117 J[18] 2.27 0.00 1.08 -447.46 72.18 -0.07 

 133 gLCB117 I[109] -0.00 -0.00 7.99 -447.46 729.68 0.07 

 133 gLCB117 J[110] -0.00 -0.00 10.24 -447.46 342.32 0.16 

 134 gLCB117 I[110] -0.00 -0.00 6.88 -447.46 342.32 0.16 

 134 gLCB117 J[111] -0.00 -0.00 9.14 -447.46 2.00 0.25 

 135 gLCB117 I[111] -0.00 -0.00 4.97 -447.46 2.00 0.25 

 135 gLCB117 J[112] -0.00 -0.00 7.23 -447.46 -257.14 0.34 

 136 gLCB117 I[112] -0.00 -0.00 2.25 -447.46 -257.14 0.34 

 136 gLCB117 J[47] -0.00 -0.00 4.51 -447.46 -400.96 0.43 

 137 gLCB117 I[113] 4.60 -0.01 -2.63 428.65 -47.25 -0.07 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 137 gLCB117 J[20] 4.60 -0.01 -0.31 428.65 16.98 0.27 

 138 gLCB117 I[114] 0.00 -0.00 13.68 428.65 -1576.43 0.32 

 138 gLCB117 J[115] 0.00 -0.00 15.60 428.65 -2107.21 0.35 

 139 gLCB117 I[115] 0.00 -0.00 -6.73 428.65 -2107.21 0.35 

 139 gLCB117 J[116] 0.00 -0.00 -4.80 428.65 -1898.27 0.39 

 140 gLCB117 I[116] 0.00 -0.00 -32.23 428.65 -1898.27 0.39 

 140 gLCB117 J[37] 0.00 -0.00 -30.30 428.65 -764.93 0.42 

 41 gLCB118 I[8] -0.00 -0.00 29.51 725.96 526.80 0.39 

 41 gLCB118 J[99] -0.00 -0.00 31.54 725.96 -636.96 0.41 

 42 gLCB118 I[19] 2.76 0.02 7.29 956.32 94.62 0.53 

 42 gLCB118 J[113] 2.76 0.02 9.61 956.32 -275.07 -0.13 

 43 gLCB118 I[20] 0.00 0.00 17.68 956.32 -2407.69 0.49 

 43 gLCB118 J[114] 0.00 0.00 19.61 956.32 -3083.60 0.46 

 44 gLCB118 I[37] 0.00 0.00 -52.35 956.32 -1189.55 0.39 

 44 gLCB118 J[1] 0.00 0.00 -51.95 956.32 -798.43 0.38 

 47 gLCB118 I[39] -0.00 0.00 -2.36 -798.43 725.96 0.49 

 47 gLCB118 J[102] -0.00 0.00 0.30 -798.43 777.61 0.34 

 50 gLCB118 I[19] -0.88 -0.01 4.48 -928.70 47.92 -0.48 

 50 gLCB118 J[108] -0.88 -0.01 6.81 -928.70 -198.98 0.15 

 51 gLCB118 I[18] 0.00 -0.00 -1.07 -928.70 -2252.23 -0.29 

 51 gLCB118 J[109] 0.00 -0.00 1.19 -928.70 -2254.80 -0.17 

 59 gLCB118 I[47] 10.53 0.01 2.08 725.96 33.04 0.34 

 59 gLCB118 J[107] 10.53 0.01 4.40 725.96 -108.74 -0.06 

 98 gLCB118 I[99] -0.00 -0.00 11.06 725.96 -636.96 0.41 

 98 gLCB118 J[100] -0.00 -0.00 13.09 725.96 -1097.36 0.44 

 99 gLCB118 I[100] -0.00 -0.00 -12.01 725.96 -1097.36 0.44 

 99 gLCB118 J[101] -0.00 -0.00 -9.99 725.96 -677.99 0.46 

 100 gLCB118 I[101] -0.00 -0.00 -39.74 725.96 -677.99 0.46 

 100 gLCB118 J[39] -0.00 -0.00 -37.71 725.96 798.43 0.49 

 126 gLCB118 I[102] -0.00 0.00 0.30 -798.43 777.61 0.34 

 126 gLCB118 J[103] -0.00 0.00 2.95 -798.43 696.45 0.20 

 127 gLCB118 I[103] -0.00 0.00 2.95 -798.43 696.45 0.20 

 127 gLCB118 J[104] -0.00 0.00 5.61 -798.43 482.48 0.05 

 128 gLCB118 I[104] -0.00 0.00 5.61 -798.43 482.48 0.05 

 128 gLCB118 J[105] -0.00 0.00 8.26 -798.43 135.69 -0.09 

 129 gLCB118 I[105] -0.00 0.00 8.26 -798.43 135.69 -0.09 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 129 gLCB118 J[106] -0.00 0.00 10.92 -798.43 -343.91 -0.24 

 130 gLCB118 I[106] -0.00 0.00 10.92 -798.43 -343.91 -0.24 

 130 gLCB118 J[1] -0.00 0.00 13.58 -798.43 -956.32 -0.38 

 131 gLCB118 I[107] 10.53 -0.01 -7.70 725.96 -180.84 -0.09 

 131 gLCB118 J[8] 10.53 -0.01 -5.37 725.96 105.14 0.37 

 132 gLCB118 I[108] -0.88 0.01 0.46 -928.70 -40.05 0.03 

 132 gLCB118 J[18] -0.88 0.01 2.78 -928.70 -111.01 -0.36 

 133 gLCB118 I[109] 0.00 -0.00 -4.74 -928.70 -2254.80 -0.17 

 133 gLCB118 J[110] 0.00 -0.00 -2.48 -928.70 -2101.23 -0.04 

 134 gLCB118 I[110] 0.00 -0.00 -8.35 -928.70 -2101.23 -0.04 

 134 gLCB118 J[111] 0.00 -0.00 -6.09 -928.70 -1794.44 0.08 

 135 gLCB118 I[111] 0.00 -0.00 -11.92 -928.70 -1794.44 0.08 

 135 gLCB118 J[112] 0.00 -0.00 -9.66 -928.70 -1335.93 0.21 

 136 gLCB118 I[112] 0.00 -0.00 -15.48 -928.70 -1335.93 0.21 

 136 gLCB118 J[47] 0.00 -0.00 -13.22 -928.70 -725.96 0.33 

 137 gLCB118 I[113] 2.76 -0.01 -2.06 956.32 -109.80 -0.10 

 137 gLCB118 J[20] 2.76 -0.01 0.27 956.32 -70.64 0.50 

 138 gLCB118 I[114] 0.00 0.00 2.06 956.32 -3083.60 0.46 

 138 gLCB118 J[115] 0.00 0.00 3.99 956.32 -3193.27 0.44 

 139 gLCB118 I[115] 0.00 0.00 -17.16 956.32 -3193.27 0.44 

 139 gLCB118 J[116] 0.00 0.00 -15.24 956.32 -2605.96 0.41 

 140 gLCB118 I[116] 0.00 0.00 -40.04 956.32 -2605.96 0.41 

 140 gLCB118 J[37] 0.00 0.00 -38.11 956.32 -1189.55 0.39 

 41 gLCB119 I[8] -0.00 0.00 15.86 108.78 -2003.11 0.33 

 41 gLCB119 J[99] -0.00 0.00 17.89 108.78 -2646.53 0.26 

 42 gLCB119 I[19] 2.45 0.00 4.22 226.06 42.73 0.06 

 42 gLCB119 J[113] 2.45 0.00 6.55 226.06 -192.95 0.02 

 43 gLCB119 I[20] 0.00 -0.00 12.79 226.06 -1386.12 0.18 

 43 gLCB119 J[114] 0.00 -0.00 14.72 226.06 -1884.80 0.24 

 44 gLCB119 I[37] 0.00 -0.00 -38.46 226.06 -483.72 0.44 

 44 gLCB119 J[1] 0.00 -0.00 -38.06 226.06 -196.80 0.45 

 47 gLCB119 I[39] 0.00 0.00 -6.85 -196.80 108.78 0.05 

 47 gLCB119 J[102] 0.00 0.00 -4.20 -196.80 385.01 -0.03 

 50 gLCB119 I[19] 4.01 -0.00 1.25 -169.38 56.85 0.02 

 50 gLCB119 J[108] 4.01 -0.00 3.57 -169.38 -48.64 0.03 

 51 gLCB119 I[18] -0.00 -0.00 14.55 -169.38 113.36 0.13 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 51 gLCB119 J[109] -0.00 -0.00 16.81 -169.38 -553.17 0.20 

 59 gLCB119 I[47] 7.34 0.01 8.13 108.78 73.56 0.45 

 59 gLCB119 J[107] 7.34 0.01 10.45 108.78 -332.96 -0.13 

 98 gLCB119 I[99] -0.00 0.00 -3.02 108.78 -2646.53 0.26 

 98 gLCB119 J[100] -0.00 0.00 -0.99 108.78 -2570.16 0.19 

 99 gLCB119 I[100] -0.00 0.00 -24.87 108.78 -2570.16 0.19 

 99 gLCB119 J[101] -0.00 0.00 -22.84 108.78 -1660.65 0.12 

 100 gLCB119 I[101] -0.00 0.00 -49.73 108.78 -1660.65 0.12 

 100 gLCB119 J[39] -0.00 0.00 -47.71 108.78 196.80 0.05 

 126 gLCB119 I[102] 0.00 0.00 -4.20 -196.80 385.01 -0.03 

 126 gLCB119 J[103] 0.00 0.00 -1.54 -196.80 528.42 -0.12 

 127 gLCB119 I[103] 0.00 0.00 -1.54 -196.80 528.42 -0.12 

 127 gLCB119 J[104] 0.00 0.00 1.12 -196.80 539.02 -0.20 

 128 gLCB119 I[104] 0.00 0.00 1.12 -196.80 539.02 -0.20 

 128 gLCB119 J[105] 0.00 0.00 3.77 -196.80 416.81 -0.28 

 129 gLCB119 I[105] 0.00 0.00 3.77 -196.80 416.81 -0.28 

 129 gLCB119 J[106] 0.00 0.00 6.43 -196.80 161.78 -0.37 

 130 gLCB119 I[106] 0.00 0.00 6.43 -196.80 161.78 -0.37 

 130 gLCB119 J[1] 0.00 0.00 9.08 -196.80 -226.06 -0.45 

 131 gLCB119 I[107] 7.34 -0.01 -6.30 108.78 -242.13 -0.05 

 131 gLCB119 J[8] 7.34 -0.01 -3.98 108.78 -17.27 0.37 

 132 gLCB119 I[108] 4.01 -0.00 -3.32 -169.38 -43.05 -0.05 

 132 gLCB119 J[18] 4.01 -0.00 -0.99 -169.38 51.27 0.09 

 133 gLCB119 I[109] -0.00 -0.00 8.20 -169.38 -553.17 0.20 

 133 gLCB119 J[110] -0.00 -0.00 10.45 -169.38 -949.52 0.27 

 134 gLCB119 I[110] -0.00 -0.00 0.89 -169.38 -949.52 0.27 

 134 gLCB119 J[111] -0.00 -0.00 3.15 -169.38 -1035.22 0.35 

 135 gLCB119 I[111] -0.00 -0.00 -7.39 -169.38 -1035.22 0.35 

 135 gLCB119 J[112] -0.00 -0.00 -5.13 -169.38 -769.01 0.42 

 136 gLCB119 I[112] -0.00 -0.00 -16.66 -169.38 -769.01 0.42 

 136 gLCB119 J[47] -0.00 -0.00 -14.41 -169.38 -108.78 0.49 

 137 gLCB119 I[113] 2.45 -0.00 -3.03 226.06 -115.90 -0.06 

 137 gLCB119 J[20] 2.45 -0.00 -0.70 226.06 -34.32 0.14 

 138 gLCB119 I[114] 0.00 -0.00 1.18 226.06 -1884.80 0.24 

 138 gLCB119 J[115] 0.00 -0.00 3.11 226.06 -1962.65 0.31 

 139 gLCB119 I[115] 0.00 -0.00 -12.98 226.06 -1962.65 0.31 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 139 gLCB119 J[116] 0.00 -0.00 -11.06 226.06 -1526.86 0.37 

 140 gLCB119 I[116] 0.00 -0.00 -29.74 226.06 -1526.86 0.37 

 140 gLCB119 J[37] 0.00 -0.00 -27.81 226.06 -483.72 0.44 

 41 gLCB120 I[8] -0.00 0.00 24.65 -216.22 -2204.54 0.29 

 41 gLCB120 J[99] -0.00 0.00 26.68 -216.22 -3183.07 0.16 

 42 gLCB120 I[19] 4.29 -0.01 -0.64 -301.61 11.50 -0.25 

 42 gLCB120 J[113] 4.29 -0.01 1.69 -301.61 -11.55 0.11 

 43 gLCB120 I[20] 0.00 -0.00 24.13 -301.61 531.96 -0.02 

 43 gLCB120 J[114] 0.00 -0.00 26.06 -301.61 -377.64 0.10 

 44 gLCB120 I[37] 0.00 -0.00 -32.68 -301.61 -59.10 0.47 

 44 gLCB120 J[1] 0.00 -0.00 -32.29 -301.61 184.54 0.50 

 47 gLCB120 I[39] 0.00 0.00 -9.69 184.54 -216.22 -0.23 

 47 gLCB120 J[102] 0.00 0.00 -7.04 184.54 202.11 -0.27 

 50 gLCB120 I[19] 7.17 0.01 -5.90 311.86 46.38 0.34 

 50 gLCB120 J[108] 7.17 0.01 -3.57 311.86 253.54 -0.06 

 51 gLCB120 I[18] -0.00 -0.00 23.91 311.86 3495.33 0.40 

 51 gLCB120 J[109] -0.00 -0.00 26.16 311.86 2431.31 0.44 

 59 gLCB120 I[47] 7.30 0.02 9.72 -216.22 120.41 0.52 

 59 gLCB120 J[107] 7.30 0.02 12.05 -216.22 -355.88 -0.17 

 98 gLCB120 I[99] -0.00 0.00 1.57 -216.22 -3183.07 0.16 

 98 gLCB120 J[100] -0.00 0.00 3.59 -216.22 -3281.45 0.03 

 99 gLCB120 I[100] -0.00 0.00 -25.79 -216.22 -3281.45 0.03 

 99 gLCB120 J[101] -0.00 0.00 -23.76 -216.22 -2336.82 -0.10 

 100 gLCB120 I[101] -0.00 0.00 -57.47 -216.22 -2336.82 -0.10 

 100 gLCB120 J[39] -0.00 0.00 -55.44 -216.22 -184.54 -0.23 

 126 gLCB120 I[102] 0.00 0.00 -7.04 184.54 202.11 -0.27 

 126 gLCB120 J[103] 0.00 0.00 -4.38 184.54 487.64 -0.32 

 127 gLCB120 I[103] 0.00 0.00 -4.38 184.54 487.64 -0.32 

 127 gLCB120 J[104] 0.00 0.00 -1.73 184.54 640.35 -0.36 

 128 gLCB120 I[104] 0.00 0.00 -1.73 184.54 640.35 -0.36 

 128 gLCB120 J[105] 0.00 0.00 0.93 184.54 660.25 -0.41 

 129 gLCB120 I[105] 0.00 0.00 0.93 184.54 660.25 -0.41 

 129 gLCB120 J[106] 0.00 0.00 3.59 184.54 547.33 -0.45 

 130 gLCB120 I[106] 0.00 0.00 3.59 184.54 547.33 -0.45 

 130 gLCB120 J[1] 0.00 0.00 6.24 184.54 301.61 -0.50 

 131 gLCB120 I[107] 7.30 -0.01 -6.35 -216.22 -231.24 -0.02 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 131 gLCB120 J[8] 7.30 -0.01 -4.03 -216.22 -4.24 0.37 

 132 gLCB120 I[108] 7.17 -0.01 -5.02 311.86 65.46 -0.10 

 132 gLCB120 J[18] 7.17 -0.01 -2.70 311.86 234.46 0.38 

 133 gLCB120 I[109] -0.00 -0.00 20.92 311.86 2431.31 0.44 

 133 gLCB120 J[110] -0.00 -0.00 23.18 311.86 1494.03 0.48 

 134 gLCB120 I[110] -0.00 -0.00 16.11 311.86 1494.03 0.48 

 134 gLCB120 J[111] -0.00 -0.00 18.37 311.86 761.22 0.52 

 135 gLCB120 I[111] -0.00 -0.00 9.49 311.86 761.22 0.52 

 135 gLCB120 J[112] -0.00 -0.00 11.75 311.86 309.78 0.56 

 136 gLCB120 I[112] -0.00 -0.00 1.07 311.86 309.78 0.56 

 136 gLCB120 J[47] -0.00 -0.00 3.33 311.86 216.22 0.59 

 137 gLCB120 I[113] 4.29 0.00 -3.60 -301.61 -53.35 -0.04 

 137 gLCB120 J[20] 4.29 0.00 -1.28 -301.61 53.30 -0.10 

 138 gLCB120 I[114] 0.00 -0.00 12.80 -301.61 -377.64 0.10 

 138 gLCB120 J[115] 0.00 -0.00 14.73 -301.61 -876.59 0.22 

 139 gLCB120 I[115] 0.00 -0.00 -2.55 -301.61 -876.59 0.22 

 139 gLCB120 J[116] 0.00 -0.00 -0.62 -301.61 -819.16 0.35 

 140 gLCB120 I[116] 0.00 -0.00 -21.93 -301.61 -819.16 0.35 

 140 gLCB120 J[37] 0.00 -0.00 -20.00 -301.61 -59.10 0.47 

 41 gLCB121 I[8] -0.00 0.00 15.54 105.45 -1992.88 0.33 

 41 gLCB121 J[99] -0.00 0.00 17.57 105.45 -2624.11 0.26 

 42 gLCB121 I[19] 2.43 0.00 4.21 222.95 42.62 0.05 

 42 gLCB121 J[113] 2.43 0.00 6.54 222.95 -192.48 0.02 

 43 gLCB121 I[20] 0.00 -0.00 12.59 222.95 -1379.27 0.17 

 43 gLCB121 J[114] 0.00 -0.00 14.52 222.95 -1870.58 0.24 

 44 gLCB121 I[37] 0.00 -0.00 -38.07 222.95 -477.33 0.44 

 44 gLCB121 J[1] 0.00 -0.00 -37.68 222.95 -193.26 0.45 

 47 gLCB121 I[39] 0.00 0.00 -6.87 -193.26 105.45 0.05 

 47 gLCB121 J[102] 0.00 0.00 -4.22 -193.26 382.74 -0.03 

 50 gLCB121 I[19] 4.00 -0.00 1.28 -166.11 56.81 0.02 

 50 gLCB121 J[108] 4.00 -0.00 3.60 -166.11 -50.06 0.02 

 51 gLCB121 I[18] -0.00 -0.00 14.47 -166.11 102.53 0.13 

 51 gLCB121 J[109] -0.00 -0.00 16.72 -166.11 -560.26 0.20 

 59 gLCB121 I[47] 7.25 0.01 8.05 105.45 72.69 0.45 

 59 gLCB121 J[107] 7.25 0.01 10.38 105.45 -330.47 -0.13 

 98 gLCB121 I[99] -0.00 0.00 -3.10 105.45 -2624.11 0.26 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 98 gLCB121 J[100] -0.00 0.00 -1.07 105.45 -2544.59 0.19 

 99 gLCB121 I[100] -0.00 0.00 -24.66 105.45 -2544.59 0.19 

 99 gLCB121 J[101] -0.00 0.00 -22.63 105.45 -1643.03 0.12 

 100 gLCB121 I[101] -0.00 0.00 -49.18 105.45 -1643.03 0.12 

 100 gLCB121 J[39] -0.00 0.00 -47.15 105.45 193.26 0.05 

 126 gLCB121 I[102] 0.00 0.00 -4.22 -193.26 382.74 -0.03 

 126 gLCB121 J[103] 0.00 0.00 -1.56 -193.26 527.23 -0.12 

 127 gLCB121 I[103] 0.00 0.00 -1.56 -193.26 527.23 -0.12 

 127 gLCB121 J[104] 0.00 0.00 1.09 -193.26 538.90 -0.20 

 128 gLCB121 I[104] 0.00 0.00 1.09 -193.26 538.90 -0.20 

 128 gLCB121 J[105] 0.00 0.00 3.75 -193.26 417.76 -0.28 

 129 gLCB121 I[105] 0.00 0.00 3.75 -193.26 417.76 -0.28 

 129 gLCB121 J[106] 0.00 0.00 6.41 -193.26 163.81 -0.37 

 130 gLCB121 I[106] 0.00 0.00 6.41 -193.26 163.81 -0.37 

 130 gLCB121 J[1] 0.00 0.00 9.06 -193.26 -222.95 -0.45 

 131 gLCB121 I[107] 7.25 -0.01 -6.24 105.45 -239.98 -0.05 

 131 gLCB121 J[8] 7.25 -0.01 -3.92 105.45 -17.79 0.37 

 132 gLCB121 I[108] 4.00 -0.00 -3.33 -166.11 -44.09 -0.05 

 132 gLCB121 J[18] 4.00 -0.00 -1.01 -166.11 50.84 0.10 

 133 gLCB121 I[109] -0.00 -0.00 8.10 -166.11 -560.26 0.20 

 133 gLCB121 J[110] -0.00 -0.00 10.36 -166.11 -952.57 0.27 

 134 gLCB121 I[110] -0.00 -0.00 0.80 -166.11 -952.57 0.27 

 134 gLCB121 J[111] -0.00 -0.00 3.06 -166.11 -1034.67 0.34 

 135 gLCB121 I[111] -0.00 -0.00 -7.45 -166.11 -1034.67 0.34 

 135 gLCB121 J[112] -0.00 -0.00 -5.19 -166.11 -766.08 0.42 

 136 gLCB121 I[112] -0.00 -0.00 -16.67 -166.11 -766.08 0.42 

 136 gLCB121 J[47] -0.00 -0.00 -14.42 -166.11 -105.45 0.49 

 137 gLCB121 I[113] 2.43 -0.00 -3.04 222.95 -115.93 -0.06 

 137 gLCB121 J[20] 2.43 -0.00 -0.71 222.95 -33.93 0.13 

 138 gLCB121 I[114] 0.00 -0.00 1.09 222.95 -1870.58 0.24 

 138 gLCB121 J[115] 0.00 -0.00 3.01 222.95 -1944.90 0.30 

 139 gLCB121 I[115] 0.00 -0.00 -12.93 222.95 -1944.90 0.30 

 139 gLCB121 J[116] 0.00 -0.00 -11.00 222.95 -1511.15 0.37 

 140 gLCB121 I[116] 0.00 -0.00 -29.48 222.95 -1511.15 0.37 

 140 gLCB121 J[37] 0.00 -0.00 -27.56 222.95 -477.33 0.44 

 41 gLCB122 I[8] -0.00 0.00 24.33 -219.56 -2194.31 0.29 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 41 gLCB122 J[99] -0.00 0.00 26.36 -219.56 -3160.65 0.16 

 42 gLCB122 I[19] 4.27 -0.01 -0.65 -304.71 11.39 -0.25 

 42 gLCB122 J[113] 4.27 -0.01 1.68 -304.71 -11.08 0.11 

 43 gLCB122 I[20] 0.00 -0.00 23.93 -304.71 538.81 -0.03 

 43 gLCB122 J[114] 0.00 -0.00 25.85 -304.71 -363.41 0.10 

 44 gLCB122 I[37] 0.00 -0.00 -32.30 -304.71 -52.70 0.47 

 44 gLCB122 J[1] 0.00 -0.00 -31.90 -304.71 188.07 0.49 

 47 gLCB122 I[39] 0.00 0.00 -9.72 188.07 -219.56 -0.23 

 47 gLCB122 J[102] 0.00 0.00 -7.06 188.07 199.85 -0.27 

 50 gLCB122 I[19] 7.16 0.01 -5.87 315.13 46.34 0.35 

 50 gLCB122 J[108] 7.16 0.01 -3.54 315.13 252.12 -0.06 

 51 gLCB122 I[18] -0.00 -0.00 23.82 315.13 3484.50 0.40 

 51 gLCB122 J[109] -0.00 -0.00 26.08 315.13 2424.22 0.44 

 59 gLCB122 I[47] 7.21 0.02 9.65 -219.56 119.54 0.51 

 59 gLCB122 J[107] 7.21 0.02 11.97 -219.56 -353.39 -0.17 

 98 gLCB122 I[99] -0.00 0.00 1.48 -219.56 -3160.65 0.16 

 98 gLCB122 J[100] -0.00 0.00 3.51 -219.56 -3255.87 0.03 

 99 gLCB122 I[100] -0.00 0.00 -25.58 -219.56 -3255.87 0.03 

 99 gLCB122 J[101] -0.00 0.00 -23.56 -219.56 -2319.20 -0.10 

 100 gLCB122 I[101] -0.00 0.00 -56.91 -219.56 -2319.20 -0.10 

 100 gLCB122 J[39] -0.00 0.00 -54.89 -219.56 -188.07 -0.23 

 126 gLCB122 I[102] 0.00 0.00 -7.06 188.07 199.85 -0.27 

 126 gLCB122 J[103] 0.00 0.00 -4.40 188.07 486.45 -0.32 

 127 gLCB122 I[103] 0.00 0.00 -4.40 188.07 486.45 -0.32 

 127 gLCB122 J[104] 0.00 0.00 -1.75 188.07 640.23 -0.36 

 128 gLCB122 I[104] 0.00 0.00 -1.75 188.07 640.23 -0.36 

 128 gLCB122 J[105] 0.00 0.00 0.91 188.07 661.21 -0.41 

 129 gLCB122 I[105] 0.00 0.00 0.91 188.07 661.21 -0.41 

 129 gLCB122 J[106] 0.00 0.00 3.56 188.07 549.37 -0.45 

 130 gLCB122 I[106] 0.00 0.00 3.56 188.07 549.37 -0.45 

 130 gLCB122 J[1] 0.00 0.00 6.22 188.07 304.71 -0.49 

 131 gLCB122 I[107] 7.21 -0.01 -6.29 -219.56 -229.09 -0.02 

 131 gLCB122 J[8] 7.21 -0.01 -3.97 -219.56 -4.77 0.37 

 132 gLCB122 I[108] 7.16 -0.01 -5.04 315.13 64.42 -0.10 

 132 gLCB122 J[18] 7.16 -0.01 -2.71 315.13 234.03 0.39 

 133 gLCB122 I[109] -0.00 -0.00 20.83 315.13 2424.22 0.44 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 133 gLCB122 J[110] -0.00 -0.00 23.09 315.13 1490.98 0.48 

 134 gLCB122 I[110] -0.00 -0.00 16.03 315.13 1490.98 0.48 

 134 gLCB122 J[111] -0.00 -0.00 18.29 315.13 761.77 0.52 

 135 gLCB122 I[111] -0.00 -0.00 9.44 315.13 761.77 0.52 

 135 gLCB122 J[112] -0.00 -0.00 11.70 315.13 312.71 0.55 

 136 gLCB122 I[112] -0.00 -0.00 1.06 315.13 312.71 0.55 

 136 gLCB122 J[47] -0.00 -0.00 3.32 315.13 219.56 0.59 

 137 gLCB122 I[113] 4.27 0.00 -3.61 -304.71 -53.38 -0.04 

 137 gLCB122 J[20] 4.27 0.00 -1.29 -304.71 53.69 -0.10 

 138 gLCB122 I[114] 0.00 -0.00 12.70 -304.71 -363.41 0.10 

 138 gLCB122 J[115] 0.00 -0.00 14.63 -304.71 -858.84 0.22 

 139 gLCB122 I[115] 0.00 -0.00 -2.49 -304.71 -858.84 0.22 

 139 gLCB122 J[116] 0.00 -0.00 -0.57 -304.71 -803.46 0.34 

 140 gLCB122 I[116] 0.00 -0.00 -21.67 -304.71 -803.46 0.34 

 140 gLCB122 J[37] 0.00 -0.00 -19.75 -304.71 -52.70 0.47 

 41 gLCB123 I[8] -0.00 0.00 45.89 499.46 1098.12 0.36 

 41 gLCB123 J[99] -0.00 0.00 47.91 499.46 -689.96 0.33 

 42 gLCB123 I[19] 5.33 0.01 1.83 497.22 70.32 0.28 

 42 gLCB123 J[113] 5.33 0.01 4.16 497.22 -60.73 -0.05 

 43 gLCB123 I[20] 0.00 -0.00 34.49 497.22 -193.06 0.32 

 43 gLCB123 J[114] 0.00 -0.00 36.42 497.22 -1478.38 0.35 

 44 gLCB123 I[37] 0.00 -0.00 -49.41 497.22 -860.79 0.42 

 44 gLCB123 J[1] 0.00 -0.00 -49.01 497.22 -491.71 0.42 

 47 gLCB123 I[39] 0.00 0.00 -4.65 -491.71 499.46 0.26 

 47 gLCB123 J[102] 0.00 0.00 -1.99 -491.71 665.38 0.15 

 50 gLCB123 I[19] 1.70 -0.01 -3.98 -541.25 31.00 -0.22 

 50 gLCB123 J[108] 1.70 -0.01 -1.66 -541.25 154.28 0.09 

 51 gLCB123 I[18] -0.00 -0.00 6.22 -541.25 1472.14 -0.07 

 51 gLCB123 J[109] -0.00 -0.00 8.48 -541.25 1159.66 0.03 

 59 gLCB123 I[47] 11.58 0.01 2.21 499.46 82.28 0.40 

 59 gLCB123 J[107] 11.58 0.01 4.54 499.46 -65.39 -0.10 

 98 gLCB123 I[99] -0.00 0.00 21.90 499.46 -689.96 0.33 

 98 gLCB123 J[100] -0.00 0.00 23.92 499.46 -1563.33 0.31 

 99 gLCB123 I[100] -0.00 0.00 -9.02 499.46 -1563.33 0.31 

 99 gLCB123 J[101] -0.00 0.00 -7.00 499.46 -1257.87 0.28 

 100 gLCB123 I[101] -0.00 0.00 -46.90 499.46 -1257.87 0.28 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 100 gLCB123 J[39] -0.00 0.00 -44.88 499.46 491.71 0.26 

 126 gLCB123 I[102] 0.00 0.00 -1.99 -491.71 665.38 0.15 

 126 gLCB123 J[103] 0.00 0.00 0.67 -491.71 698.48 0.03 

 127 gLCB123 I[103] 0.00 0.00 0.67 -491.71 698.48 0.03 

 127 gLCB123 J[104] 0.00 0.00 3.32 -491.71 598.78 -0.08 

 128 gLCB123 I[104] 0.00 0.00 3.32 -491.71 598.78 -0.08 

 128 gLCB123 J[105] 0.00 0.00 5.98 -491.71 366.26 -0.19 

 129 gLCB123 I[105] 0.00 0.00 5.98 -491.71 366.26 -0.19 

 129 gLCB123 J[106] 0.00 0.00 8.63 -491.71 0.93 -0.31 

 130 gLCB123 I[106] 0.00 0.00 8.63 -491.71 0.93 -0.31 

 130 gLCB123 J[1] 0.00 0.00 11.29 -491.71 -497.22 -0.42 

 131 gLCB123 I[107] 11.58 -0.01 -8.25 499.46 -146.59 -0.07 

 131 gLCB123 J[8] 11.58 -0.01 -5.93 499.46 163.49 0.37 

 132 gLCB123 I[108] 1.70 0.00 -0.55 -541.25 105.99 -0.01 

 132 gLCB123 J[18] 1.70 0.00 1.77 -541.25 79.29 -0.12 

 133 gLCB123 I[109] -0.00 -0.00 7.95 -541.25 1159.66 0.03 

 133 gLCB123 J[110] -0.00 -0.00 10.20 -541.25 773.95 0.12 

 134 gLCB123 I[110] -0.00 -0.00 8.90 -541.25 773.95 0.12 

 134 gLCB123 J[111] -0.00 -0.00 11.16 -541.25 347.56 0.22 

 135 gLCB123 I[111] -0.00 -0.00 9.11 -541.25 347.56 0.22 

 135 gLCB123 J[112] -0.00 -0.00 11.37 -541.25 -87.50 0.32 

 136 gLCB123 I[112] -0.00 -0.00 8.56 -541.25 -87.50 0.32 

 136 gLCB123 J[47] -0.00 -0.00 10.82 -541.25 -499.46 0.41 

 137 gLCB123 I[113] 5.33 -0.01 -2.49 497.22 -24.36 -0.08 

 137 gLCB123 J[20] 5.33 -0.01 -0.17 497.22 33.94 0.31 

 138 gLCB123 I[114] 0.00 -0.00 17.88 497.22 -1478.38 0.35 

 138 gLCB123 J[115] 0.00 -0.00 19.80 497.22 -2161.31 0.37 

 139 gLCB123 I[115] 0.00 -0.00 -4.66 497.22 -2161.31 0.37 

 139 gLCB123 J[116] 0.00 -0.00 -2.73 497.22 -2027.31 0.39 

 140 gLCB123 I[116] 0.00 -0.00 -33.14 497.22 -2027.31 0.39 

 140 gLCB123 J[37] 0.00 -0.00 -31.22 497.22 -860.79 0.42 

 41 gLCB124 I[8] -0.00 -0.00 31.24 1041.14 1433.84 0.42 

 41 gLCB124 J[99] -0.00 -0.00 33.26 1041.14 204.27 0.50 

 42 gLCB124 I[19] 2.26 0.02 9.93 1376.66 122.37 0.79 

 42 gLCB124 J[113] 2.26 0.02 12.26 1376.66 -363.06 -0.21 

 43 gLCB124 I[20] 0.00 0.00 15.60 1376.66 -3389.86 0.66 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 43 gLCB124 J[114] 0.00 0.00 17.53 1376.66 -3990.33 0.58 

 44 gLCB124 I[37] 0.00 0.00 -59.03 1376.66 -1568.50 0.36 

 44 gLCB124 J[1] 0.00 0.00 -58.63 1376.66 -1127.27 0.35 

 47 gLCB124 I[39] -0.00 0.00 0.09 -1127.27 1041.14 0.73 

 47 gLCB124 J[102] -0.00 0.00 2.75 -1127.27 970.20 0.55 

 50 gLCB124 I[19] -3.56 -0.02 7.93 -1343.31 48.45 -0.76 

 50 gLCB124 J[108] -3.56 -0.02 10.25 -1343.31 -349.35 0.22 

 51 gLCB124 I[18] 0.00 -0.00 -9.36 -1343.31 -4164.47 -0.52 

 51 gLCB124 J[109] 0.00 -0.00 -7.11 -1343.31 -3814.48 -0.37 

 59 gLCB124 I[47] 11.64 0.01 -0.44 1041.13 4.21 0.29 

 59 gLCB124 J[107] 11.64 0.01 1.88 1041.13 -27.19 -0.03 

 98 gLCB124 I[99] -0.00 -0.00 14.26 1041.14 204.27 0.50 

 98 gLCB124 J[100] -0.00 -0.00 16.28 1041.14 -377.86 0.57 

 99 gLCB124 I[100] -0.00 -0.00 -7.49 1041.14 -377.86 0.57 

 99 gLCB124 J[101] -0.00 -0.00 -5.46 1041.14 -130.92 0.65 

 100 gLCB124 I[101] -0.00 -0.00 -34.01 1041.14 -130.92 0.65 

 100 gLCB124 J[39] -0.00 -0.00 -31.99 1041.14 1127.27 0.73 

 126 gLCB124 I[102] -0.00 0.00 2.75 -1127.27 970.20 0.55 

 126 gLCB124 J[103] -0.00 0.00 5.40 -1127.27 766.45 0.37 

 127 gLCB124 I[103] -0.00 0.00 5.40 -1127.27 766.45 0.37 

 127 gLCB124 J[104] -0.00 0.00 8.06 -1127.27 429.89 0.19 

 128 gLCB124 I[104] -0.00 0.00 8.06 -1127.27 429.89 0.19 

 128 gLCB124 J[105] -0.00 0.00 10.72 -1127.27 -39.48 0.01 

 129 gLCB124 I[105] -0.00 0.00 10.72 -1127.27 -39.48 0.01 

 129 gLCB124 J[106] -0.00 0.00 13.37 -1127.27 -641.66 -0.17 

 130 gLCB124 I[106] -0.00 0.00 13.37 -1127.27 -641.66 -0.17 

 130 gLCB124 J[1] -0.00 0.00 16.03 -1127.27 -1376.66 -0.35 

 131 gLCB124 I[107] 11.64 -0.01 -8.17 1041.13 -164.75 -0.11 

 131 gLCB124 J[8] 11.64 -0.01 -5.84 1041.13 141.77 0.37 

 132 gLCB124 I[108] -3.56 0.02 2.29 -1343.31 -74.87 0.07 

 132 gLCB124 J[18] -3.56 0.02 4.62 -1343.31 -226.02 -0.60 

 133 gLCB124 I[109] 0.00 -0.00 -13.27 -1343.31 -3814.48 -0.37 

 133 gLCB124 J[110] 0.00 -0.00 -11.01 -1343.31 -3298.64 -0.22 

 134 gLCB124 I[110] 0.00 -0.00 -16.47 -1343.31 -3298.64 -0.22 

 134 gLCB124 J[111] 0.00 -0.00 -14.22 -1343.31 -2646.51 -0.06 

 135 gLCB124 I[111] 0.00 -0.00 -19.04 -1343.31 -2646.51 -0.06 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 135 gLCB124 J[112] 0.00 -0.00 -16.78 -1343.31 -1885.48 0.09 

 136 gLCB124 I[112] 0.00 -0.00 -21.00 -1343.31 -1885.48 0.09 

 136 gLCB124 J[47] 0.00 -0.00 -18.74 -1343.31 -1041.13 0.24 

 137 gLCB124 I[113] 2.26 -0.02 -1.54 1376.66 -128.61 -0.12 

 137 gLCB124 J[20] 2.26 -0.02 0.78 1376.66 -112.09 0.70 

 138 gLCB124 I[114] 0.00 0.00 -1.48 1376.66 -3990.33 0.58 

 138 gLCB124 J[115] 0.00 0.00 0.44 1376.66 -3971.41 0.51 

 139 gLCB124 I[115] 0.00 0.00 -22.06 1376.66 -3971.41 0.51 

 139 gLCB124 J[116] 0.00 0.00 -20.13 1376.66 -3206.79 0.44 

 140 gLCB124 I[116] 0.00 0.00 -46.16 1376.66 -3206.79 0.44 

 140 gLCB124 J[37] 0.00 0.00 -44.23 1376.66 -1568.50 0.36 

 41 gLCB125 I[8] -0.00 0.00 7.96 6.94 -2765.63 0.32 

 41 gLCB125 J[99] -0.00 0.00 9.98 6.94 -3107.65 0.24 

 42 gLCB125 I[19] 1.70 -0.00 4.81 154.38 35.70 -0.00 

 42 gLCB125 J[113] 1.70 -0.00 7.13 154.38 -225.42 0.04 

 43 gLCB125 I[20] 0.00 -0.00 7.11 154.38 -1675.82 0.14 

 43 gLCB125 J[114] 0.00 -0.00 9.04 154.38 -1968.62 0.21 

 44 gLCB125 I[37] 0.00 -0.00 -35.24 154.38 -381.46 0.44 

 44 gLCB125 J[1] 0.00 -0.00 -34.84 154.38 -118.65 0.46 

 47 gLCB125 I[39] 0.00 0.00 -7.43 -118.65 6.94 -0.00 

 47 gLCB125 J[102] 0.00 0.00 -4.77 -118.65 312.09 -0.08 

 50 gLCB125 I[19] 4.58 0.00 2.60 -72.33 63.26 0.08 

 50 gLCB125 J[108] 4.58 0.00 4.92 -72.33 -101.14 0.01 

 51 gLCB125 I[18] -0.00 -0.00 16.53 -72.33 -239.87 0.18 

 51 gLCB125 J[109] -0.00 -0.00 18.78 -72.33 -990.24 0.25 

 59 gLCB125 I[47] 6.16 0.01 9.51 6.94 70.30 0.46 

 59 gLCB125 J[107] 6.16 0.01 11.84 6.94 -396.74 -0.13 

 98 gLCB125 I[99] -0.00 0.00 -9.35 6.94 -3107.65 0.24 

 98 gLCB125 J[100] -0.00 0.00 -7.32 6.94 -2789.90 0.16 

 99 gLCB125 I[100] -0.00 0.00 -28.57 6.94 -2789.90 0.16 

 99 gLCB125 J[101] -0.00 0.00 -26.54 6.94 -1739.31 0.08 

 100 gLCB125 I[101] -0.00 0.00 -49.75 6.94 -1739.31 0.08 

 100 gLCB125 J[39] -0.00 0.00 -47.72 6.94 118.65 -0.00 

 126 gLCB125 I[102] 0.00 0.00 -4.77 -118.65 312.09 -0.08 

 126 gLCB125 J[103] 0.00 0.00 -2.12 -118.65 484.42 -0.15 

 127 gLCB125 I[103] 0.00 0.00 -2.12 -118.65 484.42 -0.15 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 127 gLCB125 J[104] 0.00 0.00 0.54 -118.65 523.93 -0.23 

 128 gLCB125 I[104] 0.00 0.00 0.54 -118.65 523.93 -0.23 

 128 gLCB125 J[105] 0.00 0.00 3.19 -118.65 430.64 -0.30 

 129 gLCB125 I[105] 0.00 0.00 3.19 -118.65 430.64 -0.30 

 129 gLCB125 J[106] 0.00 0.00 5.85 -118.65 204.53 -0.38 

 130 gLCB125 I[106] 0.00 0.00 5.85 -118.65 204.53 -0.38 

 130 gLCB125 J[1] 0.00 0.00 8.51 -118.65 -154.38 -0.46 

 131 gLCB125 I[107] 6.16 -0.01 -5.74 6.94 -263.33 -0.04 

 131 gLCB125 J[8] 6.16 -0.01 -3.41 6.94 -63.11 0.37 

 132 gLCB125 I[108] 4.58 -0.00 -4.03 -72.33 -81.61 -0.06 

 132 gLCB125 J[18] 4.58 -0.00 -1.70 -72.33 43.73 0.15 

 133 gLCB125 I[109] -0.00 -0.00 8.14 -72.33 -990.24 0.25 

 133 gLCB125 J[110] -0.00 -0.00 10.40 -72.33 -1384.20 0.31 

 134 gLCB125 I[110] -0.00 -0.00 -1.22 -72.33 -1384.20 0.31 

 134 gLCB125 J[111] -0.00 -0.00 1.04 -72.33 -1380.23 0.38 

 135 gLCB125 I[111] -0.00 -0.00 -11.59 -72.33 -1380.23 0.38 

 135 gLCB125 J[112] -0.00 -0.00 -9.33 -72.33 -935.72 0.44 

 136 gLCB125 I[112] -0.00 -0.00 -22.98 -72.33 -935.72 0.44 

 136 gLCB125 J[47] -0.00 -0.00 -20.72 -72.33 -6.94 0.50 

 137 gLCB125 I[113] 1.70 -0.00 -3.17 154.38 -138.83 -0.06 

 137 gLCB125 J[20] 1.70 -0.00 -0.85 154.38 -50.90 0.09 

 138 gLCB125 I[114] 0.00 -0.00 -3.11 154.38 -1968.62 0.21 

 138 gLCB125 J[115] 0.00 -0.00 -1.18 154.38 -1890.80 0.29 

 139 gLCB125 I[115] 0.00 -0.00 -15.00 154.38 -1890.80 0.29 

 139 gLCB125 J[116] 0.00 -0.00 -13.07 154.38 -1382.11 0.36 

 140 gLCB125 I[116] 0.00 -0.00 -28.57 154.38 -1382.11 0.36 

 140 gLCB125 J[37] 0.00 -0.00 -26.64 154.38 -381.46 0.44 

 41 gLCB126 I[8] -0.00 0.00 22.61 -534.73 -3101.35 0.26 

 41 gLCB126 J[99] -0.00 0.00 24.63 -534.73 -4001.88 0.08 

 42 gLCB126 I[19] 4.77 -0.02 -3.29 -725.06 -16.35 -0.51 

 42 gLCB126 J[113] 4.77 -0.02 -0.97 -725.06 76.91 0.19 

 43 gLCB126 I[20] 0.00 -0.00 26.01 -725.06 1520.97 -0.20 

 43 gLCB126 J[114] 0.00 -0.00 27.93 -725.06 543.32 -0.03 

 44 gLCB126 I[37] 0.00 -0.00 -25.62 -725.06 326.25 0.49 

 44 gLCB126 J[1] 0.00 -0.00 -25.22 -725.06 516.91 0.53 

 47 gLCB126 I[39] 0.00 0.00 -12.17 516.91 -534.73 -0.47 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 47 gLCB126 J[102] 0.00 0.00 -9.51 516.91 7.26 -0.48 

 50 gLCB126 I[19] 9.84 0.02 -9.31 729.74 45.81 0.62 

 50 gLCB126 J[108] 9.84 0.02 -6.99 729.74 402.49 -0.13 

 51 gLCB126 I[18] -0.00 -0.00 32.11 729.74 5396.74 0.64 

 51 gLCB126 J[109] -0.00 -0.00 34.37 729.74 3983.89 0.64 

 59 gLCB126 I[47] 6.11 0.02 12.17 -534.73 148.37 0.57 

 59 gLCB126 J[107] 6.11 0.02 14.50 -534.73 -434.94 -0.20 

 98 gLCB126 I[99] -0.00 0.00 -1.71 -534.73 -4001.88 0.08 

 98 gLCB126 J[100] -0.00 0.00 0.32 -534.73 -3975.37 -0.11 

 99 gLCB126 I[100] -0.00 0.00 -30.10 -534.73 -3975.37 -0.11 

 99 gLCB126 J[101] -0.00 0.00 -28.08 -534.73 -2866.27 -0.29 

 100 gLCB126 I[101] -0.00 0.00 -62.64 -534.73 -2866.27 -0.29 

 100 gLCB126 J[39] -0.00 0.00 -60.61 -534.73 -516.91 -0.47 

 126 gLCB126 I[102] 0.00 0.00 -9.51 516.91 7.26 -0.48 

 126 gLCB126 J[103] 0.00 0.00 -6.86 516.91 416.45 -0.49 

 127 gLCB126 I[103] 0.00 0.00 -6.86 516.91 416.45 -0.49 

 127 gLCB126 J[104] 0.00 0.00 -4.20 516.91 692.82 -0.50 

 128 gLCB126 I[104] 0.00 0.00 -4.20 516.91 692.82 -0.50 

 128 gLCB126 J[105] 0.00 0.00 -1.54 516.91 836.38 -0.51 

 129 gLCB126 I[105] 0.00 0.00 -1.54 516.91 836.38 -0.51 

 129 gLCB126 J[106] 0.00 0.00 1.11 516.91 847.12 -0.52 

 130 gLCB126 I[106] 0.00 0.00 1.11 516.91 847.12 -0.52 

 130 gLCB126 J[1] 0.00 0.00 3.77 516.91 725.06 -0.53 

 131 gLCB126 I[107] 6.11 -0.01 -5.82 -534.73 -245.17 0.00 

 131 gLCB126 J[8] 6.11 -0.01 -3.50 -534.73 -41.40 0.36 

 132 gLCB126 I[108] 9.84 -0.02 -6.87 729.74 99.25 -0.14 

 132 gLCB126 J[18] 9.84 -0.02 -4.55 729.74 349.05 0.63 

 133 gLCB126 I[109] -0.00 -0.00 29.35 729.74 3983.89 0.64 

 133 gLCB126 J[110] -0.00 -0.00 31.61 729.74 2688.38 0.65 

 134 gLCB126 I[110] -0.00 -0.00 24.15 729.74 2688.38 0.65 

 134 gLCB126 J[111] -0.00 -0.00 26.41 729.74 1613.84 0.66 

 135 gLCB126 I[111] -0.00 -0.00 16.56 729.74 1613.84 0.66 

 135 gLCB126 J[112] -0.00 -0.00 18.81 729.74 862.26 0.67 

 136 gLCB126 I[112] -0.00 -0.00 6.58 729.74 862.26 0.67 

 136 gLCB126 J[47] -0.00 -0.00 8.84 729.74 534.73 0.68 

 137 gLCB126 I[113] 4.77 0.01 -4.13 -725.06 -34.58 -0.02 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 137 gLCB126 J[20] 4.77 0.01 -1.80 -725.06 95.13 -0.30 

 138 gLCB126 I[114] 0.00 -0.00 16.25 -725.06 543.32 -0.03 

 138 gLCB126 J[115] 0.00 -0.00 18.18 -725.06 -80.70 0.15 

 139 gLCB126 I[115] 0.00 -0.00 2.40 -725.06 -80.70 0.15 

 139 gLCB126 J[116] 0.00 -0.00 4.33 -725.06 -202.62 0.32 

 140 gLCB126 I[116] 0.00 -0.00 -15.55 -725.06 -202.62 0.32 

 140 gLCB126 J[37] 0.00 -0.00 -13.63 -725.06 326.25 0.49 

 41 gLCB127 I[8] -0.00 0.00 43.31 453.23 165.06 0.41 

 41 gLCB127 J[99] -0.00 0.00 45.34 453.23 -1524.73 0.37 

 42 gLCB127 I[19] 4.85 0.01 2.63 477.31 65.10 0.28 

 42 gLCB127 J[113] 4.85 0.01 4.96 477.31 -100.99 -0.04 

 43 gLCB127 I[20] 0.00 -0.00 32.21 477.31 -596.93 0.35 

 43 gLCB127 J[114] 0.00 -0.00 34.13 477.31 -1799.31 0.38 

 44 gLCB127 I[37] 0.00 -0.00 -52.55 477.31 -865.11 0.49 

 44 gLCB127 J[1] 0.00 -0.00 -52.15 477.31 -472.51 0.50 

 47 gLCB127 I[39] 0.00 0.00 -4.87 -472.51 453.23 0.26 

 47 gLCB127 J[102] 0.00 0.00 -2.21 -472.51 630.17 0.14 

 50 gLCB127 I[19] 2.44 -0.01 -3.16 -498.71 38.12 -0.21 

 50 gLCB127 J[108] 2.44 -0.01 -0.83 -498.71 125.47 0.09 

 51 gLCB127 I[18] -0.00 -0.00 9.66 -498.71 1299.34 -0.04 

 51 gLCB127 J[109] -0.00 -0.00 11.92 -498.71 840.82 0.07 

 59 gLCB127 I[47] 11.88 0.01 4.88 453.23 93.52 0.48 

 59 gLCB127 J[107] 11.88 0.01 7.20 453.23 -170.69 -0.12 

 98 gLCB127 I[99] -0.00 0.00 16.94 453.23 -1524.73 0.37 

 98 gLCB127 J[100] -0.00 0.00 18.97 453.23 -2209.35 0.34 

 99 gLCB127 I[100] -0.00 0.00 -16.20 453.23 -2209.35 0.34 

 99 gLCB127 J[101] -0.00 0.00 -14.18 453.23 -1630.27 0.30 

 100 gLCB127 I[101] -0.00 0.00 -56.17 453.23 -1630.27 0.30 

 100 gLCB127 J[39] -0.00 0.00 -54.14 453.23 472.51 0.26 

 126 gLCB127 I[102] 0.00 0.00 -2.21 -472.51 630.17 0.14 

 126 gLCB127 J[103] 0.00 0.00 0.45 -472.51 674.30 0.01 

 127 gLCB127 I[103] 0.00 0.00 0.45 -472.51 674.30 0.01 

 127 gLCB127 J[104] 0.00 0.00 3.10 -472.51 585.62 -0.12 

 128 gLCB127 I[104] 0.00 0.00 3.10 -472.51 585.62 -0.12 

 128 gLCB127 J[105] 0.00 0.00 5.76 -472.51 364.12 -0.24 

 129 gLCB127 I[105] 0.00 0.00 5.76 -472.51 364.12 -0.24 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 129 gLCB127 J[106] 0.00 0.00 8.41 -472.51 9.81 -0.37 

 130 gLCB127 I[106] 0.00 0.00 8.41 -472.51 9.81 -0.37 

 130 gLCB127 J[1] 0.00 0.00 11.07 -472.51 -477.31 -0.50 

 131 gLCB127 I[107] 11.88 -0.01 -8.70 453.23 -203.57 -0.08 

 131 gLCB127 J[8] 11.88 -0.01 -6.38 453.23 126.40 0.43 

 132 gLCB127 I[108] 2.44 0.00 -1.03 -498.71 84.76 -0.02 

 132 gLCB127 J[18] 2.44 0.00 1.30 -498.71 78.84 -0.10 

 133 gLCB127 I[109] -0.00 -0.00 9.48 -498.71 840.82 0.07 

 133 gLCB127 J[110] -0.00 -0.00 11.73 -498.71 390.07 0.17 

 134 gLCB127 I[110] -0.00 -0.00 8.20 -498.71 390.07 0.17 

 134 gLCB127 J[111] -0.00 -0.00 10.46 -498.71 -6.58 0.28 

 135 gLCB127 I[111] -0.00 -0.00 5.85 -498.71 -6.58 0.28 

 135 gLCB127 J[112] -0.00 -0.00 8.10 -498.71 -303.06 0.39 

 136 gLCB127 I[112] -0.00 -0.00 2.40 -498.71 -303.06 0.39 

 136 gLCB127 J[47] -0.00 -0.00 4.66 -498.71 -453.23 0.50 

 137 gLCB127 I[113] 4.85 -0.01 -2.48 477.31 -46.72 -0.09 

 137 gLCB127 J[20] 4.85 -0.01 -0.15 477.31 10.83 0.33 

 138 gLCB127 I[114] 0.00 -0.00 15.20 477.31 -1799.31 0.38 

 138 gLCB127 J[115] 0.00 -0.00 17.13 477.31 -2385.26 0.42 

 139 gLCB127 I[115] 0.00 -0.00 -7.61 477.31 -2385.26 0.42 

 139 gLCB127 J[116] 0.00 -0.00 -5.68 477.31 -2144.37 0.46 

 140 gLCB127 I[116] 0.00 -0.00 -36.25 477.31 -2144.37 0.46 

 140 gLCB127 J[37] 0.00 -0.00 -34.33 477.31 -865.11 0.49 

 41 gLCB128 I[8] -0.00 -0.00 34.52 778.23 366.50 0.45 

 41 gLCB128 J[99] -0.00 -0.00 36.55 778.23 -988.19 0.47 

 42 gLCB128 I[19] 3.01 0.02 7.49 1004.97 96.33 0.59 

 42 gLCB128 J[113] 3.01 0.02 9.82 1004.97 -282.39 -0.14 

 43 gLCB128 I[20] 0.00 0.00 20.87 1004.97 -2515.01 0.55 

 43 gLCB128 J[114] 0.00 0.00 22.80 1004.97 -3306.48 0.53 

 44 gLCB128 I[37] 0.00 0.00 -58.32 1004.97 -1289.73 0.46 

 44 gLCB128 J[1] 0.00 0.00 -57.92 1004.97 -853.84 0.45 

 47 gLCB128 I[39] -0.00 0.00 -2.02 -853.84 778.23 0.54 

 47 gLCB128 J[102] -0.00 0.00 0.63 -853.84 813.06 0.38 

 50 gLCB128 I[19] -0.71 -0.02 3.99 -979.95 48.59 -0.53 

 50 gLCB128 J[108] -0.71 -0.02 6.31 -979.95 -176.70 0.17 

 51 gLCB128 I[18] 0.00 -0.00 0.31 -979.95 -2082.62 -0.31 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 51 gLCB128 J[109] 0.00 -0.00 2.57 -979.95 -2143.66 -0.17 

 59 gLCB128 I[47] 11.91 0.01 3.28 778.23 46.68 0.41 

 59 gLCB128 J[107] 11.91 0.01 5.61 778.23 -147.77 -0.08 

 98 gLCB128 I[99] -0.00 -0.00 12.36 778.23 -988.19 0.47 

 98 gLCB128 J[100] -0.00 -0.00 14.39 778.23 -1498.07 0.50 

 99 gLCB128 I[100] -0.00 -0.00 -15.28 778.23 -1498.07 0.50 

 99 gLCB128 J[101] -0.00 -0.00 -13.26 778.23 -954.10 0.52 

 100 gLCB128 I[101] -0.00 -0.00 -48.43 778.23 -954.10 0.52 

 100 gLCB128 J[39] -0.00 -0.00 -46.41 778.23 853.84 0.54 

 126 gLCB128 I[102] -0.00 0.00 0.63 -853.84 813.06 0.38 

 126 gLCB128 J[103] -0.00 0.00 3.29 -853.84 715.08 0.21 

 127 gLCB128 I[103] -0.00 0.00 3.29 -853.84 715.08 0.21 

 127 gLCB128 J[104] -0.00 0.00 5.94 -853.84 484.29 0.04 

 128 gLCB128 I[104] -0.00 0.00 5.94 -853.84 484.29 0.04 

 128 gLCB128 J[105] -0.00 0.00 8.60 -853.84 120.68 -0.12 

 129 gLCB128 I[105] -0.00 0.00 8.60 -853.84 120.68 -0.12 

 129 gLCB128 J[106] -0.00 0.00 11.26 -853.84 -375.74 -0.29 

 130 gLCB128 I[106] -0.00 0.00 11.26 -853.84 -375.74 -0.29 

 130 gLCB128 J[1] -0.00 0.00 13.91 -853.84 -1004.97 -0.45 

 131 gLCB128 I[107] 11.91 -0.01 -8.66 778.23 -214.47 -0.10 

 131 gLCB128 J[8] 11.91 -0.01 -6.33 778.23 113.38 0.44 

 132 gLCB128 I[108] -0.71 0.01 0.68 -979.95 -23.76 0.03 

 132 gLCB128 J[18] -0.71 0.01 3.00 -979.95 -104.35 -0.39 

 133 gLCB128 I[109] 0.00 -0.00 -3.25 -979.95 -2143.66 -0.17 

 133 gLCB128 J[110] 0.00 -0.00 -0.99 -979.95 -2053.48 -0.03 

 134 gLCB128 I[110] 0.00 -0.00 -7.02 -979.95 -2053.48 -0.03 

 134 gLCB128 J[111] 0.00 -0.00 -4.76 -979.95 -1803.02 0.11 

 135 gLCB128 I[111] 0.00 -0.00 -11.04 -979.95 -1803.02 0.11 

 135 gLCB128 J[112] 0.00 -0.00 -8.78 -979.95 -1381.84 0.25 

 136 gLCB128 I[112] 0.00 -0.00 -15.33 -979.95 -1381.84 0.25 

 136 gLCB128 J[47] 0.00 -0.00 -13.07 -979.95 -778.23 0.40 

 137 gLCB128 I[113] 3.01 -0.02 -1.90 1004.97 -109.27 -0.11 

 137 gLCB128 J[20] 3.01 -0.02 0.42 1004.97 -76.79 0.56 

 138 gLCB128 I[114] 0.00 0.00 3.58 1004.97 -3306.48 0.53 

 138 gLCB128 J[115] 0.00 0.00 5.51 1004.97 -3471.32 0.50 

 139 gLCB128 I[115] 0.00 0.00 -18.05 1004.97 -3471.32 0.50 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 139 gLCB128 J[116] 0.00 0.00 -16.12 1004.97 -2852.06 0.48 

 140 gLCB128 I[116] 0.00 0.00 -44.06 1004.97 -2852.06 0.48 

 140 gLCB128 J[37] 0.00 0.00 -42.14 1004.97 -1289.73 0.46 

 41 gLCB129 I[8] -0.00 0.00 20.55 157.72 -2153.18 0.39 

 41 gLCB129 J[99] -0.00 0.00 22.58 157.72 -2975.35 0.32 

 42 gLCB129 I[19] 2.68 0.00 4.42 271.61 44.33 0.11 

 42 gLCB129 J[113] 2.68 0.00 6.74 271.61 -199.80 0.01 

 43 gLCB129 I[20] 0.00 -0.00 15.78 271.61 -1486.59 0.24 

 43 gLCB129 J[114] 0.00 -0.00 17.70 271.61 -2093.46 0.30 

 44 gLCB129 I[37] 0.00 -0.00 -44.04 271.61 -577.51 0.51 

 44 gLCB129 J[1] 0.00 -0.00 -43.65 271.61 -248.67 0.52 

 47 gLCB129 I[39] 0.00 0.00 -6.54 -248.67 157.72 0.11 

 47 gLCB129 J[102] 0.00 0.00 -3.88 -248.67 418.20 0.00 

 50 gLCB129 I[19] 4.17 -0.00 0.79 -217.36 57.48 -0.03 

 50 gLCB129 J[108] 4.17 -0.00 3.11 -217.36 -27.78 0.04 

 51 gLCB129 I[18] -0.00 -0.00 15.84 -217.36 272.14 0.11 

 51 gLCB129 J[109] -0.00 -0.00 18.10 -217.36 -449.12 0.20 

 59 gLCB129 I[47] 8.63 0.01 9.26 157.72 86.33 0.51 

 59 gLCB129 J[107] 8.63 0.01 11.58 157.72 -369.50 -0.14 

 98 gLCB129 I[99] -0.00 0.00 -1.80 157.72 -2975.35 0.32 

 98 gLCB129 J[100] -0.00 0.00 0.22 157.72 -2945.29 0.25 

 99 gLCB129 I[100] -0.00 0.00 -27.93 157.72 -2945.29 0.25 

 99 gLCB129 J[101] -0.00 0.00 -25.90 157.72 -1919.13 0.18 

 100 gLCB129 I[101] -0.00 0.00 -57.87 157.72 -1919.13 0.18 

 100 gLCB129 J[39] -0.00 0.00 -55.85 157.72 248.67 0.11 

 126 gLCB129 I[102] 0.00 0.00 -3.88 -248.67 418.20 0.00 

 126 gLCB129 J[103] 0.00 0.00 -1.23 -248.67 545.86 -0.10 

 127 gLCB129 I[103] 0.00 0.00 -1.23 -248.67 545.86 -0.10 

 127 gLCB129 J[104] 0.00 0.00 1.43 -248.67 540.71 -0.21 

 128 gLCB129 I[104] 0.00 0.00 1.43 -248.67 540.71 -0.21 

 128 gLCB129 J[105] 0.00 0.00 4.09 -248.67 402.75 -0.31 

 129 gLCB129 I[105] 0.00 0.00 4.09 -248.67 402.75 -0.31 

 129 gLCB129 J[106] 0.00 0.00 6.74 -248.67 131.98 -0.42 

 130 gLCB129 I[106] 0.00 0.00 6.74 -248.67 131.98 -0.42 

 130 gLCB129 J[1] 0.00 0.00 9.40 -248.67 -271.61 -0.52 

 131 gLCB129 I[107] 8.63 -0.01 -7.20 157.72 -273.61 -0.06 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 131 gLCB129 J[8] 8.63 -0.01 -4.87 157.72 -9.56 0.43 

 132 gLCB129 I[108] 4.17 -0.00 -3.11 -217.36 -27.81 -0.05 

 132 gLCB129 J[18] 4.17 -0.00 -0.79 -217.36 57.50 0.06 

 133 gLCB129 I[109] -0.00 -0.00 9.59 -217.36 -449.12 0.20 

 133 gLCB129 J[110] -0.00 -0.00 11.85 -217.36 -904.82 0.29 

 134 gLCB129 I[110] -0.00 -0.00 2.13 -217.36 -904.82 0.29 

 134 gLCB129 J[111] -0.00 -0.00 4.39 -217.36 -1043.25 0.38 

 135 gLCB129 I[111] -0.00 -0.00 -6.57 -217.36 -1043.25 0.38 

 135 gLCB129 J[112] -0.00 -0.00 -4.31 -217.36 -811.99 0.46 

 136 gLCB129 I[112] -0.00 -0.00 -16.52 -217.36 -811.99 0.46 

 136 gLCB129 J[47] -0.00 -0.00 -14.27 -217.36 -157.72 0.55 

 137 gLCB129 I[113] 2.68 -0.01 -2.88 271.61 -115.40 -0.07 

 137 gLCB129 J[20] 2.68 -0.01 -0.56 271.61 -40.08 0.19 

 138 gLCB129 I[114] 0.00 -0.00 2.61 271.61 -2093.46 0.30 

 138 gLCB129 J[115] 0.00 -0.00 4.54 271.61 -2222.96 0.37 

 139 gLCB129 I[115] 0.00 -0.00 -13.81 271.61 -2222.96 0.37 

 139 gLCB129 J[116] 0.00 -0.00 -11.88 271.61 -1757.25 0.44 

 140 gLCB129 I[116] 0.00 -0.00 -33.51 271.61 -1757.25 0.44 

 140 gLCB129 J[37] 0.00 -0.00 -31.58 271.61 -577.51 0.51 

 41 gLCB130 I[8] -0.00 0.00 29.34 -167.29 -2354.61 0.35 

 41 gLCB130 J[99] -0.00 0.00 31.37 -167.29 -3511.89 0.22 

 42 gLCB130 I[19] 4.52 -0.01 -0.44 -256.06 13.09 -0.19 

 42 gLCB130 J[113] 4.52 -0.01 1.88 -256.06 -18.41 0.10 

 43 gLCB130 I[20] 0.00 -0.00 27.11 -256.06 431.49 0.03 

 43 gLCB130 J[114] 0.00 -0.00 29.04 -256.06 -586.29 0.16 

 44 gLCB130 I[37] 0.00 -0.00 -38.27 -256.06 -152.89 0.54 

 44 gLCB130 J[1] 0.00 -0.00 -37.87 -256.06 132.66 0.56 

 47 gLCB130 I[39] 0.00 0.00 -9.38 132.66 -167.29 -0.18 

 47 gLCB130 J[102] 0.00 0.00 -6.72 132.66 235.30 -0.24 

 50 gLCB130 I[19] 7.33 0.01 -6.36 263.88 47.00 0.30 

 50 gLCB130 J[108] 7.33 0.01 -4.04 263.88 274.40 -0.04 

 51 gLCB130 I[18] -0.00 -0.00 25.19 263.88 3654.10 0.38 

 51 gLCB130 J[109] -0.00 -0.00 27.45 263.88 2535.36 0.44 

 59 gLCB130 I[47] 8.60 0.02 10.85 -167.29 133.18 0.58 

 59 gLCB130 J[107] 8.60 0.02 13.18 -167.29 -392.42 -0.18 

 98 gLCB130 I[99] -0.00 0.00 2.78 -167.29 -3511.89 0.22 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 98 gLCB130 J[100] -0.00 0.00 4.81 -167.29 -3656.57 0.09 

 99 gLCB130 I[100] -0.00 0.00 -28.85 -167.29 -3656.57 0.09 

 99 gLCB130 J[101] -0.00 0.00 -26.82 -167.29 -2595.31 -0.04 

 100 gLCB130 I[101] -0.00 0.00 -65.61 -167.29 -2595.31 -0.04 

 100 gLCB130 J[39] -0.00 0.00 -63.58 -167.29 -132.66 -0.18 

 126 gLCB130 I[102] 0.00 0.00 -6.72 132.66 235.30 -0.24 

 126 gLCB130 J[103] 0.00 0.00 -4.07 132.66 505.08 -0.30 

 127 gLCB130 I[103] 0.00 0.00 -4.07 132.66 505.08 -0.30 

 127 gLCB130 J[104] 0.00 0.00 -1.41 132.66 642.04 -0.37 

 128 gLCB130 I[104] 0.00 0.00 -1.41 132.66 642.04 -0.37 

 128 gLCB130 J[105] 0.00 0.00 1.25 132.66 646.19 -0.43 

 129 gLCB130 I[105] 0.00 0.00 1.25 132.66 646.19 -0.43 

 129 gLCB130 J[106] 0.00 0.00 3.90 132.66 517.53 -0.50 

 130 gLCB130 I[106] 0.00 0.00 3.90 132.66 517.53 -0.50 

 130 gLCB130 J[1] 0.00 0.00 6.56 132.66 256.06 -0.56 

 131 gLCB130 I[107] 8.60 -0.01 -7.25 -167.29 -262.72 -0.03 

 131 gLCB130 J[8] 8.60 -0.01 -4.92 -167.29 3.47 0.43 

 132 gLCB130 I[108] 7.33 -0.01 -4.82 263.88 80.71 -0.10 

 132 gLCB130 J[18] 7.33 -0.01 -2.49 263.88 240.69 0.35 

 133 gLCB130 I[109] -0.00 -0.00 22.32 263.88 2535.36 0.44 

 133 gLCB130 J[110] -0.00 -0.00 24.58 263.88 1538.73 0.49 

 134 gLCB130 I[110] -0.00 -0.00 17.35 263.88 1538.73 0.49 

 134 gLCB130 J[111] -0.00 -0.00 19.61 263.88 753.19 0.55 

 135 gLCB130 I[111] -0.00 -0.00 10.32 263.88 753.19 0.55 

 135 gLCB130 J[112] -0.00 -0.00 12.57 263.88 266.80 0.60 

 136 gLCB130 I[112] -0.00 -0.00 1.21 263.88 266.80 0.60 

 136 gLCB130 J[47] -0.00 -0.00 3.47 263.88 167.29 0.66 

 137 gLCB130 I[113] 4.52 -0.00 -3.46 -256.06 -52.85 -0.05 

 137 gLCB130 J[20] 4.52 -0.00 -1.13 -256.06 47.54 -0.04 

 138 gLCB130 I[114] 0.00 -0.00 14.23 -256.06 -586.29 0.16 

 138 gLCB130 J[115] 0.00 -0.00 16.15 -256.06 -1136.89 0.29 

 139 gLCB130 I[115] 0.00 -0.00 -3.37 -256.06 -1136.89 0.29 

 139 gLCB130 J[116] 0.00 -0.00 -1.45 -256.06 -1049.56 0.41 

 140 gLCB130 I[116] 0.00 -0.00 -25.70 -256.06 -1049.56 0.41 

 140 gLCB130 J[37] 0.00 -0.00 -23.77 -256.06 -152.89 0.54 

 41 gLCB131 I[8] -0.00 0.00 21.70 198.71 -666.63 0.27 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 41 gLCB131 J[99] -0.00 0.00 23.73 198.71 -1532.63 0.22 

 42 gLCB131 I[19] 3.26 0.00 3.10 275.08 51.23 0.08 

 42 gLCB131 J[113] 3.26 0.00 5.43 275.08 -135.44 0.01 

 43 gLCB131 I[20] 0.00 -0.00 17.48 275.08 -822.56 0.16 

 43 gLCB131 J[114] 0.00 -0.00 19.41 275.08 -1491.14 0.21 

 44 gLCB131 I[37] 0.00 -0.00 -36.10 275.08 -516.68 0.36 

 44 gLCB131 J[1] 0.00 -0.00 -35.70 275.08 -247.41 0.37 

 47 gLCB131 I[39] 0.00 0.00 -6.39 -247.41 198.71 0.07 

 47 gLCB131 J[102] 0.00 0.00 -3.73 -247.41 451.77 -0.00 

 50 gLCB131 I[19] 2.96 -0.00 -0.18 -253.36 46.43 -0.02 

 50 gLCB131 J[108] 2.96 -0.00 2.15 -253.36 3.35 0.03 

 51 gLCB131 I[18] -0.00 -0.00 9.94 -253.36 439.32 0.08 

 51 gLCB131 J[109] -0.00 -0.00 12.20 -253.36 -31.16 0.14 

 59 gLCB131 I[47] 7.43 0.01 4.61 198.70 62.07 0.36 

 59 gLCB131 J[107] 7.43 0.01 6.93 198.70 -190.37 -0.10 

 98 gLCB131 I[99] -0.00 0.00 4.92 198.71 -1532.63 0.22 

 98 gLCB131 J[100] -0.00 0.00 6.95 198.71 -1758.86 0.17 

 99 gLCB131 I[100] -0.00 0.00 -15.39 198.71 -1758.86 0.17 

 99 gLCB131 J[101] -0.00 0.00 -13.36 198.71 -1210.73 0.12 

 100 gLCB131 I[101] -0.00 0.00 -39.26 198.71 -1210.73 0.12 

 100 gLCB131 J[39] -0.00 0.00 -37.23 198.71 247.41 0.07 

 126 gLCB131 I[102] 0.00 0.00 -3.73 -247.41 451.77 -0.00 

 126 gLCB131 J[103] 0.00 0.00 -1.08 -247.41 572.03 -0.07 

 127 gLCB131 I[103] 0.00 0.00 -1.08 -247.41 572.03 -0.07 

 127 gLCB131 J[104] 0.00 0.00 1.58 -247.41 559.47 -0.15 

 128 gLCB131 I[104] 0.00 0.00 1.58 -247.41 559.47 -0.15 

 128 gLCB131 J[105] 0.00 0.00 4.24 -247.41 414.10 -0.22 

 129 gLCB131 I[105] 0.00 0.00 4.24 -247.41 414.10 -0.22 

 129 gLCB131 J[106] 0.00 0.00 6.89 -247.41 135.92 -0.29 

 130 gLCB131 I[106] 0.00 0.00 6.89 -247.41 135.92 -0.29 

 130 gLCB131 J[1] 0.00 0.00 9.55 -247.41 -275.08 -0.37 

 131 gLCB131 I[107] 7.43 -0.01 -6.00 198.70 -169.90 -0.04 

 131 gLCB131 J[8] 7.43 -0.01 -3.67 198.70 41.60 0.30 

 132 gLCB131 I[108] 2.96 -0.00 -2.52 -253.36 -4.79 -0.04 

 132 gLCB131 J[18] 2.96 -0.00 -0.19 -253.36 54.57 0.05 

 133 gLCB131 I[109] -0.00 -0.00 6.49 -253.36 -31.16 0.14 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 133 gLCB131 J[110] -0.00 -0.00 8.75 -253.36 -354.91 0.20 

 134 gLCB131 I[110] -0.00 -0.00 2.46 -253.36 -354.91 0.20 

 134 gLCB131 J[111] -0.00 -0.00 4.72 -253.36 -507.39 0.27 

 135 gLCB131 I[111] -0.00 -0.00 -2.16 -253.36 -507.39 0.27 

 135 gLCB131 J[112] -0.00 -0.00 0.10 -253.36 -463.74 0.33 

 136 gLCB131 I[112] -0.00 -0.00 -7.37 -253.36 -463.74 0.33 

 136 gLCB131 J[47] -0.00 -0.00 -5.11 -253.36 -198.70 0.39 

 137 gLCB131 I[113] 3.26 -0.00 -2.99 275.08 -82.15 -0.05 

 137 gLCB131 J[20] 3.26 -0.00 -0.67 275.08 -2.07 0.13 

 138 gLCB131 I[114] 0.00 -0.00 5.80 275.08 -1491.14 0.21 

 138 gLCB131 J[115] 0.00 -0.00 7.72 275.08 -1736.17 0.26 

 139 gLCB131 I[115] 0.00 -0.00 -8.91 275.08 -1736.17 0.26 

 139 gLCB131 J[116] 0.00 -0.00 -6.98 275.08 -1448.13 0.31 

 140 gLCB131 I[116] 0.00 -0.00 -26.66 275.08 -1448.13 0.31 

 140 gLCB131 J[37] 0.00 -0.00 -24.73 275.08 -516.68 0.36 

 41 gLCB132 I[8] -0.00 0.00 21.49 196.48 -659.81 0.27 

 41 gLCB132 J[99] -0.00 0.00 23.51 196.48 -1517.68 0.22 

 42 gLCB132 I[19] 3.25 0.00 3.10 273.01 51.16 0.07 

 42 gLCB132 J[113] 3.25 0.00 5.42 273.01 -135.13 0.01 

 43 gLCB132 I[20] 0.00 -0.00 17.35 273.01 -817.99 0.16 

 43 gLCB132 J[114] 0.00 -0.00 19.27 273.01 -1481.65 0.21 

 44 gLCB132 I[37] 0.00 -0.00 -35.85 273.01 -512.42 0.35 

 44 gLCB132 J[1] 0.00 -0.00 -35.45 273.01 -245.05 0.36 

 47 gLCB132 I[39] 0.00 0.00 -6.40 -245.05 196.48 0.07 

 47 gLCB132 J[102] 0.00 0.00 -3.75 -245.05 450.26 -0.00 

 50 gLCB132 I[19] 2.95 -0.00 -0.16 -251.18 46.40 -0.01 

 50 gLCB132 J[108] 2.95 -0.00 2.17 -251.18 2.40 0.03 

 51 gLCB132 I[18] -0.00 -0.00 9.88 -251.18 432.10 0.08 

 51 gLCB132 J[109] -0.00 -0.00 12.14 -251.18 -35.89 0.14 

 59 gLCB132 I[47] 7.37 0.01 4.56 196.48 61.49 0.36 

 59 gLCB132 J[107] 7.37 0.01 6.88 196.48 -188.71 -0.10 

 98 gLCB132 I[99] -0.00 0.00 4.87 196.48 -1517.68 0.22 

 98 gLCB132 J[100] -0.00 0.00 6.89 196.48 -1741.81 0.17 

 99 gLCB132 I[100] -0.00 0.00 -15.25 196.48 -1741.81 0.17 

 99 gLCB132 J[101] -0.00 0.00 -13.23 196.48 -1198.98 0.12 

 100 gLCB132 I[101] -0.00 0.00 -38.89 196.48 -1198.98 0.12 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 100 gLCB132 J[39] -0.00 0.00 -36.86 196.48 245.05 0.07 

 126 gLCB132 I[102] 0.00 0.00 -3.75 -245.05 450.26 -0.00 

 126 gLCB132 J[103] 0.00 0.00 -1.09 -245.05 571.23 -0.07 

 127 gLCB132 I[103] 0.00 0.00 -1.09 -245.05 571.23 -0.07 

 127 gLCB132 J[104] 0.00 0.00 1.56 -245.05 559.39 -0.15 

 128 gLCB132 I[104] 0.00 0.00 1.56 -245.05 559.39 -0.15 

 128 gLCB132 J[105] 0.00 0.00 4.22 -245.05 414.74 -0.22 

 129 gLCB132 I[105] 0.00 0.00 4.22 -245.05 414.74 -0.22 

 129 gLCB132 J[106] 0.00 0.00 6.88 -245.05 137.27 -0.29 

 130 gLCB132 I[106] 0.00 0.00 6.88 -245.05 137.27 -0.29 

 130 gLCB132 J[1] 0.00 0.00 9.53 -245.05 -273.01 -0.36 

 131 gLCB132 I[107] 7.37 -0.01 -5.96 196.48 -168.47 -0.04 

 131 gLCB132 J[8] 7.37 -0.01 -3.63 196.48 41.25 0.30 

 132 gLCB132 I[108] 2.95 -0.00 -2.53 -251.18 -5.48 -0.04 

 132 gLCB132 J[18] 2.95 -0.00 -0.20 -251.18 54.28 0.05 

 133 gLCB132 I[109] -0.00 -0.00 6.43 -251.18 -35.89 0.14 

 133 gLCB132 J[110] -0.00 -0.00 8.68 -251.18 -356.95 0.20 

 134 gLCB132 I[110] -0.00 -0.00 2.40 -251.18 -356.95 0.20 

 134 gLCB132 J[111] -0.00 -0.00 4.66 -251.18 -507.02 0.26 

 135 gLCB132 I[111] -0.00 -0.00 -2.19 -251.18 -507.02 0.26 

 135 gLCB132 J[112] -0.00 -0.00 0.06 -251.18 -461.79 0.33 

 136 gLCB132 I[112] -0.00 -0.00 -7.37 -251.18 -461.79 0.33 

 136 gLCB132 J[47] -0.00 -0.00 -5.11 -251.18 -196.48 0.39 

 137 gLCB132 I[113] 3.25 -0.00 -3.00 273.01 -82.17 -0.05 

 137 gLCB132 J[20] 3.25 -0.00 -0.67 273.01 -1.80 0.13 

 138 gLCB132 I[114] 0.00 -0.00 5.73 273.01 -1481.65 0.21 

 138 gLCB132 J[115] 0.00 -0.00 7.66 273.01 -1724.34 0.26 

 139 gLCB132 I[115] 0.00 -0.00 -8.87 273.01 -1724.34 0.26 

 139 gLCB132 J[116] 0.00 -0.00 -6.95 273.01 -1437.66 0.30 

 140 gLCB132 I[116] 0.00 -0.00 -26.49 273.01 -1437.66 0.30 

 140 gLCB132 J[37] 0.00 -0.00 -24.56 273.01 -512.42 0.35 

 41 gLCB133 I[8] -0.00 0.00 21.70 198.71 -666.63 0.27 

 41 gLCB133 J[99] -0.00 0.00 23.73 198.71 -1532.63 0.22 

 42 gLCB133 I[19] 3.26 0.00 3.10 275.08 51.23 0.08 

 42 gLCB133 J[113] 3.26 0.00 5.43 275.08 -135.44 0.01 

 43 gLCB133 I[20] 0.00 -0.00 17.48 275.08 -822.56 0.16 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 43 gLCB133 J[114] 0.00 -0.00 19.41 275.08 -1491.14 0.21 

 44 gLCB133 I[37] 0.00 -0.00 -36.10 275.08 -516.68 0.36 

 44 gLCB133 J[1] 0.00 -0.00 -35.70 275.08 -247.41 0.37 

 47 gLCB133 I[39] 0.00 0.00 -6.39 -247.41 198.71 0.07 

 47 gLCB133 J[102] 0.00 0.00 -3.73 -247.41 451.77 -0.00 

 50 gLCB133 I[19] 2.96 -0.00 -0.18 -253.36 46.43 -0.02 

 50 gLCB133 J[108] 2.96 -0.00 2.15 -253.36 3.35 0.03 

 51 gLCB133 I[18] -0.00 -0.00 9.94 -253.36 439.32 0.08 

 51 gLCB133 J[109] -0.00 -0.00 12.20 -253.36 -31.16 0.14 

 59 gLCB133 I[47] 7.43 0.01 4.61 198.70 62.07 0.36 

 59 gLCB133 J[107] 7.43 0.01 6.93 198.70 -190.37 -0.10 

 98 gLCB133 I[99] -0.00 0.00 4.92 198.71 -1532.63 0.22 

 98 gLCB133 J[100] -0.00 0.00 6.95 198.71 -1758.86 0.17 

 99 gLCB133 I[100] -0.00 0.00 -15.39 198.71 -1758.86 0.17 

 99 gLCB133 J[101] -0.00 0.00 -13.36 198.71 -1210.73 0.12 

 100 gLCB133 I[101] -0.00 0.00 -39.26 198.71 -1210.73 0.12 

 100 gLCB133 J[39] -0.00 0.00 -37.23 198.71 247.41 0.07 

 126 gLCB133 I[102] 0.00 0.00 -3.73 -247.41 451.77 -0.00 

 126 gLCB133 J[103] 0.00 0.00 -1.08 -247.41 572.03 -0.07 

 127 gLCB133 I[103] 0.00 0.00 -1.08 -247.41 572.03 -0.07 

 127 gLCB133 J[104] 0.00 0.00 1.58 -247.41 559.47 -0.15 

 128 gLCB133 I[104] 0.00 0.00 1.58 -247.41 559.47 -0.15 

 128 gLCB133 J[105] 0.00 0.00 4.24 -247.41 414.10 -0.22 

 129 gLCB133 I[105] 0.00 0.00 4.24 -247.41 414.10 -0.22 

 129 gLCB133 J[106] 0.00 0.00 6.89 -247.41 135.92 -0.29 

 130 gLCB133 I[106] 0.00 0.00 6.89 -247.41 135.92 -0.29 

 130 gLCB133 J[1] 0.00 0.00 9.55 -247.41 -275.08 -0.37 

 131 gLCB133 I[107] 7.43 -0.01 -6.00 198.70 -169.90 -0.04 

 131 gLCB133 J[8] 7.43 -0.01 -3.67 198.70 41.60 0.30 

 132 gLCB133 I[108] 2.96 -0.00 -2.52 -253.36 -4.79 -0.04 

 132 gLCB133 J[18] 2.96 -0.00 -0.19 -253.36 54.57 0.05 

 133 gLCB133 I[109] -0.00 -0.00 6.49 -253.36 -31.16 0.14 

 133 gLCB133 J[110] -0.00 -0.00 8.75 -253.36 -354.91 0.20 

 134 gLCB133 I[110] -0.00 -0.00 2.46 -253.36 -354.91 0.20 

 134 gLCB133 J[111] -0.00 -0.00 4.72 -253.36 -507.39 0.27 

 135 gLCB133 I[111] -0.00 -0.00 -2.16 -253.36 -507.39 0.27 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 135 gLCB133 J[112] -0.00 -0.00 0.10 -253.36 -463.74 0.33 

 136 gLCB133 I[112] -0.00 -0.00 -7.37 -253.36 -463.74 0.33 

 136 gLCB133 J[47] -0.00 -0.00 -5.11 -253.36 -198.70 0.39 

 137 gLCB133 I[113] 3.26 -0.00 -2.99 275.08 -82.15 -0.05 

 137 gLCB133 J[20] 3.26 -0.00 -0.67 275.08 -2.07 0.13 

 138 gLCB133 I[114] 0.00 -0.00 5.80 275.08 -1491.14 0.21 

 138 gLCB133 J[115] 0.00 -0.00 7.72 275.08 -1736.17 0.26 

 139 gLCB133 I[115] 0.00 -0.00 -8.91 275.08 -1736.17 0.26 

 139 gLCB133 J[116] 0.00 -0.00 -6.98 275.08 -1448.13 0.31 

 140 gLCB133 I[116] 0.00 -0.00 -26.66 275.08 -1448.13 0.31 

 140 gLCB133 J[37] 0.00 -0.00 -24.73 275.08 -516.68 0.36 

 41 gLCB134 I[8] -0.00 0.00 21.49 196.48 -659.81 0.27 

 41 gLCB134 J[99] -0.00 0.00 23.51 196.48 -1517.68 0.22 

 42 gLCB134 I[19] 3.25 0.00 3.10 273.01 51.16 0.07 

 42 gLCB134 J[113] 3.25 0.00 5.42 273.01 -135.13 0.01 

 43 gLCB134 I[20] 0.00 -0.00 17.35 273.01 -817.99 0.16 

 43 gLCB134 J[114] 0.00 -0.00 19.27 273.01 -1481.65 0.21 

 44 gLCB134 I[37] 0.00 -0.00 -35.85 273.01 -512.42 0.35 

 44 gLCB134 J[1] 0.00 -0.00 -35.45 273.01 -245.05 0.36 

 47 gLCB134 I[39] 0.00 0.00 -6.40 -245.05 196.48 0.07 

 47 gLCB134 J[102] 0.00 0.00 -3.75 -245.05 450.26 -0.00 

 50 gLCB134 I[19] 2.95 -0.00 -0.16 -251.18 46.40 -0.01 

 50 gLCB134 J[108] 2.95 -0.00 2.17 -251.18 2.40 0.03 

 51 gLCB134 I[18] -0.00 -0.00 9.88 -251.18 432.10 0.08 

 51 gLCB134 J[109] -0.00 -0.00 12.14 -251.18 -35.89 0.14 

 59 gLCB134 I[47] 7.37 0.01 4.56 196.48 61.49 0.36 

 59 gLCB134 J[107] 7.37 0.01 6.88 196.48 -188.71 -0.10 

 98 gLCB134 I[99] -0.00 0.00 4.87 196.48 -1517.68 0.22 

 98 gLCB134 J[100] -0.00 0.00 6.89 196.48 -1741.81 0.17 

 99 gLCB134 I[100] -0.00 0.00 -15.25 196.48 -1741.81 0.17 

 99 gLCB134 J[101] -0.00 0.00 -13.23 196.48 -1198.98 0.12 

 100 gLCB134 I[101] -0.00 0.00 -38.89 196.48 -1198.98 0.12 

 100 gLCB134 J[39] -0.00 0.00 -36.86 196.48 245.05 0.07 

 126 gLCB134 I[102] 0.00 0.00 -3.75 -245.05 450.26 -0.00 

 126 gLCB134 J[103] 0.00 0.00 -1.09 -245.05 571.23 -0.07 

 127 gLCB134 I[103] 0.00 0.00 -1.09 -245.05 571.23 -0.07 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 127 gLCB134 J[104] 0.00 0.00 1.56 -245.05 559.39 -0.15 

 128 gLCB134 I[104] 0.00 0.00 1.56 -245.05 559.39 -0.15 

 128 gLCB134 J[105] 0.00 0.00 4.22 -245.05 414.74 -0.22 

 129 gLCB134 I[105] 0.00 0.00 4.22 -245.05 414.74 -0.22 

 129 gLCB134 J[106] 0.00 0.00 6.88 -245.05 137.27 -0.29 

 130 gLCB134 I[106] 0.00 0.00 6.88 -245.05 137.27 -0.29 

 130 gLCB134 J[1] 0.00 0.00 9.53 -245.05 -273.01 -0.36 

 131 gLCB134 I[107] 7.37 -0.01 -5.96 196.48 -168.47 -0.04 

 131 gLCB134 J[8] 7.37 -0.01 -3.63 196.48 41.25 0.30 

 132 gLCB134 I[108] 2.95 -0.00 -2.53 -251.18 -5.48 -0.04 

 132 gLCB134 J[18] 2.95 -0.00 -0.20 -251.18 54.28 0.05 

 133 gLCB134 I[109] -0.00 -0.00 6.43 -251.18 -35.89 0.14 

 133 gLCB134 J[110] -0.00 -0.00 8.68 -251.18 -356.95 0.20 

 134 gLCB134 I[110] -0.00 -0.00 2.40 -251.18 -356.95 0.20 

 134 gLCB134 J[111] -0.00 -0.00 4.66 -251.18 -507.02 0.26 

 135 gLCB134 I[111] -0.00 -0.00 -2.19 -251.18 -507.02 0.26 

 135 gLCB134 J[112] -0.00 -0.00 0.06 -251.18 -461.79 0.33 

 136 gLCB134 I[112] -0.00 -0.00 -7.37 -251.18 -461.79 0.33 

 136 gLCB134 J[47] -0.00 -0.00 -5.11 -251.18 -196.48 0.39 

 137 gLCB134 I[113] 3.25 -0.00 -3.00 273.01 -82.17 -0.05 

 137 gLCB134 J[20] 3.25 -0.00 -0.67 273.01 -1.80 0.13 

 138 gLCB134 I[114] 0.00 -0.00 5.73 273.01 -1481.65 0.21 

 138 gLCB134 J[115] 0.00 -0.00 7.66 273.01 -1724.34 0.26 

 139 gLCB134 I[115] 0.00 -0.00 -8.87 273.01 -1724.34 0.26 

 139 gLCB134 J[116] 0.00 -0.00 -6.95 273.01 -1437.66 0.30 

 140 gLCB134 I[116] 0.00 -0.00 -26.49 273.01 -1437.66 0.30 

 140 gLCB134 J[37] 0.00 -0.00 -24.56 273.01 -512.42 0.35 

 41 gLCB135 I[8] -0.00 0.00 23.49 217.39 -723.93 0.30 

 41 gLCB135 J[99] -0.00 0.00 25.52 217.39 -1658.17 0.24 

 42 gLCB135 I[19] 3.35 0.00 3.18 292.47 51.84 0.10 

 42 gLCB135 J[113] 3.35 0.00 5.50 292.47 -138.06 0.00 

 43 gLCB135 I[20] 0.00 -0.00 18.62 292.47 -860.92 0.19 

 43 gLCB135 J[114] 0.00 -0.00 20.55 292.47 -1570.81 0.23 

 44 gLCB135 I[37] 0.00 -0.00 -38.24 292.47 -552.49 0.38 

 44 gLCB135 J[1] 0.00 -0.00 -37.84 292.47 -267.22 0.39 

 47 gLCB135 I[39] 0.00 0.00 -6.27 -267.22 217.39 0.09 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 47 gLCB135 J[102] 0.00 0.00 -3.61 -267.22 464.44 0.01 

 50 gLCB135 I[19] 3.02 -0.00 -0.35 -271.68 46.67 -0.03 

 50 gLCB135 J[108] 3.02 -0.00 1.97 -271.68 11.31 0.03 

 51 gLCB135 I[18] -0.00 -0.00 10.43 -271.68 499.94 0.07 

 51 gLCB135 J[109] -0.00 -0.00 12.69 -271.68 8.56 0.14 

 59 gLCB135 I[47] 7.92 0.01 5.04 217.39 66.95 0.38 

 59 gLCB135 J[107] 7.92 0.01 7.36 217.39 -204.33 -0.11 

 98 gLCB135 I[99] -0.00 0.00 5.39 217.39 -1658.17 0.24 

 98 gLCB135 J[100] -0.00 0.00 7.41 217.39 -1902.09 0.19 

 99 gLCB135 I[100] -0.00 0.00 -16.56 217.39 -1902.09 0.19 

 99 gLCB135 J[101] -0.00 0.00 -14.53 217.39 -1309.43 0.14 

 100 gLCB135 I[101] -0.00 0.00 -42.37 217.39 -1309.43 0.14 

 100 gLCB135 J[39] -0.00 0.00 -40.34 217.39 267.22 0.09 

 126 gLCB135 I[102] 0.00 0.00 -3.61 -267.22 464.44 0.01 

 126 gLCB135 J[103] 0.00 0.00 -0.96 -267.22 578.69 -0.07 

 127 gLCB135 I[103] 0.00 0.00 -0.96 -267.22 578.69 -0.07 

 127 gLCB135 J[104] 0.00 0.00 1.70 -267.22 560.12 -0.15 

 128 gLCB135 I[104] 0.00 0.00 1.70 -267.22 560.12 -0.15 

 128 gLCB135 J[105] 0.00 0.00 4.36 -267.22 408.73 -0.23 

 129 gLCB135 I[105] 0.00 0.00 4.36 -267.22 408.73 -0.23 

 129 gLCB135 J[106] 0.00 0.00 7.01 -267.22 124.54 -0.31 

 130 gLCB135 I[106] 0.00 0.00 7.01 -267.22 124.54 -0.31 

 130 gLCB135 J[1] 0.00 0.00 9.67 -267.22 -292.47 -0.39 

 131 gLCB135 I[107] 7.92 -0.01 -6.34 217.39 -181.92 -0.05 

 131 gLCB135 J[8] 7.92 -0.01 -4.01 217.39 44.54 0.33 

 132 gLCB135 I[108] 3.02 -0.00 -2.44 -271.68 1.03 -0.04 

 132 gLCB135 J[18] 3.02 -0.00 -0.12 -271.68 56.95 0.04 

 133 gLCB135 I[109] -0.00 -0.00 7.02 -271.68 8.56 0.14 

 133 gLCB135 J[110] -0.00 -0.00 9.28 -271.68 -337.84 0.21 

 134 gLCB135 I[110] -0.00 -0.00 2.93 -271.68 -337.84 0.21 

 134 gLCB135 J[111] -0.00 -0.00 5.19 -271.68 -510.46 0.28 

 135 gLCB135 I[111] -0.00 -0.00 -1.84 -271.68 -510.46 0.28 

 135 gLCB135 J[112] -0.00 -0.00 0.42 -271.68 -480.16 0.35 

 136 gLCB135 I[112] -0.00 -0.00 -7.31 -271.68 -480.16 0.35 

 136 gLCB135 J[47] -0.00 -0.00 -5.05 -271.68 -217.39 0.41 

 137 gLCB135 I[113] 3.35 -0.00 -2.94 292.47 -81.96 -0.06 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 137 gLCB135 J[20] 3.35 -0.00 -0.61 292.47 -4.26 0.16 

 138 gLCB135 I[114] 0.00 -0.00 6.34 292.47 -1570.81 0.23 

 138 gLCB135 J[115] 0.00 -0.00 8.27 292.47 -1835.56 0.28 

 139 gLCB135 I[115] 0.00 -0.00 -9.22 292.47 -1835.56 0.28 

 139 gLCB135 J[116] 0.00 -0.00 -7.30 292.47 -1536.10 0.33 

 140 gLCB135 I[116] 0.00 -0.00 -28.10 292.47 -1536.10 0.33 

 140 gLCB135 J[37] 0.00 -0.00 -26.17 292.47 -552.49 0.38 

 41 gLCB136 I[8] -0.00 0.00 21.70 198.71 -666.63 0.27 

 41 gLCB136 J[99] -0.00 0.00 23.73 198.71 -1532.63 0.22 

 42 gLCB136 I[19] 3.26 0.00 3.10 275.08 51.23 0.08 

 42 gLCB136 J[113] 3.26 0.00 5.43 275.08 -135.44 0.01 

 43 gLCB136 I[20] 0.00 -0.00 17.48 275.08 -822.56 0.16 

 43 gLCB136 J[114] 0.00 -0.00 19.41 275.08 -1491.14 0.21 

 44 gLCB136 I[37] 0.00 -0.00 -36.10 275.08 -516.68 0.36 

 44 gLCB136 J[1] 0.00 -0.00 -35.70 275.08 -247.41 0.37 

 47 gLCB136 I[39] 0.00 0.00 -6.39 -247.41 198.71 0.07 

 47 gLCB136 J[102] 0.00 0.00 -3.73 -247.41 451.77 -0.00 

 50 gLCB136 I[19] 2.96 -0.00 -0.18 -253.36 46.43 -0.02 

 50 gLCB136 J[108] 2.96 -0.00 2.15 -253.36 3.35 0.03 

 51 gLCB136 I[18] -0.00 -0.00 9.94 -253.36 439.32 0.08 

 51 gLCB136 J[109] -0.00 -0.00 12.20 -253.36 -31.16 0.14 

 59 gLCB136 I[47] 7.43 0.01 4.61 198.70 62.07 0.36 

 59 gLCB136 J[107] 7.43 0.01 6.93 198.70 -190.37 -0.10 

 98 gLCB136 I[99] -0.00 0.00 4.92 198.71 -1532.63 0.22 

 98 gLCB136 J[100] -0.00 0.00 6.95 198.71 -1758.86 0.17 

 99 gLCB136 I[100] -0.00 0.00 -15.39 198.71 -1758.86 0.17 

 99 gLCB136 J[101] -0.00 0.00 -13.36 198.71 -1210.73 0.12 

 100 gLCB136 I[101] -0.00 0.00 -39.26 198.71 -1210.73 0.12 

 100 gLCB136 J[39] -0.00 0.00 -37.23 198.71 247.41 0.07 

 126 gLCB136 I[102] 0.00 0.00 -3.73 -247.41 451.77 -0.00 

 126 gLCB136 J[103] 0.00 0.00 -1.08 -247.41 572.03 -0.07 

 127 gLCB136 I[103] 0.00 0.00 -1.08 -247.41 572.03 -0.07 

 127 gLCB136 J[104] 0.00 0.00 1.58 -247.41 559.47 -0.15 

 128 gLCB136 I[104] 0.00 0.00 1.58 -247.41 559.47 -0.15 

 128 gLCB136 J[105] 0.00 0.00 4.24 -247.41 414.10 -0.22 

 129 gLCB136 I[105] 0.00 0.00 4.24 -247.41 414.10 -0.22 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 129 gLCB136 J[106] 0.00 0.00 6.89 -247.41 135.92 -0.29 

 130 gLCB136 I[106] 0.00 0.00 6.89 -247.41 135.92 -0.29 

 130 gLCB136 J[1] 0.00 0.00 9.55 -247.41 -275.08 -0.37 

 131 gLCB136 I[107] 7.43 -0.01 -6.00 198.70 -169.90 -0.04 

 131 gLCB136 J[8] 7.43 -0.01 -3.67 198.70 41.60 0.30 

 132 gLCB136 I[108] 2.96 -0.00 -2.52 -253.36 -4.79 -0.04 

 132 gLCB136 J[18] 2.96 -0.00 -0.19 -253.36 54.57 0.05 

 133 gLCB136 I[109] -0.00 -0.00 6.49 -253.36 -31.16 0.14 

 133 gLCB136 J[110] -0.00 -0.00 8.75 -253.36 -354.91 0.20 

 134 gLCB136 I[110] -0.00 -0.00 2.46 -253.36 -354.91 0.20 

 134 gLCB136 J[111] -0.00 -0.00 4.72 -253.36 -507.39 0.27 

 135 gLCB136 I[111] -0.00 -0.00 -2.16 -253.36 -507.39 0.27 

 135 gLCB136 J[112] -0.00 -0.00 0.10 -253.36 -463.74 0.33 

 136 gLCB136 I[112] -0.00 -0.00 -7.37 -253.36 -463.74 0.33 

 136 gLCB136 J[47] -0.00 -0.00 -5.11 -253.36 -198.70 0.39 

 137 gLCB136 I[113] 3.26 -0.00 -2.99 275.08 -82.15 -0.05 

 137 gLCB136 J[20] 3.26 -0.00 -0.67 275.08 -2.07 0.13 

 138 gLCB136 I[114] 0.00 -0.00 5.80 275.08 -1491.14 0.21 

 138 gLCB136 J[115] 0.00 -0.00 7.72 275.08 -1736.17 0.26 

 139 gLCB136 I[115] 0.00 -0.00 -8.91 275.08 -1736.17 0.26 

 139 gLCB136 J[116] 0.00 -0.00 -6.98 275.08 -1448.13 0.31 

 140 gLCB136 I[116] 0.00 -0.00 -26.66 275.08 -1448.13 0.31 

 140 gLCB136 J[37] 0.00 -0.00 -24.73 275.08 -516.68 0.36 

 41 gLCB137 I[8] -0.00 0.00 21.70 198.71 -666.63 0.27 

 41 gLCB137 J[99] -0.00 0.00 23.73 198.71 -1532.63 0.22 

 42 gLCB137 I[19] 3.26 0.00 3.10 275.08 51.23 0.08 

 42 gLCB137 J[113] 3.26 0.00 5.43 275.08 -135.44 0.01 

 43 gLCB137 I[20] 0.00 -0.00 17.48 275.08 -822.56 0.16 

 43 gLCB137 J[114] 0.00 -0.00 19.41 275.08 -1491.14 0.21 

 44 gLCB137 I[37] 0.00 -0.00 -36.10 275.08 -516.68 0.36 

 44 gLCB137 J[1] 0.00 -0.00 -35.70 275.08 -247.41 0.37 

 47 gLCB137 I[39] 0.00 0.00 -6.39 -247.41 198.71 0.07 

 47 gLCB137 J[102] 0.00 0.00 -3.73 -247.41 451.77 -0.00 

 50 gLCB137 I[19] 2.96 -0.00 -0.18 -253.36 46.43 -0.02 

 50 gLCB137 J[108] 2.96 -0.00 2.15 -253.36 3.35 0.03 

 51 gLCB137 I[18] -0.00 -0.00 9.94 -253.36 439.32 0.08 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 51 gLCB137 J[109] -0.00 -0.00 12.20 -253.36 -31.16 0.14 

 59 gLCB137 I[47] 7.43 0.01 4.61 198.70 62.07 0.36 

 59 gLCB137 J[107] 7.43 0.01 6.93 198.70 -190.37 -0.10 

 98 gLCB137 I[99] -0.00 0.00 4.92 198.71 -1532.63 0.22 

 98 gLCB137 J[100] -0.00 0.00 6.95 198.71 -1758.86 0.17 

 99 gLCB137 I[100] -0.00 0.00 -15.39 198.71 -1758.86 0.17 

 99 gLCB137 J[101] -0.00 0.00 -13.36 198.71 -1210.73 0.12 

 100 gLCB137 I[101] -0.00 0.00 -39.26 198.71 -1210.73 0.12 

 100 gLCB137 J[39] -0.00 0.00 -37.23 198.71 247.41 0.07 

 126 gLCB137 I[102] 0.00 0.00 -3.73 -247.41 451.77 -0.00 

 126 gLCB137 J[103] 0.00 0.00 -1.08 -247.41 572.03 -0.07 

 127 gLCB137 I[103] 0.00 0.00 -1.08 -247.41 572.03 -0.07 

 127 gLCB137 J[104] 0.00 0.00 1.58 -247.41 559.47 -0.15 

 128 gLCB137 I[104] 0.00 0.00 1.58 -247.41 559.47 -0.15 

 128 gLCB137 J[105] 0.00 0.00 4.24 -247.41 414.10 -0.22 

 129 gLCB137 I[105] 0.00 0.00 4.24 -247.41 414.10 -0.22 

 129 gLCB137 J[106] 0.00 0.00 6.89 -247.41 135.92 -0.29 

 130 gLCB137 I[106] 0.00 0.00 6.89 -247.41 135.92 -0.29 

 130 gLCB137 J[1] 0.00 0.00 9.55 -247.41 -275.08 -0.37 

 131 gLCB137 I[107] 7.43 -0.01 -6.00 198.70 -169.90 -0.04 

 131 gLCB137 J[8] 7.43 -0.01 -3.67 198.70 41.60 0.30 

 132 gLCB137 I[108] 2.96 -0.00 -2.52 -253.36 -4.79 -0.04 

 132 gLCB137 J[18] 2.96 -0.00 -0.19 -253.36 54.57 0.05 

 133 gLCB137 I[109] -0.00 -0.00 6.49 -253.36 -31.16 0.14 

 133 gLCB137 J[110] -0.00 -0.00 8.75 -253.36 -354.91 0.20 

 134 gLCB137 I[110] -0.00 -0.00 2.46 -253.36 -354.91 0.20 

 134 gLCB137 J[111] -0.00 -0.00 4.72 -253.36 -507.39 0.27 

 135 gLCB137 I[111] -0.00 -0.00 -2.16 -253.36 -507.39 0.27 

 135 gLCB137 J[112] -0.00 -0.00 0.10 -253.36 -463.74 0.33 

 136 gLCB137 I[112] -0.00 -0.00 -7.37 -253.36 -463.74 0.33 

 136 gLCB137 J[47] -0.00 -0.00 -5.11 -253.36 -198.70 0.39 

 137 gLCB137 I[113] 3.26 -0.00 -2.99 275.08 -82.15 -0.05 

 137 gLCB137 J[20] 3.26 -0.00 -0.67 275.08 -2.07 0.13 

 138 gLCB137 I[114] 0.00 -0.00 5.80 275.08 -1491.14 0.21 

 138 gLCB137 J[115] 0.00 -0.00 7.72 275.08 -1736.17 0.26 

 139 gLCB137 I[115] 0.00 -0.00 -8.91 275.08 -1736.17 0.26 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 139 gLCB137 J[116] 0.00 -0.00 -6.98 275.08 -1448.13 0.31 

 140 gLCB137 I[116] 0.00 -0.00 -26.66 275.08 -1448.13 0.31 

 140 gLCB137 J[37] 0.00 -0.00 -24.73 275.08 -516.68 0.36 

 41 gLCB138 I[8] -0.00 0.00 21.49 196.48 -659.81 0.27 

 41 gLCB138 J[99] -0.00 0.00 23.51 196.48 -1517.68 0.22 

 42 gLCB138 I[19] 3.25 0.00 3.10 273.01 51.16 0.07 

 42 gLCB138 J[113] 3.25 0.00 5.42 273.01 -135.13 0.01 

 43 gLCB138 I[20] 0.00 -0.00 17.35 273.01 -817.99 0.16 

 43 gLCB138 J[114] 0.00 -0.00 19.27 273.01 -1481.65 0.21 

 44 gLCB138 I[37] 0.00 -0.00 -35.85 273.01 -512.42 0.35 

 44 gLCB138 J[1] 0.00 -0.00 -35.45 273.01 -245.05 0.36 

 47 gLCB138 I[39] 0.00 0.00 -6.40 -245.05 196.48 0.07 

 47 gLCB138 J[102] 0.00 0.00 -3.75 -245.05 450.26 -0.00 

 50 gLCB138 I[19] 2.95 -0.00 -0.16 -251.18 46.40 -0.01 

 50 gLCB138 J[108] 2.95 -0.00 2.17 -251.18 2.40 0.03 

 51 gLCB138 I[18] -0.00 -0.00 9.88 -251.18 432.10 0.08 

 51 gLCB138 J[109] -0.00 -0.00 12.14 -251.18 -35.89 0.14 

 59 gLCB138 I[47] 7.37 0.01 4.56 196.48 61.49 0.36 

 59 gLCB138 J[107] 7.37 0.01 6.88 196.48 -188.71 -0.10 

 98 gLCB138 I[99] -0.00 0.00 4.87 196.48 -1517.68 0.22 

 98 gLCB138 J[100] -0.00 0.00 6.89 196.48 -1741.81 0.17 

 99 gLCB138 I[100] -0.00 0.00 -15.25 196.48 -1741.81 0.17 

 99 gLCB138 J[101] -0.00 0.00 -13.23 196.48 -1198.98 0.12 

 100 gLCB138 I[101] -0.00 0.00 -38.89 196.48 -1198.98 0.12 

 100 gLCB138 J[39] -0.00 0.00 -36.86 196.48 245.05 0.07 

 126 gLCB138 I[102] 0.00 0.00 -3.75 -245.05 450.26 -0.00 

 126 gLCB138 J[103] 0.00 0.00 -1.09 -245.05 571.23 -0.07 

 127 gLCB138 I[103] 0.00 0.00 -1.09 -245.05 571.23 -0.07 

 127 gLCB138 J[104] 0.00 0.00 1.56 -245.05 559.39 -0.15 

 128 gLCB138 I[104] 0.00 0.00 1.56 -245.05 559.39 -0.15 

 128 gLCB138 J[105] 0.00 0.00 4.22 -245.05 414.74 -0.22 

 129 gLCB138 I[105] 0.00 0.00 4.22 -245.05 414.74 -0.22 

 129 gLCB138 J[106] 0.00 0.00 6.88 -245.05 137.27 -0.29 

 130 gLCB138 I[106] 0.00 0.00 6.88 -245.05 137.27 -0.29 

 130 gLCB138 J[1] 0.00 0.00 9.53 -245.05 -273.01 -0.36 

 131 gLCB138 I[107] 7.37 -0.01 -5.96 196.48 -168.47 -0.04 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 131 gLCB138 J[8] 7.37 -0.01 -3.63 196.48 41.25 0.30 

 132 gLCB138 I[108] 2.95 -0.00 -2.53 -251.18 -5.48 -0.04 

 132 gLCB138 J[18] 2.95 -0.00 -0.20 -251.18 54.28 0.05 

 133 gLCB138 I[109] -0.00 -0.00 6.43 -251.18 -35.89 0.14 

 133 gLCB138 J[110] -0.00 -0.00 8.68 -251.18 -356.95 0.20 

 134 gLCB138 I[110] -0.00 -0.00 2.40 -251.18 -356.95 0.20 

 134 gLCB138 J[111] -0.00 -0.00 4.66 -251.18 -507.02 0.26 

 135 gLCB138 I[111] -0.00 -0.00 -2.19 -251.18 -507.02 0.26 

 135 gLCB138 J[112] -0.00 -0.00 0.06 -251.18 -461.79 0.33 

 136 gLCB138 I[112] -0.00 -0.00 -7.37 -251.18 -461.79 0.33 

 136 gLCB138 J[47] -0.00 -0.00 -5.11 -251.18 -196.48 0.39 

 137 gLCB138 I[113] 3.25 -0.00 -3.00 273.01 -82.17 -0.05 

 137 gLCB138 J[20] 3.25 -0.00 -0.67 273.01 -1.80 0.13 

 138 gLCB138 I[114] 0.00 -0.00 5.73 273.01 -1481.65 0.21 

 138 gLCB138 J[115] 0.00 -0.00 7.66 273.01 -1724.34 0.26 

 139 gLCB138 I[115] 0.00 -0.00 -8.87 273.01 -1724.34 0.26 

 139 gLCB138 J[116] 0.00 -0.00 -6.95 273.01 -1437.66 0.30 

 140 gLCB138 I[116] 0.00 -0.00 -26.49 273.01 -1437.66 0.30 

 140 gLCB138 J[37] 0.00 -0.00 -24.56 273.01 -512.42 0.35 

 41 gLCB139 I[8] -0.00 0.00 21.49 196.48 -659.81 0.27 

 41 gLCB139 J[99] -0.00 0.00 23.51 196.48 -1517.68 0.22 

 42 gLCB139 I[19] 3.25 0.00 3.10 273.01 51.16 0.07 

 42 gLCB139 J[113] 3.25 0.00 5.42 273.01 -135.13 0.01 

 43 gLCB139 I[20] 0.00 -0.00 17.35 273.01 -817.99 0.16 

 43 gLCB139 J[114] 0.00 -0.00 19.27 273.01 -1481.65 0.21 

 44 gLCB139 I[37] 0.00 -0.00 -35.85 273.01 -512.42 0.35 

 44 gLCB139 J[1] 0.00 -0.00 -35.45 273.01 -245.05 0.36 

 47 gLCB139 I[39] 0.00 0.00 -6.40 -245.05 196.48 0.07 

 47 gLCB139 J[102] 0.00 0.00 -3.75 -245.05 450.26 -0.00 

 50 gLCB139 I[19] 2.95 -0.00 -0.16 -251.18 46.40 -0.01 

 50 gLCB139 J[108] 2.95 -0.00 2.17 -251.18 2.40 0.03 

 51 gLCB139 I[18] -0.00 -0.00 9.88 -251.18 432.10 0.08 

 51 gLCB139 J[109] -0.00 -0.00 12.14 -251.18 -35.89 0.14 

 59 gLCB139 I[47] 7.37 0.01 4.56 196.48 61.49 0.36 

 59 gLCB139 J[107] 7.37 0.01 6.88 196.48 -188.71 -0.10 

 98 gLCB139 I[99] -0.00 0.00 4.87 196.48 -1517.68 0.22 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 98 gLCB139 J[100] -0.00 0.00 6.89 196.48 -1741.81 0.17 

 99 gLCB139 I[100] -0.00 0.00 -15.25 196.48 -1741.81 0.17 

 99 gLCB139 J[101] -0.00 0.00 -13.23 196.48 -1198.98 0.12 

 100 gLCB139 I[101] -0.00 0.00 -38.89 196.48 -1198.98 0.12 

 100 gLCB139 J[39] -0.00 0.00 -36.86 196.48 245.05 0.07 

 126 gLCB139 I[102] 0.00 0.00 -3.75 -245.05 450.26 -0.00 

 126 gLCB139 J[103] 0.00 0.00 -1.09 -245.05 571.23 -0.07 

 127 gLCB139 I[103] 0.00 0.00 -1.09 -245.05 571.23 -0.07 

 127 gLCB139 J[104] 0.00 0.00 1.56 -245.05 559.39 -0.15 

 128 gLCB139 I[104] 0.00 0.00 1.56 -245.05 559.39 -0.15 

 128 gLCB139 J[105] 0.00 0.00 4.22 -245.05 414.74 -0.22 

 129 gLCB139 I[105] 0.00 0.00 4.22 -245.05 414.74 -0.22 

 129 gLCB139 J[106] 0.00 0.00 6.88 -245.05 137.27 -0.29 

 130 gLCB139 I[106] 0.00 0.00 6.88 -245.05 137.27 -0.29 

 130 gLCB139 J[1] 0.00 0.00 9.53 -245.05 -273.01 -0.36 

 131 gLCB139 I[107] 7.37 -0.01 -5.96 196.48 -168.47 -0.04 

 131 gLCB139 J[8] 7.37 -0.01 -3.63 196.48 41.25 0.30 

 132 gLCB139 I[108] 2.95 -0.00 -2.53 -251.18 -5.48 -0.04 

 132 gLCB139 J[18] 2.95 -0.00 -0.20 -251.18 54.28 0.05 

 133 gLCB139 I[109] -0.00 -0.00 6.43 -251.18 -35.89 0.14 

 133 gLCB139 J[110] -0.00 -0.00 8.68 -251.18 -356.95 0.20 

 134 gLCB139 I[110] -0.00 -0.00 2.40 -251.18 -356.95 0.20 

 134 gLCB139 J[111] -0.00 -0.00 4.66 -251.18 -507.02 0.26 

 135 gLCB139 I[111] -0.00 -0.00 -2.19 -251.18 -507.02 0.26 

 135 gLCB139 J[112] -0.00 -0.00 0.06 -251.18 -461.79 0.33 

 136 gLCB139 I[112] -0.00 -0.00 -7.37 -251.18 -461.79 0.33 

 136 gLCB139 J[47] -0.00 -0.00 -5.11 -251.18 -196.48 0.39 

 137 gLCB139 I[113] 3.25 -0.00 -3.00 273.01 -82.17 -0.05 

 137 gLCB139 J[20] 3.25 -0.00 -0.67 273.01 -1.80 0.13 

 138 gLCB139 I[114] 0.00 -0.00 5.73 273.01 -1481.65 0.21 

 138 gLCB139 J[115] 0.00 -0.00 7.66 273.01 -1724.34 0.26 

 139 gLCB139 I[115] 0.00 -0.00 -8.87 273.01 -1724.34 0.26 

 139 gLCB139 J[116] 0.00 -0.00 -6.95 273.01 -1437.66 0.30 

 140 gLCB139 I[116] 0.00 -0.00 -26.49 273.01 -1437.66 0.30 

 140 gLCB139 J[37] 0.00 -0.00 -24.56 273.01 -512.42 0.35 

 41 gLCB140 I[8] -0.00 0.00 25.28 245.73 -273.44 0.27 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 41 gLCB140 J[99] -0.00 0.00 27.31 245.73 -1275.91 0.23 

 42 gLCB140 I[19] 3.61 0.00 2.80 307.29 54.62 0.10 

 42 gLCB140 J[113] 3.61 0.00 5.12 307.29 -118.66 -0.00 

 43 gLCB140 I[20] 0.00 -0.00 20.08 307.29 -669.72 0.18 

 43 gLCB140 J[114] 0.00 -0.00 22.01 307.29 -1432.63 0.22 

 44 gLCB140 I[37] 0.00 -0.00 -37.26 307.29 -560.35 0.35 

 44 gLCB140 J[1] 0.00 -0.00 -36.87 307.29 -282.36 0.36 

 47 gLCB140 I[39] 0.00 0.00 -6.13 -282.36 245.73 0.10 

 47 gLCB140 J[102] 0.00 0.00 -3.47 -282.36 485.59 0.02 

 50 gLCB140 I[19] 2.66 -0.00 -0.81 -298.07 43.18 -0.04 

 50 gLCB140 J[108] 2.66 -0.00 1.51 -298.07 27.94 0.04 

 51 gLCB140 I[18] -0.00 -0.00 8.85 -298.07 603.30 0.05 

 51 gLCB140 J[109] -0.00 -0.00 11.11 -298.07 179.10 0.12 

 59 gLCB140 I[47] 7.91 0.01 3.83 245.73 62.69 0.35 

 59 gLCB140 J[107] 7.91 0.01 6.15 245.73 -155.58 -0.10 

 98 gLCB140 I[99] -0.00 0.00 7.99 245.73 -1275.91 0.23 

 98 gLCB140 J[100] -0.00 0.00 10.02 245.73 -1619.15 0.19 

 99 gLCB140 I[100] -0.00 0.00 -13.30 245.73 -1619.15 0.19 

 99 gLCB140 J[101] -0.00 0.00 -11.27 245.73 -1150.84 0.14 

 100 gLCB140 I[101] -0.00 0.00 -38.60 245.73 -1150.84 0.14 

 100 gLCB140 J[39] -0.00 0.00 -36.58 245.73 282.36 0.10 

 126 gLCB140 I[102] 0.00 0.00 -3.47 -282.36 485.59 0.02 

 126 gLCB140 J[103] 0.00 0.00 -0.81 -282.36 592.64 -0.06 

 127 gLCB140 I[103] 0.00 0.00 -0.81 -282.36 592.64 -0.06 

 127 gLCB140 J[104] 0.00 0.00 1.84 -282.36 566.88 -0.13 

 128 gLCB140 I[104] 0.00 0.00 1.84 -282.36 566.88 -0.13 

 128 gLCB140 J[105] 0.00 0.00 4.50 -282.36 408.30 -0.21 

 129 gLCB140 I[105] 0.00 0.00 4.50 -282.36 408.30 -0.21 

 129 gLCB140 J[106] 0.00 0.00 7.16 -282.36 116.91 -0.28 

 130 gLCB140 I[106] 0.00 0.00 7.16 -282.36 116.91 -0.28 

 130 gLCB140 J[1] 0.00 0.00 9.81 -282.36 -307.29 -0.36 

 131 gLCB140 I[107] 7.91 -0.01 -6.21 245.73 -156.80 -0.04 

 131 gLCB140 J[8] 7.91 -0.01 -3.88 245.73 63.91 0.30 

 132 gLCB140 I[108] 2.66 -0.00 -2.18 -298.07 13.28 -0.03 

 132 gLCB140 J[18] 2.66 -0.00 0.14 -298.07 57.84 0.02 

 133 gLCB140 I[109] -0.00 -0.00 6.41 -298.07 179.10 0.12 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 133 gLCB140 J[110] -0.00 -0.00 8.66 -298.07 -141.13 0.18 

 134 gLCB140 I[110] -0.00 -0.00 3.41 -298.07 -141.13 0.18 

 134 gLCB140 J[111] -0.00 -0.00 5.67 -298.07 -334.25 0.25 

 135 gLCB140 I[111] -0.00 -0.00 -0.12 -298.07 -334.25 0.25 

 135 gLCB140 J[112] -0.00 -0.00 2.13 -298.07 -376.97 0.31 

 136 gLCB140 I[112] -0.00 -0.00 -4.22 -298.07 -376.97 0.31 

 136 gLCB140 J[47] -0.00 -0.00 -1.96 -298.07 -245.73 0.38 

 137 gLCB140 I[113] 3.61 -0.00 -2.93 307.29 -70.72 -0.05 

 137 gLCB140 J[20] 3.61 -0.00 -0.61 307.29 6.68 0.15 

 138 gLCB140 I[114] 0.00 -0.00 7.83 307.29 -1432.63 0.22 

 138 gLCB140 J[115] 0.00 -0.00 9.76 307.29 -1751.39 0.27 

 139 gLCB140 I[115] 0.00 -0.00 -7.84 307.29 -1751.39 0.27 

 139 gLCB140 J[116] 0.00 -0.00 -5.91 307.29 -1502.18 0.31 

 140 gLCB140 I[116] 0.00 -0.00 -26.94 307.29 -1502.18 0.31 

 140 gLCB140 J[37] 0.00 -0.00 -25.02 307.29 -560.35 0.35 

 41 gLCB141 I[8] -0.00 0.00 22.35 354.07 -206.29 0.29 

 41 gLCB141 J[99] -0.00 0.00 24.38 354.07 -1097.07 0.26 

 42 gLCB141 I[19] 3.00 0.01 4.42 483.18 65.03 0.21 

 42 gLCB141 J[113] 3.00 0.01 6.74 483.18 -179.13 -0.03 

 43 gLCB141 I[20] 0.00 -0.00 16.30 483.18 -1309.07 0.25 

 43 gLCB141 J[114] 0.00 -0.00 18.23 483.18 -1935.02 0.27 

 44 gLCB141 I[37] 0.00 -0.00 -39.19 483.18 -701.89 0.34 

 44 gLCB141 J[1] 0.00 -0.00 -38.79 483.18 -409.47 0.34 

 47 gLCB141 I[39] 0.00 0.00 -5.18 -409.47 354.07 0.19 

 47 gLCB141 J[102] 0.00 0.00 -2.52 -409.47 546.56 0.10 

 50 gLCB141 I[19] 1.61 -0.00 1.57 -458.48 46.67 -0.15 

 50 gLCB141 J[108] 1.61 -0.00 3.89 -458.48 -72.79 0.06 

 51 gLCB141 I[18] -0.00 -0.00 5.73 -458.48 -524.02 -0.04 

 51 gLCB141 J[109] -0.00 -0.00 7.99 -458.48 -815.73 0.04 

 59 gLCB141 I[47] 7.92 0.01 3.30 354.07 47.07 0.33 

 59 gLCB141 J[107] 7.92 0.01 5.62 354.07 -147.94 -0.08 

 98 gLCB141 I[99] -0.00 0.00 6.46 354.07 -1097.07 0.26 

 98 gLCB141 J[100] -0.00 0.00 8.49 354.07 -1382.06 0.24 

 99 gLCB141 I[100] -0.00 0.00 -12.99 354.07 -1382.06 0.24 

 99 gLCB141 J[101] -0.00 0.00 -10.96 354.07 -925.45 0.21 

 100 gLCB141 I[101] -0.00 0.00 -36.03 354.07 -925.45 0.21 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 100 gLCB141 J[39] -0.00 0.00 -34.00 354.07 409.47 0.19 

 126 gLCB141 I[102] 0.00 0.00 -2.52 -409.47 546.56 0.10 

 126 gLCB141 J[103] 0.00 0.00 0.13 -409.47 606.24 0.01 

 127 gLCB141 I[103] 0.00 0.00 0.13 -409.47 606.24 0.01 

 127 gLCB141 J[104] 0.00 0.00 2.79 -409.47 533.10 -0.08 

 128 gLCB141 I[104] 0.00 0.00 2.79 -409.47 533.10 -0.08 

 128 gLCB141 J[105] 0.00 0.00 5.45 -409.47 327.15 -0.17 

 129 gLCB141 I[105] 0.00 0.00 5.45 -409.47 327.15 -0.17 

 129 gLCB141 J[106] 0.00 0.00 8.10 -409.47 -11.61 -0.26 

 130 gLCB141 I[106] 0.00 0.00 8.10 -409.47 -11.61 -0.26 

 130 gLCB141 J[1] 0.00 0.00 10.76 -409.47 -483.18 -0.34 

 131 gLCB141 I[107] 7.92 -0.01 -6.19 354.07 -160.43 -0.05 

 131 gLCB141 J[8] 7.92 -0.01 -3.87 354.07 59.57 0.30 

 132 gLCB141 I[108] 1.61 0.00 -1.61 -458.48 -22.89 -0.01 

 132 gLCB141 J[18] 1.61 0.00 0.71 -458.48 -3.22 -0.07 

 133 gLCB141 I[109] -0.00 -0.00 2.16 -458.48 -815.73 0.04 

 133 gLCB141 J[110] -0.00 -0.00 4.42 -458.48 -955.65 0.12 

 134 gLCB141 I[110] -0.00 -0.00 -1.66 -458.48 -955.65 0.12 

 134 gLCB141 J[111] -0.00 -0.00 0.60 -458.48 -933.06 0.19 

 135 gLCB141 I[111] -0.00 -0.00 -5.75 -458.48 -933.06 0.19 

 135 gLCB141 J[112] -0.00 -0.00 -3.49 -458.48 -736.56 0.27 

 136 gLCB141 I[112] -0.00 -0.00 -10.13 -458.48 -736.56 0.27 

 136 gLCB141 J[47] -0.00 -0.00 -7.87 -458.48 -354.07 0.34 

 137 gLCB141 I[113] 3.00 -0.01 -2.74 483.18 -91.57 -0.06 

 137 gLCB141 J[20] 3.00 -0.01 -0.42 483.18 -22.53 0.23 

 138 gLCB141 I[114] 0.00 -0.00 3.96 483.18 -1935.02 0.27 

 138 gLCB141 J[115] 0.00 -0.00 5.88 483.18 -2113.41 0.29 

 139 gLCB141 I[115] 0.00 -0.00 -11.32 483.18 -2113.41 0.29 

 139 gLCB141 J[116] 0.00 -0.00 -9.39 483.18 -1738.08 0.32 

 140 gLCB141 I[116] 0.00 -0.00 -29.55 483.18 -1738.08 0.32 

 140 gLCB141 J[37] 0.00 -0.00 -27.62 483.18 -701.89 0.34 

 41 gLCB142 I[8] -0.00 0.00 17.70 147.23 -1046.19 0.27 

 41 gLCB142 J[99] -0.00 0.00 19.72 147.23 -1759.45 0.21 

 42 gLCB142 I[19] 2.89 0.00 3.39 238.72 47.69 0.05 

 42 gLCB142 J[113] 2.89 0.00 5.72 238.72 -151.60 0.02 

 43 gLCB142 I[20] 0.00 -0.00 14.61 238.72 -966.27 0.14 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 43 gLCB142 J[114] 0.00 -0.00 16.53 238.72 -1530.68 0.20 

 44 gLCB142 I[37] 0.00 -0.00 -34.43 238.72 -464.48 0.36 

 44 gLCB142 J[1] 0.00 -0.00 -34.03 238.72 -207.75 0.37 

 47 gLCB142 I[39] 0.00 0.00 -6.68 -207.75 147.23 0.04 

 47 gLCB142 J[102] 0.00 0.00 -4.03 -207.75 414.93 -0.02 

 50 gLCB142 I[19] 3.24 -0.00 0.50 -204.29 49.63 0.02 

 50 gLCB142 J[108] 3.24 -0.00 2.83 -204.29 -23.14 0.02 

 51 gLCB142 I[18] -0.00 -0.00 10.91 -204.29 260.90 0.11 

 51 gLCB142 J[109] -0.00 -0.00 13.17 -204.29 -250.88 0.16 

 59 gLCB142 I[47] 6.83 0.01 5.29 147.23 60.29 0.36 

 59 gLCB142 J[107] 6.83 0.01 7.61 147.23 -221.85 -0.10 

 98 gLCB142 I[99] -0.00 0.00 1.74 147.23 -1759.45 0.21 

 98 gLCB142 J[100] -0.00 0.00 3.77 147.23 -1864.46 0.16 

 99 gLCB142 I[100] -0.00 0.00 -17.21 147.23 -1864.46 0.16 

 99 gLCB142 J[101] -0.00 0.00 -15.18 147.23 -1247.13 0.10 

 100 gLCB142 I[101] -0.00 0.00 -39.17 147.23 -1247.13 0.10 

 100 gLCB142 J[39] -0.00 0.00 -37.15 147.23 207.75 0.04 

 126 gLCB142 I[102] 0.00 0.00 -4.03 -207.75 414.93 -0.02 

 126 gLCB142 J[103] 0.00 0.00 -1.37 -207.75 549.83 -0.09 

 127 gLCB142 I[103] 0.00 0.00 -1.37 -207.75 549.83 -0.09 

 127 gLCB142 J[104] 0.00 0.00 1.29 -207.75 551.91 -0.16 

 128 gLCB142 I[104] 0.00 0.00 1.29 -207.75 551.91 -0.16 

 128 gLCB142 J[105] 0.00 0.00 3.94 -207.75 421.18 -0.23 

 129 gLCB142 I[105] 0.00 0.00 3.94 -207.75 421.18 -0.23 

 129 gLCB142 J[106] 0.00 0.00 6.60 -207.75 157.63 -0.30 

 130 gLCB142 I[106] 0.00 0.00 6.60 -207.75 157.63 -0.30 

 130 gLCB142 J[1] 0.00 0.00 9.26 -207.75 -238.72 -0.37 

 131 gLCB142 I[107] 6.83 -0.01 -5.70 147.23 -180.14 -0.04 

 131 gLCB142 J[8] 6.83 -0.01 -3.38 147.23 18.59 0.30 

 132 gLCB142 I[108] 3.24 -0.00 -2.88 -204.29 -24.24 -0.04 

 132 gLCB142 J[18] 3.24 -0.00 -0.55 -204.29 50.73 0.08 

 133 gLCB142 I[109] -0.00 -0.00 6.44 -204.29 -250.88 0.16 

 133 gLCB142 J[110] -0.00 -0.00 8.70 -204.29 -572.76 0.22 

 134 gLCB142 I[110] -0.00 -0.00 1.39 -204.29 -572.76 0.22 

 134 gLCB142 J[111] -0.00 -0.00 3.65 -204.29 -679.80 0.28 

 135 gLCB142 I[111] -0.00 -0.00 -4.26 -204.29 -679.80 0.28 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 135 gLCB142 J[112] -0.00 -0.00 -2.00 -204.29 -546.61 0.34 

 136 gLCB142 I[112] -0.00 -0.00 -10.53 -204.29 -546.61 0.34 

 136 gLCB142 J[47] -0.00 -0.00 -8.27 -204.29 -147.23 0.40 

 137 gLCB142 I[113] 2.89 -0.00 -3.07 238.72 -93.62 -0.05 

 137 gLCB142 J[20] 2.89 -0.00 -0.74 238.72 -10.29 0.11 

 138 gLCB142 I[114] 0.00 -0.00 3.63 238.72 -1530.68 0.20 

 138 gLCB142 J[115] 0.00 -0.00 5.56 238.72 -1697.29 0.25 

 139 gLCB142 I[115] 0.00 -0.00 -9.91 238.72 -1697.29 0.25 

 139 gLCB142 J[116] 0.00 -0.00 -7.98 238.72 -1373.14 0.30 

 140 gLCB142 I[116] 0.00 -0.00 -26.03 238.72 -1373.14 0.30 

 140 gLCB142 J[37] 0.00 -0.00 -24.10 238.72 -464.48 0.36 

 41 gLCB143 I[8] -0.00 0.00 20.63 38.89 -1113.33 0.25 

 41 gLCB143 J[99] -0.00 0.00 22.65 38.89 -1938.30 0.18 

 42 gLCB143 I[19] 3.50 -0.00 1.77 62.84 37.28 -0.06 

 42 gLCB143 J[113] 3.50 -0.00 4.10 62.84 -91.14 0.05 

 43 gLCB143 I[20] 0.00 -0.00 18.39 62.84 -326.91 0.08 

 43 gLCB143 J[114] 0.00 -0.00 20.31 62.84 -1028.29 0.15 

 44 gLCB143 I[37] 0.00 -0.00 -32.51 62.84 -322.94 0.37 

 44 gLCB143 J[1] 0.00 -0.00 -32.11 62.84 -80.63 0.38 

 47 gLCB143 I[39] 0.00 0.00 -7.63 -80.63 38.89 -0.05 

 47 gLCB143 J[102] 0.00 0.00 -4.97 -80.63 353.97 -0.11 

 50 gLCB143 I[19] 4.29 0.00 -1.88 -43.87 46.14 0.12 

 50 gLCB143 J[108] 4.29 0.00 0.44 -43.87 77.58 -0.01 

 51 gLCB143 I[18] -0.00 -0.00 14.03 -43.87 1388.22 0.20 

 51 gLCB143 J[109] -0.00 -0.00 16.29 -43.87 743.94 0.24 

 59 gLCB143 I[47] 6.82 0.01 5.82 38.89 75.91 0.39 

 59 gLCB143 J[107] 6.82 0.01 8.14 38.89 -229.49 -0.12 

 98 gLCB143 I[99] -0.00 0.00 3.27 38.89 -1938.30 0.18 

 98 gLCB143 J[100] -0.00 0.00 5.29 38.89 -2101.56 0.10 

 99 gLCB143 I[100] -0.00 0.00 -17.51 38.89 -2101.56 0.10 

 99 gLCB143 J[101] -0.00 0.00 -15.49 38.89 -1472.52 0.03 

 100 gLCB143 I[101] -0.00 0.00 -41.75 38.89 -1472.52 0.03 

 100 gLCB143 J[39] -0.00 0.00 -39.73 38.89 80.63 -0.05 

 126 gLCB143 I[102] 0.00 0.00 -4.97 -80.63 353.97 -0.11 

 126 gLCB143 J[103] 0.00 0.00 -2.32 -80.63 536.23 -0.16 

 127 gLCB143 I[103] 0.00 0.00 -2.32 -80.63 536.23 -0.16 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 127 gLCB143 J[104] 0.00 0.00 0.34 -80.63 585.69 -0.22 

 128 gLCB143 I[104] 0.00 0.00 0.34 -80.63 585.69 -0.22 

 128 gLCB143 J[105] 0.00 0.00 3.00 -80.63 502.32 -0.27 

 129 gLCB143 I[105] 0.00 0.00 3.00 -80.63 502.32 -0.27 

 129 gLCB143 J[106] 0.00 0.00 5.65 -80.63 286.15 -0.33 

 130 gLCB143 I[106] 0.00 0.00 5.65 -80.63 286.15 -0.33 

 130 gLCB143 J[1] 0.00 0.00 8.31 -80.63 -62.84 -0.38 

 131 gLCB143 I[107] 6.82 -0.01 -5.72 38.89 -176.51 -0.03 

 131 gLCB143 J[8] 6.82 -0.01 -3.40 38.89 22.93 0.30 

 132 gLCB143 I[108] 4.29 -0.01 -3.44 -43.87 11.93 -0.06 

 132 gLCB143 J[18] 4.29 -0.01 -1.12 -43.87 111.79 0.17 

 133 gLCB143 I[109] -0.00 -0.00 10.69 -43.87 743.94 0.24 

 133 gLCB143 J[110] -0.00 -0.00 12.95 -43.87 241.76 0.29 

 134 gLCB143 I[110] -0.00 -0.00 6.47 -43.87 241.76 0.29 

 134 gLCB143 J[111] -0.00 -0.00 8.72 -43.87 -80.99 0.34 

 135 gLCB143 I[111] -0.00 -0.00 1.37 -43.87 -80.99 0.34 

 135 gLCB143 J[112] -0.00 -0.00 3.62 -43.87 -187.02 0.38 

 136 gLCB143 I[112] -0.00 -0.00 -4.61 -43.87 -187.02 0.38 

 136 gLCB143 J[47] -0.00 -0.00 -2.36 -43.87 -38.89 0.43 

 137 gLCB143 I[113] 3.50 -0.00 -3.26 62.84 -72.77 -0.04 

 137 gLCB143 J[20] 3.50 -0.00 -0.93 62.84 18.92 0.03 

 138 gLCB143 I[114] 0.00 -0.00 7.51 62.84 -1028.29 0.15 

 138 gLCB143 J[115] 0.00 -0.00 9.43 62.84 -1335.27 0.22 

 139 gLCB143 I[115] 0.00 -0.00 -6.43 62.84 -1335.27 0.22 

 139 gLCB143 J[116] 0.00 -0.00 -4.50 62.84 -1137.24 0.29 

 140 gLCB143 I[116] 0.00 -0.00 -23.43 62.84 -1137.24 0.29 

 140 gLCB143 J[37] 0.00 -0.00 -21.50 62.84 -322.94 0.37 

 41 gLCB144 I[8] -0.00 0.00 21.70 198.71 -666.63 0.27 

 41 gLCB144 J[99] -0.00 0.00 23.73 198.71 -1532.63 0.22 

 42 gLCB144 I[19] 3.26 0.00 3.10 275.08 51.23 0.08 

 42 gLCB144 J[113] 3.26 0.00 5.43 275.08 -135.44 0.01 

 43 gLCB144 I[20] 0.00 -0.00 17.48 275.08 -822.56 0.16 

 43 gLCB144 J[114] 0.00 -0.00 19.41 275.08 -1491.14 0.21 

 44 gLCB144 I[37] 0.00 -0.00 -36.10 275.08 -516.68 0.36 

 44 gLCB144 J[1] 0.00 -0.00 -35.70 275.08 -247.41 0.37 

 47 gLCB144 I[39] 0.00 0.00 -6.39 -247.41 198.71 0.07 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 47 gLCB144 J[102] 0.00 0.00 -3.73 -247.41 451.77 -0.00 

 50 gLCB144 I[19] 2.96 -0.00 -0.18 -253.36 46.43 -0.02 

 50 gLCB144 J[108] 2.96 -0.00 2.15 -253.36 3.35 0.03 

 51 gLCB144 I[18] -0.00 -0.00 9.94 -253.36 439.32 0.08 

 51 gLCB144 J[109] -0.00 -0.00 12.20 -253.36 -31.16 0.14 

 59 gLCB144 I[47] 7.43 0.01 4.61 198.70 62.07 0.36 

 59 gLCB144 J[107] 7.43 0.01 6.93 198.70 -190.37 -0.10 

 98 gLCB144 I[99] -0.00 0.00 4.92 198.71 -1532.63 0.22 

 98 gLCB144 J[100] -0.00 0.00 6.95 198.71 -1758.86 0.17 

 99 gLCB144 I[100] -0.00 0.00 -15.39 198.71 -1758.86 0.17 

 99 gLCB144 J[101] -0.00 0.00 -13.36 198.71 -1210.73 0.12 

 100 gLCB144 I[101] -0.00 0.00 -39.26 198.71 -1210.73 0.12 

 100 gLCB144 J[39] -0.00 0.00 -37.23 198.71 247.41 0.07 

 126 gLCB144 I[102] 0.00 0.00 -3.73 -247.41 451.77 -0.00 

 126 gLCB144 J[103] 0.00 0.00 -1.08 -247.41 572.03 -0.07 

 127 gLCB144 I[103] 0.00 0.00 -1.08 -247.41 572.03 -0.07 

 127 gLCB144 J[104] 0.00 0.00 1.58 -247.41 559.47 -0.15 

 128 gLCB144 I[104] 0.00 0.00 1.58 -247.41 559.47 -0.15 

 128 gLCB144 J[105] 0.00 0.00 4.24 -247.41 414.10 -0.22 

 129 gLCB144 I[105] 0.00 0.00 4.24 -247.41 414.10 -0.22 

 129 gLCB144 J[106] 0.00 0.00 6.89 -247.41 135.92 -0.29 

 130 gLCB144 I[106] 0.00 0.00 6.89 -247.41 135.92 -0.29 

 130 gLCB144 J[1] 0.00 0.00 9.55 -247.41 -275.08 -0.37 

 131 gLCB144 I[107] 7.43 -0.01 -6.00 198.70 -169.90 -0.04 

 131 gLCB144 J[8] 7.43 -0.01 -3.67 198.70 41.60 0.30 

 132 gLCB144 I[108] 2.96 -0.00 -2.52 -253.36 -4.79 -0.04 

 132 gLCB144 J[18] 2.96 -0.00 -0.19 -253.36 54.57 0.05 

 133 gLCB144 I[109] -0.00 -0.00 6.49 -253.36 -31.16 0.14 

 133 gLCB144 J[110] -0.00 -0.00 8.75 -253.36 -354.91 0.20 

 134 gLCB144 I[110] -0.00 -0.00 2.46 -253.36 -354.91 0.20 

 134 gLCB144 J[111] -0.00 -0.00 4.72 -253.36 -507.39 0.27 

 135 gLCB144 I[111] -0.00 -0.00 -2.16 -253.36 -507.39 0.27 

 135 gLCB144 J[112] -0.00 -0.00 0.10 -253.36 -463.74 0.33 

 136 gLCB144 I[112] -0.00 -0.00 -7.37 -253.36 -463.74 0.33 

 136 gLCB144 J[47] -0.00 -0.00 -5.11 -253.36 -198.70 0.39 

 137 gLCB144 I[113] 3.26 -0.00 -2.99 275.08 -82.15 -0.05 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 137 gLCB144 J[20] 3.26 -0.00 -0.67 275.08 -2.07 0.13 

 138 gLCB144 I[114] 0.00 -0.00 5.80 275.08 -1491.14 0.21 

 138 gLCB144 J[115] 0.00 -0.00 7.72 275.08 -1736.17 0.26 

 139 gLCB144 I[115] 0.00 -0.00 -8.91 275.08 -1736.17 0.26 

 139 gLCB144 J[116] 0.00 -0.00 -6.98 275.08 -1448.13 0.31 

 140 gLCB144 I[116] 0.00 -0.00 -26.66 275.08 -1448.13 0.31 

 140 gLCB144 J[37] 0.00 -0.00 -24.73 275.08 -516.68 0.36 

 41 gLCB145 I[8] -0.00 0.00 21.70 198.71 -666.63 0.27 

 41 gLCB145 J[99] -0.00 0.00 23.73 198.71 -1532.63 0.22 

 42 gLCB145 I[19] 3.26 0.00 3.10 275.08 51.23 0.08 

 42 gLCB145 J[113] 3.26 0.00 5.43 275.08 -135.44 0.01 

 43 gLCB145 I[20] 0.00 -0.00 17.48 275.08 -822.56 0.16 

 43 gLCB145 J[114] 0.00 -0.00 19.41 275.08 -1491.14 0.21 

 44 gLCB145 I[37] 0.00 -0.00 -36.10 275.08 -516.68 0.36 

 44 gLCB145 J[1] 0.00 -0.00 -35.70 275.08 -247.41 0.37 

 47 gLCB145 I[39] 0.00 0.00 -6.39 -247.41 198.71 0.07 

 47 gLCB145 J[102] 0.00 0.00 -3.73 -247.41 451.77 -0.00 

 50 gLCB145 I[19] 2.96 -0.00 -0.18 -253.36 46.43 -0.02 

 50 gLCB145 J[108] 2.96 -0.00 2.15 -253.36 3.35 0.03 

 51 gLCB145 I[18] -0.00 -0.00 9.94 -253.36 439.32 0.08 

 51 gLCB145 J[109] -0.00 -0.00 12.20 -253.36 -31.16 0.14 

 59 gLCB145 I[47] 7.43 0.01 4.61 198.70 62.07 0.36 

 59 gLCB145 J[107] 7.43 0.01 6.93 198.70 -190.37 -0.10 

 98 gLCB145 I[99] -0.00 0.00 4.92 198.71 -1532.63 0.22 

 98 gLCB145 J[100] -0.00 0.00 6.95 198.71 -1758.86 0.17 

 99 gLCB145 I[100] -0.00 0.00 -15.39 198.71 -1758.86 0.17 

 99 gLCB145 J[101] -0.00 0.00 -13.36 198.71 -1210.73 0.12 

 100 gLCB145 I[101] -0.00 0.00 -39.26 198.71 -1210.73 0.12 

 100 gLCB145 J[39] -0.00 0.00 -37.23 198.71 247.41 0.07 

 126 gLCB145 I[102] 0.00 0.00 -3.73 -247.41 451.77 -0.00 

 126 gLCB145 J[103] 0.00 0.00 -1.08 -247.41 572.03 -0.07 

 127 gLCB145 I[103] 0.00 0.00 -1.08 -247.41 572.03 -0.07 

 127 gLCB145 J[104] 0.00 0.00 1.58 -247.41 559.47 -0.15 

 128 gLCB145 I[104] 0.00 0.00 1.58 -247.41 559.47 -0.15 

 128 gLCB145 J[105] 0.00 0.00 4.24 -247.41 414.10 -0.22 

 129 gLCB145 I[105] 0.00 0.00 4.24 -247.41 414.10 -0.22 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 129 gLCB145 J[106] 0.00 0.00 6.89 -247.41 135.92 -0.29 

 130 gLCB145 I[106] 0.00 0.00 6.89 -247.41 135.92 -0.29 

 130 gLCB145 J[1] 0.00 0.00 9.55 -247.41 -275.08 -0.37 

 131 gLCB145 I[107] 7.43 -0.01 -6.00 198.70 -169.90 -0.04 

 131 gLCB145 J[8] 7.43 -0.01 -3.67 198.70 41.60 0.30 

 132 gLCB145 I[108] 2.96 -0.00 -2.52 -253.36 -4.79 -0.04 

 132 gLCB145 J[18] 2.96 -0.00 -0.19 -253.36 54.57 0.05 

 133 gLCB145 I[109] -0.00 -0.00 6.49 -253.36 -31.16 0.14 

 133 gLCB145 J[110] -0.00 -0.00 8.75 -253.36 -354.91 0.20 

 134 gLCB145 I[110] -0.00 -0.00 2.46 -253.36 -354.91 0.20 

 134 gLCB145 J[111] -0.00 -0.00 4.72 -253.36 -507.39 0.27 

 135 gLCB145 I[111] -0.00 -0.00 -2.16 -253.36 -507.39 0.27 

 135 gLCB145 J[112] -0.00 -0.00 0.10 -253.36 -463.74 0.33 

 136 gLCB145 I[112] -0.00 -0.00 -7.37 -253.36 -463.74 0.33 

 136 gLCB145 J[47] -0.00 -0.00 -5.11 -253.36 -198.70 0.39 

 137 gLCB145 I[113] 3.26 -0.00 -2.99 275.08 -82.15 -0.05 

 137 gLCB145 J[20] 3.26 -0.00 -0.67 275.08 -2.07 0.13 

 138 gLCB145 I[114] 0.00 -0.00 5.80 275.08 -1491.14 0.21 

 138 gLCB145 J[115] 0.00 -0.00 7.72 275.08 -1736.17 0.26 

 139 gLCB145 I[115] 0.00 -0.00 -8.91 275.08 -1736.17 0.26 

 139 gLCB145 J[116] 0.00 -0.00 -6.98 275.08 -1448.13 0.31 

 140 gLCB145 I[116] 0.00 -0.00 -26.66 275.08 -1448.13 0.31 

 140 gLCB145 J[37] 0.00 -0.00 -24.73 275.08 -516.68 0.36 

 41 gLCB146 I[8] -0.00 0.00 21.49 196.48 -659.81 0.27 

 41 gLCB146 J[99] -0.00 0.00 23.51 196.48 -1517.68 0.22 

 42 gLCB146 I[19] 3.25 0.00 3.10 273.01 51.16 0.07 

 42 gLCB146 J[113] 3.25 0.00 5.42 273.01 -135.13 0.01 

 43 gLCB146 I[20] 0.00 -0.00 17.35 273.01 -817.99 0.16 

 43 gLCB146 J[114] 0.00 -0.00 19.27 273.01 -1481.65 0.21 

 44 gLCB146 I[37] 0.00 -0.00 -35.85 273.01 -512.42 0.35 

 44 gLCB146 J[1] 0.00 -0.00 -35.45 273.01 -245.05 0.36 

 47 gLCB146 I[39] 0.00 0.00 -6.40 -245.05 196.48 0.07 

 47 gLCB146 J[102] 0.00 0.00 -3.75 -245.05 450.26 -0.00 

 50 gLCB146 I[19] 2.95 -0.00 -0.16 -251.18 46.40 -0.01 

 50 gLCB146 J[108] 2.95 -0.00 2.17 -251.18 2.40 0.03 

 51 gLCB146 I[18] -0.00 -0.00 9.88 -251.18 432.10 0.08 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 51 gLCB146 J[109] -0.00 -0.00 12.14 -251.18 -35.89 0.14 

 59 gLCB146 I[47] 7.37 0.01 4.56 196.48 61.49 0.36 

 59 gLCB146 J[107] 7.37 0.01 6.88 196.48 -188.71 -0.10 

 98 gLCB146 I[99] -0.00 0.00 4.87 196.48 -1517.68 0.22 

 98 gLCB146 J[100] -0.00 0.00 6.89 196.48 -1741.81 0.17 

 99 gLCB146 I[100] -0.00 0.00 -15.25 196.48 -1741.81 0.17 

 99 gLCB146 J[101] -0.00 0.00 -13.23 196.48 -1198.98 0.12 

 100 gLCB146 I[101] -0.00 0.00 -38.89 196.48 -1198.98 0.12 

 100 gLCB146 J[39] -0.00 0.00 -36.86 196.48 245.05 0.07 

 126 gLCB146 I[102] 0.00 0.00 -3.75 -245.05 450.26 -0.00 

 126 gLCB146 J[103] 0.00 0.00 -1.09 -245.05 571.23 -0.07 

 127 gLCB146 I[103] 0.00 0.00 -1.09 -245.05 571.23 -0.07 

 127 gLCB146 J[104] 0.00 0.00 1.56 -245.05 559.39 -0.15 

 128 gLCB146 I[104] 0.00 0.00 1.56 -245.05 559.39 -0.15 

 128 gLCB146 J[105] 0.00 0.00 4.22 -245.05 414.74 -0.22 

 129 gLCB146 I[105] 0.00 0.00 4.22 -245.05 414.74 -0.22 

 129 gLCB146 J[106] 0.00 0.00 6.88 -245.05 137.27 -0.29 

 130 gLCB146 I[106] 0.00 0.00 6.88 -245.05 137.27 -0.29 

 130 gLCB146 J[1] 0.00 0.00 9.53 -245.05 -273.01 -0.36 

 131 gLCB146 I[107] 7.37 -0.01 -5.96 196.48 -168.47 -0.04 

 131 gLCB146 J[8] 7.37 -0.01 -3.63 196.48 41.25 0.30 

 132 gLCB146 I[108] 2.95 -0.00 -2.53 -251.18 -5.48 -0.04 

 132 gLCB146 J[18] 2.95 -0.00 -0.20 -251.18 54.28 0.05 

 133 gLCB146 I[109] -0.00 -0.00 6.43 -251.18 -35.89 0.14 

 133 gLCB146 J[110] -0.00 -0.00 8.68 -251.18 -356.95 0.20 

 134 gLCB146 I[110] -0.00 -0.00 2.40 -251.18 -356.95 0.20 

 134 gLCB146 J[111] -0.00 -0.00 4.66 -251.18 -507.02 0.26 

 135 gLCB146 I[111] -0.00 -0.00 -2.19 -251.18 -507.02 0.26 

 135 gLCB146 J[112] -0.00 -0.00 0.06 -251.18 -461.79 0.33 

 136 gLCB146 I[112] -0.00 -0.00 -7.37 -251.18 -461.79 0.33 

 136 gLCB146 J[47] -0.00 -0.00 -5.11 -251.18 -196.48 0.39 

 137 gLCB146 I[113] 3.25 -0.00 -3.00 273.01 -82.17 -0.05 

 137 gLCB146 J[20] 3.25 -0.00 -0.67 273.01 -1.80 0.13 

 138 gLCB146 I[114] 0.00 -0.00 5.73 273.01 -1481.65 0.21 

 138 gLCB146 J[115] 0.00 -0.00 7.66 273.01 -1724.34 0.26 

 139 gLCB146 I[115] 0.00 -0.00 -8.87 273.01 -1724.34 0.26 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 139 gLCB146 J[116] 0.00 -0.00 -6.95 273.01 -1437.66 0.30 

 140 gLCB146 I[116] 0.00 -0.00 -26.49 273.01 -1437.66 0.30 

 140 gLCB146 J[37] 0.00 -0.00 -24.56 273.01 -512.42 0.35 

 41 gLCB147 I[8] -0.00 0.00 21.49 196.48 -659.81 0.27 

 41 gLCB147 J[99] -0.00 0.00 23.51 196.48 -1517.68 0.22 

 42 gLCB147 I[19] 3.25 0.00 3.10 273.01 51.16 0.07 

 42 gLCB147 J[113] 3.25 0.00 5.42 273.01 -135.13 0.01 

 43 gLCB147 I[20] 0.00 -0.00 17.35 273.01 -817.99 0.16 

 43 gLCB147 J[114] 0.00 -0.00 19.27 273.01 -1481.65 0.21 

 44 gLCB147 I[37] 0.00 -0.00 -35.85 273.01 -512.42 0.35 

 44 gLCB147 J[1] 0.00 -0.00 -35.45 273.01 -245.05 0.36 

 47 gLCB147 I[39] 0.00 0.00 -6.40 -245.05 196.48 0.07 

 47 gLCB147 J[102] 0.00 0.00 -3.75 -245.05 450.26 -0.00 

 50 gLCB147 I[19] 2.95 -0.00 -0.16 -251.18 46.40 -0.01 

 50 gLCB147 J[108] 2.95 -0.00 2.17 -251.18 2.40 0.03 

 51 gLCB147 I[18] -0.00 -0.00 9.88 -251.18 432.10 0.08 

 51 gLCB147 J[109] -0.00 -0.00 12.14 -251.18 -35.89 0.14 

 59 gLCB147 I[47] 7.37 0.01 4.56 196.48 61.49 0.36 

 59 gLCB147 J[107] 7.37 0.01 6.88 196.48 -188.71 -0.10 

 98 gLCB147 I[99] -0.00 0.00 4.87 196.48 -1517.68 0.22 

 98 gLCB147 J[100] -0.00 0.00 6.89 196.48 -1741.81 0.17 

 99 gLCB147 I[100] -0.00 0.00 -15.25 196.48 -1741.81 0.17 

 99 gLCB147 J[101] -0.00 0.00 -13.23 196.48 -1198.98 0.12 

 100 gLCB147 I[101] -0.00 0.00 -38.89 196.48 -1198.98 0.12 

 100 gLCB147 J[39] -0.00 0.00 -36.86 196.48 245.05 0.07 

 126 gLCB147 I[102] 0.00 0.00 -3.75 -245.05 450.26 -0.00 

 126 gLCB147 J[103] 0.00 0.00 -1.09 -245.05 571.23 -0.07 

 127 gLCB147 I[103] 0.00 0.00 -1.09 -245.05 571.23 -0.07 

 127 gLCB147 J[104] 0.00 0.00 1.56 -245.05 559.39 -0.15 

 128 gLCB147 I[104] 0.00 0.00 1.56 -245.05 559.39 -0.15 

 128 gLCB147 J[105] 0.00 0.00 4.22 -245.05 414.74 -0.22 

 129 gLCB147 I[105] 0.00 0.00 4.22 -245.05 414.74 -0.22 

 129 gLCB147 J[106] 0.00 0.00 6.88 -245.05 137.27 -0.29 

 130 gLCB147 I[106] 0.00 0.00 6.88 -245.05 137.27 -0.29 

 130 gLCB147 J[1] 0.00 0.00 9.53 -245.05 -273.01 -0.36 

 131 gLCB147 I[107] 7.37 -0.01 -5.96 196.48 -168.47 -0.04 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 131 gLCB147 J[8] 7.37 -0.01 -3.63 196.48 41.25 0.30 

 132 gLCB147 I[108] 2.95 -0.00 -2.53 -251.18 -5.48 -0.04 

 132 gLCB147 J[18] 2.95 -0.00 -0.20 -251.18 54.28 0.05 

 133 gLCB147 I[109] -0.00 -0.00 6.43 -251.18 -35.89 0.14 

 133 gLCB147 J[110] -0.00 -0.00 8.68 -251.18 -356.95 0.20 

 134 gLCB147 I[110] -0.00 -0.00 2.40 -251.18 -356.95 0.20 

 134 gLCB147 J[111] -0.00 -0.00 4.66 -251.18 -507.02 0.26 

 135 gLCB147 I[111] -0.00 -0.00 -2.19 -251.18 -507.02 0.26 

 135 gLCB147 J[112] -0.00 -0.00 0.06 -251.18 -461.79 0.33 

 136 gLCB147 I[112] -0.00 -0.00 -7.37 -251.18 -461.79 0.33 

 136 gLCB147 J[47] -0.00 -0.00 -5.11 -251.18 -196.48 0.39 

 137 gLCB147 I[113] 3.25 -0.00 -3.00 273.01 -82.17 -0.05 

 137 gLCB147 J[20] 3.25 -0.00 -0.67 273.01 -1.80 0.13 

 138 gLCB147 I[114] 0.00 -0.00 5.73 273.01 -1481.65 0.21 

 138 gLCB147 J[115] 0.00 -0.00 7.66 273.01 -1724.34 0.26 

 139 gLCB147 I[115] 0.00 -0.00 -8.87 273.01 -1724.34 0.26 

 139 gLCB147 J[116] 0.00 -0.00 -6.95 273.01 -1437.66 0.30 

 140 gLCB147 I[116] 0.00 -0.00 -26.49 273.01 -1437.66 0.30 

 140 gLCB147 J[37] 0.00 -0.00 -24.56 273.01 -512.42 0.35 

 41 gLCB148 I[8] -0.00 0.00 25.28 245.73 -273.44 0.27 

 41 gLCB148 J[99] -0.00 0.00 27.31 245.73 -1275.91 0.23 

 42 gLCB148 I[19] 3.61 0.00 2.80 307.29 54.62 0.10 

 42 gLCB148 J[113] 3.61 0.00 5.12 307.29 -118.66 -0.00 

 43 gLCB148 I[20] 0.00 -0.00 20.08 307.29 -669.72 0.18 

 43 gLCB148 J[114] 0.00 -0.00 22.01 307.29 -1432.63 0.22 

 44 gLCB148 I[37] 0.00 -0.00 -37.26 307.29 -560.35 0.35 

 44 gLCB148 J[1] 0.00 -0.00 -36.87 307.29 -282.36 0.36 

 47 gLCB148 I[39] 0.00 0.00 -6.13 -282.36 245.73 0.10 

 47 gLCB148 J[102] 0.00 0.00 -3.47 -282.36 485.59 0.02 

 50 gLCB148 I[19] 2.66 -0.00 -0.81 -298.07 43.18 -0.04 

 50 gLCB148 J[108] 2.66 -0.00 1.51 -298.07 27.94 0.04 

 51 gLCB148 I[18] -0.00 -0.00 8.85 -298.07 603.30 0.05 

 51 gLCB148 J[109] -0.00 -0.00 11.11 -298.07 179.10 0.12 

 59 gLCB148 I[47] 7.91 0.01 3.83 245.73 62.69 0.35 

 59 gLCB148 J[107] 7.91 0.01 6.15 245.73 -155.58 -0.10 

 98 gLCB148 I[99] -0.00 0.00 7.99 245.73 -1275.91 0.23 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 98 gLCB148 J[100] -0.00 0.00 10.02 245.73 -1619.15 0.19 

 99 gLCB148 I[100] -0.00 0.00 -13.30 245.73 -1619.15 0.19 

 99 gLCB148 J[101] -0.00 0.00 -11.27 245.73 -1150.84 0.14 

 100 gLCB148 I[101] -0.00 0.00 -38.60 245.73 -1150.84 0.14 

 100 gLCB148 J[39] -0.00 0.00 -36.58 245.73 282.36 0.10 

 126 gLCB148 I[102] 0.00 0.00 -3.47 -282.36 485.59 0.02 

 126 gLCB148 J[103] 0.00 0.00 -0.81 -282.36 592.64 -0.06 

 127 gLCB148 I[103] 0.00 0.00 -0.81 -282.36 592.64 -0.06 

 127 gLCB148 J[104] 0.00 0.00 1.84 -282.36 566.88 -0.13 

 128 gLCB148 I[104] 0.00 0.00 1.84 -282.36 566.88 -0.13 

 128 gLCB148 J[105] 0.00 0.00 4.50 -282.36 408.30 -0.21 

 129 gLCB148 I[105] 0.00 0.00 4.50 -282.36 408.30 -0.21 

 129 gLCB148 J[106] 0.00 0.00 7.16 -282.36 116.91 -0.28 

 130 gLCB148 I[106] 0.00 0.00 7.16 -282.36 116.91 -0.28 

 130 gLCB148 J[1] 0.00 0.00 9.81 -282.36 -307.29 -0.36 

 131 gLCB148 I[107] 7.91 -0.01 -6.21 245.73 -156.80 -0.04 

 131 gLCB148 J[8] 7.91 -0.01 -3.88 245.73 63.91 0.30 

 132 gLCB148 I[108] 2.66 -0.00 -2.18 -298.07 13.28 -0.03 

 132 gLCB148 J[18] 2.66 -0.00 0.14 -298.07 57.84 0.02 

 133 gLCB148 I[109] -0.00 -0.00 6.41 -298.07 179.10 0.12 

 133 gLCB148 J[110] -0.00 -0.00 8.66 -298.07 -141.13 0.18 

 134 gLCB148 I[110] -0.00 -0.00 3.41 -298.07 -141.13 0.18 

 134 gLCB148 J[111] -0.00 -0.00 5.67 -298.07 -334.25 0.25 

 135 gLCB148 I[111] -0.00 -0.00 -0.12 -298.07 -334.25 0.25 

 135 gLCB148 J[112] -0.00 -0.00 2.13 -298.07 -376.97 0.31 

 136 gLCB148 I[112] -0.00 -0.00 -4.22 -298.07 -376.97 0.31 

 136 gLCB148 J[47] -0.00 -0.00 -1.96 -298.07 -245.73 0.38 

 137 gLCB148 I[113] 3.61 -0.00 -2.93 307.29 -70.72 -0.05 

 137 gLCB148 J[20] 3.61 -0.00 -0.61 307.29 6.68 0.15 

 138 gLCB148 I[114] 0.00 -0.00 7.83 307.29 -1432.63 0.22 

 138 gLCB148 J[115] 0.00 -0.00 9.76 307.29 -1751.39 0.27 

 139 gLCB148 I[115] 0.00 -0.00 -7.84 307.29 -1751.39 0.27 

 139 gLCB148 J[116] 0.00 -0.00 -5.91 307.29 -1502.18 0.31 

 140 gLCB148 I[116] 0.00 -0.00 -26.94 307.29 -1502.18 0.31 

 140 gLCB148 J[37] 0.00 -0.00 -25.02 307.29 -560.35 0.35 

 41 gLCB149 I[8] -0.00 0.00 22.35 354.07 -206.29 0.29 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 41 gLCB149 J[99] -0.00 0.00 24.38 354.07 -1097.07 0.26 

 42 gLCB149 I[19] 3.00 0.01 4.42 483.18 65.03 0.21 

 42 gLCB149 J[113] 3.00 0.01 6.74 483.18 -179.13 -0.03 

 43 gLCB149 I[20] 0.00 -0.00 16.30 483.18 -1309.07 0.25 

 43 gLCB149 J[114] 0.00 -0.00 18.23 483.18 -1935.02 0.27 

 44 gLCB149 I[37] 0.00 -0.00 -39.19 483.18 -701.89 0.34 

 44 gLCB149 J[1] 0.00 -0.00 -38.79 483.18 -409.47 0.34 

 47 gLCB149 I[39] 0.00 0.00 -5.18 -409.47 354.07 0.19 

 47 gLCB149 J[102] 0.00 0.00 -2.52 -409.47 546.56 0.10 

 50 gLCB149 I[19] 1.61 -0.00 1.57 -458.48 46.67 -0.15 

 50 gLCB149 J[108] 1.61 -0.00 3.89 -458.48 -72.79 0.06 

 51 gLCB149 I[18] -0.00 -0.00 5.73 -458.48 -524.02 -0.04 

 51 gLCB149 J[109] -0.00 -0.00 7.99 -458.48 -815.73 0.04 

 59 gLCB149 I[47] 7.92 0.01 3.30 354.07 47.07 0.33 

 59 gLCB149 J[107] 7.92 0.01 5.62 354.07 -147.94 -0.08 

 98 gLCB149 I[99] -0.00 0.00 6.46 354.07 -1097.07 0.26 

 98 gLCB149 J[100] -0.00 0.00 8.49 354.07 -1382.06 0.24 

 99 gLCB149 I[100] -0.00 0.00 -12.99 354.07 -1382.06 0.24 

 99 gLCB149 J[101] -0.00 0.00 -10.96 354.07 -925.45 0.21 

 100 gLCB149 I[101] -0.00 0.00 -36.03 354.07 -925.45 0.21 

 100 gLCB149 J[39] -0.00 0.00 -34.00 354.07 409.47 0.19 

 126 gLCB149 I[102] 0.00 0.00 -2.52 -409.47 546.56 0.10 

 126 gLCB149 J[103] 0.00 0.00 0.13 -409.47 606.24 0.01 

 127 gLCB149 I[103] 0.00 0.00 0.13 -409.47 606.24 0.01 

 127 gLCB149 J[104] 0.00 0.00 2.79 -409.47 533.10 -0.08 

 128 gLCB149 I[104] 0.00 0.00 2.79 -409.47 533.10 -0.08 

 128 gLCB149 J[105] 0.00 0.00 5.45 -409.47 327.15 -0.17 

 129 gLCB149 I[105] 0.00 0.00 5.45 -409.47 327.15 -0.17 

 129 gLCB149 J[106] 0.00 0.00 8.10 -409.47 -11.61 -0.26 

 130 gLCB149 I[106] 0.00 0.00 8.10 -409.47 -11.61 -0.26 

 130 gLCB149 J[1] 0.00 0.00 10.76 -409.47 -483.18 -0.34 

 131 gLCB149 I[107] 7.92 -0.01 -6.19 354.07 -160.43 -0.05 

 131 gLCB149 J[8] 7.92 -0.01 -3.87 354.07 59.57 0.30 

 132 gLCB149 I[108] 1.61 0.00 -1.61 -458.48 -22.89 -0.01 

 132 gLCB149 J[18] 1.61 0.00 0.71 -458.48 -3.22 -0.07 

 133 gLCB149 I[109] -0.00 -0.00 2.16 -458.48 -815.73 0.04 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 133 gLCB149 J[110] -0.00 -0.00 4.42 -458.48 -955.65 0.12 

 134 gLCB149 I[110] -0.00 -0.00 -1.66 -458.48 -955.65 0.12 

 134 gLCB149 J[111] -0.00 -0.00 0.60 -458.48 -933.06 0.19 

 135 gLCB149 I[111] -0.00 -0.00 -5.75 -458.48 -933.06 0.19 

 135 gLCB149 J[112] -0.00 -0.00 -3.49 -458.48 -736.56 0.27 

 136 gLCB149 I[112] -0.00 -0.00 -10.13 -458.48 -736.56 0.27 

 136 gLCB149 J[47] -0.00 -0.00 -7.87 -458.48 -354.07 0.34 

 137 gLCB149 I[113] 3.00 -0.01 -2.74 483.18 -91.57 -0.06 

 137 gLCB149 J[20] 3.00 -0.01 -0.42 483.18 -22.53 0.23 

 138 gLCB149 I[114] 0.00 -0.00 3.96 483.18 -1935.02 0.27 

 138 gLCB149 J[115] 0.00 -0.00 5.88 483.18 -2113.41 0.29 

 139 gLCB149 I[115] 0.00 -0.00 -11.32 483.18 -2113.41 0.29 

 139 gLCB149 J[116] 0.00 -0.00 -9.39 483.18 -1738.08 0.32 

 140 gLCB149 I[116] 0.00 -0.00 -29.55 483.18 -1738.08 0.32 

 140 gLCB149 J[37] 0.00 -0.00 -27.62 483.18 -701.89 0.34 

 41 gLCB150 I[8] -0.00 0.00 17.70 147.23 -1046.19 0.27 

 41 gLCB150 J[99] -0.00 0.00 19.72 147.23 -1759.45 0.21 

 42 gLCB150 I[19] 2.89 0.00 3.39 238.72 47.69 0.05 

 42 gLCB150 J[113] 2.89 0.00 5.72 238.72 -151.60 0.02 

 43 gLCB150 I[20] 0.00 -0.00 14.61 238.72 -966.27 0.14 

 43 gLCB150 J[114] 0.00 -0.00 16.53 238.72 -1530.68 0.20 

 44 gLCB150 I[37] 0.00 -0.00 -34.43 238.72 -464.48 0.36 

 44 gLCB150 J[1] 0.00 -0.00 -34.03 238.72 -207.75 0.37 

 47 gLCB150 I[39] 0.00 0.00 -6.68 -207.75 147.23 0.04 

 47 gLCB150 J[102] 0.00 0.00 -4.03 -207.75 414.93 -0.02 

 50 gLCB150 I[19] 3.24 -0.00 0.50 -204.29 49.63 0.02 

 50 gLCB150 J[108] 3.24 -0.00 2.83 -204.29 -23.14 0.02 

 51 gLCB150 I[18] -0.00 -0.00 10.91 -204.29 260.90 0.11 

 51 gLCB150 J[109] -0.00 -0.00 13.17 -204.29 -250.88 0.16 

 59 gLCB150 I[47] 6.83 0.01 5.29 147.23 60.29 0.36 

 59 gLCB150 J[107] 6.83 0.01 7.61 147.23 -221.85 -0.10 

 98 gLCB150 I[99] -0.00 0.00 1.74 147.23 -1759.45 0.21 

 98 gLCB150 J[100] -0.00 0.00 3.77 147.23 -1864.46 0.16 

 99 gLCB150 I[100] -0.00 0.00 -17.21 147.23 -1864.46 0.16 

 99 gLCB150 J[101] -0.00 0.00 -15.18 147.23 -1247.13 0.10 

 100 gLCB150 I[101] -0.00 0.00 -39.17 147.23 -1247.13 0.10 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 100 gLCB150 J[39] -0.00 0.00 -37.15 147.23 207.75 0.04 

 126 gLCB150 I[102] 0.00 0.00 -4.03 -207.75 414.93 -0.02 

 126 gLCB150 J[103] 0.00 0.00 -1.37 -207.75 549.83 -0.09 

 127 gLCB150 I[103] 0.00 0.00 -1.37 -207.75 549.83 -0.09 

 127 gLCB150 J[104] 0.00 0.00 1.29 -207.75 551.91 -0.16 

 128 gLCB150 I[104] 0.00 0.00 1.29 -207.75 551.91 -0.16 

 128 gLCB150 J[105] 0.00 0.00 3.94 -207.75 421.18 -0.23 

 129 gLCB150 I[105] 0.00 0.00 3.94 -207.75 421.18 -0.23 

 129 gLCB150 J[106] 0.00 0.00 6.60 -207.75 157.63 -0.30 

 130 gLCB150 I[106] 0.00 0.00 6.60 -207.75 157.63 -0.30 

 130 gLCB150 J[1] 0.00 0.00 9.26 -207.75 -238.72 -0.37 

 131 gLCB150 I[107] 6.83 -0.01 -5.70 147.23 -180.14 -0.04 

 131 gLCB150 J[8] 6.83 -0.01 -3.38 147.23 18.59 0.30 

 132 gLCB150 I[108] 3.24 -0.00 -2.88 -204.29 -24.24 -0.04 

 132 gLCB150 J[18] 3.24 -0.00 -0.55 -204.29 50.73 0.08 

 133 gLCB150 I[109] -0.00 -0.00 6.44 -204.29 -250.88 0.16 

 133 gLCB150 J[110] -0.00 -0.00 8.70 -204.29 -572.76 0.22 

 134 gLCB150 I[110] -0.00 -0.00 1.39 -204.29 -572.76 0.22 

 134 gLCB150 J[111] -0.00 -0.00 3.65 -204.29 -679.80 0.28 

 135 gLCB150 I[111] -0.00 -0.00 -4.26 -204.29 -679.80 0.28 

 135 gLCB150 J[112] -0.00 -0.00 -2.00 -204.29 -546.61 0.34 

 136 gLCB150 I[112] -0.00 -0.00 -10.53 -204.29 -546.61 0.34 

 136 gLCB150 J[47] -0.00 -0.00 -8.27 -204.29 -147.23 0.40 

 137 gLCB150 I[113] 2.89 -0.00 -3.07 238.72 -93.62 -0.05 

 137 gLCB150 J[20] 2.89 -0.00 -0.74 238.72 -10.29 0.11 

 138 gLCB150 I[114] 0.00 -0.00 3.63 238.72 -1530.68 0.20 

 138 gLCB150 J[115] 0.00 -0.00 5.56 238.72 -1697.29 0.25 

 139 gLCB150 I[115] 0.00 -0.00 -9.91 238.72 -1697.29 0.25 

 139 gLCB150 J[116] 0.00 -0.00 -7.98 238.72 -1373.14 0.30 

 140 gLCB150 I[116] 0.00 -0.00 -26.03 238.72 -1373.14 0.30 

 140 gLCB150 J[37] 0.00 -0.00 -24.10 238.72 -464.48 0.36 

 41 gLCB151 I[8] -0.00 0.00 20.63 38.89 -1113.33 0.25 

 41 gLCB151 J[99] -0.00 0.00 22.65 38.89 -1938.30 0.18 

 42 gLCB151 I[19] 3.50 -0.00 1.77 62.84 37.28 -0.06 

 42 gLCB151 J[113] 3.50 -0.00 4.10 62.84 -91.14 0.05 

 43 gLCB151 I[20] 0.00 -0.00 18.39 62.84 -326.91 0.08 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 43 gLCB151 J[114] 0.00 -0.00 20.31 62.84 -1028.29 0.15 

 44 gLCB151 I[37] 0.00 -0.00 -32.51 62.84 -322.94 0.37 

 44 gLCB151 J[1] 0.00 -0.00 -32.11 62.84 -80.63 0.38 

 47 gLCB151 I[39] 0.00 0.00 -7.63 -80.63 38.89 -0.05 

 47 gLCB151 J[102] 0.00 0.00 -4.97 -80.63 353.97 -0.11 

 50 gLCB151 I[19] 4.29 0.00 -1.88 -43.87 46.14 0.12 

 50 gLCB151 J[108] 4.29 0.00 0.44 -43.87 77.58 -0.01 

 51 gLCB151 I[18] -0.00 -0.00 14.03 -43.87 1388.22 0.20 

 51 gLCB151 J[109] -0.00 -0.00 16.29 -43.87 743.94 0.24 

 59 gLCB151 I[47] 6.82 0.01 5.82 38.89 75.91 0.39 

 59 gLCB151 J[107] 6.82 0.01 8.14 38.89 -229.49 -0.12 

 98 gLCB151 I[99] -0.00 0.00 3.27 38.89 -1938.30 0.18 

 98 gLCB151 J[100] -0.00 0.00 5.29 38.89 -2101.56 0.10 

 99 gLCB151 I[100] -0.00 0.00 -17.51 38.89 -2101.56 0.10 

 99 gLCB151 J[101] -0.00 0.00 -15.49 38.89 -1472.52 0.03 

 100 gLCB151 I[101] -0.00 0.00 -41.75 38.89 -1472.52 0.03 

 100 gLCB151 J[39] -0.00 0.00 -39.73 38.89 80.63 -0.05 

 126 gLCB151 I[102] 0.00 0.00 -4.97 -80.63 353.97 -0.11 

 126 gLCB151 J[103] 0.00 0.00 -2.32 -80.63 536.23 -0.16 

 127 gLCB151 I[103] 0.00 0.00 -2.32 -80.63 536.23 -0.16 

 127 gLCB151 J[104] 0.00 0.00 0.34 -80.63 585.69 -0.22 

 128 gLCB151 I[104] 0.00 0.00 0.34 -80.63 585.69 -0.22 

 128 gLCB151 J[105] 0.00 0.00 3.00 -80.63 502.32 -0.27 

 129 gLCB151 I[105] 0.00 0.00 3.00 -80.63 502.32 -0.27 

 129 gLCB151 J[106] 0.00 0.00 5.65 -80.63 286.15 -0.33 

 130 gLCB151 I[106] 0.00 0.00 5.65 -80.63 286.15 -0.33 

 130 gLCB151 J[1] 0.00 0.00 8.31 -80.63 -62.84 -0.38 

 131 gLCB151 I[107] 6.82 -0.01 -5.72 38.89 -176.51 -0.03 

 131 gLCB151 J[8] 6.82 -0.01 -3.40 38.89 22.93 0.30 

 132 gLCB151 I[108] 4.29 -0.01 -3.44 -43.87 11.93 -0.06 

 132 gLCB151 J[18] 4.29 -0.01 -1.12 -43.87 111.79 0.17 

 133 gLCB151 I[109] -0.00 -0.00 10.69 -43.87 743.94 0.24 

 133 gLCB151 J[110] -0.00 -0.00 12.95 -43.87 241.76 0.29 

 134 gLCB151 I[110] -0.00 -0.00 6.47 -43.87 241.76 0.29 

 134 gLCB151 J[111] -0.00 -0.00 8.72 -43.87 -80.99 0.34 

 135 gLCB151 I[111] -0.00 -0.00 1.37 -43.87 -80.99 0.34 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 135 gLCB151 J[112] -0.00 -0.00 3.62 -43.87 -187.02 0.38 

 136 gLCB151 I[112] -0.00 -0.00 -4.61 -43.87 -187.02 0.38 

 136 gLCB151 J[47] -0.00 -0.00 -2.36 -43.87 -38.89 0.43 

 137 gLCB151 I[113] 3.50 -0.00 -3.26 62.84 -72.77 -0.04 

 137 gLCB151 J[20] 3.50 -0.00 -0.93 62.84 18.92 0.03 

 138 gLCB151 I[114] 0.00 -0.00 7.51 62.84 -1028.29 0.15 

 138 gLCB151 J[115] 0.00 -0.00 9.43 62.84 -1335.27 0.22 

 139 gLCB151 I[115] 0.00 -0.00 -6.43 62.84 -1335.27 0.22 

 139 gLCB151 J[116] 0.00 -0.00 -4.50 62.84 -1137.24 0.29 

 140 gLCB151 I[116] 0.00 -0.00 -23.43 62.84 -1137.24 0.29 

 140 gLCB151 J[37] 0.00 -0.00 -21.50 62.84 -322.94 0.37 

 41 gLCB152 I[8] -0.00 0.00 27.28 266.64 -337.56 0.30 

 41 gLCB152 J[99] -0.00 0.00 29.31 266.64 -1416.41 0.25 

 42 gLCB152 I[19] 3.71 0.00 2.88 326.75 55.30 0.13 

 42 gLCB152 J[113] 3.71 0.00 5.21 326.75 -121.59 -0.01 

 43 gLCB152 I[20] 0.00 -0.00 21.36 326.75 -712.64 0.20 

 43 gLCB152 J[114] 0.00 -0.00 23.28 326.75 -1521.78 0.25 

 44 gLCB152 I[37] 0.00 -0.00 -39.65 326.75 -600.42 0.38 

 44 gLCB152 J[1] 0.00 -0.00 -39.25 326.75 -304.52 0.39 

 47 gLCB152 I[39] 0.00 0.00 -5.99 -304.52 266.64 0.12 

 47 gLCB152 J[102] 0.00 0.00 -3.33 -304.52 499.77 0.03 

 50 gLCB152 I[19] 2.73 -0.00 -1.01 -318.57 43.45 -0.06 

 50 gLCB152 J[108] 2.73 -0.00 1.31 -318.57 36.85 0.04 

 51 gLCB152 I[18] -0.00 -0.00 9.40 -318.57 671.14 0.05 

 51 gLCB152 J[109] -0.00 -0.00 11.66 -318.57 223.55 0.12 

 59 gLCB152 I[47] 8.47 0.01 4.31 266.64 68.14 0.38 

 59 gLCB152 J[107] 8.47 0.01 6.63 266.64 -171.19 -0.10 

 98 gLCB152 I[99] -0.00 0.00 8.51 266.64 -1416.41 0.25 

 98 gLCB152 J[100] -0.00 0.00 10.53 266.64 -1779.43 0.21 

 99 gLCB152 I[100] -0.00 0.00 -14.60 266.64 -1779.43 0.21 

 99 gLCB152 J[101] -0.00 0.00 -12.58 266.64 -1261.28 0.16 

 100 gLCB152 I[101] -0.00 0.00 -42.08 266.64 -1261.28 0.16 

 100 gLCB152 J[39] -0.00 0.00 -40.06 266.64 304.52 0.12 

 126 gLCB152 I[102] 0.00 0.00 -3.33 -304.52 499.77 0.03 

 126 gLCB152 J[103] 0.00 0.00 -0.68 -304.52 600.09 -0.05 

 127 gLCB152 I[103] 0.00 0.00 -0.68 -304.52 600.09 -0.05 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 127 gLCB152 J[104] 0.00 0.00 1.98 -304.52 567.60 -0.13 

 128 gLCB152 I[104] 0.00 0.00 1.98 -304.52 567.60 -0.13 

 128 gLCB152 J[105] 0.00 0.00 4.63 -304.52 402.30 -0.22 

 129 gLCB152 I[105] 0.00 0.00 4.63 -304.52 402.30 -0.22 

 129 gLCB152 J[106] 0.00 0.00 7.29 -304.52 104.18 -0.30 

 130 gLCB152 I[106] 0.00 0.00 7.29 -304.52 104.18 -0.30 

 130 gLCB152 J[1] 0.00 0.00 9.95 -304.52 -326.75 -0.39 

 131 gLCB152 I[107] 8.47 -0.01 -6.59 266.64 -170.25 -0.05 

 131 gLCB152 J[8] 8.47 -0.01 -4.27 266.64 67.20 0.33 

 132 gLCB152 I[108] 2.73 -0.00 -2.09 -318.57 19.79 -0.03 

 132 gLCB152 J[18] 2.73 -0.00 0.23 -318.57 60.51 0.01 

 133 gLCB152 I[109] -0.00 -0.00 7.00 -318.57 223.55 0.12 

 133 gLCB152 J[110] -0.00 -0.00 9.26 -318.57 -122.03 0.19 

 134 gLCB152 I[110] -0.00 -0.00 3.95 -318.57 -122.03 0.19 

 134 gLCB152 J[111] -0.00 -0.00 6.20 -318.57 -337.68 0.26 

 135 gLCB152 I[111] -0.00 -0.00 0.23 -318.57 -337.68 0.26 

 135 gLCB152 J[112] -0.00 -0.00 2.49 -318.57 -395.33 0.33 

 136 gLCB152 I[112] -0.00 -0.00 -4.16 -318.57 -395.33 0.33 

 136 gLCB152 J[47] -0.00 -0.00 -1.90 -318.57 -266.64 0.40 

 137 gLCB152 I[113] 3.71 -0.01 -2.87 326.75 -70.51 -0.06 

 137 gLCB152 J[20] 3.71 -0.01 -0.55 326.75 4.22 0.18 

 138 gLCB152 I[114] 0.00 -0.00 8.44 326.75 -1521.78 0.25 

 138 gLCB152 J[115] 0.00 -0.00 10.37 326.75 -1862.61 0.29 

 139 gLCB152 I[115] 0.00 -0.00 -8.19 326.75 -1862.61 0.29 

 139 gLCB152 J[116] 0.00 -0.00 -6.26 326.75 -1600.62 0.33 

 140 gLCB152 I[116] 0.00 -0.00 -28.55 326.75 -1600.62 0.33 

 140 gLCB152 J[37] 0.00 -0.00 -26.63 326.75 -600.42 0.38 

 41 gLCB153 I[8] -0.00 0.00 24.36 374.98 -270.41 0.31 

 41 gLCB153 J[99] -0.00 0.00 26.38 374.98 -1237.56 0.29 

 42 gLCB153 I[19] 3.10 0.01 4.50 502.64 65.71 0.23 

 42 gLCB153 J[113] 3.10 0.01 6.83 502.64 -182.06 -0.04 

 43 gLCB153 I[20] 0.00 -0.00 17.58 502.64 -1352.00 0.27 

 43 gLCB153 J[114] 0.00 -0.00 19.51 502.64 -2024.17 0.30 

 44 gLCB153 I[37] 0.00 -0.00 -41.58 502.64 -741.97 0.37 

 44 gLCB153 J[1] 0.00 -0.00 -41.18 502.64 -431.63 0.37 

 47 gLCB153 I[39] 0.00 0.00 -5.04 -431.63 374.98 0.21 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 47 gLCB153 J[102] 0.00 0.00 -2.39 -431.63 560.74 0.11 

 50 gLCB153 I[19] 1.68 -0.01 1.37 -478.98 46.94 -0.17 

 50 gLCB153 J[108] 1.68 -0.01 3.69 -478.98 -63.87 0.07 

 51 gLCB153 I[18] -0.00 -0.00 6.29 -478.98 -456.18 -0.04 

 51 gLCB153 J[109] -0.00 -0.00 8.54 -478.98 -771.27 0.04 

 59 gLCB153 I[47] 8.48 0.01 3.78 374.98 52.53 0.36 

 59 gLCB153 J[107] 8.48 0.01 6.10 374.98 -163.55 -0.09 

 98 gLCB153 I[99] -0.00 0.00 6.98 374.98 -1237.56 0.29 

 98 gLCB153 J[100] -0.00 0.00 9.01 374.98 -1542.34 0.26 

 99 gLCB153 I[100] -0.00 0.00 -14.30 374.98 -1542.34 0.26 

 99 gLCB153 J[101] -0.00 0.00 -12.27 374.98 -1035.89 0.24 

 100 gLCB153 I[101] -0.00 0.00 -39.51 374.98 -1035.89 0.24 

 100 gLCB153 J[39] -0.00 0.00 -37.48 374.98 431.63 0.21 

 126 gLCB153 I[102] 0.00 0.00 -2.39 -431.63 560.74 0.11 

 126 gLCB153 J[103] 0.00 0.00 0.27 -431.63 613.69 0.02 

 127 gLCB153 I[103] 0.00 0.00 0.27 -431.63 613.69 0.02 

 127 gLCB153 J[104] 0.00 0.00 2.93 -431.63 533.82 -0.08 

 128 gLCB153 I[104] 0.00 0.00 2.93 -431.63 533.82 -0.08 

 128 gLCB153 J[105] 0.00 0.00 5.58 -431.63 321.15 -0.18 

 129 gLCB153 I[105] 0.00 0.00 5.58 -431.63 321.15 -0.18 

 129 gLCB153 J[106] 0.00 0.00 8.24 -431.63 -24.34 -0.28 

 130 gLCB153 I[106] 0.00 0.00 8.24 -431.63 -24.34 -0.28 

 130 gLCB153 J[1] 0.00 0.00 10.89 -431.63 -502.64 -0.37 

 131 gLCB153 I[107] 8.48 -0.01 -6.57 374.98 -173.88 -0.06 

 131 gLCB153 J[8] 8.48 -0.01 -4.25 374.98 62.86 0.33 

 132 gLCB153 I[108] 1.68 0.00 -1.52 -478.98 -16.38 -0.01 

 132 gLCB153 J[18] 1.68 0.00 0.80 -478.98 -0.56 -0.09 

 133 gLCB153 I[109] -0.00 -0.00 2.76 -478.98 -771.27 0.04 

 133 gLCB153 J[110] -0.00 -0.00 5.02 -478.98 -936.55 0.12 

 134 gLCB153 I[110] -0.00 -0.00 -1.13 -478.98 -936.55 0.12 

 134 gLCB153 J[111] -0.00 -0.00 1.13 -478.98 -936.49 0.20 

 135 gLCB153 I[111] -0.00 -0.00 -5.40 -478.98 -936.49 0.20 

 135 gLCB153 J[112] -0.00 -0.00 -3.14 -478.98 -754.93 0.29 

 136 gLCB153 I[112] -0.00 -0.00 -10.07 -478.98 -754.93 0.29 

 136 gLCB153 J[47] -0.00 -0.00 -7.81 -478.98 -374.98 0.37 

 137 gLCB153 I[113] 3.10 -0.01 -2.68 502.64 -91.36 -0.07 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 137 gLCB153 J[20] 3.10 -0.01 -0.36 502.64 -24.99 0.26 

 138 gLCB153 I[114] 0.00 -0.00 4.57 502.64 -2024.17 0.30 

 138 gLCB153 J[115] 0.00 -0.00 6.49 502.64 -2224.63 0.32 

 139 gLCB153 I[115] 0.00 -0.00 -11.67 502.64 -2224.63 0.32 

 139 gLCB153 J[116] 0.00 -0.00 -9.74 502.64 -1836.52 0.34 

 140 gLCB153 I[116] 0.00 -0.00 -31.16 502.64 -1836.52 0.34 

 140 gLCB153 J[37] 0.00 -0.00 -29.23 502.64 -741.97 0.37 

 41 gLCB154 I[8] -0.00 0.00 19.70 168.14 -1110.31 0.29 

 41 gLCB154 J[99] -0.00 0.00 21.72 168.14 -1899.94 0.24 

 42 gLCB154 I[19] 2.99 0.00 3.48 258.19 48.38 0.07 

 42 gLCB154 J[113] 2.99 0.00 5.80 258.19 -154.53 0.01 

 43 gLCB154 I[20] 0.00 -0.00 15.88 258.19 -1009.19 0.17 

 43 gLCB154 J[114] 0.00 -0.00 17.81 258.19 -1619.83 0.22 

 44 gLCB154 I[37] 0.00 -0.00 -36.82 258.19 -504.56 0.38 

 44 gLCB154 J[1] 0.00 -0.00 -36.42 258.19 -229.91 0.39 

 47 gLCB154 I[39] 0.00 0.00 -6.55 -229.91 168.14 0.07 

 47 gLCB154 J[102] 0.00 0.00 -3.89 -229.91 429.12 -0.01 

 50 gLCB154 I[19] 3.31 -0.00 0.30 -224.78 49.90 -0.00 

 50 gLCB154 J[108] 3.31 -0.00 2.63 -224.78 -14.23 0.03 

 51 gLCB154 I[18] -0.00 -0.00 11.46 -224.78 328.74 0.10 

 51 gLCB154 J[109] -0.00 -0.00 13.72 -224.78 -206.43 0.16 

 59 gLCB154 I[47] 7.38 0.01 5.77 168.14 65.75 0.39 

 59 gLCB154 J[107] 7.38 0.01 8.09 168.14 -237.46 -0.11 

 98 gLCB154 I[99] -0.00 0.00 2.26 168.14 -1899.94 0.24 

 98 gLCB154 J[100] -0.00 0.00 4.29 168.14 -2024.75 0.18 

 99 gLCB154 I[100] -0.00 0.00 -18.51 168.14 -2024.75 0.18 

 99 gLCB154 J[101] -0.00 0.00 -16.49 168.14 -1357.57 0.12 

 100 gLCB154 I[101] -0.00 0.00 -42.65 168.14 -1357.57 0.12 

 100 gLCB154 J[39] -0.00 0.00 -40.63 168.14 229.91 0.07 

 126 gLCB154 I[102] 0.00 0.00 -3.89 -229.91 429.12 -0.01 

 126 gLCB154 J[103] 0.00 0.00 -1.24 -229.91 557.28 -0.09 

 127 gLCB154 I[103] 0.00 0.00 -1.24 -229.91 557.28 -0.09 

 127 gLCB154 J[104] 0.00 0.00 1.42 -229.91 552.63 -0.16 

 128 gLCB154 I[104] 0.00 0.00 1.42 -229.91 552.63 -0.16 

 128 gLCB154 J[105] 0.00 0.00 4.08 -229.91 415.17 -0.24 

 129 gLCB154 I[105] 0.00 0.00 4.08 -229.91 415.17 -0.24 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 129 gLCB154 J[106] 0.00 0.00 6.73 -229.91 144.90 -0.32 

 130 gLCB154 I[106] 0.00 0.00 6.73 -229.91 144.90 -0.32 

 130 gLCB154 J[1] 0.00 0.00 9.39 -229.91 -258.19 -0.39 

 131 gLCB154 I[107] 7.38 -0.01 -6.09 168.14 -193.60 -0.04 

 131 gLCB154 J[8] 7.38 -0.01 -3.76 168.14 21.88 0.32 

 132 gLCB154 I[108] 3.31 -0.00 -2.79 -224.78 -17.73 -0.04 

 132 gLCB154 J[18] 3.31 -0.00 -0.46 -224.78 53.39 0.06 

 133 gLCB154 I[109] -0.00 -0.00 7.04 -224.78 -206.43 0.16 

 133 gLCB154 J[110] -0.00 -0.00 9.30 -224.78 -553.66 0.23 

 134 gLCB154 I[110] -0.00 -0.00 1.92 -224.78 -553.66 0.23 

 134 gLCB154 J[111] -0.00 -0.00 4.18 -224.78 -683.24 0.29 

 135 gLCB154 I[111] -0.00 -0.00 -3.91 -224.78 -683.24 0.29 

 135 gLCB154 J[112] -0.00 -0.00 -1.65 -224.78 -564.98 0.36 

 136 gLCB154 I[112] -0.00 -0.00 -10.47 -224.78 -564.98 0.36 

 136 gLCB154 J[47] -0.00 -0.00 -8.21 -224.78 -168.14 0.42 

 137 gLCB154 I[113] 2.99 -0.00 -3.01 258.19 -93.40 -0.05 

 137 gLCB154 J[20] 2.99 -0.00 -0.68 258.19 -12.75 0.13 

 138 gLCB154 I[114] 0.00 -0.00 4.24 258.19 -1619.83 0.22 

 138 gLCB154 J[115] 0.00 -0.00 6.17 258.19 -1808.51 0.28 

 139 gLCB154 I[115] 0.00 -0.00 -10.26 258.19 -1808.51 0.28 

 139 gLCB154 J[116] 0.00 -0.00 -8.33 258.19 -1471.58 0.33 

 140 gLCB154 I[116] 0.00 -0.00 -27.64 258.19 -1471.58 0.33 

 140 gLCB154 J[37] 0.00 -0.00 -25.71 258.19 -504.56 0.38 

 41 gLCB155 I[8] -0.00 0.00 22.63 59.80 -1177.45 0.28 

 41 gLCB155 J[99] -0.00 0.00 24.65 59.80 -2078.79 0.20 

 42 gLCB155 I[19] 3.60 -0.00 1.86 82.30 37.97 -0.03 

 42 gLCB155 J[113] 3.60 -0.00 4.18 82.30 -94.06 0.04 

 43 gLCB155 I[20] 0.00 -0.00 19.66 82.30 -369.84 0.10 

 43 gLCB155 J[114] 0.00 -0.00 21.59 82.30 -1117.44 0.17 

 44 gLCB155 I[37] 0.00 -0.00 -34.89 82.30 -363.02 0.39 

 44 gLCB155 J[1] 0.00 -0.00 -34.50 82.30 -102.80 0.41 

 47 gLCB155 I[39] 0.00 0.00 -7.50 -102.80 59.80 -0.03 

 47 gLCB155 J[102] 0.00 0.00 -4.84 -102.80 368.15 -0.09 

 50 gLCB155 I[19] 4.36 0.00 -2.08 -64.37 46.41 0.10 

 50 gLCB155 J[108] 4.36 0.00 0.25 -64.37 86.49 -0.00 

 51 gLCB155 I[18] -0.00 -0.00 14.58 -64.37 1456.06 0.19 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 51 gLCB155 J[109] -0.00 -0.00 16.84 -64.37 788.40 0.24 

 59 gLCB155 I[47] 7.37 0.01 6.30 59.80 81.36 0.41 

 59 gLCB155 J[107] 7.37 0.01 8.62 59.80 -245.10 -0.12 

 98 gLCB155 I[99] -0.00 0.00 3.79 59.80 -2078.79 0.20 

 98 gLCB155 J[100] -0.00 0.00 5.81 59.80 -2261.84 0.13 

 99 gLCB155 I[100] -0.00 0.00 -18.82 59.80 -2261.84 0.13 

 99 gLCB155 J[101] -0.00 0.00 -16.79 59.80 -1582.96 0.05 

 100 gLCB155 I[101] -0.00 0.00 -45.23 59.80 -1582.96 0.05 

 100 gLCB155 J[39] -0.00 0.00 -43.20 59.80 102.80 -0.03 

 126 gLCB155 I[102] 0.00 0.00 -4.84 -102.80 368.15 -0.09 

 126 gLCB155 J[103] 0.00 0.00 -2.18 -102.80 543.69 -0.16 

 127 gLCB155 I[103] 0.00 0.00 -2.18 -102.80 543.69 -0.16 

 127 gLCB155 J[104] 0.00 0.00 0.47 -102.80 586.41 -0.22 

 128 gLCB155 I[104] 0.00 0.00 0.47 -102.80 586.41 -0.22 

 128 gLCB155 J[105] 0.00 0.00 3.13 -102.80 496.32 -0.28 

 129 gLCB155 I[105] 0.00 0.00 3.13 -102.80 496.32 -0.28 

 129 gLCB155 J[106] 0.00 0.00 5.79 -102.80 273.42 -0.35 

 130 gLCB155 I[106] 0.00 0.00 5.79 -102.80 273.42 -0.35 

 130 gLCB155 J[1] 0.00 0.00 8.44 -102.80 -82.30 -0.41 

 131 gLCB155 I[107] 7.37 -0.01 -6.10 59.80 -189.96 -0.03 

 131 gLCB155 J[8] 7.37 -0.01 -3.78 59.80 26.23 0.32 

 132 gLCB155 I[108] 4.36 -0.00 -3.36 -64.37 18.44 -0.06 

 132 gLCB155 J[18] 4.36 -0.00 -1.03 -64.37 114.46 0.16 

 133 gLCB155 I[109] -0.00 -0.00 11.28 -64.37 788.40 0.24 

 133 gLCB155 J[110] -0.00 -0.00 13.54 -64.37 260.86 0.30 

 134 gLCB155 I[110] -0.00 -0.00 7.00 -64.37 260.86 0.30 

 134 gLCB155 J[111] -0.00 -0.00 9.25 -64.37 -84.42 0.35 

 135 gLCB155 I[111] -0.00 -0.00 1.72 -64.37 -84.42 0.35 

 135 gLCB155 J[112] -0.00 -0.00 3.98 -64.37 -205.38 0.40 

 136 gLCB155 I[112] -0.00 -0.00 -4.55 -64.37 -205.38 0.40 

 136 gLCB155 J[47] -0.00 -0.00 -2.30 -64.37 -59.80 0.46 

 137 gLCB155 I[113] 3.60 -0.00 -3.20 82.30 -72.56 -0.05 

 137 gLCB155 J[20] 3.60 -0.00 -0.87 82.30 16.46 0.06 

 138 gLCB155 I[114] 0.00 -0.00 8.11 82.30 -1117.44 0.17 

 138 gLCB155 J[115] 0.00 -0.00 10.04 82.30 -1446.49 0.25 

 139 gLCB155 I[115] 0.00 -0.00 -6.78 82.30 -1446.49 0.25 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 139 gLCB155 J[116] 0.00 -0.00 -4.85 82.30 -1235.68 0.32 

 140 gLCB155 I[116] 0.00 -0.00 -25.04 82.30 -1235.68 0.32 

 140 gLCB155 J[37] 0.00 -0.00 -23.11 82.30 -363.02 0.39 

 41 gLCB156 I[8] -0.00 0.00 21.49 196.48 -659.81 0.27 

 41 gLCB156 J[99] -0.00 0.00 23.51 196.48 -1517.68 0.22 

 42 gLCB156 I[19] 3.25 0.00 3.10 273.01 51.16 0.07 

 42 gLCB156 J[113] 3.25 0.00 5.42 273.01 -135.13 0.01 

 43 gLCB156 I[20] 0.00 -0.00 17.35 273.01 -817.99 0.16 

 43 gLCB156 J[114] 0.00 -0.00 19.27 273.01 -1481.65 0.21 

 44 gLCB156 I[37] 0.00 -0.00 -35.85 273.01 -512.42 0.35 

 44 gLCB156 J[1] 0.00 -0.00 -35.45 273.01 -245.05 0.36 

 47 gLCB156 I[39] 0.00 0.00 -6.40 -245.05 196.48 0.07 

 47 gLCB156 J[102] 0.00 0.00 -3.75 -245.05 450.26 -0.00 

 50 gLCB156 I[19] 2.95 -0.00 -0.16 -251.18 46.40 -0.01 

 50 gLCB156 J[108] 2.95 -0.00 2.17 -251.18 2.40 0.03 

 51 gLCB156 I[18] -0.00 -0.00 9.88 -251.18 432.10 0.08 

 51 gLCB156 J[109] -0.00 -0.00 12.14 -251.18 -35.89 0.14 

 59 gLCB156 I[47] 7.37 0.01 4.56 196.48 61.49 0.36 

 59 gLCB156 J[107] 7.37 0.01 6.88 196.48 -188.71 -0.10 

 98 gLCB156 I[99] -0.00 0.00 4.87 196.48 -1517.68 0.22 

 98 gLCB156 J[100] -0.00 0.00 6.89 196.48 -1741.81 0.17 

 99 gLCB156 I[100] -0.00 0.00 -15.25 196.48 -1741.81 0.17 

 99 gLCB156 J[101] -0.00 0.00 -13.23 196.48 -1198.98 0.12 

 100 gLCB156 I[101] -0.00 0.00 -38.89 196.48 -1198.98 0.12 

 100 gLCB156 J[39] -0.00 0.00 -36.86 196.48 245.05 0.07 

 126 gLCB156 I[102] 0.00 0.00 -3.75 -245.05 450.26 -0.00 

 126 gLCB156 J[103] 0.00 0.00 -1.09 -245.05 571.23 -0.07 

 127 gLCB156 I[103] 0.00 0.00 -1.09 -245.05 571.23 -0.07 

 127 gLCB156 J[104] 0.00 0.00 1.56 -245.05 559.39 -0.15 

 128 gLCB156 I[104] 0.00 0.00 1.56 -245.05 559.39 -0.15 

 128 gLCB156 J[105] 0.00 0.00 4.22 -245.05 414.74 -0.22 

 129 gLCB156 I[105] 0.00 0.00 4.22 -245.05 414.74 -0.22 

 129 gLCB156 J[106] 0.00 0.00 6.88 -245.05 137.27 -0.29 

 130 gLCB156 I[106] 0.00 0.00 6.88 -245.05 137.27 -0.29 

 130 gLCB156 J[1] 0.00 0.00 9.53 -245.05 -273.01 -0.36 

 131 gLCB156 I[107] 7.37 -0.01 -5.96 196.48 -168.47 -0.04 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 131 gLCB156 J[8] 7.37 -0.01 -3.63 196.48 41.25 0.30 

 132 gLCB156 I[108] 2.95 -0.00 -2.53 -251.18 -5.48 -0.04 

 132 gLCB156 J[18] 2.95 -0.00 -0.20 -251.18 54.28 0.05 

 133 gLCB156 I[109] -0.00 -0.00 6.43 -251.18 -35.89 0.14 

 133 gLCB156 J[110] -0.00 -0.00 8.68 -251.18 -356.95 0.20 

 134 gLCB156 I[110] -0.00 -0.00 2.40 -251.18 -356.95 0.20 

 134 gLCB156 J[111] -0.00 -0.00 4.66 -251.18 -507.02 0.26 

 135 gLCB156 I[111] -0.00 -0.00 -2.19 -251.18 -507.02 0.26 

 135 gLCB156 J[112] -0.00 -0.00 0.06 -251.18 -461.79 0.33 

 136 gLCB156 I[112] -0.00 -0.00 -7.37 -251.18 -461.79 0.33 

 136 gLCB156 J[47] -0.00 -0.00 -5.11 -251.18 -196.48 0.39 

 137 gLCB156 I[113] 3.25 -0.00 -3.00 273.01 -82.17 -0.05 

 137 gLCB156 J[20] 3.25 -0.00 -0.67 273.01 -1.80 0.13 

 138 gLCB156 I[114] 0.00 -0.00 5.73 273.01 -1481.65 0.21 

 138 gLCB156 J[115] 0.00 -0.00 7.66 273.01 -1724.34 0.26 

 139 gLCB156 I[115] 0.00 -0.00 -8.87 273.01 -1724.34 0.26 

 139 gLCB156 J[116] 0.00 -0.00 -6.95 273.01 -1437.66 0.30 

 140 gLCB156 I[116] 0.00 -0.00 -26.49 273.01 -1437.66 0.30 

 140 gLCB156 J[37] 0.00 -0.00 -24.56 273.01 -512.42 0.35 

 41 gLCB157 I[8] -0.00 0.00 21.49 196.48 -659.81 0.27 

 41 gLCB157 J[99] -0.00 0.00 23.51 196.48 -1517.68 0.22 

 42 gLCB157 I[19] 3.25 0.00 3.10 273.01 51.16 0.07 

 42 gLCB157 J[113] 3.25 0.00 5.42 273.01 -135.13 0.01 

 43 gLCB157 I[20] 0.00 -0.00 17.35 273.01 -817.99 0.16 

 43 gLCB157 J[114] 0.00 -0.00 19.27 273.01 -1481.65 0.21 

 44 gLCB157 I[37] 0.00 -0.00 -35.85 273.01 -512.42 0.35 

 44 gLCB157 J[1] 0.00 -0.00 -35.45 273.01 -245.05 0.36 

 47 gLCB157 I[39] 0.00 0.00 -6.40 -245.05 196.48 0.07 

 47 gLCB157 J[102] 0.00 0.00 -3.75 -245.05 450.26 -0.00 

 50 gLCB157 I[19] 2.95 -0.00 -0.16 -251.18 46.40 -0.01 

 50 gLCB157 J[108] 2.95 -0.00 2.17 -251.18 2.40 0.03 

 51 gLCB157 I[18] -0.00 -0.00 9.88 -251.18 432.10 0.08 

 51 gLCB157 J[109] -0.00 -0.00 12.14 -251.18 -35.89 0.14 

 59 gLCB157 I[47] 7.37 0.01 4.56 196.48 61.49 0.36 

 59 gLCB157 J[107] 7.37 0.01 6.88 196.48 -188.71 -0.10 

 98 gLCB157 I[99] -0.00 0.00 4.87 196.48 -1517.68 0.22 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 98 gLCB157 J[100] -0.00 0.00 6.89 196.48 -1741.81 0.17 

 99 gLCB157 I[100] -0.00 0.00 -15.25 196.48 -1741.81 0.17 

 99 gLCB157 J[101] -0.00 0.00 -13.23 196.48 -1198.98 0.12 

 100 gLCB157 I[101] -0.00 0.00 -38.89 196.48 -1198.98 0.12 

 100 gLCB157 J[39] -0.00 0.00 -36.86 196.48 245.05 0.07 

 126 gLCB157 I[102] 0.00 0.00 -3.75 -245.05 450.26 -0.00 

 126 gLCB157 J[103] 0.00 0.00 -1.09 -245.05 571.23 -0.07 

 127 gLCB157 I[103] 0.00 0.00 -1.09 -245.05 571.23 -0.07 

 127 gLCB157 J[104] 0.00 0.00 1.56 -245.05 559.39 -0.15 

 128 gLCB157 I[104] 0.00 0.00 1.56 -245.05 559.39 -0.15 

 128 gLCB157 J[105] 0.00 0.00 4.22 -245.05 414.74 -0.22 

 129 gLCB157 I[105] 0.00 0.00 4.22 -245.05 414.74 -0.22 

 129 gLCB157 J[106] 0.00 0.00 6.88 -245.05 137.27 -0.29 

 130 gLCB157 I[106] 0.00 0.00 6.88 -245.05 137.27 -0.29 

 130 gLCB157 J[1] 0.00 0.00 9.53 -245.05 -273.01 -0.36 

 131 gLCB157 I[107] 7.37 -0.01 -5.96 196.48 -168.47 -0.04 

 131 gLCB157 J[8] 7.37 -0.01 -3.63 196.48 41.25 0.30 

 132 gLCB157 I[108] 2.95 -0.00 -2.53 -251.18 -5.48 -0.04 

 132 gLCB157 J[18] 2.95 -0.00 -0.20 -251.18 54.28 0.05 

 133 gLCB157 I[109] -0.00 -0.00 6.43 -251.18 -35.89 0.14 

 133 gLCB157 J[110] -0.00 -0.00 8.68 -251.18 -356.95 0.20 

 134 gLCB157 I[110] -0.00 -0.00 2.40 -251.18 -356.95 0.20 

 134 gLCB157 J[111] -0.00 -0.00 4.66 -251.18 -507.02 0.26 

 135 gLCB157 I[111] -0.00 -0.00 -2.19 -251.18 -507.02 0.26 

 135 gLCB157 J[112] -0.00 -0.00 0.06 -251.18 -461.79 0.33 

 136 gLCB157 I[112] -0.00 -0.00 -7.37 -251.18 -461.79 0.33 

 136 gLCB157 J[47] -0.00 -0.00 -5.11 -251.18 -196.48 0.39 

 137 gLCB157 I[113] 3.25 -0.00 -3.00 273.01 -82.17 -0.05 

 137 gLCB157 J[20] 3.25 -0.00 -0.67 273.01 -1.80 0.13 

 138 gLCB157 I[114] 0.00 -0.00 5.73 273.01 -1481.65 0.21 

 138 gLCB157 J[115] 0.00 -0.00 7.66 273.01 -1724.34 0.26 

 139 gLCB157 I[115] 0.00 -0.00 -8.87 273.01 -1724.34 0.26 

 139 gLCB157 J[116] 0.00 -0.00 -6.95 273.01 -1437.66 0.30 

 140 gLCB157 I[116] 0.00 -0.00 -26.49 273.01 -1437.66 0.30 

 140 gLCB157 J[37] 0.00 -0.00 -24.56 273.01 -512.42 0.35 

 41 gLCB158 I[8] -0.00 0.00 21.49 196.48 -659.81 0.27 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 41 gLCB158 J[99] -0.00 0.00 23.51 196.48 -1517.68 0.22 

 42 gLCB158 I[19] 3.25 0.00 3.10 273.01 51.16 0.07 

 42 gLCB158 J[113] 3.25 0.00 5.42 273.01 -135.13 0.01 

 43 gLCB158 I[20] 0.00 -0.00 17.35 273.01 -817.99 0.16 

 43 gLCB158 J[114] 0.00 -0.00 19.27 273.01 -1481.65 0.21 

 44 gLCB158 I[37] 0.00 -0.00 -35.85 273.01 -512.42 0.35 

 44 gLCB158 J[1] 0.00 -0.00 -35.45 273.01 -245.05 0.36 

 47 gLCB158 I[39] 0.00 0.00 -6.40 -245.05 196.48 0.07 

 47 gLCB158 J[102] 0.00 0.00 -3.75 -245.05 450.26 -0.00 

 50 gLCB158 I[19] 2.95 -0.00 -0.16 -251.18 46.40 -0.01 

 50 gLCB158 J[108] 2.95 -0.00 2.17 -251.18 2.40 0.03 

 51 gLCB158 I[18] -0.00 -0.00 9.88 -251.18 432.10 0.08 

 51 gLCB158 J[109] -0.00 -0.00 12.14 -251.18 -35.89 0.14 

 59 gLCB158 I[47] 7.37 0.01 4.56 196.48 61.49 0.36 

 59 gLCB158 J[107] 7.37 0.01 6.88 196.48 -188.71 -0.10 

 98 gLCB158 I[99] -0.00 0.00 4.87 196.48 -1517.68 0.22 

 98 gLCB158 J[100] -0.00 0.00 6.89 196.48 -1741.81 0.17 

 99 gLCB158 I[100] -0.00 0.00 -15.25 196.48 -1741.81 0.17 

 99 gLCB158 J[101] -0.00 0.00 -13.23 196.48 -1198.98 0.12 

 100 gLCB158 I[101] -0.00 0.00 -38.89 196.48 -1198.98 0.12 

 100 gLCB158 J[39] -0.00 0.00 -36.86 196.48 245.05 0.07 

 126 gLCB158 I[102] 0.00 0.00 -3.75 -245.05 450.26 -0.00 

 126 gLCB158 J[103] 0.00 0.00 -1.09 -245.05 571.23 -0.07 

 127 gLCB158 I[103] 0.00 0.00 -1.09 -245.05 571.23 -0.07 

 127 gLCB158 J[104] 0.00 0.00 1.56 -245.05 559.39 -0.15 

 128 gLCB158 I[104] 0.00 0.00 1.56 -245.05 559.39 -0.15 

 128 gLCB158 J[105] 0.00 0.00 4.22 -245.05 414.74 -0.22 

 129 gLCB158 I[105] 0.00 0.00 4.22 -245.05 414.74 -0.22 

 129 gLCB158 J[106] 0.00 0.00 6.88 -245.05 137.27 -0.29 

 130 gLCB158 I[106] 0.00 0.00 6.88 -245.05 137.27 -0.29 

 130 gLCB158 J[1] 0.00 0.00 9.53 -245.05 -273.01 -0.36 

 131 gLCB158 I[107] 7.37 -0.01 -5.96 196.48 -168.47 -0.04 

 131 gLCB158 J[8] 7.37 -0.01 -3.63 196.48 41.25 0.30 

 132 gLCB158 I[108] 2.95 -0.00 -2.53 -251.18 -5.48 -0.04 

 132 gLCB158 J[18] 2.95 -0.00 -0.20 -251.18 54.28 0.05 

 133 gLCB158 I[109] -0.00 -0.00 6.43 -251.18 -35.89 0.14 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 133 gLCB158 J[110] -0.00 -0.00 8.68 -251.18 -356.95 0.20 

 134 gLCB158 I[110] -0.00 -0.00 2.40 -251.18 -356.95 0.20 

 134 gLCB158 J[111] -0.00 -0.00 4.66 -251.18 -507.02 0.26 

 135 gLCB158 I[111] -0.00 -0.00 -2.19 -251.18 -507.02 0.26 

 135 gLCB158 J[112] -0.00 -0.00 0.06 -251.18 -461.79 0.33 

 136 gLCB158 I[112] -0.00 -0.00 -7.37 -251.18 -461.79 0.33 

 136 gLCB158 J[47] -0.00 -0.00 -5.11 -251.18 -196.48 0.39 

 137 gLCB158 I[113] 3.25 -0.00 -3.00 273.01 -82.17 -0.05 

 137 gLCB158 J[20] 3.25 -0.00 -0.67 273.01 -1.80 0.13 

 138 gLCB158 I[114] 0.00 -0.00 5.73 273.01 -1481.65 0.21 

 138 gLCB158 J[115] 0.00 -0.00 7.66 273.01 -1724.34 0.26 

 139 gLCB158 I[115] 0.00 -0.00 -8.87 273.01 -1724.34 0.26 

 139 gLCB158 J[116] 0.00 -0.00 -6.95 273.01 -1437.66 0.30 

 140 gLCB158 I[116] 0.00 -0.00 -26.49 273.01 -1437.66 0.30 

 140 gLCB158 J[37] 0.00 -0.00 -24.56 273.01 -512.42 0.35 

 41 gLCB159 I[8] -0.00 0.00 21.49 196.48 -659.81 0.27 

 41 gLCB159 J[99] -0.00 0.00 23.51 196.48 -1517.68 0.22 

 42 gLCB159 I[19] 3.25 0.00 3.10 273.01 51.16 0.07 

 42 gLCB159 J[113] 3.25 0.00 5.42 273.01 -135.13 0.01 

 43 gLCB159 I[20] 0.00 -0.00 17.35 273.01 -817.99 0.16 

 43 gLCB159 J[114] 0.00 -0.00 19.27 273.01 -1481.65 0.21 

 44 gLCB159 I[37] 0.00 -0.00 -35.85 273.01 -512.42 0.35 

 44 gLCB159 J[1] 0.00 -0.00 -35.45 273.01 -245.05 0.36 

 47 gLCB159 I[39] 0.00 0.00 -6.40 -245.05 196.48 0.07 

 47 gLCB159 J[102] 0.00 0.00 -3.75 -245.05 450.26 -0.00 

 50 gLCB159 I[19] 2.95 -0.00 -0.16 -251.18 46.40 -0.01 

 50 gLCB159 J[108] 2.95 -0.00 2.17 -251.18 2.40 0.03 

 51 gLCB159 I[18] -0.00 -0.00 9.88 -251.18 432.10 0.08 

 51 gLCB159 J[109] -0.00 -0.00 12.14 -251.18 -35.89 0.14 

 59 gLCB159 I[47] 7.37 0.01 4.56 196.48 61.49 0.36 

 59 gLCB159 J[107] 7.37 0.01 6.88 196.48 -188.71 -0.10 

 98 gLCB159 I[99] -0.00 0.00 4.87 196.48 -1517.68 0.22 

 98 gLCB159 J[100] -0.00 0.00 6.89 196.48 -1741.81 0.17 

 99 gLCB159 I[100] -0.00 0.00 -15.25 196.48 -1741.81 0.17 

 99 gLCB159 J[101] -0.00 0.00 -13.23 196.48 -1198.98 0.12 

 100 gLCB159 I[101] -0.00 0.00 -38.89 196.48 -1198.98 0.12 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 100 gLCB159 J[39] -0.00 0.00 -36.86 196.48 245.05 0.07 

 126 gLCB159 I[102] 0.00 0.00 -3.75 -245.05 450.26 -0.00 

 126 gLCB159 J[103] 0.00 0.00 -1.09 -245.05 571.23 -0.07 

 127 gLCB159 I[103] 0.00 0.00 -1.09 -245.05 571.23 -0.07 

 127 gLCB159 J[104] 0.00 0.00 1.56 -245.05 559.39 -0.15 

 128 gLCB159 I[104] 0.00 0.00 1.56 -245.05 559.39 -0.15 

 128 gLCB159 J[105] 0.00 0.00 4.22 -245.05 414.74 -0.22 

 129 gLCB159 I[105] 0.00 0.00 4.22 -245.05 414.74 -0.22 

 129 gLCB159 J[106] 0.00 0.00 6.88 -245.05 137.27 -0.29 

 130 gLCB159 I[106] 0.00 0.00 6.88 -245.05 137.27 -0.29 

 130 gLCB159 J[1] 0.00 0.00 9.53 -245.05 -273.01 -0.36 

 131 gLCB159 I[107] 7.37 -0.01 -5.96 196.48 -168.47 -0.04 

 131 gLCB159 J[8] 7.37 -0.01 -3.63 196.48 41.25 0.30 

 132 gLCB159 I[108] 2.95 -0.00 -2.53 -251.18 -5.48 -0.04 

 132 gLCB159 J[18] 2.95 -0.00 -0.20 -251.18 54.28 0.05 

 133 gLCB159 I[109] -0.00 -0.00 6.43 -251.18 -35.89 0.14 

 133 gLCB159 J[110] -0.00 -0.00 8.68 -251.18 -356.95 0.20 

 134 gLCB159 I[110] -0.00 -0.00 2.40 -251.18 -356.95 0.20 

 134 gLCB159 J[111] -0.00 -0.00 4.66 -251.18 -507.02 0.26 

 135 gLCB159 I[111] -0.00 -0.00 -2.19 -251.18 -507.02 0.26 

 135 gLCB159 J[112] -0.00 -0.00 0.06 -251.18 -461.79 0.33 

 136 gLCB159 I[112] -0.00 -0.00 -7.37 -251.18 -461.79 0.33 

 136 gLCB159 J[47] -0.00 -0.00 -5.11 -251.18 -196.48 0.39 

 137 gLCB159 I[113] 3.25 -0.00 -3.00 273.01 -82.17 -0.05 

 137 gLCB159 J[20] 3.25 -0.00 -0.67 273.01 -1.80 0.13 

 138 gLCB159 I[114] 0.00 -0.00 5.73 273.01 -1481.65 0.21 

 138 gLCB159 J[115] 0.00 -0.00 7.66 273.01 -1724.34 0.26 

 139 gLCB159 I[115] 0.00 -0.00 -8.87 273.01 -1724.34 0.26 

 139 gLCB159 J[116] 0.00 -0.00 -6.95 273.01 -1437.66 0.30 

 140 gLCB159 I[116] 0.00 -0.00 -26.49 273.01 -1437.66 0.30 

 140 gLCB159 J[37] 0.00 -0.00 -24.56 273.01 -512.42 0.35 

 41 gLCB160 I[8] -0.00 0.00 21.49 196.48 -659.81 0.27 

 41 gLCB160 J[99] -0.00 0.00 23.51 196.48 -1517.68 0.22 

 42 gLCB160 I[19] 3.25 0.00 3.10 273.01 51.16 0.07 

 42 gLCB160 J[113] 3.25 0.00 5.42 273.01 -135.13 0.01 

 43 gLCB160 I[20] 0.00 -0.00 17.35 273.01 -817.99 0.16 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 43 gLCB160 J[114] 0.00 -0.00 19.27 273.01 -1481.65 0.21 

 44 gLCB160 I[37] 0.00 -0.00 -35.85 273.01 -512.42 0.35 

 44 gLCB160 J[1] 0.00 -0.00 -35.45 273.01 -245.05 0.36 

 47 gLCB160 I[39] 0.00 0.00 -6.40 -245.05 196.48 0.07 

 47 gLCB160 J[102] 0.00 0.00 -3.75 -245.05 450.26 -0.00 

 50 gLCB160 I[19] 2.95 -0.00 -0.16 -251.18 46.40 -0.01 

 50 gLCB160 J[108] 2.95 -0.00 2.17 -251.18 2.40 0.03 

 51 gLCB160 I[18] -0.00 -0.00 9.88 -251.18 432.10 0.08 

 51 gLCB160 J[109] -0.00 -0.00 12.14 -251.18 -35.89 0.14 

 59 gLCB160 I[47] 7.37 0.01 4.56 196.48 61.49 0.36 

 59 gLCB160 J[107] 7.37 0.01 6.88 196.48 -188.71 -0.10 

 98 gLCB160 I[99] -0.00 0.00 4.87 196.48 -1517.68 0.22 

 98 gLCB160 J[100] -0.00 0.00 6.89 196.48 -1741.81 0.17 

 99 gLCB160 I[100] -0.00 0.00 -15.25 196.48 -1741.81 0.17 

 99 gLCB160 J[101] -0.00 0.00 -13.23 196.48 -1198.98 0.12 

 100 gLCB160 I[101] -0.00 0.00 -38.89 196.48 -1198.98 0.12 

 100 gLCB160 J[39] -0.00 0.00 -36.86 196.48 245.05 0.07 

 126 gLCB160 I[102] 0.00 0.00 -3.75 -245.05 450.26 -0.00 

 126 gLCB160 J[103] 0.00 0.00 -1.09 -245.05 571.23 -0.07 

 127 gLCB160 I[103] 0.00 0.00 -1.09 -245.05 571.23 -0.07 

 127 gLCB160 J[104] 0.00 0.00 1.56 -245.05 559.39 -0.15 

 128 gLCB160 I[104] 0.00 0.00 1.56 -245.05 559.39 -0.15 

 128 gLCB160 J[105] 0.00 0.00 4.22 -245.05 414.74 -0.22 

 129 gLCB160 I[105] 0.00 0.00 4.22 -245.05 414.74 -0.22 

 129 gLCB160 J[106] 0.00 0.00 6.88 -245.05 137.27 -0.29 

 130 gLCB160 I[106] 0.00 0.00 6.88 -245.05 137.27 -0.29 

 130 gLCB160 J[1] 0.00 0.00 9.53 -245.05 -273.01 -0.36 

 131 gLCB160 I[107] 7.37 -0.01 -5.96 196.48 -168.47 -0.04 

 131 gLCB160 J[8] 7.37 -0.01 -3.63 196.48 41.25 0.30 

 132 gLCB160 I[108] 2.95 -0.00 -2.53 -251.18 -5.48 -0.04 

 132 gLCB160 J[18] 2.95 -0.00 -0.20 -251.18 54.28 0.05 

 133 gLCB160 I[109] -0.00 -0.00 6.43 -251.18 -35.89 0.14 

 133 gLCB160 J[110] -0.00 -0.00 8.68 -251.18 -356.95 0.20 

 134 gLCB160 I[110] -0.00 -0.00 2.40 -251.18 -356.95 0.20 

 134 gLCB160 J[111] -0.00 -0.00 4.66 -251.18 -507.02 0.26 

 135 gLCB160 I[111] -0.00 -0.00 -2.19 -251.18 -507.02 0.26 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 135 gLCB160 J[112] -0.00 -0.00 0.06 -251.18 -461.79 0.33 

 136 gLCB160 I[112] -0.00 -0.00 -7.37 -251.18 -461.79 0.33 

 136 gLCB160 J[47] -0.00 -0.00 -5.11 -251.18 -196.48 0.39 

 137 gLCB160 I[113] 3.25 -0.00 -3.00 273.01 -82.17 -0.05 

 137 gLCB160 J[20] 3.25 -0.00 -0.67 273.01 -1.80 0.13 

 138 gLCB160 I[114] 0.00 -0.00 5.73 273.01 -1481.65 0.21 

 138 gLCB160 J[115] 0.00 -0.00 7.66 273.01 -1724.34 0.26 

 139 gLCB160 I[115] 0.00 -0.00 -8.87 273.01 -1724.34 0.26 

 139 gLCB160 J[116] 0.00 -0.00 -6.95 273.01 -1437.66 0.30 

 140 gLCB160 I[116] 0.00 -0.00 -26.49 273.01 -1437.66 0.30 

 140 gLCB160 J[37] 0.00 -0.00 -24.56 273.01 -512.42 0.35 

 41 gLCB161 I[8] -0.00 0.00 21.49 196.48 -659.81 0.27 

 41 gLCB161 J[99] -0.00 0.00 23.51 196.48 -1517.68 0.22 

 42 gLCB161 I[19] 3.25 0.00 3.10 273.01 51.16 0.07 

 42 gLCB161 J[113] 3.25 0.00 5.42 273.01 -135.13 0.01 

 43 gLCB161 I[20] 0.00 -0.00 17.35 273.01 -817.99 0.16 

 43 gLCB161 J[114] 0.00 -0.00 19.27 273.01 -1481.65 0.21 

 44 gLCB161 I[37] 0.00 -0.00 -35.85 273.01 -512.42 0.35 

 44 gLCB161 J[1] 0.00 -0.00 -35.45 273.01 -245.05 0.36 

 47 gLCB161 I[39] 0.00 0.00 -6.40 -245.05 196.48 0.07 

 47 gLCB161 J[102] 0.00 0.00 -3.75 -245.05 450.26 -0.00 

 50 gLCB161 I[19] 2.95 -0.00 -0.16 -251.18 46.40 -0.01 

 50 gLCB161 J[108] 2.95 -0.00 2.17 -251.18 2.40 0.03 

 51 gLCB161 I[18] -0.00 -0.00 9.88 -251.18 432.10 0.08 

 51 gLCB161 J[109] -0.00 -0.00 12.14 -251.18 -35.89 0.14 

 59 gLCB161 I[47] 7.37 0.01 4.56 196.48 61.49 0.36 

 59 gLCB161 J[107] 7.37 0.01 6.88 196.48 -188.71 -0.10 

 98 gLCB161 I[99] -0.00 0.00 4.87 196.48 -1517.68 0.22 

 98 gLCB161 J[100] -0.00 0.00 6.89 196.48 -1741.81 0.17 

 99 gLCB161 I[100] -0.00 0.00 -15.25 196.48 -1741.81 0.17 

 99 gLCB161 J[101] -0.00 0.00 -13.23 196.48 -1198.98 0.12 

 100 gLCB161 I[101] -0.00 0.00 -38.89 196.48 -1198.98 0.12 

 100 gLCB161 J[39] -0.00 0.00 -36.86 196.48 245.05 0.07 

 126 gLCB161 I[102] 0.00 0.00 -3.75 -245.05 450.26 -0.00 

 126 gLCB161 J[103] 0.00 0.00 -1.09 -245.05 571.23 -0.07 

 127 gLCB161 I[103] 0.00 0.00 -1.09 -245.05 571.23 -0.07 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 127 gLCB161 J[104] 0.00 0.00 1.56 -245.05 559.39 -0.15 

 128 gLCB161 I[104] 0.00 0.00 1.56 -245.05 559.39 -0.15 

 128 gLCB161 J[105] 0.00 0.00 4.22 -245.05 414.74 -0.22 

 129 gLCB161 I[105] 0.00 0.00 4.22 -245.05 414.74 -0.22 

 129 gLCB161 J[106] 0.00 0.00 6.88 -245.05 137.27 -0.29 

 130 gLCB161 I[106] 0.00 0.00 6.88 -245.05 137.27 -0.29 

 130 gLCB161 J[1] 0.00 0.00 9.53 -245.05 -273.01 -0.36 

 131 gLCB161 I[107] 7.37 -0.01 -5.96 196.48 -168.47 -0.04 

 131 gLCB161 J[8] 7.37 -0.01 -3.63 196.48 41.25 0.30 

 132 gLCB161 I[108] 2.95 -0.00 -2.53 -251.18 -5.48 -0.04 

 132 gLCB161 J[18] 2.95 -0.00 -0.20 -251.18 54.28 0.05 

 133 gLCB161 I[109] -0.00 -0.00 6.43 -251.18 -35.89 0.14 

 133 gLCB161 J[110] -0.00 -0.00 8.68 -251.18 -356.95 0.20 

 134 gLCB161 I[110] -0.00 -0.00 2.40 -251.18 -356.95 0.20 

 134 gLCB161 J[111] -0.00 -0.00 4.66 -251.18 -507.02 0.26 

 135 gLCB161 I[111] -0.00 -0.00 -2.19 -251.18 -507.02 0.26 

 135 gLCB161 J[112] -0.00 -0.00 0.06 -251.18 -461.79 0.33 

 136 gLCB161 I[112] -0.00 -0.00 -7.37 -251.18 -461.79 0.33 

 136 gLCB161 J[47] -0.00 -0.00 -5.11 -251.18 -196.48 0.39 

 137 gLCB161 I[113] 3.25 -0.00 -3.00 273.01 -82.17 -0.05 

 137 gLCB161 J[20] 3.25 -0.00 -0.67 273.01 -1.80 0.13 

 138 gLCB161 I[114] 0.00 -0.00 5.73 273.01 -1481.65 0.21 

 138 gLCB161 J[115] 0.00 -0.00 7.66 273.01 -1724.34 0.26 

 139 gLCB161 I[115] 0.00 -0.00 -8.87 273.01 -1724.34 0.26 

 139 gLCB161 J[116] 0.00 -0.00 -6.95 273.01 -1437.66 0.30 

 140 gLCB161 I[116] 0.00 -0.00 -26.49 273.01 -1437.66 0.30 

 140 gLCB161 J[37] 0.00 -0.00 -24.56 273.01 -512.42 0.35 

  



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

TRUSS FORCE 

    

 Elem Load Force-I (kN) Force-J (kN) 

 35 gLCB1 -28.623770 -20.905020 

 36 gLCB1 -65.275763 -57.557013 

 35 gLCB2 -27.590940 -19.872190 

 36 gLCB2 -62.701362 -54.982612 

 35 gLCB3 -35.715657 -27.996907 

 36 gLCB3 -84.728148 -77.009398 

 35 gLCB4 -34.682827 -26.964077 

 36 gLCB4 -82.153747 -74.434997 

 35 gLCB5 -42.354870 -34.636120 

 36 gLCB5 -102.938891 -95.220141 

 35 gLCB6 -30.163799 -22.445049 

 36 gLCB6 -72.752279 -65.033529 

 35 gLCB7 -22.943399 -15.224649 

 36 gLCB7 -72.205224 -64.486474 

 35 gLCB8 -29.130969 -21.412219 

 36 gLCB8 -70.177878 -62.459128 

 35 gLCB9 -21.910569 -14.191819 

 36 gLCB9 -69.630823 -61.912073 

 35 gLCB10 -30.737811 -23.019061 

 36 gLCB10 -76.494981 -68.776231 

 35 gLCB11 -18.703811 -10.985061 

 36 gLCB11 -75.583223 -67.864473 

 35 gLCB12 -27.083741 -19.364991 

 36 gLCB12 -57.799247 -50.080497 

 35 gLCB13 -34.304141 -26.585391 

 36 gLCB13 -58.346302 -50.627552 

 35 gLCB14 -26.050911 -18.332161 

 36 gLCB14 -55.224846 -47.506096 

 35 gLCB15 -33.271311 -25.552561 

 36 gLCB15 -55.771901 -48.053151 

 35 gLCB16 -25.604381 -17.885631 

 36 gLCB16 -51.573261 -43.854511 

 35 gLCB17 -37.638382 -29.919632 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 36 gLCB17 -52.485020 -44.766270 

 35 gLCB18 -37.255686 -29.536936 

 36 gLCB18 -92.204664 -84.485914 

 35 gLCB19 -30.035286 -22.316536 

 36 gLCB19 -91.657609 -83.938859 

 35 gLCB20 -36.222856 -28.504106 

 36 gLCB20 -89.630263 -81.911513 

 35 gLCB21 -29.002456 -21.283706 

 36 gLCB21 -89.083208 -81.364458 

 35 gLCB22 -37.829698 -30.110948 

 36 gLCB22 -95.947366 -88.228616 

 35 gLCB23 -25.795698 -18.076948 

 36 gLCB23 -95.035608 -87.316858 

 35 gLCB24 -34.175628 -26.456878 

 36 gLCB24 -77.251632 -69.532882 

 35 gLCB25 -41.396028 -33.677278 

 36 gLCB25 -77.798687 -70.079937 

 35 gLCB26 -33.142798 -25.424048 

 36 gLCB26 -74.677231 -66.958481 

 35 gLCB27 -40.363198 -32.644448 

 36 gLCB27 -75.224286 -67.505536 

 35 gLCB28 -32.696268 -24.977518 

 36 gLCB28 -71.025646 -63.306896 

 35 gLCB29 -44.730269 -37.011519 

 36 gLCB29 -71.937404 -64.218654 

 35 gLCB30 -43.894899 -36.176149 

 36 gLCB30 -110.415407 -102.696657 

 35 gLCB31 -36.674499 -28.955749 

 36 gLCB31 -109.868352 -102.149602 

 35 gLCB32 -40.814841 -33.096091 

 36 gLCB32 -95.462375 -87.743625 

 35 gLCB33 -48.035241 -40.316491 

 36 gLCB33 -96.009430 -88.290680 

 35 gLCB34 -18.918942 -12.981442 

 36 gLCB34 -75.966091 -70.028591 

 35 gLCB35 -21.346661 -15.409161 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 36 gLCB35 -71.396652 -65.459152 

 35 gLCB36 -30.230848 -24.293348 

 36 gLCB36 -60.967634 -55.030134 

 35 gLCB37 -31.535241 -25.597741 

 36 gLCB37 -58.513187 -52.575687 

 35 gLCB38 -3.799436 2.138064 

 36 gLCB38 -80.113281 -74.175781 

 35 gLCB39 -6.231463 -0.293963 

 36 gLCB39 -75.534709 -69.597209 

 35 gLCB40 -2.151765 3.785735 

 36 gLCB40 -68.669557 -62.732057 

 35 gLCB41 -3.464159 2.473341 

 36 gLCB41 -66.198151 -60.260651 

 35 gLCB42 -19.480606 -13.543106 

 36 gLCB42 -74.908595 -68.971095 

 35 gLCB43 -20.784998 -14.847498 

 36 gLCB43 -72.454148 -66.516648 

 35 gLCB44 -29.669185 -23.731685 

 36 gLCB44 -62.025130 -56.087630 

 35 gLCB45 -32.096904 -26.159404 

 36 gLCB45 -57.455691 -51.518191 

 35 gLCB46 -4.359253 1.578247 

 36 gLCB46 -79.059698 -73.122198 

 35 gLCB47 -5.671647 0.265853 

 36 gLCB47 -76.588292 -70.650792 

 35 gLCB48 -1.591948 4.345552 

 36 gLCB48 -69.723139 -63.785639 

 35 gLCB49 -4.023975 1.913525 

 36 gLCB49 -65.144568 -59.207068 

 35 gLCB50 -24.738610 -18.801110 

 36 gLCB50 -22.821887 -16.884387 

 35 gLCB51 -22.310891 -16.373391 

 36 gLCB51 -27.391327 -21.453827 

 35 gLCB52 -13.426705 -7.489205 

 36 gLCB52 -37.820345 -31.882845 

 35 gLCB53 -12.122312 -6.184812 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 36 gLCB53 -40.274791 -34.337291 

 35 gLCB54 -39.858116 -33.920616 

 36 gLCB54 -18.674698 -12.737198 

 35 gLCB55 -37.426089 -31.488589 

 36 gLCB55 -23.253269 -17.315769 

 35 gLCB56 -41.505788 -35.568288 

 36 gLCB56 -30.118422 -24.180922 

 35 gLCB57 -40.193394 -34.255894 

 36 gLCB57 -32.589828 -26.652328 

 35 gLCB58 -24.176947 -18.239447 

 36 gLCB58 -23.879384 -17.941884 

 35 gLCB59 -22.872554 -16.935054 

 36 gLCB59 -26.333830 -20.396330 

 35 gLCB60 -13.988368 -8.050868 

 36 gLCB60 -36.762848 -30.825348 

 35 gLCB61 -11.560649 -5.623149 

 36 gLCB61 -41.332288 -35.394788 

 35 gLCB62 -39.298300 -33.360800 

 36 gLCB62 -19.728281 -13.790781 

 35 gLCB63 -37.985906 -32.048406 

 36 gLCB63 -22.199687 -16.262187 

 35 gLCB64 -42.065604 -36.128104 

 36 gLCB64 -29.064839 -23.127339 

 35 gLCB65 -39.633577 -33.696077 

 36 gLCB65 -33.643411 -27.705911 

 35 gLCB66 -18.918942 -12.981442 

 36 gLCB66 -75.966091 -70.028591 

 35 gLCB67 -21.346661 -15.409161 

 36 gLCB67 -71.396652 -65.459152 

 35 gLCB68 -30.230848 -24.293348 

 36 gLCB68 -60.967634 -55.030134 

 35 gLCB69 -31.535241 -25.597741 

 36 gLCB69 -58.513187 -52.575687 

 35 gLCB70 -3.799436 2.138064 

 36 gLCB70 -80.113281 -74.175781 

 35 gLCB71 -6.231463 -0.293963 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 36 gLCB71 -75.534709 -69.597209 

 35 gLCB72 -2.151765 3.785735 

 36 gLCB72 -68.669557 -62.732057 

 35 gLCB73 -3.464159 2.473341 

 36 gLCB73 -66.198151 -60.260651 

 35 gLCB74 -19.480606 -13.543106 

 36 gLCB74 -74.908595 -68.971095 

 35 gLCB75 -20.784998 -14.847498 

 36 gLCB75 -72.454148 -66.516648 

 35 gLCB76 -29.669185 -23.731685 

 36 gLCB76 -62.025130 -56.087630 

 35 gLCB77 -32.096904 -26.159404 

 36 gLCB77 -57.455691 -51.518191 

 35 gLCB78 -4.359253 1.578247 

 36 gLCB78 -79.059698 -73.122198 

 35 gLCB79 -5.671647 0.265853 

 36 gLCB79 -76.588292 -70.650792 

 35 gLCB80 -1.591948 4.345552 

 36 gLCB80 -69.723139 -63.785639 

 35 gLCB81 -4.023975 1.913525 

 36 gLCB81 -65.144568 -59.207068 

 35 gLCB82 -24.738610 -18.801110 

 36 gLCB82 -22.821887 -16.884387 

 35 gLCB83 -22.310891 -16.373391 

 36 gLCB83 -27.391327 -21.453827 

 35 gLCB84 -13.426705 -7.489205 

 36 gLCB84 -37.820345 -31.882845 

 35 gLCB85 -12.122312 -6.184812 

 36 gLCB85 -40.274791 -34.337291 

 35 gLCB86 -39.858116 -33.920616 

 36 gLCB86 -18.674698 -12.737198 

 35 gLCB87 -37.426089 -31.488589 

 36 gLCB87 -23.253269 -17.315769 

 35 gLCB88 -41.505788 -35.568288 

 36 gLCB88 -30.118422 -24.180922 

 35 gLCB89 -40.193394 -34.255894 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 36 gLCB89 -32.589828 -26.652328 

 35 gLCB90 -24.176947 -18.239447 

 36 gLCB90 -23.879384 -17.941884 

 35 gLCB91 -22.872554 -16.935054 

 36 gLCB91 -26.333830 -20.396330 

 35 gLCB92 -13.988368 -8.050868 

 36 gLCB92 -36.762848 -30.825348 

 35 gLCB93 -11.560649 -5.623149 

 36 gLCB93 -41.332288 -35.394788 

 35 gLCB94 -39.298300 -33.360800 

 36 gLCB94 -19.728281 -13.790781 

 35 gLCB95 -37.985906 -32.048406 

 36 gLCB95 -22.199687 -16.262187 

 35 gLCB96 -42.065604 -36.128104 

 36 gLCB96 -29.064839 -23.127339 

 35 gLCB97 -39.633577 -33.696077 

 36 gLCB97 -33.643411 -27.705911 

 35 gLCB98 -21.952779 -16.015279 

 36 gLCB98 -49.992672 -44.055172 

 35 gLCB99 -21.264226 -15.326726 

 36 gLCB99 -48.276405 -42.338905 

 35 gLCB100 -26.680704 -20.743204 

 36 gLCB100 -62.960929 -57.023429 

 35 gLCB101 -25.992150 -20.054650 

 36 gLCB101 -61.244662 -55.307162 

 35 gLCB102 -31.106846 -25.169346 

 36 gLCB102 -75.101424 -69.163924 

 35 gLCB103 -22.979465 -17.041965 

 36 gLCB103 -54.977016 -49.039516 

 35 gLCB104 -18.165865 -12.228365 

 36 gLCB104 -54.612313 -48.674813 

 35 gLCB105 -22.290912 -16.353412 

 36 gLCB105 -53.260749 -47.323249 

 35 gLCB106 -17.477312 -11.539812 

 36 gLCB106 -52.896046 -46.958546 

 35 gLCB107 -20.926093 -14.988593 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 36 gLCB107 -45.008328 -39.070828 

 35 gLCB108 -25.739693 -19.802193 

 36 gLCB108 -45.373032 -39.435532 

 35 gLCB109 -20.237540 -14.300040 

 36 gLCB109 -43.292061 -37.354561 

 35 gLCB110 -25.051140 -19.113640 

 36 gLCB110 -43.656764 -37.719264 

 35 gLCB111 -23.362140 -17.424640 

 36 gLCB111 -57.472151 -51.534651 

 35 gLCB112 -15.339473 -9.401973 

 36 gLCB112 -56.864312 -50.926812 

 35 gLCB113 -19.939853 -14.002353 

 36 gLCB113 -40.857671 -34.920171 

 35 gLCB114 -27.962520 -22.025020 

 36 gLCB114 -41.465510 -35.528010 

 35 gLCB115 -27.707390 -21.769890 

 36 gLCB115 -67.945273 -62.007773 

 35 gLCB116 -22.893790 -16.956290 

 36 gLCB116 -67.580569 -61.643069 

 35 gLCB117 -27.018836 -21.081336 

 36 gLCB117 -66.229006 -60.291506 

 35 gLCB118 -22.205236 -16.267736 

 36 gLCB118 -65.864302 -59.926802 

 35 gLCB119 -25.654018 -19.716518 

 36 gLCB119 -57.976585 -52.039085 

 35 gLCB120 -30.467618 -24.530118 

 36 gLCB120 -58.341288 -52.403788 

 35 gLCB121 -24.965464 -19.027964 

 36 gLCB121 -56.260318 -50.322818 

 35 gLCB122 -29.779065 -23.841565 

 36 gLCB122 -56.625021 -50.687521 

 35 gLCB123 -28.090065 -22.152565 

 36 gLCB123 -70.440408 -64.502908 

 35 gLCB124 -20.067398 -14.129898 

 36 gLCB124 -69.832569 -63.895069 

 35 gLCB125 -24.667778 -18.730278 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 36 gLCB125 -53.825928 -47.888428 

 35 gLCB126 -32.690445 -26.752945 

 36 gLCB126 -54.433767 -48.496267 

 35 gLCB127 -32.133532 -26.196032 

 36 gLCB127 -80.085768 -74.148268 

 35 gLCB128 -27.319932 -21.382432 

 36 gLCB128 -79.721065 -73.783565 

 35 gLCB129 -30.080160 -24.142660 

 36 gLCB129 -70.117080 -64.179580 

 35 gLCB130 -34.893760 -28.956260 

 36 gLCB130 -70.481784 -64.544284 

 35 gLCB131 -22.029965 -16.092465 

 36 gLCB131 -49.945830 -44.008330 

 35 gLCB132 -21.345313 -15.407813 

 36 gLCB132 -48.283356 -42.345856 

 35 gLCB133 -22.029965 -16.092465 

 36 gLCB133 -49.945830 -44.008330 

 35 gLCB134 -21.345313 -15.407813 

 36 gLCB134 -48.283356 -42.345856 

 35 gLCB135 -23.719946 -17.782446 

 36 gLCB135 -54.581292 -48.643792 

 35 gLCB136 -22.029965 -16.092465 

 36 gLCB136 -49.945830 -44.008330 

 35 gLCB137 -22.029965 -16.092465 

 36 gLCB137 -49.945830 -44.008330 

 35 gLCB138 -21.345313 -15.407813 

 36 gLCB138 -48.283356 -42.345856 

 35 gLCB139 -21.345313 -15.407813 

 36 gLCB139 -48.283356 -42.345856 

 35 gLCB140 -22.171005 -16.233505 

 36 gLCB140 -51.055437 -45.117937 

 35 gLCB141 -20.566472 -14.628972 

 36 gLCB141 -50.933869 -44.996369 

 35 gLCB142 -21.486548 -15.549048 

 36 gLCB142 -47.732541 -41.795041 

 35 gLCB143 -23.091081 -17.153581 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 36 gLCB143 -47.854109 -41.916609 

 35 gLCB144 -22.029965 -16.092465 

 36 gLCB144 -49.945830 -44.008330 

 35 gLCB145 -22.029965 -16.092465 

 36 gLCB145 -49.945830 -44.008330 

 35 gLCB146 -21.345313 -15.407813 

 36 gLCB146 -48.283356 -42.345856 

 35 gLCB147 -21.345313 -15.407813 

 36 gLCB147 -48.283356 -42.345856 

 35 gLCB148 -22.171005 -16.233505 

 36 gLCB148 -51.055437 -45.117937 

 35 gLCB149 -20.566472 -14.628972 

 36 gLCB149 -50.933869 -44.996369 

 35 gLCB150 -21.486548 -15.549048 

 36 gLCB150 -47.732541 -41.795041 

 35 gLCB151 -23.091081 -17.153581 

 36 gLCB151 -47.854109 -41.916609 

 35 gLCB152 -24.062175 -18.124675 

 36 gLCB152 -56.242740 -50.305240 

 35 gLCB153 -22.457641 -16.520141 

 36 gLCB153 -56.121172 -50.183672 

 35 gLCB154 -23.377718 -17.440218 

 36 gLCB154 -52.919844 -46.982344 

 35 gLCB155 -24.982251 -19.044751 

 36 gLCB155 -53.041412 -47.103912 

 35 gLCB156 -21.828776 -15.891276 

 36 gLCB156 -49.393989 -43.456489 

 35 gLCB157 -21.828776 -15.891276 

 36 gLCB157 -49.393989 -43.456489 

 35 gLCB158 -21.828776 -15.891276 

 36 gLCB158 -49.393989 -43.456489 

 35 gLCB159 -21.828776 -15.891276 

 36 gLCB159 -49.393989 -43.456489 

 35 gLCB160 -21.828776 -15.891276 

 36 gLCB160 -49.393989 -43.456489 

 35 gLCB161 -21.828776 -15.891276 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  
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 36 gLCB161 -49.393989 -43.456489 

 
 
 
 
  



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

WALL FORCE 

 
            
 Story Level (m) Wall Load Part Axial (kN) Shear-y (kN) Shear-z (kN)
 Torsion (kN*m) Moment-y (kN*m) Moment-z (kN*m) 
 1F 0.00 1 gLCB1 top -8.50 0.00 0.00 0.00 -4.96 0.00 
     bot -35.52 0.00 0.00 0.00 -4.96 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB1 top -12.59 0.00 -0.00 0.00 -5.55 0.00 
     bot -39.61 0.00 -0.00 0.00 -5.55 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB1 top -48.53 0.00 0.00 0.00 12.93 0.00 
     bot -79.41 0.00 0.00 0.00 12.93 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB2 top -6.57 0.00 0.00 0.00 -5.01 0.00 
     bot -33.59 0.00 0.00 0.00 -5.01 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB2 top -14.47 0.00 -0.00 0.00 -6.16 0.00 
     bot -41.49 0.00 -0.00 0.00 -6.16 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB2 top -49.08 0.00 0.00 0.00 14.92 0.00 
     bot -79.96 0.00 0.00 0.00 14.92 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB3 top -12.13 0.00 0.00 0.00 -6.59 0.00 
     bot -39.15 0.00 0.00 0.00 -6.59 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB3 top -15.78 0.00 -0.00 0.00 -7.13 0.00 
     bot -42.80 0.00 -0.00 0.00 -7.13 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB3 top -63.82 0.00 0.00 0.00 16.31 0.00 
     bot -94.70 0.00 0.00 0.00 16.31 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB4 top -10.20 0.00 0.00 0.00 -6.65 0.00 
     bot -37.21 0.00 0.00 0.00 -6.65 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB4 top -17.67 0.00 -0.00 0.00 -7.74 0.00 
     bot -44.68 0.00 -0.00 0.00 -7.74 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB4 top -64.37 0.00 0.00 0.00 18.30 0.00 
     bot -95.25 0.00 0.00 0.00 18.30 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB5 top -15.53 0.00 -0.00 0.00 -8.13 0.00 
     bot -42.54 0.00 -0.00 0.00 -8.13 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB5 top -18.78 0.00 -0.00 0.00 -8.60 0.00 
     bot -45.79 0.00 -0.00 0.00 -8.60 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB5 top -78.14 0.00 -0.00 0.00 19.47 0.00 
     bot -109.01 0.00 -0.00 0.00 19.47 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB6 top -0.05 0.00 0.00 0.00 -6.64 0.00 
     bot -27.06 0.00 0.00 0.00 -6.64 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB6 top -18.83 0.00 -5.01 0.00 0.16 0.00 
     bot -45.85 0.00 -5.01 0.00 -18.87 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB6 top -41.73 0.00 14.39 0.00 -2.33 0.00 
     bot -72.60 0.00 14.39 0.00 52.34 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB7 top 2.42 0.00 21.82 0.00 -25.31 0.00 
     bot -24.59 0.00 21.82 0.00 57.59 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB7 top -34.39 0.00 11.67 0.00 -11.36 0.00 
     bot -61.40 0.00 11.67 0.00 32.99 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB7 top -36.41 0.00 11.67 0.00 0.65 0.00 
     bot -67.29 0.00 11.67 0.00 45.00 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB8 top 1.88 0.00 0.00 0.00 -6.69 0.00 
     bot -25.13 0.00 0.00 0.00 -6.69 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB8 top -20.71 0.00 -5.01 0.00 -0.45 0.00 
     bot -47.73 0.00 -5.01 0.00 -19.48 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB8 top -42.28 0.00 14.39 0.00 -0.34 0.00 
     bot -73.15 0.00 14.39 0.00 54.33 0.00 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  
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 1F 0.00 1 gLCB9 top 4.35 0.00 21.82 0.00 -25.36 0.00 
     bot -22.66 0.00 21.82 0.00 57.53 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB9 top -36.27 0.00 11.67 0.00 -11.97 0.00 
     bot -63.28 0.00 11.67 0.00 32.38 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB9 top -36.96 0.00 11.67 0.00 2.64 0.00 
     bot -67.84 0.00 11.67 0.00 46.99 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB10 top 5.82 0.00 0.00 0.00 -7.66 0.00 
     bot -21.20 0.00 0.00 0.00 -7.66 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB10 top -22.79 0.00 -8.34 0.00 4.06 0.00 
     bot -49.81 0.00 -8.34 0.00 -27.64 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB10 top -36.22 0.00 23.98 0.00 -12.71 0.00 
     bot -67.09 0.00 23.98 0.00 78.40 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB11 top 9.94 0.00 36.36 0.00 -38.77 0.00 
     bot -17.08 0.00 36.36 0.00 99.39 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB11 top -48.71 0.00 19.45 0.00 -15.13 0.00 
     bot -75.73 0.00 19.45 0.00 58.78 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB11 top -27.36 0.00 19.45 0.00 -7.75 0.00 
     bot -58.23 0.00 19.45 0.00 66.16 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB12 top -16.96 0.00 0.00 0.00 -3.28 0.00 
     bot -43.97 0.00 0.00 0.00 -3.28 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB12 top -6.35 0.00 5.01 0.00 -11.26 0.00 
     bot -33.36 0.00 5.01 0.00 7.76 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB12 top -55.34 0.00 -14.39 0.00 28.19 0.00 
     bot -86.21 0.00 -14.39 0.00 -26.48 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB13 top -19.43 0.00 -21.82 0.00 15.39 0.00 
     bot -46.44 0.00 -21.82 0.00 -67.50 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB13 top 9.21 0.00 -11.67 0.00 0.25 0.00 
     bot -17.81 0.00 -11.67 0.00 -44.10 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB13 top -60.65 0.00 -11.67 0.00 25.21 0.00 
     bot -91.53 0.00 -11.67 0.00 -19.14 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB14 top -15.03 0.00 0.00 0.00 -3.33 0.00 
     bot -42.04 0.00 0.00 0.00 -3.33 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB14 top -8.23 0.00 5.01 0.00 -11.87 0.00 
     bot -35.25 0.00 5.01 0.00 7.15 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB14 top -55.89 0.00 -14.39 0.00 30.18 0.00 
     bot -86.76 0.00 -14.39 0.00 -24.49 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB15 top -17.50 0.00 -21.82 0.00 15.34 0.00 
     bot -44.51 0.00 -21.82 0.00 -67.56 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB15 top 7.32 0.00 -11.67 0.00 -0.36 0.00 
     bot -19.69 0.00 -11.67 0.00 -44.70 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB15 top -61.20 0.00 -11.67 0.00 27.20 0.00 
     bot -92.08 0.00 -11.67 0.00 -17.15 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB16 top -22.36 0.00 0.00 0.00 -2.05 0.00 
     bot -49.38 0.00 0.00 0.00 -2.05 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB16 top -1.98 0.00 8.34 0.00 -14.97 0.00 
     bot -29.00 0.00 8.34 0.00 16.73 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB16 top -58.90 0.00 -23.98 0.00 38.15 0.00 
     bot -89.77 0.00 -23.98 0.00 -52.97 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB17 top -26.48 0.00 -36.36 0.00 29.07 0.00 
     bot -53.50 0.00 -36.36 0.00 -109.10 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB17 top 23.94 0.00 -19.45 0.00 4.23 0.00 
     bot -3.07 0.00 -19.45 0.00 -69.69 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB17 top -67.76 0.00 -19.45 0.00 33.19 0.00 
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     bot -98.63 0.00 -19.45 0.00 -40.73 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB18 top -3.68 0.00 0.00 0.00 -8.28 0.00 
     bot -30.69 0.00 0.00 0.00 -8.28 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB18 top -22.03 0.00 -5.01 0.00 -1.42 0.00 
     bot -49.04 0.00 -5.01 0.00 -20.44 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB18 top -57.02 0.00 14.39 0.00 1.05 0.00 
     bot -87.89 0.00 14.39 0.00 55.72 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB19 top -1.21 0.00 21.82 0.00 -26.95 0.00 
     bot -28.22 0.00 21.82 0.00 55.95 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB19 top -37.58 0.00 11.67 0.00 -12.94 0.00 
     bot -64.60 0.00 11.67 0.00 31.41 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB19 top -51.70 0.00 11.67 0.00 4.03 0.00 
     bot -82.58 0.00 11.67 0.00 48.38 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB20 top -1.74 0.00 0.00 0.00 -8.33 0.00 
     bot -28.76 0.00 0.00 0.00 -8.33 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB20 top -23.91 0.00 -5.01 0.00 -2.03 0.00 
     bot -50.92 0.00 -5.01 0.00 -21.05 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB20 top -57.57 0.00 14.39 0.00 3.04 0.00 
     bot -88.45 0.00 14.39 0.00 57.71 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB21 top 0.73 0.00 21.82 0.00 -27.00 0.00 
     bot -26.29 0.00 21.82 0.00 55.90 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB21 top -39.46 0.00 11.67 0.00 -13.55 0.00 
     bot -66.48 0.00 11.67 0.00 30.80 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB21 top -52.25 0.00 11.67 0.00 6.02 0.00 
     bot -83.13 0.00 11.67 0.00 50.37 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB22 top 2.19 0.00 0.00 0.00 -9.29 0.00 
     bot -24.82 0.00 0.00 0.00 -9.29 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB22 top -25.98 0.00 -8.34 0.00 2.49 0.00 
     bot -53.00 0.00 -8.34 0.00 -29.22 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB22 top -51.51 0.00 23.98 0.00 -9.34 0.00 
     bot -82.38 0.00 23.98 0.00 81.78 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB23 top 6.31 0.00 36.36 0.00 -40.41 0.00 
     bot -20.71 0.00 36.36 0.00 97.75 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB23 top -51.91 0.00 19.45 0.00 -16.71 0.00 
     bot -78.92 0.00 19.45 0.00 57.21 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB23 top -42.65 0.00 19.45 0.00 -4.37 0.00 
     bot -73.52 0.00 19.45 0.00 69.54 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB24 top -20.59 0.00 -0.00 0.00 -4.91 0.00 
     bot -47.60 0.00 -0.00 0.00 -4.91 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB24 top -9.54 0.00 5.01 0.00 -12.84 0.00 
     bot -36.56 0.00 5.01 0.00 6.18 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB24 top -70.63 0.00 -14.39 0.00 31.57 0.00 
     bot -101.50 0.00 -14.39 0.00 -23.10 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB25 top -23.06 0.00 -21.82 0.00 13.76 0.00 
     bot -50.07 0.00 -21.82 0.00 -69.14 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB25 top 6.01 0.00 -11.67 0.00 -1.32 0.00 
     bot -21.00 0.00 -11.67 0.00 -45.67 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB25 top -75.94 0.00 -11.67 0.00 28.59 0.00 
     bot -106.82 0.00 -11.67 0.00 -15.76 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB26 top -18.65 0.00 0.00 0.00 -4.97 0.00 
     bot -45.67 0.00 0.00 0.00 -4.97 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB26 top -11.42 0.00 5.01 0.00 -13.45 0.00 
     bot -38.44 0.00 5.01 0.00 5.58 0.00 
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 1F 0.00 3 gLCB26 top -71.18 0.00 -14.39 0.00 33.56 0.00 
     bot -102.05 0.00 -14.39 0.00 -21.11 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB27 top -21.12 0.00 -21.82 0.00 13.70 0.00 
     bot -48.14 0.00 -21.82 0.00 -69.20 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB27 top 4.13 0.00 -11.67 0.00 -1.93 0.00 
     bot -22.89 0.00 -11.67 0.00 -46.28 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB27 top -76.49 0.00 -11.67 0.00 30.58 0.00 
     bot -107.37 0.00 -11.67 0.00 -13.77 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB28 top -25.99 0.00 -0.00 0.00 -3.69 0.00 
     bot -53.01 0.00 -0.00 0.00 -3.69 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB28 top -5.18 0.00 8.34 0.00 -16.55 0.00 
     bot -32.19 0.00 8.34 0.00 15.16 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB28 top -74.19 0.00 -23.98 0.00 41.52 0.00 
     bot -105.06 0.00 -23.98 0.00 -49.59 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB29 top -30.11 0.00 -36.36 0.00 27.43 0.00 
     bot -57.12 0.00 -36.36 0.00 -110.73 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB29 top 20.75 0.00 -19.45 0.00 2.65 0.00 
     bot -6.27 0.00 -19.45 0.00 -71.26 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB29 top -83.05 0.00 -19.45 0.00 36.56 0.00 
     bot -113.92 0.00 -19.45 0.00 -37.35 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB30 top -7.07 0.00 0.00 0.00 -9.81 0.00 
     bot -34.09 0.00 0.00 0.00 -9.81 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB30 top -25.02 0.00 -5.01 0.00 -2.89 0.00 
     bot -52.03 0.00 -5.01 0.00 -21.92 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB30 top -71.33 0.00 14.39 0.00 4.22 0.00 
     bot -102.21 0.00 14.39 0.00 58.89 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB31 top -4.60 0.00 21.82 0.00 -28.48 0.00 
     bot -31.62 0.00 21.82 0.00 54.42 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB31 top -40.57 0.00 11.67 0.00 -14.41 0.00 
     bot -67.59 0.00 11.67 0.00 29.94 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB31 top -66.02 0.00 11.67 0.00 7.19 0.00 
     bot -96.89 0.00 11.67 0.00 51.54 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB32 top -23.98 0.00 -0.00 0.00 -6.44 0.00 
     bot -51.00 0.00 -0.00 0.00 -6.44 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB32 top -12.53 0.00 5.01 0.00 -14.31 0.00 
     bot -39.55 0.00 5.01 0.00 4.71 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB32 top -84.94 0.00 -14.39 0.00 34.73 0.00 
     bot -115.82 0.00 -14.39 0.00 -19.94 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB33 top -26.45 0.00 -21.82 0.00 12.23 0.00 
     bot -53.47 0.00 -21.82 0.00 -70.67 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB33 top 3.02 0.00 -11.67 0.00 -2.79 0.00 
     bot -23.99 0.00 -11.67 0.00 -47.14 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB33 top -90.26 0.00 -11.67 0.00 31.75 0.00 
     bot -121.13 0.00 -11.67 0.00 -12.59 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB34 top 15.40 0.00 7.57 0.00 -4.69 0.00 
     bot -5.38 0.00 7.57 0.00 23.17 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB34 top -37.69 0.00 4.98 0.00 -2.99 0.00 
     bot -58.47 0.00 4.98 0.00 15.40 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB34 top -5.24 0.00 49.82 0.00 -46.17 0.00 
     bot -28.99 0.00 49.82 0.00 143.15 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB35 top 26.34 0.00 7.57 0.00 -7.96 0.00 
     bot 5.56 0.00 7.57 0.00 19.90 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB35 top -45.69 0.00 -3.49 0.00 7.13 0.00 
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     bot -66.47 0.00 -3.49 0.00 -6.67 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB35 top -10.32 0.00 41.35 0.00 -36.96 0.00 
     bot -34.07 0.00 41.35 0.00 120.18 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB36 top 2.94 0.00 -27.08 0.00 25.04 0.00 
     bot -17.84 0.00 -27.08 0.00 -78.97 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB36 top -8.81 0.00 -21.94 0.00 17.32 0.00 
     bot -29.59 0.00 -21.94 0.00 -67.16 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB36 top -28.86 0.00 23.85 0.00 -18.56 0.00 
     bot -52.61 0.00 23.85 0.00 72.08 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB37 top 8.81 0.00 -27.08 0.00 23.28 0.00 
     bot -11.97 0.00 -27.08 0.00 -80.73 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB37 top -13.11 0.00 -26.49 0.00 22.75 0.00 
     bot -33.89 0.00 -26.49 0.00 -79.01 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB37 top -31.58 0.00 19.30 0.00 -13.61 0.00 
     bot -55.33 0.00 19.30 0.00 59.74 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB38 top 17.87 0.00 54.83 0.00 -48.90 0.00 
     bot -2.91 0.00 54.83 0.00 159.47 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB38 top -59.92 0.00 42.33 0.00 -33.97 0.00 
     bot -80.70 0.00 42.33 0.00 127.55 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB38 top 10.64 0.00 54.34 0.00 -50.84 0.00 
     bot -13.11 0.00 54.34 0.00 155.64 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB39 top 28.84 0.00 54.83 0.00 -52.18 0.00 
     bot 8.05 0.00 54.83 0.00 156.19 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB39 top -67.95 0.00 33.84 0.00 -23.84 0.00 
     bot -88.73 0.00 33.84 0.00 105.43 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB39 top 5.55 0.00 45.85 0.00 -41.61 0.00 
     bot -18.20 0.00 45.85 0.00 132.62 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB40 top 7.53 0.00 60.69 0.00 -57.06 0.00 
     bot -13.25 0.00 60.69 0.00 174.15 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB40 top -50.10 0.00 47.42 0.00 -40.23 0.00 
     bot -70.89 0.00 47.42 0.00 141.12 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB40 top 0.64 0.00 32.23 0.00 -27.22 0.00 
     bot -23.11 0.00 32.23 0.00 95.27 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB41 top 13.45 0.00 60.69 0.00 -58.83 0.00 
     bot -7.33 0.00 60.69 0.00 172.38 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB41 top -54.44 0.00 42.84 0.00 -34.76 0.00 
     bot -75.22 0.00 42.84 0.00 129.18 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB41 top -2.11 0.00 27.65 0.00 -22.24 0.00 
     bot -25.86 0.00 27.65 0.00 82.84 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB42 top 17.93 0.00 7.57 0.00 -5.45 0.00 
     bot -2.85 0.00 7.57 0.00 22.41 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB42 top -39.54 0.00 3.02 0.00 -0.65 0.00 
     bot -60.32 0.00 3.02 0.00 10.29 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB42 top -6.42 0.00 47.86 0.00 -44.04 0.00 
     bot -30.17 0.00 47.86 0.00 137.84 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB43 top 23.81 0.00 7.57 0.00 -7.20 0.00 
     bot 3.02 0.00 7.57 0.00 20.66 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB43 top -43.84 0.00 -1.53 0.00 4.79 0.00 
     bot -64.62 0.00 -1.53 0.00 -1.56 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB43 top -9.15 0.00 43.31 0.00 -39.09 0.00 
     bot -32.90 0.00 43.31 0.00 125.50 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB44 top 0.41 0.00 -27.08 0.00 25.79 0.00 
     bot -20.37 0.00 -27.08 0.00 -78.22 0.00 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 1F 0.00 2 gLCB44 top -6.96 0.00 -19.98 0.00 14.98 0.00 
     bot -27.74 0.00 -19.98 0.00 -62.05 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB44 top -27.68 0.00 25.81 0.00 -20.69 0.00 
     bot -51.43 0.00 25.81 0.00 77.39 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB45 top 11.35 0.00 -27.08 0.00 22.53 0.00 
     bot -9.43 0.00 -27.08 0.00 -81.48 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB45 top -14.96 0.00 -28.45 0.00 25.09 0.00 
     bot -35.75 0.00 -28.45 0.00 -84.12 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB45 top -32.76 0.00 17.34 0.00 -11.47 0.00 
     bot -56.51 0.00 17.34 0.00 54.42 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB46 top 20.39 0.00 54.83 0.00 -49.65 0.00 
     bot -0.39 0.00 54.83 0.00 158.72 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB46 top -61.77 0.00 40.38 0.00 -31.64 0.00 
     bot -82.55 0.00 40.38 0.00 122.46 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB46 top 9.47 0.00 52.38 0.00 -48.71 0.00 
     bot -14.28 0.00 52.38 0.00 150.35 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB47 top 26.31 0.00 54.83 0.00 -51.42 0.00 
     bot 5.53 0.00 54.83 0.00 156.95 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB47 top -66.10 0.00 35.79 0.00 -26.17 0.00 
     bot -86.88 0.00 35.79 0.00 110.52 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB47 top 6.72 0.00 47.80 0.00 -43.73 0.00 
     bot -17.03 0.00 47.80 0.00 137.92 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB48 top 5.01 0.00 60.69 0.00 -56.31 0.00 
     bot -15.77 0.00 60.69 0.00 174.90 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB48 top -48.26 0.00 49.37 0.00 -42.56 0.00 
     bot -69.04 0.00 49.37 0.00 146.21 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB48 top 1.81 0.00 34.19 0.00 -29.35 0.00 
     bot -21.94 0.00 34.19 0.00 100.57 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB49 top 15.97 0.00 60.69 0.00 -59.59 0.00 
     bot -4.81 0.00 60.69 0.00 171.63 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB49 top -56.29 0.00 40.88 0.00 -32.43 0.00 
     bot -77.07 0.00 40.88 0.00 124.09 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB49 top -3.28 0.00 25.70 0.00 -20.12 0.00 
     bot -27.03 0.00 25.70 0.00 77.55 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB50 top -31.53 0.00 -7.57 0.00 -2.17 0.00 
     bot -52.31 0.00 -7.57 0.00 -30.03 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB50 top 23.90 0.00 -4.98 0.00 -3.54 0.00 
     bot 3.12 0.00 -4.98 0.00 -21.93 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB50 top -62.19 0.00 -49.82 0.00 60.16 0.00 
     bot -85.94 0.00 -49.82 0.00 -129.17 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB51 top -42.47 0.00 -7.57 0.00 1.10 0.00 
     bot -63.25 0.00 -7.57 0.00 -26.77 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB51 top 31.91 0.00 3.49 0.00 -13.65 0.00 
     bot 11.13 0.00 3.49 0.00 0.14 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB51 top -57.12 0.00 -41.35 0.00 50.95 0.00 
     bot -80.87 0.00 -41.35 0.00 -106.19 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB52 top -19.07 0.00 27.08 0.00 -31.90 0.00 
     bot -39.85 0.00 27.08 0.00 72.11 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB52 top -4.97 0.00 21.94 0.00 -23.84 0.00 
     bot -25.75 0.00 21.94 0.00 60.63 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB52 top -38.58 0.00 -23.85 0.00 32.54 0.00 
     bot -62.33 0.00 -23.85 0.00 -58.09 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB53 top -24.94 0.00 27.08 0.00 -30.15 0.00 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

     bot -45.72 0.00 27.08 0.00 73.87 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB53 top -0.67 0.00 26.49 0.00 -29.27 0.00 
     bot -21.45 0.00 26.49 0.00 72.49 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB53 top -35.85 0.00 -19.30 0.00 27.60 0.00 
     bot -59.60 0.00 -19.30 0.00 -45.75 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB54 top -34.00 0.00 -54.83 0.00 42.04 0.00 
     bot -54.78 0.00 -54.83 0.00 -166.33 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB54 top 46.14 0.00 -42.33 0.00 27.45 0.00 
     bot 25.36 0.00 -42.33 0.00 -134.08 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB54 top -78.08 0.00 -54.34 0.00 64.83 0.00 
     bot -101.83 0.00 -54.34 0.00 -141.65 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB55 top -44.96 0.00 -54.83 0.00 45.31 0.00 
     bot -65.74 0.00 -54.83 0.00 -163.06 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB55 top 54.16 0.00 -33.84 0.00 17.31 0.00 
     bot 33.38 0.00 -33.84 0.00 -111.96 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB55 top -72.99 0.00 -45.85 0.00 55.60 0.00 
     bot -96.74 0.00 -45.85 0.00 -118.64 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB56 top -23.66 0.00 -60.69 0.00 50.20 0.00 
     bot -44.44 0.00 -60.69 0.00 -181.01 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB56 top 36.32 0.00 -47.42 0.00 33.70 0.00 
     bot 15.54 0.00 -47.42 0.00 -147.64 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB56 top -68.08 0.00 -32.23 0.00 41.21 0.00 
     bot -91.83 0.00 -32.23 0.00 -81.28 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB57 top -29.58 0.00 -60.69 0.00 51.97 0.00 
     bot -50.36 0.00 -60.69 0.00 -179.25 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB57 top 40.66 0.00 -42.84 0.00 28.23 0.00 
     bot 19.88 0.00 -42.84 0.00 -135.71 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB57 top -65.33 0.00 -27.65 0.00 36.23 0.00 
     bot -89.08 0.00 -27.65 0.00 -68.86 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB58 top -34.06 0.00 -7.57 0.00 -1.41 0.00 
     bot -54.84 0.00 -7.57 0.00 -29.28 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB58 top 25.76 0.00 -3.02 0.00 -5.88 0.00 
     bot 4.98 0.00 -3.02 0.00 -16.82 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB58 top -61.02 0.00 -47.86 0.00 58.03 0.00 
     bot -84.77 0.00 -47.86 0.00 -123.85 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB59 top -39.93 0.00 -7.57 0.00 0.34 0.00 
     bot -60.71 0.00 -7.57 0.00 -27.52 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB59 top 30.06 0.00 1.53 0.00 -11.31 0.00 
     bot 9.27 0.00 1.53 0.00 -4.96 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB59 top -58.29 0.00 -43.31 0.00 53.08 0.00 
     bot -82.04 0.00 -43.31 0.00 -111.51 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB60 top -16.54 0.00 27.08 0.00 -32.66 0.00 
     bot -37.32 0.00 27.08 0.00 71.35 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB60 top -6.82 0.00 19.98 0.00 -21.50 0.00 
     bot -27.60 0.00 19.98 0.00 55.52 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB60 top -39.75 0.00 -25.81 0.00 34.68 0.00 
     bot -63.50 0.00 -25.81 0.00 -63.41 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB61 top -27.48 0.00 27.08 0.00 -29.39 0.00 
     bot -48.26 0.00 27.08 0.00 74.62 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB61 top 1.18 0.00 28.45 0.00 -31.62 0.00 
     bot -19.60 0.00 28.45 0.00 77.59 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB61 top -34.68 0.00 -17.34 0.00 25.46 0.00 
     bot -58.43 0.00 -17.34 0.00 -40.43 0.00 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 1F 0.00 1 gLCB62 top -36.52 0.00 -54.83 0.00 42.79 0.00 
     bot -57.30 0.00 -54.83 0.00 -165.58 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB62 top 47.98 0.00 -40.38 0.00 25.11 0.00 
     bot 27.20 0.00 -40.38 0.00 -128.99 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB62 top -76.91 0.00 -52.38 0.00 62.70 0.00 
     bot -100.66 0.00 -52.38 0.00 -136.36 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB63 top -42.44 0.00 -54.83 0.00 44.56 0.00 
     bot -63.22 0.00 -54.83 0.00 -163.81 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB63 top 52.32 0.00 -35.79 0.00 19.64 0.00 
     bot 31.54 0.00 -35.79 0.00 -117.05 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB63 top -74.16 0.00 -47.80 0.00 57.72 0.00 
     bot -97.91 0.00 -47.80 0.00 -123.93 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB64 top -21.14 0.00 -60.69 0.00 49.45 0.00 
     bot -41.92 0.00 -60.69 0.00 -181.77 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB64 top 34.48 0.00 -49.37 0.00 36.03 0.00 
     bot 13.70 0.00 -49.37 0.00 -152.73 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB64 top -69.25 0.00 -34.19 0.00 43.34 0.00 
     bot -93.00 0.00 -34.19 0.00 -86.58 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB65 top -32.10 0.00 -60.69 0.00 52.72 0.00 
     bot -52.88 0.00 -60.69 0.00 -178.49 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB65 top 42.50 0.00 -40.88 0.00 25.90 0.00 
     bot 21.72 0.00 -40.88 0.00 -130.62 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB65 top -64.16 0.00 -25.70 0.00 34.10 0.00 
     bot -87.91 0.00 -25.70 0.00 -63.56 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB66 top 15.40 0.00 7.57 0.00 -4.69 0.00 
     bot -5.38 0.00 7.57 0.00 23.17 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB66 top -37.69 0.00 4.98 0.00 -2.99 0.00 
     bot -58.47 0.00 4.98 0.00 15.40 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB66 top -5.24 0.00 49.82 0.00 -46.17 0.00 
     bot -28.99 0.00 49.82 0.00 143.15 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB67 top 26.34 0.00 7.57 0.00 -7.96 0.00 
     bot 5.56 0.00 7.57 0.00 19.90 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB67 top -45.69 0.00 -3.49 0.00 7.13 0.00 
     bot -66.47 0.00 -3.49 0.00 -6.67 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB67 top -10.32 0.00 41.35 0.00 -36.96 0.00 
     bot -34.07 0.00 41.35 0.00 120.18 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB68 top 2.94 0.00 -27.08 0.00 25.04 0.00 
     bot -17.84 0.00 -27.08 0.00 -78.97 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB68 top -8.81 0.00 -21.94 0.00 17.32 0.00 
     bot -29.59 0.00 -21.94 0.00 -67.16 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB68 top -28.86 0.00 23.85 0.00 -18.56 0.00 
     bot -52.61 0.00 23.85 0.00 72.08 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB69 top 8.81 0.00 -27.08 0.00 23.28 0.00 
     bot -11.97 0.00 -27.08 0.00 -80.73 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB69 top -13.11 0.00 -26.49 0.00 22.75 0.00 
     bot -33.89 0.00 -26.49 0.00 -79.01 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB69 top -31.58 0.00 19.30 0.00 -13.61 0.00 
     bot -55.33 0.00 19.30 0.00 59.74 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB70 top 17.87 0.00 54.83 0.00 -48.90 0.00 
     bot -2.91 0.00 54.83 0.00 159.47 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB70 top -59.92 0.00 42.33 0.00 -33.97 0.00 
     bot -80.70 0.00 42.33 0.00 127.55 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB70 top 10.64 0.00 54.34 0.00 -50.84 0.00 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

     bot -13.11 0.00 54.34 0.00 155.64 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB71 top 28.84 0.00 54.83 0.00 -52.18 0.00 
     bot 8.05 0.00 54.83 0.00 156.19 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB71 top -67.95 0.00 33.84 0.00 -23.84 0.00 
     bot -88.73 0.00 33.84 0.00 105.43 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB71 top 5.55 0.00 45.85 0.00 -41.61 0.00 
     bot -18.20 0.00 45.85 0.00 132.62 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB72 top 7.53 0.00 60.69 0.00 -57.06 0.00 
     bot -13.25 0.00 60.69 0.00 174.15 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB72 top -50.10 0.00 47.42 0.00 -40.23 0.00 
     bot -70.89 0.00 47.42 0.00 141.12 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB72 top 0.64 0.00 32.23 0.00 -27.22 0.00 
     bot -23.11 0.00 32.23 0.00 95.27 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB73 top 13.45 0.00 60.69 0.00 -58.83 0.00 
     bot -7.33 0.00 60.69 0.00 172.38 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB73 top -54.44 0.00 42.84 0.00 -34.76 0.00 
     bot -75.22 0.00 42.84 0.00 129.18 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB73 top -2.11 0.00 27.65 0.00 -22.24 0.00 
     bot -25.86 0.00 27.65 0.00 82.84 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB74 top 17.93 0.00 7.57 0.00 -5.45 0.00 
     bot -2.85 0.00 7.57 0.00 22.41 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB74 top -39.54 0.00 3.02 0.00 -0.65 0.00 
     bot -60.32 0.00 3.02 0.00 10.29 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB74 top -6.42 0.00 47.86 0.00 -44.04 0.00 
     bot -30.17 0.00 47.86 0.00 137.84 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB75 top 23.81 0.00 7.57 0.00 -7.20 0.00 
     bot 3.02 0.00 7.57 0.00 20.66 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB75 top -43.84 0.00 -1.53 0.00 4.79 0.00 
     bot -64.62 0.00 -1.53 0.00 -1.56 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB75 top -9.15 0.00 43.31 0.00 -39.09 0.00 
     bot -32.90 0.00 43.31 0.00 125.50 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB76 top 0.41 0.00 -27.08 0.00 25.79 0.00 
     bot -20.37 0.00 -27.08 0.00 -78.22 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB76 top -6.96 0.00 -19.98 0.00 14.98 0.00 
     bot -27.74 0.00 -19.98 0.00 -62.05 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB76 top -27.68 0.00 25.81 0.00 -20.69 0.00 
     bot -51.43 0.00 25.81 0.00 77.39 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB77 top 11.35 0.00 -27.08 0.00 22.53 0.00 
     bot -9.43 0.00 -27.08 0.00 -81.48 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB77 top -14.96 0.00 -28.45 0.00 25.09 0.00 
     bot -35.75 0.00 -28.45 0.00 -84.12 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB77 top -32.76 0.00 17.34 0.00 -11.47 0.00 
     bot -56.51 0.00 17.34 0.00 54.42 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB78 top 20.39 0.00 54.83 0.00 -49.65 0.00 
     bot -0.39 0.00 54.83 0.00 158.72 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB78 top -61.77 0.00 40.38 0.00 -31.64 0.00 
     bot -82.55 0.00 40.38 0.00 122.46 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB78 top 9.47 0.00 52.38 0.00 -48.71 0.00 
     bot -14.28 0.00 52.38 0.00 150.35 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB79 top 26.31 0.00 54.83 0.00 -51.42 0.00 
     bot 5.53 0.00 54.83 0.00 156.95 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB79 top -66.10 0.00 35.79 0.00 -26.17 0.00 
     bot -86.88 0.00 35.79 0.00 110.52 0.00 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 1F 0.00 3 gLCB79 top 6.72 0.00 47.80 0.00 -43.73 0.00 
     bot -17.03 0.00 47.80 0.00 137.92 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB80 top 5.01 0.00 60.69 0.00 -56.31 0.00 
     bot -15.77 0.00 60.69 0.00 174.90 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB80 top -48.26 0.00 49.37 0.00 -42.56 0.00 
     bot -69.04 0.00 49.37 0.00 146.21 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB80 top 1.81 0.00 34.19 0.00 -29.35 0.00 
     bot -21.94 0.00 34.19 0.00 100.57 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB81 top 15.97 0.00 60.69 0.00 -59.59 0.00 
     bot -4.81 0.00 60.69 0.00 171.63 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB81 top -56.29 0.00 40.88 0.00 -32.43 0.00 
     bot -77.07 0.00 40.88 0.00 124.09 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB81 top -3.28 0.00 25.70 0.00 -20.12 0.00 
     bot -27.03 0.00 25.70 0.00 77.55 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB82 top -31.53 0.00 -7.57 0.00 -2.17 0.00 
     bot -52.31 0.00 -7.57 0.00 -30.03 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB82 top 23.90 0.00 -4.98 0.00 -3.54 0.00 
     bot 3.12 0.00 -4.98 0.00 -21.93 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB82 top -62.19 0.00 -49.82 0.00 60.16 0.00 
     bot -85.94 0.00 -49.82 0.00 -129.17 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB83 top -42.47 0.00 -7.57 0.00 1.10 0.00 
     bot -63.25 0.00 -7.57 0.00 -26.77 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB83 top 31.91 0.00 3.49 0.00 -13.65 0.00 
     bot 11.13 0.00 3.49 0.00 0.14 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB83 top -57.12 0.00 -41.35 0.00 50.95 0.00 
     bot -80.87 0.00 -41.35 0.00 -106.19 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB84 top -19.07 0.00 27.08 0.00 -31.90 0.00 
     bot -39.85 0.00 27.08 0.00 72.11 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB84 top -4.97 0.00 21.94 0.00 -23.84 0.00 
     bot -25.75 0.00 21.94 0.00 60.63 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB84 top -38.58 0.00 -23.85 0.00 32.54 0.00 
     bot -62.33 0.00 -23.85 0.00 -58.09 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB85 top -24.94 0.00 27.08 0.00 -30.15 0.00 
     bot -45.72 0.00 27.08 0.00 73.87 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB85 top -0.67 0.00 26.49 0.00 -29.27 0.00 
     bot -21.45 0.00 26.49 0.00 72.49 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB85 top -35.85 0.00 -19.30 0.00 27.60 0.00 
     bot -59.60 0.00 -19.30 0.00 -45.75 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB86 top -34.00 0.00 -54.83 0.00 42.04 0.00 
     bot -54.78 0.00 -54.83 0.00 -166.33 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB86 top 46.14 0.00 -42.33 0.00 27.45 0.00 
     bot 25.36 0.00 -42.33 0.00 -134.08 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB86 top -78.08 0.00 -54.34 0.00 64.83 0.00 
     bot -101.83 0.00 -54.34 0.00 -141.65 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB87 top -44.96 0.00 -54.83 0.00 45.31 0.00 
     bot -65.74 0.00 -54.83 0.00 -163.06 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB87 top 54.16 0.00 -33.84 0.00 17.31 0.00 
     bot 33.38 0.00 -33.84 0.00 -111.96 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB87 top -72.99 0.00 -45.85 0.00 55.60 0.00 
     bot -96.74 0.00 -45.85 0.00 -118.64 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB88 top -23.66 0.00 -60.69 0.00 50.20 0.00 
     bot -44.44 0.00 -60.69 0.00 -181.01 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB88 top 36.32 0.00 -47.42 0.00 33.70 0.00 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

     bot 15.54 0.00 -47.42 0.00 -147.64 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB88 top -68.08 0.00 -32.23 0.00 41.21 0.00 
     bot -91.83 0.00 -32.23 0.00 -81.28 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB89 top -29.58 0.00 -60.69 0.00 51.97 0.00 
     bot -50.36 0.00 -60.69 0.00 -179.25 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB89 top 40.66 0.00 -42.84 0.00 28.23 0.00 
     bot 19.88 0.00 -42.84 0.00 -135.71 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB89 top -65.33 0.00 -27.65 0.00 36.23 0.00 
     bot -89.08 0.00 -27.65 0.00 -68.86 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB90 top -34.06 0.00 -7.57 0.00 -1.41 0.00 
     bot -54.84 0.00 -7.57 0.00 -29.28 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB90 top 25.76 0.00 -3.02 0.00 -5.88 0.00 
     bot 4.98 0.00 -3.02 0.00 -16.82 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB90 top -61.02 0.00 -47.86 0.00 58.03 0.00 
     bot -84.77 0.00 -47.86 0.00 -123.85 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB91 top -39.93 0.00 -7.57 0.00 0.34 0.00 
     bot -60.71 0.00 -7.57 0.00 -27.52 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB91 top 30.06 0.00 1.53 0.00 -11.31 0.00 
     bot 9.27 0.00 1.53 0.00 -4.96 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB91 top -58.29 0.00 -43.31 0.00 53.08 0.00 
     bot -82.04 0.00 -43.31 0.00 -111.51 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB92 top -16.54 0.00 27.08 0.00 -32.66 0.00 
     bot -37.32 0.00 27.08 0.00 71.35 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB92 top -6.82 0.00 19.98 0.00 -21.50 0.00 
     bot -27.60 0.00 19.98 0.00 55.52 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB92 top -39.75 0.00 -25.81 0.00 34.68 0.00 
     bot -63.50 0.00 -25.81 0.00 -63.41 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB93 top -27.48 0.00 27.08 0.00 -29.39 0.00 
     bot -48.26 0.00 27.08 0.00 74.62 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB93 top 1.18 0.00 28.45 0.00 -31.62 0.00 
     bot -19.60 0.00 28.45 0.00 77.59 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB93 top -34.68 0.00 -17.34 0.00 25.46 0.00 
     bot -58.43 0.00 -17.34 0.00 -40.43 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB94 top -36.52 0.00 -54.83 0.00 42.79 0.00 
     bot -57.30 0.00 -54.83 0.00 -165.58 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB94 top 47.98 0.00 -40.38 0.00 25.11 0.00 
     bot 27.20 0.00 -40.38 0.00 -128.99 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB94 top -76.91 0.00 -52.38 0.00 62.70 0.00 
     bot -100.66 0.00 -52.38 0.00 -136.36 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB95 top -42.44 0.00 -54.83 0.00 44.56 0.00 
     bot -63.22 0.00 -54.83 0.00 -163.81 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB95 top 52.32 0.00 -35.79 0.00 19.64 0.00 
     bot 31.54 0.00 -35.79 0.00 -117.05 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB95 top -74.16 0.00 -47.80 0.00 57.72 0.00 
     bot -97.91 0.00 -47.80 0.00 -123.93 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB96 top -21.14 0.00 -60.69 0.00 49.45 0.00 
     bot -41.92 0.00 -60.69 0.00 -181.77 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB96 top 34.48 0.00 -49.37 0.00 36.03 0.00 
     bot 13.70 0.00 -49.37 0.00 -152.73 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB96 top -69.25 0.00 -34.19 0.00 43.34 0.00 
     bot -93.00 0.00 -34.19 0.00 -86.58 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB97 top -32.10 0.00 -60.69 0.00 52.72 0.00 
     bot -52.88 0.00 -60.69 0.00 -178.49 0.00 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 1F 0.00 2 gLCB97 top 42.50 0.00 -40.88 0.00 25.90 0.00 
     bot 21.72 0.00 -40.88 0.00 -130.62 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB97 top -64.16 0.00 -25.70 0.00 34.10 0.00 
     bot -87.91 0.00 -25.70 0.00 -63.56 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB98 top -6.72 0.00 0.00 0.00 -3.75 0.00 
     bot -27.50 0.00 0.00 0.00 -3.75 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB98 top -9.29 0.00 -0.00 0.00 -4.13 0.00 
     bot -30.08 0.00 -0.00 0.00 -4.13 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB98 top -36.76 0.00 0.00 0.00 9.53 0.00 
     bot -60.51 0.00 0.00 0.00 9.53 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB99 top -5.44 0.00 0.00 0.00 -3.79 0.00 
     bot -26.22 0.00 0.00 0.00 -3.79 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB99 top -10.55 0.00 -0.00 0.00 -4.53 0.00 
     bot -31.33 0.00 -0.00 0.00 -4.53 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB99 top -37.13 0.00 0.00 0.00 10.86 0.00 
     bot -60.88 0.00 0.00 0.00 10.86 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB100 top -9.14 0.00 -0.00 0.00 -4.84 0.00 
     bot -29.92 0.00 -0.00 0.00 -4.84 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB100 top -11.42 0.00 -0.00 0.00 -5.18 0.00 
     bot -32.21 0.00 -0.00 0.00 -5.18 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB100 top -46.96 0.00 -0.00 0.00 11.79 0.00 
     bot -70.71 0.00 -0.00 0.00 11.79 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB101 top -7.85 0.00 0.00 0.00 -4.88 0.00 
     bot -28.63 0.00 0.00 0.00 -4.88 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB101 top -12.68 0.00 -0.00 0.00 -5.58 0.00 
     bot -33.46 0.00 -0.00 0.00 -5.58 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB101 top -47.33 0.00 0.00 0.00 13.11 0.00 
     bot -71.08 0.00 0.00 0.00 13.11 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB102 top -11.41 0.00 -0.00 0.00 -5.87 0.00 
     bot -32.19 0.00 -0.00 0.00 -5.87 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB102 top -13.42 0.00 -0.00 0.00 -6.16 0.00 
     bot -34.20 0.00 -0.00 0.00 -6.16 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB102 top -56.50 0.00 -0.00 0.00 13.90 0.00 
     bot -80.25 0.00 -0.00 0.00 13.90 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB103 top -1.09 0.00 0.00 0.00 -4.87 0.00 
     bot -21.87 0.00 0.00 0.00 -4.87 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB103 top -13.46 0.00 -3.34 0.00 -0.32 0.00 
     bot -34.24 0.00 -3.34 0.00 -13.00 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB103 top -32.23 0.00 9.59 0.00 -0.64 0.00 
     bot -55.98 0.00 9.59 0.00 35.81 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB104 top 0.56 0.00 14.54 0.00 -17.32 0.00 
     bot -20.22 0.00 14.54 0.00 37.94 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB104 top -23.83 0.00 7.78 0.00 -8.00 0.00 
     bot -44.61 0.00 7.78 0.00 21.57 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB104 top -28.68 0.00 7.78 0.00 1.35 0.00 
     bot -52.43 0.00 7.78 0.00 30.91 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB105 top 0.20 0.00 0.00 0.00 -4.91 0.00 
     bot -20.58 0.00 0.00 0.00 -4.91 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB105 top -14.71 0.00 -3.34 0.00 -0.73 0.00 
     bot -35.49 0.00 -3.34 0.00 -13.41 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB105 top -32.60 0.00 9.59 0.00 0.69 0.00 
     bot -56.35 0.00 9.59 0.00 37.14 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB106 top 1.85 0.00 14.54 0.00 -17.36 0.00 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

     bot -18.93 0.00 14.54 0.00 37.91 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB106 top -25.08 0.00 7.78 0.00 -8.41 0.00 
     bot -45.86 0.00 7.78 0.00 21.16 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB106 top -29.05 0.00 7.78 0.00 2.67 0.00 
     bot -52.80 0.00 7.78 0.00 32.24 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB107 top -12.36 0.00 0.00 0.00 -2.63 0.00 
     bot -33.14 0.00 0.00 0.00 -2.63 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB107 top -5.13 0.00 3.34 0.00 -7.94 0.00 
     bot -25.91 0.00 3.34 0.00 4.75 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB107 top -41.30 0.00 -9.59 0.00 19.71 0.00 
     bot -65.05 0.00 -9.59 0.00 -16.74 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB108 top -14.01 0.00 -14.54 0.00 9.81 0.00 
     bot -34.79 0.00 -14.54 0.00 -45.45 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB108 top 5.24 0.00 -7.78 0.00 -0.26 0.00 
     bot -15.54 0.00 -7.78 0.00 -29.82 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB108 top -44.84 0.00 -7.78 0.00 17.72 0.00 
     bot -68.59 0.00 -7.78 0.00 -11.84 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB109 top -11.07 0.00 0.00 0.00 -2.67 0.00 
     bot -31.85 0.00 0.00 0.00 -2.67 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB109 top -6.39 0.00 3.34 0.00 -8.34 0.00 
     bot -27.17 0.00 3.34 0.00 4.34 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB109 top -41.67 0.00 -9.59 0.00 21.03 0.00 
     bot -65.42 0.00 -9.59 0.00 -15.41 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB110 top -12.72 0.00 -14.54 0.00 9.78 0.00 
     bot -33.50 0.00 -14.54 0.00 -45.49 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB110 top 3.98 0.00 -7.78 0.00 -0.66 0.00 
     bot -16.80 0.00 -7.78 0.00 -30.23 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB110 top -45.21 0.00 -7.78 0.00 19.05 0.00 
     bot -68.96 0.00 -7.78 0.00 -10.52 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB111 top 2.82 0.00 0.00 0.00 -5.55 0.00 
     bot -17.96 0.00 0.00 0.00 -5.55 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB111 top -16.09 0.00 -5.56 0.00 2.28 0.00 
     bot -36.88 0.00 -5.56 0.00 -18.85 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB111 top -28.55 0.00 15.99 0.00 -7.56 0.00 
     bot -52.30 0.00 15.99 0.00 53.18 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB112 top 5.57 0.00 24.24 0.00 -26.30 0.00 
     bot -15.21 0.00 24.24 0.00 65.81 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB112 top -33.38 0.00 12.97 0.00 -10.52 0.00 
     bot -54.16 0.00 12.97 0.00 38.76 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB112 top -22.65 0.00 12.97 0.00 -4.26 0.00 
     bot -46.40 0.00 12.97 0.00 45.02 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB113 top -15.96 0.00 -0.00 0.00 -1.82 0.00 
     bot -36.74 0.00 -0.00 0.00 -1.82 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB113 top -2.22 0.00 5.56 0.00 -10.41 0.00 
     bot -23.00 0.00 5.56 0.00 10.73 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB113 top -43.67 0.00 -15.99 0.00 26.34 0.00 
     bot -67.42 0.00 -15.99 0.00 -34.40 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB114 top -18.71 0.00 -24.24 0.00 18.93 0.00 
     bot -39.49 0.00 -24.24 0.00 -73.18 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB114 top 15.06 0.00 -12.97 0.00 2.39 0.00 
     bot -5.72 0.00 -12.97 0.00 -46.89 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB114 top -49.58 0.00 -12.97 0.00 23.04 0.00 
     bot -73.33 0.00 -12.97 0.00 -26.24 0.00 
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 1F 0.00 1 gLCB115 top -3.51 0.00 0.00 0.00 -5.97 0.00 
     bot -24.29 0.00 0.00 0.00 -5.97 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB115 top -15.59 0.00 -3.34 0.00 -1.37 0.00 
     bot -36.37 0.00 -3.34 0.00 -14.05 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB115 top -42.42 0.00 9.59 0.00 1.62 0.00 
     bot -66.17 0.00 9.59 0.00 38.06 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB116 top -1.86 0.00 14.54 0.00 -18.41 0.00 
     bot -22.64 0.00 14.54 0.00 36.85 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB116 top -25.95 0.00 7.78 0.00 -9.05 0.00 
     bot -46.74 0.00 7.78 0.00 20.52 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB116 top -38.88 0.00 7.78 0.00 3.60 0.00 
     bot -62.63 0.00 7.78 0.00 33.17 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB117 top -2.22 0.00 0.00 0.00 -6.00 0.00 
     bot -23.00 0.00 0.00 0.00 -6.00 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB117 top -16.84 0.00 -3.34 0.00 -1.78 0.00 
     bot -37.62 0.00 -3.34 0.00 -14.46 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB117 top -42.79 0.00 9.59 0.00 2.94 0.00 
     bot -66.54 0.00 9.59 0.00 39.39 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB118 top -0.57 0.00 14.54 0.00 -18.45 0.00 
     bot -21.35 0.00 14.54 0.00 36.82 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB118 top -27.21 0.00 7.78 0.00 -9.46 0.00 
     bot -47.99 0.00 7.78 0.00 20.11 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB118 top -39.25 0.00 7.78 0.00 4.93 0.00 
     bot -63.00 0.00 7.78 0.00 34.49 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB119 top -14.78 0.00 -0.00 0.00 -3.72 0.00 
     bot -35.56 0.00 -0.00 0.00 -3.72 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB119 top -7.26 0.00 3.34 0.00 -8.99 0.00 
     bot -28.04 0.00 3.34 0.00 3.70 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB119 top -51.49 0.00 -9.59 0.00 21.96 0.00 
     bot -75.24 0.00 -9.59 0.00 -14.49 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB120 top -16.43 0.00 -14.54 0.00 8.72 0.00 
     bot -37.21 0.00 -14.54 0.00 -46.54 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB120 top 3.11 0.00 -7.78 0.00 -1.31 0.00 
     bot -17.67 0.00 -7.78 0.00 -30.87 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB120 top -55.04 0.00 -7.78 0.00 19.97 0.00 
     bot -78.79 0.00 -7.78 0.00 -9.59 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB121 top -13.49 0.00 0.00 0.00 -3.76 0.00 
     bot -34.27 0.00 0.00 0.00 -3.76 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB121 top -8.52 0.00 3.34 0.00 -9.39 0.00 
     bot -29.30 0.00 3.34 0.00 3.29 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB121 top -51.86 0.00 -9.59 0.00 23.29 0.00 
     bot -75.61 0.00 -9.59 0.00 -13.16 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB122 top -15.14 0.00 -14.54 0.00 8.69 0.00 
     bot -35.92 0.00 -14.54 0.00 -46.58 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB122 top 1.85 0.00 -7.78 0.00 -1.71 0.00 
     bot -18.93 0.00 -7.78 0.00 -31.28 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB122 top -55.41 0.00 -7.78 0.00 21.30 0.00 
     bot -79.16 0.00 -7.78 0.00 -8.27 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB123 top 0.41 0.00 0.00 0.00 -6.64 0.00 
     bot -20.37 0.00 0.00 0.00 -6.64 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB123 top -18.22 0.00 -5.56 0.00 1.23 0.00 
     bot -39.00 0.00 -5.56 0.00 -19.90 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB123 top -38.75 0.00 15.99 0.00 -5.31 0.00 
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     bot -62.50 0.00 15.99 0.00 55.43 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB124 top 3.15 0.00 24.24 0.00 -27.39 0.00 
     bot -17.63 0.00 24.24 0.00 64.72 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB124 top -35.51 0.00 12.97 0.00 -11.56 0.00 
     bot -56.29 0.00 12.97 0.00 37.71 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB124 top -32.84 0.00 12.97 0.00 -2.00 0.00 
     bot -56.59 0.00 12.97 0.00 47.27 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB125 top -18.38 0.00 -0.00 0.00 -2.91 0.00 
     bot -39.16 0.00 -0.00 0.00 -2.91 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB125 top -4.35 0.00 5.56 0.00 -11.46 0.00 
     bot -25.13 0.00 5.56 0.00 9.68 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB125 top -53.87 0.00 -15.99 0.00 28.60 0.00 
     bot -77.62 0.00 -15.99 0.00 -32.15 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB126 top -21.13 0.00 -24.24 0.00 17.84 0.00 
     bot -41.91 0.00 -24.24 0.00 -74.27 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB126 top 12.93 0.00 -12.97 0.00 1.34 0.00 
     bot -7.85 0.00 -12.97 0.00 -47.94 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB126 top -59.77 0.00 -12.97 0.00 25.29 0.00 
     bot -83.52 0.00 -12.97 0.00 -23.99 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB127 top -5.77 0.00 -0.00 0.00 -6.99 0.00 
     bot -26.55 0.00 -0.00 0.00 -6.99 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB127 top -17.58 0.00 -3.34 0.00 -2.35 0.00 
     bot -38.36 0.00 -3.34 0.00 -15.04 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB127 top -51.96 0.00 9.59 0.00 3.72 0.00 
     bot -75.71 0.00 9.59 0.00 40.17 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB128 top -4.12 0.00 14.54 0.00 -19.43 0.00 
     bot -24.90 0.00 14.54 0.00 35.83 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB128 top -27.95 0.00 7.78 0.00 -10.03 0.00 
     bot -48.73 0.00 7.78 0.00 19.53 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB128 top -48.42 0.00 7.78 0.00 5.71 0.00 
     bot -72.17 0.00 7.78 0.00 35.27 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB129 top -17.04 0.00 -0.00 0.00 -4.74 0.00 
     bot -37.82 0.00 -0.00 0.00 -4.74 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB129 top -9.26 0.00 3.34 0.00 -9.97 0.00 
     bot -30.04 0.00 3.34 0.00 2.71 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB129 top -61.04 0.00 -9.59 0.00 24.07 0.00 
     bot -84.79 0.00 -9.59 0.00 -12.38 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB130 top -18.69 0.00 -14.54 0.00 7.70 0.00 
     bot -39.47 0.00 -14.54 0.00 -47.56 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB130 top 1.11 0.00 -7.78 0.00 -2.29 0.00 
     bot -19.67 0.00 -7.78 0.00 -31.86 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB130 top -64.58 0.00 -7.78 0.00 22.08 0.00 
     bot -88.33 0.00 -7.78 0.00 -7.48 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB131 top -8.17 0.00 -0.00 0.00 -3.48 0.00 
     bot -28.95 0.00 -0.00 0.00 -3.48 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB131 top -6.98 0.00 -0.00 0.00 -3.31 0.00 
     bot -27.76 0.00 -0.00 0.00 -3.31 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB131 top -34.15 0.00 -0.00 0.00 7.09 0.00 
     bot -57.90 0.00 -0.00 0.00 7.09 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB132 top -6.65 0.00 0.00 0.00 -3.56 0.00 
     bot -27.43 0.00 0.00 0.00 -3.56 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB132 top -8.63 0.00 -0.00 0.00 -3.85 0.00 
     bot -29.41 0.00 -0.00 0.00 -3.85 0.00 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 1F 0.00 3 gLCB132 top -34.99 0.00 0.00 0.00 8.83 0.00 
     bot -58.74 0.00 0.00 0.00 8.83 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB133 top -8.17 0.00 -0.00 0.00 -3.48 0.00 
     bot -28.95 0.00 -0.00 0.00 -3.48 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB133 top -6.98 0.00 -0.00 0.00 -3.31 0.00 
     bot -27.76 0.00 -0.00 0.00 -3.31 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB133 top -34.15 0.00 -0.00 0.00 7.09 0.00 
     bot -57.90 0.00 -0.00 0.00 7.09 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB134 top -6.65 0.00 0.00 0.00 -3.56 0.00 
     bot -27.43 0.00 0.00 0.00 -3.56 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB134 top -8.63 0.00 -0.00 0.00 -3.85 0.00 
     bot -29.41 0.00 -0.00 0.00 -3.85 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB134 top -34.99 0.00 0.00 0.00 8.83 0.00 
     bot -58.74 0.00 0.00 0.00 8.83 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB135 top -9.03 0.00 -0.00 0.00 -3.87 0.00 
     bot -29.81 0.00 -0.00 0.00 -3.87 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB135 top -7.74 0.00 -0.00 0.00 -3.68 0.00 
     bot -28.52 0.00 -0.00 0.00 -3.68 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB135 top -37.80 0.00 -0.00 0.00 7.90 0.00 
     bot -61.55 0.00 -0.00 0.00 7.90 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB136 top -8.17 0.00 -0.00 0.00 -3.48 0.00 
     bot -28.95 0.00 -0.00 0.00 -3.48 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB136 top -6.98 0.00 -0.00 0.00 -3.31 0.00 
     bot -27.76 0.00 -0.00 0.00 -3.31 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB136 top -34.15 0.00 -0.00 0.00 7.09 0.00 
     bot -57.90 0.00 -0.00 0.00 7.09 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB137 top -8.17 0.00 -0.00 0.00 -3.48 0.00 
     bot -28.95 0.00 -0.00 0.00 -3.48 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB137 top -6.98 0.00 -0.00 0.00 -3.31 0.00 
     bot -27.76 0.00 -0.00 0.00 -3.31 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB137 top -34.15 0.00 -0.00 0.00 7.09 0.00 
     bot -57.90 0.00 -0.00 0.00 7.09 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB138 top -6.65 0.00 0.00 0.00 -3.56 0.00 
     bot -27.43 0.00 0.00 0.00 -3.56 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB138 top -8.63 0.00 -0.00 0.00 -3.85 0.00 
     bot -29.41 0.00 -0.00 0.00 -3.85 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB138 top -34.99 0.00 0.00 0.00 8.83 0.00 
     bot -58.74 0.00 0.00 0.00 8.83 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB139 top -6.65 0.00 0.00 0.00 -3.56 0.00 
     bot -27.43 0.00 0.00 0.00 -3.56 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB139 top -8.63 0.00 -0.00 0.00 -3.85 0.00 
     bot -29.41 0.00 -0.00 0.00 -3.85 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB139 top -34.99 0.00 0.00 0.00 8.83 0.00 
     bot -58.74 0.00 0.00 0.00 8.83 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB140 top -6.19 0.00 -0.00 0.00 -3.81 0.00 
     bot -26.97 0.00 -0.00 0.00 -3.81 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB140 top -8.28 0.00 -1.11 0.00 -1.99 0.00 
     bot -29.06 0.00 -1.11 0.00 -6.22 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB140 top -32.21 0.00 3.20 0.00 3.60 0.00 
     bot -55.96 0.00 3.20 0.00 15.75 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB141 top -5.64 0.00 4.85 0.00 -7.95 0.00 
     bot -26.42 0.00 4.85 0.00 10.47 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB141 top -11.73 0.00 2.59 0.00 -4.55 0.00 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

     bot -32.52 0.00 2.59 0.00 5.30 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB141 top -31.02 0.00 2.59 0.00 4.26 0.00 
     bot -54.77 0.00 2.59 0.00 14.12 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB142 top -9.94 0.00 -0.00 0.00 -3.06 0.00 
     bot -30.72 0.00 -0.00 0.00 -3.06 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB142 top -5.50 0.00 1.11 0.00 -4.53 0.00 
     bot -26.28 0.00 1.11 0.00 -0.30 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB142 top -35.23 0.00 -3.20 0.00 10.38 0.00 
     bot -58.98 0.00 -3.20 0.00 -1.76 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB143 top -10.49 0.00 -4.85 0.00 1.09 0.00 
     bot -31.27 0.00 -4.85 0.00 -17.33 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB143 top -2.05 0.00 -2.59 0.00 -1.97 0.00 
     bot -22.83 0.00 -2.59 0.00 -11.83 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB143 top -36.41 0.00 -2.59 0.00 9.72 0.00 
     bot -60.16 0.00 -2.59 0.00 -0.13 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB144 top -8.17 0.00 -0.00 0.00 -3.48 0.00 
     bot -28.95 0.00 -0.00 0.00 -3.48 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB144 top -6.98 0.00 -0.00 0.00 -3.31 0.00 
     bot -27.76 0.00 -0.00 0.00 -3.31 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB144 top -34.15 0.00 -0.00 0.00 7.09 0.00 
     bot -57.90 0.00 -0.00 0.00 7.09 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB145 top -8.17 0.00 -0.00 0.00 -3.48 0.00 
     bot -28.95 0.00 -0.00 0.00 -3.48 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB145 top -6.98 0.00 -0.00 0.00 -3.31 0.00 
     bot -27.76 0.00 -0.00 0.00 -3.31 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB145 top -34.15 0.00 -0.00 0.00 7.09 0.00 
     bot -57.90 0.00 -0.00 0.00 7.09 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB146 top -6.65 0.00 0.00 0.00 -3.56 0.00 
     bot -27.43 0.00 0.00 0.00 -3.56 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB146 top -8.63 0.00 -0.00 0.00 -3.85 0.00 
     bot -29.41 0.00 -0.00 0.00 -3.85 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB146 top -34.99 0.00 0.00 0.00 8.83 0.00 
     bot -58.74 0.00 0.00 0.00 8.83 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB147 top -6.65 0.00 0.00 0.00 -3.56 0.00 
     bot -27.43 0.00 0.00 0.00 -3.56 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB147 top -8.63 0.00 -0.00 0.00 -3.85 0.00 
     bot -29.41 0.00 -0.00 0.00 -3.85 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB147 top -34.99 0.00 0.00 0.00 8.83 0.00 
     bot -58.74 0.00 0.00 0.00 8.83 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB148 top -6.19 0.00 -0.00 0.00 -3.81 0.00 
     bot -26.97 0.00 -0.00 0.00 -3.81 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB148 top -8.28 0.00 -1.11 0.00 -1.99 0.00 
     bot -29.06 0.00 -1.11 0.00 -6.22 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB148 top -32.21 0.00 3.20 0.00 3.60 0.00 
     bot -55.96 0.00 3.20 0.00 15.75 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB149 top -5.64 0.00 4.85 0.00 -7.95 0.00 
     bot -26.42 0.00 4.85 0.00 10.47 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB149 top -11.73 0.00 2.59 0.00 -4.55 0.00 
     bot -32.52 0.00 2.59 0.00 5.30 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB149 top -31.02 0.00 2.59 0.00 4.26 0.00 
     bot -54.77 0.00 2.59 0.00 14.12 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB150 top -9.94 0.00 -0.00 0.00 -3.06 0.00 
     bot -30.72 0.00 -0.00 0.00 -3.06 0.00 
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 1F 0.00 2 gLCB150 top -5.50 0.00 1.11 0.00 -4.53 0.00 
     bot -26.28 0.00 1.11 0.00 -0.30 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB150 top -35.23 0.00 -3.20 0.00 10.38 0.00 
     bot -58.98 0.00 -3.20 0.00 -1.76 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB151 top -10.49 0.00 -4.85 0.00 1.09 0.00 
     bot -31.27 0.00 -4.85 0.00 -17.33 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB151 top -2.05 0.00 -2.59 0.00 -1.97 0.00 
     bot -22.83 0.00 -2.59 0.00 -11.83 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB151 top -36.41 0.00 -2.59 0.00 9.72 0.00 
     bot -60.16 0.00 -2.59 0.00 -0.13 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB152 top -7.15 0.00 -0.00 0.00 -4.24 0.00 
     bot -27.93 0.00 -0.00 0.00 -4.24 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB152 top -9.13 0.00 -1.11 0.00 -2.41 0.00 
     bot -29.91 0.00 -1.11 0.00 -6.64 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB152 top -36.28 0.00 3.20 0.00 4.50 0.00 
     bot -60.03 0.00 3.20 0.00 16.65 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB153 top -6.60 0.00 4.85 0.00 -8.39 0.00 
     bot -27.38 0.00 4.85 0.00 10.03 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB153 top -12.59 0.00 2.59 0.00 -4.97 0.00 
     bot -33.37 0.00 2.59 0.00 4.88 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB153 top -35.10 0.00 2.59 0.00 5.17 0.00 
     bot -58.85 0.00 2.59 0.00 15.02 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB154 top -10.91 0.00 -0.00 0.00 -3.49 0.00 
     bot -31.69 0.00 -0.00 0.00 -3.49 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB154 top -6.36 0.00 1.11 0.00 -4.95 0.00 
     bot -27.14 0.00 1.11 0.00 -0.72 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB154 top -39.31 0.00 -3.20 0.00 11.29 0.00 
     bot -63.06 0.00 -3.20 0.00 -0.86 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB155 top -11.46 0.00 -4.85 0.00 0.65 0.00 
     bot -32.24 0.00 -4.85 0.00 -17.77 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB155 top -2.90 0.00 -2.59 0.00 -2.39 0.00 
     bot -23.68 0.00 -2.59 0.00 -12.25 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB155 top -40.49 0.00 -2.59 0.00 10.62 0.00 
     bot -64.24 0.00 -2.59 0.00 0.77 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB156 top -8.06 0.00 -0.00 0.00 -3.43 0.00 
     bot -28.85 0.00 -0.00 0.00 -3.43 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB156 top -6.89 0.00 -0.00 0.00 -3.26 0.00 
     bot -27.67 0.00 -0.00 0.00 -3.26 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB156 top -33.72 0.00 -0.00 0.00 6.99 0.00 
     bot -57.47 0.00 -0.00 0.00 6.99 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB157 top -8.06 0.00 -0.00 0.00 -3.43 0.00 
     bot -28.85 0.00 -0.00 0.00 -3.43 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB157 top -6.89 0.00 -0.00 0.00 -3.26 0.00 
     bot -27.67 0.00 -0.00 0.00 -3.26 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB157 top -33.72 0.00 -0.00 0.00 6.99 0.00 
     bot -57.47 0.00 -0.00 0.00 6.99 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB158 top -8.06 0.00 -0.00 0.00 -3.43 0.00 
     bot -28.85 0.00 -0.00 0.00 -3.43 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB158 top -6.89 0.00 -0.00 0.00 -3.26 0.00 
     bot -27.67 0.00 -0.00 0.00 -3.26 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB158 top -33.72 0.00 -0.00 0.00 6.99 0.00 
     bot -57.47 0.00 -0.00 0.00 6.99 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB159 top -8.06 0.00 -0.00 0.00 -3.43 0.00 
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     bot -28.85 0.00 -0.00 0.00 -3.43 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB159 top -6.89 0.00 -0.00 0.00 -3.26 0.00 
     bot -27.67 0.00 -0.00 0.00 -3.26 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB159 top -33.72 0.00 -0.00 0.00 6.99 0.00 
     bot -57.47 0.00 -0.00 0.00 6.99 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB160 top -8.06 0.00 -0.00 0.00 -3.43 0.00 
     bot -28.85 0.00 -0.00 0.00 -3.43 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB160 top -6.89 0.00 -0.00 0.00 -3.26 0.00 
     bot -27.67 0.00 -0.00 0.00 -3.26 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB160 top -33.72 0.00 -0.00 0.00 6.99 0.00 
     bot -57.47 0.00 -0.00 0.00 6.99 0.00 
 1F 0.00 1 gLCB161 top -8.06 0.00 -0.00 0.00 -3.43 0.00 
     bot -28.85 0.00 -0.00 0.00 -3.43 0.00 
 1F 0.00 2 gLCB161 top -6.89 0.00 -0.00 0.00 -3.26 0.00 
     bot -27.67 0.00 -0.00 0.00 -3.26 0.00 
 1F 0.00 3 gLCB161 top -33.72 0.00 -0.00 0.00 6.99 0.00 
     bot -57.47 0.00 -0.00 0.00 6.99 0.00 
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PLATE FORCE 

             

 Elem Load Node Fxx (kN/m) Fyy (kN/m) Fxy (kN/m) Fmax (kN/m) Fmin 

(kN/m) Angle ([deg]) Mxx (kN*m/m) Myy (kN*m/m) Mxy (kN*m/m) Mmax (kN*m/m) Mmin 

(kN*m/m) Angle ([deg]) Vxx (kN/m) Vyy (kN/m) 

 61 Peso proprio solaio Cent 5.254 5.119 1.234 6.422 3.951

 43.4294859036184 0.098 -0.042 -1.408 1.438 -1.382 -43.5751895750981 -

1.517 -1.788 

 62 Peso proprio solaio Cent -0.018 -0.913 0.760 0.417 -1.347

 29.7586612941533 -3.254 0.350 -0.032 0.350 -3.254 -89.4930472378073

 4.914 -1.399 

 63 Peso proprio solaio Cent -0.089 0.304 0.047 0.310 -0.094

 83.2877118517535 3.383 0.760 0.074 3.385 0.758 1.62557418449346 -

0.542 -0.766 

 64 Peso proprio solaio Cent 0.187 0.377 0.466 0.758 -0.194

 50.7412567485999 2.949 1.117 0.053 2.950 1.116 1.6623208657236

 0.069 -0.031 

 65 Peso proprio solaio Cent -0.018 -0.126 -0.103 0.045 -0.188 -

31.2454085701901 1.600 -1.717 -1.949 2.500 -2.617 -24.7973407325865 7.280 -

11.728 

 66 Peso proprio solaio Cent -0.611 -1.134 1.938 1.084 -2.828

 41.1574541858349 -3.647 -0.972 0.014 -0.972 -3.647 89.6915775766631 -

8.767 8.682 

 67 Peso proprio solaio Cent -0.117 0.042 -0.140 0.123 -0.198 -

59.7842830514955 3.695 -0.252 -0.529 3.765 -0.322 -7.50158405280765 -2.067

 0.179 

 68 Peso proprio solaio Cent 0.100 -0.157 0.271 0.271 -0.328

 32.2670208674775 0.447 3.117 0.442 3.188 0.375 80.8364866276767 -

1.017 -1.723 

 69 Peso proprio solaio Cent -0.517 0.109 -0.201 0.168 -0.576 -

73.6370279857151 -0.228 -3.412 -1.002 0.061 -3.701 -16.0856645626282 4.075 -

6.026 

 70 Peso proprio solaio Cent 0.063 6.108 1.128 6.311 -0.140

 79.7691010107208 -3.667 -0.656 0.517 -0.570 -3.753 80.5305234932977

 10.356 -0.859 
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 71 Peso proprio solaio Cent 0.224 0.207 0.216 0.432 -0.001

 43.8509014144267 0.706 1.936 0.106 1.945 0.697 85.1297480656508 -

0.340 -3.153 

 72 Peso proprio solaio Cent -0.068 1.088 -0.638 1.371 -0.351 -

66.0815901043225 1.031 2.328 -0.006 2.328 1.031 -89.7247850669807 1.089 -

0.854 

 73 Peso proprio solaio Cent -0.049 0.215 0.075 0.235 -0.068

 75.2397022105018 -0.354 -0.020 0.144 0.033 -0.407 69.6420835408968

 6.157 0.774 

 74 Peso proprio solaio Cent 0.022 -0.069 -0.253 0.234 -0.281 -

39.9080301106414 -1.108 0.301 -0.318 0.370 -1.176 -77.8520791486365 -1.192

 6.278 

 75 Peso proprio solaio Cent -0.191 -1.840 1.272 0.500 -2.531

 28.5147337218161 0.815 0.813 0.437 1.251 0.377 44.9446345331549

 3.556 -3.682 

 76 Peso proprio solaio Cent 0.154 -0.125 -0.148 0.218 -0.189 -

23.3829903183406 -0.038 2.728 -0.003 2.728 -0.038 -89.935085569957 0.735 -

3.766 

 77 Peso proprio solaio Cent -0.015 -0.072 0.388 0.346 -0.432

 42.9132230626621 -0.174 -0.356 0.572 0.315 -0.844 40.4777777937426 -

6.119 -1.350 

 78 Peso proprio solaio Cent 0.037 0.784 0.676 1.183 -0.362

 59.4665452790234 1.865 1.455 -0.710 2.399 0.921 -36.9479427516892

 2.392 -0.001 

 79 Peso proprio solaio Cent 0.835 0.156 0.393 1.015 -0.024

 24.6019713125967 0.109 -0.493 -0.054 0.114 -0.498 -5.06782670783138 -

0.107 5.706 

 80 Peso proprio solaio Cent -1.691 -0.218 1.166 0.425 -2.334

 61.1330686794045 0.503 1.589 -0.395 1.718 0.374 -71.9849398607122

 2.056 -5.276 

 81 Peso proprio solaio Cent 0.857 5.349 -3.169 6.988 -0.782 -

62.6637089849058 -3.682 -0.642 0.154 -0.635 -3.690 87.114046180241 -8.427 -

1.270 

 82 Peso proprio solaio Cent -0.093 -0.377 -0.053 -0.084 -0.387 -

10.1925310987625 0.177 1.734 -0.154 1.749 0.162 -84.4195187463783 0.640

 3.161 
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 83 Peso proprio solaio Cent -0.125 -0.558 0.285 0.017 -0.699

 26.3905200680461 0.287 2.526 -0.328 2.573 0.240 -81.8285108098007 -

1.197 0.290 

 84 Peso proprio solaio Cent -0.074 -0.296 -0.190 0.035 -0.405 -

29.8621119458283 1.289 0.871 -1.703 2.795 -0.636 -41.5007896478975 -3.847

 6.104 

 85 Peso proprio solaio Cent -0.635 0.500 0.175 0.526 -0.661

 81.4487199741421 0.798 2.612 -0.226 2.639 0.770 -83.0170453923189 -

0.988 -0.903 

 86 Peso proprio solaio Cent 0.380 -0.068 -0.319 0.546 -0.234 -

27.4375178415515 1.678 0.457 0.105 1.687 0.449 4.86344177034912 -3.499

 0.807 

 87 Peso proprio solaio Cent 4.376 1.293 0.300 4.405 1.264

 5.50392550410413 0.373 0.570 1.155 1.630 -0.688 47.436442801707

 0.590 -3.577 

 88 Peso proprio solaio Cent -0.233 0.078 -0.147 0.137 -0.291 -

68.3569077444949 -3.230 -4.678 -1.342 -2.430 -5.479 -30.8257153499008 -13.628

 14.721 

 89 Peso proprio solaio Cent 1.264 1.155 -1.236 2.447 -0.028 -

43.7335147992066 0.923 1.647 0.540 1.935 0.635 61.9198209930493 1.062 -

2.082 

 90 Peso proprio solaio Cent -0.146 0.169 -0.006 0.170 -0.146 -

88.833205342462 3.804 0.224 -0.041 3.804 0.224 -0.656169719555102 1.234

 0.957 

 91 Peso proprio solaio Cent 0.218 0.020 -0.126 0.279 -0.042 -

25.9634970955502 0.497 2.334 0.046 2.335 0.495 88.5767008750427 -0.427

 3.088 

 92 Peso proprio solaio Cent 0.414 1.102 -0.854 1.679 -0.162 -

55.9764544397361 -0.239 -0.002 0.121 0.049 -0.290 67.2572504391899 5.959

 0.440 

 93 Peso proprio solaio Cent -0.523 -0.143 0.451 0.157 -0.823

 56.4040424814032 1.626 0.812 0.884 2.192 0.246 32.6300756196721

 1.528 3.373 

 94 Peso proprio solaio Cent 1.365 4.482 0.356 4.522 1.325

 83.5718923039904 0.348 0.570 0.856 1.322 -0.404 48.7011644798859

 3.050 -0.969 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 95 Peso proprio solaio Cent 0.166 0.382 -0.341 0.632 -0.084 -

53.7763712448402 1.153 2.459 -0.698 2.762 0.850 -66.5470096054221 -0.048

 1.136 

 96 Peso proprio solaio Cent -0.157 -0.215 -0.534 0.349 -0.720 -

43.4407024470657 2.706 1.092 -0.254 2.745 1.053 -8.73907754013636 1.543

 1.792 

 97 Peso proprio solaio Cent -0.749 0.359 0.298 0.434 -0.824

 75.878941087504 -0.962 0.704 -0.523 0.855 -1.113 -73.941834665614

 5.398 1.581 

 141 Peso proprio solaio Cent 0.054 -0.164 0.340 0.302 -0.412

 36.0989708314402 -0.524 -2.018 0.586 -0.321 -2.220 19.0598298112647

 2.211 4.034 

 142 Peso proprio solaio Cent -0.011 0.052 -0.045 0.076 -0.035 -

62.5450775657656 -0.141 0.693 0.561 0.975 -0.424 63.3113030511742 0.712

 4.994 

 143 Peso proprio solaio Cent 0.009 -0.036 -0.010 0.011 -0.038 -

12.2448152281485 -0.139 1.957 -0.166 1.970 -0.152 -85.507783277276 -1.356

 1.486 

 144 Peso proprio solaio Cent -0.409 -1.515 1.917 1.033 -2.957

 36.9555252910648 -1.202 -3.930 -0.827 -0.971 -4.161 -15.6098291689476 -

7.200 8.484 

 145 Peso proprio solaio Cent -0.005 0.158 0.034 0.165 -0.012

 78.7711453227657 -0.564 -3.955 -0.816 -0.378 -4.141 -12.8423374703174

 2.351 -1.317 

 146 Peso proprio solaio Cent -0.086 0.090 0.075 0.117 -0.114

 69.6969042000281 -3.724 -5.295 -1.592 -2.734 -6.285 -31.8705125829658

 12.742 -16.221 

 147 Peso proprio solaio Cent 0.022 0.020 0.038 0.059 -0.017

 44.3789245601502 -0.385 -0.514 -0.248 -0.193 -0.706 -37.6744651790002 -

1.282 2.022 

 148 Peso proprio solaio Cent 0.062 -0.120 0.088 0.098 -0.155

 22.0563997239117 -0.361 0.104 0.094 0.122 -0.379 79.0168871714072 -

1.563 0.121 

 149 Peso proprio solaio Cent 0.038 -1.025 -0.679 0.369 -1.356 -

25.979326619656 -3.752 0.266 0.088 0.268 -3.754 88.7397968761423 -2.808 -

1.469 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 150 Peso proprio solaio Cent 0.003 0.046 0.128 0.154 -0.105

 49.6769021105663 -1.856 -1.822 -0.518 -1.321 -2.357 -45.9439790933713 -

2.225 5.865 

 151 Peso proprio solaio Cent -0.015 -0.012 -0.018 0.004 -0.032 -

47.2379540049454 1.389 -0.442 0.184 1.407 -0.461 5.69461083836468 -5.043 -

3.056 

 152 Peso proprio solaio Cent -0.035 -0.033 0.055 0.021 -0.089

 45.4526465001808 -2.280 1.578 -0.009 1.578 -2.280 -89.8599315194722 -

8.252 8.526 

 153 Peso proprio solaio Cent 5.495 0.700 -2.869 6.836 -0.641 -

25.0587400484611 -0.648 -4.073 0.075 -0.647 -4.075 1.25301933546872 0.828

 6.690 

 154 Peso proprio solaio Cent 0.027 0.210 -0.270 0.403 -0.167 -

54.3827100970693 -1.550 -0.081 0.107 -0.074 -1.558 85.8714320011903 4.434 -

0.717 

 155 Peso proprio solaio Cent 6.250 -0.088 0.617 6.309 -0.147

 5.5064759457578 -0.706 -4.160 -0.042 -0.706 -4.161 -0.697787300443092

 0.137 8.307 

 156 Peso proprio solaio Cent -0.032 0.284 0.289 0.456 -0.203

 59.3294377615819 -0.460 0.045 0.035 0.048 -0.462 86.0394904491466 -

1.800 0.197 

 157 Peso proprio solaio Cent -0.003 -0.024 0.191 0.178 -0.205

 43.4256854466974 -1.594 -1.701 0.388 -1.256 -2.039 41.0942669375218

 1.707 4.745 

 158 Peso proprio solaio Cent 0.224 -0.022 0.097 0.258 -0.055

 19.0538631960869 -0.878 -0.394 0.073 -0.383 -0.888 81.6406706504468

 0.819 1.727 

 159 Peso proprio solaio Cent 0.232 0.804 0.617 1.198 -0.163

 57.4235893860509 -1.674 -0.439 0.623 -0.179 -1.934 67.3686268302232 -

3.657 0.662 

 160 Peso proprio solaio Cent -0.117 0.116 -0.047 0.125 -0.126 -

79.1142762902405 -2.649 -4.383 0.994 -2.197 -4.835 24.4529609284257 11.299

 11.730 

 161 Peso proprio solaio Cent 0.011 -0.112 -0.033 0.020 -0.120 -

14.1710742427031 0.305 4.166 1.251 4.535 -0.065 73.531057583153 0.222

 1.144 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 162 Peso proprio solaio Cent -0.049 0.054 -0.133 0.145 -0.141 -

55.6114847878497 -0.807 0.382 0.747 0.742 -1.167 64.240177326937 -0.228 -

5.888 

 163 Peso proprio solaio Cent -0.090 -0.048 0.227 0.159 -0.297

 47.6342423045176 0.059 -0.301 -0.083 0.077 -0.319 -12.3378440693154 -

0.148 1.483 

 164 Peso proprio solaio Cent 0.312 1.201 0.724 1.607 -0.093

 60.7761789601282 -1.483 -0.256 0.245 -0.208 -1.531 79.1177689856704 -

3.949 0.326 

 165 Peso proprio solaio Cent -0.019 0.143 -0.019 0.145 -0.021 -

83.5706598092847 -0.238 -2.489 0.194 -0.221 -2.505 4.89909532252707 -1.685 -

5.184 

 166 Peso proprio solaio Cent 0.034 -0.108 0.042 0.045 -0.120

 15.2000050358396 -0.315 3.438 1.213 3.796 -0.673 73.5621095508275 -

0.585 -2.785 

 167 Peso proprio solaio Cent 0.094 -0.522 -0.136 0.123 -0.551 -

11.9118985851401 -3.960 -0.236 -0.765 -0.085 -4.111 -78.8298143718908 3.092 -

4.114 

 168 Peso proprio solaio Cent 0.013 -0.041 -0.114 0.103 -0.131 -

38.2415834868331 -0.076 2.651 0.821 2.879 -0.304 74.4716184814131 -0.610

 4.034 

 169 Peso proprio solaio Cent 0.107 -0.248 -0.074 0.122 -0.262 -

11.3280331944023 -5.405 -3.542 -1.319 -2.858 -6.088 -62.6130066878284 -14.298

 12.364 

 170 Peso proprio solaio Cent 0.006 0.099 0.063 0.131 -0.025

 63.3544160217603 -0.637 -2.253 -0.793 -0.312 -2.577 -22.2395690058526

 2.472 -4.698 

 171 Peso proprio solaio Cent -0.056 0.311 0.025 0.313 -0.057

 86.1122035757071 -0.489 -0.314 -0.084 -0.281 -0.523 -68.1131762856124

 1.894 -1.084 

 172 Peso proprio solaio Cent 0.109 0.005 0.086 0.158 -0.044

 29.4004466007221 -0.940 -0.384 -0.154 -0.344 -0.980 -75.5397813458312 -

0.553 1.806 

 173 Peso proprio solaio Cent -0.088 -0.005 -0.032 0.006 -0.099 -

71.1030902003528 3.086 -0.077 -0.255 3.106 -0.097 -4.57290494815622 4.375

 0.315 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 174 Peso proprio solaio Cent -0.012 -0.568 0.605 0.376 -0.956

 32.6741793234261 0.407 -2.382 -0.098 0.411 -2.385 -2.01476807202299

 0.208 -3.784 

 61 Peso permanente sola Cent 0.223 0.204 0.052 0.266 0.161

 39.9007143084725 0.018 -0.008 -0.269 0.275 -0.264 -43.6125403254219 -

0.277 -0.329 

 62 Peso permanente sola Cent -0.004 -0.085 0.073 0.039 -0.128

 30.3733655731125 -0.537 0.081 -0.007 0.081 -0.537 -89.3168555221814

 0.893 -0.282 

 63 Peso permanente sola Cent -0.001 0.016 -0.003 0.017 -0.002 -

81.9378438185093 0.630 0.160 0.016 0.631 0.159 1.90542011689909 -0.077 -

0.126 

 64 Peso permanente sola Cent 0.011 0.016 0.018 0.032 -0.005

 48.4929542137061 0.551 0.217 0.010 0.551 0.217 1.70750048249936

 0.030 0.009 

 65 Peso permanente sola Cent -0.001 -0.006 -0.005 0.002 -0.009 -

30.692336379249 0.289 -0.281 -0.338 0.446 -0.438 -24.9543058790493 1.309 -

2.053 

 66 Peso permanente sola Cent -0.060 -0.106 0.188 0.106 -0.273

 41.5130362622961 -0.611 -0.168 -0.001 -0.168 -0.611 -89.8994426661284 -

1.598 1.605 

 67 Peso permanente sola Cent -0.005 0.003 -0.007 0.007 -0.009 -

58.5491237431514 0.673 -0.021 -0.090 0.685 -0.032 -7.25500488499183 -0.391

 0.039 

 68 Peso permanente sola Cent 0.004 -0.005 0.012 0.012 -0.014

 35.0038133810042 0.101 0.570 0.075 0.582 0.090 81.1485681982312 -

0.168 -0.332 

 69 Peso permanente sola Cent -0.047 0.009 -0.019 0.014 -0.053 -

73.3100812781935 -0.011 -0.561 -0.174 0.039 -0.611 -16.1341830527107 0.701 -

1.069 

 70 Peso permanente sola Cent 0.006 0.589 0.111 0.609 -0.014

 79.6118933940181 -0.609 -0.108 0.096 -0.090 -0.626 79.535777665655

 1.860 -0.151 

 71 Peso permanente sola Cent 0.031 0.010 0.020 0.043 -0.002

 30.7993677514781 0.147 0.383 0.022 0.385 0.145 84.7350992370306 -

0.074 -0.545 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 72 Peso permanente sola Cent -0.004 0.047 -0.029 0.060 -0.017 -

65.5971837478448 0.196 0.434 0.002 0.434 0.196 89.4460718666602 0.211 -

0.170 

 73 Peso permanente sola Cent 0.000 0.022 0.010 0.026 -0.004

 67.8574120116585 -0.024 0.002 0.034 0.026 -0.048 55.1798535265627

 1.067 0.110 

 74 Peso permanente sola Cent 0.002 -0.007 -0.021 0.019 -0.024 -

38.8235130434066 -0.165 0.096 -0.054 0.107 -0.176 -78.6958260140236 -0.215

 1.104 

 75 Peso permanente sola Cent -0.012 -0.075 0.052 0.017 -0.104

 29.3571593412376 0.134 0.150 0.080 0.223 0.061 47.9959680074852

 0.693 -0.700 

 76 Peso permanente sola Cent 0.013 -0.011 -0.010 0.017 -0.014 -

20.0205272175149 0.021 0.521 -0.001 0.521 0.021 -89.9257403259578 0.137 -

0.655 

 77 Peso permanente sola Cent -0.005 -0.003 0.037 0.033 -0.040

 45.6033702182218 0.011 -0.033 0.094 0.086 -0.108 38.5370229354386 -

1.082 -0.225 

 78 Peso permanente sola Cent 0.002 0.031 0.027 0.048 -0.014

 58.9225697862273 0.349 0.270 -0.130 0.445 0.174 -36.6032913003731

 0.453 -0.003 

 79 Peso permanente sola Cent 0.086 0.010 0.037 0.101 -0.005

 22.2583715095542 0.037 -0.043 -0.011 0.038 -0.044 -8.00208521657463 -

0.012 1.014 

 80 Peso permanente sola Cent -0.071 -0.011 0.045 0.013 -0.096

 61.7435528999997 0.095 0.291 -0.067 0.311 0.074 -72.8025186099821

 0.393 -0.981 

 81 Peso permanente sola Cent 0.085 0.515 -0.303 0.672 -0.072 -

62.6814921558859 -0.604 -0.105 0.036 -0.103 -0.606 85.8628874636459 -1.447 -

0.209 

 82 Peso permanente sola Cent -0.006 -0.024 -0.013 0.000 -0.031 -

27.5280577531988 0.037 0.341 -0.032 0.344 0.034 -83.978860089398 0.140

 0.536 

 83 Peso permanente sola Cent -0.007 -0.030 0.006 -0.005 -0.032

 14.0787541656609 0.056 0.472 -0.061 0.481 0.048 -81.8815572801199 -

0.242 0.082 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 84 Peso permanente sola Cent -0.003 -0.014 -0.008 0.001 -0.019 -

27.9480702922893 0.234 0.172 -0.295 0.500 -0.094 -41.9908174658728 -0.715

 1.057 

 85 Peso permanente sola Cent -0.030 0.028 0.005 0.028 -0.030

 84.7980592297754 0.156 0.493 -0.041 0.498 0.151 -83.1291026495534 -

0.196 -0.141 

 86 Peso permanente sola Cent 0.032 0.003 -0.022 0.044 -0.009 -

28.3081598070304 0.336 0.095 0.020 0.338 0.094 4.80310946560302 -0.608

 0.160 

 87 Peso permanente sola Cent 0.175 0.052 0.009 0.175 0.051

 4.00814407572265 0.067 0.107 0.224 0.311 -0.138 47.557000765191

 0.098 -0.668 

 88 Peso permanente sola Cent -0.021 0.007 -0.013 0.012 -0.026 -

69.3487999309783 -0.536 -0.780 -0.234 -0.394 -0.922 -31.2565340056043 -2.389

 2.587 

 89 Peso permanente sola Cent 0.051 0.048 -0.053 0.102 -0.003 -

44.172521316582 0.170 0.306 0.106 0.364 0.112 61.3570098995921 0.191 -

0.390 

 90 Peso permanente sola Cent -0.008 0.011 -0.001 0.011 -0.008 -

86.5380126768654 0.703 0.065 -0.005 0.703 0.065 -0.419644872836068 0.200

 0.175 

 91 Peso permanente sola Cent 0.021 -0.004 -0.004 0.022 -0.005 -

8.78208278081478 0.115 0.454 0.010 0.454 0.115 88.384879785098 -0.068

 0.536 

 92 Peso permanente sola Cent 0.038 0.111 -0.079 0.162 -0.012 -

57.4755142127458 -0.001 0.014 0.031 0.038 -0.025 51.6552949753428 1.054

 0.074 

 93 Peso permanente sola Cent -0.024 -0.006 0.019 0.006 -0.036

 57.9489912654239 0.297 0.151 0.151 0.392 0.056 32.1582135225096

 0.234 0.637 

 94 Peso permanente sola Cent 0.058 0.189 0.016 0.191 0.056

 83.0511825068258 0.065 0.105 0.167 0.254 -0.083 48.3934850334068

 0.566 -0.179 

 95 Peso permanente sola Cent 0.005 0.028 -0.012 0.033 0.000 -

67.107642386395 0.227 0.468 -0.130 0.525 0.171 -66.424996405172 0.010

 0.195 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 96 Peso permanente sola Cent -0.005 -0.010 -0.021 0.014 -0.029 -

41.2049925081158 0.493 0.211 -0.042 0.499 0.205 -8.36034075824976 0.297

 0.344 

 97 Peso permanente sola Cent -0.075 0.037 0.025 0.042 -0.080

 78.0251885178353 -0.128 0.147 -0.088 0.173 -0.154 -73.7358050310643

 0.971 0.264 

 141 Peso permanente sola Cent 0.006 -0.016 0.033 0.030 -0.040

 35.7398785156444 -0.068 -0.331 0.100 -0.035 -0.364 18.587396937998

 0.377 0.689 

 142 Peso permanente sola Cent -0.001 0.008 -0.004 0.009 -0.002 -

69.6160809687242 -0.017 0.158 0.102 0.205 -0.063 65.3404668409843 0.085

 0.877 

 143 Peso permanente sola Cent 0.001 0.000 -0.002 0.002 -0.002 -

40.8541227004793 -0.019 0.366 -0.032 0.369 -0.021 -85.2192725624715 -0.203

 0.301 

 144 Peso permanente sola Cent -0.038 -0.146 0.183 0.099 -0.283

 36.7868642671817 -0.210 -0.666 -0.145 -0.168 -0.709 -16.2312795177937 -

1.335 1.536 

 145 Peso permanente sola Cent -0.000 0.016 0.004 0.017 -0.001

 77.4664414837726 -0.090 -0.660 -0.141 -0.057 -0.693 -13.1584498518146

 0.373 -0.205 

 146 Peso permanente sola Cent -0.008 0.009 0.008 0.012 -0.011

 67.6799923838087 -0.630 -0.894 -0.277 -0.455 -1.069 -32.2769804023391

 2.208 -2.814 

 147 Peso permanente sola Cent 0.002 0.002 0.004 0.006 -0.002

 44.409603550208 -0.062 -0.084 -0.044 -0.028 -0.118 -38.059363813079 -

0.192 0.317 

 148 Peso permanente sola Cent 0.006 -0.011 0.009 0.010 -0.015

 22.4441670709667 -0.055 0.027 0.013 0.029 -0.057 80.8269633974843 -

0.238 0.006 

 149 Peso permanente sola Cent 0.003 -0.097 -0.065 0.035 -0.129 -

26.332364054312 -0.631 0.065 0.019 0.065 -0.632 88.4238792504428 -0.492 -

0.295 

 150 Peso permanente sola Cent 0.001 0.004 0.013 0.015 -0.010

 49.1585011022718 -0.305 -0.296 -0.092 -0.209 -0.392 -46.4353592156014 -

0.370 0.997 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 151 Peso permanente sola Cent -0.001 -0.001 -0.001 0.000 -0.002 -

47.0846556418979 0.249 -0.074 0.033 0.252 -0.077 5.70732178699782 -0.922 -

0.497 

 152 Peso permanente sola Cent -0.002 -0.002 0.003 0.001 -0.005

 46.2002156958417 -0.384 0.285 -0.003 0.285 -0.384 -89.7208342421228 -

1.413 1.523 

 153 Peso permanente sola Cent 0.529 0.068 -0.277 0.659 -0.062 -

25.1001503676011 -0.108 -0.678 0.020 -0.107 -0.679 1.95648047940537 0.134

 1.115 

 154 Peso permanente sola Cent 0.003 0.020 -0.026 0.039 -0.016 -

54.3831486242147 -0.253 -0.010 0.012 -0.010 -0.254 87.2105375156913 0.741 -

0.106 

 155 Peso permanente sola Cent 0.602 -0.008 0.059 0.607 -0.014

 5.43236313691675 -0.117 -0.703 -0.002 -0.117 -0.703 -0.206021318819135

 0.029 1.470 

 156 Peso permanente sola Cent -0.003 0.028 0.028 0.044 -0.020

 59.4853555550312 -0.071 0.022 0.006 0.022 -0.071 86.4921120172591 -

0.276 0.025 

 157 Peso permanente sola Cent 0.000 -0.002 0.019 0.018 -0.020

 42.8402345328573 -0.254 -0.275 0.066 -0.198 -0.331 40.5717720114753

 0.302 0.804 

 158 Peso permanente sola Cent 0.022 -0.002 0.009 0.025 -0.005

 18.978302110892 -0.132 -0.060 0.011 -0.059 -0.134 81.6259073497795

 0.149 0.264 

 159 Peso permanente sola Cent 0.022 0.078 0.060 0.116 -0.016

 57.4461924087579 -0.270 -0.064 0.106 -0.019 -0.315 67.0154293922339 -

0.628 0.109 

 160 Peso permanente sola Cent -0.010 0.011 -0.003 0.012 -0.011 -

82.0617741388577 -0.440 -0.729 0.178 -0.356 -0.813 25.4698477148566 1.954

 2.069 

 161 Peso permanente sola Cent 0.001 -0.005 -0.003 0.002 -0.006 -

22.278016750434 0.067 0.765 0.221 0.829 0.003 73.8295379092682 0.070

 0.210 

 162 Peso permanente sola Cent -0.004 0.006 -0.011 0.013 -0.011 -

58.1069222465591 -0.118 0.106 0.136 0.170 -0.182 64.8088698150879 -0.015 -

1.039 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 163 Peso permanente sola Cent -0.009 -0.005 0.022 0.015 -0.029

 47.6393926236169 0.012 -0.047 -0.012 0.015 -0.050 -10.7732556718556 -

0.047 0.225 

 164 Peso permanente sola Cent 0.030 0.116 0.070 0.155 -0.009

 60.7414028843354 -0.238 -0.036 0.037 -0.029 -0.245 79.8960606526876 -

0.671 0.056 

 165 Peso permanente sola Cent -0.002 0.015 -0.001 0.015 -0.002 -

86.9483764945297 -0.032 -0.398 0.038 -0.029 -0.402 5.87436046076744 -0.257 -

0.924 

 166 Peso permanente sola Cent 0.002 -0.005 0.002 0.002 -0.006

 15.0119268829171 -0.044 0.625 0.212 0.687 -0.106 73.7846459500129 -

0.135 -0.514 

 167 Peso permanente sola Cent 0.009 -0.049 -0.014 0.012 -0.052 -

12.8026967814784 -0.664 -0.015 -0.132 0.011 -0.689 -78.9574597438659 0.525 -

0.709 

 168 Peso permanente sola Cent 0.001 -0.001 -0.009 0.009 -0.008 -

42.3215062144136 0.006 0.502 0.147 0.542 -0.035 74.7193881414209 -0.133

 0.715 

 169 Peso permanente sola Cent 0.010 -0.023 -0.008 0.012 -0.025 -

12.8027431215224 -0.914 -0.592 -0.229 -0.473 -1.033 -62.5334040424848 -2.483

 2.169 

 170 Peso permanente sola Cent 0.001 0.010 0.006 0.013 -0.003

 63.0929701410847 -0.104 -0.373 -0.139 -0.044 -0.432 -23.0125010317327

 0.398 -0.790 

 171 Peso permanente sola Cent -0.005 0.030 0.002 0.031 -0.006

 86.1880090157072 -0.076 -0.035 -0.013 -0.031 -0.080 -73.1622067472125

 0.294 -0.181 

 172 Peso permanente sola Cent 0.011 0.000 0.008 0.015 -0.004

 29.3508710358616 -0.148 -0.058 -0.029 -0.050 -0.156 -73.6621238130023 -

0.077 0.280 

 173 Peso permanente sola Cent -0.005 0.000 -0.002 0.000 -0.005 -

74.1383205863651 0.561 -0.008 -0.046 0.564 -0.012 -4.64023825890522 0.805

 0.017 

 174 Peso permanente sola Cent 0.000 -0.055 0.058 0.037 -0.092

 32.3384042566158 0.088 -0.393 -0.021 0.089 -0.394 -2.50852851761758

 0.059 -0.654 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 61 Peso accidentale sol Cent 0.097 0.089 0.023 0.116 0.070

 39.9007143084705 0.008 -0.003 -0.117 0.120 -0.115 -43.6125403254219 -

0.120 -0.143 

 62 Peso accidentale sol Cent -0.002 -0.037 0.032 0.017 -0.056

 30.3733655731057 -0.234 0.035 -0.003 0.035 -0.234 -89.3168555221814

 0.388 -0.123 

 63 Peso accidentale sol Cent -0.001 0.007 -0.001 0.007 -0.001 -

81.9378438185936 0.274 0.069 0.007 0.274 0.069 1.90542011689905 -0.034 -

0.055 

 64 Peso accidentale sol Cent 0.005 0.007 0.008 0.014 -0.002

 48.4929542137304 0.240 0.094 0.004 0.240 0.094 1.7075004824992

 0.013 0.004 

 65 Peso accidentale sol Cent -0.000 -0.003 -0.002 0.001 -0.004 -

30.6923363791264 0.126 -0.122 -0.147 0.194 -0.190 -24.9543058790494 0.569 -

0.893 

 66 Peso accidentale sol Cent -0.026 -0.046 0.082 0.046 -0.119

 41.5130362623049 -0.266 -0.073 -0.000 -0.073 -0.266 -89.8994426661284 -

0.695 0.698 

 67 Peso accidentale sol Cent -0.002 0.001 -0.003 0.003 -0.004 -

58.5491237430226 0.293 -0.009 -0.039 0.298 -0.014 -7.25500488499179 -0.170

 0.017 

 68 Peso accidentale sol Cent 0.002 -0.002 0.005 0.005 -0.006

 35.0038133809459 0.044 0.248 0.033 0.253 0.039 81.1485681982314 -

0.073 -0.145 

 69 Peso accidentale sol Cent -0.021 0.004 -0.008 0.006 -0.023 -

73.3100812781703 -0.005 -0.244 -0.075 0.017 -0.266 -16.1341830527107 0.305 -

0.465 

 70 Peso accidentale sol Cent 0.003 0.256 0.048 0.265 -0.006

 79.6118933940219 -0.265 -0.047 0.042 -0.039 -0.272 79.535777665655

 0.809 -0.066 

 71 Peso accidentale sol Cent 0.014 0.004 0.009 0.019 -0.001

 30.7993677514487 0.064 0.166 0.010 0.167 0.063 84.7350992370306 -

0.032 -0.237 

 72 Peso accidentale sol Cent -0.002 0.020 -0.013 0.026 -0.007 -

65.5971837478635 0.085 0.189 0.001 0.189 0.085 89.4460718666601 0.092 -

0.074 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 73 Peso accidentale sol Cent 0.000 0.009 0.005 0.011 -0.002

 67.857412011618 -0.010 0.001 0.015 0.011 -0.021 55.1798535265627

 0.464 0.048 

 74 Peso accidentale sol Cent 0.001 -0.003 -0.009 0.008 -0.010 -

38.823513043363 -0.072 0.042 -0.024 0.046 -0.076 -78.6958260140235 -0.094

 0.480 

 75 Peso accidentale sol Cent -0.005 -0.033 0.023 0.008 -0.045

 29.3571593412368 0.058 0.065 0.035 0.097 0.027 47.9959680074851

 0.301 -0.304 

 76 Peso accidentale sol Cent 0.006 -0.005 -0.004 0.007 -0.006 -

20.0205272174806 0.009 0.227 -0.000 0.227 0.009 -89.9257403259581 0.059 -

0.285 

 77 Peso accidentale sol Cent -0.002 -0.001 0.016 0.014 -0.018

 45.6033702182255 0.005 -0.014 0.041 0.037 -0.047 38.5370229354384 -

0.470 -0.098 

 78 Peso accidentale sol Cent 0.001 0.014 0.012 0.021 -0.006

 58.9225697862087 0.152 0.117 -0.056 0.194 0.076 -36.6032913003731

 0.197 -0.001 

 79 Peso accidentale sol Cent 0.037 0.005 0.016 0.044 -0.002

 22.258371509557 0.016 -0.019 -0.005 0.017 -0.019 -8.00208521657453 -

0.005 0.441 

 80 Peso accidentale sol Cent -0.031 -0.005 0.020 0.006 -0.042

 61.7435528999994 0.041 0.126 -0.029 0.135 0.032 -72.802518609982

 0.171 -0.426 

 81 Peso accidentale sol Cent 0.037 0.224 -0.132 0.292 -0.031 -

62.6814921558867 -0.262 -0.046 0.016 -0.045 -0.264 85.8628874636459 -0.629 -

0.091 

 82 Peso accidentale sol Cent -0.003 -0.010 -0.006 0.000 -0.013 -

27.5280577530856 0.016 0.148 -0.014 0.150 0.015 -83.978860089398 0.061

 0.233 

 83 Peso accidentale sol Cent -0.003 -0.013 0.003 -0.002 -0.014

 14.078754165539 0.025 0.205 -0.026 0.209 0.021 -81.8815572801199 -

0.105 0.036 

 84 Peso accidentale sol Cent -0.001 -0.006 -0.004 0.001 -0.008 -

27.9480702922618 0.102 0.075 -0.128 0.217 -0.041 -41.9908174658727 -0.311

 0.459 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 85 Peso accidentale sol Cent -0.013 0.012 0.002 0.012 -0.013

 84.7980592297725 0.068 0.215 -0.018 0.217 0.066 -83.1291026495535 -

0.085 -0.061 

 86 Peso accidentale sol Cent 0.014 0.001 -0.010 0.019 -0.004 -

28.3081598070063 0.146 0.041 0.009 0.147 0.041 4.80310946560312 -0.264

 0.069 

 87 Peso accidentale sol Cent 0.076 0.023 0.004 0.076 0.022

 4.00814407571316 0.029 0.046 0.097 0.135 -0.060 47.557000765191

 0.043 -0.291 

 88 Peso accidentale sol Cent -0.009 0.003 -0.005 0.005 -0.011 -

69.348799930924 -0.233 -0.339 -0.102 -0.171 -0.401 -31.2565340056043 -1.039

 1.125 

 89 Peso accidentale sol Cent 0.022 0.021 -0.023 0.045 -0.001 -

44.1725213165741 0.074 0.133 0.046 0.158 0.049 61.357009899592 0.083 -

0.169 

 90 Peso accidentale sol Cent -0.003 0.005 -0.000 0.005 -0.003 -

86.5380126767857 0.306 0.028 -0.002 0.306 0.028 -0.419644872835974 0.087

 0.076 

 91 Peso accidentale sol Cent 0.009 -0.002 -0.002 0.010 -0.002 -

8.78208278080273 0.050 0.197 0.004 0.197 0.050 88.3848797850982 -0.029

 0.233 

 92 Peso accidentale sol Cent 0.017 0.048 -0.034 0.070 -0.005 -

57.4755142127509 -0.000 0.006 0.013 0.017 -0.011 51.6552949753427 0.458

 0.032 

 93 Peso accidentale sol Cent -0.010 -0.002 0.008 0.003 -0.016

 57.9489912654098 0.129 0.066 0.066 0.171 0.024 32.1582135225096

 0.102 0.277 

 94 Peso accidentale sol Cent 0.025 0.082 0.007 0.083 0.024

 83.0511825068244 0.028 0.046 0.073 0.110 -0.036 48.3934850334068

 0.246 -0.078 

 95 Peso accidentale sol Cent 0.002 0.012 -0.005 0.014 0.000 -

67.1076423864525 0.099 0.204 -0.056 0.228 0.074 -66.4249964051717 0.004

 0.085 

 96 Peso accidentale sol Cent -0.002 -0.005 -0.009 0.006 -0.013 -

41.204992508135 0.214 0.092 -0.018 0.217 0.089 -8.36034075824974 0.129

 0.149 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 97 Peso accidentale sol Cent -0.032 0.016 0.011 0.018 -0.035

 78.02518851786 -0.056 0.064 -0.038 0.075 -0.067 -73.7358050310644 0.422

 0.115 

 141 Peso accidentale sol Cent 0.003 -0.007 0.014 0.013 -0.017

 35.7398785156399 -0.030 -0.144 0.043 -0.015 -0.158 18.5873969379979

 0.164 0.300 

 142 Peso accidentale sol Cent -0.000 0.003 -0.002 0.004 -0.001 -

69.6160809688454 -0.007 0.069 0.044 0.089 -0.027 65.3404668409844 0.037

 0.381 

 143 Peso accidentale sol Cent 0.000 0.000 -0.001 0.001 -0.001 -

40.8541227007992 -0.008 0.159 -0.014 0.160 -0.009 -85.2192725624715 -0.088

 0.131 

 144 Peso accidentale sol Cent -0.016 -0.063 0.080 0.043 -0.123

 36.7868642671822 -0.091 -0.290 -0.063 -0.073 -0.308 -16.2312795177937 -

0.581 0.668 

 145 Peso accidentale sol Cent -0.000 0.007 0.002 0.007 -0.001

 77.4664414837506 -0.039 -0.287 -0.061 -0.025 -0.301 -13.1584498518145

 0.162 -0.089 

 146 Peso accidentale sol Cent -0.003 0.004 0.003 0.005 -0.005

 67.6799923839051 -0.274 -0.389 -0.121 -0.198 -0.465 -32.2769804023391

 0.960 -1.224 

 147 Peso accidentale sol Cent 0.001 0.001 0.002 0.002 -0.001

 44.4096035500851 -0.027 -0.036 -0.019 -0.012 -0.051 -38.0593638130789 -

0.084 0.138 

 148 Peso accidentale sol Cent 0.003 -0.005 0.004 0.004 -0.006

 22.44416707099 -0.024 0.012 0.006 0.012 -0.025 80.826963397484 -0.103

 0.003 

 149 Peso accidentale sol Cent 0.001 -0.042 -0.028 0.015 -0.056 -

26.3323640543209 -0.274 0.028 0.008 0.028 -0.275 88.4238792504429 -0.214 -

0.128 

 150 Peso accidentale sol Cent 0.000 0.002 0.006 0.007 -0.004

 49.1585011023562 -0.133 -0.129 -0.040 -0.091 -0.171 -46.4353592156012 -

0.161 0.434 

 151 Peso accidentale sol Cent -0.000 -0.000 -0.000 0.000 -0.001 -

47.0846556413615 0.108 -0.032 0.014 0.110 -0.033 5.70732178699774 -0.401 -

0.216 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 152 Peso accidentale sol Cent -0.001 -0.001 0.001 0.001 -0.002

 46.2002156962484 -0.167 0.124 -0.001 0.124 -0.167 -89.7208342421227 -

0.614 0.662 

 153 Peso accidentale sol Cent 0.230 0.030 -0.120 0.286 -0.027 -

25.100150367597 -0.047 -0.295 0.008 -0.046 -0.295 1.95648047940538 0.058

 0.485 

 154 Peso accidentale sol Cent 0.001 0.009 -0.011 0.017 -0.007 -

54.383148624244 -0.110 -0.004 0.005 -0.004 -0.110 87.2105375156914 0.322 -

0.046 

 155 Peso accidentale sol Cent 0.262 -0.004 0.025 0.264 -0.006

 5.43236313691676 -0.051 -0.305 -0.001 -0.051 -0.305 -0.20602131881911

 0.013 0.639 

 156 Peso accidentale sol Cent -0.001 0.012 0.012 0.019 -0.009

 59.4853555550455 -0.031 0.009 0.002 0.010 -0.031 86.4921120172596 -

0.120 0.011 

 157 Peso accidentale sol Cent 0.000 -0.001 0.008 0.008 -0.009

 42.8402345328555 -0.111 -0.119 0.029 -0.086 -0.144 40.5717720114753

 0.131 0.349 

 158 Peso accidentale sol Cent 0.010 -0.001 0.004 0.011 -0.002

 18.9783021108947 -0.057 -0.026 0.005 -0.025 -0.058 81.6259073497811

 0.065 0.115 

 159 Peso accidentale sol Cent 0.010 0.034 0.026 0.050 -0.007

 57.4461924087629 -0.117 -0.028 0.046 -0.008 -0.137 67.0154293922341 -

0.273 0.048 

 160 Peso accidentale sol Cent -0.005 0.005 -0.001 0.005 -0.005 -

82.0617741388236 -0.192 -0.317 0.077 -0.155 -0.354 25.4698477148566 0.850

 0.900 

 161 Peso accidentale sol Cent 0.000 -0.002 -0.001 0.001 -0.003 -

22.2780167506588 0.029 0.333 0.096 0.361 0.001 73.8295379092681 0.030

 0.091 

 162 Peso accidentale sol Cent -0.002 0.003 -0.005 0.006 -0.005 -

58.1069222465626 -0.051 0.046 0.059 0.074 -0.079 64.8088698150878 -0.006 -

0.452 

 163 Peso accidentale sol Cent -0.004 -0.002 0.009 0.007 -0.012

 47.6393926236309 0.005 -0.021 -0.005 0.006 -0.022 -10.7732556718556 -

0.020 0.098 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 164 Peso accidentale sol Cent 0.013 0.050 0.030 0.068 -0.004

 60.7414028843413 -0.104 -0.016 0.016 -0.013 -0.106 79.8960606526877 -

0.292 0.024 

 165 Peso accidentale sol Cent -0.001 0.007 -0.000 0.007 -0.001 -

86.9483764944762 -0.014 -0.173 0.017 -0.012 -0.175 5.8743604607675 -0.112 -

0.402 

 166 Peso accidentale sol Cent 0.001 -0.002 0.001 0.001 -0.003

 15.0119268830261 -0.019 0.272 0.092 0.299 -0.046 73.7846459500129 -

0.059 -0.223 

 167 Peso accidentale sol Cent 0.004 -0.021 -0.006 0.005 -0.023 -

12.8026967815422 -0.289 -0.006 -0.057 0.005 -0.300 -78.9574597438658 0.228 -

0.308 

 168 Peso accidentale sol Cent 0.000 -0.000 -0.004 0.004 -0.004 -

42.32150621443 0.002 0.218 0.064 0.236 -0.015 74.719388141421 -0.058 0.311 

 169 Peso accidentale sol Cent 0.004 -0.010 -0.003 0.005 -0.011 -

12.8027431215145 -0.397 -0.257 -0.100 -0.206 -0.449 -62.5334040424848 -1.079

 0.943 

 170 Peso accidentale sol Cent 0.000 0.004 0.003 0.006 -0.001

 63.0929701409574 -0.045 -0.162 -0.061 -0.019 -0.188 -23.0125010317328

 0.173 -0.343 

 171 Peso accidentale sol Cent -0.002 0.013 0.001 0.013 -0.002

 86.1880090156877 -0.033 -0.015 -0.006 -0.014 -0.035 -73.1622067472105

 0.128 -0.079 

 172 Peso accidentale sol Cent 0.005 0.000 0.004 0.007 -0.002

 29.3508710359014 -0.064 -0.025 -0.012 -0.022 -0.068 -73.6621238130026 -

0.033 0.122 

 173 Peso accidentale sol Cent -0.002 0.000 -0.001 0.000 -0.002 -

74.1383205864071 0.244 -0.004 -0.020 0.245 -0.005 -4.64023825890527 0.350

 0.007 

 174 Peso accidentale sol Cent 0.000 -0.024 0.025 0.016 -0.040

 32.3384042565937 0.038 -0.171 -0.009 0.039 -0.171 -2.50852851761756

 0.026 -0.284 

 61 Neve Cent 0.911 0.834 0.212 1.088 0.657 39.900714308473

 0.075 -0.031 -1.101 1.124 -1.080 -43.6125403254219 -1.131 -1.345 

 62 Neve Cent -0.014 -0.348 0.298 0.160 -0.522 30.3733655730983 -

2.195 0.333 -0.030 0.333 -2.195 -89.3168555221814 3.648 -1.154 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 63 Neve Cent -0.006 0.067 -0.010 0.068 -0.007 -81.9378438186011

 2.577 0.653 0.064 2.579 0.650 1.90542011689915 -0.315 -0.516 

 64 Neve Cent 0.046 0.064 0.075 0.131 -0.021 48.4929542137139

 2.252 0.887 0.041 2.253 0.886 1.70750048249932 0.121 0.038 

 65 Neve Cent -0.003 -0.025 -0.020 0.009 -0.037 -30.6923363793272

 1.181 -1.147 -1.383 1.825 -1.790 -24.9543058790493 5.350 -8.391 

 66 Neve Cent -0.246 -0.434 0.769 0.435 -1.115 41.5130362623031 -

2.498 -0.687 -0.003 -0.687 -2.498 -89.8994426661284 -6.533 6.560 

 67 Neve Cent -0.020 0.011 -0.030 0.029 -0.038 -58.5491237431959

 2.752 -0.086 -0.367 2.799 -0.133 -7.25500488499195 -1.599 0.161 

 68 Neve Cent 0.015 -0.022 0.051 0.050 -0.058 35.0038133809246

 0.414 2.330 0.306 2.377 0.367 81.1485681982314 -0.685 -1.359 

 69 Neve Cent -0.194 0.036 -0.076 0.059 -0.217 -73.3100812781738 -

0.046 -2.293 -0.709 0.159 -2.498 -16.1341830527108 2.864 -4.369 

 70 Neve Cent 0.026 2.408 0.452 2.490 -0.056 79.6118933940156 -

2.487 -0.441 0.391 -0.369 -2.559 79.535777665655 7.603 -0.617 

 71 Neve Cent 0.127 0.041 0.080 0.175 -0.007 30.7993677514816

 0.599 1.564 0.090 1.572 0.591 84.7350992370307 -0.303 -2.228 

 72 Neve Cent -0.016 0.192 -0.119 0.246 -0.070 -65.5971837478289

 0.801 1.775 0.009 1.775 0.801 89.4460718666599 0.861 -0.693 

 73 Neve Cent 0.000 0.088 0.043 0.106 -0.017 67.8574120116418 -

0.097 0.008 0.141 0.105 -0.195 55.1798535265626 4.362 0.450 

 74 Neve Cent 0.009 -0.028 -0.086 0.078 -0.097 -38.8235130433628 -

0.674 0.392 -0.222 0.436 -0.719 -78.6958260140235 -0.880 4.511 

 75 Neve Cent -0.048 -0.307 0.213 0.071 -0.426 29.3571593412357

 0.546 0.615 0.328 0.910 0.251 47.9959680074851 2.834 -2.861 

 76 Neve Cent 0.053 -0.043 -0.040 0.068 -0.058 -20.020527217418

 0.087 2.129 -0.003 2.129 0.087 -89.925740325958 0.559 -2.678 

 77 Neve Cent -0.019 -0.013 0.149 0.134 -0.165 45.6033702182144

 0.043 -0.134 0.386 0.351 -0.441 38.5370229354384 -4.421 -0.919 

 78 Neve Cent 0.010 0.128 0.111 0.195 -0.057 58.9225697862174

 1.425 1.104 -0.531 1.819 0.710 -36.6032913003731 1.849 -0.013 

 79 Neve Cent 0.351 0.043 0.152 0.413 -0.019 22.2583715095463

 0.149 -0.175 -0.046 0.156 -0.181 -8.00208521657476 -0.048 4.146 

 80 Neve Cent -0.292 -0.047 0.186 0.053 -0.392 61.743552899987

 0.388 1.187 -0.274 1.272 0.303 -72.802518609982 1.608 -4.008 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 81 Neve Cent 0.346 2.105 -1.239 2.745 -0.295 -62.681492155886 -

2.467 -0.431 0.148 -0.420 -2.477 85.8628874636459 -5.914 -0.855 

 82 Neve Cent -0.026 -0.099 -0.052 0.001 -0.126 -27.5280577531538

 0.151 1.393 -0.132 1.407 0.137 -83.978860089398 0.574 2.193 

 83 Neve Cent -0.029 -0.123 0.025 -0.022 -0.129 14.0787541656833

 0.231 1.931 -0.248 1.966 0.196 -81.8815572801199 -0.990 0.335 

 84 Neve Cent -0.012 -0.058 -0.034 0.006 -0.076 -27.9480702921997

 0.958 0.703 -1.207 2.044 -0.383 -41.9908174658727 -2.921 4.318 

 85 Neve Cent -0.121 0.114 0.022 0.116 -0.123 84.7980592298261

 0.639 2.017 -0.168 2.037 0.619 -83.1291026495534 -0.800 -0.574 

 86 Neve Cent 0.129 0.011 -0.090 0.178 -0.038 -28.3081598069868

 1.374 0.390 0.083 1.381 0.383 4.80310946560322 -2.485 0.652 

 87 Neve Cent 0.714 0.213 0.035 0.717 0.210 4.00814407572054

 0.273 0.436 0.914 1.272 -0.563 47.557000765191 0.402 -2.732 

 88 Neve Cent -0.087 0.030 -0.051 0.049 -0.107 -69.3487999309269 -

2.193 -3.188 -0.956 -1.612 -3.768 -31.2565340056044 -9.764 10.573 

 89 Neve Cent 0.209 0.196 -0.216 0.419 -0.014 -44.1725213165835

 0.695 1.250 0.432 1.486 0.459 61.3570098995921 0.780 -1.593 

 90 Neve Cent -0.032 0.045 -0.005 0.045 -0.032 -86.5380126768976

 2.875 0.266 -0.019 2.875 0.266 -0.41964487283594 0.816 0.714 

 91 Neve Cent 0.087 -0.018 -0.017 0.090 -0.020 -8.78208278082509

 0.470 1.854 0.039 1.855 0.469 88.3848797850981 -0.277 2.192 

 92 Neve Cent 0.156 0.456 -0.322 0.661 -0.049 -57.4755142127579 -

0.004 0.056 0.126 0.156 -0.104 51.6552949753424 4.309 0.302 

 93 Neve Cent -0.098 -0.023 0.077 0.025 -0.146 57.9489912653994

 1.214 0.619 0.619 1.603 0.230 32.1582135225096 0.958 2.602 

 94 Neve Cent 0.237 0.771 0.066 0.779 0.229 83.0511825068198

 0.267 0.429 0.684 1.037 -0.341 48.3934850334067 2.314 -0.731 

 95 Neve Cent 0.021 0.115 -0.048 0.135 0.001 -67.1076423864375

 0.930 1.914 -0.531 2.145 0.698 -66.4249964051719 0.042 0.796 

 96 Neve Cent -0.020 -0.043 -0.087 0.056 -0.119 -41.2049925081293

 2.015 0.864 -0.173 2.040 0.839 -8.36034075824975 1.213 1.404 

 97 Neve Cent -0.305 0.150 0.101 0.171 -0.327 78.0251885178302 -

0.523 0.602 -0.359 0.706 -0.628 -73.7358050310645 3.969 1.079 

 141 Neve Cent 0.025 -0.065 0.135 0.121 -0.162 35.7398785156293 -

0.279 -1.352 0.407 -0.142 -1.489 18.5873969379979 1.539 2.817 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 142 Neve Cent -0.004 0.031 -0.015 0.037 -0.010 -69.6160809688553 -

0.068 0.647 0.416 0.838 -0.258 65.3404668409841 0.347 3.583 

 143 Neve Cent 0.002 0.000 -0.008 0.009 -0.007 -40.854122700747 -

0.076 1.496 -0.132 1.507 -0.087 -85.2192725624714 -0.828 1.229 

 144 Neve Cent -0.155 -0.597 0.750 0.406 -1.157 36.7868642671743 -

0.859 -2.724 -0.593 -0.686 -2.896 -16.2312795177937 -5.457 6.279 

 145 Neve Cent -0.001 0.065 0.016 0.068 -0.005 77.4664414836564 -

0.368 -2.698 -0.576 -0.234 -2.833 -13.1584498518145 1.523 -0.836 

 146 Neve Cent -0.031 0.035 0.033 0.049 -0.044 67.6799923838152 -

2.575 -3.653 -1.133 -1.859 -4.369 -32.2769804023391 9.023 -11.501 

 147 Neve Cent 0.009 0.008 0.015 0.023 -0.007 44.4096035500957 -

0.253 -0.342 -0.180 -0.112 -0.483 -38.0593638130793 -0.786 1.296 

 148 Neve Cent 0.025 -0.046 0.035 0.039 -0.061 22.444167071 -0.223

 0.109 0.055 0.117 -0.232 80.8269633974843 -0.972 0.026 

 149 Neve Cent 0.011 -0.396 -0.267 0.143 -0.528 -26.3323640543098 -

2.580 0.266 0.078 0.268 -2.582 88.4238792504428 -2.009 -1.207 

 150 Neve Cent 0.003 0.018 0.052 0.063 -0.042 49.1585011022966 -

1.247 -1.210 -0.374 -0.854 -1.603 -46.4353592156014 -1.514 4.075 

 151 Neve Cent -0.003 -0.003 -0.004 0.001 -0.008 -47.0846556407177

 1.017 -0.301 0.133 1.031 -0.314 5.70732178699762 -3.768 -2.031 

 152 Neve Cent -0.007 -0.006 0.012 0.005 -0.019 46.2002156959811 -

1.570 1.164 -0.013 1.164 -1.570 -89.7208342421227 -5.775 6.225 

 153 Neve Cent 2.163 0.278 -1.131 2.693 -0.252 -25.100150367598 -

0.439 -2.772 0.080 -0.437 -2.774 1.95648047940536 0.547 4.556 

 154 Neve Cent 0.011 0.083 -0.105 0.158 -0.064 -54.3831486242472 -

1.035 -0.042 0.048 -0.040 -1.037 87.2105375156913 3.027 -0.433 

 155 Neve Cent 2.460 -0.034 0.239 2.483 -0.057 5.43236313691766 -

0.480 -2.872 -0.009 -0.480 -2.872 -0.206021318819169 0.118 6.009 

 156 Neve Cent -0.013 0.114 0.114 0.181 -0.080 59.4853555550674 -

0.289 0.089 0.023 0.090 -0.290 86.492112017259 -1.129 0.102 

 157 Neve Cent 0.002 -0.010 0.077 0.073 -0.081 42.8402345328072 -

1.039 -1.123 0.269 -0.809 -1.353 40.5717720114753 1.233 3.284 

 158 Neve Cent 0.090 -0.009 0.038 0.103 -0.022 18.9783021109265 -

0.540 -0.246 0.044 -0.239 -0.546 81.6259073497811 0.607 1.078 

 159 Neve Cent 0.091 0.318 0.245 0.475 -0.065 57.4461924087707 -

1.102 -0.261 0.435 -0.077 -1.286 67.0154293922338 -2.567 0.447 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 160 Neve Cent -0.042 0.046 -0.013 0.048 -0.044 -82.0617741387262 -

1.800 -2.978 0.726 -1.455 -3.324 25.4698477148566 7.987 8.456 

 161 Neve Cent 0.004 -0.020 -0.012 0.009 -0.025 -22.2780167503846

 0.275 3.128 0.903 3.390 0.014 73.829537909268 0.285 0.860 

 162 Neve Cent -0.018 0.025 -0.044 0.052 -0.045 -58.1069222465076 -

0.483 0.435 0.555 0.696 -0.744 64.8088698150879 -0.060 -4.247 

 163 Neve Cent -0.035 -0.019 0.089 0.063 -0.117 47.6393926236311

 0.050 -0.194 -0.048 0.060 -0.203 -10.7732556718553 -0.192 0.921 

 164 Neve Cent 0.123 0.474 0.286 0.635 -0.037 60.7414028843464 -

0.974 -0.146 0.152 -0.119 -1.001 79.8960606526877 -2.744 0.229 

 165 Neve Cent -0.006 0.062 -0.004 0.062 -0.007 -86.9483764945248 -

0.133 -1.629 0.156 -0.117 -1.645 5.87436046076755 -1.050 -3.775 

 166 Neve Cent 0.008 -0.021 0.008 0.010 -0.024 15.0119268831248 -

0.180 2.554 0.868 2.806 -0.432 73.7846459500129 -0.551 -2.099 

 167 Neve Cent 0.035 -0.200 -0.056 0.048 -0.213 -12.8026967815011 -

2.712 -0.060 -0.538 0.046 -2.817 -78.9574597438659 2.147 -2.899 

 168 Neve Cent 0.004 -0.002 -0.035 0.036 -0.034 -42.3215062144533

 0.023 2.052 0.599 2.215 -0.141 74.719388141421 -0.544 2.921 

 169 Neve Cent 0.042 -0.094 -0.033 0.049 -0.101 -12.8027431215313 -

3.736 -2.420 -0.938 -1.933 -4.224 -62.5334040424847 -10.147 8.866 

 170 Neve Cent 0.003 0.040 0.026 0.053 -0.010 63.0929701409723 -

0.423 -1.523 -0.570 -0.181 -1.765 -23.0125010317327 1.627 -3.228 

 171 Neve Cent -0.022 0.125 0.010 0.125 -0.023 86.1880090156854 -

0.310 -0.145 -0.055 -0.128 -0.326 -73.1622067472108 1.200 -0.741 

 172 Neve Cent 0.044 0.002 0.034 0.063 -0.017 29.3508710358611 -

0.604 -0.239 -0.117 -0.205 -0.638 -73.6621238130025 -0.313 1.144 

 173 Neve Cent -0.020 0.000 -0.006 0.002 -0.022 -74.1383205863011

 2.292 -0.033 -0.190 2.307 -0.049 -4.64023825890503 3.290 0.069 

 174 Neve Cent 0.000 -0.224 0.237 0.150 -0.374 32.3384042565878

 0.360 -1.606 -0.086 0.364 -1.610 -2.50852851761755 0.240 -2.672 

 61 wind x Cent -1.666 1.156 0.920 1.430 -1.940 73.4568711758053 -

0.084 0.027 0.547 0.521 -0.578 47.8983574353844 -1.140 -0.875 

 62 wind x Cent -1.122 5.205 -1.326 5.472 -1.389 -78.6269218088391

 1.414 3.377 0.332 3.432 1.359 80.650854680043 -4.271 6.660 

 63 wind x Cent 1.520 -0.898 -0.805 1.764 -1.141 -16.8255159437994

 0.152 1.082 -0.239 1.140 0.094 -76.3982732714189 0.082 -0.577 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 64 wind x Cent 1.892 -1.387 -0.666 2.022 -1.517 -11.0523023359639

 0.237 1.117 -0.281 1.200 0.154 -73.7064387139447 0.195 0.163 

 65 wind x Cent 0.094 1.517 -1.680 2.630 -1.019 -56.4806790847564

 0.128 0.166 -0.382 0.529 -0.236 -46.4260563873662 0.645 -2.396 

 66 wind x Cent -0.261 7.579 -3.171 8.701 -1.383 -70.5144297923979

 2.030 6.458 -0.200 6.467 2.021 -87.4214536258661 7.920 -13.490 

 67 wind x Cent 0.245 -0.091 -1.105 1.195 -1.041 -40.6765175016473

 0.244 0.455 -0.175 0.554 0.145 -60.6180704507733 -0.092 0.685 

 68 wind x Cent 0.049 1.175 0.712 1.519 -0.296 64.1817917536968

 0.801 0.261 0.433 1.041 0.021 29.0165152562601 -0.757 0.142 

 69 wind x Cent 3.104 -1.178 -0.256 3.120 -1.193 -3.41455088249072

 1.528 0.662 -0.439 1.712 0.478 -22.6924407050108 4.390 -0.403 

 70 wind x Cent 0.178 1.910 -5.019 6.137 -4.049 -49.8945540902866 -

0.025 1.236 -1.518 2.250 -1.038 -56.275099878147 -1.581 -4.134 

 71 wind x Cent 0.453 0.478 2.199 2.665 -1.734 45.1585450418426

 1.863 0.000 0.028 1.863 -0.000 0.872239637699726 0.427 -0.135 

 72 wind x Cent -1.750 1.120 0.828 1.342 -1.972 75.0090599051747

 0.742 0.515 0.101 0.780 0.477 20.8194987579585 0.612 -1.025 

 73 wind x Cent 3.064 -1.694 -1.898 3.728 -2.358 -19.2890480658025

 0.194 0.303 -1.366 1.616 -1.118 -46.1401744705747 3.145 -1.243 

 74 wind x Cent 0.896 -1.034 0.945 1.282 -1.420 22.1991699219896

 0.542 0.249 -0.420 0.840 -0.049 -35.3561836733415 -1.849 0.029 

 75 wind x Cent 4.130 1.843 -0.465 4.221 1.752 -11.0547682202814

 2.640 0.166 -0.204 2.656 0.149 -4.68274750427707 -3.912 1.292 

 76 wind x Cent -0.052 -0.377 1.074 0.872 -1.301 40.6906181389854

 0.736 0.230 -0.254 0.842 0.125 -22.5922316174523 1.206 0.205 

 77 wind x Cent -0.900 2.016 -0.987 2.318 -1.202 -72.9549774514656

 0.646 1.384 0.795 1.891 0.138 57.4520443166238 0.971 -3.083 

 78 wind x Cent 1.250 0.355 -0.738 1.665 -0.060 -29.3873883392195

 0.075 1.219 0.306 1.295 -0.002 75.920823163264 -0.089 1.122 

 79 wind x Cent 1.166 0.888 2.391 3.422 -1.368 43.3350644618984

 2.574 0.070 0.586 2.704 -0.060 12.5390098588636 3.649 -2.454 

 80 wind x Cent -2.378 -1.093 0.755 -0.744 -2.727 65.1893183414966

 0.356 1.600 0.162 1.621 0.335 82.6890364289238 0.283 2.787 

 81 wind x Cent 6.199 0.525 -3.912 8.194 -1.470 -27.0248740016629 -

1.391 -0.209 -0.950 0.319 -1.919 -60.9415598797893 -7.676 0.265 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 82 wind x Cent -1.818 1.152 1.098 1.514 -2.180 71.7574445040586

 0.472 0.501 1.148 1.634 -0.662 45.3623480789675 1.457 1.996 

 83 wind x Cent -2.003 -0.069 0.744 0.184 -2.257 71.2112213591104

 0.358 0.835 0.791 1.423 -0.230 53.3800741334429 -1.060 -1.833 

 84 wind x Cent 0.303 2.212 -1.589 3.111 -0.595 -60.4983030079201

 0.107 0.831 -0.445 1.042 -0.105 -64.5684334758007 -0.170 2.108 

 85 wind x Cent -1.749 1.150 1.469 1.764 -2.363 67.3146608222514

 0.939 0.512 0.595 1.358 0.093 35.153660802895 -0.839 -0.145 

 86 wind x Cent 1.216 -0.640 -2.229 2.703 -2.127 -33.6997074764588

 0.130 1.396 -0.879 1.846 -0.321 -62.8827968400576 0.108 1.174 

 87 wind x Cent 1.499 -0.088 -0.663 1.740 -0.329 -19.9413364014432

 0.556 -0.106 -0.937 1.219 -0.769 -35.2838670174155 1.870 -0.102 

 88 wind x Cent 1.664 -1.481 -0.036 1.664 -1.482 -0.651726625687606

 0.046 -0.251 -0.460 0.381 -0.586 -36.0758188896202 -5.143 2.733 

 89 wind x Cent -0.473 0.822 0.166 0.843 -0.494 82.797994426366

 0.970 0.354 -0.397 1.164 0.160 -26.0875325432051 2.149 -1.055 

 90 wind x Cent 0.182 -0.557 -0.939 0.822 -1.197 -34.2495163564855

 0.210 0.676 0.010 0.676 0.210 88.7963989286118 -0.009 0.912 

 91 wind x Cent 0.048 0.656 1.723 2.101 -1.397 50.0037649735361

 1.407 0.085 -0.189 1.434 0.059 -7.99434690874038 -1.216 -0.310 

 92 wind x Cent 2.671 -0.048 -2.775 4.401 -1.779 -31.9455671585891

 0.368 1.497 -1.517 2.551 -0.686 -55.1995015916026 0.049 -5.071 

 93 wind x Cent 3.328 0.156 0.911 3.571 -0.087 14.9411254216625

 1.476 -0.044 0.339 1.548 -0.116 12.0266526945164 2.333 -0.134 

 94 wind x Cent -1.561 -1.304 -1.027 -0.397 -2.468 -48.5589067749102

 0.095 0.316 -0.673 0.887 -0.476 -49.6709489534633 0.728 -1.150 

 95 wind x Cent -1.885 2.333 0.194 2.342 -1.894 87.3762348674564

 0.866 0.654 0.602 1.371 0.149 39.9951631344784 0.223 -0.124 

 96 wind x Cent 1.851 0.971 -0.160 1.879 0.943 -10.0204498255581

 0.519 0.980 -0.654 1.443 0.056 -54.7084407421774 -0.018 -0.874 

 97 wind x Cent 2.611 0.838 -2.531 4.406 -0.957 -35.3476230209721

 0.751 2.750 -0.436 2.841 0.660 -78.2181505650576 -3.691 1.979 

 141 wind x Cent 2.427 -1.276 -2.798 3.931 -2.780 -28.2532556395829

 1.916 0.427 0.913 2.350 -0.006 25.3957258430958 3.314 -1.657 

 142 wind x Cent 0.131 -2.914 0.109 0.135 -2.918 2.05330513323374 -

0.024 0.070 -0.045 0.088 -0.043 -68.1310442304054 0.001 0.802 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 143 wind x Cent 0.228 -2.170 0.763 0.450 -2.392 16.2346536634235

 0.067 0.189 -0.110 0.253 0.002 -59.5389119266786 0.291 -0.051 

 144 wind x Cent 6.081 1.260 -5.416 9.598 -2.258 -33.0033168618331

 6.456 2.211 -0.646 6.552 2.115 -8.46687959509311 11.908 -11.084 

 145 wind x Cent -0.054 -3.036 -0.662 0.086 -3.177 -11.9678382516536 -

0.083 -0.573 -0.149 -0.041 -0.615 -15.6958371655343 0.294 -0.303 

 146 wind x Cent 0.325 -1.457 -1.256 0.974 -2.106 -27.3270078936795 -

0.530 -0.712 -0.264 -0.342 -0.900 -35.4918596921485 1.812 -3.291 

 147 wind x Cent 0.297 -0.612 -1.176 1.103 -1.418 -34.4386766704662

 0.037 -0.024 0.011 0.039 -0.026 9.61992079767624 0.180 0.122 

 148 wind x Cent 0.131 -2.210 2.352 1.587 -3.666 31.7727266611308 -

0.037 1.632 0.366 1.709 -0.113 78.1532309851027 0.047 -1.682 

 149 wind x Cent -1.542 5.619 2.374 6.335 -2.258 73.2261088861488

 1.498 3.525 -0.733 3.762 1.261 -72.0617091572579 4.380 7.083 

 150 wind x Cent 0.260 -0.762 -1.785 1.605 -2.107 -37.0146568045469

 0.026 -0.060 0.056 0.054 -0.087 26.1848915210826 0.711 0.641 

 151 wind x Cent -0.896 0.146 -0.827 0.602 -1.352 -61.1123422800285

 0.112 -0.019 0.019 0.115 -0.021 8.01861598051175 -0.420 -0.110 

 152 wind x Cent 1.348 -0.493 1.342 2.056 -1.200 27.7777745487661 -

0.117 0.115 0.028 0.118 -0.120 83.2749215825121 -0.507 0.809 

 153 wind x Cent 0.833 5.932 -4.102 8.212 -1.447 -60.9298494756488 -

0.114 -1.497 -0.187 -0.089 -1.522 -7.57566419888629 -0.759 6.383 

 154 wind x Cent 2.879 -1.781 1.686 3.425 -2.327 17.9440277899768 -

0.016 0.391 0.613 0.833 -0.458 54.1833840160668 1.729 1.693 

 155 wind x Cent 1.006 0.726 -5.283 6.151 -4.419 -44.2415102500202

 0.974 0.152 -0.966 1.613 -0.488 -33.4782278140716 -4.258 -1.013 

 156 wind x Cent -0.110 -0.982 2.795 2.282 -3.374 40.5682704980408 -

0.090 2.457 0.008 2.457 -0.090 89.8177830498619 -0.224 -0.356 

 157 wind x Cent 1.048 -0.487 -2.579 2.971 -2.411 -36.7160150974574

 0.782 0.124 0.444 1.006 -0.100 26.759189130707 2.417 -0.232 

 158 wind x Cent 0.757 -0.100 -2.566 2.931 -2.273 -40.2634145568153

 1.080 0.060 0.311 1.167 -0.027 15.677518622033 1.711 -0.256 

 159 wind x Cent 1.669 -0.470 3.257 4.028 -2.829 35.9125301346947

 0.175 2.710 0.872 2.981 -0.096 72.7391009209338 1.777 -4.408 

 160 wind x Cent 0.579 -2.005 -0.549 0.691 -2.117 -11.512067758313 -

0.396 -0.552 0.139 -0.315 -0.633 30.319940943465 1.618 2.446 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 
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 161 wind x Cent -0.514 -2.227 0.334 -0.452 -2.289 10.642375613348

 0.186 0.393 -0.064 0.411 0.168 -74.1439403925433 0.524 -0.088 

 162 wind x Cent 0.653 -2.155 0.072 0.655 -2.157 1.46196925849261 -

0.038 0.229 -0.114 0.271 -0.080 -69.7329519806194 0.610 -0.745 

 163 wind x Cent -2.335 0.754 -1.150 1.135 -2.716 -71.6673572855872

 0.528 0.078 -0.333 0.705 -0.099 -27.9605216654161 -1.811 -0.000 

 164 wind x Cent 1.747 -0.066 3.149 4.117 -2.436 36.9700024200556

 0.034 1.846 0.882 2.204 -0.324 67.8852076189169 -0.221 -5.403 

 165 wind x Cent 0.040 -3.275 -0.411 0.091 -3.325 -6.96991058240831 -

0.046 -0.371 -0.031 -0.044 -0.373 -5.35884351714376 -0.179 -0.902 

 166 wind x Cent 0.291 -1.443 0.470 0.410 -1.562 14.2365651481326

 0.124 0.267 0.053 0.285 0.106 71.5802106204518 -0.589 -0.310 

 167 wind x Cent -1.572 3.558 1.393 3.912 -1.926 75.744039087169

 0.651 1.666 -0.571 1.923 0.394 -65.7993300904677 -0.002 -4.405 

 168 wind x Cent 0.302 -2.241 0.018 0.302 -2.242 0.412192513894288

 0.132 0.369 -0.155 0.446 0.055 -63.7149845564007 -0.529 0.477 

 169 wind x Cent -1.493 1.865 1.304 2.311 -1.940 71.084417984018 -

0.325 0.061 -0.501 0.405 -0.668 -55.5494946584316 -2.915 4.961 

 170 wind x Cent -0.030 -2.210 -0.755 0.205 -2.445 -17.3495147262025 -

0.054 -0.249 -0.097 -0.014 -0.289 -22.3505512577763 0.163 -0.810 

 171 wind x Cent -0.205 0.184 2.861 2.857 -2.879 46.9446984381761 -

0.021 2.058 -0.383 2.126 -0.089 -79.8883018946413 -0.043 -1.564 

 172 wind x Cent 0.973 -0.075 -2.160 2.672 -1.773 -38.1812605468875

 0.331 0.029 0.123 0.375 -0.015 19.6175104755517 0.932 -0.086 

 173 wind x Cent -2.474 0.020 -0.271 0.049 -2.503 -83.8670080797881

 0.268 0.024 0.008 0.268 0.024 1.86246863760267 0.407 -0.037 

 174 wind x Cent 3.099 -0.102 -3.926 5.738 -2.742 -33.9122175379371

 3.154 0.638 0.635 3.305 0.487 13.3896520093765 -3.589 3.133 

 61 wind y Cent -6.539 2.649 -11.371 10.319 -14.209 -55.9996190827423

 0.087 0.239 -6.307 6.470 -6.144 -45.3437675411456 4.569 4.955 

 62 wind y Cent -4.840 4.630 -4.702 6.568 -6.778 -67.6018217031799

 0.708 2.436 1.039 2.923 0.221 64.8706003952071 -5.053 6.001 

 63 wind y Cent -1.326 -4.223 -3.586 1.093 -6.642 -34.0027538661994 -

1.891 -0.547 -0.060 -0.544 -1.893 -87.4538680474373 -0.488 1.895 

 64 wind y Cent -3.273 -5.593 -4.017 -0.252 -8.614 -36.9438266837141 -

2.417 -1.411 -1.490 -0.341 -3.487 -54.3252805210268 -0.827 1.829 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 65 wind y Cent -0.080 -2.088 -0.508 0.042 -2.209 -13.4185674628846 -

0.728 0.547 1.280 1.339 -1.520 58.2292638914905 -3.262 7.945 

 66 wind y Cent -5.434 7.520 -5.236 9.372 -7.286 -70.5222213497697

 1.656 5.017 0.675 5.147 1.525 79.0492097164251 8.937 -12.760 

 67 wind y Cent -0.160 -2.291 -2.007 1.046 -3.498 -31.0173907276092 -

1.606 0.086 0.712 0.346 -1.866 69.957143990235 0.593 -1.414 

 68 wind y Cent -4.237 -0.369 1.749 0.305 -4.910 68.9359063167401 -

1.245 -1.543 -0.466 -0.905 -1.883 -36.1120930046135 4.001 -0.066 

 69 wind y Cent 3.509 -4.468 3.110 4.578 -5.538 18.9732366123097

 0.659 0.030 -1.072 1.462 -0.773 -36.8336975846602 3.839 0.546 

 70 wind y Cent -7.544 0.869 -4.540 2.852 -9.526 -66.4086685866928

 0.261 0.859 -0.470 1.117 0.003 -61.2405470353856 -4.638 -2.810 

 71 wind y Cent 0.035 -7.409 4.067 1.826 -9.200 23.768144906822

 0.673 -2.083 -0.772 0.874 -2.285 -14.6288476842466 0.199 2.504 

 72 wind y Cent -5.068 -8.518 5.080 -1.428 -12.158 35.6218213129075 -

0.539 -4.109 2.924 1.102 -5.750 29.3022310007245 0.654 4.689 

 73 wind y Cent -8.825 0.123 -1.670 0.425 -9.126 -79.7683306884314 -

1.318 0.205 -0.215 0.235 -1.348 -82.1101796795267 -2.822 -1.132 

 74 wind y Cent 0.100 -2.474 4.458 3.453 -5.827 36.9507959244678

 0.037 -1.019 -1.106 0.735 -1.716 -32.2421014102554 -1.154 -0.789 

 75 wind y Cent -5.572 -3.459 4.422 0.030 -9.062 51.7181878419783 -

10.422 -1.195 2.981 -0.315 -11.301 73.5661071197745 17.316 -3.991 

 76 wind y Cent -1.278 -1.589 4.304 2.874 -5.740 43.964393843423

 0.166 -1.459 -0.937 0.594 -1.886 -24.532491548605 0.157 0.960 

 77 wind y Cent -5.726 2.776 -3.480 4.019 -6.968 -70.3495269953832 -

0.177 0.233 1.544 1.585 -1.529 48.7803008986783 1.997 -2.716 

 78 wind y Cent -4.883 -2.599 -3.190 -0.352 -7.129 -54.848726130072 -

2.188 -2.033 -2.479 0.369 -4.590 -45.8948404121064 0.293 -3.458 

 79 wind y Cent 0.278 -5.290 5.104 3.307 -8.320 30.6925215609278

 1.774 -1.195 -0.376 1.821 -1.241 -7.10650497711007 2.883 -4.395 

 80 wind y Cent -7.591 -23.482 7.766 -4.426 -26.646 22.1731205398829 -

0.655 -11.329 2.962 0.112 -12.096 14.5163320668382 4.567 -16.458 

 81 wind y Cent -4.350 0.498 -2.398 1.484 -5.336 -67.6535045344414 -

0.712 0.053 0.098 0.065 -0.725 82.8251171080844 -0.481 0.618 

 82 wind y Cent -0.185 -13.639 1.089 -0.097 -13.726 4.59692293267431

 0.116 -2.907 0.110 0.120 -2.911 2.08632054860294 0.570 -4.114 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 83 wind y Cent -0.668 -19.386 2.600 -0.313 -19.740 7.76224119019604

 0.163 -5.403 0.296 0.179 -5.418 3.03916937947563 -0.895 6.693 

 84 wind y Cent -0.230 -3.316 -0.790 -0.039 -3.507 -13.5589375454203 -

0.712 -1.819 1.124 -0.013 -2.518 31.8945502606984 1.737 -7.536 

 85 wind y Cent -4.311 -10.198 5.786 -0.762 -13.746 31.5189237698665

 0.053 -4.300 0.753 0.180 -4.426 9.5386091024109 -1.793 4.402 

 86 wind y Cent -9.843 -0.551 -3.909 0.875 -11.269 -69.9621110384552 -

2.741 0.547 0.118 0.551 -2.745 87.9430144845595 3.988 0.783 

 87 wind y Cent 1.048 -1.571 11.191 11.006 -11.529 41.663161276566 -

1.860 -0.028 7.368 6.481 -8.369 48.5435406016786 -7.377 1.000 

 88 wind y Cent 1.439 -3.061 3.655 3.481 -5.104 29.1938543653287 -

0.413 -1.037 -1.056 0.376 -1.826 -36.7606270658131 -4.414 1.819 

 89 wind y Cent -3.820 -6.889 5.394 0.253 -10.962 37.0603508733443 -

2.509 -3.152 5.130 2.309 -7.970 43.2046789867948 -7.298 7.323 

 90 wind y Cent -0.379 -2.477 -3.404 2.134 -4.990 -36.4382489867516 -

1.743 0.115 0.637 0.312 -1.940 72.782396304692 -0.470 -0.906 

 91 wind y Cent -1.128 -3.734 4.855 2.595 -7.458 37.4895412308491

 0.281 -1.768 -0.836 0.579 -2.066 -19.6012712165747 -0.575 -1.472 

 92 wind y Cent -6.353 -0.253 -4.925 2.489 -9.096 -60.8839773521766 -

1.259 1.167 -0.493 1.263 -1.355 -78.9518777317251 -3.021 -4.114 

 93 wind y Cent -4.925 -0.550 1.867 0.139 -5.614 69.7611821589143 -

4.371 -0.245 -0.274 -0.227 -4.389 -86.212690203424 -8.813 -0.508 

 94 wind y Cent 1.527 -9.615 11.693 8.908 -16.996 32.2619460490119

 0.612 -2.389 7.607 6.865 -8.641 39.4207150519984 -0.839 7.667 

 95 wind y Cent -7.641 -2.043 4.558 0.507 -10.191 60.776197762047 -

0.943 -2.451 1.471 -0.044 -3.350 31.430492361265 1.375 -1.177 

 96 wind y Cent -0.480 -6.053 -1.476 -0.114 -6.420 -13.9567623834336 -

1.954 -3.576 0.663 -1.718 -3.812 19.6477882936331 -0.635 4.837 

 97 wind y Cent 0.593 -2.392 -6.219 5.496 -7.295 -38.2516796551513 -

0.933 2.205 0.150 2.212 -0.940 87.2611159055131 -4.678 1.414 

 141 wind y Cent 2.579 -2.397 1.161 2.837 -2.655 12.5104200096509

 1.353 0.198 0.407 1.482 0.069 17.5757399428173 3.002 -0.978 

 142 wind y Cent 0.557 -1.563 2.497 2.210 -3.215 33.4951584552787 -

0.177 -1.084 -0.683 0.189 -1.451 -28.198429539946 0.343 0.959 

 143 wind y Cent 0.264 -0.336 1.961 1.949 -2.020 40.6506345517219

 0.292 -0.842 -0.335 0.383 -0.934 -15.3020905434403 1.615 -2.025 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 144 wind y Cent 6.516 -3.621 -3.149 7.414 -4.520 -15.9263792723928

 5.203 2.189 -0.907 5.455 1.937 -15.5213888047299 11.336 -9.701 

 145 wind y Cent 0.633 -3.710 1.931 1.367 -4.444 20.8173389851202 -

0.273 -1.159 -0.595 0.026 -1.458 -26.6626443699517 0.645 -0.485 

 146 wind y Cent 1.595 -3.511 1.798 2.165 -4.081 17.5827431900375 -

0.932 -1.107 -0.722 -0.292 -1.747 -41.5533377412847 2.021 -3.827 

 147 wind y Cent 0.577 -2.569 0.958 0.845 -2.837 15.6726094472957 -

0.100 -0.158 -0.141 0.015 -0.272 -39.1932602540519 -0.209 0.538 

 148 wind y Cent -2.216 2.169 0.509 2.227 -2.274 83.4620811844576

 0.065 1.415 0.474 1.565 -0.085 72.4617340835259 0.423 -0.990 

 149 wind y Cent -4.317 5.494 -1.137 5.624 -4.447 -83.4724414712048

 1.162 2.655 -0.112 2.663 1.154 -85.7199835302391 3.121 6.544 

 150 wind y Cent 1.272 -2.748 1.225 1.616 -3.092 15.6785534011526 -

0.343 -0.333 -0.277 -0.061 -0.615 -45.5236695783832 0.253 1.249 

 151 wind y Cent 0.864 -0.081 -1.117 1.605 -0.821 -33.5458898098858 -

0.439 0.278 0.139 0.305 -0.465 79.3802847490437 1.924 1.621 

 152 wind y Cent -1.069 0.027 0.664 0.340 -1.382 64.7640217740181

 1.162 -0.533 -0.312 1.218 -0.589 -10.1094395902878 2.930 -3.354 

 153 wind y Cent 0.125 -2.481 -2.822 1.930 -4.286 -32.605205784514

 0.090 -0.131 -0.592 0.581 -0.623 -39.70925695907 -0.751 3.910 

 154 wind y Cent -2.927 0.149 2.408 1.468 -4.247 61.2801435794038

 0.456 0.374 0.706 1.122 -0.292 43.3182652795009 0.736 1.638 

 155 wind y Cent 0.297 -4.323 -4.047 2.647 -6.673 -30.1436679644799

 0.930 0.792 -1.243 2.106 -0.384 -43.418563487057 -3.220 -1.909 

 156 wind y Cent -2.214 2.844 0.031 2.844 -2.214 89.6450079646428 -

0.033 1.953 0.224 1.978 -0.058 83.6480227738592 -0.018 0.395 

 157 wind y Cent 2.175 -2.519 0.925 2.351 -2.695 10.7607698900344

 0.238 -0.076 0.044 0.243 -0.082 7.77383136357398 1.979 0.295 

 158 wind y Cent 2.535 -2.130 0.301 2.555 -2.149 3.67026975226409

 0.534 -0.002 -0.004 0.534 -0.002 -0.44385887613846 1.790 -0.028 

 159 wind y Cent -2.541 2.138 1.877 2.797 -3.201 70.6306426227487

 0.429 2.048 0.896 2.446 0.031 66.0462313815501 1.840 -3.161 

 160 wind y Cent 1.779 -3.755 2.463 2.717 -4.693 20.8390209945452 -

0.883 -1.181 -0.527 -0.484 -1.580 -37.1014829916955 1.895 1.379 

 161 wind y Cent 0.515 -0.773 2.984 2.923 -3.182 38.9088521347035 -

0.225 -1.147 -1.176 0.577 -1.949 -34.3033224376094 -0.204 -1.285 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 162 wind y Cent 1.463 -3.239 2.903 2.848 -4.624 25.5031609823881 -

0.554 -0.706 -0.920 0.293 -1.553 -42.6332227007509 -0.081 0.194 

 163 wind y Cent 0.701 -2.358 -1.076 1.041 -2.699 -17.5657756117276

 0.492 0.193 -0.380 0.752 -0.066 -34.2682168066444 -1.592 -0.440 

 164 wind y Cent -2.453 1.570 1.927 2.344 -3.227 68.1138278874392

 0.387 1.575 0.939 2.093 -0.130 61.1544236548725 0.559 -4.154 

 165 wind y Cent 0.837 -3.020 2.240 1.864 -4.047 24.6388048499832 -

0.278 -1.220 -0.635 0.042 -1.540 -26.7227860051296 -0.436 -0.745 

 166 wind y Cent 0.214 0.038 2.030 2.159 -1.906 43.7554765249068

 0.075 -1.084 -0.996 0.648 -1.657 -29.9076706569909 0.212 0.936 

 167 wind y Cent -3.138 3.025 -2.544 3.939 -4.053 -70.2302502889916

 0.139 1.074 0.018 1.074 0.138 88.8985936318922 0.743 -3.940 

 168 wind y Cent 0.569 -2.061 2.818 2.363 -3.856 32.4923548918497 -

0.268 -0.802 -1.032 0.531 -1.601 -37.7416904558915 0.545 -0.627 

 169 wind y Cent -2.656 1.636 -2.548 2.821 -3.841 -65.0534231622998 -

0.826 -0.339 0.024 -0.338 -0.827 87.2147048151972 -3.324 4.307 

 170 wind y Cent 0.355 -3.588 1.680 0.973 -4.207 20.2167393824055 -

0.195 -0.625 -0.383 0.029 -0.849 -30.349485441402 0.580 -1.049 

 171 wind y Cent -2.119 2.919 -0.217 2.928 -2.129 -87.5424194268423 -

0.037 1.452 -0.060 1.454 -0.039 -87.7099751189317 -0.014 -1.909 

 172 wind y Cent 1.797 -2.167 0.412 1.839 -2.209 5.87797717031955 -

0.047 -0.066 -0.121 0.065 -0.178 -42.6771774202548 0.785 0.328 

 173 wind y Cent 2.397 -0.138 -1.831 3.356 -1.097 -27.6480578496723 -

0.858 0.113 0.509 0.330 -1.076 66.8235405879977 -2.542 0.056 

 174 wind y Cent 3.903 -2.584 -0.400 3.928 -2.609 -3.51198161333602

 2.366 0.551 0.209 2.390 0.528 6.48332271111255 -3.692 2.519 

 61 Termico Cent 689.885 690.551 163.059 853.277 527.158 45.0585404623633

 0.093 -0.077 -0.259 0.281 -0.265 -35.9232661320924 0.558 0.018 

 62 Termico Cent 0.363 -74.980 60.547 34.001 -108.618 29.0553147786084

 -0.266 -0.840 -0.200 -0.203 -0.902 -17.4198262487073 1.077 -1.598 

 63 Termico Cent -14.007 36.796 10.654 38.939 -16.151 78.6231101653597

 0.176 -0.498 0.131 0.200 -0.522 10.595365474206 0.104 0.349 

 64 Termico Cent 21.524 49.759 62.888 100.095 -28.811 51.3261888622414

 0.272 -0.632 0.081 0.279 -0.639 5.07449115910184 0.032 0.056 

 65 Termico Cent -2.363 -15.708 -13.054 5.625 -23.696 -31.4639949846451 -

0.031 -0.048 0.288 0.249 -0.328 44.1990012396971 -0.210 1.456 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 66 Termico Cent -46.989 -92.624 151.911 83.809 -223.422 40.7289125810484

 -0.485 -1.511 -0.115 -0.472 -1.524 -6.32693988035908 -1.942 3.218 

 67 Termico Cent -15.607 4.661 -17.145 14.443 -25.389 -60.2931161260363 -

0.005 -0.200 0.172 0.096 -0.300 30.2199373949241 -0.135 -0.361 

 68 Termico Cent 13.930 -22.006 34.749 35.081 -43.157 31.3287294349797 -

0.405 -0.022 -0.337 0.175 -0.602 -59.8129535588394 0.498 -0.379 

 69 Termico Cent -43.246 10.294 -16.755 15.105 -48.057 -73.9792385627594 -

0.363 -0.082 0.206 0.026 -0.472 62.1667115225445 -1.078 0.071 

 70 Termico Cent 4.627 482.743 87.416 498.225 -10.855 79.9570279969509 -

0.084 -0.287 0.156 0.001 -0.372 28.4602371301319 0.557 0.916 

 71 Termico Cent 8.429 26.079 18.343 37.609 -3.101 57.8462539246456 -

0.510 0.127 0.245 0.210 -0.594 71.2464445124093 0.031 -0.179 

 72 Termico Cent -8.176 142.671 -82.029 178.681 -44.186 -66.2988605400731 -

0.485 0.313 0.142 0.337 -0.510 80.1821723638901 -0.429 -0.265 

 73 Termico Cent -8.512 16.206 2.702 16.498 -8.804 83.8341883384909

 0.011 -0.108 0.030 0.018 -0.115 13.2741431040921 0.023 0.432 

 74 Termico Cent 1.629 -5.157 -23.390 21.871 -25.398 -40.8728432838597 -

0.180 0.059 0.161 0.140 -0.260 63.2933606491658 0.488 0.014 

 75 Termico Cent -20.839 -245.973 169.633 70.178 -336.991

 28.2160378581192 -1.774 0.003 0.008 0.003 -1.774 89.7580181703457

 3.179 -1.409 

 76 Termico Cent 13.890 -11.356 -16.009 21.655 -19.120 -25.8723585014957 -

0.279 0.081 0.085 0.100 -0.298 77.3577991232047 -0.387 -0.067 

 77 Termico Cent 1.902 -9.418 31.504 28.250 -35.767 39.9072503844699 -

0.103 -0.335 -0.334 0.134 -0.572 -35.3884347828141 -0.261 0.720 

 78 Termico Cent 4.366 105.360 90.569 158.558 -48.832 59.5709224084288

 0.231 -0.752 -0.218 0.277 -0.798 -11.9550543154545 0.270 -0.830 

 79 Termico Cent 60.705 16.828 31.880 77.466 0.067 27.7329562795094 -

0.699 0.093 0.050 0.096 -0.702 86.429768473705 -0.836 0.755 

 80 Termico Cent -222.886 -27.325 157.663 60.417 -310.629

 60.9033268259211 -0.134 0.485 0.243 0.569 -0.218 70.9536862689386 -

0.954 1.251 

 81 Termico Cent 65.829 423.740 -252.881 554.581 -65.012 -62.6428795292327

 0.171 -0.011 -0.020 0.173 -0.013 -6.18252298163192 0.891 -0.158 

 82 Termico Cent -9.938 -41.775 3.274 -9.605 -42.108 5.81087215569785 -

0.130 0.077 0.067 0.097 -0.150 73.630029809887 -0.498 0.326 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 83 Termico Cent -14.818 -67.235 43.306 9.593 -91.646 29.4088408989486 -

0.143 0.206 0.190 0.289 -0.227 66.2381008386547 0.545 -0.617 

 84 Termico Cent -9.960 -37.456 -24.864 4.704 -52.119 -30.530424437951 -

0.020 -0.439 0.350 0.179 -0.637 29.5565414865898 -0.090 -1.418 

 85 Termico Cent -81.039 59.241 25.139 63.610 -85.408 80.1409512840894 -

0.409 0.256 0.139 0.284 -0.436 78.6699200146064 0.539 -0.150 

 86 Termico Cent 34.914 -14.456 -33.770 52.059 -31.601 -26.9169017312692

 0.140 -0.385 -0.102 0.159 -0.404 -10.6386520475561 -0.216 -0.403 

 87 Termico Cent 589.765 174.036 44.790 594.536 169.266 6.07997195989972 -

0.382 0.189 0.545 0.519 -0.712 58.8194644448285 -1.270 -0.491 

 88 Termico Cent -19.513 6.464 -13.118 11.936 -24.984 -67.3578502021356 -

0.009 0.170 0.182 0.283 -0.122 58.1378715236058 1.333 -0.696 

 89 Termico Cent 169.160 153.299 -162.507 323.930 -1.472 -43.603093596387

 -0.659 0.291 0.210 0.335 -0.704 78.0612946879065 -1.337 -0.490 

 90 Termico Cent -17.810 18.641 0.003 18.641 -17.810 89.9953945430621

 0.067 -0.288 0.055 0.076 -0.297 8.58570176080933 -0.087 -0.410 

 91 Termico Cent 16.882 7.622 -17.926 30.766 -6.262 -37.758812526381 -

0.480 0.152 0.164 0.192 -0.520 76.3186808010698 0.314 0.160 

 92 Termico Cent 34.343 82.104 -71.085 133.213 -16.766 -54.2845146887364

 0.046 -0.478 0.116 0.070 -0.502 11.9487538595048 0.181 1.219 

 93 Termico Cent -67.170 -19.225 59.874 21.298 -107.693 55.9102121593273

 -0.891 0.105 -0.319 0.198 -0.985 -73.668202527421 -1.808 0.369 

 94 Termico Cent 179.116 590.358 44.557 595.130 174.344 83.8866270684512 -

0.194 0.131 0.130 0.177 -0.240 70.6721952516554 -0.670 -0.383 

 95 Termico Cent 23.614 38.725 -47.641 79.406 -17.067 -49.5058697767689 -

0.470 0.208 -0.213 0.269 -0.531 -73.918551178436 -0.150 -0.003 

 96 Termico Cent -22.404 -26.853 -71.850 47.256 -96.513 -44.1134627778212 -

0.213 -0.479 0.497 0.169 -0.861 37.5129243860216 0.334 0.660 

 97 Termico Cent -56.774 26.422 27.398 34.635 -64.987 73.3147620591328

 0.018 -0.773 0.050 0.022 -0.776 3.62039319409839 0.942 -0.491 

 141 Termico Cent 3.456 -12.785 26.679 23.222 -32.552 36.535601378122 -

0.456 -0.063 -0.167 -0.001 -0.518 -69.8256932162085 -0.821 0.330 

 142 Termico Cent -1.013 1.590 -4.226 4.710 -4.134 -53.5590325509325

 0.001 0.069 0.034 0.083 -0.013 67.5083516019607 0.024 -0.248 

 143 Termico Cent 1.041 -6.262 0.052 1.041 -6.263 0.410383327447786 -

0.024 0.011 0.022 0.022 -0.034 64.4279416992286 -0.110 0.114 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 144 Termico Cent -33.937 -119.870 152.931 81.949 -235.756

 37.1536172586022 -1.507 -0.552 0.248 -0.491 -1.568 76.2708297332044 -

2.840 2.548 

 145 Termico Cent -0.594 11.907 2.152 12.267 -0.954 80.5013204903657

 0.032 0.223 0.076 0.249 0.005 70.7078808331922 -0.088 0.090 

 146 Termico Cent -7.534 7.068 5.229 8.747 -9.213 72.1958187718115

 0.167 0.250 0.120 0.336 0.082 54.5484330547814 -0.515 0.939 

 147 Termico Cent 1.685 1.550 2.947 4.565 -1.330 44.3416769793767

 0.003 0.024 0.014 0.031 -0.004 62.9836821496808 -0.013 -0.088 

 148 Termico Cent 4.938 -9.703 6.873 7.659 -12.423 21.5964039505359 -

0.007 -0.405 -0.119 0.026 -0.438 -15.4578870194335 -0.075 0.342 

 149 Termico Cent 3.836 -83.064 -53.928 29.640 -108.868 -25.5708518846722

 -0.317 -0.847 0.085 -0.303 -0.860 8.91396220737925 -0.974 -1.703 

 150 Termico Cent -0.126 3.552 9.768 11.653 -8.227 50.330685878474

 0.024 0.057 0.025 0.070 0.011 61.9626773484107 -0.140 -0.244 

 151 Termico Cent -1.792 -1.461 -2.039 0.419 -3.673 -47.3201198213862 -

0.019 0.021 0.017 0.027 -0.026 69.679521483855 0.103 0.108 

 152 Termico Cent -4.311 -4.250 6.663 2.383 -10.944 45.1298882054588

 0.095 -0.013 -0.065 0.126 -0.044 -25.006777912472 0.265 -0.292 

 153 Termico Cent 435.120 54.820 -226.765 540.909 -50.968 -25.0095398134413

 -0.009 0.139 0.137 0.221 -0.090 59.2086479724443 0.193 -1.206 

 154 Termico Cent 1.878 16.554 -21.600 32.029 -13.597 -54.3821604227847 -

0.081 -0.101 -0.183 0.092 -0.274 -43.3953785809886 -0.285 -0.439 

 155 Termico Cent 494.859 -7.025 49.636 499.721 -11.887 5.5943511152531 -

0.251 -0.131 0.323 0.137 -0.519 50.2587589624535 0.944 0.333 

 156 Termico Cent -2.488 22.080 22.829 35.720 -16.128 59.1421502959709

 0.017 -0.588 -0.042 0.020 -0.590 -3.98522978701047 0.034 -0.006 

 157 Termico Cent -0.931 -1.814 14.851 13.486 -16.230 44.148907158828 -

0.159 0.005 -0.064 0.027 -0.180 -71.0392967501551 -0.586 -0.013 

 158 Termico Cent 17.385 -1.722 7.543 20.004 -4.341 19.1464405153578 -

0.230 -0.003 -0.037 0.002 -0.236 -81.0622282166992 -0.467 0.023 

 159 Termico Cent 18.392 63.168 48.468 94.169 -12.609 57.3964259023842 -

0.087 -0.618 -0.253 0.014 -0.719 -21.8338376127324 -0.466 0.990 

 160 Termico Cent -10.141 9.194 -5.075 10.446 -11.392 -76.1507732463737

 0.119 0.225 0.018 0.228 0.116 80.6620348926079 -0.448 -0.618 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 161 Termico Cent 0.935 -14.652 -2.911 1.461 -15.178 -10.2395529691049 -

0.091 -0.000 0.008 0.000 -0.092 84.6884721656618 -0.252 0.100 

 162 Termico Cent -4.289 3.375 -12.658 12.768 -13.682 -53.4218002973509

 0.002 0.028 0.079 0.094 -0.065 49.6982877050475 -0.175 0.206 

 163 Termico Cent -7.170 -3.847 18.062 12.630 -23.647 47.6281256224047 -

0.137 -0.041 0.098 0.020 -0.198 57.8831541928915 0.452 0.078 

 164 Termico Cent 24.581 94.803 56.992 126.632 -7.247 60.8178970070387 -

0.070 -0.448 -0.252 0.056 -0.574 -26.5678638535388 -0.072 1.222 

 165 Termico Cent -1.738 9.950 -2.332 10.398 -2.186 -79.124702289697

 0.017 0.182 0.045 0.193 0.006 75.7978254419036 0.035 0.252 

 166 Termico Cent 3.968 -13.677 5.204 5.389 -15.097 15.2676922078537 -

0.068 -0.012 -0.066 0.032 -0.111 -56.4563182220947 0.261 0.036 

 167 Termico Cent 8.048 -42.696 -10.145 10.001 -44.649 -10.8974084692256 -

0.080 -0.410 0.075 -0.064 -0.426 12.2006779568923 -0.075 1.109 

 168 Termico Cent 1.314 -6.590 -11.372 9.401 -14.677 -35.4183238966317 -

0.066 -0.003 0.065 0.038 -0.106 57.903984766923 0.208 -0.169 

 169 Termico Cent 8.641 -20.421 -5.062 9.497 -21.277 -9.60274106198615

 0.170 0.005 0.078 0.200 -0.026 21.6473145071735 0.836 -1.274 

 170 Termico Cent 0.421 7.656 4.736 9.999 -1.921 63.6863590473259

 0.025 0.115 0.054 0.140 -0.000 64.8372526581821 -0.076 0.249 

 171 Termico Cent -4.372 24.142 1.994 24.281 -4.511 86.0191160123417

 0.012 -0.477 0.048 0.017 -0.481 5.60281874900564 -0.006 0.455 

 172 Termico Cent 8.435 0.343 6.713 12.227 -3.449 29.4611512610125 -

0.051 0.007 -0.001 0.007 -0.051 -88.8142811124134 -0.239 -0.037 

 173 Termico Cent -10.344 -0.870 -4.062 0.633 -11.847 -69.6952114080217 -

0.027 0.002 0.035 0.025 -0.051 56.2466125161785 -0.166 -0.001 

 174 Termico Cent -2.116 -44.773 48.234 29.294 -76.184 33.0727251407343 -

0.748 -0.140 -0.087 -0.128 -0.760 -82.0461599784416 0.915 -0.718 

 61 SLVx(RS) Cent -5.130 4.747 4.092 6.222 -6.605 70.1766029656168

 -0.177 -0.137 1.666 1.509 -1.823 45.3403107265887 -2.576 -2.512 

 62 SLVx(RS) Cent -2.144 12.474 -3.627 13.325 -2.994 -76.8042489078424

 3.077 7.037 0.575 7.119 2.995 81.903685253837 -8.740 13.915 

 63 SLVx(RS) Cent 2.032 0.690 -1.615 3.109 -0.387 -33.7227036014234

 0.757 2.183 -0.448 2.312 0.628 -73.9266432596436 0.416 -1.232 

 64 SLVx(RS) Cent 2.069 0.877 -0.595 2.315 0.631 -22.4913231748691

 1.178 2.241 -0.413 2.383 1.036 -71.0681446169263 0.604 0.426 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 65 SLVx(RS) Cent 0.616 3.316 -0.805 3.538 0.394 -74.591389260577

 0.321 0.446 -0.834 1.220 -0.453 -47.1400310363123 1.540 -5.076 

 66 SLVx(RS) Cent -1.605 16.993 -6.675 19.140 -3.753 -72.1648200994961

 4.287 13.533 -0.630 13.575 4.244 -86.1198020644312 16.316 -28.124 

 67 SLVx(RS) Cent 0.842 2.025 -1.821 3.348 -0.481 -53.9996549418727

 0.687 0.939 -0.460 1.290 0.336 -52.6753288432263 -0.514 1.437 

 68 SLVx(RS) Cent 3.182 1.059 1.722 4.144 0.098 29.1764181571406

 1.689 0.677 0.866 2.186 0.180 29.8538476017899 -1.739 -0.661 

 69 SLVx(RS) Cent 8.548 -1.984 0.754 8.601 -2.037 4.07684490499166

 3.205 1.503 -0.816 3.533 1.176 -21.892432289689 9.181 -0.981 

 70 SLVx(RS) Cent -2.635 5.339 -9.518 11.672 -8.967 -56.364851026772

 -0.107 2.604 -3.411 4.918 -2.422 -55.8371142725672 -2.905 -8.735 

 71 SLVx(RS) Cent 3.253 1.625 2.401 4.975 -0.097 35.6369960945724

 3.848 0.472 0.445 3.906 0.414 7.38445081848818 1.107 -0.805 

 72 SLVx(RS) Cent -1.491 2.751 -0.967 2.961 -1.701 -77.747766136491

 1.425 2.074 0.254 2.162 1.337 70.9822040169398 1.084 -3.261 

 73 SLVx(RS) Cent 6.767 0.252 -3.363 8.191 -1.173 -22.9566185867975

 0.658 0.606 -3.197 3.829 -2.565 -44.7681705909023 7.767 -2.472 

 74 SLVx(RS) Cent 3.706 -1.172 1.862 4.335 -1.802 18.6773701385891

 1.094 0.754 -0.825 1.766 0.082 -39.180207147783 -3.848 0.217 

 75 SLVx(RS) Cent 9.676 3.786 -4.307 11.949 1.514 -27.817390686832

 5.750 0.515 -0.881 5.895 0.371 -9.30390090697772 -8.679 2.899 

 76 SLVx(RS) Cent 1.890 1.178 1.863 3.432 -0.363 39.5943317606651

 1.469 0.784 -0.547 1.772 0.482 -28.9557667145009 2.475 0.336 

 77 SLVx(RS) Cent -1.173 6.143 -1.528 6.450 -1.479 -78.6614672009642

 1.507 2.901 1.505 3.863 0.546 57.4217558831973 1.863 -6.472 

 78 SLVx(RS) Cent 2.759 1.068 1.711 3.822 0.005 31.8494771149102

 0.852 2.432 0.819 2.780 0.504 66.9824512453676 0.476 2.354 

 79 SLVx(RS) Cent 4.990 1.834 4.263 7.957 -1.133 34.8415642456626

 5.316 0.443 1.431 5.705 0.054 15.2113996752587 7.637 -4.787 

 80 SLVx(RS) Cent -3.196 9.896 -2.992 10.547 -3.848 -77.7198251233296

 0.768 5.547 0.551 5.610 0.705 83.5039999045759 -1.756 9.825 

 81 SLVx(RS) Cent 10.381 3.048 -6.968 14.589 -1.159 -31.1243079055578

 -3.035 -0.507 -2.283 0.838 -4.380 -59.4852024529612 -17.373 0.462 

 82 SLVx(RS) Cent 0.221 6.824 1.342 7.087 -0.041 78.9378309510813

 0.985 1.612 2.793 4.109 -1.512 48.2051539969999 2.944 5.495 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 83 SLVx(RS) Cent -0.410 8.387 -1.212 8.550 -0.573 -82.2992886939427

 0.699 2.802 2.082 4.083 -0.582 58.3973301271324 -1.960 -5.744 

 84 SLVx(RS) Cent 0.419 5.540 -1.020 5.736 0.223 -79.1405380797465

 0.282 1.763 -0.951 2.228 -0.183 -63.9635059603743 -0.670 4.506 

 85 SLVx(RS) Cent 1.777 4.036 1.868 5.089 0.724 60.5791580476853

 1.843 2.005 1.480 3.406 0.442 46.5638243785878 -1.422 -0.961 

 86 SLVx(RS) Cent 4.175 1.968 -2.674 5.964 0.178 -33.7919237761554

 0.814 2.893 -2.198 4.285 -0.578 -57.6574846034907 -0.463 2.333 

 87 SLVx(RS) Cent 5.269 -1.084 -4.025 7.220 -3.035 -25.8612115129697

 1.180 -0.325 -2.431 2.973 -2.117 -36.4001706993563 4.070 -1.363 

 88 SLVx(RS) Cent 5.534 -1.746 0.642 5.590 -1.802 5.00530966016231

 0.123 -0.400 -0.895 0.794 -1.070 -36.8555290430472 -10.730 5.809 

 89 SLVx(RS) Cent 1.041 1.652 -1.837 3.209 -0.515 -49.7237658793086

 2.002 1.589 -1.266 3.078 0.512 -40.3676745569885 4.609 -3.907 

 90 SLVx(RS) Cent 1.319 0.823 -1.859 2.946 -0.805 -41.203753298184

 0.717 1.350 0.298 1.468 0.598 68.3648699882702 -0.231 1.848 

 91 SLVx(RS) Cent 2.788 1.261 2.335 4.481 -0.432 35.9477290945864

 2.846 0.625 -0.311 2.889 0.583 -7.82366399815806 -2.555 -0.475 

 92 SLVx(RS) Cent 5.050 2.924 -4.952 9.051 -1.077 -38.9425612628294

 1.092 3.027 -3.428 5.622 -1.502 -52.8804689638308 0.616 -10.564 

 93 SLVx(RS) Cent 7.789 0.442 -2.130 8.362 -0.130 -15.0518654178

 3.129 0.190 0.759 3.313 0.006 13.6560094263445 5.057 0.649 

 94 SLVx(RS) Cent -1.535 -5.554 -4.087 1.010 -8.099 -31.9071413566302

 -0.323 1.164 -2.209 2.752 -1.910 -54.2970364659164 1.438 -3.992 

 95 SLVx(RS) Cent 1.736 3.050 0.840 3.459 1.326 64.0031959051976

 1.767 2.019 1.054 2.955 0.831 48.4057894039729 0.313 -0.267 

 96 SLVx(RS) Cent 1.175 5.732 1.092 5.980 0.927 77.1916961437768

 1.142 2.256 -1.274 3.090 0.309 -56.8060457272413 0.761 -2.015 

 97 SLVx(RS) Cent 5.140 4.093 -5.605 10.246 -1.014 -42.3318453953538

 1.881 5.667 -0.943 5.888 1.659 -76.7584946452875 -7.525 4.189 

 141 SLVx(RS) Cent 5.612 -1.270 -2.105 6.205 -1.863 -15.7271822351928

 4.006 0.937 1.966 4.965 -0.022 26.0110531813507 6.913 -3.540 

 142 SLVx(RS) Cent 0.688 -2.498 0.215 0.703 -2.512 3.83692087239699

 -0.068 0.332 -0.093 0.353 -0.088 -77.5013534679863 0.081 1.691 

 143 SLVx(RS) Cent 0.376 -1.806 0.793 0.634 -2.064 18.0041121599382

 0.142 0.531 -0.263 0.664 0.010 -63.2497581394802 0.608 0.120 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 
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 144 SLVx(RS) Cent 14.230 2.028 -8.981 18.987 -2.729 -27.9053001606725

 13.529 4.600 -1.256 13.702 4.427 -7.85735185719082 24.828 -23.270 

 145 SLVx(RS) Cent 0.613 -2.101 -0.544 0.718 -2.206 -10.9166877649751

 -0.167 -1.102 -0.275 -0.092 -1.177 -15.2412595070413 0.612 -0.581 

 146 SLVx(RS) Cent 2.076 -1.543 -1.034 2.350 -1.817 -14.8773298309425

 -1.087 -1.407 -0.496 -0.726 -1.769 -36.0721127726606 3.766 -6.766 

 147 SLVx(RS) Cent 0.599 -0.352 -0.230 0.651 -0.405 -12.8894020531465

 0.087 -0.034 0.039 0.099 -0.046 16.4495653091705 0.399 0.199 

 148 SLVx(RS) Cent 0.358 -0.337 1.070 1.136 -1.115 36.0064977149775

 -0.095 3.395 0.732 3.543 -0.242 78.6207027823529 0.067 -3.581 

 149 SLVx(RS) Cent -2.726 12.874 2.599 13.295 -3.148 80.7860938313943

 3.184 7.370 -1.631 7.931 2.624 -71.0344986644454 9.271 14.785 

 150 SLVx(RS) Cent 2.000 -0.816 -1.285 2.498 -1.315 -21.1956039043544

 0.080 -0.087 0.157 0.174 -0.181 30.9545934802914 1.507 1.252 

 151 SLVx(RS) Cent -0.200 0.289 -0.181 0.349 -0.260 -71.7400235936209

 0.285 -0.080 0.118 0.319 -0.115 16.4000306694899 -1.024 -0.436 

 152 SLVx(RS) Cent 1.490 -0.329 0.495 1.616 -0.455 14.2876424095024

 -0.356 0.308 -0.202 0.365 -0.413 -74.3461560175681 -1.177 1.859 

 153 SLVx(RS) Cent 3.064 7.767 -6.268 12.110 -1.279 -55.281842876073

 -0.281 -3.375 -0.309 -0.250 -3.406 -5.63981227898719 -1.573 13.697 

 154 SLVx(RS) Cent 3.053 -0.092 2.316 4.280 -1.319 27.9136924286417

 -0.151 0.808 1.242 1.660 -1.003 55.5666781566748 3.756 3.500 

 155 SLVx(RS) Cent 3.074 1.384 -8.762 11.031 -6.573 -42.2448211004933

 2.015 0.229 -1.921 3.240 -0.997 -32.5327956021006 -8.980 -2.015 

 156 SLVx(RS) Cent 0.163 0.874 1.449 2.010 -0.974 51.8926618783604

 -0.194 5.135 -0.049 5.135 -0.194 -89.4693032777553 -0.491 -0.844 

 157 SLVx(RS) Cent 3.561 -0.766 -1.997 4.342 -1.547 -21.3578450253973

 1.655 0.300 0.979 2.168 -0.213 27.6572061521234 5.059 -0.562 

 158 SLVx(RS) Cent 1.872 -0.120 -1.187 2.425 -0.674 -24.9937561625922

 2.282 0.139 0.692 2.486 -0.065 16.4233816211675 3.522 -0.580 

 159 SLVx(RS) Cent 1.896 2.657 4.104 6.398 -1.845 47.6468590599486

 0.320 5.697 1.776 6.230 -0.214 73.2795061941259 3.677 -9.281 

 160 SLVx(RS) Cent 2.361 -1.948 -0.912 2.546 -2.133 -11.4722580391576

 -0.818 -1.036 0.359 -0.552 -1.302 36.5365476304141 3.368 5.194 

 161 SLVx(RS) Cent 0.651 -2.006 0.969 0.967 -2.322 18.0462350748541

 0.371 1.085 -0.228 1.152 0.305 -73.7384728167539 1.028 -0.134 
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 162 SLVx(RS) Cent 2.320 -2.051 0.344 2.347 -2.078 4.46784115360846

 -0.130 0.655 -0.177 0.693 -0.168 -77.831814435393 1.274 -1.611 

 163 SLVx(RS) Cent -0.461 0.675 -0.233 0.721 -0.507 -78.8624240676427

 1.093 0.140 -0.675 1.443 -0.210 -27.4014442742487 -3.765 0.113 

 164 SLVx(RS) Cent 2.334 2.662 3.674 6.176 -1.180 46.279781986546

 0.060 3.849 1.799 4.567 -0.658 68.2400559538485 -0.606 -11.368 

 165 SLVx(RS) Cent 0.708 -2.595 -0.404 0.757 -2.644 -6.87987156381689

 -0.099 -0.647 -0.044 -0.095 -0.651 -4.55660990165982 -0.400 -1.929 

 166 SLVx(RS) Cent 0.620 -1.047 1.074 1.146 -1.573 26.0864405044926

 0.235 0.736 0.263 0.849 0.122 66.8289664235861 -1.202 -0.763 

 167 SLVx(RS) Cent -2.248 8.622 0.753 8.674 -2.299 86.0557155552775

 1.451 3.473 -1.265 4.081 0.842 -64.3163734945017 -0.146 -9.181 

 168 SLVx(RS) Cent 1.489 -2.205 0.410 1.534 -2.250 6.25379164847072

 0.267 0.991 -0.305 1.102 0.156 -69.9420836250007 -1.076 1.032 

 169 SLVx(RS) Cent -1.755 5.726 0.560 5.768 -1.796 85.7440039617437

 -0.590 0.143 -1.099 0.935 -1.382 -54.2222018649746 -5.983 10.358 

 170 SLVx(RS) Cent 0.723 -1.384 -0.490 0.831 -1.492 -12.4696736253192

 -0.104 -0.464 -0.176 -0.033 -0.536 -22.1404519722696 0.321 -1.631 

 171 SLVx(RS) Cent -0.105 1.817 1.574 2.700 -0.988 60.702022063024

 -0.037 4.315 -0.849 4.474 -0.197 -79.3460105730802 -0.111 -3.189 

 172 SLVx(RS) Cent 1.583 -0.181 -0.747 1.857 -0.455 -20.1239745362166

 0.716 0.077 0.288 0.827 -0.034 21.0317642415229 1.927 -0.245 

 173 SLVx(RS) Cent -0.695 0.340 -0.467 0.520 -0.874 -68.9667696946876

 0.706 0.075 0.184 0.756 0.026 15.1316725251117 0.961 -0.116 

 174 SLVx(RS) Cent 7.968 0.322 -4.416 9.986 -1.696 -24.5576266927861

 6.602 1.348 1.399 6.952 0.998 14.0174507706717 -7.438 6.588 

 61 SLVy(RS) Cent -12.350 6.236 -31.322 29.614 -35.729 -53.2625806747293

 0.371 0.530 -16.759 17.209 -16.308 -45.1362593129251 12.415 12.632 

 62 SLVy(RS) Cent -9.703 14.551 -11.723 19.291 -14.443 -67.9858030259658

 2.506 7.519 2.761 8.742 1.283 66.1168914104286 -14.721 18.205 

 63 SLVy(RS) Cent -1.800 -9.473 -9.655 4.753 -16.026 -34.1641149764052

 -4.677 -1.583 0.304 -1.553 -4.706 84.4476425476391 -1.080 5.320 

 64 SLVy(RS) Cent -5.399 -12.597 -11.399 2.956 -20.952 -36.2384664211004

 -5.849 -4.105 -3.869 -1.011 -8.943 -51.348250758185 -1.997 5.139 

 65 SLVy(RS) Cent 1.905 -4.992 -2.074 2.481 -5.568 -15.5120640906225

 -1.931 1.673 3.882 4.151 -4.409 57.4503944340959 -8.760 22.751 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 66 SLVy(RS) Cent -11.935 23.081 -14.553 28.340 -17.194 -70.1329887822255

 5.143 15.497 1.567 15.728 4.911 81.5812806800236 26.270 -38.453 

 67 SLVy(RS) Cent 1.278 -6.140 -4.779 3.618 -8.481 -26.0937374417982

 -4.167 0.344 2.270 1.289 -5.111 67.4035531213998 1.301 -3.904 

 68 SLVy(RS) Cent -11.161 0.946 5.712 3.215 -13.430 68.3311791407679

 -3.365 -4.063 -1.802 -1.878 -5.550 -39.5177449911325 11.058 -0.996 

 69 SLVy(RS) Cent 10.557 -8.862 6.429 12.492 -10.798 16.7555207113058

 2.219 0.491 -2.914 4.394 -1.685 -36.7440717944853 11.691 1.247 

 70 SLVy(RS) Cent -14.851 3.926 -16.351 13.392 -24.317 -59.9315809356045

 0.650 2.710 -2.076 3.997 -0.638 -58.1946223093305 -12.618 -8.930 

 71 SLVy(RS) Cent 2.712 -15.629 11.316 8.107 -21.024 25.4890574153769

 2.253 -5.251 -1.765 2.647 -5.646 -12.5952387526803 0.984 6.278 

 72 SLVy(RS) Cent -10.913 -16.769 14.556 1.007 -28.689 39.3129086705834

 -1.868 -10.049 7.967 2.998 -14.914 31.4115225967303 1.503 11.345 

 73 SLVy(RS) Cent -15.283 0.367 -8.469 4.072 -18.988 -66.3690848456441

 -3.284 0.594 -1.539 1.130 -3.821 -70.784431363742 -5.741 -3.218 

 74 SLVy(RS) Cent 1.912 -5.046 9.081 8.158 -11.292 34.5184731266925

 0.246 -2.466 -3.089 2.264 -4.484 -33.149974281995 -3.614 -1.994 

 75 SLVy(RS) Cent -19.633 -8.881 13.784 0.538 -29.052 55.6536981925314

 -29.276 -3.051 7.632 -0.991 -31.335 74.9000815904858 49.889 -12.556 

 76 SLVy(RS) Cent -1.976 -3.220 9.225 6.647 -11.844 43.0701810938592

 0.555 -3.604 -2.673 1.862 -4.911 -26.0575637674443 0.727 2.565 

 77 SLVy(RS) Cent -11.998 8.444 -8.182 11.315 -14.870 -70.6618128737821

 -0.324 1.044 4.215 4.630 -3.910 49.6095178368478 5.505 -8.308 

 78 SLVy(RS) Cent -11.703 -5.320 -10.262 2.235 -19.259 -53.6373404161773

 -5.302 -6.069 -6.623 0.949 -12.320 -43.3432544787028 1.287 -10.018 

 79 SLVy(RS) Cent 2.998 -9.985 13.897 11.845 -18.832 32.4814550166187

 5.422 -2.949 -0.702 5.480 -3.008 -4.75849840472261 8.874 -12.224 

 80 SLVy(RS) Cent -15.806 -48.832 20.936 -5.655 -58.984 25.8678524897184

 -1.745 -28.208 8.308 0.647 -30.600 16.0625241569791 10.781 -39.993 

 81 SLVy(RS) Cent -5.244 1.545 -10.871 9.539 -13.238 -53.6698443974261

 -2.518 0.116 -0.624 0.257 -2.658 -77.3266457089548 -5.872 1.606 

 82 SLVy(RS) Cent 0.216 -26.798 6.700 1.786 -28.368 13.1923879382443

 0.443 -7.211 1.295 0.656 -7.424 9.34778002013207 1.770 -9.301 

 83 SLVy(RS) Cent -1.109 -39.755 9.755 1.213 -42.077 13.3928433022783

 0.455 -13.424 1.688 0.658 -13.627 6.83600990191322 -2.248 15.757 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 84 SLVy(RS) Cent 0.328 -9.871 -2.978 1.134 -10.677 -15.1429908757583

 -1.882 -4.982 3.574 0.464 -7.328 33.2792976898367 4.373 -21.735 

 85 SLVy(RS) Cent -8.890 -20.055 15.967 2.443 -31.387 35.3645260950993

 0.433 -10.635 2.566 0.999 -11.201 12.4373891228348 -4.456 11.342 

 86 SLVy(RS) Cent -19.631 0.951 -12.237 6.648 -25.329 -65.0321322495248

 -6.909 1.820 -0.670 1.871 -6.960 -85.6342459478638 10.324 2.245 

 87 SLVy(RS) Cent 5.065 -1.151 30.874 32.987 -29.073 42.1253473287586

 -5.297 0.374 19.845 17.585 -22.508 49.0652846910618 -20.758 1.931 

 88 SLVy(RS) Cent 5.018 -6.473 6.823 8.192 -9.648 24.9506286859309

 -1.166 -2.721 -2.934 1.092 -4.978 -37.5783997901913 -13.424 5.850 

 89 SLVy(RS) Cent -9.235 -13.499 16.029 4.803 -27.537 41.2127109904717

 -7.254 -7.648 13.619 6.169 -21.071 44.5859120487001 -20.467 17.938 

 90 SLVy(RS) Cent -0.981 -5.187 -7.553 4.756 -10.925 -37.2193828294058

 -4.420 0.424 1.967 1.122 -5.118 70.4608098959328 -1.461 -2.567 

 91 SLVy(RS) Cent -1.553 -7.285 12.075 7.992 -16.830 38.3236965589448

 1.022 -4.367 -2.227 1.823 -5.168 -19.7842239922755 -1.912 -3.851 

 92 SLVy(RS) Cent -10.316 1.053 -14.799 11.222 -20.485 -55.5063779739041

 -2.996 3.421 -2.168 4.085 -3.660 -72.9779998162276 -7.740 -12.549 

 93 SLVy(RS) Cent -15.869 -1.012 6.524 1.446 -18.327 69.3545329742742

 -12.254 -0.516 -1.424 -0.346 -12.424 -83.1785006670906 -25.748 -0.992 

 94 SLVy(RS) Cent 3.822 -18.765 31.660 26.143 -41.086 35.1837087334912

 1.379 -5.913 19.899 17.963 -22.497 39.8082630489352 -3.060 18.966 

 95 SLVy(RS) Cent -17.790 -1.329 11.526 4.603 -23.722 62.7650041235142

 -2.645 -5.825 3.865 -0.056 -8.414 33.8202387108244 3.569 -3.272 

 96 SLVy(RS) Cent 0.729 -17.306 -4.792 1.924 -18.501 -13.9938951918504

 -5.385 -9.542 2.446 -4.253 -10.673 24.82341946274 -1.244 13.454 

 97 SLVy(RS) Cent 4.608 -4.237 -15.394 16.202 -15.831 -36.9857867858841

 -2.032 6.629 0.322 6.641 -2.044 87.8753984165175 -13.543 4.476 

 141 SLVy(RS) Cent 5.959 -3.252 1.024 6.072 -3.364 6.26915771282513

 4.208 0.724 1.446 4.730 0.202 19.8498752720158 9.085 -3.235 

 142 SLVy(RS) Cent 0.481 -3.108 1.800 1.229 -3.855 22.5456800371919

 -0.511 -2.756 -1.875 0.552 -3.818 -29.5465718962199 0.986 2.873 

 143 SLVy(RS) Cent -0.185 -1.496 1.440 0.742 -2.422 32.7609820606407

 0.826 -2.110 -0.998 1.133 -2.417 -17.1041714774955 4.528 -5.409 

 144 SLVy(RS) Cent 18.708 -3.256 -9.198 22.051 -6.599 -19.9744388674843

 16.012 6.559 -2.510 16.638 5.934 -13.9865167725484 34.150 -29.688 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 145 SLVy(RS) Cent 0.539 -4.781 0.535 0.592 -4.834 5.68540840801338

 -0.767 -3.199 -1.630 0.050 -4.017 -26.6386454581242 1.856 -1.329 

 146 SLVy(RS) Cent 3.019 -4.168 0.981 3.150 -4.300 7.63590992674374

 -2.680 -3.109 -1.981 -0.902 -4.887 -41.9120454910685 5.998 -11.212 

 147 SLVy(RS) Cent 0.353 -1.172 -0.258 0.396 -1.214 -9.35841238614409

 -0.256 -0.415 -0.365 0.038 -0.709 -38.8804177343051 -0.518 1.428 

 148 SLVy(RS) Cent -0.733 1.095 0.860 1.436 -1.074 68.364247165141

 0.148 4.283 1.347 4.683 -0.252 73.4580736513516 1.081 -3.255 

 149 SLVy(RS) Cent -8.343 16.169 -1.804 16.301 -8.475 -85.8139194695841

 3.663 8.200 -0.678 8.299 3.564 -81.6816493612879 9.882 19.788 

 150 SLVy(RS) Cent 1.983 -2.611 0.471 2.031 -2.659 5.79124205347594

 -0.920 -0.867 -0.703 -0.190 -1.596 -46.0775230856526 0.914 3.476 

 151 SLVy(RS) Cent 1.484 -0.261 0.321 1.542 -0.319 10.1112532756015

 -1.125 0.809 0.466 0.915 -1.231 77.1341966429501 5.081 4.667 

 152 SLVy(RS) Cent -2.157 3.405 -0.598 3.469 -2.221 -83.9302133479382

 3.348 -1.364 -1.029 3.563 -1.578 -11.7934954750344 8.242 -9.044 

 153 SLVy(RS) Cent 2.057 4.316 -5.140 8.449 -2.076 -51.1976238057027

 0.177 -1.214 -1.532 1.163 -2.201 -32.7888076894331 -2.240 12.947 

 154 SLVy(RS) Cent 1.267 0.263 2.574 3.387 -1.857 39.4797784384419

 1.128 1.114 2.038 3.159 -0.917 44.8986213997669 2.697 4.878 

 155 SLVy(RS) Cent 2.107 -5.542 -9.307 8.345 -11.779 -33.830694480468

 2.775 2.081 -3.514 5.959 -1.103 -42.181271056261 -10.067 -5.376 

 156 SLVy(RS) Cent -0.962 2.112 0.741 2.281 -1.131 77.1325181686395

 -0.122 5.995 0.558 6.046 -0.172 84.8280628827163 -0.153 0.891 

 157 SLVy(RS) Cent 4.095 -2.868 0.696 4.164 -2.937 5.65345296938328

 0.892 -0.141 0.333 0.990 -0.239 16.394914516476 6.070 0.668 

 158 SLVy(RS) Cent 1.842 -0.991 -0.466 1.917 -1.065 -9.10862036154266

 1.782 0.037 0.167 1.798 0.021 5.42061778242339 5.277 -0.225 

 159 SLVy(RS) Cent -2.267 4.417 3.856 6.178 -4.028 65.4570324074723

 1.158 6.374 2.614 7.459 0.074 67.470207197783 5.460 -9.921 

 160 SLVy(RS) Cent 3.214 -6.461 2.289 3.728 -6.975 12.6597964240472

 -2.528 -3.217 -1.339 -1.490 -4.256 -37.7806279500292 5.615 4.543 

 161 SLVy(RS) Cent 0.424 -1.933 3.905 3.324 -4.833 36.6032329300378

 -0.661 -2.747 -3.306 1.763 -5.171 -36.2465729551833 -0.692 -3.482 

 162 SLVy(RS) Cent 2.835 -5.732 4.126 4.499 -7.396 21.9632603244429

 -1.570 -1.678 -2.484 0.861 -4.109 -44.3753883714907 -0.241 0.403 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 163 SLVy(RS) Cent 0.164 -0.279 -0.324 0.335 -0.450 -27.8056584605307

 1.472 0.516 -1.101 2.194 -0.206 -33.2685952685984 -4.808 -1.098 

 164 SLVy(RS) Cent -1.185 3.688 3.423 5.453 -2.950 62.7193749322936

 0.983 4.790 2.742 6.224 -0.451 62.387854057873 1.314 -12.921 

 165 SLVy(RS) Cent 0.802 -4.644 1.208 1.058 -4.900 11.9642935312148

 -0.780 -3.266 -1.712 0.093 -4.139 -27.0107222814807 -1.286 -2.349 

 166 SLVy(RS) Cent -1.196 2.117 2.641 3.578 -2.657 61.0452798179235

 0.193 -2.708 -2.876 1.963 -4.479 -31.6152343128306 0.590 2.377 

 167 SLVy(RS) Cent -5.877 9.257 -4.570 10.530 -7.150 -74.4347371901462

 0.705 3.358 -0.277 3.387 0.676 -84.0966967704868 1.894 -11.922 

 168 SLVy(RS) Cent 1.268 -4.052 4.257 3.628 -6.412 28.9993385394098

 -0.779 -1.860 -2.860 1.591 -4.230 -39.6455732797023 1.532 -1.622 

 169 SLVy(RS) Cent -3.858 5.275 -4.009 6.786 -5.369 -69.358975725738

 -2.222 -0.931 -0.216 -0.896 -2.257 -80.736560917907 -9.728 13.096 

 170 SLVy(RS) Cent 0.474 -3.485 -0.253 0.490 -3.502 -3.63894526816197

 -0.543 -1.703 -1.045 0.072 -2.318 -30.4762287900586 1.616 -3.001 

 171 SLVy(RS) Cent -0.967 2.468 0.725 2.615 -1.114 78.5519092716439

 -0.096 4.537 -0.351 4.564 -0.123 -85.690778076652 -0.082 -5.536 

 172 SLVy(RS) Cent 1.198 -1.024 -0.374 1.259 -1.085 -9.29455703991325

 -0.119 -0.156 -0.271 0.134 -0.409 -43.0312678899392 2.365 0.803 

 173 SLVy(RS) Cent 3.244 -0.417 -0.399 3.287 -0.460 -6.14303256520819

 -2.124 0.345 1.521 1.069 -2.848 64.5354756853387 -7.041 0.109 

 174 SLVy(RS) Cent 10.209 -3.003 -2.797 10.777 -3.570 -11.4743003585847

 7.324 1.703 0.857 7.451 1.575 8.4785955574134 -10.983 7.792 

 61 SLVx(ES) Cent 2.049 -2.230 -1.034 2.286 -2.467 -12.8900886730461

 0.044 -0.016 -0.600 0.615 -0.587 -43.5775485505265 0.506 0.284 

 62 SLVx(ES) Cent -0.440 1.916 -0.422 1.989 -0.513 -80.1541433774265

 0.281 0.614 0.106 0.645 0.250 73.7465629117725 -0.972 1.400 

 63 SLVx(ES) Cent -0.205 -0.618 -0.795 0.409 -1.233 -37.7172959285029

 -0.062 -0.050 0.064 0.008 -0.120 47.6651913351452 0.034 0.260 

 64 SLVx(ES) Cent 0.938 -1.240 -0.683 1.135 -1.436 -16.0381386919422

 -0.032 -0.214 -0.118 0.026 -0.272 -26.2114909534055 -0.008 0.270 

 65 SLVx(ES) Cent -0.953 -0.053 0.029 -0.052 -0.954 88.140980694491

 -0.067 0.126 0.262 0.308 -0.250 55.0902565868163 -0.333 1.227 

 66 SLVx(ES) Cent -1.385 3.579 -0.433 3.616 -1.422 -85.0536674877338

 0.426 1.266 -0.018 1.266 0.426 -88.7618481686256 1.798 -2.890 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 67 SLVx(ES) Cent -0.436 -0.338 -0.948 0.562 -1.337 -46.4840758184179

 -0.117 0.042 0.179 0.158 -0.233 56.999614126099 -0.046 -0.167 

 68 SLVx(ES) Cent -1.364 -0.041 0.321 0.033 -1.438 77.0614351235552

 -0.118 -0.132 -0.190 0.065 -0.315 -43.9673369993183 0.507 -0.198 

 69 SLVx(ES) Cent 0.943 -0.271 -0.089 0.950 -0.277 -4.17213739056299

 0.226 0.120 -0.132 0.315 0.031 -34.1464744640036 0.912 -0.026 

 70 SLVx(ES) Cent 0.979 0.664 -1.194 2.027 -0.383 -41.2439573360098

 0.010 0.235 -0.312 0.455 -0.210 -54.9152476425303 -0.572 -0.791 

 71 SLVx(ES) Cent 0.228 0.168 0.502 0.701 -0.305 43.2868207930275

 0.223 -0.105 0.029 0.226 -0.108 5.0312118965508 0.158 0.113 

 72 SLVx(ES) Cent -1.032 0.741 0.537 0.891 -1.182 74.39346513323 -

0.151 -0.091 0.349 0.230 -0.472 47.4234925566338 -0.032 0.053 

 73 SLVx(ES) Cent 1.928 -0.003 -0.144 1.939 -0.013 -4.22878889344585

 -0.050 0.038 -0.311 0.309 -0.321 -49.0609307363934 0.450 -0.192 

 74 SLVx(ES) Cent 0.164 -0.369 0.616 0.569 -0.774 33.3085307404096

 0.025 -0.012 -0.163 0.171 -0.158 -41.8131147890114 -0.308 -0.041 

 75 SLVx(ES) Cent -4.098 0.587 1.605 1.084 -4.595 72.7926496423353

 -1.450 -0.071 0.188 -0.046 -1.476 82.373364738645 2.804 -0.944 

 76 SLVx(ES) Cent 0.018 -0.408 0.863 0.694 -1.084 38.0726689344598

 0.041 -0.045 -0.155 0.158 -0.162 -37.2685687390486 0.094 0.101 

 77 SLVx(ES) Cent -0.849 0.845 -0.537 1.001 -1.005 -73.8165208181981

 0.108 0.151 0.199 0.329 -0.070 48.1175855166021 0.274 -0.656 

 78 SLVx(ES) Cent 0.280 -0.697 -0.586 0.555 -0.971 -25.0943923602605

 -0.033 -0.367 -0.246 0.097 -0.498 -27.9059616253759 0.167 -0.566 

 79 SLVx(ES) Cent 1.004 0.347 0.976 1.705 -0.355 35.6991887640819

 0.430 -0.038 0.097 0.449 -0.057 11.2684964561449 0.717 -0.643 

 80 SLVx(ES) Cent -1.612 1.641 0.203 1.654 -1.625 86.4367512633833

 -0.056 -0.427 0.431 0.227 -0.710 33.3587492660852 -0.036 -0.263 

 81 SLVx(ES) Cent 1.365 2.759 -1.001 3.282 0.843 -62.4281282826737

 -0.282 -0.044 -0.209 0.078 -0.403 -59.8018131226461 -1.381 0.051 

 82 SLVx(ES) Cent 0.073 1.406 0.191 1.433 0.046 82.0010871264194

 0.054 -0.099 0.298 0.286 -0.330 37.8070575715604 0.141 0.214 

 83 SLVx(ES) Cent 0.034 1.055 0.012 1.056 0.033 89.3552793437962

 0.021 -0.192 0.296 0.229 -0.400 35.0908351127061 -0.039 -0.090 

 84 SLVx(ES) Cent -0.358 -1.086 -0.504 -0.101 -1.344 -27.0831590958525

 -0.063 -0.203 0.274 0.150 -0.416 37.8366765473133 0.084 -1.215 



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 
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 85 SLVx(ES) Cent -0.047 0.701 0.384 0.863 -0.209 67.1218343503322

 0.004 -0.139 0.257 0.200 -0.334 37.2610276136935 -0.073 0.305 

 86 SLVx(ES) Cent 0.631 0.252 -0.452 0.932 -0.048 -33.6256041906627

 -0.137 0.179 -0.226 0.297 -0.255 -62.4608343567652 0.297 0.139 

 87 SLVx(ES) Cent -1.699 0.689 1.023 1.067 -2.077 69.7064765577972

 -0.278 0.087 0.781 0.707 -0.897 51.5863252116242 -1.038 -0.238 

 88 SLVx(ES) Cent -0.331 0.063 0.125 0.099 -0.367 73.8753347536554

 -0.061 -0.093 -0.152 0.076 -0.229 -42.0434340829254 -1.042 0.535 

 89 SLVx(ES) Cent -1.407 0.636 0.678 0.841 -1.612 73.2118423219397

 -0.402 -0.048 0.485 0.292 -0.742 55.0140203543459 -0.997 0.171 

 90 SLVx(ES) Cent -0.400 -0.775 -0.800 0.234 -1.409 -38.3993536434113

 -0.094 0.032 0.147 0.129 -0.191 56.6385745878346 -0.111 -0.109 

 91 SLVx(ES) Cent 0.194 -0.607 0.738 0.634 -1.046 30.7584772542805

 0.097 -0.057 -0.086 0.136 -0.095 -24.0964034452233 -0.189 -0.127 

 92 SLVx(ES) Cent 1.091 0.663 -0.555 1.471 0.282 -34.4545381953056

 0.006 0.234 -0.325 0.464 -0.224 -54.6850190659876 -0.196 -0.985 

 93 SLVx(ES) Cent -2.319 0.304 0.818 0.538 -2.554 74.0161025414764

 -0.591 0.031 -0.199 0.089 -0.649 -73.6972457875579 -1.524 0.138 

 94 SLVx(ES) Cent -0.824 1.467 1.141 1.938 -1.295 67.5548457726257

 -0.032 -0.078 0.620 0.566 -0.676 43.9394700213439 -0.295 0.244 

 95 SLVx(ES) Cent 1.170 -0.089 1.598 2.258 -1.178 34.2468067215092

 -0.109 0.013 0.136 0.101 -0.197 57.0733842054946 0.108 -0.164 

 96 SLVx(ES) Cent 2.008 -4.341 -1.291 2.261 -4.593 -11.0614330021792

 -0.239 -0.338 0.237 -0.046 -0.531 39.0924534263042 0.142 0.642 

 97 SLVx(ES) Cent -0.516 1.529 -0.309 1.574 -0.562 -81.602404955008

 0.084 0.497 -0.031 0.499 0.082 -85.6601963087176 -0.869 0.392 

 141 SLVx(ES) Cent 0.871 -0.001 -0.179 0.906 -0.036 -11.1348119569404

 0.351 0.086 0.164 0.429 0.008 25.5094802340452 0.694 -0.317 

 142 SLVx(ES) Cent 0.265 -1.097 0.473 0.413 -1.245 17.405497710424

 -0.031 -0.061 -0.087 0.042 -0.134 -39.9427560510744 0.057 0.209 

 143 SLVx(ES) Cent -1.804 -0.462 1.237 0.274 -2.540 59.2412588014736

 0.046 -0.035 -0.069 0.085 -0.074 -29.7053140148304 0.239 -0.206 

 144 SLVx(ES) Cent 0.013 2.013 -0.847 2.323 -0.298 -69.8654767753139

 1.292 0.483 -0.130 1.313 0.462 -8.88833021882859 2.563 -2.349 

 145 SLVx(ES) Cent -0.182 -1.304 0.105 -0.172 -1.314 5.32145417666606

 -0.041 -0.160 -0.076 -0.004 -0.198 -26.0555883807336 0.113 -0.065 
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 146 SLVx(ES) Cent -0.664 0.007 0.142 0.036 -0.693 78.5332172819516

 -0.165 -0.173 -0.095 -0.074 -0.263 -43.7976464973319 0.425 -0.756 

 147 SLVx(ES) Cent -0.077 -0.094 0.050 -0.035 -0.136 40.183010850046

 -0.006 -0.014 -0.011 0.001 -0.022 -34.2216947762654 -0.003 0.053 

 148 SLVx(ES) Cent 0.082 -0.356 0.367 0.290 -0.564 29.5808023781777

 -0.003 0.328 0.080 0.346 -0.021 77.1265274948827 0.027 -0.314 

 149 SLVx(ES) Cent -0.128 1.147 0.509 1.326 -0.306 70.7004702726598

 0.316 0.670 -0.128 0.711 0.275 -72.0764764487063 0.867 1.505 

 150 SLVx(ES) Cent 0.010 -0.201 -0.171 0.106 -0.296 -29.1824511521194

 -0.035 -0.027 -0.014 -0.016 -0.046 -52.9265560902838 0.106 0.183 

 151 SLVx(ES) Cent 0.678 -0.452 0.620 0.952 -0.726 23.818598534622

 -0.027 0.048 0.043 0.068 -0.046 65.6284084178765 0.168 0.268 

 152 SLVx(ES) Cent -1.925 0.577 0.835 0.830 -2.179 73.1331415313141

 0.192 -0.032 -0.089 0.223 -0.063 -19.3092117421263 0.418 -0.350 

 153 SLVx(ES) Cent -1.893 2.513 -0.412 2.551 -1.931 -84.7039918873769

 -0.017 -0.269 -0.046 -0.009 -0.277 -10.1041740474512 -0.163 1.269 

 154 SLVx(ES) Cent 0.749 0.252 0.391 0.963 0.037 28.7576726389228

 0.015 0.081 0.130 0.182 -0.086 52.1014764801175 0.322 0.352 

 155 SLVx(ES) Cent 0.521 -0.037 -0.968 1.249 -0.765 -36.9586444259211

 0.202 0.071 -0.203 0.350 -0.076 -36.0757688128911 -0.851 -0.300 

 156 SLVx(ES) Cent 0.010 -0.199 0.641 0.554 -0.744 40.3773600015297

 -0.015 0.481 0.009 0.481 -0.015 88.9169665546847 -0.033 -0.025 

 157 SLVx(ES) Cent 0.285 -0.105 -0.568 0.691 -0.510 -35.5165933868568

 0.110 0.020 0.069 0.147 -0.018 28.4363037354833 0.484 -0.017 

 158 SLVx(ES) Cent 0.382 -0.000 -0.359 0.598 -0.216 -30.9894309207519

 0.178 0.011 0.047 0.190 -0.001 14.7220824811069 0.366 -0.048 

 159 SLVx(ES) Cent 0.492 -0.253 0.202 0.543 -0.305 14.2199201465818

 0.050 0.533 0.174 0.589 -0.006 72.0794816754181 0.388 -0.850 

 160 SLVx(ES) Cent 0.816 -1.569 0.100 0.821 -1.573 2.38626257349821

 -0.151 -0.149 -0.028 -0.122 -0.178 -46.2691495490889 0.395 0.441 

 161 SLVx(ES) Cent 0.435 -0.426 0.935 1.034 -1.025 32.6452445320266

 -0.036 -0.001 -0.173 0.156 -0.192 -47.874104217735 -0.040 -0.148 

 162 SLVx(ES) Cent 0.076 -1.214 0.414 0.197 -1.335 16.3490732243436

 -0.086 0.004 -0.105 0.073 -0.155 -56.6540946946413 0.037 -0.063 

 163 SLVx(ES) Cent -0.035 0.006 -0.134 0.121 -0.150 -49.3801714274772

 0.108 0.021 -0.071 0.147 -0.019 -29.2291691950691 -0.365 -0.018 
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 164 SLVx(ES) Cent 0.430 0.046 0.607 0.874 -0.398 36.2100247566863

 0.023 0.372 0.183 0.450 -0.056 66.8423230715147 -0.009 -1.077 

 165 SLVx(ES) Cent 0.193 -1.459 0.253 0.231 -1.497 8.51076962047565

 -0.041 -0.132 -0.070 -0.003 -0.171 -28.498491174875 -0.086 -0.203 

 166 SLVx(ES) Cent 0.324 -0.274 -0.172 0.370 -0.320 -14.9545079908827

 0.004 -0.042 -0.168 0.150 -0.188 -41.0720530805557 0.002 0.048 

 167 SLVx(ES) Cent -0.438 0.828 0.420 0.955 -0.564 73.2044361541533

 0.120 0.285 -0.082 0.319 0.086 -67.7132506508782 0.045 -0.910 

 168 SLVx(ES) Cent -0.230 -0.983 0.492 0.014 -1.226 26.3020374939999

 -0.043 0.024 -0.141 0.135 -0.155 -51.688075916311 0.063 -0.034 

 169 SLVx(ES) Cent -0.904 1.207 0.063 1.209 -0.906 88.28143246129 -

0.094 -0.042 -0.066 0.003 -0.139 -55.9396036792391 -0.655 1.016 

 170 SLVx(ES) Cent -0.033 -0.911 0.168 -0.002 -0.942 10.4741849882544

 -0.028 -0.078 -0.048 0.001 -0.107 -30.985705132947 0.084 -0.183 

 171 SLVx(ES) Cent 0.052 0.149 0.625 0.727 -0.526 47.2001846773109

 -0.003 0.384 -0.065 0.395 -0.014 -80.679549880006 -0.015 -0.358 

 172 SLVx(ES) Cent 0.446 0.012 -0.255 0.564 -0.106 -24.8323984626741

 0.033 0.001 0.009 0.035 -0.001 14.321081684818 0.178 0.007 

 173 SLVx(ES) Cent 4.747 -4.299 -2.274 5.287 -4.839 -13.3445385565874

 -0.025 0.026 0.102 0.106 -0.105 51.998944716289 -0.329 -0.012 

 174 SLVx(ES) Cent 0.385 0.168 -2.404 2.683 -2.130 -43.707906943567

 0.602 0.138 0.119 0.631 0.110 13.6103783338044 -0.788 0.638 

 61 SLVy(ES) Cent 2.294 -2.612 -1.028 2.501 -2.819 -11.3694043434477

 0.044 -0.016 -0.602 0.617 -0.589 -43.5793214153631 0.508 0.286 

 62 SLVy(ES) Cent -0.258 1.720 -0.498 1.839 -0.377 -76.6309271434852

 0.282 0.616 0.107 0.647 0.251 73.7441023951928 -0.975 1.406 

 63 SLVy(ES) Cent -0.160 -0.751 -0.746 0.347 -1.258 -34.2044256308614

 -0.063 -0.050 0.064 0.008 -0.121 47.7144178907647 0.034 0.261 

 64 SLVy(ES) Cent 0.627 -1.103 -0.720 0.887 -1.364 -19.8919133345607

 -0.032 -0.215 -0.119 0.026 -0.273 -26.2432084037904 -0.008 0.271 

 65 SLVy(ES) Cent -1.712 0.209 0.098 0.214 -1.717 87.0997815363165

 -0.067 0.126 0.263 0.309 -0.251 55.0933230766308 -0.334 1.231 

 66 SLVy(ES) Cent -1.369 3.002 -0.330 3.027 -1.393 -85.7090841046032

 0.428 1.271 -0.018 1.271 0.427 -88.7660344669183 1.805 -2.901 

 67 SLVy(ES) Cent -0.531 -0.478 -0.873 0.369 -1.377 -45.8675696232646

 -0.118 0.042 0.179 0.158 -0.234 57.0084269559266 -0.046 -0.167 
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 68 SLVy(ES) Cent -1.340 -0.114 0.331 -0.030 -1.423 75.8291364783017

 -0.119 -0.132 -0.190 0.065 -0.316 -43.9606448128266 0.509 -0.199 

 69 SLVy(ES) Cent 0.886 -0.450 0.160 0.905 -0.469 6.71913728442108

 0.227 0.121 -0.133 0.317 0.031 -34.144162717726 0.915 -0.026 

 70 SLVy(ES) Cent 1.000 0.597 -1.152 1.968 -0.371 -40.0490225018799

 0.010 0.236 -0.314 0.456 -0.210 -54.9167685437185 -0.575 -0.794 

 71 SLVy(ES) Cent 0.150 0.030 0.634 0.727 -0.547 42.2892347562551

 0.224 -0.106 0.029 0.226 -0.109 5.01258735894794 0.158 0.114 

 72 SLVy(ES) Cent -0.931 0.721 0.422 0.823 -1.033 76.4767262344624

 -0.151 -0.092 0.351 0.230 -0.473 47.4077242027461 -0.032 0.054 

 73 SLVy(ES) Cent 1.298 0.059 -0.224 1.337 0.020 -9.93968598951822

 -0.051 0.039 -0.312 0.310 -0.322 -49.0655620905713 0.452 -0.193 

 74 SLVy(ES) Cent 0.234 -0.247 0.605 0.645 -0.657 34.160329327167

 0.025 -0.012 -0.164 0.172 -0.158 -41.8052791953796 -0.310 -0.041 

 75 SLVy(ES) Cent -4.335 0.808 1.504 1.216 -4.743 74.8376729471622

 -1.455 -0.071 0.189 -0.046 -1.481 82.367226362462 2.813 -0.947 

 76 SLVy(ES) Cent -0.054 -0.270 0.823 0.668 -0.992 41.2554259712765

 0.041 -0.045 -0.155 0.159 -0.163 -37.2571764057611 0.094 0.102 

 77 SLVy(ES) Cent -0.759 0.916 -0.422 1.016 -0.859 -76.631775271611

 0.108 0.152 0.199 0.331 -0.071 48.121422609746 0.275 -0.658 

 78 SLVy(ES) Cent 0.300 -1.024 -0.650 0.566 -1.290 -22.2262747831968

 -0.034 -0.369 -0.247 0.097 -0.499 -27.9206962594454 0.167 -0.568 

 79 SLVy(ES) Cent 0.983 0.245 0.816 1.509 -0.281 32.8267798283913

 0.431 -0.038 0.097 0.451 -0.057 11.2592416929986 0.719 -0.645 

 80 SLVy(ES) Cent -1.331 1.161 0.244 1.185 -1.355 84.4520092195357

 -0.057 -0.429 0.432 0.228 -0.713 33.3419313155265 -0.035 -0.265 

 81 SLVy(ES) Cent 0.977 2.037 -0.840 2.500 0.513 -61.1226912873749

 -0.283 -0.044 -0.210 0.078 -0.405 -59.8064596447962 -1.386 0.052 

 82 SLVy(ES) Cent 0.016 0.971 0.185 1.006 -0.019 79.3838540056521

 0.055 -0.099 0.299 0.287 -0.331 37.7977329651055 0.142 0.215 

 83 SLVy(ES) Cent 0.000 0.666 0.062 0.672 -0.006 84.7283564026288

 0.021 -0.193 0.297 0.230 -0.402 35.0745012773404 -0.039 -0.089 

 84 SLVy(ES) Cent -0.384 -1.423 -0.480 -0.196 -1.611 -21.3635496820353

 -0.064 -0.204 0.275 0.150 -0.418 37.8371531350713 0.084 -1.219 

 85 SLVy(ES) Cent -0.257 0.625 0.379 0.765 -0.398 69.6602080829699

 0.004 -0.139 0.258 0.200 -0.336 37.2421220589532 -0.074 0.306 
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 86 SLVy(ES) Cent 0.453 0.143 -0.424 0.750 -0.154 -34.946981517959

 -0.137 0.180 -0.227 0.298 -0.256 -62.4744369886361 0.298 0.139 

 87 SLVy(ES) Cent -2.159 0.972 1.011 1.270 -2.458 73.5705526602953

 -0.279 0.088 0.784 0.709 -0.901 51.5834965859055 -1.041 -0.239 

 88 SLVy(ES) Cent -0.479 0.292 0.252 0.367 -0.555 73.3969857690777

 -0.061 -0.093 -0.152 0.076 -0.230 -42.0382982192339 -1.046 0.537 

 89 SLVy(ES) Cent -1.661 0.762 0.641 0.921 -1.820 76.0616193981551

 -0.403 -0.049 0.487 0.293 -0.745 55.0031130653033 -1.001 0.172 

 90 SLVy(ES) Cent -0.254 -0.792 -0.780 0.302 -1.348 -35.4673145311843

 -0.095 0.032 0.147 0.129 -0.191 56.6518389881308 -0.111 -0.110 

 91 SLVy(ES) Cent 0.114 -0.457 0.637 0.527 -0.870 32.9241442002825

 0.098 -0.057 -0.086 0.136 -0.096 -24.0842668397546 -0.190 -0.127 

 92 SLVy(ES) Cent 0.923 0.444 -0.575 1.306 0.060 -33.6913960026955

 0.005 0.235 -0.326 0.465 -0.225 -54.69279302213 -0.196 -0.989 

 93 SLVy(ES) Cent -2.575 0.228 0.821 0.451 -2.798 74.8254498073585

 -0.592 0.031 -0.199 0.089 -0.651 -73.7018734785035 -1.529 0.138 

 94 SLVy(ES) Cent -1.153 1.697 1.155 2.107 -1.563 70.4853890864499

 -0.032 -0.079 0.623 0.568 -0.679 43.9348138754265 -0.296 0.245 

 95 SLVy(ES) Cent 0.887 -0.326 0.510 1.074 -0.512 20.0330005304807

 -0.110 0.012 0.136 0.101 -0.198 57.0442102963349 0.109 -0.164 

 96 SLVy(ES) Cent 1.272 -3.843 -1.291 1.579 -4.150 -13.3892046169175

 -0.240 -0.339 0.238 -0.047 -0.532 39.0874557750137 0.143 0.644 

 97 SLVy(ES) Cent 0.533 0.304 -0.334 0.771 0.065 -35.5246990907829

 0.085 0.499 -0.032 0.501 0.082 -85.6619190362032 -0.872 0.394 

 141 SLVy(ES) Cent 0.900 0.100 -0.037 0.902 0.098 -2.65927959425154

 0.353 0.086 0.165 0.431 0.008 25.5069207765169 0.696 -0.318 

 142 SLVy(ES) Cent 0.251 -0.732 0.624 0.553 -1.035 25.8759627917928

 -0.031 -0.062 -0.087 0.042 -0.135 -39.9350506013964 0.057 0.210 

 143 SLVy(ES) Cent -2.017 -0.162 1.409 0.598 -2.776 61.6709192311538

 0.046 -0.035 -0.069 0.085 -0.074 -29.6989352183959 0.240 -0.207 

 144 SLVy(ES) Cent 0.668 2.001 -0.922 2.472 0.197 -62.9264714311691

 1.297 0.484 -0.130 1.317 0.464 -8.89075233145074 2.573 -2.358 

 145 SLVy(ES) Cent -0.179 -1.047 0.163 -0.149 -1.076 10.2953427454797

 -0.042 -0.161 -0.077 -0.004 -0.198 -26.0533762811779 0.114 -0.065 

 146 SLVy(ES) Cent -0.673 0.267 0.258 0.333 -0.739 75.6355969313696

 -0.165 -0.173 -0.095 -0.074 -0.264 -43.7939365139695 0.427 -0.759 
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 147 SLVy(ES) Cent -0.021 -0.031 -0.052 0.026 -0.078 -42.140795289749

 -0.006 -0.014 -0.011 0.001 -0.022 -34.2204473057824 -0.003 0.054 

 148 SLVy(ES) Cent 0.009 -0.015 0.222 0.219 -0.226 43.4441379209027

 -0.003 0.329 0.080 0.347 -0.021 77.1249953342237 0.028 -0.316 

 149 SLVy(ES) Cent -0.213 1.327 0.429 1.438 -0.325 75.45046568793

 0.318 0.673 -0.128 0.714 0.276 -72.0808381988778 0.870 1.511 

 150 SLVy(ES) Cent 0.124 -0.077 -0.133 0.190 -0.144 -26.5086334141349

 -0.036 -0.027 -0.014 -0.017 -0.046 -52.9095369997826 0.107 0.184 

 151 SLVy(ES) Cent 0.962 -0.520 0.537 1.137 -0.695 17.9651128700528

 -0.027 0.048 0.043 0.068 -0.046 65.6331403664489 0.168 0.269 

 152 SLVy(ES) Cent -3.042 1.336 0.885 1.509 -3.214 78.9909952579489

 0.193 -0.032 -0.090 0.224 -0.063 -19.3052259294633 0.419 -0.351 

 153 SLVy(ES) Cent -1.258 2.071 -0.483 2.140 -1.326 -81.9069632868764

 -0.018 -0.270 -0.046 -0.009 -0.278 -10.1135253779395 -0.163 1.274 

 154 SLVy(ES) Cent 0.533 0.186 0.444 0.837 -0.117 34.3214093856417

 0.015 0.081 0.130 0.183 -0.086 52.0980316750871 0.323 0.354 

 155 SLVy(ES) Cent 0.673 -0.439 -1.129 1.375 -1.141 -31.8816775795251

 0.203 0.072 -0.204 0.351 -0.077 -36.0786498301127 -0.855 -0.302 

 156 SLVy(ES) Cent -0.039 0.220 0.509 0.615 -0.435 52.1536851566929

 -0.015 0.482 0.009 0.483 -0.015 88.915331840757 -0.033 -0.025 

 157 SLVy(ES) Cent 0.393 0.006 -0.475 0.712 -0.314 -33.9248717986689

 0.110 0.020 0.069 0.148 -0.018 28.4318179481689 0.486 -0.017 

 158 SLVy(ES) Cent 0.636 0.007 -0.367 0.805 -0.162 -24.7007691357876

 0.179 0.011 0.047 0.191 -0.001 14.718797216764 0.368 -0.048 

 159 SLVy(ES) Cent 0.433 -0.197 0.084 0.444 -0.208 7.46047413779739

 0.050 0.535 0.175 0.591 -0.006 72.0774586281737 0.390 -0.853 

 160 SLVy(ES) Cent 0.917 -1.383 0.196 0.933 -1.400 4.82560205023027

 -0.152 -0.149 -0.028 -0.123 -0.178 -46.246416995049 0.396 0.443 

 161 SLVy(ES) Cent 0.465 -0.173 1.000 1.196 -0.904 36.1531260720277

 -0.036 -0.001 -0.174 0.157 -0.193 -47.8672727184988 -0.040 -0.149 

 162 SLVy(ES) Cent 0.105 -0.953 0.515 0.315 -1.162 22.1119492039134

 -0.086 0.004 -0.105 0.073 -0.155 -56.6461215911345 0.037 -0.063 

 163 SLVy(ES) Cent 0.092 -0.059 -0.083 0.129 -0.096 -23.9176940683167

 0.108 0.021 -0.071 0.148 -0.019 -29.2309691457126 -0.366 -0.018 

 164 SLVy(ES) Cent 0.332 0.250 0.612 0.904 -0.322 43.0907197175995

 0.023 0.373 0.184 0.452 -0.056 66.8404188605282 -0.009 -1.081 
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 165 SLVy(ES) Cent 0.221 -1.142 0.357 0.309 -1.230 13.8311025268627

 -0.041 -0.133 -0.071 -0.003 -0.171 -28.4934222369929 -0.087 -0.203 

 166 SLVy(ES) Cent 0.337 0.036 -0.031 0.340 0.033 -5.75980674728745

 0.004 -0.042 -0.168 0.151 -0.189 -41.0665723775931 0.002 0.048 

 167 SLVy(ES) Cent -0.351 0.880 0.255 0.931 -0.402 78.7424656585523

 0.120 0.287 -0.082 0.320 0.086 -67.7200781960108 0.046 -0.914 

 168 SLVy(ES) Cent -0.448 -0.627 0.590 0.059 -1.135 40.7044566466806

 -0.044 0.024 -0.142 0.136 -0.156 -51.680828787635 0.063 -0.034 

 169 SLVy(ES) Cent -0.925 1.298 -0.123 1.304 -0.932 -86.8459317980798

 -0.095 -0.042 -0.066 0.003 -0.139 -55.9482106761871 -0.657 1.020 

 170 SLVy(ES) Cent -0.006 -0.744 0.142 0.020 -0.770 10.493523514523

 -0.028 -0.079 -0.048 0.001 -0.108 -30.9833523327177 0.084 -0.184 

 171 SLVy(ES) Cent 0.091 0.532 0.593 0.944 -0.321 55.1935340508942

 -0.003 0.385 -0.066 0.396 -0.014 -80.6815814662757 -0.015 -0.359 

 172 SLVy(ES) Cent 0.597 0.046 -0.303 0.731 -0.088 -23.8535724588779

 0.033 0.001 0.009 0.035 -0.001 14.3097427541625 0.179 0.007 

 173 SLVy(ES) Cent 5.139 -4.434 -2.255 5.643 -4.939 -12.6136851528543

 -0.025 0.026 0.103 0.106 -0.105 52.0039907277251 -0.330 -0.012 

 174 SLVy(ES) Cent 1.483 -0.789 -2.727 3.301 -2.607 -33.6888978946489

 0.605 0.139 0.120 0.634 0.110 13.6078400081757 -0.791 0.641 

  



 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

6.8) Verifica a martellamento 

 

Nel presente capitolo si riporta la verifica a martellamento. 

Per il nuovo fabbricato gli spostamenti si valutano dai risultati dell’analisi FEM, mentre per il fabbricato esistente con le 

formule indicate sulle NTC2018 

 

Nuovo Fabbricato – Spostamenti massimi – Azione sismica q=1 

 

 

Edificio esistente 

Spostamento atteso alla quota di 4.5.m (h) dal piano delle fondazioni  

Vedi cap. 7.2.1 NTC2018: 1/100*h*ag*S/g = 1*100*4500*0.16*1.2=8.64mm 

 

Sommando i 2 spostamenti si ottiene: 

3.2mm + 8.7mm= 12mm   che è inferiore ai 50mm previsti a progetto. 
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6.10) Verifiche degli elementi strutturali della struttura in CA 

Nel presente capitolo vengono riportati i risultati di tutti gli elementi strutturali condotta con il software MidasGen 2019. 

Per l’individuazione degli elementi wall si fa riferimento alla numerazione riportata nella seguente immagine. 

 

 

Individuazione ID Wall 
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Verifica fondazioni 

 

Le travi sono state verificate a momento e taglio relativamente alla sola sezione rettangolare, considerando le scarpe 

della trave a T al solo fine di ridistribuire le azioni sul terreno di fondazione. 

 

VERIFICHE A FLESSIONE SLU 
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    *. DEFINITION OF LOAD COMBINATIONS WITH SCALING UP FACTORS. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

     LCB  C    Loadcase Name(Factor) + Loadcase Name(Factor) + Loadcase Name(Factor) 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

       1  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso accidentale 

sol( 1.500) 

                +       Termico( 0.900) 

       2  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso accidentale 

sol( 1.050) 

                +       Termico( 1.500) 

       3  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso accidentale 

sol( 1.500) 

                +       Termico( 0.900) +          Neve( 0.750) 

       4  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso accidentale 

sol( 1.050) 

                +       Termico( 1.500) +          Neve( 0.750) 

       5  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso accidentale 

sol( 1.050) 

                +       Termico( 0.900) +          Neve( 1.500) 

       6  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso accidentale 

sol( 1.500) 

                +       Termico( 0.900) +        wind x( 0.900) 

       7  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso accidentale 

sol( 1.500) 

                +       Termico( 0.900) +        wind y( 0.900) 

       8  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso accidentale 

sol( 1.050) 

                +       Termico( 1.500) +        wind x( 0.900) 

       9  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso accidentale 

sol( 1.050) 

                +       Termico( 1.500) +        wind y( 0.900) 

      10  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso accidentale 

sol( 1.050) 

                +       Termico( 0.900) +        wind x( 1.500) 

      11  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso accidentale 

sol( 1.050) 

                +       Termico( 0.900) +        wind y( 1.500) 

      12  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso accidentale 

sol( 1.500) 

+       Termico( 0.900) +        wind x(-0.900) 
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      13  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso accidentale 

sol( 1.500) 

                +       Termico( 0.900) +        wind y(-0.900) 

      14  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso accidentale 

sol( 1.050) 

                +       Termico( 1.500) +        wind x(-0.900) 

      15  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso accidentale 

sol( 1.050) 

                +       Termico( 1.500) +        wind y(-0.900) 

      16  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso accidentale 

sol( 1.050) 

                +       Termico( 0.900) +        wind x(-1.500) 

      17  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso accidentale 

sol( 1.050) 

                +       Termico( 0.900) +        wind y(-1.500) 

      18  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso accidentale 

sol( 1.500) 

                +       Termico( 0.900) +          Neve( 0.750) +        wind x( 0.900) 

      19  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso accidentale 

sol( 1.500) 

                +       Termico( 0.900) +          Neve( 0.750) +        wind y( 0.900) 

      20  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso accidentale 

sol( 1.050) 

                +       Termico( 1.500) +          Neve( 0.750) +        wind x( 0.900) 

      21  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso accidentale 

sol( 1.050) 

                +       Termico( 1.500) +          Neve( 0.750) +        wind y( 0.900) 

      22  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso accidentale 

sol( 1.050) 

                +       Termico( 0.900) +          Neve( 0.750) +        wind x( 1.500) 

      23  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso accidentale 

sol( 1.050) 

                +       Termico( 0.900) +          Neve( 0.750) +        wind y( 1.500) 

      24  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso accidentale 

sol( 1.500) 
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                +       Termico( 0.900) +          Neve( 0.750) +        wind x(-0.900) 

      25  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso accidentale 

sol( 1.500) 

                +       Termico( 0.900) +          Neve( 0.750) +        wind y(-0.900) 

      26  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso accidentale 

sol( 1.050) 

                +       Termico( 1.500) +          Neve( 0.750) +        wind x(-0.900) 

      27  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso accidentale 

sol( 1.050) 

                +       Termico( 1.500) +          Neve( 0.750) +        wind y(-0.900) 

      28  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso accidentale 

sol( 1.050) 

                +       Termico( 0.900) +          Neve( 0.750) +        wind x(-1.500) 

      29  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso accidentale 

sol( 1.050) 

                +       Termico( 0.900) +          Neve( 0.750) +        wind y(-1.500) 

      30  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso accidentale 

sol( 1.050) 

                +       Termico( 0.900) +          Neve( 1.500) +        wind x( 0.900) 

      31  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso accidentale 

sol( 1.050) 

                +       Termico( 0.900) +          Neve( 1.500) +        wind y( 0.900) 

      32  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso accidentale 

sol( 1.050) 

                +       Termico( 0.900) +          Neve( 1.500) +        wind x(-0.900) 

      33  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso accidentale 

sol( 1.050) 

                +       Termico( 0.900) +          Neve( 1.500) +        wind y(-0.900) 

      34  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.300) 

+      SLVx(RS)( 1.000) +      SLVx(ES)( 1.000) +      SLVy(RS)( 0.300) 

+      SLVy(ES)( 0.300) 

      35  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.300) 

+      SLVx(RS)( 1.000) +      SLVx(ES)(-1.000) +      SLVy(RS)( 0.300) 

+      SLVy(ES)(-0.300) 

      36  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.300) 

+      SLVx(RS)( 1.000) +      SLVx(ES)( 1.000) +      SLVy(RS)(-0.300) 

+      SLVy(ES)(-0.300) 
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      37  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.300) 
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                +      SLVx(RS)( 1.000) +      SLVx(ES)(-1.000) +      SLVy(RS)(-0.300) 

+      SLVy(ES)( 0.300) 

      38  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.300) 

+      SLVy(RS)( 1.000) +      SLVy(ES)( 1.000) +      SLVx(RS)( 0.300) 

                +      SLVx(ES)( 0.300) 

39  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale sol( 

0.300) 

+      SLVy(RS)( 1.000) +      SLVy(ES)(-1.000) +      SLVx(RS)( 0.300) 

                +      SLVx(ES)(-0.300) 

40  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale sol( 

0.300) 

+      SLVy(RS)( 1.000) +      SLVy(ES)( 1.000) +      SLVx(RS)(-0.300) 

                +      SLVx(ES)(-0.300) 

41  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale sol( 

0.300) 

+      SLVy(RS)( 1.000) +      SLVy(ES)(-1.000) +      SLVx(RS)(-0.300) 

                +      SLVx(ES)( 0.300) 

42  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale sol( 

0.300) 

+      SLVx(RS)( 1.000) +      SLVx(ES)( 1.000) +      SLVy(RS)( 0.300) 

+      SLVy(ES)(-0.300) 

      43  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.300) 

+      SLVx(RS)( 1.000) +      SLVx(ES)(-1.000) +      SLVy(RS)( 0.300) 

+      SLVy(ES)( 0.300) 

      44  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.300) 

+      SLVx(RS)( 1.000) +      SLVx(ES)( 1.000) +      SLVy(RS)(-0.300) 

+      SLVy(ES)( 0.300) 

      45  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.300) 
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+      SLVx(RS)( 1.000) +      SLVx(ES)(-1.000) +      SLVy(RS)(-0.300) 

+      SLVy(ES)(-0.300) 

      46  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.300) 

+      SLVy(RS)( 1.000) +      SLVy(ES)( 1.000) +      SLVx(RS)( 0.300) 

                +      SLVx(ES)(-0.300) 

47  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale sol( 

0.300) 

+      SLVy(RS)( 1.000) +      SLVy(ES)(-1.000) +      SLVx(RS)( 0.300) 

                +      SLVx(ES)( 0.300) 

48  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale sol( 

0.300) 

+      SLVy(RS)( 1.000) +      SLVy(ES)( 1.000) +      SLVx(RS)(-0.300) 

                +      SLVx(ES)( 0.300) 

49  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale sol( 

0.300) 

+      SLVy(RS)( 1.000) +      SLVy(ES)(-1.000) +      SLVx(RS)(-0.300) 

                +      SLVx(ES)(-0.300) 

50  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale sol( 

0.300) 

+      SLVx(RS)(-1.000) +      SLVx(ES)(-1.000) +      SLVy(RS)(-0.300) 

+      SLVy(ES)(-0.300) 

      51  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.300) 

+      SLVx(RS)(-1.000) +      SLVx(ES)( 1.000) +      SLVy(RS)(-0.300) 

+      SLVy(ES)( 0.300) 

      52  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.300) 

+      SLVx(RS)(-1.000) +      SLVx(ES)(-1.000) +      SLVy(RS)( 0.300) 

+      SLVy(ES)( 0.300) 

      53  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.300) 

+      SLVx(RS)(-1.000) +      SLVx(ES)( 1.000) +      SLVy(RS)( 0.300) 

+      SLVy(ES)(-0.300) 

      54  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.300) 

+      SLVy(RS)(-1.000) +      SLVy(ES)(-1.000) +      SLVx(RS)(-0.300) 
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                +      SLVx(ES)(-0.300) 

      55  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.300) 

+      SLVy(RS)(-1.000) +      SLVy(ES)( 1.000) +      SLVx(RS)(-0.300) 

                +      SLVx(ES)( 0.300) 

56  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale sol( 

0.300) 

+      SLVy(RS)(-1.000) +      SLVy(ES)(-1.000) +      SLVx(RS)( 0.300) 

                +      SLVx(ES)( 0.300) 

57  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale sol( 

0.300) 

+      SLVy(RS)(-1.000) +      SLVy(ES)( 1.000) +      SLVx(RS)( 0.300) 

                +      SLVx(ES)(-0.300) 

58  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale sol( 

0.300) 

+      SLVx(RS)(-1.000) +      SLVx(ES)(-1.000) +      SLVy(RS)(-0.300) 

+      SLVy(ES)( 0.300) 

      59  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.300) 

+      SLVx(RS)(-1.000) +      SLVx(ES)( 1.000) +      SLVy(RS)(-0.300) 

+      SLVy(ES)(-0.300) 

      60  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.300) 

+      SLVx(RS)(-1.000) +      SLVx(ES)(-1.000) +      SLVy(RS)( 0.300) 

+      SLVy(ES)(-0.300) 

      61  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.300) 

+      SLVx(RS)(-1.000) +      SLVx(ES)( 1.000) +      SLVy(RS)( 0.300) 

+      SLVy(ES)( 0.300) 

      62  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.300) 

+      SLVy(RS)(-1.000) +      SLVy(ES)(-1.000) +      SLVx(RS)(-0.300) 

                +      SLVx(ES)( 0.300) 

63  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale sol( 

0.300) 

+      SLVy(RS)(-1.000) +      SLVy(ES)( 1.000) +      SLVx(RS)(-0.300) 

                +      SLVx(ES)(-0.300) 
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64  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale sol( 

0.300) 

+      SLVy(RS)(-1.000) +      SLVy(ES)(-1.000) +      SLVx(RS)( 0.300) 

                +      SLVx(ES)(-0.300) 

65  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale sol( 

0.300) 

+      SLVy(RS)(-1.000) +      SLVy(ES)( 1.000) +      SLVx(RS)( 0.300) 

                +      SLVx(ES)( 0.300) 

66  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale sol( 

1.000) 

                +       Termico( 0.600) 

      67  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.700) 

                +       Termico( 1.000) 

      68  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 1.000) 

                +       Termico( 0.600) +          Neve( 0.500) 

      69  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.700) 

                +       Termico( 1.000) +          Neve( 0.500) 

      70  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.700) 

                +       Termico( 0.600) +          Neve( 1.000) 

      71  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 1.000) 

                +       Termico( 0.600) +        wind x( 0.600) 

      72  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 1.000) 

                +       Termico( 0.600) +        wind y( 0.600) 

      73  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.700) 

                +       Termico( 1.000) +        wind x( 0.600) 

      74  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.700) 

+       Termico( 1.000) +        wind y( 0.600) 
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      75  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 1.000) 

                +       Termico( 0.600) +        wind x(-0.600) 

      76  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 1.000) 

                +       Termico( 0.600) +        wind y(-0.600) 

      77  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.700) 

                +       Termico( 1.000) +        wind x(-0.600) 

      78  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.700) 

                +       Termico( 1.000) +        wind y(-0.600) 

      79  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.700) 

                +       Termico( 0.600) +        wind x( 1.000) 

      80  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.700) 

                +       Termico( 0.600) +        wind y( 1.000) 

      81  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.700) 

                +       Termico( 0.600) +        wind x(-1.000) 

      82  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.700) 

                +       Termico( 0.600) +        wind y(-1.000) 

      83  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 1.000) 

                +       Termico( 0.600) +          Neve( 0.500) +        wind x( 0.600) 

      84  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 1.000) 

                +       Termico( 0.600) +          Neve( 0.500) +        wind y( 0.600) 

      85  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.700) 

                +       Termico( 1.000) +          Neve( 0.500) +        wind x( 0.600) 

      86  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.700) 

                +       Termico( 1.000) +          Neve( 0.500) +        wind y( 0.600) 

      87  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 1.000) 

                +       Termico( 0.600) +          Neve( 0.500) +        wind x(-0.600) 
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      88  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 1.000) 

                +       Termico( 0.600) +          Neve( 0.500) +        wind y(-0.600) 

      89  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.700) 

                +       Termico( 1.000) +          Neve( 0.500) +        wind x(-0.600) 

      90  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.700) 

                +       Termico( 1.000) +          Neve( 0.500) +        wind y(-0.600) 

      91  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.700) 

                +       Termico( 0.600) +          Neve( 0.500) +        wind x( 1.000) 

      92  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.700) 

                +       Termico( 0.600) +          Neve( 0.500) +        wind y( 1.000) 

      93  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.700) 

                +       Termico( 0.600) +          Neve( 0.500) +        wind x(-1.000) 

      94  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.700) 

                +       Termico( 0.600) +          Neve( 0.500) +        wind y(-1.000) 

      95  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.700) 

                +       Termico( 0.600) +          Neve( 1.000) +        wind x( 0.600) 

      96  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.700) 

                +       Termico( 0.600) +          Neve( 1.000) +        wind y( 0.600) 

      97  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.700) 

                +       Termico( 0.600) +          Neve( 1.000) +        wind x(-0.600) 

      98  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.700) 

                +       Termico( 0.600) +          Neve( 1.000) +        wind y(-0.600) 

      99  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.500) 

     100  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.300) 

                +       Termico( 0.500) 

     101  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.300) 

  



 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

 
366 

 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

-----------------------------------------------------------------------------------------

- 

midas Gen - RC-Beam Checking   | Eurocode2:04 & NTC2018 |                  Gen 2019 

=========================================================================================

= 

 

+          Neve( 0.200) 

102  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale sol( 

0.300) 

                +        wind x( 0.200) 

     103  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.300) 

                +        wind y( 0.200) 

     104  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.300) 

                +        wind x(-0.200) 

     105  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.300) 

                +        wind y(-0.200) 

     106  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.300) 

                +          Neve( 0.200) +        wind x( 0.200) 

     107  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.300) 

                +          Neve( 0.200) +        wind y( 0.200) 

     108  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.300) 

                +          Neve( 0.200) +        wind x(-0.200) 

     109  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.300) 

                +          Neve( 0.200) +        wind y(-0.200) 

     110  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.300) 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
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 *.PROJECT     :  

 *.UNIT SYSTEM : kN, cm 

=========================================================================================

========== 

   | Eurocode2:04 & NTC2018 |  RC-BEAM CHECK SUMMARY SHEET --- SELECTED MEMBERS IN 

ANALYSIS MODEL.         

-----------------------------------------------------------------------------------------

---------- 

 

 

 *.MEMB =       0,  SECT =       3 (T3, RECT),  Span = 50.0000 

 *.Bc   =  25.000,  Hc   =  85.000                                               V_Rdc = 

73.7788 

 *.fck  = 3.00000,  fyk  = 40.0000,  fyw  = 40.0000 

-----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------- 

POS  CHK  AsTopAsBot | N-M_Ed( LCB)   x/d  N-M_RdRatN | P-M_Ed( LCB)   x/d  P-M_RdRatP |   

V_Ed( LCB)   V_RdcV_Rds Rat-Vc Rat-Vs  RatV 

-----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------- 

 I  OK   6.0318 6.0318 |13058.2(  49) 0.086 15877.5 0.822|13922.4(  65) 0.086 15877.5 

0.877|73.5727(  41) 73.7788 190.250  0.997  0.387 0.997 

 M  OK   6.0318 6.0318 |12634.2(  49) 0.086 15877.5 0.796|13282.4(  65) 0.086 15877.5 

0.837|73.4731(  41) 73.7788 190.250  0.996  0.386 0.996 

 J  OK   6.0318 6.0318 |11822.2(  49) 0.086 15877.5 0.745|12002.4(  65) 0.086 15877.5 

0.756|73.5407(  46) 73.7788 190.250  0.997  0.387 0.997 

-----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------- 
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VERIFICHE SLE 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 *.PROJECT     :  

 *.UNIT SYSTEM : kN, cm 

===========================================================================================

======== 

   | Eurocode2:04 & NTC2018 |  RC-BEAM CHECK SUMMARY SHEET --- SELECTED MEMBERS IN ANALYSIS 

MODEL.         

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 *.MEMB =       0,  SECT =       3 (T3, RECT),  Span = 50.0000 

 *.Bc   =  25.000,  Hc   =  85.000 

 *.fck  = 3.00000,  fyk  = 40.0000,  fyw  = 40.0000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POS CHK  AsTop  AsBot |StrCon( LCB)  RatSC|StrStl( LCB)  RatSS| Crack( LCB)  RatC | Disp.( LCB) RatD 

----------------------+-------------------+-------------------+-------------------+------------------ 

 I  OK  6.0318 6.0318 |0.1589(  80)  0.088|1.5885(  80)  0.050|0.0007( 110)  0.023| 

 M  OK  6.0318 6.0318 |0.1488(  80)  0.083|1.4872(  80)  0.046|0.0007( 110)  0.022|0.0003(  94) 0.002 

 J  OK  6.0318 6.0318 |0.1280(  80)  0.071|1.2792(  80)  0.040|0.0007( 110)  0.023| 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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VERIFICHE GEO 

A favore di sicurezza la verifica GEO della fondazione viene condotta considerando la portata di un plinto base 85x85cm 

al di sotto del pilastro più sollecitato. 

 

  

Geometria Plinto Terreno

B 0.85 m Tipo GRANULARE

L 0.85 m γt 16 kN/m
3

D 0.5 m Φ 32 °

h 0 m

Classificazione plinto SNELLO

Sollecitazioni

N [kN] VX [kN] MY [kNm] VY [kN] MX [kNm]

"A2" 88 0 0 0 0

"A1" 115 0 0 0 0

"SISMA" 115 0 0 0 0

Pressione sul terreno

qlim

[kPa] [KPa] [kg/cm
2
] [MPa] [kg/cm

2
]

200.87 1.80 111.60 1.12 134.30 1.34

500.69 2.30 217.69 2.18 175.42 1.75

200.87 1.80 111.60 1.12 171.67 1.72
415.59 2.30 180.69 1.81 171.67 1.72SISMA "A1-M1-R3" OK

"A2 - M2 - R2" OK

"A1 - M1 - R3" OK

SISMA "A2-M2-R2" OK

Approcci

Capacità portante

γR

qd σMeyerhof

ESITO VERIFICA
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Verifica pilastri 
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    *. DEFINITION OF LOAD COMBINATIONS WITH SCALING UP FACTORS. 
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----------------------------------------------------------------------------------
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     LCB  C    Loadcase Name(Factor) + Loadcase Name(Factor) + Loadcase 

Name(Factor) 

----------------------------------------------------------------------------------

---- 

       1  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso 

accidentale sol( 1.500) 

                +       Termico( 0.900) 

       2  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso 

accidentale sol( 1.050) 

                +       Termico( 1.500) 

       3  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso 

accidentale sol( 1.500) 

                +       Termico( 0.900) +          Neve( 0.750) 

       4  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso 

accidentale sol( 1.050) 

                +       Termico( 1.500) +          Neve( 0.750) 

       5  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso 

accidentale sol( 1.050) 

                +       Termico( 0.900) +          Neve( 1.500) 

       6  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso 

accidentale sol( 1.500) 

                +       Termico( 0.900) +        wind x( 0.900) 

       7  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso 

accidentale sol( 1.500) 

                +       Termico( 0.900) +        wind y( 0.900) 

       8  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso 

accidentale sol( 1.050) 

                +       Termico( 1.500) +        wind x( 0.900) 

       9  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso 

accidentale sol( 1.050) 

                +       Termico( 1.500) +        wind y( 0.900) 

      10  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso 

accidentale sol( 1.050) 

                +       Termico( 0.900) +        wind x( 1.500) 

      11  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso 

accidentale sol( 1.050) 

                +       Termico( 0.900) +        wind y( 1.500) 

      12  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso 

accidentale sol( 1.500) 
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+       Termico( 0.900) +        wind x(-0.900) 

13  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso 

accidentale sol( 1.500) 

                +       Termico( 0.900) +        wind y(-0.900) 

      14  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso 

accidentale sol( 1.050) 

                +       Termico( 1.500) +        wind x(-0.900) 

      15  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso 

accidentale sol( 1.050) 

                +       Termico( 1.500) +        wind y(-0.900) 

      16  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso 

accidentale sol( 1.050) 

                +       Termico( 0.900) +        wind x(-1.500) 

      17  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso 

accidentale sol( 1.050) 

                +       Termico( 0.900) +        wind y(-1.500) 

      18  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso 

accidentale sol( 1.500) 

                +       Termico( 0.900) +          Neve( 0.750) +        wind x( 

0.900) 

      19  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso 

accidentale sol( 1.500) 

                +       Termico( 0.900) +          Neve( 0.750) +        wind y( 

0.900) 

      20  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso 

accidentale sol( 1.050) 

                +       Termico( 1.500) +          Neve( 0.750) +        wind x( 

0.900) 

      21  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso 

accidentale sol( 1.050) 

                +       Termico( 1.500) +          Neve( 0.750) +        wind y( 

0.900) 
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      22  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso 

accidentale sol( 1.050) 

                +       Termico( 0.900) +          Neve( 0.750) +        wind x( 

1.500) 

      23  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso 

accidentale sol( 1.050) 

                +       Termico( 0.900) +          Neve( 0.750) +        wind y( 

1.500) 

      24  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso 

accidentale sol( 1.500) 

                +       Termico( 0.900) +          Neve( 0.750) +        wind x(-

0.900) 

      25  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso 

accidentale sol( 1.500) 

+       Termico( 0.900) +          Neve( 0.750) +        wind y(-0.900) 
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26  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso 

accidentale sol( 1.050) 

                +       Termico( 1.500) +          Neve( 0.750) +        wind x(-

0.900) 

      27  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso 

accidentale sol( 1.050) 

                +       Termico( 1.500) +          Neve( 0.750) +        wind y(-

0.900) 

      28  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso 

accidentale sol( 1.050) 

                +       Termico( 0.900) +          Neve( 0.750) +        wind x(-

1.500) 

      29  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso 

accidentale sol( 1.050) 

                +       Termico( 0.900) +          Neve( 0.750) +        wind y(-

1.500) 

      30  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso 

accidentale sol( 1.050) 
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                +       Termico( 0.900) +          Neve( 1.500) +        wind x( 

0.900) 

      31  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso 

accidentale sol( 1.050) 

                +       Termico( 0.900) +          Neve( 1.500) +        wind y( 

0.900) 

      32  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso 

accidentale sol( 1.050) 

                +       Termico( 0.900) +          Neve( 1.500) +        wind x(-

0.900) 

      33  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso 

accidentale sol( 1.050) 

                +       Termico( 0.900) +          Neve( 1.500) +        wind y(-

0.900) 

      34  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 0.300) 

+      SLVx(RS)( 1.000) +      SLVx(ES)( 1.000) +      SLVy(RS)( 0.300) 

+      SLVy(ES)( 0.300) 

      35  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 0.300) 

+      SLVx(RS)( 1.000) +      SLVx(ES)(-1.000) +      SLVy(RS)( 0.300) 

+      SLVy(ES)(-0.300) 

      36  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 0.300) 

+      SLVx(RS)( 1.000) +      SLVx(ES)( 1.000) +      SLVy(RS)(-0.300) 

+      SLVy(ES)(-0.300) 

      37  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 0.300) 

+      SLVx(RS)( 1.000) +      SLVx(ES)(-1.000) +      SLVy(RS)(-0.300) 
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                +      SLVy(ES)( 0.300) 

      38  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 0.300) 

+      SLVy(RS)( 1.000) +      SLVy(ES)( 1.000) +      SLVx(RS)( 0.300) 

                +      SLVx(ES)( 0.300) 
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39  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 0.300) 

+      SLVy(RS)( 1.000) +      SLVy(ES)(-1.000) +      SLVx(RS)( 0.300) 

                +      SLVx(ES)(-0.300) 

40  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 0.300) 

+      SLVy(RS)( 1.000) +      SLVy(ES)( 1.000) +      SLVx(RS)(-0.300) 

                +      SLVx(ES)(-0.300) 

41  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 0.300) 

+      SLVy(RS)( 1.000) +      SLVy(ES)(-1.000) +      SLVx(RS)(-0.300) 

                +      SLVx(ES)( 0.300) 

42  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 0.300) 

+      SLVx(RS)( 1.000) +      SLVx(ES)( 1.000) +      SLVy(RS)( 0.300) 

+      SLVy(ES)(-0.300) 

      43  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 0.300) 

+      SLVx(RS)( 1.000) +      SLVx(ES)(-1.000) +      SLVy(RS)( 0.300) 

+      SLVy(ES)( 0.300) 

      44  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 0.300) 

+      SLVx(RS)( 1.000) +      SLVx(ES)( 1.000) +      SLVy(RS)(-0.300) 

+      SLVy(ES)( 0.300) 

      45  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 0.300) 

+      SLVx(RS)( 1.000) +      SLVx(ES)(-1.000) +      SLVy(RS)(-0.300) 

+      SLVy(ES)(-0.300) 

      46  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 0.300) 

+      SLVy(RS)( 1.000) +      SLVy(ES)( 1.000) +      SLVx(RS)( 0.300) 
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                +      SLVx(ES)(-0.300) 

      47  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 0.300) 
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+      SLVy(RS)( 1.000) +      SLVy(ES)(-1.000) +      SLVx(RS)( 0.300) 

                +      SLVx(ES)( 0.300) 

48  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 0.300) 

+      SLVy(RS)( 1.000) +      SLVy(ES)( 1.000) +      SLVx(RS)(-0.300) 

                +      SLVx(ES)( 0.300) 

49  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 0.300) 

+      SLVy(RS)( 1.000) +      SLVy(ES)(-1.000) +      SLVx(RS)(-0.300) 

                +      SLVx(ES)(-0.300) 

50  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 0.300) 

+      SLVx(RS)(-1.000) +      SLVx(ES)(-1.000) +      SLVy(RS)(-0.300) 

+      SLVy(ES)(-0.300) 

      51  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 0.300) 

+      SLVx(RS)(-1.000) +      SLVx(ES)( 1.000) +      SLVy(RS)(-0.300) 

+      SLVy(ES)( 0.300) 

      52  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 0.300) 

+      SLVx(RS)(-1.000) +      SLVx(ES)(-1.000) +      SLVy(RS)( 0.300) 

+      SLVy(ES)( 0.300) 

      53  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 0.300) 

+      SLVx(RS)(-1.000) +      SLVx(ES)( 1.000) +      SLVy(RS)( 0.300) 

+      SLVy(ES)(-0.300) 

      54  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 0.300) 

+      SLVy(RS)(-1.000) +      SLVy(ES)(-1.000) +      SLVx(RS)(-0.300) 

                +      SLVx(ES)(-0.300) 

55  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 0.300) 

+      SLVy(RS)(-1.000) +      SLVy(ES)( 1.000) +      SLVx(RS)(-0.300) 
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                +      SLVx(ES)( 0.300) 



 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

 
378 

 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

      56  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 0.300) 

+      SLVy(RS)(-1.000) +      SLVy(ES)(-1.000) +      SLVx(RS)( 0.300) 

                +      SLVx(ES)( 0.300) 

57  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 0.300) 

+      SLVy(RS)(-1.000) +      SLVy(ES)( 1.000) +      SLVx(RS)( 0.300) 

                +      SLVx(ES)(-0.300) 

58  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 0.300) 

+      SLVx(RS)(-1.000) +      SLVx(ES)(-1.000) +      SLVy(RS)(-0.300) 

+      SLVy(ES)( 0.300) 

      59  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 0.300) 

+      SLVx(RS)(-1.000) +      SLVx(ES)( 1.000) +      SLVy(RS)(-0.300) 

+      SLVy(ES)(-0.300) 

      60  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 0.300) 

+      SLVx(RS)(-1.000) +      SLVx(ES)(-1.000) +      SLVy(RS)( 0.300) 

+      SLVy(ES)(-0.300) 

      61  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 0.300) 

+      SLVx(RS)(-1.000) +      SLVx(ES)( 1.000) +      SLVy(RS)( 0.300) 

+      SLVy(ES)( 0.300) 

      62  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 0.300) 

+      SLVy(RS)(-1.000) +      SLVy(ES)(-1.000) +      SLVx(RS)(-0.300) 

                +      SLVx(ES)( 0.300) 

63  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 0.300) 

+      SLVy(RS)(-1.000) +      SLVy(ES)( 1.000) +      SLVx(RS)(-0.300) 

                +      SLVx(ES)(-0.300) 

64  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 0.300) 

+      SLVy(RS)(-1.000) +      SLVy(ES)(-1.000) +      SLVx(RS)( 0.300) 
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                +      SLVx(ES)(-0.300) 

      65  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 0.300) 

+      SLVy(RS)(-1.000) +      SLVy(ES)( 1.000) +      SLVx(RS)( 0.300) 

                +      SLVx(ES)( 0.300) 

66  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 1.000) 

                +       Termico( 0.600) 

      67  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 0.700) 

                +       Termico( 1.000) 

      68  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 1.000) 

                +       Termico( 0.600) +          Neve( 0.500) 

      69  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 0.700) 

                +       Termico( 1.000) +          Neve( 0.500) 

      70  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 0.700) 

                +       Termico( 0.600) +          Neve( 1.000) 

      71  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 1.000) 

                +       Termico( 0.600) +        wind x( 0.600) 

      72  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 1.000) 

                +       Termico( 0.600) +        wind y( 0.600) 

      73  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 0.700) 

                +       Termico( 1.000) +        wind x( 0.600) 

      74  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 0.700) 

                +       Termico( 1.000) +        wind y( 0.600) 

      75  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 1.000) 

                +       Termico( 0.600) +        wind x(-0.600) 

      76  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 1.000) 

                +       Termico( 0.600) +        wind y(-0.600) 

      77  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 0.700) 
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+       Termico( 1.000) +        wind x(-0.600) 

78  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 0.700) 

                +       Termico( 1.000) +        wind y(-0.600) 

      79  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 0.700) 

                +       Termico( 0.600) +        wind x( 1.000) 

      80  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 0.700) 

                +       Termico( 0.600) +        wind y( 1.000) 

      81  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 0.700) 

                +       Termico( 0.600) +        wind x(-1.000) 

      82  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 0.700) 

                +       Termico( 0.600) +        wind y(-1.000) 

      83  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 1.000) 

                +       Termico( 0.600) +          Neve( 0.500) +        wind x( 

0.600) 

      84  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 1.000) 

                +       Termico( 0.600) +          Neve( 0.500) +        wind y( 

0.600) 

      85  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 0.700) 

                +       Termico( 1.000) +          Neve( 0.500) +        wind x( 

0.600) 

      86  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 0.700) 

                +       Termico( 1.000) +          Neve( 0.500) +        wind y( 

0.600) 
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      87  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 1.000) 

                +       Termico( 0.600) +          Neve( 0.500) +        wind x(-

0.600) 

      88  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 1.000) 

                +       Termico( 0.600) +          Neve( 0.500) +        wind y(-

0.600) 

      89  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 0.700) 

                +       Termico( 1.000) +          Neve( 0.500) +        wind x(-

0.600) 

      90  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 0.700) 

+       Termico( 1.000) +          Neve( 0.500) +        wind y(-0.600) 
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91  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 0.700) 

                +       Termico( 0.600) +          Neve( 0.500) +        wind x( 

1.000) 

      92  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 0.700) 

                +       Termico( 0.600) +          Neve( 0.500) +        wind y( 

1.000) 

      93  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 0.700) 

                +       Termico( 0.600) +          Neve( 0.500) +        wind x(-

1.000) 

      94  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 0.700) 

                +       Termico( 0.600) +          Neve( 0.500) +        wind y(-

1.000) 

      95  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 0.700) 
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                +       Termico( 0.600) +          Neve( 1.000) +        wind x( 

0.600) 

      96  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 0.700) 

                +       Termico( 0.600) +          Neve( 1.000) +        wind y( 

0.600) 

      97  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 0.700) 

                +       Termico( 0.600) +          Neve( 1.000) +        wind x(-

0.600) 

      98  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 0.700) 

                +       Termico( 0.600) +          Neve( 1.000) +        wind y(-

0.600) 

      99  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 0.500) 

     100  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 0.300) 

                +       Termico( 0.500) 

     101  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 0.300) 

                +          Neve( 0.200) 

     102  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 0.300) 

                +        wind x( 0.200) 

     103  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 0.300) 

                +        wind y( 0.200) 

     104  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 0.300) 

+        wind x(-0.200) 
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105  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 0.300) 
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                +        wind y(-0.200) 

     106  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 0.300) 

                +          Neve( 0.200) +        wind x( 0.200) 

     107  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 0.300) 

                +          Neve( 0.200) +        wind y( 0.200) 

     108  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 0.300) 

                +          Neve( 0.200) +        wind x(-0.200) 

     109  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 0.300) 

                +          Neve( 0.200) +        wind y(-0.200) 

     110  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso 

accidentale sol( 0.300) 
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 *.PROJECT     :  

 *.UNIT SYSTEM : kN, m 

==================================================================================

============================================================================ 

   | Eurocode2:04 & NTC2018 |  RC-BRACE DESIGN SUMMARY SHEET --- SELECTED MEMBERS 

IN ANALYSIS MODEL. 

----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- 

  MEMB Section Name      fckfyk |  CHK    N_RdmaxN_Ed |    M_EdyM_Edz |  LCB  

V_Rdc.endV_Rds.endV_Ed.end |   V_Rdc.mid  V_Rds.mid   V_Ed.mid 

  SECT  BcHc     Height     fyw |  LCB    V-Rebar    Rat-N |   Rat-My  Rat-Mz |  

LCB Rat-Vc.end Rat-Vs.end  Rat-V.end |  Rat-Vc.mid Rat-Vs.mid  Rat-V.mid 

==================================================================================

============================================================================ 

     0 P1, RT        30000.0  400000 |   OK    1513.65  115.615 |  2.31231 2.31231 

|         37.0047    47.2060    0.00000 |     0.00000    0.00000    0.00000 
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     4 0.2500 0.2500 3.80000  400000 |   30   4- 2-P16    0.099 |    0.099   0.099 

|           0.000      0.000      0.000 |       *****      *****      ***** 

----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- 
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Verifica setti 
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    *. DEFINITION OF LOAD COMBINATIONS WITH SCALING UP FACTORS. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

     LCB  C    Loadcase Name(Factor) + Loadcase Name(Factor) + Loadcase Name(Factor) 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

       1  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso accidentale 

sol( 1.500) 

                +       Termico( 0.900) 

       2  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso accidentale 

sol( 1.050) 

                +       Termico( 1.500) 
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       3  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso accidentale 

sol( 1.500) 

                +       Termico( 0.900) +          Neve( 0.750) 

       4  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso accidentale 

sol( 1.050) 

                +       Termico( 1.500) +          Neve( 0.750) 

       5  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso accidentale 

sol( 1.050) 

                +       Termico( 0.900) +          Neve( 1.500) 

       6  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso accidentale 

sol( 1.500) 

                +       Termico( 0.900) +        wind x( 0.900) 

       7  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso accidentale 

sol( 1.500) 

                +       Termico( 0.900) +        wind y( 0.900) 

       8  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso accidentale 

sol( 1.050) 

                +       Termico( 1.500) +        wind x( 0.900) 

       9  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso accidentale 

sol( 1.050) 

                +       Termico( 1.500) +        wind y( 0.900) 

      10  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso accidentale 

sol( 1.050) 

                +       Termico( 0.900) +        wind x( 1.500) 

      11  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso accidentale 

sol( 1.050) 

                +       Termico( 0.900) +        wind y( 1.500) 

      12  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso accidentale 

sol( 1.500) 

+       Termico( 0.900) +        wind x(-0.900) 
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      13  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso accidentale 

sol( 1.500) 

                +       Termico( 0.900) +        wind y(-0.900) 
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      14  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso accidentale 

sol( 1.050) 

                +       Termico( 1.500) +        wind x(-0.900) 

      15  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso accidentale 

sol( 1.050) 

                +       Termico( 1.500) +        wind y(-0.900) 

      16  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso accidentale 

sol( 1.050) 

                +       Termico( 0.900) +        wind x(-1.500) 

      17  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso accidentale 

sol( 1.050) 

                +       Termico( 0.900) +        wind y(-1.500) 

      18  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso accidentale 

sol( 1.500) 

                +       Termico( 0.900) +          Neve( 0.750) +        wind x( 0.900) 

      19  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso accidentale 

sol( 1.500) 

                +       Termico( 0.900) +          Neve( 0.750) +        wind y( 0.900) 

      20  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso accidentale 

sol( 1.050) 

                +       Termico( 1.500) +          Neve( 0.750) +        wind x( 0.900) 

      21  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso accidentale 

sol( 1.050) 

                +       Termico( 1.500) +          Neve( 0.750) +        wind y( 0.900) 

      22  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso accidentale 

sol( 1.050) 

                +       Termico( 0.900) +          Neve( 0.750) +        wind x( 1.500) 

      23  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso accidentale 

sol( 1.050) 

                +       Termico( 0.900) +          Neve( 0.750) +        wind y( 1.500) 

      24  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso accidentale 

sol( 1.500) 

                +       Termico( 0.900) +          Neve( 0.750) +        wind x(-0.900) 

      25  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso accidentale 

sol( 1.500) 

                +       Termico( 0.900) +          Neve( 0.750) +        wind y(-0.900) 

      26  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso accidentale 

sol( 1.050) 

                +       Termico( 1.500) +          Neve( 0.750) +        wind x(-0.900) 

      27  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso accidentale 

sol( 1.050) 
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                +       Termico( 1.500) +          Neve( 0.750) +        wind y(-0.900) 

      28  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso accidentale 

sol( 1.050) 

                +       Termico( 0.900) +          Neve( 0.750) +        wind x(-1.500) 

      29  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso accidentale 

sol( 1.050) 

                +       Termico( 0.900) +          Neve( 0.750) +        wind y(-1.500) 

      30  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso accidentale 

sol( 1.050) 

                +       Termico( 0.900) +          Neve( 1.500) +        wind x( 0.900) 

      31  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso accidentale 

sol( 1.050) 

                +       Termico( 0.900) +          Neve( 1.500) +        wind y( 0.900) 

      32  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso accidentale 

sol( 1.050) 

                +       Termico( 0.900) +          Neve( 1.500) +        wind x(-0.900) 

      33  1   Peso proprio solaio( 1.300) +Peso permanente sola( 1.300) +Peso accidentale 

sol( 1.050) 

                +       Termico( 0.900) +          Neve( 1.500) +        wind y(-0.900) 

      34  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.300) 

+      SLVx(RS)( 1.000) +      SLVx(ES)( 1.000) +      SLVy(RS)( 0.300) 

+      SLVy(ES)( 0.300) 

      35  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.300) 

+      SLVx(RS)( 1.000) +      SLVx(ES)(-1.000) +      SLVy(RS)( 0.300) 

+      SLVy(ES)(-0.300) 

      36  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.300) 

+      SLVx(RS)( 1.000) +      SLVx(ES)( 1.000) +      SLVy(RS)(-0.300) 

+      SLVy(ES)(-0.300) 

      37  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.300) 
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                +      SLVx(RS)( 1.000) +      SLVx(ES)(-1.000) +      SLVy(RS)(-0.300) 
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+      SLVy(ES)( 0.300) 

      38  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.300) 

+      SLVy(RS)( 1.000) +      SLVy(ES)( 1.000) +      SLVx(RS)( 0.300) 

                +      SLVx(ES)( 0.300) 

39  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale sol( 

0.300) 

+      SLVy(RS)( 1.000) +      SLVy(ES)(-1.000) +      SLVx(RS)( 0.300) 

                +      SLVx(ES)(-0.300) 

40  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale sol( 

0.300) 

+      SLVy(RS)( 1.000) +      SLVy(ES)( 1.000) +      SLVx(RS)(-0.300) 

                +      SLVx(ES)(-0.300) 

41  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale sol( 

0.300) 

+      SLVy(RS)( 1.000) +      SLVy(ES)(-1.000) +      SLVx(RS)(-0.300) 

                +      SLVx(ES)( 0.300) 

42  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale sol( 

0.300) 

+      SLVx(RS)( 1.000) +      SLVx(ES)( 1.000) +      SLVy(RS)( 0.300) 

+      SLVy(ES)(-0.300) 

      43  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.300) 

+      SLVx(RS)( 1.000) +      SLVx(ES)(-1.000) +      SLVy(RS)( 0.300) 

+      SLVy(ES)( 0.300) 

      44  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.300) 

+      SLVx(RS)( 1.000) +      SLVx(ES)( 1.000) +      SLVy(RS)(-0.300) 

+      SLVy(ES)( 0.300) 

      45  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.300) 

+      SLVx(RS)( 1.000) +      SLVx(ES)(-1.000) +      SLVy(RS)(-0.300) 

+      SLVy(ES)(-0.300) 

      46  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.300) 

+      SLVy(RS)( 1.000) +      SLVy(ES)( 1.000) +      SLVx(RS)( 0.300) 

                +      SLVx(ES)(-0.300) 

47  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale sol( 

0.300) 

+      SLVy(RS)( 1.000) +      SLVy(ES)(-1.000) +      SLVx(RS)( 0.300) 

                +      SLVx(ES)( 0.300) 
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48  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale sol( 

0.300) 

+      SLVy(RS)( 1.000) +      SLVy(ES)( 1.000) +      SLVx(RS)(-0.300) 

                +      SLVx(ES)( 0.300) 

49  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale sol( 

0.300) 

+      SLVy(RS)( 1.000) +      SLVy(ES)(-1.000) +      SLVx(RS)(-0.300) 

                +      SLVx(ES)(-0.300) 

50  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale sol( 

0.300) 

+      SLVx(RS)(-1.000) +      SLVx(ES)(-1.000) +      SLVy(RS)(-0.300) 

+      SLVy(ES)(-0.300) 

      51  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.300) 

+      SLVx(RS)(-1.000) +      SLVx(ES)( 1.000) +      SLVy(RS)(-0.300) 

+      SLVy(ES)( 0.300) 

      52  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.300) 

+      SLVx(RS)(-1.000) +      SLVx(ES)(-1.000) +      SLVy(RS)( 0.300) 

+      SLVy(ES)( 0.300) 

      53  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.300) 

+      SLVx(RS)(-1.000) +      SLVx(ES)( 1.000) +      SLVy(RS)( 0.300) 

+      SLVy(ES)(-0.300) 

      54  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.300) 

+      SLVy(RS)(-1.000) +      SLVy(ES)(-1.000) +      SLVx(RS)(-0.300) 
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                +      SLVx(ES)(-0.300) 

      55  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.300) 

+      SLVy(RS)(-1.000) +      SLVy(ES)( 1.000) +      SLVx(RS)(-0.300) 

                +      SLVx(ES)( 0.300) 

56  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale sol( 

0.300) 
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+      SLVy(RS)(-1.000) +      SLVy(ES)(-1.000) +      SLVx(RS)( 0.300) 

                +      SLVx(ES)( 0.300) 

57  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale sol( 

0.300) 

+      SLVy(RS)(-1.000) +      SLVy(ES)( 1.000) +      SLVx(RS)( 0.300) 

                +      SLVx(ES)(-0.300) 

58  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale sol( 

0.300) 

+      SLVx(RS)(-1.000) +      SLVx(ES)(-1.000) +      SLVy(RS)(-0.300) 

+      SLVy(ES)( 0.300) 

      59  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.300) 

+      SLVx(RS)(-1.000) +      SLVx(ES)( 1.000) +      SLVy(RS)(-0.300) 

+      SLVy(ES)(-0.300) 

      60  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.300) 

+      SLVx(RS)(-1.000) +      SLVx(ES)(-1.000) +      SLVy(RS)( 0.300) 

+      SLVy(ES)(-0.300) 

      61  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.300) 

+      SLVx(RS)(-1.000) +      SLVx(ES)( 1.000) +      SLVy(RS)( 0.300) 

+      SLVy(ES)( 0.300) 

      62  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.300) 

+      SLVy(RS)(-1.000) +      SLVy(ES)(-1.000) +      SLVx(RS)(-0.300) 

                +      SLVx(ES)( 0.300) 

63  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale sol( 

0.300) 

+      SLVy(RS)(-1.000) +      SLVy(ES)( 1.000) +      SLVx(RS)(-0.300) 

                +      SLVx(ES)(-0.300) 

64  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale sol( 

0.300) 

+      SLVy(RS)(-1.000) +      SLVy(ES)(-1.000) +      SLVx(RS)( 0.300) 

                +      SLVx(ES)(-0.300) 

65  1   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale sol( 

0.300) 

+      SLVy(RS)(-1.000) +      SLVy(ES)( 1.000) +      SLVx(RS)( 0.300) 

                +      SLVx(ES)( 0.300) 

66  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale sol( 

1.000) 

                +       Termico( 0.600) 
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      67  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.700) 

                +       Termico( 1.000) 

      68  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 1.000) 

                +       Termico( 0.600) +          Neve( 0.500) 

      69  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.700) 

                +       Termico( 1.000) +          Neve( 0.500) 

      70  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.700) 

                +       Termico( 0.600) +          Neve( 1.000) 

      71  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 1.000) 

                +       Termico( 0.600) +        wind x( 0.600) 

      72  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 1.000) 

                +       Termico( 0.600) +        wind y( 0.600) 

      73  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.700) 

                +       Termico( 1.000) +        wind x( 0.600) 

      74  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.700) 

+       Termico( 1.000) +        wind y( 0.600) 
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      75  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 1.000) 

                +       Termico( 0.600) +        wind x(-0.600) 

      76  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 1.000) 

                +       Termico( 0.600) +        wind y(-0.600) 

      77  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.700) 

                +       Termico( 1.000) +        wind x(-0.600) 

      78  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.700) 

                +       Termico( 1.000) +        wind y(-0.600) 

      79  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.700) 

                +       Termico( 0.600) +        wind x( 1.000) 

      80  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.700) 

                +       Termico( 0.600) +        wind y( 1.000) 

      81  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.700) 

                +       Termico( 0.600) +        wind x(-1.000) 

      82  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.700) 

                +       Termico( 0.600) +        wind y(-1.000) 

      83  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 1.000) 

                +       Termico( 0.600) +          Neve( 0.500) +        wind x( 0.600) 

      84  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 1.000) 

                +       Termico( 0.600) +          Neve( 0.500) +        wind y( 0.600) 

      85  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.700) 

                +       Termico( 1.000) +          Neve( 0.500) +        wind x( 0.600) 

      86  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.700) 
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                +       Termico( 1.000) +          Neve( 0.500) +        wind y( 0.600) 

      87  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 1.000) 

                +       Termico( 0.600) +          Neve( 0.500) +        wind x(-0.600) 

      88  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 1.000) 

                +       Termico( 0.600) +          Neve( 0.500) +        wind y(-0.600) 

      89  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.700) 

                +       Termico( 1.000) +          Neve( 0.500) +        wind x(-0.600) 

      90  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.700) 

                +       Termico( 1.000) +          Neve( 0.500) +        wind y(-0.600) 

      91  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.700) 

                +       Termico( 0.600) +          Neve( 0.500) +        wind x( 1.000) 

      92  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.700) 

                +       Termico( 0.600) +          Neve( 0.500) +        wind y( 1.000) 

      93  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.700) 

                +       Termico( 0.600) +          Neve( 0.500) +        wind x(-1.000) 

      94  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.700) 

                +       Termico( 0.600) +          Neve( 0.500) +        wind y(-1.000) 

      95  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.700) 

                +       Termico( 0.600) +          Neve( 1.000) +        wind x( 0.600) 

      96  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.700) 

                +       Termico( 0.600) +          Neve( 1.000) +        wind y( 0.600) 

      97  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.700) 

                +       Termico( 0.600) +          Neve( 1.000) +        wind x(-0.600) 

      98  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.700) 

                +       Termico( 0.600) +          Neve( 1.000) +        wind y(-0.600) 

      99  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.500) 

     100  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.300) 
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                +       Termico( 0.500) 

     101  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.300) 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

- 

midas Gen - RC-Wall Checking   | Eurocode2:04 & NTC2018 | Method 2         Gen 2019 

=========================================================================================

= 

 

                +          Neve( 0.200) 

     102  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.300) 

                +        wind x( 0.200) 

     103  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.300) 

                +        wind y( 0.200) 

     104  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.300) 

                +        wind x(-0.200) 

     105  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.300) 

                +        wind y(-0.200) 

     106  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.300) 

                +          Neve( 0.200) +        wind x( 0.200) 

     107  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.300) 

                +          Neve( 0.200) +        wind y( 0.200) 

     108  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.300) 

                +          Neve( 0.200) +        wind x(-0.200) 

     109  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.300) 

                +          Neve( 0.200) +        wind y(-0.200) 

     110  2   Peso proprio solaio( 1.000) +Peso permanente sola( 1.000) +Peso accidentale 

sol( 0.300) 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
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-----------------------------------------------------------------------------------------

- 

midas Gen - RC-Wall Checking   | Eurocode2:04 & NTC2018 | Method 2         Gen 2019 

=========================================================================================

= 

 

 *.PROJECT     :  

 *.UNIT SYSTEM : kN, m 

=========================================================================================

================== 

   | Eurocode2:04 |  RC-WALL CHECK SUMMARY SHEET --- SELECTED MEMBERS IN ANALYSIS MODEL.         

-----------------------------------------------------------------------------------------

------------------ 

   WID  Wall Mark         fckfyk | CHK  N_Rdmax Rat-Ny |   M_Edy Rat-My |   

V_RdcV_RdsV_Ed 

 Story      LwHTwhwfyw | LCB     N_Ed Rat-Nz |   M_Edz Rat-Mz |  Rat-Vc  Rat-Vs   Rat-V 

=========================================================================================

================== 

     1   wM0001       30000.0  400000 |  OK  4902.30  0.758 | 172.447  0.749 | 82.5778 

193.618 59.8224 

    1F 0.87500 3.80000 0.2500  400000 |  48  15.6110  0.000 | 0.00000  0.000 |   0.724   

0.309   0.724 

-----------------------------------------------------------------------------------------

------------------ 

     2   wM0002       30000.0  400000 |  OK  4902.30  0.726 | -150.58  0.719 | 89.9699 

193.618 48.6853 

    1F 0.87500 3.80000 0.2500  400000 |  64  -24.881  0.000 | 0.00000  0.000 |   0.541   

0.251   0.541 

-----------------------------------------------------------------------------------------

------------------ 

3   wM0003       30000.0  400000 |  OK  4902.30  0.681 | 151.384  0.670 | 82.7483 495.657 

55.8575 

    1F 0.87500 3.80000 0.2500  400000 |  38  6.15212  0.000 | 0.00000  0.000 |   0.675   

0.113   0.675 

-----------------------------------------------------------------------------------------

------------------ 
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Verifica soletta di copertura 

 

VERIFICA A FLESSIONE SLU 
 
Dalle immagini riportanti le azioni interne si evince come l’effetto dei momento Mxy sia trascurabile. 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------

- 

 midas Gen - RC-Slab Flexural Checking   | Eurocode2:04 & NTC2018 |         Gen 2019 

=========================================================================================

= 

 

 

=============================================================================== 

    |||*|||   SLAB CHECKING MAXIMUM RESULT DATA  : DOMAIN 1-[1], Dir 1. 

=============================================================================== 

 ------------------------------------------------------------------- 

     Thk   Elem POS  AsReq  AsUse |    M_Ed( LCB)    M_Rd   Rat CHK 

 ------------------------------------------------------------------- 

  0.2500     89 BOT 0.0004 0.0006 | 25.1498(  64) 40.0463 0.628  OK 

             61 TOP 0.0004 0.0006 | 26.0536(  48) 40.0463 0.651  OK 

 ------------------------------------------------------------------- 

 

 

 << BOTTOM >> 

 

 -. Information of Parameters. 

    Elem No.  : 89 

    Thickness :    0.2500 m. 

    Materials :  fck =  30000.0000 KPa. 

                 fcd =  20000.0000 KPa. 

                 fyk = 400000.0000 KPa. 

    Covering  :  dB  =   0.0400 m. 

                 dT  =   0.0400 m. 

    LCB No.   :   64 

 

 -. Information of Design. 

    b        =   0.0010 m.  (by Code Unit Length). 

    d        =   0.2100 m. 

    lambda   =   0.800 

    a        = lambda * x  =   0.010 m. 
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    eta      =   1.000 

    Cc       = eta*fcd*b*a =      0.1952 kN. 

    M_Rd     = Cc*(d-a/2)  =      40.0463  kN-m./m. 

 

 -. Information of Moments and Result. 

    Rein. Bar :  P12 @200 

    As_req =       0.0004 m^2/m.  (       0.0004 m^2/m.) 

    M_Ed   =      25.1498  kN-m./m. 

    M_Rd   =      40.0463  kN-m./m. 

    RatM   = M_Ed / M_Rd =   0.628  <  1.0  --->  O.K ! 

 

 -. Check ratio of neutral axis depth to effective depth. 

    x/d         =    0.059 

    Limit(x/d)  =    0.450  ( fck <= 50 MPa.) 

    x/d     <    0.450  --->  O.K 

 

 << TOP >> 

 

 -. Information of Parameters. 

    Elem No.  : 61 

    Thickness :    0.2500 m. 

    Materials :  fck =  30000.0000 KPa. 

                 fcd =  20000.0000 KPa. 

                 fyk = 400000.0000 KPa. 

    Covering  :  dB  =   0.0400 m. 

                 dT  =   0.0400 m. 

    LCB No.   :   48 
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-----------------------------------------------------------------------------------------

- 

 midas Gen - RC-Slab Flexural Checking   | Eurocode2:04 & NTC2018 |         Gen 2019 

=========================================================================================

= 

 

 -. Information of Design. 

    b        =   0.0010 m.  (by Code Unit Length). 

    d        =   0.2100 m. 

    lambda   =   0.800 

    a        = lambda * x  =   0.010 m. 

    eta      =   1.000 

    Cc       = eta*fcd*b*a =      0.1952 kN. 

    M_Rd     = Cc*(d-a/2)  =      40.0463  kN-m./m. 

 

 -. Information of Moments and Result. 

    Rein. Bar :  P12 @200 

    As_req =       0.0004 m^2/m.  (       0.0004 m^2/m.) 

    M_Ed   =      26.0536  kN-m./m. 

    M_Rd   =      40.0463  kN-m./m. 

    RatM   = M_Ed / M_Rd =   0.651  <  1.0  --->  O.K ! 

 

 -. Check ratio of neutral axis depth to effective depth. 

    x/d         =    0.059 

    Limit(x/d)  =    0.450  ( fck <= 50 MPa.) 

    x/d     <    0.450  --->  O.K 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

- 

 midas Gen - RC-Slab Flexural Checking   | Eurocode2:04 & NTC2018 |         Gen 2019 

=========================================================================================

= 

 

 

=============================================================================== 

    |||*|||   SLAB CHECKING MAXIMUM RESULT DATA  : DOMAIN 1-[1], Dir 2. 

=============================================================================== 

 ------------------------------------------------------------------- 

     Thk   Elem POS  AsReq  AsUse |    M_Ed( LCB)    M_Rd   Rat CHK 
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 ------------------------------------------------------------------- 

  0.2500     94 BOT 0.0006 0.0006 | 39.9213(  64) 40.0463 0.997  OK 

             94 TOP 0.0006 0.0006 | 39.4324(  48) 40.0463 0.985  OK 

 ------------------------------------------------------------------- 

 

 

 << BOTTOM >> 

 

 -. Information of Parameters. 

    Elem No.  : 94 

    Thickness :    0.2500 m. 

    Materials :  fck =  30000.0000 KPa. 

                 fcd =  20000.0000 KPa. 

                 fyk = 400000.0000 KPa. 

    Covering  :  dB  =   0.0400 m. 

                 dT  =   0.0400 m. 

    LCB No.   :   64 

 

 -. Information of Design. 

    b        =   0.0010 m.  (by Code Unit Length). 

    d        =   0.2100 m. 

    lambda   =   0.800 

    a        = lambda * x  =   0.010 m. 

    eta      =   1.000 

    Cc       = eta*fcd*b*a =      0.1952 kN. 

    M_Rd     = Cc*(d-a/2)  =      40.0463  kN-m./m. 

 

 -. Information of Moments and Result. 

    Rein. Bar :  P12 @200 

    As_req =       0.0006 m^2/m.  (       0.0006 m^2/m.) 

    M_Ed   =      39.9213  kN-m./m. 

    M_Rd   =      40.0463  kN-m./m. 

    RatM   = M_Ed / M_Rd =   0.997  <  1.0  --->  O.K ! 

 

 -. Check ratio of neutral axis depth to effective depth. 

    x/d         =    0.059 

    Limit(x/d)  =    0.450  ( fck <= 50 MPa.) 

    x/d     <    0.450  --->  O.K 

 

 << TOP >> 
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 -. Information of Parameters. 

    Elem No.  : 94 

    Thickness :    0.2500 m. 

    Materials :  fck =  30000.0000 KPa. 

                 fcd =  20000.0000 KPa. 

                 fyk = 400000.0000 KPa. 

    Covering  :  dB  =   0.0400 m. 

                 dT  =   0.0400 m. 

    LCB No.   :   48 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

- 

 midas Gen - RC-Slab Flexural Checking   | Eurocode2:04 & NTC2018 |         Gen 2019 

=========================================================================================

= 

 

 -. Information of Design. 

    b        =   0.0010 m.  (by Code Unit Length). 

    d        =   0.2100 m. 

    lambda   =   0.800 

    a        = lambda * x  =   0.010 m. 

    eta      =   1.000 

    Cc       = eta*fcd*b*a =      0.1952 kN. 

    M_Rd     = Cc*(d-a/2)  =      40.0463  kN-m./m. 

 

 -. Information of Moments and Result. 

    Rein. Bar :  P12 @200 

    As_req =       0.0006 m^2/m.  (       0.0006 m^2/m.) 

    M_Ed   =      39.4324  kN-m./m. 

    M_Rd   =      40.0463  kN-m./m. 

    RatM   = M_Ed / M_Rd =   0.985  <  1.0  --->  O.K ! 

 

 -. Check ratio of neutral axis depth to effective depth. 

    x/d         =    0.059 

    Limit(x/d)  =    0.450  ( fck <= 50 MPa.) 

    x/d     <    0.450  --->  O.K 
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VERIFICA A PUNZONAMENTO 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------

- 
 midas Gen - RC-Slab Shear Checking | Eurocode2:04 & NTC2018 |              Gen 2019 

=========================================================================================
= 
 
 

=============================================================================== 
    |||*|||   PUNCHING CHECK MAXIMUM RESULT DATA BY FORCE : DOMAIN 1-[1]. 

=============================================================================== 
 

 -. Information of Parameters. 
    Elem No.  : 36 

    LCB No.   :   30 
    Materials :  fck =  30000.0000 KPa. 

    Thickness :    0.2500 m. 
    Covering  :  dB  =   0.0400 m. 
                 dT  =   0.0400 m. 

 
 -. Information of Checking. 

    V_Ed    =     102.6967 kN. 
    u1      =   3.6314 m. 
    u1'     =   3.6314 m. 
    u0      =   1.0000 m. 
    d       =   0.2100 m. 

    M_Edy   =       0.0000 kN-m. 
    M_Edz   =       0.0000 kN-m. 

    Beta    =   1.0000 
    Beta*V_Ed =     102.6967 kN. 

 
 -. Basic control perimeter 
    rholy   =       0.0027 
    rholz   =       0.0027 

    rhol    = min[ sqrt(rholy*rholz), 0.02 ] =       0.0027 
    K       = min[ 1+(200/d)^0.5, 2.0 ]      =   1.976 (d in mm) 

    gamma_c =   1.500 
    V_Rd,c  = max[ 0.035*k^1.5*sqrt(fck), (0.18/gamma_c)*K*(100*rhol*fck)^1/3 ]*u1*d 

            =     406.0416 kN. 
 

    RatV    = Beta*V_Ed / V_Rd,c =   0.253  <  1.0  --->  O.K ! 
 

 -. Column face 
    alpha_cc =   1.0000 
    gamma_c  =   1.5000 

    fcd      = alpha_cc*fck/gamma_c = 2.0000e+004 KPa. 
    Nu       =       0.5000 (fck <= 70MPa) 

    V_Rd,max = 0.5*Nu*fcd*u0*d =    1050.0000 kN. 
    Beta*V_Ed/V_Rd,max =   0.098 < 1.0  --->  OK ! 
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VERIFICHE SLE 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
- 
 midas Gen - RC-Slab Serviceability Checking | Eurocode2:04 & NTC2018 |     Gen 2019 
=========================================================================================
= 
 
 
=============================================================================== 
    |||*|||   SLAB STRESS MAXIMUM RESULT DATA : DOMAIN 1-[1], Dir 1. 
=============================================================================== 
 
 << BOTTOM >> 
 
 -. Information of Parameters. 
    Elem No.  : 75 
    LCB No.   :   82 
    Materials :  fck =  30000.0000 KPa. 
                 fyk = 400000.0000 KPa. 
    Thickness :    0.2500 m. 
    Covering  :  dB  =   0.0400 m. 
                 dT  =   0.0400 m. 
 -. Information of Checking. 
    gamma_c  =   1.500  (for Concrete) 
    gamma_s  =   1.150  (for Reinforcement) 
    fcd      = fck / gamma_c = 20000.00000 KPa. 
    fyd      = fyk / gamma_s =347826.08696 KPa. 
    b        =   0.0010 m.  (by Code Unit Length). 
    d        =   0.2100 m. 
    As_use   =       0.0008 m^2/m.  (       0.0008 m^2/m.) 
 
-. Information of Stress Checking Result. 
   k1     =     0.60000 
   k3     =     0.80000 
 
   ( Assumed Uncracked Section ) 
   M_Ed   =       11.86  kN-m./m. 
   n      =    12.18154( Long Term ). 
   fctm   = 0.30 * fck^(2/3)        =  2896.46815 KPa. 
   fr1    = (1.6 - H/1000) * fctm   =  3910.23201 KPa. 
   fctm,fl= MAX[ fctm, fr1 ]        =  3910.23201 KPa. 
   ybar_t =      0.12803 m. 
   Iyy    =      0.00137  m^4./m. 
   Ss_con = M_Ed*ybar_t/Iyy         =  1110.99152 KPa. 
   Ss_stl = M_Ed*(d-X)*n/Iyy        =  8664.24258 KPa. 
   Ss_con < fctm,fl                    ---> O.K ! 
   Ss_stl < k3*fyk=320000.00000 KPa.   ---> O.K ! 
 
 << TOP >> 
 
 -. Information of Parameters. 
    Elem No.  : 75 
    LCB No.   :   92 
    Materials :  fck =  30000.0000 KPa. 
                 fyk = 400000.0000 KPa. 
    Thickness :    0.2500 m. 
    Covering  :  dB  =   0.0400 m. 
                 dT  =   0.0400 m. 
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-----------------------------------------------------------------------------------------
- 
 midas Gen - RC-Slab Serviceability Checking | Eurocode2:04 & NTC2018 |     Gen 2019 
=========================================================================================
= 
 
 -. Information of Checking. 
    gamma_c  =   1.500  (for Concrete) 
    gamma_s  =   1.150  (for Reinforcement) 
    fcd      = fck / gamma_c = 20000.00000 KPa. 
    fyd      = fyk / gamma_s =347826.08696 KPa. 
    b        =   0.0010 m.  (by Code Unit Length). 
    d        =   0.2100 m. 
    As_use   =       0.0008 m^2/m.  (       0.0008 m^2/m.) 
 
-. Information of Stress Checking Result. 
   k1     =     0.60000 
   k3     =     0.80000 
 
   ( Assumed Uncracked Section ) 
   M_Ed   =       15.82  kN-m./m. 
   n      =    12.18154( Long Term ). 
   fctm   = 0.30 * fck^(2/3)        =  2896.46815 KPa. 
   fr1    = (1.6 - H/1000) * fctm   =  3910.23201 KPa. 
   fctm,fl= MAX[ fctm, fr1 ]        =  3910.23201 KPa. 
   ybar_t =      0.12803 m. 
   Iyy    =      0.00137  m^4./m. 
   Ss_con = M_Ed*ybar_t/Iyy         =  1481.99335 KPa. 
   Ss_stl = M_Ed*(d-X)*n/Iyy        = 11557.55884 KPa. 
   Ss_con < fctm,fl                    ---> O.K ! 
   Ss_stl < k3*fyk=320000.00000 KPa.   ---> O.K ! 

 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
- 
 midas Gen - RC-Slab Serviceability Checking | Eurocode2:04 & NTC2018 |     Gen 2019 
=========================================================================================
= 
 
 
=============================================================================== 
    |||*|||   SLAB STRESS MAXIMUM RESULT DATA : DOMAIN 1-[1], Dir 2. 
=============================================================================== 
 
 << BOTTOM >> 
 
 -. Information of Parameters. 
    Elem No.  : 80 
    LCB No.   :   94 
    Materials :  fck =  30000.0000 KPa. 
                 fyk = 400000.0000 KPa. 
    Thickness :    0.2500 m. 
    Covering  :  dB  =   0.0400 m. 
                 dT  =   0.0400 m. 
 -. Information of Checking. 
    gamma_c  =   1.500  (for Concrete) 
    gamma_s  =   1.150  (for Reinforcement) 
    fcd      = fck / gamma_c = 20000.00000 KPa. 
    fyd      = fyk / gamma_s =347826.08696 KPa. 
    b        =   0.0010 m.  (by Code Unit Length). 
    d        =   0.2100 m. 
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    As_use   =       0.0006 m^2/m.  (       0.0006 m^2/m.) 
 
-. Information of Stress Checking Result. 
   k1     =     0.60000 
   k3     =     0.80000 
 
   ( Assumed Uncracked Section ) 
   M_Ed   =       14.96  kN-m./m. 
   n      =    12.18154( Long Term ). 
   fctm   = 0.30 * fck^(2/3)        =  2896.46815 KPa. 
   fr1    = (1.6 - H/1000) * fctm   =  3910.23201 KPa. 
   fctm,fl= MAX[ fctm, fr1 ]        =  3910.23201 KPa. 
   ybar_t =      0.12710 m. 
   Iyy    =      0.00135  m^4./m. 
   Ss_con = M_Ed*ybar_t/Iyy         =  1411.49526 KPa. 
   Ss_stl = M_Ed*(d-X)*n/Iyy        = 11215.48308 KPa. 
   Ss_con < fctm,fl                    ---> O.K ! 
   Ss_stl < k3*fyk=320000.00000 KPa.   ---> O.K ! 
 
 << TOP >> 
 
 -. Information of Parameters. 
    Elem No.  : 88 
    LCB No.   :   96 
    Materials :  fck =  30000.0000 KPa. 
                 fyk = 400000.0000 KPa. 
    Thickness :    0.2500 m. 
    Covering  :  dB  =   0.0400 m. 
                 dT  =   0.0400 m. 
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-----------------------------------------------------------------------------------------
- 
 midas Gen - RC-Slab Serviceability Checking | Eurocode2:04 & NTC2018 |     Gen 2019 
=========================================================================================
= 
 
 -. Information of Checking. 
    gamma_c  =   1.500  (for Concrete) 
    gamma_s  =   1.150  (for Reinforcement) 
    fcd      = fck / gamma_c = 20000.00000 KPa. 
    fyd      = fyk / gamma_s =347826.08696 KPa. 
    b        =   0.0010 m.  (by Code Unit Length). 
    d        =   0.2100 m. 
    As_use   =       0.0006 m^2/m.  (       0.0006 m^2/m.) 
 
-. Information of Stress Checking Result. 
   k1     =     0.60000 
   k3     =     0.80000 
 
   ( Assumed Uncracked Section ) 
   M_Ed   =       15.54  kN-m./m. 
   n      =    12.18154( Long Term ). 
   fctm   = 0.30 * fck^(2/3)        =  2896.46815 KPa. 
   fr1    = (1.6 - H/1000) * fctm   =  3910.23201 KPa. 
   fctm,fl= MAX[ fctm, fr1 ]        =  3910.23201 KPa. 
   ybar_t =      0.12710 m. 
   Iyy    =      0.00135  m^4./m. 
   Ss_con = M_Ed*ybar_t/Iyy         =  1466.31411 KPa. 
   Ss_stl = M_Ed*(d-X)*n/Iyy        = 11651.06364 KPa. 
   Ss_con < fctm,fl                    ---> O.K ! 
   Ss_stl < k3*fyk=320000.00000 KPa.   ---> O.K ! 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
- 
 midas Gen - RC-Slab Serviceability Checking | Eurocode2:04 & NTC2018 |     Gen 2019 
=========================================================================================
= 
 
 
=============================================================================== 
    |||*|||   SLAB CRACK MAXIMUM RESULT DATA : DOMAIN 1-[1], Dir 1. 
=============================================================================== 
 
 << BOTTOM >> 
 
 -. Information of Parameters. 
    Elem No.  : 84 
    LCB No.   :  110 
    Materials :  fck =  30000.0000 KPa. 
                 fyk = 400000.0000 KPa. 
    Thickness :    0.2500 m. 
    Covering  :  dB  =   0.0400 m. 
                 dT  =   0.0400 m. 
 -. Information of Checking. 
    gamma_c  =   1.500  (for Concrete) 
    gamma_s  =   1.150  (for Reinforcement) 
    fcd      = fck / gamma_c = 20000.00000 KPa. 
    fyd      = fyk / gamma_s =347826.08696 KPa. 
    b        =   0.0010 m.  (by Code Unit Length). 
    d        =   0.2100 m. 
    As_use   =       0.0006 m^2/m.  (       0.0006 m^2/m.) 
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-. Information of Crack Checking Result. 
 
   [ Check Crack Width ] 
   fcm      = fck+8(MPa)    = 38000.00000 KPa. 
   fctm     = 0.30*fck^(2/3)=  2896.46815 KPa.(fck<=C50/60) 
   fct.eff  = fctm (by 28 days). 
   Sigma_s  =     2484.504 KPa. 
   kt       = 0.4 (for long term loading.). 
   X        =     0.04734 m. 
   hc,ef    = MIN[ 2.5*(h-d), (h-X)/3, h/2 ] =     0.06755 m. 
   Ac.eff   = Bc*hc,ef             =     0.00007 m^2. 
   Rho_p.eff= As/Ac.eff            =   0.0084 
   Ecm      = 22[fcm/10]^0.3 *1000 =32836568.031 KPa. (by Table 3.1) 
   Alpha_e  = Es/Ecm               =     6.09077 
   (Eps_sm-Eps_cm) = (Sigma_s-kt*fct.eff/Rho_p.eff*(1+Alpha_e*Rho_p.eff))/Es 
                   =  -0.000715 
                     < 0.6*Sigma_s/Es =  0.000007 
   (Eps_sm-Eps_cm) = 0.6*Sigma_s/Es =  0.000007 
 
   Bond coefficient(k1)                =   0.8000 
   Strain distribution coefficient(k2) =   0.5000 
   NAD Value (k3)                      =   3.4000 
   NAD Value (k4)                      =   0.4250 
   c        =     0.03400 m. 
   Phi      =     0.01200 m. 
   S_r.max  = k3*c + k1*k2*k4*Phi/Rho_p.eff =     0.35929 m. 
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-----------------------------------------------------------------------------------------
- 
 midas Gen - RC-Slab Serviceability Checking | Eurocode2:04 & NTC2018 |     Gen 2019 
=========================================================================================
= 
 
 
   wk       = S_r.max * ( Eps_sm-Eps_cm)    =2.67799e-006 m. 
   wk < 3.000e-004 m.   --->  O.K ! 
 
   [ Check Max Rebar Dia ] 
   Dia_use  =     0.01200 m. 
   Dia_max not checked. (Allowable crack width or Steel stress is out of range.) 
 
   [ Check Max Rebar Space ] 
   s_use  =     0.20000 m. 
   s_max not checked. (Allowable crack width or Steel stress is out of range.) 
 
 
 << TOP >> 
 
 -. Information of Parameters. 
    Elem No.  : 88 
    LCB No.   :  110 
    Materials :  fck =  30000.0000 KPa. 
                 fyk = 400000.0000 KPa. 
    Thickness :    0.2500 m. 
    Covering  :  dB  =   0.0400 m. 
                 dT  =   0.0400 m. 
 -. Information of Checking. 
    gamma_c  =   1.500  (for Concrete) 
    gamma_s  =   1.150  (for Reinforcement) 
    fcd      = fck / gamma_c = 20000.00000 KPa. 
    fyd      = fyk / gamma_s =347826.08696 KPa. 
    b        =   0.0010 m.  (by Code Unit Length). 
    d        =   0.2100 m. 
    As_use   =       0.0006 m^2/m.  (       0.0006 m^2/m.) 
 
-. Information of Crack Checking Result. 
 
   [ Check Crack Width ] 
   fcm      = fck+8(MPa)    = 38000.00000 KPa. 
   fctm     = 0.30*fck^(2/3)=  2896.46815 KPa.(fck<=C50/60) 
   fct.eff  = fctm (by 28 days). 
   Sigma_s  =     4898.759 KPa. 
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-----------------------------------------------------------------------------------------
- 
 midas Gen - RC-Slab Serviceability Checking | Eurocode2:04 & NTC2018 |     Gen 2019 
=========================================================================================
= 
 
   kt       = 0.4 (for long term loading.). 
   X        =     0.04734 m. 
   hc,ef    = MIN[ 2.5*(h-d), (h-X)/3, h/2 ] =     0.06755 m. 
   Ac.eff   = Bc*hc,ef             =     0.00007 m^2. 
   Rho_p.eff= As/Ac.eff            =   0.0084 
   Ecm      = 22[fcm/10]^0.3 *1000 =32836568.031 KPa. (by Table 3.1) 
   Alpha_e  = Es/Ecm               =     6.09077 
   (Eps_sm-Eps_cm) = (Sigma_s-kt*fct.eff/Rho_p.eff*(1+Alpha_e*Rho_p.eff))/Es 
                   =  -0.000703 
                     < 0.6*Sigma_s/Es =  0.000015 
   (Eps_sm-Eps_cm) = 0.6*Sigma_s/Es =  0.000015 
 
   Bond coefficient(k1)                =   0.8000 
   Strain distribution coefficient(k2) =   0.5000 
   NAD Value (k3)                      =   3.4000 
   NAD Value (k4)                      =   0.4250 
   c        =     0.03400 m. 
   Phi      =     0.01200 m. 
   S_r.max  = k3*c + k1*k2*k4*Phi/Rho_p.eff =     0.35929 m. 
 
   wk       = S_r.max * ( Eps_sm-Eps_cm)    =5.28026e-006 m. 
   wk < 3.000e-004 m.   --->  O.K ! 
 
   [ Check Max Rebar Dia ] 
   Dia_use  =     0.01200 m. 
   Dia_max not checked. (Allowable crack width or Steel stress is out of range.) 
 
   [ Check Max Rebar Space ] 
   s_use  =     0.20000 m. 
   s_max not checked. (Allowable crack width or Steel stress is out of range.) 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
- 
 midas Gen - RC-Slab Serviceability Checking | Eurocode2:04 & NTC2018 |     Gen 2019 
=========================================================================================
= 
 
 
=============================================================================== 
    |||*|||   SLAB CRACK MAXIMUM RESULT DATA : DOMAIN 1-[1], Dir 2. 
=============================================================================== 
 
 << BOTTOM >> 
 
 -. Information of Parameters. 
    Elem No.  : 90 
    LCB No.   :  110 
    Materials :  fck =  30000.0000 KPa. 
                 fyk = 400000.0000 KPa. 
    Thickness :    0.2500 m. 
    Covering  :  dB  =   0.0400 m. 
                 dT  =   0.0400 m. 
 -. Information of Checking. 
    gamma_c  =   1.500  (for Concrete) 
    gamma_s  =   1.150  (for Reinforcement) 
    fcd      = fck / gamma_c = 20000.00000 KPa. 



 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

 
411 

 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

    fyd      = fyk / gamma_s =347826.08696 KPa. 
    b        =   0.0010 m.  (by Code Unit Length). 
    d        =   0.2100 m. 
    As_use   =       0.0006 m^2/m.  (       0.0006 m^2/m.) 
 
-. Information of Crack Checking Result. 
 
   [ Check Crack Width ] 
   fcm      = fck+8(MPa)    = 38000.00000 KPa. 
   fctm     = 0.30*fck^(2/3)=  2896.46815 KPa.(fck<=C50/60) 
   fct.eff  = fctm (by 28 days). 
   Sigma_s  =     4430.004 KPa. 
   kt       = 0.4 (for long term loading.). 
   X        =     0.04734 m. 
   hc,ef    = MIN[ 2.5*(h-d), (h-X)/3, h/2 ] =     0.06755 m. 
   Ac.eff   = Bc*hc,ef             =     0.00007 m^2. 
   Rho_p.eff= As/Ac.eff            =   0.0084 
   Ecm      = 22[fcm/10]^0.3 *1000 =32836568.031 KPa. (by Table 3.1) 
   Alpha_e  = Es/Ecm               =     6.09077 
   (Eps_sm-Eps_cm) = (Sigma_s-kt*fct.eff/Rho_p.eff*(1+Alpha_e*Rho_p.eff))/Es 
                   =  -0.000705 
                     < 0.6*Sigma_s/Es =  0.000013 
   (Eps_sm-Eps_cm) = 0.6*Sigma_s/Es =  0.000013 
 
   Bond coefficient(k1)                =   0.8000 
   Strain distribution coefficient(k2) =   0.5000 
   NAD Value (k3)                      =   3.4000 
   NAD Value (k4)                      =   0.4250 
   c        =     0.03400 m. 
   Phi      =     0.01200 m. 
   S_r.max  = k3*c + k1*k2*k4*Phi/Rho_p.eff =     0.35929 m. 
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-----------------------------------------------------------------------------------------
- 
 midas Gen - RC-Slab Serviceability Checking | Eurocode2:04 & NTC2018 |     Gen 2019 
=========================================================================================
= 
 
 
   wk       = S_r.max * ( Eps_sm-Eps_cm)    =4.77500e-006 m. 
   wk < 3.000e-004 m.   --->  O.K ! 
 
   [ Check Max Rebar Dia ] 
   Dia_use  =     0.01200 m. 
   Dia_max not checked. (Allowable crack width or Steel stress is out of range.) 
 
   [ Check Max Rebar Space ] 
   s_use  =     0.20000 m. 
   s_max not checked. (Allowable crack width or Steel stress is out of range.) 
 
 
 << TOP >> 
 
 -. Information of Parameters. 
    Elem No.  : 88 
    LCB No.   :  110 
    Materials :  fck =  30000.0000 KPa. 
                 fyk = 400000.0000 KPa. 
    Thickness :    0.2500 m. 
    Covering  :  dB  =   0.0400 m. 
                 dT  =   0.0400 m. 
 -. Information of Checking. 
    gamma_c  =   1.500  (for Concrete) 
    gamma_s  =   1.150  (for Reinforcement) 
    fcd      = fck / gamma_c = 20000.00000 KPa. 
    fyd      = fyk / gamma_s =347826.08696 KPa. 
    b        =   0.0010 m.  (by Code Unit Length). 
    d        =   0.2100 m. 
    As_use   =       0.0006 m^2/m.  (       0.0006 m^2/m.) 
 
-. Information of Crack Checking Result. 
 
   [ Check Crack Width ] 
   fcm      = fck+8(MPa)    = 38000.00000 KPa. 
   fctm     = 0.30*fck^(2/3)=  2896.46815 KPa.(fck<=C50/60) 
   fct.eff  = fctm (by 28 days). 
   Sigma_s  =     6775.203 KPa. 
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   kt       = 0.4 (for long term loading.). 
   X        =     0.04734 m. 
   hc,ef    = MIN[ 2.5*(h-d), (h-X)/3, h/2 ] =     0.06755 m. 
   Ac.eff   = Bc*hc,ef             =     0.00007 m^2. 
   Rho_p.eff= As/Ac.eff            =   0.0084 
   Ecm      = 22[fcm/10]^0.3 *1000 =32836568.031 KPa. (by Table 3.1) 
   Alpha_e  = Es/Ecm               =     6.09077 
   (Eps_sm-Eps_cm) = (Sigma_s-kt*fct.eff/Rho_p.eff*(1+Alpha_e*Rho_p.eff))/Es 
                   =  -0.000693 
                     < 0.6*Sigma_s/Es =  0.000020 
   (Eps_sm-Eps_cm) = 0.6*Sigma_s/Es =  0.000020 
 
   Bond coefficient(k1)                =   0.8000 
   Strain distribution coefficient(k2) =   0.5000 
   NAD Value (k3)                      =   3.4000 
   NAD Value (k4)                      =   0.4250 
   c        =     0.03400 m. 
   Phi      =     0.01200 m. 
   S_r.max  = k3*c + k1*k2*k4*Phi/Rho_p.eff =     0.35929 m. 
 
   wk       = S_r.max * ( Eps_sm-Eps_cm)    =7.30284e-006 m. 
   wk < 3.000e-004 m.   --->  O.K ! 
 
   [ Check Max Rebar Dia ] 
   Dia_use  =     0.01200 m. 
   Dia_max not checked. (Allowable crack width or Steel stress is out of range.) 
 
   [ Check Max Rebar Space ] 
   s_use  =     0.20000 m. 
   s_max not checked. (Allowable crack width or Steel stress is out of range.) 
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6.11) Verifiche della struttura metallica del mancorrente e dei montanti di supporto 

Nel presente paragrafo è presentata la modellazione e la verifica della struttura metallica del corrimano e dei montanti di 

sostegno che rappresentano l’innalzamento del parapetto esistente del balcone collocato a livello del piano P1. Il 

mancorrente segue il perimetro del balcone sul lato anteriore e sui 2 lati laterali. La struttura dei montanti e mancorrente 

è dimensionata per sopportare la spinta orizzontale di normativa diretta verso l’esterno e disposta: 

- sul singolo lato anteriore, 
- sui singoli lati laterali, 
- contemporaneamente sul lato anteriore e su un solo lato laterale, 
- contemporaneamente su tutti e 3 i lati del balcone. 

Il valore della spinta è assunto a favore di sicurezza pari a 2kN/m coerentemente alla categoria C esposta nella tabella 

3.1.II della normativa in rif. 1, benché il balcone sia accessibile per sola manutenzione e conseguentemente è 

inquadrabile per analogia alla categoria H che prevede un carico inferiore e pari a 1kN/m.Il materiale impiegato è 

S355J0. 

I montanti di supporto presentano una altezza di discretizzazione di 1250mm e consentono la collocazione del 

mancorrente alla q.ta di 1100mm dal pavimento finito del balcone. I montanti sono disposti sui lati corti laterali del 

balcone e sono vincolati alla base con un incastro perfetto rappresentato dalla connessione tassellata al cordolo in C.A. 

esistente. 

Nella immagine seguente è presentata la struttura analizzata, discretizzata mediante il programma MidasGen 2019, 

costituita dai montanti in tubolari 60x60x5 e dal mancorrente realizzato con piatto 60x10.Per l’affidabilità del software si 

rimanda all’esposizione del precedente paragrafo 6.5. 

Di seguito si illustra il modello di calcolo utilizzato nella progettazione e le verifiche eseguite. 

 

Modellazione FEM 
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Momento flettente Mz 

La figura soprastante mostra la distribuzione di momento flettente rispetto all’asse forte dei profili discretizzati, mente la 

figura successiva mostra la distribuzione di momento flettente rispetto all’asse debole, entrambe ottenute considerando 

l’inviluppo delle condizioni di carico precedentemente descritte. 
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Momento flettente My 

 

 

Azione tagliante Vy 

La figura soprastante mostra la distribuzione di azione tagliante rispetto all’asse forte dei profili discretizzati, mente la 

figura successiva mostra la stessa azione rispetto all’asse debole, entrambe ottenute considerando l’inviluppo delle 

condizioni di carico precedentemente descritte. 
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Azione tagliante Vz 

 

 

Di seguito sono esposte le schede di verifica per resistenza ed instabilità dei profili implementati, corrispondenti agli 

elementi più sollecitati. 
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TUBOLARE 60x60x5 -– scheda sintetica di verifica 
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PIATTO DEL MANCORENTE 60x10 -– scheda sintetica di verifica 
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Il mancorrente è inquadrabile come un telaio disposto nel piano orizzontale per il quale si ottiene un coefficiente di 

amplificazione dei carichi per instabilità elastica inferiore a 10. Per tale motivo è stata eseguita una analisi globale di 

stabilità considerando una conformazione deformata iniziale pari al valore della imperfezione locale attribuibile al profilo 

del mancorrente in accordo alla normativa e pari a L/200 = 2600mm/200 = 13mm nel nodo centrale e pari a 10mm nei 

nodi collocati ai quarti della lunghezza del mancorrente. La imperfezione assunta è quindi corrispondente alla curva di 

instabilità C propria dei profili con sezione rettangolari piena. 

L’analisi di buckling ha fornito un moltiplicatore dei carichi di progetto che è correlato alla instabilità elastica del 

mancorrente pari a 3. 575, ed è quindi superiore a 3 che rappresenta il limite inferiore di accettabilità dell’analisi globale 

di instabilità condotta con imperfezione iniziale correlata alla verifica dei profili del telaio considerando gli effetti del 

secondo ordine precedentemente esposta. 

 

Prima deformata critica e corrispondente moltiplicatore di carico ottenuto considerando la configurazione 
strutturale con imperfezione iniziale. 

VERIFICA DELLA CONNESIONE ALLA BASE DEI MONTANTI 

La verifica dell’attacco tassellato presente nella tavola di progetto esecutivo è mostrata nelle pagine seguenti. 

Le azioni sollecitanti corrispondono alle reazioni ottenute nei vincoli di incastro posti alla base dei montanti ed in 

particolare coincidono con le massime reazioni di inviluppo delle condizioni di carico base applicate simultaneamente 

sull’attacco tassellato a favore di sicurezza. La verifica è eseguita con riferimento ai tasselli chimici tipo o similare a 

HILTI HIT-RE500 V3 + HIT V (8.8) M16 con profondità di posa nel cls pari a 180mm e con riempimento dello spazio 

anulare nello spessore della piastra mediante rondella di riempimento. 
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7) OPERE IMPIANTISTICHE IDRICHE E MECCANICHE 

L’edificio oggetto di intervento è situato ai margini settentrionali del centro abitato della Pedrocca, frazione del comune 

Cazzago San Martino, distante circa 5 km. 

Le opere impiantistiche da realizzare nascono dalla richiesta della stazione appaltante di rendere indipendente la 

gestione degli impianti di riscaldamento della zona Palestra.  

Nello stato attuale la palestra presenta dei caloriferi serviti dalla rete di distribuzione unica per tutto l’edificio. 

L’intervento prevede la realizzazione di mandata e ritorno di acqua riscaldata per uso riscaldamento direttamente dalla 

centrale, e l’allaccio dei caloriferi presenti a questa nuova tubazione. 

Tutte le opere di modifiche saranno realizzate in ottemperanza con le ultime normative sul risparmio e contenimento dei 

consumi energetici. 

Per far ciò sarà necessario ottimizzare la funzionalità dei circuiti direttamente in centrale, si dovrà realizzare un circuito 

primario che interagirà attraverso un collettore i due secondari che si verranno a creare: Palestra e resto dell’edificio. I 

macro-componenti per realizzare ciò saranno: 

•  Pompa del circuito primario 

•  Separatore idraulico con defangatore e disaeratore, inclusi o in componenti separati, 

•  Collettore Idraulico di mandata e di ritorno 

•  Pompa- circolatore secondario ad alta efficienza per il circuito Palestra 

•  Pompa- circolatore secondario ad alta efficienza per il circuito Scuola 

•  Centralina gestione climatica delle zone termiche 

•  Tubazioni di mandata e ritorno circuito palestra. 

 

La gestione indipendente dei circuiti del riscaldamento permetterà la realizzazione di due zone termiche indipendenti con 

gestione di temperature e di tempi di intervento nell’arco della giornata differenti. 
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7.1) Dati di Progetto 

 

DATI CLIMATICI 

 

 

Provincia  Brescia 

Comune  Cazzago San Martino 

   

Latitudine nord  45,58 

Zona climatica  E 

Gradi giorno  2.495 

Altezza sul livello del mare [m] 200 

Temperatura esterna di 

progetto invernale 
[°C] -7,29 

Conduttività termica del 

terreno 
[W/(m·K)] 2,00 

Velocità del vento [m/s] 1,30 

 

RIEPILOGO DATI MENSILI 

 

  Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Temperatura media giornaliere 

dell’aria esterna 
[°C] 2,40 2,90 8,00 11,50 17,20 20,50 21,60 21,40 17,80 12,40 7,10 2,90 

Temperatura esterna media 

annuale 
[°C]      12,14       

Irradiazione solare diffusa, Hdh [MJ/m²] 2,00 3,30 5,10 6,50 8,20 9,20 9,10 7,70 5,70 4,20 2,60 1,80 

Irradiazione solare diretta, Hbh [MJ/m²] 1,40 4,40 6,90 8,80 12,20 15,40 14,70 13,60 9,00 4,20 2,60 1,60 

Irradiazione solare su superficie 

orizzontale 
[MJ/m²] 3,40 7,70 12,00 15,30 20,40 24,60 23,80 21,30 14,70 8,40 5,20 3,40 

Irradiazione solare su superficie 

verticale, S 
[MJ/m²] 5,50 11,05 11,73 10,07 10,24 10,85 11,11 12,42 12,42 9,92 8,74 6,60 

Irradiazione solare su superficie 

verticale, SO-SE 
[MJ/m²] 4,38 9,18 11,06 11,13 12,50 13,84 13,92 14,55 12,51 8,63 6,95 5,11 

Irradiazione solare su superficie 

verticale, E-O 
[MJ/m²] 2,65 6,06 8,80 10,51 13,44 15,92 15,54 14,52 10,60 6,27 4,17 2,80 

Irradiazione solare su superficie 

verticale, NO-NE 
[MJ/m²] 1,44 3,09 5,42 7,66 10,90 13,51 12,90 10,80 6,81 3,70 2,06 1,32 

Irradiazione solare su superficie 

verticale, N 
[MJ/m²] 1,35 2,42 3,76 5,17 7,97 10,38 9,65 7,12 4,35 2,94 1,83 1,25 

Pressione parziale del vapore 

d’acqua nell’aria esterna 
[Pa] 678 647 800 978 1.306 1.404 1.834 1.801 1.585 1.157 932 737 
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7.2) Dimensionamento rete di distribuzione 

 

 

Fig.: Scheda tecnica costruttore del calorifero installato 
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7.3) Dimensionamento rete idrica antincendio 

 

Il dimensionamento della rete idrica antincendio, a norma UNI10779, accoglie le direttive dello studio antincendio 

sviluppato in documento dedicato del presente progetto secondo il DM 16/08/1992 “Norme di prevenzione incendi per 

l'edilizia scolastica”. Da ciò si recepisce che il funzionamento della rete deve essere in grado di garantire il 

funzionamento di due idranti in contemporanea nelle posizioni più sfavorite. 
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7.4) Rete smaltimento acque meteoriche 

E’ previsto l’inserimento a progetto di n.1 pluviale di smaltimento acque meteoriche presso la nuova centrale termica di 

progetto con il compito di smaltire le acque meteoriche della copertura. Il nuovo pluviale sarà di diametro 110 mm e sarà 

connesso sotto pavimento ad un pozzo perdente che smaltirà le acque piovane direttamente nel terreno in accordo con 

le normative vigenti in materia. Il pozzo dovrà essere diametro 80cm., altezza totale da piano campagna 170 cm., 

altezza disperdente cm 120. Di seguito la verifica dei calcoli per il dimensionamento degli elementi tecnologici. 
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Titolo: Dimensionamento Pozzi Perdenti         

Modulo: hmi-T083 Rev. : A   Data :  22-mag-18 

Commessa : 18-019       Revisione :  A 

Committente : Comune di Cazzago San Martino   Data :  28-set-19 

Progetto : Titolo Compilato : MD 

          Ver/App. MD 

 Valori di permeabilità del terreno Rif. Francani 1988    
 TIPO DI SUOLO K (m/s)  TIPO DI PERMEABILITA'  

ciotoli, ghiaia (senza elementi fini) >10-2 ELEVATA 

 

sabbia, sabbia e ghiaia 10-2 - 10-5 BUONA 

 

sabbia fine, limo, argilla con limo e 
sabbia 

10-5 - 10-9 CATTIVA 

 

argilla omogenea 10-9 - 10-11 IMPERMEABILE 

       
Equazione di continuità      

  (Qp-Qf) Dt = DW     

Qp = Portata influente      

Qf = Portata infiltrata      

Dt = Intervallo di tempo      

DW = Variazione del volume invasato nel mezzo filtrante, nell'unità di tempo   

       
Capacità d'infiltrazione (Legge di Darcy)     

  Qf = K J A     

Qf = Portata infiltrata (m3/s)     

K= Permeabilità (o coefficiente di permeabilità (m/s)    

J= Cadente piezometrica (m/m)     

A= Superficie netta d'infiltrazione (m2)     
       

DIMENSIONAMENTO POZZO D'INFILTRAZIONE     
       
 Qf = (K/2) x (((L + z) / ((L + (Z/2)))) x Af    
       

Qf = Portata infiltrata (m3/s)     
K= Permeabilità (o coefficiente di permeabilità (m/s)    
L= Distanza tra il fondo per pozzo ed il sottostante livello di falda (m)   

Af= Sup. orizzontale drenante effettiva, calcolabile come quella di un anello di largh. z/2 (m2)  
z= Altezza dello strato drenante del pozzo (m)    



 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO  

CUP H76C1800073001 – CUP H98E18000220005 

 
432 

 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

NOTA: non si tiene conto della capacità drenante del fondo del pozzo   
       

       
       
       

CALCOLO 

       

Dati dimensionali pozzo      

Altezza della falda (dal piano di campagna) = 35 (m)  

(dati RELAZIONE GEOLOGICA DOCUM. "05_00_PDE_RL_P_02")    

Altezza del pozzo (dal piano di campagna) = 1,7 (m)  

Diametro del pozzo  = 0,8 (m)  

Quota innesto tubazione  = 0,5 (m)  

Area del pozzo   = 0,50  (m2)  

Volume singolo pozzo  = 0,60  (m3)  

       

Dati precipitazioni   CASO 1   

Tempo di ritorno   = 10 (anni)  

Duranta della precipitazione d = 240 (minuti)  

Intensità media di pioggia per la  Im(d) = 17,45 (mm/h)  

durata d       

Dati precipitazioni   CASO 2   

Tempo di ritorno   = 10 (anni)  

Duranta della precipitazione d = 120 (minuti)  

Intensità media di pioggia per la  Im(d) = 25,65 (mm/h)  

durata d       

Dati precipitazioni   CASO 3   

Tempo di ritorno   = 10 (anni)  

Duranta della precipitazione d = 60 (minuti)  

Intensità media di pioggia per la  Im(d) = 42,3 (mm/h)  

durata d       

Calcolo superfici      

Superfici impermeabili  = 15  (m2)  

Superfici permeabili  =   (m2)  

Coefficiente riduzione sup. permeabili = 0,0001   

Ghiaioso-sabbioso (dato RELAZIONE GEOLOGICA DOCUM. "05_00_PDE_RL_P_02")   

Totale Superfici   = 15  (m2)  
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  Qp(CASO 1) = 0,26 (m3/h)  

  Qp(CASO2) = 0,38 (m3/h)  

  Qp(CASO3) = 0,63 (m3/h)  

       

       

       

K= 0,0001 (m/s) Sabbia, sabbia e ghiaia 

L= 33,3 (m) 

Af= 0,60 (m2) 

 z= 1,2 (m)    

 Qf = 0,00003 (m3/s)    

 Qf = 0 (m3/h)    

 Qf = 0,031 (l/s)    

 CASO 1    CASO 2  
DW = 0,61  (m3)  DW = 0,55  (m3) 

       
N°pozzi = 1,00   N°pozzi = 0,91  

       
       
 CASO 3      

DW = 0,52  (m3)     
       

N°pozzi = 0,87      
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8) OPERE IMPIANTISTICHE ELETTRICHE E SPECIALI 

 

8.1) Descrizione dei lavori e degli impianti da realizzare 

Gli impianti elettrici della Scuola Primaria sono esistenti ma necessitano di un adeguamento ai fini della normativa 

vigente in quanto l’analisi approfondita eseguita ha evidenziato alcune carenze impiantistiche e in alcuni casi la 

mancanza di requisiti minimi di sicurezza.  

Le opere in progetto riguardano i lavori per l'esecuzione dei seguenti impianti: 

- Sostituzione e smantellamento quadri elettrici e sostituzioneAvanquadroIG sotto-contatore esistente; 

- Smantellamento e smaltimento delle dorsali elettriche esistenti e realizzazione nuove dorsali principali; 

- Installazione nuovo impianto di illuminazione a servizio dei bagni oggetto di riqualificazione; 

- Installazione nuovo impianto di illuminazione di emergenza; 

- Scollegamento e riallaccio corpi illuminanti esistenti a causa dello smontaggio del controsoffitto esistente a causa dei 

placcaggi previsti 

- Installazione nuovi punti presa impianto di forza motrice; 

- Manutenzione dei blocchi presa esistenti con sostituzione dei cavi terminali 

- installazione nuovo impianto di chiamata di emergenza per servizi igienici per i diversamente abili; 

-Realizzazione nuovo impianto di rivelazione e segnalazione incendi. 

-Realizzazione nuovo impianto elettrico a servizio della nuova centrale termica compresi gli asservimenti agli impianti 

meccanici tecnologici; 

- Verifica, modifica e prove strumentali impianto di terra Esistente. 

 

8.2) Ambienti e impianti 

I locali in oggetto, visto il tipo di attività svolta, la quantità di personale lavorante ed i sistemi di via di fuga in caso di 

incendio, risultano classificabili come ambiente a maggior rischio in caso d’incendio, l’edificio è infatti soggetto al CPI dei 

VVF, il numero delle persone presenti contemporaneamente nella struttura è inferiore a 500. Gli impianti elettrici inseriti 

in essi dovranno presentare di volta in volta gradi di protezione dedicati alla tipologia ambientale tenendo conto di tutte 

le variabili in campo. 

 

Servizi igienici 

In questi ambienti l’unico pericolo è la presenza di acqua, i gradi di protezione previsti per prese ed altri apparati elettrici 

nelle zone di rispetto (1 e 2) dovranno essere nell’ordine di IP2X-IP55. Generalmente per i locali adibiti a servizi igienici 

è prevista l’applicazione dei criteri di installazione dei componenti elettrici previsti con riferimento alla norma CEI 64-8/7 
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Sez. 701 per locali contenenti bagni o docce. Nell’intervento sono previsti più settori destinati ad ospitare i servizi igienici 

ordinari e dedicati ai diversamente abili; in tutte queste situazioni verranno adottate le medesime modalità impiantistiche 

nel più stretto rispetto delle norme Cei. Per i servizi igienici destinati ai diversamente abili, verrà installata la chiamata di 

emergenza con avviso ottico acustico da ripetere oltre che all’esterno del corpo bagni anche, con possibilità di 

tacitazione solo all’interno dei bagni stessi.  

 

Aule e laboratori didattici 

Non si richiedono particolari accorgimenti, nella realizzazione degli impianti rispetto a quanto indicato nella norma CEI 

64-8 per gli ambienti di tipo ordinario denominati ad aule e laboratori ecc, il grado di protezione previsto per tali locali 

sarà IPXXB. La presenza di impianti elettrici in questi ambienti sarà destinata ad alimentare i circuiti all’illuminazione 

ordinaria e d’emergenza, ai comandi delle accensioni, ai punti prese, le prese LAN, i sensori e dispositivi di allarme e 

antincendio, limitandone al minimo la presenza, per evitare le possibili manomissioni degli stessi da parte degli utenti.  

Altri impianti o dorsali di distribuzione saranno posizionate fuori campo e non a portata di mano, quindi nei controsoffitti o 

in setti protetti. La topologia impiantistica globale sarà di tipo radiale con modalità a stella o ad albero per raggiungere 

tutti i punti terminali dei vari circuiti realizzati col più breve percorso possibile a partire da apposite scatole di 

connessione principali, facenti parte delle dorsali di distribuzione, per le quali verranno utilizzate condutture e canali a 

soffitto da ancorare saldamente ai plafoni con grado di protezione pari a IP2X. 

 

Aree comuni di servizo 

Non si richiedono particolari accorgimenti, nella realizzazione degli impianti rispetto a quanto indicato nella norma CEI 

64-8 per gli ambienti di tipo ordinario denominati Aree comuni come disimpegni ripostigli, vani scale, corridoi ecc, il 

grado di protezione previsto per tali locali sarà IPXXB. La presenza di impianti elettrici in questi ambienti sarà limitata 

all’illuminazione ordinaria e d’emergenza, ai comandi delle accensioni ed a qualche punto presa per le pulizie, ai sensori 

e dispositivi di allarme e antincendio, limitandone al minimo la presenza, per evitare le possibili manomissioni degli 

stessi da parte degli utenti.  Altri impianti o dorsali di distribuzione saranno posizionati fuori campo e non a portata di 

mano, quindi nei controsoffitti o in setti protetti. 

 

Locali tecnici in genere 

Non si richiedono particolari accorgimenti, nella realizzazione degli impianti rispetto a quanto indicato nella norma CEI 

64-8 anche se trattasi di locali a maggior rischio in caso d’incendio si prevede un grado di protezione IP44, con 

protezioni suppletive a quelle degli ambienti con impianti ad incasso in quanto son presenti impianti elettrici realizzati con 

tecnologia a vista.  

L’impianto di forza motrice prevede punti prese di tipo civile bipasso ( 10/16 A) e unel P30 ( 10/16 A e schuko) posati a 

vista a mezzo di appositi box IP, connessioni agli utilizzatori dirette senza interposizioni di prese a spina con ausilio di 
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pressacavi per il mantenimento dei gradi di protezione previsti (IP44), e posa di prese a spina di tipo Cee con o senza 

interblocco meccanico, protette localmente da fusibili o interruttori automatici. 

La topologia impiantistica globale sarà di tipo radiale con modalità a stella o ad albero per raggiungere tutti i punti 

terminali dei vari circuiti realizzati col più breve percorso possibile partendo da dorsali di distribuzione posate a vista 

mediante canalizzazioni a soffitto e parete di tipo a canale a filo, il tutto da ancorare saldamente ai plafoni con appositi 

sostegni. 

 

Centrali tecnologiche 

Con questo termine, vengono indicati i seguenti locali: Locale comprendente le pompe per la circolazione dell’acqua 

sanitaria e le pompe di calore per la climatizzazione denominato sottostazione pompe; la centrale termica contenente le 

pompe di circolazione necessarie la caldaia ed il generatore di calore. In tutti questi ambienti dovranno essere realizzati 

impianti elettrici a tenuta aventi grado di protezione IP44-55 da mantenere lungo tutte le tratte delle condutture compreso 

l’ingresso e l’uscita dalle scatole di connessione, la tipologia di posa a vista con l’ausilio di appositi manicotti e scatole di 

connessione dedicate ai vari circuiti nel rispetto della regola dell’arte garantisce tali operazioni.  

 

Esterni 

Tutti gli impianti da installare all’esterno, sia di illuminazione che di forza motrice dovranno garantire la protezione 

soprattutto agli agenti atmosferici, essi presenteranno un grado di protezione IP44-55 da mantenere lungo tutte le tratte 

delle condutture compreso l’ingresso e l’uscita dalle scatole di connessione, la tipologia di posa a vista con l’ausilio di 

appositi manicotti e scatole di connessione dedicate ai vari circuiti nel rispetto della regola dell’arte garantisce tali 

operazioni.  

 

8.3) Impianti da realizzare 

Quadri elettrici 

L’impianto elettrico dell’istituto ha origine da un quadro sotto contatore esistente che verrà smantellato e sostituito 

con un nuovo Quadro Elettrico I.G., da tale quadro avrà origine la linea montante per l’alimentazione del nuovo 

Quadro Elettrico Generale Primaria posto al piano terra, mentre i nuovi quadri elettrici piano primo e centrale termica 

avranno origine dal nuovo Quadro Generale Primaria. 

Tali linee di nuova formazione saranno costituite da cavi multipolari di sezione coordinata con le protezioni a 

quadro, saranno di tipo CPR e di tratta unica senza interruzioni. Saranno da posare a vista in apposite canalizzazioni 

esistenti e in tubazioni di nuova formazione. 

I quadri elettrici saranno tutti da fissare a parete in materiale metallico di forte spessore ed adatti ad ospitare tutte le 

protezioni indicate negli schemi elettrici a corredo del presente progetto. 
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Verranno realizzati i seguenti quadri elettrici: 

- Q. AVANQUADRO ELETTRICO CONTATORE 

- Q.E. GENERALE PRIMARIA 

- Q.E. PIANOPRIMO 

- Q.E. CENTRALE TERMICA 

Da questi quadri elettrici avranno origine tutte le linee dorsali dirette ai vari circuiti impiantistici. 

 

I quadri elettrici, le rispettive linee di alimentazione ai carichi elettrici e le rispettive protezioni sono stati dimensionati 

considerando le reali potenze dei dispositivi e delle macchine previste a progetto.  

Si allega alla relazione di calcolo la tabella con potenze considerate ed il corretto dimensionamento delle linee e delle 

protezioni riportate anche sullo schema dei quadri elettrici.  

Lo schema elettrico riporta il corretto dimensionamento delle linee elettriche e dei relativi interruttori di protezioni. 

 

Distribuzione dorsali principali 

Le dorsali principali di distribuzione hanno lo scopo di alimentare tutti i circuiti terminali siano essi di illuminazione e 

di forza motrice, tali impianti sono inadeguati per tipologia di cavo, sezione e colorazioni. L’intervento prevede la 

realizzazione di una distribuzione con cavi CPR nuovi da posare nei percorsi esistenti in canale o tubazioni ad 

incasso, integrate da nuovi tratti da posarsi a vista se mancanti o inadeguati. 

I cavi di dorsale nuovi giungeranno ai rispettivi settori terminali e si fermeranno nelle nuove scatole di connessione 

predisposte per l’allacciamento ai circuiti terminali di illuminazione e forza motrice. I cavi percorreranno dunque 

tratti ad incasso e tratti a vista riutilizzando ove possibile le condutture esistenti. Per il corretto dimensionamento 

delle linee elettriche si veda lo schema dei quadri elettrici. 

 

Impianto di illuminazione ordinaria e di sicurezza 

L’impianto elettrico verrà realizzato con tipologia mista parte ad incasso e parte a vista mediante condutture non 

propaganti l’incendio da posarsi a regola d’arte.  

L’impianto di illuminazione ORDINARIA prevede l’installazione di nuovi corpi illuminanti per i nuovi corpi bagni, 

mentre si prevede lo smontaggio il rimontaggio e la sostituzione del punto luce per quelli esistenti. La sostituzione 

integrale dei corpi illuminanti non è oggetto del presente progetto, in quanto sostituiti lo scorso anno.  

I nuovi corpi illuminanti ad incasso nel controsoffitto presenteranno tecnologia a Led e saranno conformi ai CAM 

(Criteri Minimi Ambientali) DM 11 Ottobre 2017 – CAM.  
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Si prevede lo scollegamento, lo smantellamento e lo smaltimento degli interruttori e deviatori esistenti che verranno 

sostituiti da pulsanti posizionati all’interno dei locali come dà indicazioni planimetriche (Vedi TAV-E02). 

Per i nuovi corpi bagni, a differenza del WC dei diversamente abili, si prevede l’accensione automatica tramite sensori di 

presenza installati a plafone o ad incasso nel controsoffitto.  

I vari locali, secondo la destinazione d’uso, presenteranno determinati valori di illuminamento secondo normativa 

vigente. Per i valori di illuminamento si veda il capitolato degli impianti elettrici. 

 

Requisiti di illuminazione richiesti dalla norma UNI EN 12464-1:2011 per compiti e attività nei luoghi di lavoro in interni 

Attività in interno Illuminamento medio mantenuto  
Em [Lux] 

Valore massimo Indice 
unificato di abbagliamento 
UGRL 

Uniformità di illuminamento 
Uo 

Bagni scolastici 100 22 0,40 

 

Tutti i corpi illuminanti installati presenteranno un fissaggio antisismico 

 

Per l’illuminazione di SICUREZZA si prevede l’installazione di lampade a led autoalimentate in modo da garantire 

un’adeguata illuminazione in caso di mancanza dell’illuminazione ordinaria. Saranno previste anche lampade di 

segnalazione e di emergenza sempre accese in prossimità delle vie di fuga e delle uscite di emergenza. 

I corpi illuminanti presenteranno di volta in volta gradi di protezione dedicati alla tipologia ambientale tenendo conto 

di tutte le variabili in campo. Tutti i corpi illuminanti di emergenza presentano a bordo attività di autotest, per 

garantire in ogni momento lo stato di conservazione delle lampade e degli apparati di ricarica ed accumulo, 

garantendo idonei requisiti di sicurezza e durata nel tempo. Tutti i corpi illuminanti installati presenteranno un 

fissaggio antisismico 

 

Impianto di forza motrice e di asservimento agli impianti meccanici 

Gli impianti di forza motrice ad oggi alimentano i carichi necessari e richiesti a mezzo di prese a spina e connessioni 

dirette agli utilizzatori. La distribuzione di questi circuiti è per lo più a vista in canali nei controsoffitti e ad incasso nelle 

pareti in muratura, il grado di protezione prescritto varierà secondo l’ambiente ed i luoghi di installazione da IPXXB a 

IPXXD. 

Le cassette di derivazione e le tubazioni posate sono in numero e posizione tale da permettere una distribuzione 

dell’impianto elettrico di tipo radiale a stella o ad albero. Tutte le condutture terminali sono correttamente dimensionate e 

ramificate in modo da avere spazio disponibile per la dissipazione del calore e per eventuali modifiche da apportare. 
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L’intervento di manutenzione è limitato alla sostituzione delle sole dorsali principali a partire dal nuovo quadro elettrico 

fino alle scatole di derivazione in prossimità dei punti di prelievo terminale delle prese a spina. Le condutture saranno di 

tipo multipolare CPR con sezione coordinata alle tarature delle protezioni nel rispetto della Caduta di Tensione di ogni 

tratta. Si prevede inoltre l’installazione di nuovi punti presa di servizio posati sia a vista che ad incasso nei corridoi e 

nelle aule. 

Per il laboratorio di informatica si prevede l’installazione di nuovi punti prese posati a vista per le postazioni PC. 

Alcune macchine ed altri utilizzatori sono alimentati direttamente senza interposizione di spine o quant’altro.  

Tutti gli impianti di cui sopra saranno da realizzare come dà indicazioni planimetriche allegate (Vedi TAV-E03). 

 

Impianti elettrici ed elettronici speciali 

Per impianti speciali si intendono: l’impianto di Chiamata per servizi igienici destinati ai diversamente abili, l’impianto di 

chiamata previsto nelle aule e l’impianto di trasmissione dati e telefonico. 

La distribuzione dei cavi oggetto di questi impianti, sia di distribuzione che terminali, seguirà la tipologia di posa parte ad 

incasso e parte a vista in canalizzazioni separate da quelle ospitanti cavi alimentati dalla tensione di rete a partire dai 

rispettivi quadri elettrici o rack dati; il tutto utilizzando i migliori criteri seguendo la buona tecnica dell’arte, per il 

raggiungimento ed il collegamento delle scatole di connessione principali, terminali e dei dispositivi in campo.  

Gli allacciamenti verranno realizzati con cavi dedicati e particolari, a seconda della tipologia dell’impianto speciale ed i 

collegamenti verranno realizzati con e senza spine o con connettori particolari. Il tutto mantenendo lungo le tratte, i gradi 

di protezione previsti per gli ambienti di installazione. Per impianti e Reti LAN si raccomanda di non superare tratte di 90 

metri. 

Gli impianti speciali da realizzare sono i seguenti: 

- Trasmissione dati e telefonici, realizzazione nuovi punti presa DATI posati a vista per il laboratorio di informatica; 

- Chiamate interne realizzate nelle aule e Wc Disabili; 

- Verifica Impianto antieffrazione esistente e sostituzione cavi. 

 

Impianto di rivelazione e segnalazione incendio 

Si prevede lo scollegamento, lo smantellamento e lo smaltimento della centrale esistente e di tutti i disposti in quanto 

non più idonei con le prescrizioni da normativa UNI 9745. 

Saranno previsti una nuova centrale installata in locale presidiato al piano primo, pulsanti manuali di segnalazione 

d’incendio, pannelli ottici acustici in grado di avvisare tramite segnalazione luminosa ed acustica gli utenti in caso di 

emergenza, sensori di fumo per il deposito della palestra e per centrale termica e un sensore di gas sempre per la 

centrale termica. 
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La distribuzione dei cavi oggetto di questi impianti, sia di distribuzione che terminali, verranno posati a vista in canali 

metalliche separate da quelle ospitanti cavi alimentati dalla tensione di rete installate sempre nel controsoffitto dei 

corridoi. Giunti in prossimità dei locali da servire, mediante scatole di derivazione, potranno passare alla tipologia di posa 

ad incasso a vista; il tutto utilizzando i migliori criteri seguendo la buona tecnica dell’arte, per il raggiungimento ed il 

collegamento delle scatole di connessione principali, terminali e dei dispositivi in campo. 

Gli allacciamenti verranno realizzati con cavi dedicati e particolari, propri di questi impianti, i collegamenti verranno 

realizzati sia in modo diretto, che con connettori particolari. Il tutto mantenendo lungo le tratte, i gradi di protezione 

previsti per gli ambienti di installazione. 

 

Centrale termica 

Si prevede la demolizione e ricostruzione della Centrale Termica. Si prevedono impianti elettrici di nuova formazione 

come da indicazioni planimetriche con posa a vista. Sono previsti gli impianti di illuminazione, forza motrice, impianti 

speciali e tutte quelle opere di asservimento degli impianti tecnologici meccanici. 

Alcune macchine ed altri utilizzatori sono alimentati direttamente senza interposizione di spine o quant’altro come 

previsto per le pompe di circolazione. 

 

Impianto di terra 

L’impianto di terra risulta essere esistente. Tale impianto sarà soggetto di verifica e modifica in quanto interferente con le 

operazioni di scavo della nuova centrale termica. 

 

8.4) Riferimenti normativi 

 

Leggi e decreti 

Legge 186/68 Obbligo dell’esecuzione a regola d’arte degli impianti (CEI) 

DL 37/08 Norme per la sicurezza degli impianti 

Testo Unico  Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori  

Legge 91/2015 Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso illuminazione esterna e di lotta 

all’inquinamento luminoso, misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso 

illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso che abroga la Legge Reg. 

17/2000 e la Legge 38/2004 

Legge 791/77 Responsabilità del costruttore 
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Legge 109/94 Legge Quadro in materia di lavori pubblici con le modifiche introdotte dalla legge n° 216 del 

2.6.1995 e dalla legge n° 415 del 18.11.98; 

DM 20.12.82 Attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi 

DPR 224/88 Responsabilità del costruttore 

DPR 554/99 Regolamento di attuazione della citata Legge 109/94 “Legge Quadro in materia di lavori 

pubblici” e s.m. 

L. R. n. 31 2015  Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con   finalità di risparmio 

energetico e di riduzione dell’inquinamento luminoso. 

Direttive CEE recepite dalla legislazione nazionale con particolare riferimento alle direttive quadro 89/391 e 

92/57. 

Caratteristiche generali dell’impianto: 

CEI 0-15 Manutenzione delle cabine elettriche MT/BT dei clienti/utenti finali 

CEI 0-16 Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT 

delle imprese distributrici di energia elettrica e successive modifiche ed integrazioni 

CEI 0-21 Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle 

imprese distributrici di energia elettrica e successive modifiche ed integrazioni 

CEI 8-9 Caratteristiche della tensione fornita dalle reti pubbliche di distribuzione   dell’energia 

elettrica 

 

Enel DK 5640 Criteri di allacciamento di impianti di produzione attivi e passivi alla rete elettrica di media 

tensione di Enel Distribuzione 

CEI 11-1 Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente alternata 

CEI 11-17 Impianti di produzione trasporto e distribuzione di energia elettrica - linee in cavo 

CEI 11-20 Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a rete di I e II 

categoria 

CEI 11-35 Guida per l’esecuzione delle cabine elettriche MT/BT del cliente/utente finale 

CEI 11-48 Esercizio degli impianti elettrici 

CEI 14 Trasformatori di potenza, di distribuzione trifase e accessori 

CEI 64-8 VII ed Impianti elettrici utilizzatori per tensioni non superiori a 1000 V 

CEI 70-1 Gradi di protezione degli involucri (Codice IP) 
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Sistemi elettronici per la casa e l’edificio: 

CEI 205-14 Guida all’install. e collaudo imp. HBES (home and building elettronic system)  

CEI 205-18 Guida all’impiego dei sistemi di autom. degli imp.tecnici negli edifici HBES 

CEI 64-100 Guida per la predisposizisionedelle infrastrutture per impianti elettrici ed elettronici   

CEI EN 50090 Sistemi elettronici per la casa e l’edificio  

CEI EN 50491-3 Prescrizioni di sicurezza dei sistemi elettronici per la casa e l’edificio  

Cavi energia B.T.: 

CEI 20-21 Calcolo delle portate dei cavi elettrici in regime permanente 

CEI 20-22 Prova dei cavi non propaganti l’incendio 

CEI 20-36 Prova di resistenza al fuoco dei cavi elettrici 

CEI 20-89 Guida all’uso e all’installazione dei cavi elettrici e degli accessori MT 

Grosse apparecchiature: 

CEI 17-5 Apparecchiature a bassa tensione. Interruttori automatici 

CEI 17-11 Interruttori di manovra, sezionatori per tensioni inferiori a 1000 V 

CEI 17-13 Apparecchiature costruite in fabbrica (quadri elettrici) 

CEI 17-50 Apparecchiature B.T.. Contattori e avviatori elettromeccanici 

 

Altre apparecchiature in bassa tensione: 

CEI 23-3 Interruttori automatici e sovracorrente per usi domestici e similari 

CEI 23-5 Prese a spina per usi domestici e similari 

CEI 23-8 Tubi protettivi in PVC e loro accessori 

CEI 23-9 Apparecchi di comando non automatici (interruttori) fissi 

CEI 23-12 Prese a spina per usi industriali 

CEI 23-14 Tubi protettivi flessibili in PVC e loro accessori 

CEI 23-16 Prese a spira di tipi complementari per usi domestici e similari 

CEI 23-18 Interruttori differenziali per usi domestici e similari 

CEI 23-19 Canali portacavi in materiale plastico e accessori ad uso battiscopa 

CEI 23-28 Tubi per le installazioni elettriche. Tubi metallici 

CEI 23-31 Sistemi di canali metallici ad uso portacavi e portapparecchi 
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CEI 23-32 Sistemi di canali in materiale plastico isolante per soffitto e parete 

Fusibili: 

CEI 32-1 Fusibili a tensione inferiore a 1000 V. Prescrizioni generali 

CEI 32-4 Fusibili a tensione inferiore a 1000 V. Prescrizioni supplementari 

Apparecchiature di illuminazione: 

CEI 34-21 Apparecchi di illuminazione. Prescrizioni generali e prove 

CEI 34-22 Apparecchi di illuminazione. Apparecchi di emergenza 

CEI 34-111 Sistemi di illuminazione di emergenza 

 

CEI 31-30 relativa a costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas Parte 10: 

Classificazione dei luoghi pericolosi Apparecchi di illuminazione. Apparecchi di emergenza 

CEI 31-33 relativa a costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas Parte 10: 

Classificazione dei luoghi pericolosi Apparecchi di illuminazione. Apparecchi di emergenza 

CEI 31-34 relativa a costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas Parte 17: 

Verifica e manutenzione degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la 

presenza di gas (diversi dalle miniere). 

CEI 31-35 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas Guida alla 

classificazione dei luoghi pericolosi. 

UNI EN 1838 Applicazione dell’illuminotecnica - Illuminazione di emergenza 

UNI EN 12464 Luce e illuminazione – Illuminazione dei posti di lavoro 

Impianti di terra: 

CEI 64-8/7 Impianti elettrici utilizzatori e tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata 

e a 1500 V in corrente continua. 

CEI 11-37 Guida per l’esecuzione degli impianti di terra nei sistemi utilizzatori di energia alimentati a 

tensione maggiore di 1 kV 

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio 

UNI EN 54 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio 

UNI 9795 Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio 

UNI EN ISO 7010 Segni grafici - Colori e segnali di sicurezza - Segnali di sicurezza registrati 

UNI 11224 Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi 
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Circolari, raccomandazioni, ecc. 

•  Raccomandazioni USSL e ISPESL; 

•  Norme e prescrizioni delle Società erogatrici dei servizi elettrico e telefonico; 

•  Norme e prescrizioni del Comando dei Vigili del Fuoco territorialmente competente; 

•  Tabelle di unificazione UNI - CEI - UNEL; 

•  Le prescrizioni dell’Istituto Italiano per il marchio di Qualità per i materiali e le apparecchiature ammesse 
all’ottenimento del Marchio; 

•  Ogni altra prescrizione, regolamentazione o raccomandazione emanata da eventuali Enti ed applicabile agli 
impianti elettrici ed alle loro parti componenti; 

•  Prescrizioni e specifiche dettate dall'ente distributore dell'energia elettrica. 

•  Prescrizioni e specifiche dettate dalla Telecom. 

•  Prescrizioni e specifiche dettate dal Comando V.V.F. 

 


