
S.U.=

P0_010
WC insegnanti

7.43 mq S.U.=

P0_011
WCH

7.60 mq

S.U.=

P0_01
Vano Scala

14.73 mq

S.U.=

P0_02
Connettivo

37.28 mq

S.U.=

P0_03
Aula

59.66 mq

S.U.=

P0_04
Aula

44.08 mq

S.U.=

P0_05
Aula Lettura

28.13 mq

S.U.=

P0_06
Palestra

59.66 mq

S.U.=

P0_07
Deposito

12.87 mq

S.U.=

P0_08
Connettivo

13.96 mq

S.U.=

P0_09
WC Alunni

11.36 mq

S.U.=

P0_012
WC

4.76 mq

S.U.=

P0_013
Centrale Termica

13.48 mq
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P0_14
Connettivo

14.34 mq
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4
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4
0

S.U.=

P1_01
Vano Scala

14.73 mq

S.U.=

P1_02
Connettivo

52.50 mq

S.U.=

P1_03
Aula

60.13 mq S.U.=

P1_04
Aula

60.45 mq

S.U.=

P1_05
Aula

44.84 mq

S.U.=

P1_06
Aula Informatica

28.91 mq

S.U.=

P1_08
Aula di sostegno

12.68 mq

S.U.=

P1_07
Connettivo

14.80 mqS.U.=

P1_09
Aula insegnanti

17.04 mq

S.U.=

P1_10
WC alunni

11.36 mq

S.U.=

P1_11
Locale Tecnico

4.86 mq
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PIANTA PIANO TERRA PIANTA PIANO PRIMO

LEGENDA SIGLE

P2

POMPA DI CIRCOLAZIONE 1

POMPA DI CIRCOLAZIONE 2

P1

P3 POMPA DI CIRCOLAZIONE 3

IP
55

2p
+t

16
A

IP
55

3p
+n

+t
16
A

Q.
CT

.

P1

P2
P3

Bp

2
Td

5

Bp

2
Td

5

Bp 2
Td

5
Bp

boiler

Bp

Bp

Bp 2
Td

5

Bp 2
Td

5

Bp

2

Bp

Bp

2

Td

52p+t
16A

3p+n+t
16A

A

A

Q.
A
.

RA
CK

Bp

DESCRIZIONE

POSA VISTA
LINEA ESISTENTE

POSA INTERRATA LIBERA

POSA SOTTOTRACCIA

LEGENDA LINEE ESISTENTE

POSA INTERRATA IN TUBO O CUNICOLO

TIPO SIMBOLOGIA

POSA IN CANALE O PASSERELLA (STAFFATE IN VISTA)

SBARRA BLINDATA

POSA LINEA CON 2 CONDUTTURE

POSA LINEA CON 3 CONDUTTURE

PREVEDERE PULSANTE DI SGANCIO DEL QUADRO ELETTRICO
ALL'ESTERNO DEL COMPARTO ANTINCENDIO SECONDO
DECRETO 26 AGOSTO 1992 "NORME DI PREVENZIONE INCENDI
PER L'EDILIZIA SCOLASTICA" PUNTO 7.0

LEGENDA SIMBOLI

LEGENDA SIMBOLI

QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA

QUADRO ELETTRICO PIANO PRIMO

QUADRO ELETTRICO GENERALE PRIMARIA

Q.P1°

Q.CT.

Q.G.P.

CAMPANELLA SCOLASTICA ESISTENTE

COLLEGAMENTO DIRETTO

Bp

Td

A

Q.A.

Da smantellare e sostiruire con
interruttore bipolare con presa unel

Da smantellare e sostiruire con
interruttore bipolare con presa unel

Bp

COLLEGAMENTO DIRETTO ESISTENTE

SCATOLA DI CONNESSIONE ESISTENTE

CONDUTTURA ELETTRICA IN SALITA/DISCESA

PRESA BIVALENTE 10/16A ESISTENTE (posa a vista)

PRESA UNEL P30 (BIVALENTE+SCHUKO) ESISTENTE (posa a vista)

INTERRUTTORE BIPOLARE ESISTENTE (posa a vista)

INTERRUTTORE BIPOLARE CON PRESA UNEL ESISTENTE

PRESA LAN RJ 45 CAT 6 ESISTENTE (posa a vista)

PRESA UNEL P30 (BIVALENTE+SCHUKO) (posa a vista)

INTERRUTTORE BIPOLARE CON PRESA UNEL

Bp PRESA BIVALENTE 10/16A ESISTENTE (incasso)

PRESA UNEL P30 ( BIVALENTE+SCHUKO) IP55

2p
+t

16
A

3p
+n

+t
16
A

RACK ARMADIO RACK DATI / FONIA ESISTENTE

QUADRO ESISTENTE LOCALE ASCENSORE

A

QUADRO ASCENSORE

MOTORE ASCENSORE

servizi) DA 110 
A 120 cm

LUCE (Specchi
PRESA E COMANDO

95 cm
COMANDI LUCE

nelle stanze da letto)
DA 70 A 80 cm

PRESA E COMANDO
LUCE (Comandi

50cm

Corrente,
TV, Telefono

PRESE

180 cm

PUNTO LUCE
A PARETE

LUMINOSA
FUORIPORTA
250-300cm

SEGNALAZIONE

(VASCA O DOCCIA)

ELETTRICO
QUADRO

140cm

SUONERIA
DA 160 A 

200cm

VIDEOCITOFONO
130cm > 225 cm

PULSANTE A
TIRANTE ISOLANTE 

PER SCALDACQUA
PASSACORDONE

180 cm

DISPOSIZIONE DEGLI APPARECCHI ELETTRICI IN LOCALI IN CUI E' RICHIESTO
L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

servizi) DA 110 
A 120 cm

LUCE (Specchi
PRESA E COMANDO

PORTE

COMANDI LUCE

nelle stanze da letto)
DA 70 A 80 cm

PRESA E COMANDO
LUCE (Comandi

>= 17,5cm
Corrente, TV
PRESE

(VASCA O DOCCIA)

ELETTRICO
QUADRO

160cm

SUONERIA
DA 160 A 

205cm

VIDEOCITOFONO
140cm > 225 cm

PULSANTE A
TIRANTE ISOLANTE 

PER SCALDACQUA
PASSACORDONE

180 cm

DISPOSIZIONE DEGLI APPARECCHI ELETTRICI

ALTEZZA MANIGLIE

90 cm

>= 7 cm
BATTISCOPA
PRESA A

Campanella scolastica

Campanella scolastica

TEST TEST

1 - PRESA CEE 17 380V - 3P+N+T DA 16A - IP55
2 - PRESA CEE 17 220V - P+N+T DA 16A - IP55

QUADRO ELETTRICO PRESE
PARTICOLARE

Tubazione in PVC

50
0

PUNTO PULSANTIERA E PRESA AULE
PARTICOLARE

Accensione luce aula

Chiamata di emergenza aula

Tubazione in PVC

Derivazione da canale esistente

PULSANTE CAMPANELLA SCOLASTICA  (posa a vista)

PRESA I.BLOCCATA 2P+T 16 A ESISTENTE 

PRESA I.BLOCCATA 3P+T 16 A ESISTENTE

PRESA UNEL P30 (BIVALENTE+SCHUKO)

IP
55

2p
+t

16
A

IP
55

3p
+n

+t
16
A

PRESA I.BLOCCATA 2P+T 16 A   IP55

PRESA I.BLOCCATA 3P+T 16 A   IP55

Da smantellare e sostiruire
con presa unel

Bp Td Td

2

Bp Td Bp

3

Bp
Td

Bp PRESA BIVALENTE 10/16A (posa a vista)

Td PRESA LAN RJ 45 CAT 6 (posa a vista)

Bp
Td

BpTd BpTd BpTd BpTd

Bp Td Bp Td

50
0

AULA INFORMATICA
PARTICOLARE POSTAZIONE PC

Tubazione in PVC

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

PROGETTISTA

POOLMILANO S.r.l.

Via Matteotti 7/A -  Macherio (MB)

Tel. 039.2323272 - mail: admin@poolmilano.it
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SPECIALI

PROGETTAZIONE
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